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Resumen 

“El sistema de abastecimiento de agua potable del caserío de Uramasa es ineficiente 

para sus pobladores debido a la antigüedad del sistema, trayendo consigo un agua 

expuesto a contaminaciones, esto causando enfermedades de tipo hídrico. El caserío 

se encuentra ubicado en el distrito de Cajatambo, provincia de Cajatambo, región 

Lima, el presente proyecto de investigación tuvo como fin de evaluar y mejorar el 

sistema de agua potable. Por consiguiente, se planteó el siguiente enunciado del 

problema ¿La evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable del caserío de Uramasa, distrito de Cajatambo, provincia de Cajatambo, región 

Lima, mejorará la condición sanitaria de la población - 2020?; para ello se planteó 

como objetivo general: Desarrollar la evaluación y mejoramiento del sistema de 

abastecimiento del sistema de agua potable del caserío de Uramasa, distrito de 

Cajatambo, provincia de Cajatambo, región Lima y su incidencia en la condición 

sanitaria de la población – 2020. La metodología utilizada constato: de tipo 

correlacional, y trasversal. El Nivel de investigación de carácter cualitativo. El diseño 

descriptivo no experimental. Se tuvo como resultado, diseñó de dos cámaras de 

captación de tipo ladera, línea de conducción con tubería PVC de 1424m de 2“clase 

10. Un reservorio de 25m3 que abastecerá a una población de 689 proyectados a 20 

años. Con la propuesta de diseño se mejoró la condición sanitaria en el caserío de 

Uramasa.” 

“Palabras clave: Agua potable, Captación, Evaluación y mejoramiento del sistema de 

agua potable, Línea de conducción, Reservorio de agua potable.” 
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Abstract 

“The drinking water supply system of the Uramasa village is inefficient for its 

inhabitants due to the age of the system, bringing with it water exposed to 

contamination, this causing water-related diseases. The village is located in the 

Cajatambo district, Cajatambo province, Lima region. The purpose of this research 

project was to evaluate and improve the drinking water system. Consequently, the 

following problem statement was raised: Will the evaluation and improvement of the 

drinking water supply system of the Uramasa village, Cajatambo district, Cajatambo 

province, Lima region, improve the health condition of the population - 2020 ?; For 

this, the general objective was: Develop the evaluation and improvement of the supply 

system of the drinking water system of the Uramasa village, Cajatambo district, 

Cajatambo province, Lima region and its impact on the health condition of the 

population - 2020. The methodology used confirmed: correlational type, and 

transversal. The level of qualitative research. The descriptive non-experimental design. 

The result was the design of two slope-type catchment chambers, a conduction line 

with 1424m PVC pipe of 2 "class 10. A 25m3 reservoir that will supply a population 

of 689 projected for 20 years. With the design proposal, the sanitary condition in the 

Uramasa village was improved. " 

"Keywords: Drinking water, Catchment, Evaluation and improvement of the drinking 

water system, Pipeline, Drinking water reservoir." 
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I. Introducción 

“La presente investigación tuvo como finalidad de evaluar y mejorar el sistema de 

abastecimiento de agua potable y la condición sanitaria de la población del caserío 

de Uramasa, ubicado en el distrito de Cajatambo, provincia de Cajatambo, región 

Lima, presenta un ineficiente abastecimiento de agua para sus pobladores debido a 

la antigüedad del sistema, trayendo consigo un agua turbia contaminada, causando 

enfermedades de tipo hídrico. 

En estos últimos años la población ha ido sufriendo de enfermedades de origen 

hídrico tanto por la afectación de su sistema de abastecimiento de agua y por la falta 

de un adecuado tratamiento de sus aguas, si bien es cierto que la población aun 

cuenta con agua está a mermado el mínimo requerido por sus pobladores, por lo 

tanto, es imperativo mejorar el sistema pensando en el futuro poblacional del 

caserío de Uramasa.  

Es por ello que se planteó el siguiente enunciado de problema ¿La evaluación y 

mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable del caserío de 

Uramasa, distrito de Cajatambo, provincia de Cajatambo, región Lima, mejorará la 

condición sanitaria de la población - 2020? Para dar respuesta se planteó como 

objetivo general Desarrollar la evaluación y mejoramiento del sistema de 

abastecimiento del sistema de agua potable del caserío de Uramasa, distrito de 

Cajatambo, provincia de Cajatambo, región Lima y su incidencia en la condición 

sanitaria de la población – 2020. Tuvo como objetivo especifico Evaluar el sistema 

de abastecimiento de agua potable del caserío Uramasa, distrito de Cajatambo, 

provincia de Cajatambo, región Lima, y su incidencia en la condición sanitaria de 

la población – 2020. Elaborar un plan de mejoramiento del sistema de 
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abastecimiento de agua potable del caserío de Uramasa, distrito de Cajatambo, 

provincia de Cajatambo, región Lima, para mejorar sus condiciones sanitarias de la 

población – 2020. La investigación se justificó por la necesidad de conocer el 

estado actual en base a las deficiencias que viene teniendo el sistema de agua 

potable del caserío de Uramasa, distrito de Cajatambo, provincia de Cajatambo, 

región Lima, ya que este no garantiza la salud vital de los pobladores. la 

metodología de la investigación tuvo las siguientes características, fue de tipo 

correlacional, y trasversal; correlacional porque tiene dos variables, evaluación y 

mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y la incidencia en la 

condición sanitaria de dicha población; y transversal porque se estudió los datos en 

un lapso de tiempo. El Nivel de investigación tuvo un carácter cualitativo y 

cuantitativo por su propia denominación. El diseño fue descriptiva no experimental, 

ya que se describió la realidad del lugar sin alterarla. La población estuvo 

conformada por el sistema de abastecimiento de agua potable en zonas rurales. La 

muestra en esta investigación fue por el sistema de abastecimiento de agua potable 

del caserío de Uramasa, distrito de Cajatambo, provincia de Cajatambo, región 

Lima -2020. La delimitación espacial comprendido julio – octubre del 2020. La 

investigación tuvo como resultado, diseñó de dos cámaras de captación de tipo 

ladera, línea de conducción con tubería PVC de 1424m de 2“clase 10. Un reservorio 

de 25m3 que abastecerá a una población de 689 proyectados a 20 años. Con la 

propuesta de diseño se mejoró la condición sanitaria en el caserío de Uramasa.” 

 

 

 



3 
 

II. Revisión de la literatura 

2.1. Antecedentes 

2.1.1.  Antecedentes Locales 

✓ “De acuerdo a Chirinos. En su tesis titulada: “Diseño de 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado del caserío Anta, 

Moro – Ancash 2017”, Con referencia al trabajo de investigación 

tuvo como principal objetivo, realizar el diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado en el Caserío Anta, 

Moro – Ancash 2017, la metodología es de tipo Descriptivo no 

experimental según el esquema, se llegó a los siguientes resultados 

se consideró un manantial de ladera y concentrado, teniendo una 

sección de 1.05 m. x 1.00 m; Se utilizó en su totalidad tubería rígida 

PVC CLASE 7.5. Se consideró el diámetro de ¾”, con una velocidad 

de 0.67 m/s.; Se consideró el volumen de regulación de 25% del 

consumo promedio diario anual y el 7% del consumo máximo diario 

para el volumen de reserva. Se llegó a la conclusión y se determinó la 

captación del tipo manantial de ladera y concentrado, con la capacidad 

para satisfacer la demanda de agua, se concluye que, para la Línea de 

Conducción, se obtuvo un total 330.45 m de tubería rígida PVC 

CLASE 7.5 con diámetro de ¾” para toda la línea. Se definió un 

reservorio cuadro de 7 m3 para el Caserío Anta. Para la línea de 

Aducción y Distribución se obtuvo un total 2114.9 m de tubería rígida 

PVC CLASE 7.5 con diámetro de 1” para toda la línea. Se diseñará 5 

cámaras rompe presión de 0.60 por 0.60 m y 1m de altura, llegando a 
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las siguientes recomendaciones la desinfección de la fuente con el 

Hipoclorador de flujo difusión, colocándose verticalmente dentro del 

reservorio con aproximadamente 2kg de hipoclorito (sólido) y se 

deberá renovar cada 20 días, eliminando así los agentes contaminantes 

que presenta el agua. Para un estudio y análisis mucho más completo 

se recomienda tener en cuenta las normas del Pronasar; En la línea 

Conducción se recomienda reubicar o trasladar las tuberías de ser 

necesario por cuestiones de riesgos. Se recomienda arborizar las zonas 

adyacentes del reservorio, para evitar así la erosión o la perdida de la 

tierra, por el desgaste producto del viento y el agua, que debilitan la 

tierra y se la arrastran. En la Red de distribución se recomienda tener 

inspecciones periódicas del caudal y presión para evitar así deterioros 

en las tuberías. (1)” 

✓ “De acuerdo a Landauro et al. En su tesis titulada: “Evaluación y 

Propuesta de mejora del sistema de agua potable y desagüe en el 

caserío de Shiqui distrito de Catac, Recuay 2018”, se obtuvo el 

principal objetivo de proponer una propuesta de mejoramiento al 

servicio de la red de agua potable; de analizar, diagnosticar y proponer 

un mejoramiento en la red de repartición de agua potable, como 

referencia la información teórica que lo llevo a diagnosticar y 

proponer una mejora a la red de distribución de agua potable, la 

metodología  empleada fue encuestas y de fichas técnicas, se obtuvo 

un resultado que los pobladores del caserío de Shiqui, respecto a los 

5 niveles de satisfacción, la mayoría con un porcentaje de 36.6% 
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indica que el servicio de agua potable es “muy mala” ya que no 

cuentan con conexión de servicio de agua potable, el 35.2% indica que 

su nivel de satisfacción es “mala” ya que solo cuentan con pocas horas 

del servicio de agua potable, y el 28.2% indica que su vinel de 

satisfacción es “Regular” ya que es la avenida principal que es de las 

única que cuenta con una regular conexión de agua potable con toda 

la gente de esa avenida cuenta con conexión de agua potable. Se llegó 

a la conclusión, en el caserío de Shiqui al realizarse la evaluación de 

los sistemas de agua potable y desagüe, se pudo observar que la mayor 

parte de las estructuras que componen dichos sistemas no contaron 

con un adecuado mantenimiento en todo el tiempo de servició, 

brindando así un servició pésimo en cuanto a la cantidad y calidad 

demandada por la población, es por tal motivo que se propuso una 

mejora en cuanto a los puntos indicados en el desarrollo de este 

proyecto. Llegando a las siguientes recomendaciones dar 

mantenimiento periódicamente a los sistemas de agua potable y 

desagüe para así poder mantener en óptimas condiciones su 

operatividad; brindar mantenimiento a todas las estructuras que 

componen el sistema de agua potable y desagüe, también se requiere 

la implementación de un sistema que se encargue del tratamiento de 

las aguas residuales producidas por la población y la implementación 

de las conexiones de los servicios de agua potable a las viviendas 

faltantes, no solo del agua potable sino también del desagüe.(2)” 
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✓ De acuerdo a Revilla. En su tesis titulada: “Sistema de 

abastecimiento de agua potable y su incidencia en la calidad de 

vida de los pobladores del asentamiento humano los 

conquistadores, Nuevo Chimbote-2017”, tuvo como objetivo 

determinar la incidencia del sistema de abastecimiento de agua 

potable en la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento 

Humano Los Conquistadores, Nuevo Chimbote. Se obtuvo un 

resultado, tenemos que se observan en las encuestas que se realizó a 

los pobladores de un total de 154 Hab/Vivienda. Quedando como 

resultado que el 63,5% “dicen que el agua que consumen diariamente 

si ocasionan enfermedades, que el 63,5% nos menciona “que la falta 

de agua hace que sus hijos lleguen a enfermarse continuamente”, que 

un total de 90,9% respondieron “que por las condiciones que viven 

actualmente su salud es perjudicada y no es buena por los problemas 

de la falta de servicio de agua potable”. Y se observa que el 100% no 

están de acuerdo con el precio del agua que venden los aguateros 

diariamente. Se llegó a la conclusión tenemos que por todo lo que se 

ha estipulado en estudio, se han llegado a la conclusi6n de que la 

soluci6n más recomendable para el sistema Planta de Tratamiento de 

400lps existente, se calculó una bomba centrífuga que suministra un 

caudal de 20.66 l/s, con velocidad de 1.17 m/s y con una potencia de 

motor a 74.5 Kw (100HP), para 12 hrs. Para el reservorio se establece 

una capacidad de 350 m3. Para la línea de aducción una tubería (PVC) 

6”, la velocidad se encuentra en el rango recomendados por la 
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normativa del RNE de 0.60 m/s – 3.00 m/s, recomendadas por el 

Reglamento de Edificaciones. (3)” 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

✓ “De acuerdo a Guerreo. En su tesis titulada: “Diseño del sistema de 

agua potable en el caserío pedregal, distrito buenos aires, 

provincia de Morropón, región Piura, abril 2019”, tuvo como 

objetivo es diseñar el sistema de agua potable en el caserío pedregal, 

distrito buenos aires, provincia de Morropón, región Piura, 

aplicándose una metodología es de tipo de investigación el cual se 

tomará para este estudio es no experimental, El nivel de investigación 

de esta tesis es del tipo cualitativo y cuantitativo, por el cual demuestra 

singularidad en el análisis, por ello la muestra, la recopilación de 

información. Este estudio actual agrupa todos los requisitos de una 

investigación de tipo aplicativa, que debe incluir fenómenos de la 

realidad y con su estado actual. También descriptivo, es decir, 

observa, estudia, examina cuerpos en relación con sus elementos, 

evalúa y calcula conceptos y variables precisas. Población, está 

delimitada por todos diseños de agua potable en zonas rurales del 

Distrito de Buenos Aires. Muestra, la muestra corresponde a todas 

piezas del diseño correspondiente al caserío Pedregal del distrito de 

Buenos Aires, Provincia de Morropón, Región Piura. Resultado El 

tipo de tuberías a emplear en la red de agua potable son de PVC SAP 

Clase 10 en la línea de impulsión (2 1/2”) con un recorrido de 332m y 

en las redes de distribución de diámetros de 43.4mm (1 1/2”), de 
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38.0mm (1 1/4”), de 29.4mm (1”) y de 22.9mm (3/4). La velocidad 

máxima en el sistema es de 1.58 m/s del reservorio, y la menor 

velocidad es de 0.30 m/s. El reservorio apoyado será de material de 

concreto armado tipo rectangular que consta con un volumen de 40 

m3 y comprende las siguientes dimensiones 5m x 5m x 1.75m, la cota 

a la que se encuentra es de 145.5m.s.n.m. La presión máxima es de 

12.43 m.c.a, y la presión mínima es de 5.13.m.c.a. Se llegó a la 

conclusión de la investigación se basará en la investigación literaria y 

en los resultados obtenidos mediante el uso de manuales, reglamentos, 

normas y software aplicados a los sistemas de tuberías propuestos en 

este proyecto de investigación. (4)” 

✓ “De acuerdo a Vidal. En su tesis titulada: “Evaluación y 

mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable en 

el centro poblado Supte- San Jorge, Distrito de Rupa Rupa, 

Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huanuco-junio 

2019”. tuvo como objetivo realizar el diseño de la captación, planta 

de tratamiento de agua potable, línea de conducción, reservorio y red 

de distribución de agua potable, aplicándose una metodología es de 

tipo descriptivo y experimental. Pues estará basada en recolectar datos 

y especificar las propiedades importantes para medir y evaluar 

aspectos, dimensiones y/o componentes del fenómeno a estudiar 

propios del proyecto, realizar análisis de variables de fuentes de 

captación de agua, mediante laboratorio. Se llegó a la conclusión el 

sistema existente es inadecuado, con la infraestructura planteada se 
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cubre la demanda de agua, logrando tener un superávit de 

170,987.26m3/año y elevar el nivel de vida y las condiciones de salud 

de los pobladores de la localidad de Supte San Jorge. (5)”” 

✓ “De acuerdo a Espinoza. En su tesis titulada: “Mejoramiento y 

ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable de la 

ciudad de Jauja, año 2017”, tuvo como objetivo Mejoramiento de 

las Condiciones del servicio de abastecimiento. Se obtuvo como en 

líneas generales el reemplazo de los equipamientos hidráulicos en las 

captaciones, el cambio de tuberías en las líneas de conducción, así 

como la inserción de válvulas de purga y aire, además. de cámaras 

rompe presión que mejoren el funcionamiento del sistema, la 

construcción de un reservorio apoyado de 600 m3 que cubra el déficit 

actual de abastecimiento, el reemplazo y la ampliación de un total de 

23118 m de tubería que permitan un abastecimiento con un 95% de 

cobertura al año 20, para toda la ciudad. El mejoramiento y ampliación 

de estos componentes permitirá un funcionamiento adecuado del 

sistema y esto se verá reflejado en un mejor servicio de 

abastecimiento, beneficiando directamente a los pobladores de la 

ciudad. Se llegó a la conclusión tenemos que una vez implementado 

el sistema adecuado de bastecimiento se podrá continuar con el 

mejoramiento urbanístico de calles y avenidas de la ciudad, siendo 

Jauja una de las más antiguas, se proyecta como un potencial destino 

turístico lo que podría aumentar un importante ingreso económico 

favorable para los pobladores. (6)” 
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2.1.3. Antecedentes Internacionales        

✓ “De acuerdo a Goméz. En su tesis titulada “Abastecimiento de Agua 

Potable en comunidades rurales en el Chocó Biogeográfico 

Aplicación de tecnologías no convencionales”, tuvo como objetivo 

de evaluar las tecnologías no convencionales de membranas y 

disponibilidad de agua lluvia como método de potabilización en las 

comunidades rurales del Chocó. Resultados obtenidos de la planta 

permitieron concluir que el sistema instalado mejora la calidad del 

agua superficial tratada eliminando los microorganismos patógenos y 

representando un método eficaz para obtener agua potable en el 

cantón de Girón. La tabla a continuación, muestra los resultados 

obtenidos, llegando a una conclusión en las zonas rurales, los 

problemas ocurren porque las tecnologías implementadas no son 

sostenibles económicamente; adicionalmente, que la operación de 

equipos mecánicos y manipulación de productos químicos, requiere 

de conocimientos técnicos que frecuentemente no se encuentra en las 

comunidades rurales. se tuvo como recomendaciones realizar un 

proyecto piloto en una de las comunidades rurales del Chocó, para que 

mediante la tecnología de ultrafiltración skyhidrant y el uso del agua 

lluvia, se evalué el funcionamiento y la confiabilidad del suministro 

de agua potable. (7)” 

✓ “De acuerdo a Guamán et al. En su tesis titulada: “Diseño del sistema 

para el abastecimiento del agua potable de la comunidad de 

Mangacuzana, Cantón Cañar, provincia de Cañar”, tuvo como 
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objetivo realizar el diseño definitivo del sistema para el 

abastecimiento de agua potable de la comunidad de Mangacuzana, 

Cantón Cañar, Provincia de Cañar, mediante cálculos e 

investigaciones en las normativas vigentes. Aplicándose una 

metodología Cualitativo y Cuantitativo. Se obtuvo un resultado 

después de realizar el análisis de los datos se puede manifestar que la 

comunidad no cuenta con agua potable para satisfacer sus necesidades 

diarias, se ve obligado a consumir el líquido vital mediante el sistema 

de agua entubada que no brinda las garantías de calidad por lo que ha 

presentado casos de enfermedades producto de la ingesta de agua 

contaminada. Se llegó a la conclusión En base a los datos anteriores 

se ha determinado los caudales necesarios para cubrir las necesidades 

de los usuarios pertenecientes al sistema, obteniendo así el caudal 

medio (0.32 l/s), caudal máximo diario (0.395l/s), caudal máximo 

horario (0.95 l/s), caudal de conducción a bombeo (1.24 l/s). se realizó 

las siguientes recomendaciones se debe concienciar a los habitantes 

de la comunidad acerca de la importancia de evitar contaminación de 

las fuentes de abastecimiento, malos usos del agua e instalaciones 

defectuosas o arbitrarias; Los dirigentes de la junta de agua deberán 

programar cada cierto tiempo actividades de mantenimiento y 

limpieza de las estructuras que conforman el Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable y se debe asignar un operador para 

el Sistema de Agua Potable, esta persona debe recibir capacitación 
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acerca del funcionamiento y operación de todos los elementos del 

sistema de agua potable. (8)” 

✓ “De acuerdo a Alvaro. “En su tesis titulada: Estudios y diseños del 

sistema de agua potable del barrio san Vicente, parroquia 

Nambacola, cantón Gonzanama, Loja – Ecuador”. tuvo como 

objetivo: Realizar el estudio y diseño del sistema de abastecimiento 

de agua para la población de San Vicente del Cantón Gonzanama, 

provincia de Loja. Aplicándose una metodología Para esto se ha 

realizado los diseños del sistema de infraestructura hidrológica, 

ambiental, económica e hidráulica proyectada a 20 años, actualmente 

la comunidad cuenta con 202 habitantes y en la vida útil del sistema 

se tendrá una población final de 251 habitantes. Se obtuvo un 

resultado La línea de aducción del sistema de abastecimiento de agua 

potable se diseñó con tubería de Policloruro de vinilo (PVC) de 

diámetro de 1” (32 mm), la velocidad se encuentra en el rango 

recomendados por la normativa ecuatoriana de 0.45 – 2.5 m/s. Las 

conexiones domiciliarias y sistemas de medición se colocarán en toda 

la comunidad y se deberá considerar una toma domiciliaria por cada 

predio con una tubería de 20 mm de diámetro (1/2”). Se llegó a la 

conclusión con la finalidad de garantizar un óptimo funcionamiento 

hidráulico, se han diseñado obras especiales como pasos elevados; así 

también la instalación de obras de arte: válvulas de desagüe, valvular 

de aire, tanques rompe presión, cuyos diseños y dimensiones se 

encuentran especificadas en los planos respectivos. (9)” 
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2.2. Bases teóricas de la investigación 

2.2.1. Agua  

De acuerdo a Sancho et al. “El agua es uno de los recursos naturales 

fundamentales; es, seguramente el recurso que condiciona de manera 

prioritaria el desarrollo socioeconómico de los pueblos y la mejora del 

bienestar de la población.” El agua presta un extraordinario servicio a la 

comunidad para mejorar su calidad de vida, pero, sobre todo, para 

satisfacer sus necesidades básicas, tales como la alimentación y la salud. 

(10)” 

Según AGUA.org.mx. “El agua es un compuesto que se forma a partir de 

la unión, mediante enlaces covalentes, de dos átomos de hidrógeno y uno 

de oxígeno; su fórmula molecular es H2O y se trata de una molécula muy 

estable”. (11) 

 

 

Gráfico 01: Agua 

Fuente: AGUA.Org.mx. 2017 
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2.2.2.  Agua potable 

Según Cordero et al. “Es el agua cuyas características físicas, químicas y 

microbiológicas han sido tratadas a fin de garantizar su aptitud para 

consumo humano”. (12) 

2.2.3. Ciclo hidrológico del agua 

“Según Pérez. El ciclo del agua, también conocido como ciclo hidrológico, 

describe el movimiento continuo y cíclico del agua en el planeta Tierra. 

El agua puede cambiar su estado entre líquido, vapor y hielo en varias 

etapas del ciclo, y los procesos pueden ocurrir en cuestión de segundos 

o en millones de años.” El sol dirige el ciclo calentando el agua de los 

océanos. Parte de esta agua se evapora en vapor de agua. El hielo y la 

nieve pueden sublimar directamente en vapor de agua. (13)” 

Según LINEA VERDE. El ciclo hidrológico “es el conjunto de 

transferencias de agua entre la atmósfera, tierra y mar en sus tres estados: 

Sólido, líquido y gaseoso en el que el motor de este movimiento es el 

Sol.” 

“El ciclo comienza con la evaporación del agua desde la superficie del 

océano u otros cuerpos de agua superficiales, como lagos y ríos. A 

medida que se eleva, el vapor se enfría y se transforma en agua líquida, 

(en este proceso, puede haber recorrido distancias que alcanzan los 1000 

km). A este fenómeno se le llama condensación. El agua condensada da 

lugar a la formación de nieblas y nubes. Cuando las gotas de agua caen 

por su propio peso se presenta el fenómeno denominado precipitación. Si 

https://www.ciclohidrologico.com/evaporacin
https://www.ciclohidrologico.com/sublimacin
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en la atmósfera hace mucho frío, el agua precipita en estado sólido, es 

decir, como nieve o granizo (con estructura cristalina en el caso de la 

nieve y granular en el caso del granizo). En cambio, cuando la 

temperatura de la atmósfera es más bien cálida, el agua precipita en su 

estado líquido, o sea, en forma de lluvia. (14)” 

 

 

 

2.2.4.  Calidad de agua 

“Según Villena. La relación de la calidad de agua con la salud, es evidente 

y es una prioridad sanitaria desde siempre, incluso a nivel programático 

desde Alma Ata que fue el evento de política de salud internacional más 

importante de la década de los setenta. La calidad del agua es un valor 

ecológico esencial para la salud y para el crecimiento económico. (15)” 

Imagen 01: Ciclo del agua 

Fuente: Línea Verde. 2020 
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“Según Organización Mundial de la Salud. La calidad del agua potable es 

una cuestión que preocupa en países de todo el mundo, en desarrollo y 

desarrollados, por su repercusión en la salud de la población. Los agentes 

infecciosos, los productos químicos tóxicos y la contaminación 

radiológica son factores de riesgo. (16)” 

2.2.5. Fuentes de agua 

Según Vieira. Una fuente, manantial, ojo de agua o nacimiento, es el 

afloramiento natural del agua de la capa freática en un punto de la 

superficie del terreno. (17) 

 Imagen 02: Fuente de agua 

Fuente: Vieira M. 2002 
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2.2.5.1 Tipos de Fuentes 

✓ Fuentes Superficiales 

“Según Agüero. Las aguas superficiales están constituidas por los 

arroyos, ríos, lagos, etc. que discurren naturalmente en la 

superficie terrestre. Estas fuentes no son tan deseables, 

especialmente si existen zonas habitadas o de pastoreo animal 

aguas arriba. Sin embargo, a veces no existe otra fuente alterativa 

en la comunidad, siendo necesario para su utilización, contar con 

información detallada y completa que permita visualizar su 

estado sanitario, caudales disponibles y calidad de agua. (18)” 

 

 

 

Imagen 03: Fuente superficial. 

Fuente: Estrella G. Gonzalez A. 2013 
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✓ Fuentes subterráneas 

“Parte de la precipitación en la cuenca se infiltra en el suelo hasta 

la zona de saturación, formando así las aguas subterráneas. La 

explotación de éstas dependerá de las características hidrológicas 

y de la formación geológica del acuífero. La captación de aguas 

subterráneas se puede realizar a través de manantiales, galerías 

filtrantes y pozos (excavados y tubulares). (18)” 

 

 

 

 

2.2.6.  Nivel de cobertura de agua potable 

“Según Jouravlev. De acuerdo con las estimaciones de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), aproximadamente 85% de la población 

de la región cuenta con los servicios de agua potable, ya sea a través de 

conexiones domiciliarias o a través de fácil acceso a una fuente pública. 

(19)” 

 

Imagen 04: Aguas subterráneas 

Fuente: Camarona A. 2016 

 



19 
 

2.2.7. Acceso al agua potable 

“Conforme Rodríguez. El acceso al agua potable se mide por el número de 

personas que pueden obtener agua potable con razonable facilidad, 

expresado como porcentaje de la población total. Es un indicador de la 

salud de la población del país y de la capacidad del país de conseguir 

agua, purificarla y distribuirla. El agua es esencial para la vida. Sin 

embargo, más de Mil millones de personas carecen de acceso al agua 

potable. Casi dos mil millones de personas carecen de acceso a servicios 

de saneamiento. La mayoría de esas personas vive en países de ingreso 

bajo y mediano. (20)” 

2.2.8. Evaluación  

Según Bracho et al. “Es un diagnóstico participativo comunitario que 

permite determinar en las comunidades campesinas, las principales 

fuentes de abasto de agua para consumo humano”. (21) 

2.2.9. Mejoramiento  

Según Definiciona. “Define como mejoramiento a la acción y resultado 

de mejorar o mejorarse, en hacer que una cosa puede perfeccionar o que 

se mejor que otro, en acrecentar, incrementar o aumentar, en hacer 

recobrar la salud perdida, restablecerse y también del tiempo favorable.” 

Para esta tesis se aplicará el término “Mejoramiento”, ya que a nivel 

académico se utiliza para volver a dar un resultado satisfactorio a un 

problema muy particular.  (22) 
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2.2.10. Sistema de abastecimiento de agua potable  

2.2.10.1. Sistema de agua potable por gravedad 

“Conforme Arnalich. Son los sistemas de abastecimiento de agua 

en la que el agua cae por su propio peso desde una fuente 

elevada hasta los consumidores situados más abajo. La energía 

utilizada para el desplazamiento es la energía potencial que tiene 

el agua en virtud de su altura. (23)” 

Las ventajas principales de esta configuración son: 

✓ No hay gasto de bombeo. 

✓ El mantenimiento es pequeño porque apenas tiene partes 

móviles. 

✓ La presión del sistema se controla con mayor facilidad. 

“Estos sistemas de abastecimiento por gravedad se componen de 

los siguientes elementos: 

✓ Captación (manantial) 

✓ Cámara de reunión 

✓ Línea de conducción  

✓ Cámaras rompe presión 

✓ Pase aéreo 

✓ Válvula de aire 

✓ Válvula de purga 

✓ Reservorio de almacenamiento 

✓ Línea de Aducción 
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✓ Red de distribución” 

 

 

 

 

 

 

2.2.10.2. Sistema de agua potable por bombeo 

“Según Acosta. Sostiene que cuando la factibilidad de la 

captación por gravedad no es posible, debido a factores de suma 

importancia como lo es la topografía. Considera que en estos 

casos es más ideal optar por la captación directa por bombeo. 

Agrega que esencialmente se debe utilizar una bomba centrifuga 

horizontal para un óptimo desempeño del sistema. (24)” 

2.2.10.3. Componentes del sistema de abastecimiento de agua potable 

A. Captación 

Según Nimatuj et al. Es la estructura que capta agua de la fuente 

o nacimiento y evita que el agua se contamine. (26) 

“Según Jiménez. Es la parte inicial del sistema hidráulico y 

consiste en las obras donde se capta el agua para poder abastecer 

a la población. Pueden ser una o varias, el requisito es que en 

conjunto se obtenga la cantidad de agua que la comunidad 

Imagen 05: Sistema de agua potable por gravedad 

Fuente: ZaiD. 2013 
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requiere. Para definir cuál será la fuente de captación a emplear, 

es indispensable conocer el tipo de disponibilidad del agua en la 

tierra, basándose en el ciclo hidrológico, de esta forma se 

consideran los siguientes tipos de agua según su forma de 

encontrarse en el planeta. (26)” 

✓ Aguas superficiales.  

✓ Aguas subterráneas.  

✓ Aguas meteóricas (atmosféricas).  

✓ Agua de mar (salada). 

Tipos de captación  

A.1. Captación de agua pluviales 

“Según Agüero. La captación de agua de lluvia se emplea en 

aquellos casos en los que no es posible obtener aguas 

superficiales y subterráneas de buena calidad y cuando el 

régimen de lluvias sea importante. Para ello se utilizan los 

techos de las casas o algunas superficies impermeables para 

captar el agua y conducirla a sistemas cuya capacidad 

depende del gasto requerido y del régimen pluviométrico. 

(18)” 
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A.2. Captación por bombeo 

“Según Acosta. En el caso en que la captación por gravedad 

no sea factible debido a la topografía el método de 

captación recomendable es por bombeo. (24)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 06: Captación de aguas pluviales  

Fuente: Acosta C. 2016 

Imagen 07: Captación por bombeo  

Fuente: Ingeniería y construcción. 
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A.3. Captación de aguas subterráneas 

“Según Ibañez et al. Una captación de agua subterránea es 

toda aquella obra destinada a obtener un cierto volumen de 

agua de una formación acuífera concreta, para satisfacer 

una determinada demanda. (27)” 

 

 

 

 

 

 

A.4. Captación de aguas de manantial 

“Según Acosta. El principal objetivo es captar y aprovechar 

los pequeños manantiales, que se encuentran generalmente 

en las laderas de las montañas, con el fin de llevar el agua a 

las partes bajas, donde se aprovechará para el consumo 

humano. (24)” 

 

 

 

 

 

Imagen 08: Captación de aguas subterránea  

Fuente: Gabriel G. 2013 
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A.4. Captación de aguas de superficiales 

“Según Sancho et al. aguas superficiales proviene de ríos, 

lagos, embalses, canales, etc. Cuanta mayor calidad tenga, 

menores serán los tratamientos de potabilización a los que 

habrá que someterla. En ocasiones se construyen depósitos 

de reserva de agua bruta, que aseguran el suministro durante 

un cierto tiempo en caso de cortes de la fuente de 

abastecimiento. (10)” 

 

 

Imagen 09: Captación de aguas de manantial  

Fuente: Agroshow. 

Imagen 10: Captación en embalse 

Fuente: flickr.com 2012 
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Cámara de reunión. 

Es una estructura de concreto armado encargada reunir el agua 

de las captaciones para posteriormente suministrar toda la línea 

de conducción hasta el reservorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Línea de conducción 

“Según García. Es la línea que transporta el agua desde la 

captación hasta el punto de entrega, que usualmente es el 

reservorio de regulación, pero eventualmente puede ser la planta 

de tratamiento o puede ser directamente a la red de distribución 

cuando el caudal de conducción corresponde al caudal máximo 

horario, lo que hace innecesario el reservorio de regulación. 

Sólo se requiere un pequeño reservorio para la cloración. (30)” 

 

Imagen 11: Cámara de reunión  

Fuente: Elaboración Propia 2020. 
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“Según Nimatuj et al. Es un tramo de tubería instalada de la 

captación al tanque de distribución, generalmente es de PVC, 

aunque en algunos casos es de HG (hierro). Sirve para 

transportar el agua al tanque de distribución. (25)” 

 

 

 

Diseño de la linea de conduccción  

“Se requiere considerar, de manera complementaria con la 

fórmula de Hazen y Williams, que será de utilidad primordial 

cuando se plantee los cálculos de la línea de conducción, a sus 

parámetros normativos.” 

Formula 

 

 

Donde:  

C : Coeficiente de la rugosidad del tubo 

Imagen 12: Línea de conducción 

Fuente: PNSR. “Administración, operación y 

mantenimiento de servicios de agua potable y saneamiento. 

Módulo 3”. Lima, 2013. 

   Q=0.2785 x C x D2.63 x hf 0.54 
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D : Diámetro de la Tubería (m) 

hf : Perdida de carga unitaria – pendiente (m) 

Q : Caudal (m3/Seg.) 

Tabla 1. Coeficiente de fricción “C” en la fórmulade Hazen y 

Williams 

Coeficientes de fricción "c" en la fórmula de hazen 

y williams 

TIPO DE TUBERIA C 

Tub.: Acero sin costura 12

0 Tub.: Acero soldado en espiral 10

0 Tub.: Cobre sin costura 15

0 Tub.: Concreto 11

0 Tub.: Fibra de vidrio 15

0 Tub.: Hierro fundido 10

0 Tub.: Hierro fundido con 14

0 Tub.: Hierro galvanizado 10

0 Tub.: Polietileno, Asbesto Cemento 14

0 Tub.: Poli (cloruro de vidrio) PVC 

  

15

0 Fuente: (R.N.E) 

 

Tabla 2. Clase de tubería 

   

 

 

 

 

 

 

  

           Fuente: NTP 399.002.  

 

 

CLASE DE 

TUBERIA 

CARGA ESTATICA (Metros) 

Presión 

máxima de 

Prueba 

(metros) 

Presión máxima de 

Prueba (metros) 

 TUB. CLASE 5 5 35 m. 

TUB. CLASE 7.5 7 50 m. 

TUB. CLASE 10 1 70 m. 

TUB. CLASE 15 1 100 m. 
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Cámaras rompe presión tipo 6 

“Según Agüero. Cuando existe mucho desnivel entre la captación 

y algunos puntos a lo largo de la línea de conducción, pueden 

generarse presiones superiores a la máxima que puede soportar 

una tubería. En esta situación es necesaria la construcción de 

cámaras rompe-presión que permitan disipar la energía y reducir 

la presión relativa a cero (presión atmosférica), con la finalidad 

de evitar daños en la tubería. Estas estructuras permiten utilizar 

tuberías de menor clase, reduciendo considerablemente costos 

en las obras de abastecimiento de agua potable. (18)” 

 

 

 

 

Imagen 13: Cámara rompe presión tipo 6 

Fuente: Vdocuments  
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C. Reservorio de almacenamiento 

“Según Espejo. Los reservorios de almacenamiento juegan un 

papel importante en los sistemas de distribución de agua, su 

importancia se manifiesta en el comportamiento hidráulico del 

sistema y el mantenimiento de un servicio eficiente. (29) 

Un reservorio de almacenamiento debe cumplir los siguientes 

propósitos fundamentales:” “ 

✓ Compensar las variaciones de consumo que se producen 

durante el día. 

✓ Mantener un volumen adicional para casos de 

emergencia tales como incendios e interrupciones por 

daño de la tubería de adicción. 

✓ Regular las presiones en la red de distribución, osea de 

entrega a los consumidores. 

✓ Poder aumentar la presión en los lugares de nivel alto de 

la población. 

Los reservorios pueden clasificarse con respecto al nivel de 

terreno en:” 

“Reservorios Enterrados y Semi Enterrado 

Son aquellos que tienen el depósito de agua totalmente 

enterrado o semi-enterrados, se les conoce también como 

cisternas. 
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Las formas más empleadas son las rectangulares y circulares, 

este último presenta ventajas para la resistencia de las presiones 

interiores. (29)” 

 

 

Reservorio Apoyado 

“Según Arone et al. Son aquéllos que están apoyados sobre la 

superficie del terreno y son utilizados como una alternativa a los 

reservorios enterrados cuando el costo de la excavación del 

terreno es elevado o cuando se desea mantener la altura de 

presión por la topografía del terreno, tienen forma rectangular y 

circular. (30)” 

 

 

Imagen 14: Reservorio Semi-enterradoado 

Fuente: Rodríguez A. E., Escobedo L. 2018 
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Reservorios Elevados 

“Según Arone et al. Los reservorios elevados generalmente se 

encuentran por encima del nivel del terreno natural y son 

soportados por columnas y pilotes o por paredes. Desempeñan 

un rol muy importante en los sistemas de distribución de agua, 

tanto desde el punto de vista económico, así como del 

funcionamiento hidráulico del sistema y del mantenimiento de 

un servicio eficiente. (30)” 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15: Reservorio apoyado 

Fuente: Agüero 1997 

Imagen 16: Reservorio elevado 

Fuente: Agüero 1997 
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D. Línea de aducción  

“Según García. La línea de aducción es la línea entre el reservorio 

y el inicio de la red de distribución. El caudal de conducción es 

el máximo horario. (28)” 

 

 

 

E. Red de distribución  

“Según García. La red de distribución, es el conjunto de líneas 

destinadas al suministro de agua a los usuarios, que debe ser 

adecuada en cantidad y calidad. (28) 

Según Nimatuj et al. es la tubería que lleva el agua desde el 

tanque de distribucion hasta los diferente ramales. (25)” 

 

Imagen 17: Línea de aducción 

Fuente: PNSR. “Administración, operación y 

mantenimiento de servicios de agua potable y saneamiento. 

Módulo 3”. 2013. 
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Tipos de red de distribución 

✓ Red de distribución cerrada 

✓ Red de distribución abierta 

✓ Red de distribución mixta  

2.2.11. Parámetro de diseño  

“Población de diseño. 

Según Aguirre. Los sistemas de agua potable deben diseñarse para 

prestar servicio eficiente y de calidad durante el número de años 

establecidos en el periodo de diseño. (18)” 

A. Métodos de cálculo. 

✓ Métodos Analíticos. 

“De acuerdo a Narváez. Presuponen que el cálculo de la 

población para una región dada es ajustable a una curva 

matemática. Es evidente que se ajuste dependerá de las 

características de los valores de población censada, así como 

los intervalos de tiempo en que estos se han medido. (31)” 

Imagen 18: Red de distribución 

Fuente: PNSR. 2013. 
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✓ Métodos comparativos. 

“De acuerdo a Morante. Que mediante gráficos estiman valores 

poblacionales, a partir de datos censales anteriores o tomando 

como referencia datos de poblaciones de similar tendencia de 

crecimiento. (32)” 

✓ Método racional. 

“En este caso para determinar la población, se realiza un estudio 

socio-económico del lugar considerando el crecimiento 

vegetativo que es función de los nacimientos, defunciones, 

inmigraciones, emigraciones y población flotante.” 

Fórmula  

𝑃 = (𝑁 + 𝐼) − (𝐷 + 𝐸) + 𝑝𝑓 

Donde: 

N= Nacimientos 

D = Defunciones 

Gráfico 02: Método analítico 

Fuente: Vierendel . 
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I = Inmigración 

E = Emigración  

Pf = Población flotante 

P= Población 

✓ Método de interés simple. 

Formula: 

𝑃 = 𝑃𝑜 [1 + 𝑟(𝑟 − 𝑡𝑜) 

Donde: 

P= Población a calcular 

Po= Población inicial 

r = Razón de crecimiento 

t = Tiempo futuro 

to= Tiempo inicial 

Dotación 

“Considerando los factores que determinan la variación de la demanda 

de consumo de agua en las diferentes localidades rurales; se asignan las 

dotaciones en base al número de habitantes y a las diferentes regiones 

del país.”  

           Tabla 3: Dotación por numero de habitantes 

 

 

 

Fuente: Ministerio de salud 

POBLACION 

(Habitantes) 

DOTACION 

(L/Hab/Día) 

Hasta 500 

500 – 1000 

1000 - 2000 

60 

60 – 80 

80 - 100 
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                        Tabla 4: Dotación por región 

 

 

 

Fuente: DIGESA zonas rurales 

Tabla 5: Dotación de agua según Guia MEF Ámbito Rural 

 Fuente: Ministerio de Vivienda construcción y saneamiento 2018 

 

B. Gastos de diseño. 

“Con estos gastos se podrá realizar el diseño de las líneas de 

conducción y de aducción. 

B.1. Consumo Promedio Diario Anual (Qp) 

El consumo promedio diario anual, es el resultado de la 

estimación del consumo per cápita, para una población futura 

considerando un periodo de diseño.  

Formula: 

𝑄𝑝 =
𝑃𝑓 𝐷

86400
 

Donde: 

Qp = Consumo promedio diario (l/s) 

Pf = Población futura (hab) 

D = Dotación (l/hab/día)” 

REGION 

 

DOTACION 

(L/Hab/Día) 

Selva 

Costa 

Sierra 

70 

60 

50 

Criterios 
Letrina con arrastre 

Hidráulico 

Letrina sin arrastre 

Hidráulico 

Costa 

Sierra 

Selva 

90 

80 

100 

50 – 60 

40 - 50 

60 – 70  
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B.2. Consumo Máximo Diario (Qmd) 

"El consumo máximo diario, se define como el día de máximo 

consumo del año. Considerando las variaciones de consumo se 

puede determinar el caudal máximo diario.  

  Formula:” 

𝑄𝑚𝑑 =
𝐾1 𝑃𝑓 𝐷

86400
 

Donde: 

Qmd = K1 x Qp (l/s) 

Qp = Consumo promedio diario (l/s) 

B.3. Consumo Máximo Horario (Qmh) 

“El consumo máximo horario, se define como la hora de 

máximo consumo del día. 

Formula:” 

𝑄𝑚𝑑 =
𝐾2 𝑃𝑓 𝐷

86400
 

Donde: 

Qmd = K2 x Qp (l/s) 

Qp = Consumo promedio diario (l/s) 

2.2.12. Condición sanitara  

“La Condición Sanitaria permite brindar el servicio en óptimas 

condiciones de calidad, cantidad y continuidad, con una cobertura que 

ha evolucionado según el crecimiento previsto, condiciones 

climatológicas y/o desastres naturales.” 

Lo cual contempla lo siguiente: 
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2.2.12.1. Cobertura 

“Según Ministerio de Vivienda de construcción y saneamiento. 

La cobertura, por su parte, señala la proporción de habitantes 

que cuentan con conexiones de agua potable respecto a la 

población total. La cobertura del agua la cifra no es tan alta en 

otras partes del país. “La cobertura de agua potable en las zonas 

que son prestadoras de servicios (básicamente zonas urbanas) es 

del 91% en promedio. Pero si hablamos de zonas rurales, el 

abastecimiento llega al 70%. El reto está en que llegue a todas 

las personas un servicio de calidad”. (32)” 

2.2.12.2. Continuidad 

“"En el último año ha tenido cortes del servicio de agua (sin 

contar los cortes por mantenimiento). Cuando baja el caudal de 

agua del manantial y tienen que dar el agua por horas o por 

sectores.” 

2.2.12.3. Calidad  

“Según Rodríguez. El estudio de la calidad del agua se funda en 

la investigación de las características físicas-quimicas de la 

fuente ya sea subterránea, superficial o de presipitacion pluvial. 

Para ver si el agua es o no apta para el consumo humano, debe 

satisfacer determinados requisitos de potabilidad, denominadas 

normas de calidad del agua, esto en la virtud de que en la 

actualidad ya no es tan fácil dsiponer de una fuente de 

aprovechamiento de agua, apropiada para para dotar a una 
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población de dicho liquido potable, pues en los últimos años 

debido al crecimiento de las ciudades, de las industrias, etc. las 

cuales vierten sus aguas residuales sin tratamiento a las 

corrientes naturales, tales como ríos, lagos y lagunas las han 

llevado a contaminar en gran medida que ya no es posible su 

aprovechamiento. (20)” 

2.2.12.4. Cantidad  

“La cantidad es medible se realiza atreves del aforamiento del 

manantial esto nos da un resultado en litros por segundo, si hay 

más de un manantial se considera la suma de todos los 

manantiales que abastecen al sistema.” 
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III. Hipótesis 

No aplica, porque ser una investigación de tipo descriptivo. 
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IV. Metodología 

El tipo de investigación. 

“Fue correlacional, y trasversal; correlacional porque tiene dos variables, 

evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y la 

incidencia en la condición sanitaria de dicha población; y transversal porque se 

estudió los datos en un lapso de tiempo.” 

“Nivel de la investigación de la tesis. 

El Nivel de investigación tuvo un carácter cualitativo y cuantitativo por su propia 

denominación.” 

4.1.Diseño de la investigación. 

El diseño fue descriptiva no experimental, ya que se describió la realidad del 

lugar sin alterarla. 

✓ “Analizar y buscar información bibliográfica referente al proyecto de 

investigación para evaluar el sistema de abastecimiento de agua potable del 

caserío de Uramasa, distrito de Cajatambo, provincia de Cajatambo, región 

Lima y su incidencia en la condición sanitaria de la población.” 

✓ “Elaborar criterios para la evaluación del sistema de abastecimiento de 

agua potable del caserío de Uramasa, distrito de Cajatambo, región Lima y 

su incidencia en la condición sanitaría de la población.” 

✓ “Mejorar el diseño de abastecimiento de agua potable en el caserío de 

Uramasa, distrito de Cajatambo, provincia de Cajatambo, región Lima y su 

incidencia en la condición sanitaria.” 

“El diseño de la investigación tuvo la siguiente característica: 
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    Yi 

 

 

  

Mi: Sistema de abastecimiento de agua potable del caserío de Uramasa, 

distrito de Cajatambo, provincia de Cajatambo, región Lima-2020. 

Xi: Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable del caserío de Uramasa. 

Oi: Resultados. 

Yi: Condición sanitaria en el caserío de Uramasa. 

Fuente: Elaboración Propia 2020.” 

4.2. Población y muestra. 

4.2.1. El universo. 

“La población estuvo conformada por el sistema de abastecimiento de 

agua potable en zonas rurales.” 

4.2.2. Muestra. 

“La muestra en esta investigación fue por el sistema de abastecimiento de 

agua potable del caserío de Uramasa, distrito de Cajatambo, provincia de 

Cajatambo, región Lima -2020.” 

   Xi      Mi     Oi 



44 
 

 4.3. Definición de Operacionalización de variables. 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION  

OPERACIONAL 

DIMENCIONES INDICADORES 

(EVALUACION) 

ESCALA DE  

MEDICION 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION Y 

MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO 

DE AGUA 

POTABLE 

“En zonas rurales se 

está luchando para 

proveer a sus 

pobladores de una 

adecuada dotación y 

calidad de agua 

potable que tenga los 

mínimos requeridos 

y bien tratada a fin 

de evitar tantas 

enfermedades de 

origen hídrico que 

suelen aquejar a los 

“Se evaluó el 

sistema de 

abastecimiento de 

agua potable en todo 

su recorrido desde su 

captación hasta la 

red de distribución, 

en base a datos 

obtenidos por el 

número de 

habitantes y tasa de 

crecimiento anual y 

calidad del agua.” 

Captación Tipo 

Caudal 

Material 

Intervalo 

Nominal 

 

Línea de conducción 

Diámetro 

Velocidad 

Presión 

Tubería (clase) 

Nominal 

Intervalo 

Intervalo 

Intervalo 

 

Reservorio 

Tipo 

Forma 

Volumen  

Material 

Intervalo 

Intervalo 

Nominal 

Intervalo 

Línea de aducción Diámetro 

Velocidad 

Nominal 

Intervalo 
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pobladores de zonas 

rurales en el Perú.” 

Presión 

Tubería (clase) 

Intervalo 

Intervalo 

Red de distribución Tipo Intervalo 

 

 

 

 

 

INCIDENCIA EN 

LA CONDICION 

SANITARÍA 

 

 

“La incidencia 

sanitaria sugiere 

que toda la red de 

distribución de 

agua potable, 

satisfacerá las 

necesidades 

requeridas desde la 

captación, pasando 

por la tubería, 

cámara rompe 

presión, válvulas, 

reservorio de agua, 

líneas de 

distribución.” 

 

 

 

Observación 

Verificación 

Protocolos 

Normas técnicas 

 

 

 

 

Estado del sistema 

de abastecimiento 

de agua potable 

 

 

 

Calidad de agua 

Cantidad de agua 

Cobertura 

Continuidad 

 

 

 

Nominal 

Intervalo 

Razón 

Nominal 

       Fuente: Elaboración propia (2020).
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4.4. Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos  

4.4.1. Técnica de recopilación de datos. 

“Para esta investigación se hiso uso de la observación y de datos técnicos 

del lugar como topografía, altura, tasa de crecimiento de la población 

para la evaluación y mejoramiento del caserío de Uramasa, distrito de 

Cajatambo, provincia de Cajatambo, región Lima.” 

4.4.2. Instrumento de recolección de datos. 

“Para la recolección de datos de información se empleó fichas técnicas 

de campo, a fin de registrar las observaciones del lugar, encuestas a la 

población a fin de conocer para que cantidad se va a beneficiar.” 

4.5. Plan de análisis.  

“El plan de análisis del proyecto de investigación se hará en base a las fichas 

técnicas recogidas en campo, la cual, con instrumentos informáticos como 

Excel, Word, AutoCAD, WaterCAD, se procederá a realizar cuadros de 

análisis para la mejora del sistema de abastecimiento del caserío de Uramasa, 

distrito de Cajatambo, provincia de Cajatambo, región Lima.” 

 

 



47 
 

4.6. Matriz de consistencia 

Cuadro 2. Matriz de consistencia 

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE 

URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGIÓN LIMA, Y SU INCIDENCIA EN LA 

CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2020 
Problema Objetivos Marco teórico y 

conceptual 

Metodología Referencias bibliográficas 

Caracterización del 

problema 

“La localidad de 

Uramasa viene 

presentando serios 

problemas desde la 

venida del fenómeno 

del niño costero del 

año 2017, que afecto 

en gran parte la 

estructura del 

abastecimiento de 

agua, también posee 

un deficiente 

tratamiento del agua 

la cual genera 

enfermedades de 

origen hídrico en sus 

pobladores, si bien es 

Objetivo general 

Desarrollar la evaluación y 

mejoramiento del sistema de 

abastecimiento del sistema de 

agua potable del caserío de 

Uramasa, distrito de 

Cajatambo, provincia de 

Cajatambo, región Lima y su 

incidencia en la condición 

sanitaria de la población – 

2020.   

Objetivos específicos 

✓ “Evaluar el sistema de 

abastecimiento de agua 

potable del caserío 

Antecedentes 

“Atreves de una 

minuciosa 

búsqueda de 

diferentes 

referencias tanto 

artículos como 

tesis de similar 

problemática, se 

pudo resolver 

puntos en común 

para entender 

mejor el problema 

y así dar solución. 

Antecedentes  

Tipo de la investigación 

“El tipo de investigación fue 

correlacional y trasversal. 

Nivel de la investigación 

El nivel de la investigación tuvo la 

forma de cualitativo y cuantitativo  

Diseño de la investigación 

El diseño comprendió en forma 

descriptiva no experimental. 

 

Población y muestra 

Población: Sistema de 

abastecimiento de agua del caserio 

de Uramasa. 

1. Chirinos S. Diseño de 

abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado del 

caserío Anta, Moro – 

Ancash 2017. [Tesis]. Nvo 

Chimbote: Universidad 

Cesar Vallejo;2017 [citado 

2020 agosto 24]. Disponible 

en: 

http://repositorio.ucv.edu.pe

/handle/UCV/12193 

2. Landauro k, Sotelo L. 

Evaluación y Propuesta de 

mejora del sistema de agua 

potable y desagüe en el 

caserío de Shiqui distrito de 

Catac, Recuay 

2018.[tesis].Nvo Chimbote: 

Universidad Cesar 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/12193
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/12193
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cierto poseen 

continuidad del 

servicio, pero de 

calidad regular, la 

cual no llega con la 

presión suficiente y 

necesaria.”  

Enunciado del 

problema 

“¿La evaluación y 

mejoramiento del 

sistema de 

abastecimiento de 

agua potable del 

caserío de 

Uramasa, distrito 

de Cajatambo, 

provincia de 

Cajatambo, región 

Lima, mejorará la 

condición sanitaria 

de la población - 

2020?” 

Uramasa, distrito de 

Cajatambo, provincia de 

Cajatambo, región 

Lima, y su incidencia en 

la condición sanitaria de 

la población – 2020.” 

✓ “Elaborar un plan de 

mejoramiento del 

sistema de 

abastecimiento de agua 

potable del caserío de 

Uramasa, distrito de 

Cajatambo, provincia de 

Cajatambo, región 

Lima, para mejorar sus 

condiciones sanitarias 

de la población – 2020” 

 

 

-Locales 

-Nacionales  

-Internacionales.” 

” Bases teóricas  

✓ Agua 

✓ Agua potable 

✓ Fuentes 

✓ Componente

s de un 

sistema de 

abastecimien

to de agua 

potable 

✓ Condición 

sanitaria.” 

Muestra: Evaluación y 

mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable del 

caserío de Uramasa. 

Definición y operacionalización 

de las Variables: 

Variable, definición conceptual, 

definición operacional, 

dimensionamientos, indicadores y 

escala de medición. 

Técnicas e instrumentos de 

recolección 

Técnica de recolección de datos, 

instrumentos de recolección de 

datos.” 

 

 

Vallejo;2018[citado2020 

agosto 24].Disponible en: 

http://repositorio.ucv.edu.pe

/handle/UCV/40455 

Entre otros. 

Fuente: Elaboración propia (2020).

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/40455
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/40455
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4.7. Principios éticos  

“Ética para el inicio de la evaluación. 

✓ Hacer la evaluación en campo de manera responsable y ordenada antes 

de ir a evaluar la zona de estudio. 

✓ Solicitar permisos correspondientes a las autoridades y población sobre 

lo que se va a investigar justificando su labor. 

Ética en la recolección de datos. 

✓ Ser veraces en la recolección de datos en la zona a evaluar para llegar al 

objetivo sobre el proyecto. 

✓ Así los análisis nos darán un diagnostico confiable sobre el estudio en el 

proyecto de investigación 

Ética para la solución de análisis. 

✓ Analizar con conocimiento de causa los daños que hayan afectado el 

sistema de abastecimiento de agua potable. 

✓ Proyectarse con las mejoras en el área afectada a fin de satisfacer las 

necesidades de la población.”
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V. Resultados 

5.1. Resultados. 

“Se llego a los resultados del objetivo 01: Evaluar el sistema de abastecimiento de 

agua potable del caserío Uramasa, distrito de Cajatambo, provincia de Cajatambo, 

región Lima, y su incidencia en la condición sanitaria de la población – 2020.” 

A) Evaluación del sistema existente 

     Ficha 01: Evaluación de la captación 1. 

     Fuente: Elaboración Propia (2020). 
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Ficha 02: Evaluación de la captación 2. 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

NOMBRE DE LA FUENTE TIPO DE FUENTE COORDENADAS/ALTURA MATERIAL DE LA UNIDAD DIMENSIONES

Superficial Note:  8851031.80 Concreto armado      ✓ Largo:   1.00 m

Subterranea        ✓ Este:  280089.52 Concreto simple Ancho:  1.00 m

pozo Zona: UTM : 17 L Artesanal Altura:  1.05 m

otro Altura:  3681.00 msnm Otro Espesor:  0.10 m

ESTADO DE LA UNIDAD TAPA (Cámara seca) TAPA (Cámara humeda) ESTADO DE VALVULAS
ESTADO CÁMARA 

HUMEDA

Malo Malo Malo Malo Malo 

Regular Regular ✓ Regular ✓ Regular Regular

Bueno ✓ Regular Regular Bueno ✓ Bueno ✓

Otro Otro Otro Otro Otro

CERCO PERIMETRICO DADO DE PROTECCIÓN TIENE PLANOS CAUDAL CAPTADO
AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN

SI SI ✓ SI

NO  ✓ NO NO ✓

Se necesita construcción de cerco Perimetrico 

OBSERVACIONES

El estado de la segunda captacion esta en buenas condiciones (su tiempo de vida util expiró)

Se necesita mantenimiento de captación (pintura, limpieza de arbustos)

CAPTACIÓN N° 2

COPÁN RANRA

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA " CAPTACIÓN "

DATOS ADICIONALES DE LA ESTRUCTURA

1.87 l/seg 1985

CAPTACIÓN N° 2 CÁMARA HÚMEDA

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO 

DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA 

EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2020"

FICHA N° 02
Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

Asesor:  Mgtr, Gonzalo  Miguel León de los Ríos
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Ficha 03: Evaluación de la cámara de reunión. 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

CÁMARA REUNIÓN MATERIAL 
COORDENADAS/ALT

URA
DIMENSIONES FORMA DE CRP T-6

Concreto armado      ✓ Note:  8851041.22 Largo:  0.80 m Circular

Hormigon ciclopeo Este:  280091.40 Ancho:  0.80 m Cuadrada ✓

Artesanal Zona: UTM : 17 L Altura:  0.80 m Triangular

Otro Altura:   3675.00 msnm Espesor: 0.10 m Rectangular

ESTADO DE LA UNIDAD
TUBERÍAS DE 

ENTRADA

TAPA (Cámara 

humeda)

TUBERIA DE 

SALIDA
ESTADO C/HUMEDA

Malo Malo Malo Malo Malo 

Regular ✓ Regular Regular ✓ Regular Regular

Bueno Buenas  ✓ Bueno Bueno ✓ Bueno

Otro Otro Otro Otro No tiene  ✓

TUBERÍA DE ENTRADA
TUBERÍA DE 

SALIDA
TIENE PLANOS

CERCO 

PERIMÉTRICO

AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN

Material :  PVC Material :  PVC SI SI

Diámetro: 2 pulg. Diámetro: 2 pulg. NO ✓ NO  ✓

CÁMARA DE REUNIÓN

Nesecita mantenimiento, como pintado de tapa para evitar corrosion

La cámara de reunión no cuenta con caja de valvulas, asi se diseñó.

CÁMARA DE REUNION

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA " CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 "

DATOS ADICIONALES DE LA ESTRUCTURA

1985

OBSERVACIONES

A pesar que su vida util ya paso se encuentra muy operativa

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE 

CAJATAMBO, REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA 

POBLACIÓN - 2020"

FICHA N° 03
Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

Asesor:  Mgtr, Gonzalo  Miguel León de los Ríos
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Ficha 04: Evaluación de la cámara rompe presión tipo 6 – numero 1. 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

CRP 01 MATERIAL DE CRP T-6 COORDENADAS/ALTURA DIMENSIONES FORMA DE CRP T-6

Concreto armado      ✓ Note:  8851065.16 Largo:  1.30 m Circular

Hormigon ciclopeo Este:  279932.74 Ancho:  1.10 m Cuadrada ✓

Artesanal Zona UTM : 17 L Altura:  0.90 m Triangular

Otro Altura:   3655.40msnm Espesor: 0.10 m Rectangular

ESTADO DE LA UNIDAD TUBERÍA DE ENTRADA TAPA (Cámara humeda) TUBERIA DE SALIDA ESTADO C/HUMEDA

Malo Malo Malo Malo Malo 

Regular ✓ Regular ✓ Regular ✓ Regular Regular ✓

Bueno Bueno Bueno Bueno ✓ Bueno

Otro Otro Otro Otro Otro

TUBERÍA DE ENTRADA TUBERÍA DE SALIDA TIENE PLANOS CERCO PERIMÉTRICO AÑO DE CONSTRUCCIÓN

Material :  PVC Material :  PVC SI SI

Diámetro: 2 pulg. Diámetro: 2 pulg. NO ✓ NO  ✓

CÁMARA ROMPE PRESIÓN T-6 

A pesar que  su vida util ya paso se encuentra muy operativa

Nesecita mantenimiento, como pintado de tapa para evitar corrosion

Se aconseja cambiar todo el sistema de abastecimiento de agua

OBSERVACIONES

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA "CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6"

DATOS ADICIONALES DE LA ESTRUCTURA

1985

COPAN RANRA

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE CAJATAMBO, 

REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2020"

FICHA N° 04
Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

Asesor:  Mgtr, Gonzalo  Miguel León de los Ríos
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Ficha 05: Evaluación de la cámara rompe presión tipo 6 – numero 2. 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

CRP 02 MATERIAL DE CRP T-6 COORDENADAS/ALTURA DIMENSIONES FORMA DE CRP T-6

Concreto armado      ✓ Note:  8851054.71 Largo:  1.30 m Circular

Hormigon ciclopeo Este:  279809.62 Ancho:  1.10 m Cuadrada ✓

Artesanal Zona UTM : 17 L Altura:  0.90 m Triangular

Otro Altura:   3613.00 msnm Espesor: 0.10 m Rectangular

ESTADO DE LA UNIDAD TUBERÍA DE ENTRADA TAPA (Cámara humeda) TUBERIA DE SALIDA ESTADO C/HUMEDA

Malo Malo Malo Malo Malo 

Regular ✓ Regular ✓ Regular ✓ Regular Regular ✓

Bueno Bueno Bueno Bueno ✓ Bueno

Otro Otro Otro Otro Otro

TUBERÍA DE ENTRADA TUBERÍA DE SALIDA TIENE PLANOS CERCO PERIMÉTRICO AÑO DE CONSTRUCCIÓN

Material :  PVC Material :  PVC SI SI

Diámetro: 2 pulg. Diámetro: 2 pulg. NO ✓ NO  ✓

CÁMARA ROMPE PRESIÓN T-6

COPAN RANRA

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA " CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 "

DATOS ADICIONALES DE LA ESTRUCTURA

1985

OBSERVACIONES

A pesar de que su vida util ya paso se encuentra muy operativa

Nesecita mantenimiento, como pintado de tapa para evitar corrosion

Se aconseja cambiar todo el sistema de abastecimiento de agua

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE CAJATAMBO, 

REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2020"

FICHA N° 05
Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

Asesor:  Mgtr, Gonzalo  Miguel León de los Ríos
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Ficha 06: Evaluación de la cámara rompe presión tipo 6 – numero 3. 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

CRP 03 MATERIAL DE CRP T-6 COORDENADAS/ALTURA DIMENSIONES FORMA DE CRP T-6

Concreto armado      ✓ Note:  8851195.64 Largo:  1.30 m Circular

Hormigon ciclopeo Este:  279631.21 Ancho:  1.10 m Cuadrada ✓

Artesanal Zona UTM : 17 L Altura:  0.90 m Triangular

Otro Altura:   3552.80  msnm Espesor: 0.10 m Rectangular

ESTADO DE LA UNIDAD TUBERÍA DE ENTRADA TAPA (Cámara humeda) TUBERIA DE SALIDA ESTADO C/HUMEDA

Malo Malo Malo Malo Malo 

Regular ✓ Regular ✓ Regular ✓ Regular Regular ✓

Bueno Bueno Bueno Bueno ✓ Bueno

Otro Otro Otro Otro Otro

TUBERÍA DE ENTRADA TUBERÍA DE SALIDA TIENE PLANOS CERCO PERIMÉTRICO AÑO DE CONSTRUCCIÓN

Material :  PVC Material :  PVC SI SI

Diámetro: 2 pulg. Diámetro: 2 pulg. NO ✓ NO  ✓

CÁMARA ROMPE PRESIÓN T-6

Asesor:  Mgtr, Gonzalo  Miguel León de los Ríos

OBSERVACIONES

COPAN RANRA

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA " CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 "

DATOS ADICIONALES DE LA ESTRUCTURA

A pesar de que su vida util ya paso se encuentra muy operativa

Nesecita mantenimiento, como pintado de tapa para evitar corrosion

1985

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE CAJATAMBO, 

REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2020"

FICHA N° 06
Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

Se aconseja cambiar todo el sistema de abastecimiento de agua
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Ficha 07: Evaluación de la cámara rompe presión tipo 6 – numero 4. 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

CRP 04 MATERIAL DE CRP T-6 COORDENADAS/ALTURA DIMENSIONES FORMA DE CRP T-6

Concreto armado      ✓ Note:  8851340.16 Largo:  1.30 m Circular

Hormigon ciclopeo Este: 279536.82 Ancho:  1.10 m Cuadrada ✓

Artesanal Zona UTM : 17 L Altura:  0.90 m Triangular

Otro Altura:   3508.00  msnm Espesor: 0.10 m Rectangular

ESTADO DE LA UNIDAD TUBERÍA DE ENTRADA TAPA (Cámara humeda) TUBERIA DE SALIDA ESTADO C/HUMEDA

Malo Malo Malo Malo Malo 

Regular ✓ Regular  ✓ Regular ✓ Regular Regular ✓

Bueno Bueno Bueno Bueno ✓ Bueno

Otro Otro Otro Otro Otro

TUBERÍA DE ENTRADA TUBERÍA DE SALIDA TIENE PLANOS CERCO PERIMÉTRICO AÑO DE CONSTRUCCIÓN

Material :  PVC Material :  PVC SI SI

Diámetro: 2 pulg. Diámetro: 2 pulg. NO ✓ NO  ✓

CÁMARA ROMPE PRESIÓN T-6

COPAN RANRA

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA " CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 "

DATOS ADICIONALES DE LA ESTRUCTURA

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

FICHA N° 07
Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

Asesor:  Mgtr, Gonzalo  Miguel León de los Ríos

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE CAJATAMBO, 

REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2020"

1985

OBSERVACIONES

A pesar de que su vida util ya paso se encuentra muy operativa

Nesecita mantenimiento, como pintado de tapa para evitar corrosion, y resane exterior de paredes.

Se aconseja cambiar todo el sistema de abastecimiento de agua
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Ficha 08: Evaluación de la Cámara rompe presión tipo 6 – numero 5. 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

CRP 05 MATERIAL DE CRP T-6 COORDENADAS/ALTURA DIMENSIONES FORMA DE CRP T-6

Concreto armado      ✓ Note:  8851541.85 Largo:  1.30 m Circular

Hormigon ciclopeo Este: 279484.13 Ancho:  1.10 m Cuadrada ✓

Artesanal Zona UTM : 17 L Altura:  0.90 m Triangular

Otro Altura:   3467.30  msnm Espesor: 0.10 m Rectangular

ESTADO DE LA UNIDAD TUBERÍA DE ENTRADA TAPA (Cámara humeda) TUBERIA DE SALIDA ESTADO C/HUMEDA

Malo Malo Malo Malo Malo 

Regular ✓ Regular  ✓ Regular ✓ Regular Regular ✓

Bueno Bueno Bueno Bueno ✓ Bueno

Otro Otro Otro Otro Otro

TUBERÍA DE ENTRADA TUBERÍA DE SALIDA TIENE PLANOS CERCO PERIMÉTRICO AÑO DE CONSTRUCCIÓN

Material :  PVC Material :  PVC SI SI

Diámetro: 2 pulg. Diámetro: 2 pulg. NO ✓ NO  ✓

CÁMARA ROMPE PRESIÓN T-6

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE CAJATAMBO, 

REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2020"

FICHA N° 08
Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

Asesor:  Mgtr, Gonzalo  Miguel León de los Ríos

A pesar de que su vida util ya paso se encuentra muy operativa

Nesecita mantenimiento, como pintado de tapa para evitar corrosion y resane exterior de paredes.

Se aconseja cambiar todo el sistema de abastecimiento de agua

COPAN RANRA

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA " CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 "

DATOS ADICIONALES DE LA ESTRUCTURA

1985

OBSERVACIONES
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Ficha 09: Evaluación de la Cámara rompe presión tipo 6 – numero 6. 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

CRP 06 MATERIAL DE CRP T-6 COORDENADAS/ALTURA DIMENSIONES FORMA DE CRP T-6

Concreto armado      ✓ Note:  8851766.12 Largo:  1.30 m Circular

Hormigon ciclopeo Este: 279317.18 Ancho:  1.10 m Cuadrada ✓

Artesanal Zona UTM : 17 L Altura:  0.90 m Triangular

Otro Altura:   3434.53  msnm Espesor: 0.10 m Rectangular

ESTADO DE LA UNIDAD TUBERÍA DE ENTRADA TAPA (Cámara humeda) TUBERIA DE SALIDA ESTADO C/HUMEDA

Malo Malo Malo Malo Malo 

Regular ✓ Regular  ✓ Regular ✓ Regular Regular ✓

Bueno Bueno Bueno Bueno ✓ Bueno

Otro Otro Otro Otro Otro

TUBERÍA DE ENTRADA TUBERÍA DE SALIDA TIENE PLANOS CERCO PERIMÉTRICO AÑO DE CONSTRUCCIÓN

Material :  PVC Material :  PVC SI SI

Diámetro: 2 pulg. Diámetro: 2 pulg. NO ✓ NO  ✓

CÁMARA ROMPE PRESIÓN T-6

OBSERVACIONES

A pesar de que su vida util ya paso se encuentra muy operativa

Nesecita mantenimiento, como pintado de tapa para evitar corrosion, resane exterior de paredes

Se aconseja cambiar todo el sistema de abastecimiento de agua

COPAN RANRA

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA " CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 "

DATOS ADICIONALES DE LA ESTRUCTURA

1985

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE CAJATAMBO, 

REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2020"

FICHA N° 09
Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

Asesor:  Mgtr, Gonzalo  Miguel León de los Ríos
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Ficha 10: Evaluación de la línea de conducción. 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

ESTADO DE TUBERÍA MATERIAL TUBERÍA CONDICION TUBERÍA DIAMETRO DE TUBERIA NÚMERO DE VÁLVULAS

Malo PVC Expuesta 3 Pulg: Válvula aire:  

Regular ✓ HDPE Enterrada 1 1/2" pulg: Válvula Purga: 

Bueno Fierro fundido Semienterrado 2" Pulg. Otros

Otro Otro Otro 2 1/2":

EXISTE ACCESORIOS EXISTE CRP EXISTE FUGAS EN L.C. PASE AÉREO AÑO DE CONSTRUCCIÓN

SI ✓ SI ✓ SI ✓ SI  ✓

NO NO NO NO  

ESTADO DE VÁLVULAS ESTADO DE ACCESORIOS
MATERIAL DE LA CAJA

DE VÁLVULAS

Malo Malo Concreto armado      ✓

Regular ✓ Regular Concreto simple

Bueno Bueno ✓ Artesanal

Otro Otro Otro

La línea de conducción, ha sido alterando por deslizamiento de tierra, debido a que recorre terrenos pronunciados y accidentados

Por su haber transcurrido su tiempo de diseño debe ser cambiado

asi mismo hay tramos de tuberias expuestos vulnerable a roturas

los  puntos criticos estan en el inicion y fin del pase

aereo, tuberia expuesta a la intemperie.

LINEA DE CONDUCCIÓN

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE 

CAJATAMBO, REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA 

POBLACIÓN - 2020"

FICHA N° 10
Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA
Asesor:  Mgtr, Gonzalo Miguel León de los Ríos

DATOS DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN

ESTADO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN

OBSERVACIONES

1985

PUNTOS CRÍTICOS

DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN
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Ficha 11: Evaluación del pase aéreo en la línea de conducción. 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

ESTADO DE TUBERÍA MATERIAL TUBERÍA CONDICION TUBERÍA DIAMETRO DE TUBERIA LONGITUD

Malo PVC Expuesta 3 Pulg: L= 5.70m

Regular ✓ HDPE Enterrada 1 1/2" pulg:

Bueno Fierro Galvanizado Semienterrado 2" Pulg.

Otro Otro Aereo 2 1/2":

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE 

CAJATAMBO, REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA 

POBLACIÓN - 2020"

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

Por su haber transcurrido su tiempo de diseño debe ser cambiado

El pase aereo se apoya sobre dos dados de concreto.

OBSERVACIONES

Asesor:  Mgtr, Gonzalo Miguel León de los Ríos
FICHA N° 11

Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

PASE AEREO



61 
 

Ficha 12: Evaluación del Reservorio. 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

FORMA DEL RESERVORIO COORDENADAS/ALTURA
MATERIAL DE LA 

UNIDAD
DIMENSIONES TUBERÍAS

Cuadrado    ✓ Note:  8851789.53 Concreto armado      ✓ Largo:   4 m Entrada: Φ 2 plg

Circular Este:  279178.96 Concreto simple Ancho:  4m Salida:  Φ 2 plg

Rectangular Zona: UTM : 17 L Artesanal Altura:  1.65 m Rebose:  Φ 2 plg

otro Altura:   3382.61 msnm Otro Espesor:  0.15 m Otro:

ESTADO DE LA UNIDAD TAPA (Cámara seca) TAPA (Cámara humeda) ESTADO DE VALVULAS ESTADO CÁMARA HUMEDA

Malo  ✓ Malo Malo ✓ Malo ✓ Malo ✓

Regular Regular ✓ Regular Regular Regular

Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

Otro Otro Otro Otro Otro

CERCO PERIMETRICO CASETA DE CLORACIÓN TIENE PLANOS CAPACIDAD RESERVORIO AÑO DE CONSTRUCCIÓN

SI   ✓ SI  ✓ SI

NO  NO NO

El reservorio es muy antiguo ya sobrepaso su vida util , se encuentra en malas condiciones.

además de no contar con un buen cerco perímetro para su protección.

Tanque de cloración inoperativa, 

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE 

CAJATAMBO, REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA 

POBLACIÓN - 2020"

FICHA N° 12
Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

Asesor:  Mgtr, Gonzalo  Miguel León de los Ríos

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA " CAPTACIÓN "

DATOS ADICIONALES DE LA ESTRUCTURA

26 m3 1985

OBSERVACIONES

RESERVORIO CAJA DE VALVULAS

FOTO RESERVORIO
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Ficha 13: Resumen de la evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable 

del caserío de Uramasa.  

Fuente: Elaboración Propia (2020). 

Descripción: 

“En la ficha 13 de resumen se muestra los datos obtenidos de la evaluación del sistema 

de abastecimiento de agua potable del caserío de Urasama donde se comprueba que 

las captaciones existentes la cámara de reunión la tubería de la línea conducción de 2”, 

las cámaras rompen presiones y el reservorio de almacenamiento presentan deterioro 

en su estructura por el tiempo de vida. Presentando fisuras, desprendimiento en la 

estructura, oxidación y corrosión en las tapas metálicas siendo un peligro para la salud 

de la población, el sistema se encuentra operativa debido a que es el único que abastece 

a la población del caserío de Urasama.” 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

ESTRUCTURA

01.-  Captación N° I

02.- Captación N° II

03.- Cámara de reunión

04.- Linea de conducción

05.- Crp T-6    1

06.- Crp T-6    2

07-  Crp T-6    3

08.- Crp T-6   4

09-  Crp T-6    5

10.- Crp T-6   6

11.- Reservorio

Funcionando

Regular (operativo) Funcionando

Malo (inoperativo) Esta dañada  

Regular (operativo) Funcionando

Regular (operativo)

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE CAJATAMBO, 

REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2020"

Regular (operativo) Funcionando (sistema de cloración dañado)

Regular (operativo)

Regular (operativo)

Regular (operativo) Funcionando

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Regular (operativo) Funcionando (partes de tuberia expuiesta)

Funcionando

Funcionando

Regular (operativo) Funcionando

Regular (operativo)

FICHA N° 13
Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

Asesor:  Mgtr, Gonzalo  Miguel León de los Ríos

Funcionando

ESTADO OBSERVACIÓN

AÑO DE CONSTRUCCIÓN = 1985
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B) Evaluación en la condición sanitaria  

Ficha 14: Condición sanitaria en el caserío de Uramasa. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 

 

Lugar: Uramasa Altura: 3000

Distrito: Cajatambo Habitantes: 520

Provincia: Cajatambo Lotes: 104

Región: Lima Código ubigeo: 1503010003

INDICADOR

85

85

59

26

77

51

26

X

Si X

No

"Agua clara" X

"Agua turbia"

"Agua con presencia 

de maleza"

Si X

No

Si X

No

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO 

PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA 

CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2020"

I. DATOS GENERALES

"CONDICIÓN SANITARIA"

OBSERVACIONES

"Cobertura"

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

"24 horas al día"

DESCRIPCIÓN

FICHA N° 14

"Número de viviendas"

"Conexiones de agua"

"Conexiones activas"

"Conexiones inactivas"

"Conexinoes de alcantarillado"

"Conexiones activas"

"Conexiones inactivas"

"Los números de viviendas activas no son lo 

mismo que conexiones activas ambas tienen 

diferente definición"

"¿Por cuánto tiempo 

tiene agua en el 

sistema?"

Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

Asesor:  Mgtr, Gonzalo  Miguel León de los Ríos

"Continuidad"

"Las aguas residuales no son tratadas, son 

vertidas en ladera. El sistemas fue instalado 

hace 5 años Al año se atora una vez"

¿Cuenta con sistema de 

alcantarillado sanitario?

"No se cuenta con micro medición"

"Alcantarillado 

sanitario"

"Menos de 24 horas"

"¿La fuente de agua es 

suficiente para abastecer a toda 

la población del caserio?"

"Agua""Cantidad"

"Calidad del servicio "

"Sistema de agua 

potable"

"¿El sistema cuenta con sistema 

de cloración?"

"Es necesario realizar el estado de análisis 

del agua debido a la deficiencia de los 

componentes del sistema ya que presentan 

oxido en las tapas metálicas de captación, 

crp y reservorio. Además, acumulación en el 

fondo de la estructura con limo y malezas."

"Hipoclorador por goteo unactivo"

"¿Como es el agua que 

consume?"



64 
 

“En el siguiente grafico 03 se muestra que en el caserío de Uramasa tiene 85 viviendas 

y todos cuentan con conexiones de agua potable, de total de viviendas existente solo 

cuenta con servicio de alcantarillado sanitario 77.” 

 

Gráfico 03: Evaluación de la condición sanitaria en el caserío de Uramasa (cobertura 

de servicio de agua y alcantarillado sanitario). 

“La continuidad del servicio de agua potable en el caserío de Uramasa es de 24 horas al 

día como se observa en el grafico 04, esta continuidad genera comodidad y satisfacción 

del líquido a la población.”  

Gráfico 04: Continuidad del agua potable en el caserío de Uramasa. 

85 85
59

26

77
51

26

Cobertura

CONDICIÓN SANITARIA

Número de viviendas Conexiones de agua

Conexiones activas Conexiones inactivas

Conexinoes de alcantarillado Conexiones activas

Conexiones inactivas

¿Por cuánto tiempo tiene agua en el sistema?

CONTINUIDAD

24 horas al día Menos de 24 horas
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“El caserío de Uramasa si cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario como se 

observa en los resultados obtenidos en el grafico 05.” 

Gráfico 05: Servicio de alcantarillado sanitario. 

“Actualmente el agua que consume la población de Uramasa es agua clara como se 

muestra como resultado en el gráfico 06. Estos datos fueron obtenidos a través de las 

encuestas en campo.” 

Gráfico 06: Calidad del servicio de agua potable. 

CALIDAD DEL SERVICIO

Si NoSi

No

Alcantarillado Sanitario

¿Cuenta con sistema 

de alcantarillado 

sanitario?

0
0.5

1

¿Como es el agua que

consume?

CALIDAD DEL SERVICIO 

Agua con presencia de

maleza

Agua turbia

Agua clara
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“"En el caserío de Uramasa el sistema de agua potable existente si cuenta con sistema 

de cloración como se muestra el resultado en el gráfico 07. Este sistema se encuentra 

ubicado en el reservorio de almacenamiento.” 

Gráfico 07: Sistema de cloración en el sistema de agua potable del caserío de Uramasa. 

La cantidad de agua potable en las dos fuentes de copan ranra es suficiente para 

abastecer a toda la población de Uramasa ya que el caudal es de 1.03litr/seg. Y 

1.87litr/seg. Gráfico 08. 

Gráfico 08: Cantidad de agua de la fuente que beneficia al caserío de Uramasa. 

CALIDAD DEL SERVICIO

Si NoSi

No

Sistema de agua 

potable

¿El sistema cuenta 

con sistema de 

cloración?

¿La fuente de agua es suficiente para abastecer a toda la población del caserio?

CANTIDAD

Si No
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Se llego a los resultados del objetivo 02: Elaborar un plan de mejoramiento del sistema 

de abastecimiento de agua potable del caserío de Uramasa, distrito de Cajatambo, 

provincia de Cajatambo, región Lima, para mejorar sus condiciones sanitarias de la 

población – 2020. 

 

DATOS DEL DISEÑO 

Tipo Captación de ladera 

Elevación 3696.48 m.s.n.m. 

Caudal de la fuente 1.03 litros/seg. 

Cálculo de la Distancia entre el Punto 

de Afloramiento y la Cámara 

1.27 m 

Altura de la Cámara Húmeda  1 m 

Cálculo del Ancho de la Pantalla (b) 0.80 m 

Diámetro de la Canastilla D= 4” m 

Rebose (D) Cono de reboce de 2” x 4” 

Limpieza (D) 2 pulgadas 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

“Descripción  

En el cuadro 3 se detalla las características de la cámara de captación 1. Con 

dimensiones internas de 0.80 x 0.80m, cámara húmeda de 1m, una canastilla de 4” y 

la tubería de reboce y limpieza de 2”, el cono de reboce de 4”.” 

 

Cuadro 3: Diseño hidráulico de la cámara de captación 1.  
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DATOS DEL DISEÑO 

Tipo Captación de ladera 

Elevación 3681 m.s.n.m. 

Caudal de la fuente 1.87 litros/seg. 

Cálculo de la Distancia entre el Punto 

de Afloramiento y la Cámara 

1.27 m 

Altura de la Cámara Húmeda  1 m 

Cálculo del Ancho de la Pantalla (b) 1.10 m 

Diámetro de la Canastilla D= 4” m 

Rebose (D) Cono de reboce de 3” x 4” 

Limpieza (D) 3 pulgadas 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

“Descripción  

En el cuadro 4 se detalla las características de la cámara de captación 2. Con 

dimensiones internas de 1.10 x 1.10m, cámara húmeda de 1m, una canastilla de 4” y 

la tubería de reboce y limpieza de 3”, el cono de reboce de 4”.” 

 

 

 

 

 

Cuadro 4: Diseño hidráulico de la cámara de captación 2.  
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Fuente: Elaboración Propia (2020) 

“Descripción 

En el cuadro 5 se detalla el cálculo hidráulico de la línea de conducción donde se tiene 

una tubería de 1424m con diámetro de 2” PVC clase 10 con presiones de 15.64m.c.a. 

ha 70m.c.a.” 

 

 

Cuadro 5: Calculo hidráulico de la línea de conducción. 

INICIO PUNTO FINAL (pulg.) (m/s) FINAL FINAL

CAPTACIÓN  1 

PROYECTADO

CAMARA DE 

REUNIÓN 

PROYECTADO

0.00100 2" PVC. 70psi 0.101 0.43 21.38 21.48

CAPTACIÓN 2 

PROYECTADO

CAMARA DE 

REUNIÓN 

PROYECTADO

0.00100 2" PVC. 70psi 0.040 0.43 5.96 6.00

CAMARA DE 

REUNIÓN 

PROYECTADO

CRP01- TIPO 6 

PROYECTADO
0.00100 2" PVC. 70psi 1.404 0.43 68.60 70.00

CRP01- TIPO 6 

PROYECTADO

CRP02- TIPO 6 

PROYECTADO
0.00100 2" PVC. 70psi 1.301 0.43 68.70 70.00

CRP02- TIPO 6 

PROYECTADO

CRP03- TIPO 6 

PROYECTADO
0.00100 2" PVC. 70psi 1.331 0.43 68.67 70.00

CRP03- TIPO 6 

PROYECTADO

CRP04- TIPO 6 

PROYECTADO
0.00100 2" PVC. 70psi 1.557 0.43 68.44 70.00

CRP04- TIPO 6 

PROYECTADO

RESERVORIO 

PROYECTADO
0.00100 2" PVC. 70psi 0.119 0.43 15.52 15.64

PRESION 

DINAMICA

PRESION 

ESTATICA

LINEA DE CONDUCCIÓN

TRAMO

Q           

Diseño (m3/s)

Diametro 

Nominal

TIPO  

TUBERIA

Perdida   por 

tramo       Hf             

(m)

V
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 CARACTERISTICAS DEL DISEÑO DE RESERVORIO 

Tipo Apoyado 

Elevación 3379.36m.s.n.m. 

Volumen de regulación  13.77m3 

Volumen de reserva  9.07 m3 

Volumen contra incendio No se considera a menor de 10000 

habitantes según norma 0S.100  

Volumen total 22.08 m3 requerida (según RM 192-2018-

MVCS se considerará un volumen de 

25m3) 

Rebose (D) Cono de reboce de 2” x 4” 

Limpieza (D) 2 pulgadas 

Largo 3.50 m 

Ancho 3.50 m 

Alto 2.05 m tirante de agua 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

“Descripción 

En el cuadro 6 se detalla las características del reservorio proyectado donde tendrá un 

volumen total de 25m3 de agua. Que abastecerá a los pobladores del caserío de 

Uramasa.” 

 

     

Cuadro 6: Calculo hidráulico del reservorio 
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5.2. Análisis de resultados 

En el presente capítulo se analiza y explica los resultados obtenidos en el 

proceso de investigación, todo en base a nuestros objetivos. 

✓ “Evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable del caserío 

de Uramasa ficha 13 se muestra el resumen: de los resultados obtenidos 

a través de las fichas técnicas donde el sistema se encuentra deficiente en 

sus estructuras debido a la antigüedad que fue construida. Esto se asemeja 

a la investigación de Vidal en su tesis titulada: “Evaluación y 

mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable en el 

centro poblado Supte- San Jorge, Distrito de Rupa Rupa, Provincia 

de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco-junio 2019”. Donde 

concluyo que el sistema existente es inadecuado, con la infraestructura 

planteada se cubre la demanda de agua, logrando tener un superávit de 

170,987.26m3/año y elevar el nivel de vida y las condiciones de salud de 

los pobladores de la localidad de Supte San Jorge. En la ficha 14 se pudo 

corroborar que la condición sanitaria no de todo bueno ya que los 

componentes del sistema no brindan seguridad del agua para la 

población.” 

✓ “En el cuadro 3 y cuadro 4 se diseñó dos cámaras de captación de ladera, 

con los parámetros de la norma RM 192-2018-Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento y la norma OS.010 captación y línea de 

conducción. en el cuadro 5 se muestran los resultados de la línea de 

conducción donde se tiene presiones asta 70mca. Ya que la tubería que 

se empleo fue de clase 10 y según la NTP 399.002. soporta asta 70m.c.a. 
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de trabajo. Y de prueba asta 105m.c.a. en el cuadro 6 el reservorio de 

almacenamiento tiene una capacidad de 25m3 se consideró volumen de 

reserva y volumen de regulación como lo estipula la norma OS.030 

reservorio de almacenamiento.”  
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VI. Conclusiones 

✓ “Se concluye con la evaluación en el sistema de abastecimiento de agua potable 

del caserío de Uramasa. En la que presentó deficiencias en su estructura debido 

a la antigüedad que viene operando este sistema. La captación 1 tiene un caudal 

de fuente de 1.03 litros/seg. Dónde su estructura está en pésimas condiciones, 

la captación 2 con un caudal de fuente de 1.87litros/seg. Su estructura 

igualmente se encuentra en mal estado.  La cámara de reunión donde se 

recolecta el agua de las dos captaciones para conducir al reservorio de 

almacenamiento a través de la línea de conducción se encuentra deficiente. Así 

mismo las CRP tipo 6 tienen problemas con las estructuras algunos más que 

otros. El reservorio de almacenamiento de 10 M3 existente no es suficiente 

para abastecer a toda la población del caserío de Uramasa además se encuentra 

con fallas en su estructura en la cámara húmeda y cámara seca. Estos problemas 

generan que la condición sanitaria de la población no sea buena debido a la 

deficiencia del sistema.” 

✓ “Se termina con un diseño hidráulico de dos captaciones de ladera ya que los 

manantiales en tiempo de verano disminuyen, la captación 1 tiene las siguientes 

características largo de 0.80m, ancho de 0.80m. El caudal de la fuente es de 

1.03 litros/seg. Con 3 orificios de 1 1/2" de diámetro, con tubería PVC.  la 

captación 2 con dimensiones internas de 1.10m x1.10m. el caudal de la fuente 

es de 1.87 litros/seg. Cuenta con 5 orificios con diámetro de tubería PVC de 1 

1/2". La cámara de reunión tendrá unas dimensiones de 0.80mx0.80m. la línea 

de conducción tiene una longitud de 1424m con tubería PVC empleada de clase 

10 con diámetro de 2". Se proyecto 4 cámaras rompe presión tipo 6 en la línea 
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de conducción para reducir las presiones altas. Se diseño un reservorio de 

almacenamiento de 25m3 que abastecerá a una población de 689 habitantes 

proyectados hasta el 2040. Con estas estructuras se mejorará la condición 

sanitaria de toda la población del caserío de Uramasa evitando los peligros de 

contaminación del líquido, y así brindando calidad, continuidad, cantidad y 

cobertura de agua potable para todos los beneficiarios.” 
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Aspectos complementarios 

Recomendaciones: 

✓ “Se recomienda realizar mantenimiento periódico en el sistema de 

abastecimiento de agua potable del caserío Uramasa para evitar el colapso 

total del sistema existente.” 

✓ “Se recomienda ubicar las estructuras del sistema en lugares seguras donde 

no se generen deslizamiento de suelo o desprendimiento de rocas, para 

evitar daños en los componentes y así garantizar el abastecimiento de agua 

a la población.” 

✓ “Se recomienda gestionar a las autoridades del caserío de Uramasa sobre 

la propuesta de mejoramiento del sistema para tener un adecuado servicio 

y así mejorar la condición de vida de la población, evitando enfermedades 

producidas por las contaminaciones hídricas.” 
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Anexo 1: Panel fotográfico 
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Fotografía 01: Vista panorámica caserío de Uramasa  

Fotografía 02: Cámara de captación existente 1 se aprecia presencia de 

oxido en la tapas y desprendimiento de concreto en los bordes. 
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Fotografía 04: Cámara de captación existente 2 se aprecia presencia de oxido en 

la tapas y desprendimiento de concreto en los bordes. 

Fotografía 03: Vista panorámica captación existente 2. 
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Fotografía 05: Se observa corrosión y oxido en las tapas metálicas de la 

captación existente. 

Fotografía 06: Cámara de reunión existente 
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Fotografía 07: Cámara rompe presión tipo 6. 

Fotografía 08: Reservorio existente 
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Fotografía 09: Cámara seca del reservorio existente. Se encuentra en su gran 

parte deteriorado. 

Fotografía 10: Realizando el levantamiento topográfico 
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 Fotografía 12: Excavación de calicatas para el estudio de suelo 

Fotografía 11: Realizando el levantamiento topográfico 
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Anexo 2: Memoria de cálculos 
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-Cálculo de la población futura y caudal máximo diario y horario. 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 

 

  

 

1 5 5.12 1 5 2.53

2 5 4.82 2 5 2.81

3 5 4.55 3 5 2.67

4 5 4.86 4 5 2.64

5 5 4.84 5 5 2.73

Total 25 24.19 Total 25 13.38

4.838 2.676

1.03 1.87

Pa= Población actual 425 Hab.

rprom= 0.031

t= Tiempo en años 20 Años

r= 3.1%

Población futura 689 habitantes DOTACIÓN 80 Llt. Por habitante

RESULTADO UNIDAD

Tiempo (segundos)

0.64 Lit/seg.

AFORO DE MANANTIAL DE LADERA (1)

CALCULO DEL CONSUMO DE AGUA PARA LA POBLACIÓN DE URAMASA

Datos

Pf= Poblacion 

futura

N° de pruebas Volumen (litros) Tiempo (segundos)

AFORO DE MANANTIAL DE LADERA (2)

Nombre de la fuente: Copan Ranra

CALCULO POBLACIÓN FUTURA (Pf)

Nombre de la fuente: Copan Ranra

N° de pruebas Volumen (litros)

689 Hab.

DESCRIPCIÓN FORMULA

Consumo promedio diario anual

Tiempo promedio Tiempo promedio

Metodo de interes simple

Q= Q=

Fuente. Ministerio de  Vivienda  construcción  y saneamiento 2016.

Fuente: INEI - Censos Nacional de población y vivienda 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007 y 2017.

Departamento 1940-1961 1961-1972 1972-1981 1981-1993 1993-2007 2007-2017

Lima 4.4 5.0 3.5 2.5 2.0 1.2

PERÚ: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, 1940 - 2017(Porcentaje)
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Continua… 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Caudal maximo diario (C.m.d)

Caudal maximo horario (C.m.h)

RESULTADO UNIDAD

K2 = 1.8

Coificiente (K)

DESCRIPCIÓN FORMULA

1.00

1.50

Lit/seg.

Lit/seg.

DOTACIÓN

K1= 1.3

CALCULO DEL CONSUMO DE AGUA 

0.82875

1.1475

NOTA:  los caudales se redondearan a mas para el diseño según RM 192-Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento (2018)

Consumo máximo diario

Consumo máximo horario

Reglamento Nacional de Edificaciones . (Norma OS.100)
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-Cálculo de la captación 1. 

  Fuente: Elaboración propia (2020) 

Para H = 0.4 m (H) Altura de agua (asumido)

g = 9.81 m/s² (g) gravedad (asumido)

V = Velocidad 2 de entrada Velocidad 3 de salida

V2=V3/0.80 V3=

Donde V (velocidad)

V : 2.24 V2= V3=

0.50

H - h0

Donde:

0.40 m       (asumido)

0.020 m 0.020 m

- Cálculo de la Pérdida de Carga (Hf) Entonces:

0.38 m

Qmáx / ( Cd . V )

Qmáx = 1.03 l/s

Cd = 0.80

V = 0.50 m/s

( 4 . A / p )
1/2

2.3''

5.84 cm

2.54 cm ==> NA = 6 1

3.81 cm ==> NA = 3 1.5

5.08 cm ==> NA = 2 2

3.81 cm

3.81 cm

80 cm

1.- Cálculo de la Distancia entre el Punto de Afloramiento y la Cámara Húmeda (L) 

DISEÑO HIDRAULICO CAPTACIÓN 1

Qmáx fuente = 1.03 lit/seg

Qmd = 1.00 lit/seg

b =

D( 1 1/2" ) =

m
2

H =

h0 = h0 =

- Cálculo de la distancia entre el Afloramiento y la Caja de Captación (L)

L = Hf / 0,30

L = 1.27 m

0.625 0.5

Analizamos:  Según la Norma OS.010 nos dice que la velocidad máxima en los conductores será de 0.60m/s.

- Velocidad de Pase asumido:

V = m/s (asumido)

- Cálculo de la Carga Necesaria sobre el orificio de entrada (ho) que permite producir la Velocidad de Pase (V)

h0 =

Hf =

Hf =

- Cálculo del Diámetro del Orificio (D):

D CALC = Se recomienda usar como diámetro máximo 2", por lo que si se obtuvieran 

diámetros mayores, será necesario aumentar el número de orificios (NA).D CALC =

D CALC = 2.3'' Factor para número de tuberías (Ft) = 1

2.- Cálculo del Ancho de la Pantalla (b)

- Cálculo del Área de la tubería de entrada (A):

A =

Qmáx: Caudal máximo de la fuente

Cd: Coeficiente de descarga 0.60 a 0.80

V: Velocidad de pase

A = 0.003

- Cálculo del Número de Orificios (NA):

NA = Ft(D
2
CALC / D

2
( ASUMIDO ) + 1)

D CALC = Convertido a cm

D( 1" ) =

D( 1 1/2" ) =

D( 2" ) =

2(6*D) + NA*D + 3*D* (NA-1)

D( 1 1/2" ) =
b = 80 cm

b =

(asumido)

NA = 3 Orificios 1 1/2''

- Cálculo del Ancho de la Pantalla (b):

56,1

2 Hg 

g

V



2

56,1
2

56,1

02 hg 

 𝑡  (1 +
𝐷    

𝐷
) 
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Continua … 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

 

 

 

5.84 cm

2.54 cm ==> NA = 6 1

3.81 cm ==> NA = 3 1.5

5.08 cm ==> NA = 2 2

3.81 cm

3.81 cm

80 cm

10 cm (mínimo)

3.81 cm (1 1/2'')

3 cm (mínimo)

30 cm (borde libre)

El valor de la carga requerida (H) se define por:

0.00100

0.00114

9.81 m/s²

0.06 m

86.81

Dc = 2 '' - Longitud de la Canastilla:

Ha de ser mayor a 3 . Dc

- Diámetro de la Canastilla: 15.24 cm

Se estima que debe ser el doble de Dc Y menor a 6 . Dc

DCanastilla = 4 '' 30.48 cm

- Área de la Ranura: - Área Transversal de la Tubería:

7 mm p . Dc
2
 / 4

7 mm Entonces:

Entonces:

3.85E-05 m
2

En el diseño se considera una altura de 1m  

Ht = 1.00

Para facilitar el paso del agua asumimos una altura como 

mínimo tiene que ser 0.30m H =

H =

g =

b =

D( 1 1/2" ) =

- Cálculo del Número de Orificios (NA):

NA = Ft(D
2
CALC / D

2
( ASUMIDO ) + 1)

D CALC = Convertido a cm

D( 1" ) =

D( 1 1/2" ) =

D( 2" ) =

2(6*D) + NA*D + 3*D* (NA-1)

D( 1 1/2" ) =
b = 80 cm

b =

(asumido)

NA = 3 Orificios 1 1/2''

- Cálculo del Ancho de la Pantalla (b):

3.- Altura de la Cámara Húmeda (Ht)

Ht = A + B + H + D + E

A  :  Altura mínima que permite la sedimentación de

B  :  Mitad del diámetro de la canastilla de salida       =

D  :  Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua

E  : Borde libre (de 10 cm a 30cm)                          =

H  : Altura de agua

0.40 m (mínimo)

Finalmente :

Ht = cm

H = 1,56 . Q
2
md / ( 2 . g . Ac

2
 )

Qmd = m
3
/s Qmd / 1000

Ac = m
2

Ancho de la Ranura : Ac =

Largo de la Ranura :

Ac = 0.00203 m
2

Ar =

m     (asumido)

4.- Dimensionamiento de la Canastilla

- Diámetro de la Tubería de Salida a la Línea 

de Conducción (Dc):

3 . Dc =

6 . Dc =

LCanastilla = 20 cm

 𝑡  (1 +
𝐷    

𝐷
) 
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Continua … 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Área Total de las Ranuras:

2 . Ac

Entonces:

0.0041 m
2

0,5 . DCanastilla . LCanastilla

0.0762 m 0.0076 m
2

0.2000 m < Ag

At / Ar

0.00406 m
2

0.00004 m
2

1.03 l/s

0.015 m/m 2.00 pulg

1.74 pulg

- Número de Ranuras:

LCanastilla = At

Nº de Ranuras =

At =
Nº de Ranuras = 106

Ar =

5.- Rebose y Limpieza (D)

At =
Este valor no debe ser mayor al 50% del área lateral de la 

Granada (Ag)
At =

Ag =

DCanastilla = Ag =

D = 0,71 . Q
0,38

 / hf
0,21

Q =

hf = D =

D =

Y se tomará un cono de rebose de 2 x 4 pulg
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-Cálculo de la captación 2. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Para H = 0.4 m (H) Altura de agua (asumido)

g = 9.81 m/s² (g) gravedad (asumido)

V = Velocidad 2 de entrada Velocidad 3 de salida

V2=V3/0.80 V3=

Donde V (velocidad)

V : 2.24 V2= V3=

0.50

H - h0

Donde:

0.40 m       (asumido)

0.020 m 0.020 m

- Cálculo de la Pérdida de Carga (Hf) Entonces:

0.38 m

Qmáx / ( Cd . V )

Qmáx = 1.87 l/s

Cd = 0.80

V = 0.50 m/s

( 4 . A / p )
1/2

3.0''

7.62 cm

2.54 cm ==> NA = 10 1

3.81 cm ==> NA = 5 1.5

5.08 cm ==> NA = 3 2

3.81 cm

3.81 cm

110.49 cm

1 1/2''Orificios

2(6*D) + NA*D + 3*D* (NA-1)

D( 1 1/2" ) =

D CALC =

D CALC =

D CALC = 3.0'' Factor para número de tuberías (Ft) = 1

Se recomienda usar como diámetro máximo 2", por lo que si se obtuvieran 

diámetros mayores, será necesario aumentar el número de orificios (NA).

Qmáx: Caudal máximo de la fuente

Cd: Coeficiente de descarga 0.60 a 0.80

V: Velocidad de pase

A = 0.005

NA = Ft(D
2
CALC / D

2
( ASUMIDO ) + 1)

D CALC = Convertido a cm

D( 1" ) =

D( 1 1/2" ) =

D( 2" ) =

A =

V = m/s (asumido)

h0 =

h0 =

m
2

- Velocidad de Pase asumido:

- Cálculo de la Carga Necesaria sobre el orificio de entrada (ho) que permite producir la Velocidad de Pase (V)

L = 1.27 m

Hf =

Qmd =

lit/seg

lit/seg

1.87

1.00

Analizamos:  Según la Norma OS.010 nos dice que la velocidad máxima en los conductores será de 0.60m/s.

h0 =

L = Hf / 0,30

0.50.625

DISEÑO HIDRAULICO CAPTACIÓN 2

1.- Cálculo de la Distancia entre el Punto de Afloramiento y la Cámara Húmeda (L) 

2.- Cálculo del Ancho de la Pantalla (b)

- Cálculo del Diámetro del Orificio (D):

- Cálculo del Número de Orificios (NA):

- Cálculo del Ancho de la Pantalla (b):

110.00ASUMIMOS B =

- Cálculo de la distancia entre el Afloramiento y la Caja de Captación (L)

Hf =

H =

(asumido)

NA = 5

b =

b =

- Cálculo del Área de la tubería de entrada (A):

D( 1 1/2" ) =

Qmáx fuente =

cm

56,1

2 Hg 

g

V



2

56,1
2

56,1

02 hg 

 𝑡  (1 +
𝐷    

𝐷
) 
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Continua… 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

7.62 cm

2.54 cm ==> NA = 10 1

3.81 cm ==> NA = 5 1.5

5.08 cm ==> NA = 3 2

3.81 cm

3.81 cm

110.49 cm

10 cm (mínimo)

3.81 cm (1 1/2'')

3 cm (mínimo)

30 cm (borde libre)

El valor de la carga requerida (H) se define por:

0.00100

0.00114

9.81 m/s²

0.06 m

86.81

Dc = 2 '' - Longitud de la Canastilla:

Ha de ser mayor a 3 . Dc

- Diámetro de la Canastilla: 15.24 cm

Se estima que debe ser el doble de Dc Y menor a 6 . Dc

DCanastilla = 4 '' 30.48 cm

3 . Dc =

6 . Dc =

A  :  Altura mínima que permite la sedimentación de

B  :  Mitad del diámetro de la canastilla de salida       =

H = 0.40 m

Qmd / 1000

m
2

Para facilitar el paso del agua asumimos una altura como 

mínimo tiene que ser 0.30m 

- Diámetro de la Tubería de Salida a la Línea 

de Conducción (Dc):

Ht =

1 1/2''Orificios

2(6*D) + NA*D + 3*D* (NA-1)

D  :  Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua

E  : Borde libre (de 10 cm a 30cm)                          =

H  : Altura de agua

H =

D( 1 1/2" ) =

1,56 . Q
2
md / ( 2 . g . Ac

2
 )

NA = Ft(D
2
CALC / D

2
( ASUMIDO ) + 1)

D CALC = Convertido a cm

D( 1" ) =

D( 1 1/2" ) =

D( 2" ) =

3.- Altura de la Cámara Húmeda (Ht)

- Cálculo del Número de Orificios (NA):

- Cálculo del Ancho de la Pantalla (b):

110.00ASUMIMOS B =

(asumido)

NA = 5

b =

b =

D( 1 1/2" ) =

m
3
/s

cm

A + B + H + D + E

LCanastilla = cm

4.- Dimensionamiento de la Canastilla

20

(mínimo)

Finalmente :

En el diseño se considera una altura de 1m  

Ht =

Ht = 1.00 m     (asumido)

cm

Qmd =

Ac =

g =

H =

 𝑡  (1 +
𝐷    

𝐷
) 
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Continua… 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

 

 

- Área de la Ranura: - Área Transversal de la Tubería:

7 mm p . Dc
2
 / 4

7 mm Entonces:

Entonces:

3.85E-05 m
2

- Área Total de las Ranuras:

2 . Ac

Entonces:

0.0041 m
2

0,5 . DCanastilla . LCanastilla

0.0762 m 0.0076 m
2

0.2000 m < Ag

At / Ar

0.00406 m
2

0.00004 m
2

1.87 l/s

0.015 m/m 3.00 pulg

2.17 pulg

Y se tomará un cono de rebose de 3 x 6 pulg Asumimos una tuberia comercial de 3 x 4 pulg<=>

106

Este valor no debe ser mayor al 50% del área lateral de la 

Granada (Ag)
At =

m
20.00203

Nº de Ranuras =

At =

Ar =

Ag =

At

Nº de Ranuras =

DCanastilla =

LCanastilla =

5.- Rebose y Limpieza (D)

Q =

hf =

D =

D =

D = 0,71 . Q
0,38

 / hf
0,21

Ag =

Ar =

Ac =

Ac =

At =

- Número de Ranuras:

Ancho de la Ranura :

Largo de la Ranura :
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-Calculo hidráulica línea de conducción: 

Fuente: Elaboración propia (2020)  

L

DISEÑO

INICIO PUNTO FINAL (m) INICIAL FINAL (m) (pulg.) (m) (m/s) INICIAL FINAL FINAL FINAL

CAPTACIÓN  1 

PROYECTADO

CAMARA DE 

REUNIÓN 

PROYECTADO

24.70 3696.48 3675.00 32.73 0.00100 2" 0.0542 PVC. 70psi 150 0.101 0.43 3696.48 3696.38 21.38 21.48

CAPTACIÓN 2 

PROYECTADO

CAMARA DE 

REUNIÓN 

PROYECTADO

9.80 3681.00 3675.00 11.49 0.00100 2" 0.0542 PVC. 70psi 150 0.040 0.43 3681.00 3680.96 5.96 6.00

CAMARA DE 

REUNIÓN 

PROYECTADO

CRP01- TIPO 6 

PROYECTADO
343.90 3675.00 3605.00 350.95 0.00100 2" 0.0542 PVC. 70psi 150 1.404 0.43 3675.00 3673.60 68.60 70.00

CRP01- TIPO 6 

PROYECTADO

CRP02- TIPO 6 

PROYECTADO
318.64 3605.00 3535.00 326.24 0.00100 2" 0.0542 PVC. 70psi 150 1.301 0.43 3605.00 3603.70 68.70 70.00

CRP02- TIPO 6 

PROYECTADO

CRP03- TIPO 6 

PROYECTADO
325.99 3535.00 3465.00 333.42 0.00100 2" 0.0542 PVC. 70psi 150 1.331 0.43 3535.00 3533.67 68.67 70.00

CRP03- TIPO 6 

PROYECTADO

CRP04- TIPO 6 

PROYECTADO
381.37 3465.00 3395.00 387.74 0.00100 2" 0.0542 PVC. 70psi 150 1.557 0.43 3465.00 3463.44 68.44 70.00

CRP04- TIPO 6 

PROYECTADO

RESERVORIO 

PROYECTADO
29.20 3395.00 3379.36 33.12 0.00100 2" 0.0542 PVC. 70psi 150 0.119 0.43 3395.00 3394.88 15.52 15.64

Cte .            

de      

Tuberia

TRAMO

Q           

Diseño 

(m3/s)

Diametro 

Nominal

Diametro 

Interno

TIPO  

TUBERIA

Longitud 

Tomada
COTA DE TERRENO

Perdida   

por tramo       

Hf             

(m)

V COTA PIEZOMETRICA
PRESION 

DINAMICA

PRESION 

ESTATICA

0.00100

1.00Qmd (Lt/seg)

Qmd (m3/seg)

DISEÑO HIDRAULICO

LINEA DE CONDUCCIÓN
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-Calculo hidráulico reservorio 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

80 lpd

689 hab

55080 l/s

1.50 l/s

2" pulg

VREG= 13.77 m3

VRES= 9.07

Vt= 22.8

Vt= 25.0

H= 2.45

L= 3.5

A= 3.5

16666.7 seg. <=> 4.6 horas <=> 5

Altura o tirante maximo de agua h

Área cuadrada A=

Donde:

Nota:
Según la Norma OS.100 del Reglamento Nacional de Edificaciones nos 

dice para menores de 10000 habitantes no se considera volumen contra 

incendio.

m3

Volumen de regulación

m3

VOLUMEN TOTAL DEL RESERVORIO

Consumo promedio anual (Qm)

Volumen contra incendio

VOLUMEN DE REGULACIÓN

VOLUMEN DE RESERVA

Volumen de reserva

SEDAPAL (Considerar 7% del caudal Maximo 

diario)

Caudal promedio 

Anual ( para diseñar 

el volumen de 

reservorio)

Caudal máximo 

horario

Diámetro de tubo a 

línea conducción

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD 

Y DIMENSIONAMIENTO DE 

UN RESERVORIO

Volumen de regulación 

considerando 25% norma 

OS.030 Ministerio de salud 

para sonas rurales entre 

25% al 30%
vr

Formula

(Pf*Dot)

Dot =

Pf =

Qhor=

D lc =

m

2.5m ≤ H ≤ 8m

m

Cálculo del diámetro interior del reservorio

Vt= Vregulación + Vreserva+ Vincendio

m

m

M3Volumen util de diseño

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

D
E

L
 

R
E

S
E

R
V

O
R

IO
 

Altura

Largo

Ancho

Altura considerada entre los  

rangos

T= Vt/Qmd

Dotacion

Población futura

CALCULO HIDRAULICO DE RESERVORIO 

m3Vutil=

Borde libre Bl=

m

m2

TIEMPO DE LLENADO DEL RESERVORIO

2.05

12.25

Volumen util 25.11

0.4

   =               
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Anexo 3: Estudio de Agua 
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Anexo4: Estudio de Suelos 
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Anexo 5: Normas para sistema de agua potable 
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Anexo 6: Ficha técnica 
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Ficha 01. Evaluación de la captación. 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

NOMBRE DE LA FUENTE TIPO DE FUENTE COORDENADAS/ALTURA MATERIAL DE LA UNIDAD DIMENSIONES

Superficial Note:  Concreto armado Largo:   

Subterranea      Este:  Concreto simple Ancho:  

pozo Zona: Artesanal Altura:  

otro Altura:  Otro Espesor:  

ESTADO DE LA UNIDAD TAPA (Cámara seca) TAPA (Cámara humeda) ESTADO DE VALVULAS
ESTADO CÁMARA 

HUMEDA

Malo Malo Malo Malo Malo 

Regular Regular Regular Regular Regular

Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

Otro Otro Otro Otro Otro

CERCO PERIMETRICO DADO DE PROTECCIÓN TIENE PLANOS CAUDAL  CAPTADO
AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN

SI SI SI

NO NO NO

CAPTACIÓN N° 1 CÁMARA HUMEDA

OBSERVACIONES

CAPTACIÓN N° 1

COPÁN RANRA

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA " CAPTACIÓN "

DATOS ADICIONALES DE LA ESTRUCTURA

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO 

DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA 

EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2020"

FICHA N° 01
Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

Asesor:  Mgtr, Gonzalo  Miguel León de los Ríos
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Ficha 02. Evaluación de la captación. 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

NOMBRE DE LA FUENTE TIPO DE FUENTE COORDENADAS/ALTURA MATERIAL DE LA UNIDAD DIMENSIONES

Superficial Note:  Concreto armado      Largo:   

Subterranea       Este:  Concreto simple Ancho:  

pozo Zona: Artesanal Altura:  

otro Altura: Otro Espesor:  

ESTADO DE LA UNIDAD TAPA (Cámara seca) TAPA (Cámara humeda) ESTADO DE VALVULAS
ESTADO CÁMARA 

HUMEDA

Malo Malo Malo Malo Malo 

Regular Regular Regular Regular Regular

Bueno Regular Regular Bueno Bueno

Otro Otro Otro Otro Otro

CERCO PERIMETRICO DADO DE PROTECCIÓN TIENE PLANOS CAUDAL CAPTADO
AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN

SI SI SI

NO  NO NO 

OBSERVACIONES

CAPTACIÓN N° 2

COPÁN RANRA

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA " CAPTACIÓN "

DATOS ADICIONALES DE LA ESTRUCTURA

CAPTACIÓN N° 2 CÁMARA HÚMEDA

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO 

DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA 

EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2020"

FICHA N° 02
Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

Asesor:  Mgtr, Gonzalo  Miguel León de los Ríos
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Ficha 03. Evaluación cámara reunión. 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

CÁMARA REUNIÓN MATERIAL 
COORDENADAS/ALT

URA
DIMENSIONES FORMA DE CRP T-6

Concreto armado      Note:  Largo:  Circular

Hormigon ciclopeo Este:  Ancho:  Cuadrada 

Artesanal Zona: Altura:  Triangular

Otro Altura:   Espesor: Rectangular

ESTADO DE LA UNIDAD
TUBERÍAS DE 

ENTRADA

TAPA (Cámara 

humeda)

TUBERIA DE 

SALIDA
ESTADO C/HUMEDA

Malo Malo Malo Malo Malo 

Regular Regular Regular Regular Regular

Bueno Buenas  Bueno Bueno Bueno

Otro Otro Otro Otro No tiene  

TUBERÍA DE ENTRADA
TUBERÍA DE 

SALIDA
TIENE PLANOS

CERCO 

PERIMÉTRICO

AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN

Material :  Material : SI SI

Diámetro: Diámetro: NO NO  

CÁMARA DE REUNIÓN

CÁMARA DE REUNION

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA " CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 "

DATOS ADICIONALES DE LA ESTRUCTURA

OBSERVACIONES

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE 

CAJATAMBO, REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA 

POBLACIÓN - 2020"

FICHA N° 03
Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

Asesor:  Mgtr, Gonzalo  Miguel León de los Ríos
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Ficha 04. Evaluación de la CRP6 – 01. 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

CRP 01 MATERIAL DE CRP T-6 COORDENADAS/ALTURA DIMENSIONES FORMA DE CRP T-6

Concreto armado      Note:  Largo:  Circular

Hormigon ciclopeo Este:  Ancho:  Cuadrada

Artesanal Zona Altura:  Triangular

Otro Altura:   Espesor: Rectangular

ESTADO DE LA UNIDAD TUBERÍA DE ENTRADA TAPA (Cámara humeda) TUBERIA DE SALIDA ESTADO C/HUMEDA

Malo Malo Malo Malo Malo 

Regular Regular Regular Regular Regular

Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

Otro Otro Otro Otro Otro

TUBERÍA DE ENTRADA TUBERÍA DE SALIDA TIENE PLANOS CERCO PERIMÉTRICO AÑO DE CONSTRUCCIÓN

Material : Material :  SI SI

Diámetro: Diámetro: NO NO  

OBSERVACIONES

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA "CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6"

DATOS ADICIONALES DE LA ESTRUCTURA

COPAN RANRA

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE CAJATAMBO, 

REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2020"

FICHA N° 04
Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

Asesor:  Mgtr, Gonzalo  Miguel León de los Ríos

CÁMARA ROMPE PRESIÓN T-6 
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Ficha 05. Evaluación de la CRP6 – 02. 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

CRP 02 MATERIAL DE CRP T-6 COORDENADAS/ALTURA DIMENSIONES FORMA DE CRP T-6

Concreto armado      Note:  Largo:  1.30 m Circular

Hormigon ciclopeo Este:  Ancho:  1.10 m Cuadrada 

Artesanal Zona Altura:  0.90 m Triangular

Otro Altura:   Espesor: 0.10 m Rectangular

ESTADO DE LA UNIDAD TUBERÍA DE ENTRADA TAPA (Cámara humeda) TUBERIA DE SALIDA ESTADO C/HUMEDA

Malo Malo Malo Malo Malo 

Regular Regular Regular Regular Regular 

Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

Otro Otro Otro Otro Otro

TUBERÍA DE ENTRADA TUBERÍA DE SALIDA TIENE PLANOS CERCO PERIMÉTRICO AÑO DE CONSTRUCCIÓN

Material :  Material :  SI SI

Diámetro: Diámetro: NO NO  

CÁMARA ROMPE PRESIÓN T-6

COPAN RANRA

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA " CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 "

DATOS ADICIONALES DE LA ESTRUCTURA

OBSERVACIONES

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE CAJATAMBO, 

REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2020"

FICHA N° 05
Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

Asesor:  Mgtr, Gonzalo  Miguel León de los Ríos
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Ficha 06. Evaluación de la CRP6 – 03. 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

CRP 03 MATERIAL DE CRP T-6 COORDENADAS/ALTURA DIMENSIONES FORMA DE CRP T-6

Concreto armado      Note:  Largo:  Circular

Hormigon ciclopeo Este:  Ancho:  Cuadrada 

Artesanal Zona Altura:  Triangular

Otro Altura:   Espesor: Rectangular

ESTADO DE LA UNIDAD TUBERÍA DE ENTRADA TAPA (Cámara humeda) TUBERIA DE SALIDA ESTADO C/HUMEDA

Malo Malo Malo Malo Malo 

Regular Regular Regular Regular Regular 

Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

Otro Otro Otro Otro Otro

TUBERÍA DE ENTRADA TUBERÍA DE SALIDA TIENE PLANOS CERCO PERIMÉTRICO AÑO DE CONSTRUCCIÓN

Material :  Material :  SI SI

Diámetro: Diámetro: NO NO  

Asesor:  Mgtr, Gonzalo  Miguel León de los Ríos

OBSERVACIONES

COPAN RANRA

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA " CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 "

DATOS ADICIONALES DE LA ESTRUCTURA

CÁMARA ROMPE PRESIÓN T-6

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE CAJATAMBO, 

REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2020"

FICHA N° 06
Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA
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Ficha 07. Evaluación de la CRP6 – 04. 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

CRP 04 MATERIAL DE CRP T-6 COORDENADAS/ALTURA DIMENSIONES FORMA DE CRP T-6

Concreto armado     Note:  Largo:  Circular

Hormigon ciclopeo Este: Ancho:  Cuadrada 

Artesanal Zona Altura:  Triangular

Otro Altura:   Espesor: Rectangular

ESTADO DE LA UNIDAD TUBERÍA DE ENTRADA TAPA (Cámara humeda) TUBERIA DE SALIDA ESTADO C/HUMEDA

Malo Malo Malo Malo Malo 

Regular Regular  Regular Regular Regular 

Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

Otro Otro Otro Otro Otro

TUBERÍA DE ENTRADA TUBERÍA DE SALIDA TIENE PLANOS CERCO PERIMÉTRICO AÑO DE CONSTRUCCIÓN

Material :  Material :  SI SI

Diámetro: Diámetro: NO NO  

CÁMARA ROMPE PRESIÓN T-6

COPAN RANRA

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA " CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 "

DATOS ADICIONALES DE LA ESTRUCTURA

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

FICHA N° 07
Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

Asesor:  Mgtr, Gonzalo  Miguel León de los Ríos

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE CAJATAMBO, 

REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2020"

OBSERVACIONES
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Ficha 08. Evaluación de la CRP6 – 05. 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

CRP 05 MATERIAL DE CRP T-6 COORDENADAS/ALTURA DIMENSIONES FORMA DE CRP T-6

Concreto armado      Note:  Largo:  Circular

Hormigon ciclopeo Este: Ancho:  Cuadrada 

Artesanal Zona Altura:  Triangular

Otro Altura:   Espesor: Rectangular

ESTADO DE LA UNIDAD TUBERÍA DE ENTRADA TAPA (Cámara humeda) TUBERIA DE SALIDA ESTADO C/HUMEDA

Malo Malo Malo Malo Malo 

Regular Regular  Regular Regular Regular 

Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

Otro Otro Otro Otro Otro

TUBERÍA DE ENTRADA TUBERÍA DE SALIDA TIENE PLANOS CERCO PERIMÉTRICO AÑO DE CONSTRUCCIÓN

Material : Material :  SI SI

Diámetro: Diámetro: NO NO  

CÁMARA ROMPE PRESIÓN T-6

COPAN RANRA

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA " CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 "

DATOS ADICIONALES DE LA ESTRUCTURA

OBSERVACIONES

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE CAJATAMBO, 

REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2020"

FICHA N° 08
Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

Asesor:  Mgtr, Gonzalo  Miguel León de los Ríos
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Ficha 09. Evaluación de la CRP6 – 06. 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

CRP 06 MATERIAL DE CRP T-6 COORDENADAS/ALTURA DIMENSIONES FORMA DE CRP T-6

Concreto armado      Note:  Largo:  Circular

Hormigon ciclopeo Este: Ancho:  Cuadrada 

Artesanal Zona Altura:  Triangular

Otro Altura:  Espesor: Rectangular

ESTADO DE LA UNIDAD TUBERÍA DE ENTRADA TAPA (Cámara humeda) TUBERIA DE SALIDA ESTADO C/HUMEDA

Malo Malo Malo Malo Malo 

Regular Regular  Regular Regular Regular 

Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

Otro Otro Otro Otro Otro

TUBERÍA DE ENTRADA TUBERÍA DE SALIDA TIENE PLANOS CERCO PERIMÉTRICO AÑO DE CONSTRUCCIÓN

Material :  Material :  SI SI

Diámetro: Diámetro: NO NO  

CÁMARA ROMPE PRESIÓN T-6

OBSERVACIONES

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE CAJATAMBO, 

REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2020"

FICHA N° 09
Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

Asesor:  Mgtr, Gonzalo  Miguel León de los Ríos

COPAN RANRA

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA " CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 "

DATOS ADICIONALES DE LA ESTRUCTURA
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Ficha 10. Evaluación línea de conducción. 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

ESTADO DE TUBERÍA MATERIAL TUBERÍA CONDICION TUBERÍA DIAMETRO DE TUBERIA NÚMERO DE VÁLVULAS

Malo PVC Expuesta 3 Pulg: Válvula aire:  

Regular HDPE Enterrada 1 1/2" pulg: Válvula Purga: 

Bueno Fierro fundido Semienterrado 2" Pulg. Otros

Otro Otro Otro 2 1/2":

EXISTE ACCESORIOS EXISTE CRP EXISTE FUGAS EN L.C. PASE AÉREO AÑO DE CONSTRUCCIÓN

SI SI SI SI  

NO NO NO NO  

ESTADO DE VÁLVULAS ESTADO DE ACCESORIOS
MATERIAL DE LA CAJA

DE VÁLVULAS

Malo Malo Concreto armado      

Regular Regular Concreto simple

Bueno Bueno Artesanal

Otro Otro Otro

LINEA DE CONDUCCIÓN

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE 

CAJATAMBO, REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA 

POBLACIÓN - 2020"

FICHA N° 10
Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA
Asesor:  Mgtr, Gonzalo Miguel León de los Ríos

DATOS DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN

ESTADO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN

OBSERVACIONES

PUNTOS CRÍTICOS

DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN

los  puntos criticos estan en el inicion y fin del pase

aereo, tuberia expuesta a la intemperie.
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Ficha 11. Evaluación pase aéreo. 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

ESTADO DE TUBERÍA MATERIAL TUBERÍA CONDICION TUBERÍA DIAMETRO DE TUBERIA LONGITUD

Malo PVC Expuesta 3 Pulg: L= 

Regular HDPE Enterrada 1 1/2" pulg:

Bueno Fierro Galvanizado Semienterrado 2" Pulg.

Otro Otro Aereo 2 1/2":

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE 

CAJATAMBO, REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA 

POBLACIÓN - 2020"

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

OBSERVACIONES

Asesor:  Mgtr, Gonzalo Miguel León de los Ríos
FICHA N° 11

Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

PASE AEREO



183 
 

Ficha 12. Evaluación del reservorio 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

FORMA DEL RESERVORIO COORDENADAS/ALTURA
MATERIAL DE LA 

UNIDAD
DIMENSIONES TUBERÍAS

Cuadrado    Note:  Concreto armado      Largo:  Entrada: 

Circular Este:  Concreto simple Ancho:  Salida:  

Rectangular Zona: Artesanal Altura:  Rebose:  

otro Altura:   Otro Espesor:  Otro:

ESTADO DE LA UNIDAD TAPA (Cámara seca) TAPA (Cámara humeda) ESTADO DE VALVULAS ESTADO CÁMARA HUMEDA

Malo  Malo Malo Malo Malo 

Regular Regular Regular Regular Regular

Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

Otro Otro Otro Otro Otro

CERCO PERIMETRICO CASETA DE CLORACIÓN TIENE PLANOS CAPACIDAD RESERVORIO AÑO DE CONSTRUCCIÓN

SI   SI  SI

NO  NO NO

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE 

CAJATAMBO, REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA 

POBLACIÓN - 2020"

FICHA N° 12
Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

Asesor:  Mgtr, Gonzalo  Miguel León de los Ríos

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA " CAPTACIÓN "

DATOS ADICIONALES DE LA ESTRUCTURA

OBSERVACIONES

RESERVORIO CAJA DE VALVULAS
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Ficha 14. Evaluación de la condición sanitaria. 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 

 

 

Lugar: Uramasa Altura: 3000

Distrito: Cajatambo Habitantes: 520

Provincia: Cajatambo Lotes: 104

Región: Lima Código ubigeo: 1503010003

INDICADOR

Si

No

"Agua clara"

"Agua turbia"

"Agua con presencia 

de maleza"

Si

No

Si

No

Tesista:  Bachiller,  ÁNGEL CIRIACO CARBAJO MILLA

Asesor:  Mgtr, Gonzalo  Miguel León de los Ríos

"Continuidad"

"Las aguas residuales no son tratadas, son 

vertidas en ladera. El sistemas fue instalado 

hace 5 años Al año se atora una vez"

¿Cuenta con sistema de 

alcantarillado sanitario?

"No se cuenta con micro medición"

"Alcantarillado 

sanitario"

"Menos de 24 horas"

"¿La fuente de agua es 

suficiente para abastecer a toda 

la población del caserio?"

"Agua""Cantidad"

"Calidad del servicio "

"Sistema de agua 

potable"

"¿El sistema cuenta con sistema 

de cloración?"

"Es necesario realizar el estado de análisis 

del agua debido a la deficiencia de los 

componentes del sistema ya que presentan 

oxido en las tapas metálicas de captación, 

crp y reservorio. Además, acumulación en el 

fondo de la estructura con limo y malezas."

"Hipoclorador por goteo unactivo"

"¿Como es el agua que 

consume?"

UNIVERSIDAD CÁTOLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE URAMASA, DISTRITO DE CAJATAMBO 

PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGIÓN LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA 

CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2020"

I. DATOS GENERALES

"CONDICIÓN SANITARIA"

OBSERVACIONES

"Cobertura"

FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL

"24 horas al día"

DESCRIPCIÓN

FICHA N° 14

"Número de viviendas"

"Conexiones de agua"

"Conexiones activas"

"Conexiones inactivas"

"Conexinoes de alcantarillado"

"Conexiones activas"

"Conexiones inactivas"

"Los números de viviendas activas no son lo 

mismo que conexiones activas ambas tienen 

diferente definición"

"¿Por cuánto tiempo 

tiene agua en el 

sistema?"
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Y ACCESORIOS

CANASTILLA
TUB. DE LIMPIA,

REBOSE Y
ACCESORIOS

CONO DE REBOSE

1 1.87 Ø  2" Ø  4" Ø 2" Ø  4"

DIAMETRO DE TUBERIAS SEGUN CAUDAL

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

1

ACCESORIOS DE TUB. CONDUCCION

2

3
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5
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7
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2

1.40  m.
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UNION SP PVC  Ø3 "

CODO 90° SP PVC  Ø3 "

TUBERIA PVC PN 10   Ø3 "
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