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5. RESUMEN Y ABSTRACT 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito beneficiar a todos los 

pobladores de los centros poblados de Yecala y Cruz Blanca que no cuentan con un 

buen servicio de agua potable, dando solución a esta problemática. 

El objetivo de la investigación es Diseñar la red de agua potable en los Centros 

Poblados de Yecala y Cruz Blanca, mejorando la Calidad de vida a la población, 

mejorando su diseño en la captación, red de aducción, reservorio de almacenamiento, 

redes de distribución y conexiones domiciliarias, de esta manera brindar un mejor 

servicio a la población. 

La metodología de la presente investigación se realizó bajo un enfoque fue de tipo 

descriptivo, nivel cuantitativo, diseño no experimental y de corte transversal. 

El presente diseño cuenta con una captación, un reservorio elevado de 40.00 m³, una 

red de conducción de 697.30 ml con diámetro de 29.4mm, una red de distribución de 

1260.19ml con diámetros de 43.4mm, 29.4mm y 17.4mm y 61 conexiones 

domiciliarias de 21mm de diámetro todas con tuberías de PVC Clase 10 y 150 PSI, 

cuatro válvulas de control y tres válvulas de purga,  

Se concluye que el presente diseño, tiene como finalidad elaborar un proyecto de 

calidad que contemplan los componentes requeridos de un sistema de Agua Potable 

teniendo en cuenta el análisis hidráulico de acuerdo a los reglamentos y normas 

existentes. 

La red de agua potable se diseñó atreves de uso del software WATERCAD.  

 

Palabras claves: Agua Potable, Beneficiarios, Diseño, Evaluación, Redes de 

Distribución.  
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                          ABSTRACT 

The purpose of this research work is to benefit all the inhabitants of the populated 

centers of Yecala and Cruz Blanca who do not have a good drinking water service, 

providing a solution to this problem. 

The objective of the research is to Design the drinking water network in the Populated 

Centers of Yecala and Cruz Blanca, improving the Quality of life of the population, 

improving its design in the catchment, adduction network, storage reservoir, 

distribution networks and home connections, in this way to provide a better service to 

the population. 

The methodology of the present investigation was carried out under a descriptive 

approach, quantitative level, non-experimental design and cross-sectional. 

The present design has a catchment, a supported reservoir of 40.00 m³, a conduction 

network of 697.30 ml with a diameter of 29.4mm, a distribution network of 1260.19ml 

with diameters of 43.4mm, 29.4mm and 17.4mm and 61 household connections 21mm 

diameter all with Class 10 and 150 PSI PVC pipes, four control valves and three bleed 

valves, 

It is concluded that the present design aims to develop a quality project that includes 

the required components of a Drinking Water system, taking into account the 

hydraulic analysis according to existing regulations and standards. 

The drinking water network was designed through the use of WATERCAD software. 

 

Keywords: Drinking Water, Beneficiaries, Design, Evaluation, Distribution 

Networks. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Sabiendo que el servicio de agua potable es un servicio básico para toda población, por 

lo tanto, proporciona una mejora de calidad de vida en la población, el presente diseño 

tiene como finalidad disminuir todo tipo de enfermedades, ocasionadas por el 

subministro de agua contaminada, y de tal forma reducir la desnutrición y enfermedades 

producidas por el consumo de agua contaminada, de esta forma contribuir a la mejora 

de las actividades domésticas de los centros poblados Yecala y Cruz Blanca, mejora sus 

capacidades productivas, comerciales e industriales y así ayudar al crecimiento 

económico del país. 

Según estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) 

el 2015, la falta del servicio de agua potable en las zonas rurales del Perú fue de 62.1%, 

por lo cual existe una situación crítica en la mayoría de sistemas de agua potable en 

muchas de las zonas rurales, varios de ellos por no contar con un buen diseño y otros 

que ya cumplieron su periodo de diseño. 

Motivo por el cual, los centros poblados Yecala y Cruz Blanca, ubicados en el distrito 

y provincia de Morropón, tiene un alto índice de desnutrición infantil y pobreza, 

reflejada en las faltas de los servicios básicos, por ejemplo, el servicio de agua potable 

y saneamiento, por lo que la población en época de invierno consuma aguas 

superficiales y contaminadas, las cuales causan enfermedades gastrointestinales, 

principalmente a niños y adultos.  

Debido a la problemática se diseña el sistema de agua potable “Diseño del sistema de 

agua potable en los centros poblados de Yecala y Cruz Blanca, Distrito de La Matanza 

y Provincia de Morropón” con la finalidad de mejorar las estructuras del sistema de 

agua potable.  
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Y de esta forma tener un sistema de agua potable de calidad para toda la población. 

El fundamento de la investigación se justifica en que las poblaciones rurales también 

deben contar con los servicios de agua potable y de esta forma mejor el sistema de agua 

potable de los Centros Poblados Yecala y Cruz Blanca. 

La metodología de la presente investigación se realizó bajo un enfoque fue de tipo 

descriptivo, nivel cuantitativo, diseño no experimental y de corte transversal. 

Las técnicas de investigación serán la toma de información en campo investigación de 

los componentes del proyecto, toma de datos históricos y recojo de todo tipo de 

información que nos conlleven a cumplir con las metas propuestas en la investigación.  

Los resultados obtenidos en la investigación son los siguientes: El sistema de agua 

potable cuenta con una captación, un reservorio elevado de 40.00 m³, una red de 

conducción de 697.30ml con diámetro de 29.4mm, una red de distribución de 

1260.19ml con diámetros de 43.4mm, 29.4mm y 17.4mm y 61 conexiones domiciliarias 

de 21mm de diámetro todas con tuberías de PVC Clase 10 y 150 PSI, cuatro válvulas 

de control y tres válvulas de purga,  

En conclusión, el presente diseño, tiene como finalidad elaborar un proyecto de calidad 

que contemplan los componentes requeridos de un sistema de Agua Potable como son. 

Captación, red de conducción, reservorio, red de aducción, redes de distribución y 

conexiones domiciliarias, teniendo en cuenta el análisis hidráulico, utilizando los 

criterios técnicos establecidos en el Norma Técnica de Diseño del Ministerio de vivienda 

y normas vigentes en la actualidad. 
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1.1 PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN.  

La presente investigación se basa en la problemática del sistema de agua en ámbito 

rural nuestro país  

a) Caracterización del problema. 

Ubicación: 

 Departamento: Piura  

 Provincia: Morropón  

 Distrito: La Matanza 

 Localidades: Yecala y Cruz Blanca 

 Tipo de zona: Rural. 

 

Las localidades de Yecala y Cruz Blanca no cuentan con un sistema de agua potable 

de calidad, ellos consumen agua que no cuenta con un sistema de tratamiento lo cual 

no es apta para su consumo humano, la misma que genera diversas enfermedades 

gastrointestinales y malestares en la población principalmente en los niños y los 

adultos mayores quienes son los más propensos a estos males.  

Ante la identificación de la problemática se plantea un enunciado de problema para 

poder solución a esta necesidad básica para las localidades de Yecala y Cruz Blanca. 

Que será realizar un diseño del sistema de agua potable, lo suficiente y apto para 

satisfacer la necedad de estas localidades y así reducir la carencia de este recurso que 

es vital para la vida. 

  

b) Enunciado del problema. 

¿El diseño del sistema de agua potable proyectado, solucionará la falta de suministro 

de agua en las localidades de Yecala y Cruz Blanca, Distrito de La Matanza, Provincia 

de Morropón, Región Piura? 
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1.2 Objetivos de la investigación 

- Objetivo general 

Diseñar la red de agua potable en los Centros Poblados Yecala y Cruz Blanca, 

mejorando la calidad de vida de los pobladores de la localidad. 

- Objetivos específicos  

o Diseñar la red de distribución y conexiones domiciliarias del sistema de agua 

potable para los Centros Poblados Yecala y Cruz Blanca. 

o Diseñar la captación del sistema de agua potable con su respectiva canastilla de 

succión. 

o Diseñar un reservorio elevado   

o Realizar el estudio físico químico, bacteriológico del agua extraída de la fuente 

para determinar su calidad.   

1.3 Justificación de la investigación 

La presente investigación se justifica y es factible desde un punto de vista técnico - 

profesional y también desde una perspectiva sanitaria porque el lugar donde se ubica 

es una zona definida como Rural. La necesidad de no contar con un buen sistema de 

agua potable en los Centros Poblados Yecala y Cruz Blanca. 

Realizar el diseño del sistema de agua potable lo suficiente para que estas localidades 

se puedan beneficiar de manera total con el recurso hídrico de calidad y en beneficio 

de toda su población. Por la problemática que se presentan en estas localidades de no 

contar con un servicio de agua potable se describe que en estos sectores existe un 

índice alto de enfermedades gastrointestinales y parasitarias. Por esto y los problemas 

presentados es urgente implementar un diseño del sistema de agua potable que 

beneficie y mejore la calidad de vida estos Centros Poblados. 
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II. Revisión de la literatura 

2.1 Marco Conceptual. 

Tomando como referencia los conceptos del reglamento de la Resolución 

Ministerial N°192-2018. “NORMA TECNICA DE DISEÑO: OPCIONES 

TECNOLOGICAS PARA SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO 

RURAL” (1)   

planteamos los conceptos básicos para el diseño del sistema de agua potable 

2.1.1  Objetivos 
 

La presente norma tiene como objetivo la búsqueda de la sostenibilidad de 

los proyectos de agua potable en el ámbito rural a nivel nacional.  

2.1.2   Aplicación 

Esta norma se aplica para todos los proyectos de diseño y mejoramiento de agua 

potable en zonas del ámbito rural, específicamente en lugares con poblaciones 

menores a 2,000 habitantes. 

2.1.3   Definiciones básicas 

Para el uso de la presente norma se considera varias definiciones que nos brindaran 

una mejor comprensión en nuestra investigación: 

a) Periodos de diseño: es el tiempo estipulado de diseño para una estructura 

o componente de un sistema en un periodo de tiempo estimado. 

b) Aforo: Acción de medir un caudal de una fuente. 

c) Agente biológico patógeno: elemento que produce enfermedad que pueden 

ocasionar daños en las personas o animales 

https://civilgeeks.com/categor%C3%ADa/alcantarillado-y-saneamiento/
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d) Ámbito rural del Perú: caseríos o centros poblados que tengan una 

población menor de (2000) habitantes, ubicados en territorios del país, 

donde los propios habitantes han construido una sociedad en base a la 

oferta de los recursos de que disponen, bajo un sentido territorial de 

pertenencia. 

e) Caudal máximo horario: es el máximo consumo que se requiere en una 

determinada hora del día. 

f)    Caudal máximo diario: caudal máximo de consumo en el día que se espera 

realice la población. 

g) Caudal promedio diario anual: Es el caudal de agua promedio estimado 

durante un año  

h) Conexión domiciliaria de agua: Toma de agua de una red principal para 

beneficiar a una vivienda o grupo familiar. 

i)    Nivel de servicio: Puede ser público o domiciliario para lo cual se debe 

estimar un servicio de calidad.  

j)    Población de diseño: Número de habitantes con la que se trabajara al final 

del período de diseño. 

k) Población inicial: Es el Número de beneficiarios de la población en el 

momento que se da inicio de la recolección de información para el 

proyecto en estudio. 

l)    Vida útil: tiempo proyectado de una estructura en el cual debe cumplir 

satisfactoriamente y luego será evaluado y remplazado para su buen 

funcionamiento. 
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m) Consumo de agua: es la dotación de agua que debe subministrarse para 

abastecer el consumo humano en una población.  

n) Filtro lento de agua: estructura que permite la filtración del agua 

proveniente de un manantial o cualquier fuente de la naturaleza, que está 

compuesta por capa de arena que no permiten que las impurezas ingresen.  

2.2  Marco Teórico 

2.2.1   Antecedentes  

2.2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 Recinos A. José. (2) (GUATEMALA 2011) DISEÑO DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA ALDEA EL 

RODEO Y PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA LA PAZ, MUNICIPIO 

DE JALAPA 

El objetivo del presente trabajo es Diseñar el sistema de abastecimiento de 

agua potable para la aldea El Rodeo y puente vehicular aldea La Paz del 

municipio de Jalapa, departamento de Jalapa. 

 Realizar una investigación de tipo monográfica y un diagnóstico sobre las 

necesidades de servicios básicos e infraestructura del departamento de 

Jalapa. 

 Capacitar a los miembros del COCODE de la aldea El Rodeo, sobre la 

operación y mantenimiento del sistema de agua potable. 

 Contribuir con esta investigación para mejorar la infraestructura de 

comunicación, por medio de diseño del puente vehicular. 
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La metodología a emplear se realizó atreves un estudio para conocer las 

necesidades de la población, encontrándose que la falta de un sistema de agua 

es una de las principales necesidades, por lo que perjudica la salud y el 

desarrollo de sus habitantes tomando como hipótesis principal para la presente 

investigación. 

Por tal razón, se decidió realizar el diseño del sistema de agua potable por 

gravedad con el propósito de brindar un buen servicio a todos los usuarios de 

esta localidad.  

La investigación también nos brinda el conocimiento preliminar de campo 

para un levantamiento topográfico adecuado, recolección de datos de diseño, 

elaboración de un manual de operación y mantenimiento, determinación de 

aforo de una fuente hidráulica, análisis físico, químico y bacteriológico de 

agua potable de acuerdo a los parámetros estipulados en las normas vigentes 

de salubridad para de esta forma conocer si el agua es apta para el consumo 

humano o requiere algún tratamiento especial.  

Atreves de este estudio también se llegó a la conclusión que era factible 

diseñar un puente el cual iba a facilitar y mejorar el nivel de vida de la 

población de la localidad de la aldea el rodeo y la paz. 

Conclusiones 

1. La ubicación de viviendas de la comunidad obliga a que el sistema de 

distribución de agua potable en la aldea El Rodeo sea por medio de ramales 

abiertos ya que éstas se encuentran muy dispersas, y este sistema presenta 

la ventaja de ser económico y de fácil ejecución. 
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2. El proyecto sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad para 

la aldea El Rodeo, beneficiará una población actual de 960 habitantes. Los 

componentes del proyecto son: 2 165,70 metros red de conducción, tanque 

50 m³, 5 219,78 metros red de distribución, obras hidráulicas y 210 

conexiones domiciliares. 

3. El puente vehicular en la aldea La Paz, permitirá que sus 995 habitantes 

realicen sus diferentes actividades económicas mejorando así su calidad 

de vida, además se mejorará la comunicación entre las diferentes 

comunidades tales como Los Izotes, Palo Verde y caserío El Volcán.  

4. La construcción de los proyectos no causará impacto negativo permanente 

en la flora y fauna del lugar, tanto en la aldea El Rodeo como la aldea La 

Paz, esto se debe a que sólo sucederá durante la época de construcción, 

donde el suelo sufrirá un leve cambio por ser removido al momento de la 

excavación, cumpliendo así con las normas del Ministerio de Ambiente 

para la ejecución de proyectos de infraestructura. 

 

Alvarado E. Paola. (3) (ECUADOR 2013) ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO SAN VICENTE, 

PARROQUIA NAMBACOLA, CANTÓN GONZANAMÁ.  

El Objetivos del presente estudio es Realizar el diseño del sistema de 

abastecimiento de agua para la población de San Vicente del Cantón 

Gonzanamá, Provincia de Loja.  

 Identificar las zonas a servir de la población.  

 Calcular y establecer criterios de diseño para el sistema de agua potable.  
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 Analizar física, química y bacteriológicamente el agua de la captación y 

aforar la fuente de abastecimiento.  

 Obtener el presupuesto referencial para la construcción del sistema de 

abastecimiento.  

 Elaborar un manual de operación y mantenimiento.  

La metodología empleada para la identificación y valoración de impactos 

ambientales en el presente proyecto es la Matriz Causa – Efecto. 

Conclusiones:  

1. La realización de este tipo de proyectos, favorece a la formación 

profesional del futuro Ingeniero Civil, ya que permite llevar a la práctica 

la teoría, adquiriendo criterio y experiencia a través del planteamiento de 

soluciones viables a los diferentes problemas que padecen las 

comunidades de nuestro país.  

2. Con el buen uso y mantenimiento adecuado del proyecto, se beneficiará a 

las futuras generaciones.  

3. El presente estudio se constituye la herramienta fundamental para la 

ejecución o construcción, será posible implementar un sistema de 

abastecimiento para la comunidad de San Vicente, que cumpla las 

condiciones de cantidad y calidad y de esta manera garantizar la demanda 

en los puntos de abastecimiento y la salud para los moradores de este 

sector.  

4. En la determinación de la población futura del proyecto, primeramente, se 

procedió a realizar una encuesta socio – económica a todas las familias del 
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barrio San Vicente. Obteniéndose 202 habitantes a servir además existen 

un establecimiento escolar con una población estudiantil de 22 alumnos 

más 2 profesores.  

5. La línea de aducción del sistema de abastecimiento de agua potable se 

diseñó con tubería de Policloruro de vinilo (PVC) de diámetro de 1” (32 

mm), la velocidad se encuentra en el rango recomendados por la normativa 

ecuatoriana de 0.45 – 2.5 m/s.  

6.  Con la finalidad de garantizar un óptimo funcionamiento hidráulico, se 

han diseñado obras especiales como pasos elevados; así también la 

instalación de obras de arte: válvulas de desagüe, válvulas de aire, tanques 

rompe presión, cuyos diseños y dimensiones se encuentran especificadas 

en los planos respectivos.  

7. Las pérdidas de carga se determinaron aplicando las ecuaciones de Hazen 

– Williams y Darcy Weisbach, de las cuales se eligió trabajar con la 

segunda porque sus resultados son más conservadores.  

Bohórquez L. Luís (4) (ECUADOR 2013) “DISEÑO DE LA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN COMPLEMENTARIA, PARA EL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS PARROQUIAS DE 

ALOASÍ Y MACHACHI DEL CANTÓN MEJÍA, A PARTIR DE LA 

CONCESIÓN DE LAS AGUAS VELO DE NOVIA, SECTOR LOS 

ILINIZAS” 

El objetivo principal de la investigación es: Diseñar el sistema de captación, 

bombeo e impulsión, conducción y almacenamiento, mediante el estudio del 
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aforamiento, población y análisis económico, para dotar de agua potable a las 

parroquias de Machachi y Aloasi del canton Mejia. 

 Estudiar la población presente y futura de acuerdo a la tasa de crecimiento, 

estableciendo el número de viviendas actuales y futuras de las áreas a ser 

intervenidas, para determinar el caudal de consumo diario de agua potable. 

  Determinar las variaciones de los caudales mediante aforos, para lograr 

captar el caudal máximo diario necesario, protegiendo las aguas Velo de 

Novia de la posible contaminación ambiental, para garantizar su calidad. 

 Diseñar el sistema de captación, bombeo; impulsión, conducción y 

almacenamiento. 

Metodología: El presente proyecto se realizará y fundamentara en el 

paradigma cualitativo, porque los datos para los diseños provienen de una 

medición y dentro de este básicamente en la investigación, acción que 

pretende solucionar una problemática puntual que permitirá satisfacer una 

necesidad ya expuesta en la formulación del problema. 

Inductivo 

Se basa en la observación de un fenómeno, es decir de un caso particular y 

posteriormente se realizan las investigaciones que conducen a obtener la 

generalización. Por tanto, permite realizar investigaciones de lo particular a lo 

general, es decir ir de la parte al todo. Por ejemplo, los problemas 

determinados en proyectos similares. 

En esta investigación se lo aplica ya que cada componente de la línea de 

conducción del agua será examinado particularmente, para llegar al objetivo 

final. Empezaremos determinando el caudal de aforo, el análisis físico químico 
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del agua, la topografía de la línea de conducción, la captación del agua, el 

cálculo del cárcamo de bombeo, la capacidad de la bomba, el diámetro de la 

tubería de la conducción y la capacidad de almacenamiento del agua. 

La metodología empleada en la investigación es deductivo y analítico  

Deductivo 

Parte de lo general a lo particular, es decir de lo complejo a lo simple. 

En términos muy generales, consiste en establecer enunciados universales 

ciertos a partir de la experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del 

conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos o hechos de 

la realidad a la ley universal que los contiene. 

Según este método, se admite que cada conjunto de hechos de la misma 

naturaleza está regido por una Ley Universal. El objetivo científico es enunciar 

esa Ley Universal partiendo de la observación de los hechos. 

En el proyecto se lo aplica ya que una vez que se ha realizado el respectivo 

análisis, de los diferentes cálculos y parámetros de diseño, se llega a las 

conclusiones para realizar los diseños definitivos del proyecto. 

Analítico 

Este método permite al investigador realizar la sistematización de la 

experiencia de tal forma que el trabajo realizado en campo pueda ser 

visualizado de forma mucho más didáctica y ser accesible a quienes lo 

necesiten tanto como herramienta de 

Consulta como para comprobación de la hipótesis de estudio. Se realizaran 

cuadros, 
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Tablas, de tal forma que se pueda realizar una síntesis y sistematización de la 

información. 

Conclusiones: 

1. Con la ejecución del presente estudio se lograra dar solución el problema 

de agua potable, para ello se buscó la alternativa más económicamente 

viable, escogiendo el material adecuado para la conducción y así en un 

futuro evitar problemas, como se evidencia en el diseño de la línea de 

impulsión y conducción al determinar las distintas presiones de trabajo de 

la tubería de acuerdo al cálculo de las presión dinámica en las mismas. 

2. La presente investigación ha permitido plantear una de las soluciones 

viables, ante el problema de desabastecimiento de agua potable de las 

parroquias de Aloasi y Machachi, contribuyendo a mejorar las condiciones 

de salud, educación, economía y convivencia social de la población. La 

investigación realizada, presenta la mejor alternativa desde el punto de 

vista técnico, económico y social, incluye a todas las áreas desabastecidas 

de agua potable de las Parroquias en estudio, para brindarles un servicio 

excelente en cantidad y calidad, toda vez que del análisis físico – químico 

del agua se determina que cumple con las normas para el consumo sin un 

mayor tratamiento  El caudal de la vertiente (45 l/s) en la temporada de 

sequía es suficiente para satisfacer y asegurar la demanda para el 

abastecimiento de agua a las poblaciones durante todo el año. 

3. La captación del agua la realizamos por medio de una captación de toma 

lateral, gracias al caudal y las condiciones topográficas que tenemos en el 

lugar desde donde tomaremos el agua. 
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4. La vertiente se encuentra a 3334,77m de altura, para conducirla se la debe 

impulsar a la cota 3596.39 metros de altura, utilizando una bomba de 200 

HP, como única alternativa, como lo evidencia la topografía del terreno. 

5. De acuerdo a los parámetros de diseño y considerando la diferencia de 

altura se colocarán cinco tanques rompe presiones y diez válvulas 

extractoras de aire cuando haya cambio de dirección en los tramos con 

pendiente positiva, así como ocho válvulas de desagüe, para prever el buen 

funcionamiento de toda la conducción. Las tuberías propuestas en este 

trabajo para la impulsión, tienen como objetivo principal no generar 

muchas pérdidas de carga ya que de esta manera estaremos reduciendo el 

consumo de energía eléctrica y el desgaste de la bomba. Se seleccionó una 

bomba centrifuga ya que este tipo de maquina es relativamente pequeña, 

fácil de transportar, fácil de conseguir y su funcionamiento e instalación 

es simple en comparación con otro tipo de bomba. 

6. Con la ejecución del proyecto se incrementarán los caudales para el 

abastecimiento y distribución del agua potable, aumentando la calidad de 

vida de los habitantes de las Parroquias de Aliase y Macachí cumpliendo 

así con los objetivos del Municipal del cantón mejía y de la Empresa 

Municipal de agua potable y alcantarillado. 
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2.2.1.2  Antecedentes Nacionales  

Alegría M. Jairo (5) (LIMA 2013)  “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE BAGUA 

GRANDE” 

La presente tesis desarrolla la solución al problema del saneamiento básico 

que atraviesa la ciudad de Bagua Grande dando soluciones a una de las 

necesidades básica de la población atreves del gobierno regional y provincial 

de esta localidad. 

El objetivo central del proyecto consiste en disminuir la frecuencia de casos 

de enfermedades gasto-intestinales, parasitosis y dérmicas.  

 Mantener un suficiente y continuo consumo de agua (medio de primer 

nivel), generado por: la rehabilitación de la línea de conducción, 

ampliación y mejoramiento de PTA. Ampliación de la cobertura y por 

continuidad en el servicio que a su vez es generado por adecuadas redes 

de agua y de instalaciones hidráulicas. (medio de segundo nivel).  

 Consumo de agua almacenada adecuadamente (medio de primer nivel), 

generado por población con buenos hábitos y prácticas de higiene (medio 

fundamental).  

Conclusiones: El presente documento ha tomado en consideración los criterios 

y análisis seguidos en la etapa de pre inversión a fin de validar los diseños 

definitivos realizados en la etapa de inversión.  Con la ejecución del proyecto 

se beneficiarán al inicio a 28,973 habitantes del área de influencia del proyecto 

y 48,694 habitantes al final del mismo. Siendo estos beneficios, entre otros, 

los siguientes:  
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1. Disminución de la frecuencia de casos de enfermedades gasto-intestinales, 

parasitosis y dérmicas.  

2. Mejora del ingreso económico familiar 

3. Mejora en las condiciones de vida de la población de la ciudad de Bagua 

Grande.  

Doroteo C. Feliz (6) (LIMA 2014) “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ALCANTARILLADO 

DEL ASENTAMIENTO HUMANO “LOS POLLITOS” – ICA, USANDO 

LOS PROGRAMAS WATERCAD Y SEWERCAD”.  

El objetivo de este trabajo consiste en el diseño del sistema de agua potable, 

conexiones domiciliarias y alcantarillado con la finalidad de mejorar estos 

servicios en el Asentamiento Humano “Los Pollitos” de la ciudad de Ica, que 

conllevará a obtener una baja incidencia de enfermedades infectocontagiosas 

de la población del A.A.H.H. “Los Pollitos”.  

 Determinación del periodo de diseño y cálculo de la población futura para 

el diseño de la red de agua potable y alcantarillado del Asentamiento 

Humano “Los Pollitos”.  

  Cálculo de la dotación de agua, consumo promedio diario anual, consumo 

máximo diario y consumo máximo horario para el diseño de la red de agua 

potable y alcantarillado del Asentamiento Humano “Los Pollitos”. 

  Determinación de los parámetros específicos de la red de agua potable y 

alcantarillado para el diseño de estas redes.  

 Diseño de la red de agua potable y alcantarillado, de forma detallada, 

utilizando los softwares WATERCAD y SEWERCAD respectivamente. 
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La Metodologías se basó  en técnicas iterativas de Gauss – Seidel y Jacobi en 

las cuales la resolución del problema se efectúa en cada iteración (una 

resolución secuencial de cada una de las ecuaciones) como por ejemplo el 

Método de Cross y sus derivados. Metodologías de equilibrio simultáneo de 

las variables en las cuales la resolución es basada en técnicas de linealización 

de las ecuaciones como por ejemplo los métodos de los nodos y circuito 

simultáneos. 

Conclusiones:  

1) De acuerdo a la Norma OS.050 la presión estática en cualquier punto de la 

red no deberá ser mayor de 50 m H2O; por lo tanto, al revisar la presión 

máxima que posee el sistema, se concluye que el diseño cumple la 

normativa vigente al presentar una presión máxima de 24.90 m H2O.  

2)  De acuerdo a la Norma OS.050, en condiciones de demanda máxima 

horaria, la mínima presión no será menor de 10 m H2O; por lo tanto, al 

revisar la presión mínima que posee el sistema, se concluye que el diseño 

cumple la normativa vigente al presentar una presión mínima de 17.10 m 

H2O.  

3)  De acuerdo a la Norma OS.050 la velocidad máxima en la red de agua 

potable deberá ser de 3 m/s; por lo tanto, se concluye que el diseño cumple 

con la normativa vigente dado que la velocidad máxima es de 3.17 m/s lo 

que indica que la diferencia entre lo estipulado por la norma y el valor 

obtenido es mínima y se acepta como velocidad máxima.  

4) De acuerdo al Reglamento de Elaboración de Proyectos de Agua Potable 

y Alcantarillado para Habilitaciones Urbanas y Periurbanas de Lima y 
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Callao, emitido por SEDAPAL (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

de Lima), en el cual se estipula que: “Las velocidades de flujo 

recomendadas en la tubería principal y ramales de agua potable serán en 

lo posible no menores de 0.60 m/s”; las velocidades que se obtienen al 

realizar la segunda iteración de la red de agua potable y que se encuentren 

por debajo del valor recomendado serán aceptadas como parte del diseño 

dado que lo indicado por SEDAPAL no es de carácter restrictivo con 

respecto a las velocidades menores al valor de 0.60 m/s.  

5) De acuerdo a la Norma OS.050 el diámetro mínimo para las tuberías 

principales en una red de distribución de agua potable es de 75 mm; por lo 

tanto, al revisar los 213 valores obtenidos (Tabla 14) se concluye que el 

diseño cumple con la normativa vigente.  

(Diaz, T., Vargas, C.) (7) DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 

LOS CASERÍOS DE CHAGUALITO Y LLURAYACO, DISTRITO DE 

COCHORCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, APLICANDO EL 

MÉTODO DE SECCIONAMIENTO, LA LIBERTAD, PERÚ-2015”  

El objetivo de la investigación es Diseñar el sistema de agua potable de los 

caseríos de Chagualito y Llurayaco, distrito de Cochorco, Sánchez Carrión 

aplicando método de seccionamiento.  

 Realizar los estudios básicos: reconocimiento de la zona y toma de datos 

de población, levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos.  

 Estimar la población futura para el dimensionamiento del proyecto.  

 Realizar el diseño hidráulico de la captación y conducción.  

 Simular la funcionalidad del diseño.  



20 

 Validar el diseño del sistema de agua potable  

La metodología empleada para el presente diseño es el Método de Seccionamiento  

Conclusiones:  

1. Con la infraestructura de agua potable proyectada se logra elevar el nivel 

de vida y las Condiciones de salud de cada uno de los pobladores.  

2. Las presiones, perdidas de carga, velocidades y demás parámetros de las 

redes de agua potable han sido verificados y simulados mediante el uso de 

hojas de Excel y EPANET.  

3. Se realizó el estudio del proyecto de “Diseño del Sistema de Agua Potable 

de los Caseríos de Chagualito y Llurayaco, Distrito de Cochorco, 

Provincia de Sánchez Carrión aplicando el Método de Seccionamiento.”  

4. La topografía de la zona de estudio no es tan variable oscilan entre una 

inclinación pequeña.  

5. Los diámetros utilizados en la red principal de agua potable son de 3/4”, 

1” y 1 1/2”.  

6. Se han determinado las acciones de mitigación de los impactos 

ambientales, y creando un programa de concientización para la población 

dando a conocer a los habitantes de Chagualito y Llurayaco la importancia 

de este tema.  

7. Para el diseño del sistema de abastecimiento de agua se utilizó el programa 

de AutoCAD civil 3D y EPANET considerándose tuberías de PVC, con 

un coeficiente de rugosidad de 150 y se consideró cámaras rompe presión 

clase 7 para no tener presiones mayor de 60 MH2O con caudales óptimos, 

cámaras de control, y válvulas de purga.  
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2.2.1.3 Antecedentes Locales  

Machado C. Adriam (8) (PIURA 2018) “DISEÑO DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO 

SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, MORROPON – PIURA”.  

Objetivos: Realizar el diseño de la red de abastecimiento de agua potable del 

Centro Poblado de Santiago, Distrito de Chalaco, utilizando el método del 

sistema abierto  

 Aplicar en el diseño el método del sistema abierto para redes de 

abastecimiento agua potable, tanto en red de conducción como en la red 

de distribución.  

 Elaborar el diseño de la captación, aplicando todos los criterios técnicos 

requeridos en la normatividad peruana.  

 Diseñar la red de conducción, red de aducción, la red de distribución, 

válvulas de purga de aire y barro así como cámaras rompe presión.  

 Diseñar y presentar los cálculos correspondientes al diseño de 

abastecimiento de agua potable de acuerdo a la normatividad vigente en 

zonas rurales.  

 Diseñar la red del sistema de abastecimiento de agua potable utilizando el 

software WaterCad. 

 Elaboración de manual de operación y mantenimiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable. 

Conclusiones: El diseño de la red de abastecimiento de agua potable elabora 

una metodología para diseñar los principales elementos que contempla el 

sistema de abastecimiento de agua potable.  
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1. Se diseñó la captación del tipo manantial teniendo en cuenta cada uno de 

los parámetros y criterios establecidos en la norma técnica peruana, lo cual 

os garantiza una mejor captación del manantial.  

2. Se diseñó la red conducción con una longitud de 604.60 metros lineales y 

con un diámetro de 2 pulgadas, así como la red de aducción con una 

longitud de 475.54 metros lineales con un diámetro de 2 pulgadas.  

3. La red de distribución se diseñó teniendo una longitud de 732.94 metros 

lineales con un diámetro de 1 ½ pulgadas.  

4. También se diseñó 2 cámaras rompe presión tipo 07, válvulas de purga de 

barro y válvula de purga de aire.  

5.  Mediante el software WaterCad se simulo el diseño de la red de 

abastecimiento de agua potable coincidiendo en velocidades y presión con 

el método abierto.  

6. Los resultados obtenidos de manera manual y con hoja de Excel sirven 

para comparar los resultados obtenidos con el software WaterCad, de 

manera que estos son muy similares permitiendo así poder afirmar y 

consolidar que este software sería de gran ayuda para los municipios en 

sistemas de abastecimiento de agua.  

7. Los resultados obtenidos mediante hojas de cálculo de Excel son bastantes 

precisos de manera que para cálculo de captaciones, cámaras rompe 

presión, líneas de conducción y líneas de distribución de poblaciones 

rurales son bastante precisas de manera que es recomendable utilizar estas. 

Saavedra V. Gustavo (9) (Piura 2018) “PROPUESTA TÉCNICA PARA EL 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
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POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE CULQUI Y 

CULQUI ALTO EN EL DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE 

AYABACA – PIURA” 

El objetivo de la presente tesis es  de diseñar un sistema de transporte óptimo 

de agua potable de los centros poblados de Culqui y Culqui Alto en el distrito 

de Paimas, provincia de Ayabaca, departamento de Piura.  

  Estudiar los sistemas de abastecimiento actuales de los centros poblados, 

con las problemáticas técnicas y sociales presentes en el área de estudio.  

 Definir período de diseño del proyecto, población proyectada durante el 

período de diseño y caudales de diseño.  

 Definir el tipo de captación dependiendo de la fuente de abastecimiento.  

 Definir la capacidad de reservorio de almacenamiento.  

 Definir las trayectorias, diámetros y materiales de las líneas de conducción 

y aducción.  

 Definir la trayectoria, diámetros y materiales de la red de distribución.  

La metodología empleada en esta  investigación es “Investigación aplicada”, 

la cual se trata de un tipo de investigación centrada en encontrar mecanismos 

o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto, como el de conseguir 

componentes de un sistema de agua potable que puede ser utilizados para el 

transporte de agua.  

En la investigación para poder obtener resultados acertados que se puedan 

utilizar para los objetivos generales y específicos, es necesario adoptar la 

estrategia más acertada en conforme con el tipo de investigación que se desea 

realizar.  
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Las acciones que deben realizarse para determinar la factibilidad de un 

proyecto son las siguientes:  

Visita de la zona, buscando la máxima participación de la población.  

Búsqueda de existencia de fuentes de agua (superficiales o subterráneas).  

Actividades de reconocimiento de campo, verificando sitios vulnerables 

para los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable.  

Recopilación de la información básica necesaria para la elaboración de 

los estudios preliminares (mecánica de suelos, impacto ambiental, 

vulnerabilidad). 

Conclusiones:  

1. En el presente proyecto de tesis se ha tomado en consideración los criterios 

y análisis seguidos en el RNE con el fin de validar los diseños definidos 

de los diferentes componentes del sistema.  

2.  El diagnóstico para las diversas componentes del sistema, concluyo que:  

 Culqui Alto necesita una obra de protección para sus captaciones tipo 

manantial.  

 La línea de conducción será diseñada nuevamente debido que ya cumplió 

su vida útil y se encuentra en malas condiciones.  

 Se evitara el uso de cámaras rompe presión porque se busca un sistema 

hermético de agua potable.  

 El reservorio de Culqui Alto será cambiado ya que no cumple con los 

requerimientos de la población.  
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 La red de distribución será cambiada para mejorar la eficiencia de la 

distribución del agua.  

 La red de distribución se encuentra en mal estado, es por ello que será 

cambiada para mejorar la eficiencia de la distribución del agua.  

3. Según el análisis de calidad física, química y bacteriológica del agua se 

concluye que el agua de las captaciones masas y potrancas cumple con los 

parámetros establecidos por el MINSA y solo necesita un proceso de 

desinfección para ser potabilizada, mientras que el agua del canal Quiroz 

necesita un tratamiento convencional a través de un PTAP.  

4.Los parámetros establecidos en el diseño en las diversas estructuras y líneas 

de conducción, aducción y distribución las cuales se indican en la presente 

tesis, son definitivos y se deberán respetar dichos valores a fin de garantizar el 

correcto funcionamiento del sistema  

5.El diseño de las obras de arte y de las líneas de conducción y distribución de 

agua potable se realizaron teniendo en cuenta las normas de Obras se 

Saneamiento del RNE y los cálculos se realizaron mediante hojas de cálculo 

en el programa Microsoft Excel. Los cuales fueron comprobados y ajustados 

en el software WaterCAD.  

 Mario Oliva C (10) (Piura 2018) “DISEÑO HIDRÁULICO DE RED DE 

AGUA POTABLE EN EL CASERÍO QUINTAHUAJARA_SAN MIGUEL 

DEL FAIQUE_HUANCABAMBA_PIURA_AGOSTO 2018"  

El Objetivo de este estudio es  Diseñar la red de agua potable en el caserío de 

Quintahuajara, mejorando la calidad del agua y de vida de los pobladores de 

la localidad. 
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 Diseñar la red de agua potable para el Caserío de Quintahuajara 

 Mejorar con la distribución de agua potable a las viviendas del Caserío de 

Quintahuajara. 

 Beneficiar a los pobladores del caserío de Quintahuajara con una mejor 

calidad de agua para su consumo 

Metodología: El estudio actual agrupa todas las condiciones metodológicas de 

una investigación de tipo aplicativa, lo cual se requiere entender los 

fenómenos y/o aspectos de la realidad y estado actual. Este tipo de 

investigación es de tipo no experimental, por lo que su estudio se fundamenta 

en la percepción de los acontecimientos sucedidos in situ.  

Es una investigación no experimental, se observan los fenómenos tal como se 

dan en su contexto natural, en este caso el diseño de la red de distribución más 

beneficiosa para el caserío.  

Por ultimo también es de tipo cualitativo, ya que predomina del estudio de los 

datos, se prueba en la medición y la cuantificación de los mismos. 

Conclusiones: De acuerdo con los resultados obtenidos podemos decir:  

1. Se diseñó la red de agua potable para el caserío de Quintahujara haciendo 

uso de los softwares AutoCAD y WATERCAD, donde se pudo obtener los 

cuadros de Nodos y Tuberías. Así poder verificar las presiones y 

velocidades cumplan con lo establecido en el RM-192-2018-VIVIENDA.  

2. Se ha propuesto válvulas de purga en los puntos más bajos del diseño  para 

que se haga el mantenimiento respectivo y por ende se elimine los 

sedimentos encontrados en las tuberías.  
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2.3  BASES TEÓRICAS  

 

Se establece mediante la línea de investigación tomando como referencia la 

Resolución Ministerial N°192-2018. “NORMA TECNICA DE DISEÑO: 

OPCIONES TECNOLOGICAS PARA SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN EL 

ÁMBITO RURAL” PERU; 2018 de acuerdo a la metodología y reglamentos, datos 

estadísticos y estudios encontrados. 

2.3.1. INFORMACIÓN SOCIAL  

a) Población 

Es la cantidad de personas que viven en una zona determinada. Para el diseño 

de población se debe considerar todos los habitantes de la población inicial, y 

para calcular la población futura, se tomará como referencia el índice de 

crecimiento de los años anteriores para de esta manera tener un cálculo real de 

la población futura que nos permitirá el diseño real del proyecto a realizar. Así 

mismo se recomienda recopilar información de encuestas datos históricos de la 

zona que se hayan realizados anteriormente para de esta forma corroborar 

información que sea útil para la investigación. 

                         FIGURA N°  1   Esquema de sistema de Agua Potable 

 

 

 

 

 

 

 
 

Detalle de sistema de agua potable en zonas rurales  (FUENTE  CARE PERU – 2001) 
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b) Nivel de Organización de la Población 

Es importante conocer el nivel de organización de la zona en estudio porque de 

ello dependerá el buen funcionamiento del proyecto en general, conocer su 

entusiasmo y motivación de colaboración de esa manera tener una idea del nivel 

de organización que puedan tener, asimismo es importante conocer como está 

organizada la población en su localidad en sus diversas organizaciones que 

pueden ser: club de madre, rondas vecinales, organizaciones de padres de 

familia, asociaciones de agricultores, asociaciones de ganaderos, etc. 

También es importante tener conocimiento del espíritu de colaboración en las 

actividades anteriores realizadas en la localidad con el fin de dar solución a las 

principales necesidades que puedan existir en la localidad.  

Es importante conocer cómo se realizaron sus actividades comunales como: 

Construcción de iglesias, construcción de locales públicos, construcción de 

colegios, limpieza de canales, limpieza de caminos, etc. Para de esta forma tener 

una idea sobre el nivel de organización que se pueda tener. 

c) Actividad Económica 

Es muy importante conocer el factor económico de la población, así como los 

recursos que puedan aportar directamente o indirectamente dentro de la 

ejecución del proyecto, también es importante conocer el costo de mano de obra 

calificada y mano de obra no calificada, también es necesario saber a qué se 

dedica la población cuál es su principal medio de ingresos, si cuenta con recursos 

que puedan cooperar con buen desarrollo del proyecto como materiales, 

insumos, medios de transporte y comunicaciones que a la hora de la ejecución 

del proyecto nos ayuden y faciliten las actividades. 
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2.3.2. INFORMACIÓN TÉCNICA 

1.1. Reconocimiento y selección de la fuente 

Es uno de las principales componentes de un sistema de agua potable, porque de 

ello depende el buen funcionamiento del proyecto, es importante tener en cuente 

en el momento de la selección de la fuente de abastecimiento el tipo a utilizar, 

 puede ser de manantial, ojo de agua, toma de ladera (puede ser de rio, canal, 

quebrada, etc. es importante saber que los matinales son los más indicados para 

un sistema de agua potable por gravedad, por lo que no cuentan con una planta de 

tratamiento, también es importante conocer las características de la fuente el lugar 

donde está ubicado, el tipo de suelo áreas y componentes que conforman la fuente 

para de esta manera proyectarnos a futuro que y cual puedes ser la fallas que 

puedan afectar atreves del paso del tiempo y de esta forma tomar las precauciones 

necesarias con la finalidad de brindar un buen servicio a futuro. 

Además, se debe analiza la calidad y cantidad considerando para el proyecto, que 

el agua sea incolora, inodora, y no tenga ningún sabor. Para determinar la calidad 

de agua es importante realizar un análisis de la fuente para conocer la cantidad 

microbiana que pueda existir, así como también un análisis físico químico que nos 

permitirá conocer los componente y partículas que puedan existir también, es 

importante realizar un estudio histórico de la fuente atreves de personas 

conocedoras que puedan brindar información útil respecto a la fuente a utilizar. 
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1.2.Investigación De La Fuente  

Para realizar un estudio adecuado de una investigación se debe recopilar todo tipo 

de información que se requiera para realizar un buen diseño del proyecto 

principalmente la información sobre el gasto actual, selección y reconocimiento 

de la fuente de abastecimiento por ser uno de los pilares fundamentales para el 

buen funcionamiento del sistema de agua potable.  

1.3.Calidad del Agua 

La calidad de agua es una de los principales análisis que se puedan realizar en todo 

sistema de agua potable, por lo que de ello dependerá el buen funcionamiento del 

sistema, los principales análisis que se realizan son: análisis físico químico y 

bacteriológico o también llamado análisis microbiano, para de esta manera 

conocer si el agua es apta para el consumo humana, o si requiere un tratamiento 

especial para que cumplas las condiciones de salubridad establecidas dentro de las 

normas vigentes del ministerio de salud. 

 

1.4.Parámetros de Calidad  

Es importante conocer los parámetros de calidad de agua por lo que por naturaleza 

el agua contiene partículas que se encuentran de manera disuelta en pequeñas 

cantidades mucho más si es para consumo humano, además de contener partículas 

de residuos orgánicos o componentes químicos que puedan causar enfermedades 

también hay microorganismos que puedan afectar directa o indirectamente la 

salud humana  

Dentro de los principales parámetros tenemos la siguiente tabla.  
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Tabla 1-2: Límites Máximos Permisibles de Parámetros de Calidad de Agua 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE (REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO) 
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1.5.Consumo actual 

Es el consumo que se tiene en el momento de realizar el estudio en la zona, el cual 

servirá como referencia para el diseño un nuevo proyecto, mediante esta 

información conocer los índices de consumo máximo anual, consumo máximo 

diario, consumo máximo horario, los cuales nos permiten realizar un diseño 

eficiente dentro de un sistema de agua potable.  

1.6.Topografía 

Es el estudio de campo que ayudara a conocer la forma real del terreno, la 

trayectoria del proyecto, medidas, ubicación de las viviendas, las diversas 

pendientes que puedan existir, también se puede conocer la ubicación geográfica 

de la zona. 

 Para realizar un estudio topográfico nos podemos apoyar de diferentes equipos 

topográficos que nos ayudaran a realizar un estudio eficiente, dentro de ellos 

tenemos el nivel de ingeniero, estación total, GPS, teodolito, Wincha, jalones, 

eclímetro, brújula, etc. Para procesar la información y la obtención de los planos 

nos ayudamos del software Civilcad 3D  y de este forma diseñar la red de 

conducción, la red de distribución, ubicación de viviendas, ubicación de cámaras 

rompe presión y todos los componentes que requiera el diseño en estudio. La 

topográfico también ayuda a seleccionar la mejor trayectoria de los proyectos 

ayudando a reducir y economizar costos. 

1.7.Tipo de Suelo 

Es muy importante conocer los tipos de suelos de todo proyecto, para lo cual es 

recomendable realizar todos los estudios necesarios, mediante el recojo de muestra 

por medio de calicatas para de esta manera obtener un estudio real, que nos 
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conlleve a calcular los costos reales en el movimiento de tierras, las variaciones 

de los tipos de suelos pueden ser arenosos, arcilloso, rocoso, limoso, etc.  Por lo 

que de acuerdo al tipo de suelo influye directamente en el costo de movimiento de 

tierras, se recomienda que en la zona donde se va realizar obras civiles se debe 

hacer un estudio a detalle para de acuerdo al resultado proyectar obras 

complementarias que permitan ayudar al buen funcionamiento de las estructuras 

del proyecto en general. 

1.8. Clima 

Es importante contar con una información climática ya que ayuda en la proyección 

de las actividades en la zona en estudio, también se recomienda recopilar 

información de las principales desastres naturales ocasionados por el factor 

climático como por ejemplo si es propensa el fenómeno del niño, si tiene una 

época de lluvias constantes si hay influencia de corrientes marinas, huracanes, 

época de friaje, época de calor y cualquier otra información que nos pueda servir 

para un buen diagnóstico climático.  

Otro de los factores que debemos tener en cuenta es la temperatura por lo que 

cumple un papel importante en el vaciado del concreto por lo que en temperaturas 

mayores a 35 ° C se deben realizar los vaciados por las tarde y si es necesario 

utilizar aditivo, y si la temperatura es menor que 4 °C se recomienda utilizar agua 

caliente o un aditivo acelerarte de fragua. (11) 

                                                                                                                                                                   

1.9.Captación 

Es una de las partes iniciales del sistema hidráulico y consiste en las obras donde 

se capta el agua para poder abastecer a una población. Pueden ser una o varias 
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captaciones, el requisito que la captación sea capaz de abastecer a toda la 

población en estudio. Para definir cuál será la fuente de captación a emplear, es 

indispensable conocer el tipo de disponibilidad del agua que contiene la fuente de 

abastecimiento, basándose en el ciclo hidrológico, de esta forma se consideran los 

siguientes tipos de agua según su forma que se encuentra en el planeta:  

 Agua de mar (salada).  

 Aguas subterráneas.  

 Aguas superficiales.  

 Aguas meteóricas (atmosféricas).  

El agua de mar y las agua meteóricas, en ocasiones se utilizan para el 

abastecimiento de la población, cuando se utilizan es porque no hay otra 

posibilidad de proveer el agua, las aguas superficiales y subterráneas se pueden 

utilizar a nivel casero y poblaciones pequeñas, en la actualidad se desarrollan 

tecnologías que reducen los costos del tratamiento solicitado para transformarlas 

en agua aptas para el consumo humano, además de que los costos de la 

infraestructura a emplear tienen costos elevados. 

a) Captaciones superficiales 

Dentro de las aguas superficiales tenemos las siguientes. 

 Lagos y embalses. 

 Arroyos y ríos. 

 Agua de lluvia. 

Cada elemento requiere obras diferentes de acuerdo a la zona y área que se 

encuentre, por lo tanto, una ejecución inadecuada puede influir directamente 

en su funcionamiento (12)  
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b) Captaciones subterráneas 

Parte de las aguas de lluvia en la cuenca se filtra en el suelo hasta la zona de 

saturación, formando las aguas subterráneas. 

La explotación de los guas depende de las características hidrológicas que se 

encuentren y de la formación geológica del acuífero. 

La toma de agua subterránea se puede ejecutar a través de: 

 . Pozos superficiales 

 Pozos profundos. 

 Manantiales. 

“Regularmente la calidad de las aguas subterráneas es superior a la del agua 

superficial debido a la menor influencia del hombre sobre ella. 

Por otro lado, las obras de captación suelen ser bastante más caras y requieren 

de estudios previos. “Desde el punto de vista presupuestario, pocas 

organizaciones destinan fondos a realizar estudios hidrológicos previos para 

conocer la presencia y calidad del agua subterránea. Esto hace que las obras 

de captación de agua subterránea sean una incógnita hasta el final, económica 

y técnicamente hablando”. 

Para determinar si los ríos, arroyos manantiales pueden servir como fuente de 

abastecimiento para un determinado proyecto es necesario conocer lo 

siguiente:”  

 

  Coeficiente de escorrentía. 

 Superficie de la misma. 

 Magnitud de las precipitaciones en la cuenca. 
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Para la toma de ríos, canales es necesario conocer los caudales máximos y 

mínimos, para de esta forma tener una información real para el diseño de 

nuestra captación y garantizar el buen funcionamiento de fuente designada. 

En función de si el caudal circulante es o no elevado, las soluciones técnicas 

más adecuadas son distintas”. 

Tipologías de obras de captación en ríos  

a) Toma lateral 

Si el nivel de la corriente es apreciable, basta hacer un pozo en la margen, 

dándole entrada por encima del nivel de máximas avenidas, bien por una 

simple tapa, o bien por una caseta debidamente protegida por un terraplén 

periférico para evitar que una gran avenida destroce total o parcialmente la 

obra. 

Conviene poner rejilla en el canal o galería de enlace con el río para evitar 

la entrada de cuerpos flotantes. Una separación típica entre barras es de 5 a 

10 cm.” 

b) Manantiales 

Dentro de las principales obras de captación en manantial tenemos las 

siguientes condiciones: “ 

 Evitar la penetración de las aguas exteriores en el manantial, así como 

de cualquier organismo extraño. Impermeabilizar las cubiertas y 

recubrir los paramentos exteriores con una capa de 20 cm de grosor de 

asfalto, concreto o arcilla. 

 No alterar la cantidad y calidad del agua ni por disposiciones 

constructivas, ni por los materiales empleados. Utilizar materiales 
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inertes que no se degraden y puedan producir obstrucciones a la vena 

líquida. 

 Regular automáticamente el caudal a conducir. Disponer un aliviadero 

y llaves de paso para regular la cantidad de agua que se toma. 

 Conservar las condiciones físicas del agua captada: temperatura, etc. 

Dispositivos de ventilación (rejillas, por ejemplo) bien protegidos. Una 

capa de 0,5 m de tierra que proteja de los cambios de temperatura. 

 No se debe permitir el cultivo, la entrada de ganados ni las 

construcciones. Es difícil dar un número de aplicabilidad generalizada 

para estas zonas, pero como mínimo conviene señalar 100 m a partir 

de los manantiales o zanjas de captación. 

 Eliminar las arenas si existen. Instalar un arenero. Además de todas 

estas protecciones localizadas, debe establecerse lo que se denominan 

zonas de protección. 

 El detalle de la arqueta de toma ha de amoldarse a la manera de aflorar 

el manantial.” 

 

 

Tipos de obras de captación en manantiales 

c) Manantial de ladera 

Cuando la fuente de agua es un manantial de ladera, la arqueta se coloca 

cortando la vena líquida, disponiendo un relleno de grava antes de los orificios 

de entrada a la cámara para producir una ligera filtración. 
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A veces la vena líquida está sumamente extendida y hay que recurrir a 

concentrarla; para ello existen dos soluciones:” 

• “Muros laterales que corten la capa impermeable, de forma que 

concentren el agua”. 

• “Zanjas de avenimiento en la prolongación de los muros, si la 

dispersión es muy grande” 

FIGURA N°  2   Captación Manantial de Ladera 

FUENTE: Casañé (1969), Manual para Diseño de Captación de Manantial de Ladera 

 

Una vez se haya concentrado las aguas del manantial, la captación constará de 

tres partes: 

 Protección del afloramiento del manantial. 

 Depósito: regula el agua que se va a utilizarse en el sistema de agua. 

 Cámara de acceso: conjunto de accesorios que sirven para el 

mantenimiento del sistema. 
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d) Manantial de fondo 

“Las principales soluciones para un manantial de fondo son las siguientes:” 

 La arqueta más sencilla consiste en un arca de concreto sin fondo sobre 

el lugar del afloramiento. Sobre ella se recomienda instalar una capa de 

tierra para mantener la temperatura. En la misma arqueta van los 

dispositivos de toma, desagüe y aliviadero.” 

 ” Más aconsejable es la arqueta en la que se dispone una cámara de 

acceso, distinta de la de afloramiento de agua. 

                                            FIGURA N°  3    Manantiales de Fondo 

 

Ejemplos de obras de captación en manantiales de fondo. FUENTE: Paz Maroto y Paz Casañé 

(1969), Abastecimiento y depuración de agua potable 

 

La toma debe estar a la altura suficiente (unos 15 cm) para permitir el depósito 

de arenilla.” 

Debe disponerse un tubo de ventilación con campana a fin de que el agua esté 

oxigenada, pero no pueda entrar nada desde el exterior. (12) 
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1.10. Línea de Conducción 

La “línea de conducción” del sistema de agua potable es la parte, que transporta 

el agua desde el sitio de la captación, hasta un tanque de regularización o la planta 

potabilizadora. 

Su capacidad se calcula con el gasto máximo diario, o con el que se considere 

conveniente, la fuente de abastecimiento, deberá ser elegida de una forma 

responsable previo los estudios respectivos, debe contar con una vía de acceso 

para su operación y mantenimiento. Se debe considerar cámaras rompe presión a 

cada 50 m de desnivel, que sirven para disipar la presión del agua con la finalidad 

que no ocasione daños en las tuberías.” 

Para el diseño de una red de conducción es importante tener en cuenta algunos 

factores, que influirán directamente en su funcionamiento dentro de ellos tenemos. 

(13) 

 Topografía. 

 Calidad de agua. 

 Clase de terreno. 

 Gasto por conducir. 
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FIGURA N°  4  DETALLE DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN 

    

FUENTE: Casañé (1969), Manual para Diseño de una red de agua potable.  

Accesorios internos de cámara rompe presión  

1) Tubería de entrada   

2) válvula de compuerta 01 

3) válvula flotadora. 01 

4) Tubería de salida  

5) canastilla. 01 

6)  Tubería de ventilación. 

7) dispositivos de seguridad para trampa. 

8) Tapa sanitaria,  
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FIGURA N°  5  Partes y Funciones del sistema de Agua Potable 

 

Fuente: Socos - Ayacucho, 30 de enero 2016 (PARTES Y FUNCIONES DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE) 
 

 

1.11. Planta de tratamiento 

“Son un conjunto de estructuras que sirven para someter al agua a diferentes 

procesos, con el fin de purificarla y hacerla apta para el consumo humano, 

reduciendo y eliminando bacterias, sustancias venenosas, turbidez, olor, sabor, 

etc. 

Partes de la planta de tratamiento: 

a) Presedimentador  

Se refiere a la decantación (asentamiento) de las partículas dispersas en un 

medio líquido que por su peso y tamaño serán aceleradas y precipitadas hacia 

el fondo de la estructura por acción de la gravedad. 

Finalidad: 
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 Disminuir el desgaste de las estructuras y accesorios. 

 Disminuir la acumulación de depósitos de arena en los siguientes procesos 

de la planta de tratamiento. 

b)  Sedimentador 

Los sedimentadores permiten obtener un efluente de baja turbiedad y de menor 

material suspendido. 

El sedimentador presenta cuatro zonas que permiten el buen funcionamiento: 

c) Zona de entrada 

Permite el ingreso del agua al sedimentador en forma uniforme. En esta zona 

existe un vertedero y un bafle (que es una pantalla o pared con muchos 

orificios, tipo malla), que sirven para uniformizar el agua y reducir su 

velocidad. 

d) Zona de sedimentación 

Son los tanques de sedimentación, cuya relación entre el largo y el ancho debe 

ser 3 a 1 y el ancho no debe llegar a 12 m, para evitar la formación de corrientes 

transversales. La profundidad debe ser de 2 m como máximo. En esta zona se 

sedimentan las partículas. 

e) Zona de salida 

Constituida por un vertedero, canaletas, tubos con perforaciones que tiene la 

finalidad de recolectar el agua limpia. 

f) Zona de recolección de lodos  

Es donde se acumula el lodo sedimentado. Tiene una tubería de desagüe para 

la limpieza.    

g) Filtración (filtro lento) 



44 

Es el proceso de purificación, mediante el cual se elimina del agua la materia 

en suspensión y tiene como principal objetivo la eliminación de los 

microorganismos que lograron pasar el proceso de sedimentación.” (14) 

FIGURA N°  6  Plantas de Tratamiento de Agua Potable PTA 

Fuente: Jorge E. carrillo N.18 de marzo del 2015 (PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE PTAP) 
 

1.12. Reservorio 

Un reservorio debe ser diseñado teniendo en cuenta la cantidad de consumo que 

va almacenar de acuerdo al tipo de población zona climática índice de crecimiento 

para de esta forma conocer el volumen de almacenamiento, presiones necesarias 

y materiales de construcción. 

Instalaciones Los reservorios de agua deberán estar dotados de tuberías de entrada, 

salida, rebose y desagüe. En las tuberías de entrada, salida y desagüe se instalará 

una válvula de interrupción ubicada convenientemente para su fácil operación y 

mantenimiento. Cualquier otra válvula especial requerida se instalará para las 

mismas condiciones. Las bocas de las tuberías de entrada y salida deberán estar 
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ubicadas en posición opuesta, para permitir la renovación permanente del agua en 

el reservorio. La tubería de salida deberá tener como mínimo el diámetro 

correspondiente al caudal máximo horario de diseño. La tubería de rebose deberá 

tener capacidad mayor al caudal máximo de entrada, debidamente sustentada. El 

diámetro de la tubería de desagüe deberá permitir un tiempo de vaciado menor a 

8 horas. Se deberá verificar que la red de alcantarillado receptora tenga la 

capacidad hidráulica para recibir este caudal. El piso del reservorio deberá tener 

una pendiente hacia el punto de desagüe que permita evacuarlo completamente. 

El sistema de ventilación deberá permitir la circulación del aire en el reservorio 

con una capacidad mayor que el caudal máximo de entrada ó salida de agua. Estará 

provisto de los dispositivos que eviten el ingreso de partículas, insectos y luz 

directa del sol. Todo reservorio deberá contar con los dispositivos que permitan 

conocer los caudales de ingreso y de salida, y el nivel del agua en cualquier 

instante. Los reservorios enterrados deberán contar con una cubierta 

impermeabilizante, con la pendiente necesaria que facilite el escurrimiento. Si se 

ha previsto jardines sobre la cubierta se deberá contar con drenaje que evite la 

acumulación de agua sobre la cubierta. Deben estar alejados de focos de 

contaminación, como pozas de percolación, letrinas, botaderos; o protegidos de 

los mismos. Las paredes y fondos estarán impermeabilizadas para evitar el ingreso 

de la napa y agua de riego de jardines. La superficie interna de los reservorios será, 

lisa y resistente a la corrosión.” 

Accesorios Los reservorios deberán estar provistos de tapa sanitaria, escaleras de 

acero inoxidable y cualquier otro dispositivo que contribuya a un mejor control y 

funcionamiento. (14) 
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FIGURA N°  7  partes y funciones de UN RESERVORIO  

Fuente: Socos - Ayacucho, 30 de enero 2016 (PARTES Y FUNCIONES DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE UN RESERVORIO APOYADO) 
 

a) Tapa sanitaria. Tapa metálica que permite el ingreso al interior del 

reservorio, para realizar la limpieza, desinfección y cloración. Tubería de 

ventilación. 

b)  Permite la circulación del aire, tiene una malla que evita el ingreso de 

cuerpos extraños al tanque de almacenamiento 

c) Tanque de almacenamiento. Es un depósito de concreto que puede ser de 

forma circular o cuadrada para almacenar el agua. 

d)  Tubería de salida. Es una Tubería de PVC que permite la salida del agua a 

la red de distribución  

e) . Tubo de rebose. Accesorio que sirve para eliminar el agua excedente. 

f) Tubería de rebose y limpia. Sirve para eliminar el agua excedente y para 

realizar el mantenimiento del reservorio. 
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g) Caseta o cámara de válvulas. Es una caja de concreto simple, provista de una 

tapa metálica que protege las válvulas de control del reservorio. 

h) Canastilla. Permite la salida del agua de la cámara de recolección, evitando 

el paso de elementos extraños. 

Aquí se encuentran ubicadas las válvulas de control para ser operadas 

Satisfactoriamente.  

FIGURA N°  8  SISTEMA DE VÁLVULAS 

 

Fuente: Socos - Ayacucho, 30 de enero 2016 (PARTES Y FUNCIONES DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE 
 

 

1.13. Línea de Aducción 

“Transporta el agua desde el reservorio de almacenamiento hasta el inicio de la 

red de distribución.” 
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1.14.    Red de Distribución 

Un adecuado sistema de distribución debe ser capaz de proporcionar agua en cantidad 

adecuada, de calidad satisfactoria, y a la presión suficiente cuándo y dónde se requiera 

dentro de la zona de servicio. Dependiendo de factores como la disposición de las calles, 

la topografía de la localidad, localización de las obras de regulación y tratamiento, etc. se 

dará la configuración del sistema de distribución.” 

Clasificación de los sistemas de distribución 

FIGURA N°  9    Sistemas de Red de Agua Potable 

Fuente: Socos - Ayacucho, 30 de enero 2016 Tipos de sistema de red de agua potable 

a) Sistema ramificado. 

La estructura del sistema es similar a un árbol. La línea de alimentación o troncal 

es la principal fuente de suministro de agua, y de esta se derivan todas las ramas.”  

Desventajas: 

1. "En los extremos finales de las ramas se pueden presentar crecimientos 

bacterianos y sedimentación debido a estancamiento." 

2.  "Es difícil que se mantenga una cantidad de cloro residual en los extremos 

muertos de la tubería." 
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3.  "Cuando se tienen que hacer reparaciones a una línea individual en algún 

punto, deben quedar sin servicio las conexiones que se encuentran más allá 

del punto de reparación hasta que ésta sea efectuada." 

4.  "La presión en los puntos terminales de las ramas puede llegar a ser 

indeseablemente baja conforme se hacen ampliaciones a la red." 

b) Sistema en malla. 

El rasgo distintivo de este sistema es que todas las tuberías están interconectadas 

y no hay terminales ni extremos muertos. En estos sistemas el agua puede alcanzar 

un punto dado desde varias direcciones, superando todas las dificultades del 

sistema ramificado. La desventaja es que el diseño es más complicado.” 

c) Sistema combinado. 

Consiste en la combinación de los dos sistemas anteriores cuando se hacen 

ampliaciones al sistema agregando nuevas ramas o mallas. Tiene la ventaja de 

permitir el uso de alimentadores en circuito que suministran agua a un área desde 

más de una dirección. Componentes del sistema de distribución 

Tuberías: El sistema está compuesto de tuberías que dependiendo de su diámetro 

y de la posición relativa respecto a las demás tuberías se designan como: Líneas 

de alimentación, líneas principales y líneas secundarías.” 

“Líneas de alimentación: Son aquellas que parten, en el caso que sea un sistema 

por gravedad, desde el tanque o tanques de regulación a la red; cuando es por 

bombeo conectado en forma directa, las que va de la bomba a la red.” 
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 Sistema de abastecimiento por gravedad y por bombeo 

FIGURA N°  10  Sistema de abastecimiento por gravedad y por bombeo 

Fuente VIVIENDA/VMCS/PNSU. “Guía de Diseños 2019 

Sistema de abastecimiento de agua por gravedad  

Las líneas principales: Son las tuberías que forman los circuitos localizándose a 

distancias entre 400 a 600 m. En el sistema ramificado es la tubería troncal de 

donde se sacan las derivaciones. A estas líneas están conectadas las líneas 

secundarias. 

Las líneas secundarias o de relleno: Son aquellas que, después de ser localizadas 

las tuberías principales, se utilizan para cubrir el área. 

La toma domiciliaria: Es la parte de la red gracias a la cual los habitantes de la 

población tienen agua en su propio predio (15).”  
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III.  HIPOTESIS  
 

Con el “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL LOS CENTROS 

POBLADOS YECALA Y CRUZ BLANCA, UBICADOS EN EL DISTRITO DE LA 

MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA” se logrará tener un 

sistema de agua potable de calidad en toda la localidad. Beneficiando a todos los 

pobladores. 

 

IV. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación empleado nos indicó como elaborar la investigación 

con el fin de recopilar toda la información necesaria para responder al problema de 

investigación. 

El diseño de la investigación tuvo como base los principales métodos: analítico, 

inductivo, descriptivo y es de carácter No experimental.  

El diseño se basa en la toma y recopilación de datos de información técnica y social 

como, padrón de usuarios de todas las viviendas, toma de datos de la captación, 

reservorio, red de distribución. Búsqueda de información complementaria. 

Análisis y procesamiento de los datos obtenida y así realizar un buen desarrollar de 

la investigación, de tal forma que toda la información nos servirá para llegar a 

nuestros objetivos planteados. 

Este diseño se realizará teniendo en cuenta el siguiente esquema 

 

 

 

 

O=OBSERVACIÓN 

E=EVALUACIÓN 

D=DISEÑO 

R=RESULTADOS 

M=MUESTRA 
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4.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es de carácter Descriptiva por que Estudia fenómenos en 

cuanto a sus componentes, mide conceptos y define variables.  

Explicativo: Su finalidad es explicar el comportamiento de una variable en función 

de otra y requiere de control tanto metodológico como estadístico. Se usan para 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se encuentra. 

• Permite explicar, comprender e interpretar el por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones.  

• Explican la causa – efecto 

4.1.2   NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

Se tiene un nivel de investigación cuantitativo y cualitativa (16)., se refiere al grado 

de cuantificación de los estudios en cuanto a la información requerida mediante la 

observación, la comprobación y la experiencia, a partir del análisis de resultados, 

en este caso el diseñó la red de agua potable para los Centros Poblados de Yecala 

y Cruz blanca.  

4.2 UNIVERSO Y POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.2.1   UNIVERSO 

El universo está conformado por todos los proyectos de agua potable a nivel 

nacional 

4.2.2   POBLACIÓN 

 La población está representada por los proyectos de agua potable de la región 

Piura 
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4.2.3   MUESTRA 

Determinado por el distrito de La Matanza en la Provincia de Morropón 

específicamente las localidades de Yecala y Cruz Blanca. 

 Muestreo  

Las localidades de Yecala y Cruz Blanca, se ubicas en el Distrito de La 

Matanza y Provincia de Morropon, Departamento de Piura a 117 m.s.n.m. 

entre las coordenadas UTM de Este: 644895.43 y Norte: 9487694.87.A una 

distancia de 220 Km del departamento de Piura, unida por la carretera 

nacional panamericana norte, cruzando la provincia de Morropón, luego 

pasa por La Matanza, hasta llegar a la localidad de Yecala 

El acceso a la zona en estudio es por Trochas Carrozables desde el distrito 

de la Matanza, hasta el centro poblado Yecala con una distancia de 4.8 km. 

a) Ruta de la ciudad de Piura a la provincia de Ayabaca 

Para llegar a la localidades de Yecala y Cruz Blanca vía terrestre desde la 

ciudad de Piura, se llega de la siguiente manera. Piura - Paraje La Matanza 

145 km vía asfaltada, Paraje La Matanza - Yecala 71 km trocha 

Carrozables, Yecala – Cruz Blanca trocha Carrozables descrito en TABLA 

N° 1.  
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b)  Vías de Comunicación 

Para llegar a las localidades de Yecala y Cruz Blanca vía terrestre desde la 

ciudad de Piura, se llega de la siguiente manera.  

TABLA N° 3 

DESCRIPCIÓN TIPO DE VÍA DISTANCIA  

Piura – La Matanza Vía Asfaltada  145 

La Matanza - Yecala 

Trocha Carrozable con 

Afirmado  71 

Yecala – Cruz Blanca 

Trocha Carrozable sin 

Afirmado  6.2 

TOTAL   222.2 
Fuente: municipalidad provincial de Morropon (DESCRIPCIÓN DE VÍA PIURA-LA MATANZA– CRUZ 

BLANCA) 

 

c) Clima 

Su clima fluctúa entre los 12 a 20 grados centígrados generalmente. La 

temperatura más baja se presenta en los meses de febrero a abril y la época 

de lluvias se presenta entre los meses de Diciembre y Abril se sugiere para 

la ejecución del proyecto sean entre los meses de junio a diciembre. 

También  esta zona es de influencia de la corriente del Niño. 

d) Topografía  

El área en estudio presenta una topografía variable, con pendientes suaves 

y pronunciadas del orden de 5 a 20% en dirección variable y altitudes que 

varían desde los 2300 a 2200 m.s.n.m, sobre el cual se encuentra 

emplazado el área de influencia del presente proyecto. 

e) Tipo de Suelo 

De acuerdo a las exploraciones efectuadas mediante la excavación de 

calicatas y los ensayos realizados, se determina que las obras generales y 

redes de agua potable serán construidas en terrenos de tipo normal en su 

mayoría.  
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f) Situación Socio Económica 

La agricultura y la ganadería es la principal actividad económica de los 

habitantes de la población en estudio. De acuerdo a información del INEI, 

según censo de 2007, el 90% de la población económica activa (PEA) 

Fundamentalmente se dedicaba a la agricultura y la ganadería.  

Considerando una densidad de 4.8 hab. /lote, y una tasa de crecimiento de 

0.07% en el año 2018, la población en las localidades de Yecala y Cruz 

Blanca es de 230 viviendas y 836 

Habitantes y 3 locales públicos y 4 instituciones educativas respectivamente 

tomando como referencia Fuente: (INEI) 

                                                         TABLA N° 4 

 

  

 

 

 

Fuente: propia (DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE 

YECALA Y CRUZ BLANCA – PIURA – PERÚ) 

 

a) Energías eléctricas  

La localidad si cuenta con el servicio de energía eléctrica, que suministrada 

por la Empresa Electro Nor. Oeste, son conexiones aéreas con sus 

respectivas cajas medidoras de consumo. 

b) Telecomunicaciones 

En la localidad no existen centros comunitarios de telecomunicaciones, los 

medios disponibles son la telefonía celular.  

c) Servicios de Agua y Saneamiento 

USO CANTIDAD 

Lotes de Vivienda Yecala y 

Cruz Blanca 230 

Lotes de Servicio Público  3 

Lotes para otros fines 0 

TOTAL 233 
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La población si cuenta con el servicio de red pública de agua, en forma 

restringida de mala calidad, en muchas viviendas a distancias considerables 

para la adquisición de este recurso que es de vital importancia para la vida.  

d) Servicios de salud  

Las localidades no cuentan con un Puesto de salud. El puesto de salud más 

cercano está en la ciudad de La Matanza 
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4.3 DEFINICIÓN Y OPERACIÓN DE LAS VARIABLES  

                                            TABLA N° 5 

TITULO: “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS 

POBLADOS YECALA Y CRUZ BLANCA, DEL DISTRITO DE LA MATANZA, 

PROVINCIA DE MORROPON - PIURA – ENERO 2021" 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

 
 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 
 
Diseño de la 
Red de Agua 
Potable  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

La Red de 
Distribución 
debe ser capaz 
de proporcionar 
agua en 
cantidad y 
calidad dentro 
de los Centros 
Poblados Yecala 
y Cruz Blanca 

Componentes 
del sistema de 

distribución 
Red de 
Alimentación 
Redes 
Principales    
Redes 
Secundarias y 
Conexiones 
Domiciliarias 

Caudal 

Velocidad 

Longitud 

Volumen 

Presión 

 

Caudal: 𝑠𝑖𝑟𝑣𝑒 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑎𝑏𝑒𝑟 𝑙𝑎 

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 

𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜.  

Velocidad: es la 

rapidez con que se 

transporta el fluido  
Longitud: 𝑙𝑎 

𝑚𝑒𝑑𝑖c𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 

𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 

𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎  

Volumen: 𝑒𝑙 
𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 a𝑔𝑢𝑎 

𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑒𝑟á 𝑎 

𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 

𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 los 

Centros Poblados 

Presión: l𝑎 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑠 

𝑎𝑦𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝑣𝑒𝑟 𝑙𝑎 

𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.  

 

  

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
 

RM-192-2018-
Vivienda 
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4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.4.1 TÉCNICAS: 

Primeramente, se realizó un análisis del sistema actual, posteriormente se realizar la 

toma de datos técnicos (toma de puntos topográficos en captación, red de 

conducción, reservorio red de distribución, etc. Aforo de agua, muestra de agua) que 

nos ayudaran en el diseño del sistema de agua potable, también se realizó el 

empadronamiento de todos los beneficiarios empleando una planilla en Excel, se 

recogió la información y documentación técnica y social de la localidad en 

coordinación con los representantes de la JASS;   para posteriormente con ayuda de 

los software de AutoCAD, Civil CAD, Watercad y hojas de cálculo  se procedió a 

realizar el diseño y modelamiento de la red de agua potable. 

 

4.4.2 INSTRUMENTOS: 

Los instrumentos que se emplearon para el presente diseño son los siguientes:   

 Ubicación de la zona en estudio. 

 Identificación de la problemática del sistema de agua potable. 

 Recojo de información en el lugar de estudio como padrón de usuarios, 

periodo de antigüedad del sistema de agua potable, información social e 

información técnica. 

 Posteriormente se procedió a   realizar los estudios de campo que 

comprende el levantamiento topográfico, verificación del saneamiento 

físico legal tanto de la red de agua potable como de todas las estructuras 

que la conforman. 
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 Una vez obtenida la información se procedió a realizar el diseño con apoyo 

del RM-192-2018-VIVIENDA (NORMA TÉCNICA DE DISEÑO EN EL 

ÁMBITO RURAL). 

 y finalmente el diseño de la red de agua potable con apoyo del software de 

AutoCAD para la creación de planos y para el diseño de la red de agua 

potable con el software watercad.  

4.4.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

 Gps, wincha, estacas 

 Cámara Fotográfica 

 Recipiente (Para muestra de agua)  

 Libreta de campo 

 Computadoras Portátiles (Laptop) 

 Calculadora 

4.5  PLAN DE ANÁLISIS 

El plan de análisis está basado en el procedimiento de investigación estarán 

comprendidos de la siguiente manera:  

 Localización de la zona en estudio (Centros poblados Yecala y Cruz Blanca). 

 Ubicación de la captación (captación el sauce). 

 toma de muestra de la calidad de agua de la captación para el análisis físico 

químico y bacteriológico que nos servirá para el diseño hidráulico del 

sistema de agua potable de las localidades de Yecala y Cruz Blanca  

 Empadronamiento de usuarios de todas las viviendas del caserío. 

 Análisis y procesamiento de la información obtenida (Planos de 

localización, Ubicación, Redes de Agua Potable.) 

 Diseño de la red de agua potable mediante el software “WaterCad”. 
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4.6  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TABLA N° 6 

DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS 

YECALA Y CRUZ BLANCA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE 

MORROPON, REGION PIURA, ENERO- 2021 

Fuente: Elaboración propia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

Los Centros 

Poblados Yecala y 

Cruz Blanca 

pertenecientes al 

Distrito de La 

Matanza y 

Provincia de 

Morropón con una 

población de 244 

habitantes, no 

cuenta con un 

servicio de agua 

potable  

 

La meta es realizar 

un diseño hidráulico  

Que pueda 

beneficiar a todos 

los habitantes de los 

Centros Poblados 

Yecala y  Cruz 

Blanca.  

OBJETIVO 

GENERAL 

 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de la investigación empleado nos 

indicó como elaborar la investigación con el fin 

de recopilar toda la información necesaria para 

responder al problema de investigación. 

El diseño de la investigación tuvo como base los 

principales métodos: analítico, descriptivo y es 

de carácter No experimental.  

El diseño se basa en la toma y recopilación de 

datos de información técnica y social. 

Análisis y procesamiento de los datos obtenida 

y así realizar un buen desarrollar de la 

investigación, de tal forma que toda la 

información nos servirá para llegar a nuestros 

objetivos planteados. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación es de carácter 

Descriptiva por que Estudia fenómenos en 

cuanto a sus componentes, mide conceptos y 

define variables.  

Explicativo: Su finalidad es explicar el 

comportamiento de una variable en función de 

otra y requiere de control tanto metodológico 

como estadístico. Se usan para explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

encuentra. 

• Permite explicar, comprender e interpretar el 

por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones.  

• Explican la causa – efecto 

 
NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

Presenta un nivel de investigación cuantitativo, 

se refiere al grado de cuantificación de los 

estudios en cuanto a la información requerida 

mediante la observación, la comprobación y la 

experiencia, a partir del análisis de resultados, 

en este caso el diseñó la red de agua potable para 

los Centros Poblados Yecala y Cruz Blanca. 

 

Diseñar la red de agua 

potable en los centros 

poblados Yecala y 

Cruz Blanca, 

mejorando la Calidad 

de vida de los 

Pobladores de la 

localidad.  

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 

Diseñar la red de 

distribución y 

conexiones 

domiciliarias del 

sistema de agua 

potable para los 

Centros Poblados 

Yecala y Cruz Blanca. 

 Diseñar la captación 

del sistema de agua 

potable con su 

respectiva canastilla 

de succión. 

 Diseñar un 

reservorio elevado. 

 Realizar el estudio 

de agua extraída de la 

fuente para determinar 

su pureza. 

Con el “DISEÑO 

DEL SISTEMA 

DE AGUA 

POTABLE EN 

LOS CENTROS 

POBLADOS DE 

YECALA Y 

CRUZ BLANCA 

DISTRITO DE LA 

MATANZA Y 

PROVINCIA DE 

MORROPON” se 

logrará tener un 

sistema de agua 

potable de calidad en 

toda la localidad, 

beneficiando a todos 

los pobladores. 
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4.7 PRINCIPIOS ÉTICOS 

 Según Hernández A. (2019)17 los principios éticos de una investigación se basan 

especialmente en aspectos morales y científicos 

 Ética es realizar una investigación responsable en bien de la sociedad evitando el 

plagio y así cooperar con el estudio científico en proyectos de ingeniería. 

 Ética para el inicio del diseño y evaluación: Explicar de manera clara los objetivos 

y justificación la investigación que se va a realizar. 

 Brindar un diseño de calidad sin perjudicar el prestigio de otros autores ni realizar 

estudios que no cumplan con lo establecido según las normas existentes en nuestro 

país.  

 Ética es respetar los valores y principios de los investigadores y de esta forma 

garantizar la legitimidad y confiabilidad por ser textos inéditos de carácter 

científico. 
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V. RESULTADOS 

 

 

5.01.CRITERIOS DE DISEÑO PARA LA EVALUACIÓN EN EL AMBITO 

RURAL 

 

El proyecto de diseño se baso a la RM 192-2018, donde nos indica que métodos debemos 

tener para realizar el diseño de agua potable para la población. Tenemos el algoritmo 

donde se inicio con el diseño de agua potable para los Centros Poblados de Yecala y Cruz 

Blanca, del Distrito de la Matanza, Provincia de Morropón, Región de Piura. 

Gráfico: Algoritmo de Selección de Opciones Tecnológicas para abastecimiento de agua 

para consumo humano 

Figura N° 11 

 

Fuente: RM 192-2018. 

 

Diseñamos y apoyamos con el RNE OS-10 A OS-O50 Redes de distribución de agua para 

consumo humano. 

El sistema de captación que hemos realizado es un pozo tabular o también llamado 

acuífero. 
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5.02.DISEÑO DE CAPATACIÓN DE POZO TABULAR 

 

El estudio Hidrológico datos por el ingeniero Carmen Ibáñez Girón16 (2018), que se han 

recolectado tenemos que, según el diagrama eléctrica del pozo del acuífero en 24 a 41 m 

de profundidad, donde la resistividad varía entre 9 a 11.84 ohmios. Estaría formando por 

arenas heterogéneas y gravilla, polimíctica con arena arcillosa. La permeabilidad seria 

baja por la presencia de arcilla. La resistividad indica para el acuífero que la salinidad es 

baja. 

A continuación, se muestra la población de los Centros Poblados de Yecala y Cruz Blanca, 

datos extraídos del INEI del censo 2007 y 20017, con una tasa de crecimiento es de 0.83%. 

                                             Figura N° 12: Censo nacional 2007. 

Fuente: Censo nacional del INEI 2007. 
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                                             Figura N° 13: Censo Nacional 2007 

Fuente: Censo nacional del INEI 2017. 

Formas y Limites: La zona de estudio se encuentra delimitada puntualmente por zonas 

con presencia de agua dulce, esto se puede identificar mediante los sondajes eléctricos 

verticales, cuyos valores oscilan entre los 40 y 50 ohmios para la presencia de agua apta 

para el consumo humano. 

La zona de agua dulce tiene formas irregulares producto de la presencia con rocas de 

materiales salinos o con algún contenido mineral que responden a la prospección geofísica 

con los mismos valores absolutos. 

Datos de prueba del rendimiento 
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Ficha técnica del cálculo del caudal del pozo tabular. 
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1. DATOS

Caudal Maximo Diario (Qmd) 2.00 lps

Numero de horas de bombeo (N) 12.00 horas CT 126.00

Caudal de bombeo (Qb) 4.00 l/seg H 40.00

Cota (Succion) CT-H 86.00 msnm

Cota de llegada al punto 146.50 msnm

Cota de nivel estático 109.12 msnm

Cota de nivel dinámico 91.15 msnm

H (Nivel estatico) 16.88 m

H (Nivel dinamico) 34.85 m

Espesor del Acuifero 40.00 m

H (Nivel succion) 40.00 m

H (Estática) 60.50 m

Coeficiente de Hazen-Willians (PVC) 150.00

Coeficiente de Hazen-Willians Fº Gº 120.00

Longitud de la tubería linea de impulsion  PVC 261.24 m

50.00 m

Longitud de tuberia en la caseta y reservorio Fº Gº 20.00 m

Presion a la salida (Ps) 2.00 m

CALCULO DE DIAMETRO DE LA LINEA DE IMPULSION Y POTENCIA DE BOMBA 

Longitud de la tubería del arbol del pozo al 

reservorio PVC

)
24

(*
N

QmdQb 

2. CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LA LÍNEA DE IMPULSION

Diámetro teórico máximo (Dmax.)

………….. (1)

Diámetro teórico económico (Decon.)

………….. (2)

Reemplazando en las ecuaciones (1) y (2) obtenemos:

Diámetro teórico máximo (Dmax.) 69.00 mm

Diámetro teórico económico (Decon.) 67.00 mm

Diametro comercial asumido 73.00 mm

     La selección del diámetro de la línea de impulsión se hará en base a las fórmulas de Bresse:

)Q(*
24

N
*1.3Dmax b

1/4











0.45

b

1/4

)(Q*
24

N
*0.96Decon 
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 3. SELECCIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO

Perdida de carga por fricción en la tuberia (hf):Fórmula de Hazen y Williams

…………..(3)

Reemplazando en la ecuacion (3), tenemos:

Tramo

Caudal 

Bombeo Longitud

C (Hazen-

W) Diametro  hf

(l/s) (m) (mm) (m)

1 4.00 261.24 150.00 73.00 3.27

2 4.00 20.00 120.00 73.00 0.38

3 4.00 50.00 150.00 73.00 0.63

Total 4.27

Perdida de carga por accesorios (hk)

Si 

Aplicamos la siguiente ecuacion para el calculo de la perdida de carga por accesorios

…………..(4)

Reemplazando en la ecuacion (4), tenemos:

Tramo Caudal Bombeo Diametro Velocidad (V) hk

(l/s) (mm)  (m/s) (m)

1 4.00 73 0.96 1.16

Total 1.16

Perdida de carga total : hf + hk(total)

Tramo  hf (m) hk  (m) hf + hk (m)

1 4.27 0.35 4.62

Total 4.62

Altura dinámica total 67.12 m

Potencia teorica de la bomba 5.11 HP

Potencia a instalar 5.50 HP

TIPO: BOMBA TURBINA VERTICAL (IMAGEN 01)

< > 4.10 KW

Datos

PE = Peso especifico del agua (Kg/m3) 1000.00

n = Rendimiento del conjunto bomba-motor 70%

n = n1 * n2 70%

n1 = Eficiencia del motor = 70%<n1<85% 80%

n2 = Eficiencia de la Bomba = 85%<n2<90% 88%

η*75

Hdt*Qb*PE
Pot.Bomba 

874851

851
281745155

.
*D

.
C

.
b

*L*Q.

hf 

g

V
xhk

2
25

2



4000
D

L

PsHftotalHgHdt 
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5.03 CALCULO HIDRAULICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PERIODO DE DISEÑO

Fuente de abastecimiento 20 años

Obra de captacion 20 años

Pozos 20 años

Planta de tratamiento de agua para consumo humano 20 años

Reservorio 20 años

Tuberías de conducción, impulsión y distribución 20 años

Estación de bombeo 20 años

Equipos de bombeo 10 años

Unidad básica de saneamiento (UBS-AH; -C; CC) 10 años

Unidad básica de saneamiento (UBS-HSV) 05 años

Se asumirá un periodo (Pd) para ambos sistemas de: 20 años

B. NUMERO DE VIVIENDAS

C. DENSIDAD POBLACIONAL

La densidad poblacional para la localidad es Dp: 3.63 hab/viv.

Número de viviendas actuales que se proyectan con Redes de 

Alcantarillado
0 viv.

Número de viviendas actuales que se proyectan con UBS 230 viv.

D. POBLACION ACTUAL (Pa)

Pa = 836 hab

0 hab

UBS AH

Redes de Alcantarillado

La población actual del ámbito del proyecto, se ha definido por enúmero de 

viviendas y la densidad en hab/vivienda

Pa =

La población actual del ámbito del proyecto, se ha definido por 

enúmero de viviendas y la densidad en hab/vivienda

Pa = 836 hab

0 habPa =
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E. COEFICIENTE DE CRECIMIENTO ( r )

El coeficiente de crecimiento se ha calculado por el método 

geométrico, tomando Datos del INEI - Censo 2007 Y 2017

DISTRITO LA MATANZA

Po = 12,888 hab 2007

Pf = 13,997 hab 2017

r = 0.83%

r = 0.83%

Distrito de la Matanza Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática - INEI 

(2007 y 2017)

F. POBLACIÓN FUTURA (Pf)

0 hab

UBS AH

Redes de AlcantarilladoPa =

El calculo de la poblacion futura se ha hecho por el método aritmético, con la siguiente fórmula

Pf = 975 hab

G. DOTACIÓN (d)

Costa

Sierra

Selva

80 l/h/d

70 l/h/d 100 l/h/d 120 l/h/d

60 l/h/d 90 l/h/d

100 l/h/d

REGIÓN
SIN ARRASTRE 

HIDRAÚLICO
CON ARRASTRE HIDRAÚLICO CON REDES

110 l/h/d

50 l/h/d

Tabla 1. Dotación de agua según opciones de saneamiento

SEGÚN RM. 192 - 2018 - VIVIENDA (Norma técnica de diseño: opciones tecnoogicas para sistema 

de saneamiento en el ambito rural)

En el caso de piletas públicas la dotación recomendada será: 30 l/h/d

Para instituciones educativas se empleará una dotación de: 20 l/alum*d

25 l/alum*d

Se utilizará sistema de Arrastre hidráulico 90 l/h/d

Se utilizará sistema de Redes de Alcantarillado 110 l/h/d

Dichas dotaciones consideran consumo proveniente de ducha y lavadero multiuso. En caso de omitir cualquier 

de estos elementos , se deberá justificar la dotación a utilizar.
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H. CONSUMO PROMEDIO DIARIO ANUAL (Qm)

Qm = Consumo promedo diario (l/s)

Pf = Población futura (hab)

d = Dotación (l/hab/dia)

Qmt (1+2) = 1.016 l/s

Qm2 = 0.000 l/s

Qm1 = 1.016 l/s

I. CONSUMO ESTUDIANTIL Y CENTROS DE REUNION (D)

Se calculará teniendo en cuenta el siguiente cuadro Según RM 192 - 2018 - VIVIENDA y el RNE :

RM 192 - 2018 - VIVIENDA

RM 192 - 2018 - VIVIENDA

RNE

Fuente: Anexo K1 (PNSR)

Instituciones Educativas Dotación l/alumno/día

Educ. Inicial y Primaria 20

Educ. Secundaria 25

DOTACION DE AGUA INSTITUCIONES ESTATALES

Instituciones Sociales 10
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Tabla N° 7: La cantidad de alumnos por institución se obtendrá según datos del ESCALE 

MINEDU 

 

Fuente: Elaboración propia.

1 1516822

II.EE. SEÑOR 

DE LA 

DIVINA 

MISERICOR

DIA N° 923

INICIAL - 

JARDÍN

Pública - Sector 

Educación
YECALA 

Piura 

/Morropon/La 

Matanza

50 2 52 61

1 1516830

II.EE 

INICIAL N° 

924 

SEMILLITAS 

DE CRUZ 

BLANCA

INICIAL - 

JARDÍN

Pública - Sector 

Educación

SEMILLITAS DE 

CRUZ BLANCA

Piura 

/Morropon/La 

Matanza

15 1 16 19

2 0849042

II.EE. 

PRIMARIA 

N° 14944

PRIMARIA
Pública - Sector 

Educación

YECALA KM 

57_LA 

MATANZA

Piura 

/Morropon/La 

Matanza

86 5 91 106

2 1017516

II.EE 

PRIMARIA 

N° 20163

PRIMARIA
Pública - Sector 

Educación
CRUZ BLANCA

Piura 

/Morropon/La 

Matanza

27 2 29 34

4
IGLESIA CRUZ 

DE CHALPON
YECALA 

Piura 

/Morropon/La 

Matanza

91 91 106 11%

5
CASA 

EVANGELICA
CRUZ BLANCA

Piura 

/Morropon/La 

Matanza

105 105 122 13%

6
IGLESIA 

EVANGELICA
CRUZ BLANCA

Piura 

/Morropon/La 

Matanza

48 48 56 6%

244 178 2 432 504

Proy. (20 

años)
OBS.N°

Código 

modular
Nombre

TOTAL

Nivel/ 

Modalidad

Gestión/ 

Dependencia
Dirección

Dep./ 

Provincia/ 

Distrito

Asistentes 

(2019)

Alumnos 

(2019)

Profesores 

(2019)
Total (2019)
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D 1= 0.019 l/s Consumo estudiantil nivel inicial

D 2= 0.032 l/s Consumo estudiantil nivel primaria

D 3= 0.000 l/s Consumo estudiantil nivel secundaria

D 4 (Agua)= 0.033 l/s Consumo de Instituciones Sociales

D 1= 0.019 l/s Consumo estudiantil nivel inicial

D 2= 0.032 l/s Consumo estudiantil nivel primaria

D 3= 0.000 l/s Consumo estudiantil nivel secundaria

D 4 (Agua)= 0.033 l/s Consumo de Instituciones Sociales

J. CONSUMO PROMEDIO DIARIO ANUAL TOTAL (Qmt)

K. CAUDAL PROMEDIO (Qp) (Qproducción lt/s)

Según RM 192-2018-VIVIENDA no existen perdidas fisicas.

Q mt= 1.100 l/s

Qp = 1.100 l/sQp = 1.100 l/s

L. CONSUMO MÁXIMO DIARIO (Qmd)

Según RM 192-2018-VIVIENDA no existen perdidas fisicas.

1.430 l/sQmd=

Según RM 192 - 2018 - VIVIENDA (Para: Capt. Tipo barraje/Capt. De Manantial / 

CRP de L.C. / Desarenador / Sedimentador / Prefiltro / Filtro / Linea de Aducción / 

CRP de Redes)

1.500 l/sQmd=

Qmd= 2.000 l/s
Según RM 192 - 2018 - VIVIENDA (Para: Pozos tubulares, líneas de impulsión y 

estaciones de bombeo)

M. CONSUMO MÁXIMO HORARIO (Qmh)

Según RM 192-2018-VIVIENDA no existen perdidas fisicas.

Qmh= 2.200 l/s
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La norma nos indica que por seguridad se debe tener en cuenta la siguiente tabla que se 

muestra: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, se tomará un volumen de diseño de 40 m³ 

 

 Tabla:  Prueba de caudal del pozo 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia. 

N. VOLUMEN DEL RESERVORIO

Suministro de Agua Continuo 25%

Suministro de Agua Discontinuo 30%

El volumen de almacenamiento será del 25% de la demanda promedio 

anual (Qp), siempre que el suministro de agua sea continuo. Si el 

suministro es discontinuo, la capacidad será como mínimo del 30% de Qp.

V.Res.= 28.51 m3 V.Res.= 30.00 m3

CAPTACIO

NES
TIEMPO (Seg)

REND.  

(lps)

POZO 16.880

N.E. 16.88 m

N.D. 35.30 m

Profundidad 52 m

Caudal (lt/sg) 16.880

PRUEBA DE RENDIMIENTO 10 HORAS

POZO TUBULAR
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O. RESUMEN DE DATOS PARA EL DISEÑO

A.1. POBLACION ACTUAL TOTAL CON UBS-AH 836 hab

A.2. POBLACION ACTUAL TOTAL CON REDES DE ALC. 0 hab

B. TASA DE CRECIMIENTO (%) 0.83%

C. PERIODO DE DISEÑO  (AÑOS) 20 años

D.1. POBLACION FUTURA - UBS-AH 975 hab

D.2. POBLACION FUTURA - REDES DE ALC. 0 hab

E.1. DOTACION CON UBS-AH (LT/HAB/DIA) 90 l/h/d

E.2. DOTACION CON REDES DE ALC. (LT/HAB/DIA)

F. DEMANDA DE CONSUMO  (LT/SEG)

Consumo Promedio (Qm) 1.016 l/s

Consumo Total (Qmt) 1.100 l/s

G. CAUDAL PROMEDIO (Qp) 1.100 l/s

H. CONSUMO MAXIMO DIARIO  (Qmd) 1.430 l/s

I. CAUDAL DE LAS FUENTES

Según AFORO: Fecha: 19/03/2015 16.880 l/s
La fuente 

abastece

Según ANA: 

R.A N° 124-2019-

ANA-AAA. JZ-

ALA.APH, Fecha. 

05/09/2019

1.958 l/s
La fuente 

abastece
61733 m3/año

1.958 L/S

POZO 

TUBULAR

SEGÚN ANA (TOTAL)

CAUDAL AUTORIZADO POR ANA (2019) 1.958 l/s

AFORO REALIZADO POR CONSULTOR (2019) 16.880 l/s La fuente abastece

J. CONSUMO MÁXIMO HORARIO (Qmh) 2.200 l/s

K. VOLUMEN DEL RESERVORIO

VOL. ALMACENAMIENTO = VOL. REGULACION  = 0.30 * Qp * 86400/100028.51 m3

Volumen de reservorio existente en buen estado 0.00 m3

Volumen a complementar con nuevo reservorio 0.00 m3

Volumen requerido para abastecer el caserío 40.00 m3
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CALCULO ESTRUCTURAL  

 
 
 MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE CASETA DE BOMBEO  

1. GENERALIDADES 

 1.1. ALCANCES.  

 La presente memoria de cálculo estructural pertenece al tanque elevado del proyecto: 

“DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS 

CENTROS POBLADOS DE YECALA Y CRUZ BLANCA, DEL DISTRITO DE LA 

MATANZA, PROVINCIA DE MORROPÓN –PIURA, ENERO 2021" 
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CALCULO ESTRUCTURAL DE TANQUE ELEVADO. 
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5.04 DISEÑO DE LA LINEA DE ADUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

 

Según RM N° 192 - 2018 - VIVIENDA (NORMA TÉCNICA DE DISEÑO: OPCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q_Diseño = Qmd = 1.391 l/s < 2.00 2.000 lts/seg Linea de Impulsión
Qd= Qb= 4.000 lts/seg Linea de Impulsión

Q_Diseño = Qmh = 2.14 l/s > 2.00 2.500 lts/seg Linea de Aducción

Ecuación de Perdida Hazen y Williams

CRITERIOS DE DISEÑO

Aspectos Generales

• Debe estar libre de acometidas.

• La tubería será para uso de agua para consumo humano.

• El diámetro mínimo de la línea de aducción es de 25 mm (1").

• Se evitarán pendientes mayores del 30% para evitar velocidades excesivas, e

inferiores al 0,50%, para facilitar la ejecución y el mantenimiento.

• En los tramos que discurran por terrenos accidentados, se suavizará la pendiente del

trazado ascendente pudiendo ser más fuerte la descendente, refiriéndolos siempre

al sentido de circulación del agua.

Ecuacion de Perdida de carga longitudinal

I.- Hazen y Williams (Para tubería de diametro superior a 50 mm)

Donde :

Hf = Perdida de Carga continua (m)

Q = Caudal (m3/s)

D = Diametro interior de la tubería (m)

L = Longitud del tramo (m)

C = Coeficiente de Hazen y Williams (adimensional)

Material C

Acero Galvanizado 125

Acero Soldado 130

Fierro Fundido 130

Fierro Fundido, Gastado 100

PVC 150

HDPE 130

Concreto Pulido 130

Concreto Comun 120
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II.- Fair - Whippie (Para tubería de diametro igual o inferior a 50 mm)

Donde :

Hf = Perdida de Carga continua (m)

D = Diametro interior de la tubería (m)

Q = Caudal (l/min)

L = Longitud del tramo (m)

Perdida de Carga por Accesorios

Se recomienda utilizar como minimo Hacc = 2.00 m

K

1

0.9

0.4

0.1

0.75

0.2

Codo 45

Codo 22.5

Rejilla

Valvula de compuerta abierta

Accesorios

Compuerta Abierta

Codo 90

Perdida de Carga totales

Donde :

Ht = Perdida de Carga total (m)

Hf = Perdida de Carga continua (m)

Hacc = Perdida de Carga por accesorios (m)

Presiones llegada a reserv. Linea de Impulsión

Carga Dinamica minima 2.00 mH20

La presión estática máxima de trabajo según Clase de tuberias PVC

Clase PN (m) PMT (m)

C-5 50 35

C-7.5 75 50

C-10 105 70

C-15 150 100

PN = Presión nominal o maxima de prueba 

PMT = Presión maximo de trabajo (Máx. 75%)
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RESULTADOS DEL PROGRAMA WATER CAD V8I 

 

 

RESULTADOS DEL PROGRAMA WATER CAD V8I 

Gráfico: línea de impulsión y línea de aducción 

 Fuente: Elaboración propia.

Velocidades admisibles

Velocidad Minima 0.3 - 0.6 m/s

Velocidad Maxima 3 a 5 m/s

Presiones para Linea de Aducción

Carga Estatica maxima 60.00 mH20

Carga Dinamica minima 1.00 mH20

Diametros

Diametro Minimo 25 mm ( 1" ) Linea de aducción

ELEMENTOS DE LA LINEA DE IMPULSION y ADUCCIÓN

Valvulas de Purga

Ubicar en los puntos bajos, recomendable el diametro de purga menos a la de la linea

En todos los puntos bajos relativos de cada tramo.

En todos los tramos planos relativamente largos, en los que se dispondran cada 2 Km como max.

Valvulas de Aire

En todos los puntos altos relativos de cada tramo.

En todos los cambios marcados de pendiente aunque no correspondan a puntos altos relativos.

En tramos de pendiente uniforme colocar, cada 2.0 km
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Punto C.T (m.s.n.m) Caudal (l/s)
C.G.H. 

(m.s.n.m)

Presión 

(mH20)

T-1 126.40 2.500 144.85 18.45

J-1 115.77 2.500 144.16 28.33

 REPORTE DE NODOS DE WATER CAD CONNECT EDITION EN LINEA DE ADUCCION

Observación

con caudal de diseño 2.50 lps

REPORTE DE NODOS

Punto C.T (m.s.n.m) Caudal (l/s)
C.G.H. 

(m.s.n.m)

Presión 

(mH20)

.J-1 115.78 0.000 153.09 37.23

.J-2 115.77 0.000 151.91 36.07

.J-3 116.21 0.000 150.86 34.58

.J-4 117.71 0.000 149.98 32.21

.J-5 120.60 0.000 149.05 28.40

.T-1 146.50 4.000 148.44 1.94

 REPORTE DE NODOS DE WATER CAD CONNECT EDITION EN LINEA DE IMPULSIÓN

Observación

con caudal de bombeo 4.00 lps

con caudal de bombeo 4.00 lps

con caudal de bombeo 4.00 lps

con caudal de bombeo 4.00 lps

con caudal de bombeo 4.00 lps

con caudal de bombeo 4.00 lps

Tubería

N° Inicial Final

P-1 T-1 J-1 2.5000 256.20 83.40 0.46 PVC C-7.5 150 28.33 C-7.5 con Qd = 2.50 lps

Material

Tramo

Clase de 

Tuberia
Observacion

REPORTE DE TUBERIAS EN LINEA DE ADUCCIÓN

Hazen-

Williams C

Presión 

Dinamica 

(mH20)

Caudal (l/s) Longitud (m)

Diametro 

(Milimetros

) 

Velocidad (m/s)

REPORTE DE TUBERIAS

Tubería

N° Inicial Final

LI-01 POZO BOMBA 4.0000 3.05 67.80 1.11 H°D° 150 0.00 C-10 con Qb = 4.00 lps

LI-02 BOMBA .J-1 4.0000 3.05 67.80 1.11 H°D° 150 37.23 C-10 con Qb = 4.00 lps

LI-03 .J-1 .J-2 4.0000 66.31 67.80 1.11 PVC C-10 150 36.07 C-10 con Qb = 4.00 lps

LI-04 .J-2 .J-3 4.0000 59.25 67.80 1.11 PVC C-10 150 34.58 C-10 con Qb = 4.00 lps

LI-05 .J-3 .J-4 4.0000 49.41 67.80 1.11 PVC C-10 150 32.21 C-10 con Qb = 4.00 lps

LI-06 .J-4 .J-5 4.0000 52.26 67.80 1.11 PVC C-10 150 28.40 C-10 con Qb = 4.00 lps

LI-07 .J-5 .T-1 4.0000 34.24 67.80 1.11 PVC C-10 150 1.94 C-10 con Qb = 4.00 lps

Tramo
Caudal (l/s) Longitud (m)

Diametro 

(Milimetros

) 

Velocidad (m/s)

REPORTE DE TUBERIAS EN LINEA DE IMPULSIÓN

Material
Hazen-

Williams C

Presión 

Dinamica 

(mH20)

Clase de 

Tuberia
Observacion
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METRADOS DE TUBERÍA

Clase
Diametro 

(Milimetros) 

Diametro 

(Pulgadas) 
Longitud (m) Clase

Presion 

Minima

Presion 

Maxima

C-10 22.90 3/4 0.00 C-7.5 0 50

C-10 29.40 1 0.00 C-10 50 70

C-10 38.00 1 1/4 0.00 C-15 70 100

C-10 43.40 1 1/2 0.00

C-10 58.40 2 0.00

C-7.5 44.40 1 1/2 0.00

C-7.5 55.60 2 (63 mm) 0.00

PVC C-7.5 67.80 2 1/2 267.57

PVC C-10 83.40 3 (90 mm) 256.20

PVC-O C-10 105.00 4 (110 mm) 0.00

TOTAL 523.77

DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - DENSIDAD POBLACIONAL

SEGÚN RM. 192 - 2018 - VIVIENDA (Norma técnica de diseño: opciones tecnoogicas para sistema de saneamiento en el ambito rural)

DATOS

836 hab.

230 Fam.

230 Fam.

Numero Instituciones Sociales 3 I.S

Numero Instituciones Educativas 4 I.E

3.63 hab.

20.00 años

975 hab.

0.83%

Cobertura 100.00%

1.016 l/s

0.019 l/s

0.032 l/s

0.033 l/s

2.032 l/s

0.038 l/s

0.064 l/s

0.066 l/s

2.200 l/s

Densidad

Año proyectado

Población proyectada 

Tasa de Crecimiento Poblacional 

Población actual

Numero de Familias

Numero de Familias Beneficiadas

Caudal Promedio Poblacional

Caudal Promedio Instituciones Publicas

Qmh_Total =

Caudal Promedio Institucion Educativa inicial

Qmh_Poblacional (UBS) =

Qmh_II.EE. INICIAL =

Qmh_II.SS. =

Caudal Promedio Institucion Educativa primario

Qmh_II.EE. PRIMIARIO=

CRITERIOS DE DISEÑO

Presiones

Carga Estatica maxima 60.00 mH20 Puntos de la red

Carga Dinamica minima 5.00 mH20 Puntos de la red

Carga Dinamica minima 3.50 mH20 Piletas

Presion maxima de trabajo según Clase de tuberias PVC

Clase PN (m) PMT (m)

C-5 50 35 PN = Presión nominal o maxima de prueba 

C-7.5 75 50 PMT = Presión maximo de trabajo

C-10 105 70

C-15 150 100

Velocidad

Velocidad Maxima 3.00 m/s

Velocidad Minima 0.30 m/s



111 

 

TABLA N° 8: Gastos por tramo. 

J-1 18 5 0.0442

J-2 0 0 0.0000

J-3 36 10 1 1 0.1358

J-4 11 3 0.0265

J-5 22 6 0.0530

J-6 11 3 0.0265

J-7 0 0 0.0000

J-8 4 1 0.0088

J-9 29 8 0.0707

J-10 0 0 0.0000

J-11 0 0 0.0000

J-12 0 0 0.0000

J-13 0 0 0.0000

J-14 7 2 0.0177

J-15 7 2 0.0177

J-16 0 0 0.0000

J-17 0 0 0.0000

J-18 0 0 0.0000

J-19 0 0 0.0000

J-20 0 0 0.0000

J-21 11 3 0.0265

J-22 7 2 0.0177

J-23 0 0 0.0000

J-24 0 0 0.0000

J-25 15 4 0.0353

J-26 0 0 0.0000

J-27 7 2 0.0177

J-28 0 0 0.0000

J-29 0 0 0.0000

J-30 29 8 0.0707

J-31 22 6 0.0530

J-32 15 4 0.0353

J-33 7 2 0.0177

J-34 7 2 0.0177

J-35 15 4 0.0353

J-36 11 3 0.0265

J-37 11 3 0.0265

J-38 0 0 0.0000

J-39 0 0 0.0000

J-40 7 2 0.0177

J-41 4 1 0.0088

J-42 4 1 0.0088

J-43 11 3 0.0265

J-44 4 1 0.0088

J-45 7 2 0.0177

J-46 15 4 0.0353

J-47 4 1 0.0088

J-48 4 1 0.0088

J-49 0 0 0.0000

J-50 0 0 0.0000

J-51 25 7 0.0618

J-52 4 1 0.0088

J-53 4 1 0.0088

J-54 0 0 0.0000

J-55 4 1 0.0088

J-56 0 0 0.0000

J-57 0 0 0.0000

J-58 7 2 0.0177

J-59 7 2 0.0177

J-60 4 1 0.0088

J-61 4 1 0.0088

J-62 11 3 0.0265

J-63 7 2 0.0177

J-64 18 5 1 0.0697

J-65 40 11 0.0972

J-66 22 6 0.0530

J-67 0 0 0.0000

J-68 22 6 0.0530

J-69 4 1 0.0088

J-70 22 6 0.0530

J-71 0 0 0.0000

J-72 0 0 0.0000

J-73 0 0 0.0000

J-74 0 0 0.0000

J-75 4 1 2 0.0598

J-76 0 0 0.0000

J-77 4 1 0.0088

J-78 0 0 0.0000

J-79 0 0 0.0000

J-80 0 0 0.0000

J-81 0 0 0.0000

J-82 7 2 0.0177

J-83 4 1 0.0088

J-84 4 1 0.0088

J-85 4 1 0.0088

J-86 4 1 0.0088

J-87 4 1 0.0088

J-88 0 0 0.0000

J-89 7 2 0.0177

J-90 18 5 0.0442

J-91 11 3 1 0.0485

J-92 33 9 1 0.1015

J-93 4 1 0.0088

J-94 7 2 0.0177

J-95 0 0 0.0000

J-96 7 2 0.0177

J-97 11 3 0.0265

J-98 11 3 0.0265

J-99 4 1 0.0088

J-100 7 2 0.0177

J-101 4 1 0.0088

J-102 4 1 0.0088

J-103 4 1 0.0088

J-104 18 5 0.0442

J-105 0 0 0.0000

J-106 0 0 0.0000

J-107 7 2 0.0177

J-108 7 2 0.0177

J-109 11 3 0.0265

J-110 0 0 0.0000

J-111 7 2 0.0177

J-112 11 3 0.0265

J-113 7 2 0.0177

J-114 4 1 0.0088

J-115 4 1 0.0088

J-116 0 0 0.0000

J-117 15 4 0.0353

J-118 4 1 0.0088

J-119 7 2 0.0177

J-120 4 1 0.0088

J-121 4 1 0.0088

836 230 3 4 2.200

NODO
N° Hab 

Proyectado

N°  de 

Viviendas
N° de  Ins. Social N° de  Ins. Educ. Gasto por Tramo (l/s)

TOTAL
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J-1 18 5 0.0442

J-2 0 0 0.0000

J-3 36 10 1 1 0.1358

J-4 11 3 0.0265

J-5 22 6 0.0530

J-6 11 3 0.0265

J-7 0 0 0.0000

J-8 4 1 0.0088

J-9 29 8 0.0707

J-10 0 0 0.0000

J-11 0 0 0.0000

J-12 0 0 0.0000

J-13 0 0 0.0000

J-14 7 2 0.0177

J-15 7 2 0.0177

J-16 0 0 0.0000

J-17 0 0 0.0000

J-18 0 0 0.0000

J-19 0 0 0.0000

J-20 0 0 0.0000

J-21 11 3 0.0265

J-22 7 2 0.0177

J-23 0 0 0.0000

J-24 0 0 0.0000

J-25 15 4 0.0353

J-26 0 0 0.0000

J-27 7 2 0.0177

J-28 0 0 0.0000

J-29 0 0 0.0000

J-30 29 8 0.0707

J-31 22 6 0.0530

J-32 15 4 0.0353

J-33 7 2 0.0177

J-34 7 2 0.0177

J-35 15 4 0.0353

J-36 11 3 0.0265

J-37 11 3 0.0265

J-38 0 0 0.0000

J-39 0 0 0.0000

J-40 7 2 0.0177

J-41 4 1 0.0088

J-42 4 1 0.0088

J-43 11 3 0.0265

J-44 4 1 0.0088

J-45 7 2 0.0177

J-46 15 4 0.0353

J-47 4 1 0.0088

J-48 4 1 0.0088

J-49 0 0 0.0000

J-50 0 0 0.0000

J-51 25 7 0.0618

J-52 4 1 0.0088

J-53 4 1 0.0088

J-54 0 0 0.0000

J-55 4 1 0.0088

J-56 0 0 0.0000

J-57 0 0 0.0000

J-58 7 2 0.0177

J-59 7 2 0.0177

J-60 4 1 0.0088

J-61 4 1 0.0088

J-62 11 3 0.0265

J-63 7 2 0.0177

J-64 18 5 1 0.0697

J-65 40 11 0.0972

J-66 22 6 0.0530

J-67 0 0 0.0000

J-68 22 6 0.0530

J-69 4 1 0.0088

J-70 22 6 0.0530

J-71 0 0 0.0000

J-72 0 0 0.0000

J-73 0 0 0.0000

J-74 0 0 0.0000

J-75 4 1 2 0.0598

J-76 0 0 0.0000

J-77 4 1 0.0088

J-78 0 0 0.0000

J-79 0 0 0.0000

J-80 0 0 0.0000

J-81 0 0 0.0000

J-82 7 2 0.0177

J-83 4 1 0.0088

J-84 4 1 0.0088

J-85 4 1 0.0088

J-86 4 1 0.0088

J-87 4 1 0.0088

J-88 0 0 0.0000

J-89 7 2 0.0177

J-90 18 5 0.0442

J-91 11 3 1 0.0485

J-92 33 9 1 0.1015

J-93 4 1 0.0088

J-94 7 2 0.0177

J-95 0 0 0.0000

J-96 7 2 0.0177

J-97 11 3 0.0265

J-98 11 3 0.0265

J-99 4 1 0.0088

J-100 7 2 0.0177

J-101 4 1 0.0088

J-102 4 1 0.0088

J-103 4 1 0.0088

J-104 18 5 0.0442

J-105 0 0 0.0000

J-106 0 0 0.0000

J-107 7 2 0.0177

J-108 7 2 0.0177

J-109 11 3 0.0265

J-110 0 0 0.0000

J-111 7 2 0.0177

J-112 11 3 0.0265

J-113 7 2 0.0177

J-114 4 1 0.0088

J-115 4 1 0.0088

J-116 0 0 0.0000

J-117 15 4 0.0353

J-118 4 1 0.0088

J-119 7 2 0.0177

J-120 4 1 0.0088

J-121 4 1 0.0088

836 230 3 4 2.200

NODO
N° Hab 

Proyectado

N°  de 

Viviendas
N° de  Ins. Social N° de  Ins. Educ. Gasto por Tramo (l/s)

TOTAL
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: diseño de las línea del sistema de agua. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

J-1 18 5 0.0442

J-2 0 0 0.0000

J-3 36 10 1 1 0.1358

J-4 11 3 0.0265

J-5 22 6 0.0530

J-6 11 3 0.0265

J-7 0 0 0.0000

J-8 4 1 0.0088

J-9 29 8 0.0707

J-10 0 0 0.0000

J-11 0 0 0.0000

J-12 0 0 0.0000

J-13 0 0 0.0000

J-14 7 2 0.0177

J-15 7 2 0.0177

J-16 0 0 0.0000

J-17 0 0 0.0000

J-18 0 0 0.0000

J-19 0 0 0.0000

J-20 0 0 0.0000

J-21 11 3 0.0265

J-22 7 2 0.0177

J-23 0 0 0.0000

J-24 0 0 0.0000

J-25 15 4 0.0353

J-26 0 0 0.0000

J-27 7 2 0.0177

J-28 0 0 0.0000

J-29 0 0 0.0000

J-30 29 8 0.0707

J-31 22 6 0.0530

J-32 15 4 0.0353

J-33 7 2 0.0177

J-34 7 2 0.0177

J-35 15 4 0.0353

J-36 11 3 0.0265

J-37 11 3 0.0265

J-38 0 0 0.0000

J-39 0 0 0.0000

J-40 7 2 0.0177

J-41 4 1 0.0088

J-42 4 1 0.0088

J-43 11 3 0.0265

J-44 4 1 0.0088

J-45 7 2 0.0177

J-46 15 4 0.0353

J-47 4 1 0.0088

J-48 4 1 0.0088

J-49 0 0 0.0000

J-50 0 0 0.0000

J-51 25 7 0.0618

J-52 4 1 0.0088

J-53 4 1 0.0088

J-54 0 0 0.0000

J-55 4 1 0.0088

J-56 0 0 0.0000

J-57 0 0 0.0000

J-58 7 2 0.0177

J-59 7 2 0.0177

J-60 4 1 0.0088

J-61 4 1 0.0088

J-62 11 3 0.0265

J-63 7 2 0.0177

J-64 18 5 1 0.0697

J-65 40 11 0.0972

J-66 22 6 0.0530

J-67 0 0 0.0000

J-68 22 6 0.0530

J-69 4 1 0.0088

J-70 22 6 0.0530

J-71 0 0 0.0000

J-72 0 0 0.0000

J-73 0 0 0.0000

J-74 0 0 0.0000

J-75 4 1 2 0.0598

J-76 0 0 0.0000

J-77 4 1 0.0088

J-78 0 0 0.0000

J-79 0 0 0.0000

J-80 0 0 0.0000

J-81 0 0 0.0000

J-82 7 2 0.0177

J-83 4 1 0.0088

J-84 4 1 0.0088

J-85 4 1 0.0088

J-86 4 1 0.0088

J-87 4 1 0.0088

J-88 0 0 0.0000

J-89 7 2 0.0177

J-90 18 5 0.0442

J-91 11 3 1 0.0485

J-92 33 9 1 0.1015

J-93 4 1 0.0088

J-94 7 2 0.0177

J-95 0 0 0.0000

J-96 7 2 0.0177

J-97 11 3 0.0265

J-98 11 3 0.0265

J-99 4 1 0.0088

J-100 7 2 0.0177

J-101 4 1 0.0088

J-102 4 1 0.0088

J-103 4 1 0.0088

J-104 18 5 0.0442

J-105 0 0 0.0000

J-106 0 0 0.0000

J-107 7 2 0.0177

J-108 7 2 0.0177

J-109 11 3 0.0265

J-110 0 0 0.0000

J-111 7 2 0.0177

J-112 11 3 0.0265

J-113 7 2 0.0177

J-114 4 1 0.0088

J-115 4 1 0.0088

J-116 0 0 0.0000

J-117 15 4 0.0353

J-118 4 1 0.0088

J-119 7 2 0.0177

J-120 4 1 0.0088

J-121 4 1 0.0088

836 230 3 4 2.200

NODO
N° Hab 

Proyectado

N°  de 

Viviendas
N° de  Ins. Social N° de  Ins. Educ. Gasto por Tramo (l/s)

TOTAL

2.200 l/s OK

237 CONEX. OK

RESULTADOS DEL PROGRAMA WATER CAD V8I

DATOS A CORROBORAR
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Tabla N°9: Resultados de las presiones máximas y mínimas del programa wáter cad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto C.T (m.s.n.m) Caudal (l/s)
C.G.H. 

(m.s.n.m)
Presión (mH20)

J-1 115.77 0.400 144.16 28.33

J-2 115.69 0.000 144.090 28.35

J-3 114.50 0.120 143.97 29.41

J-4 114.33 0.030 143.93 29.54

J-5 114.249 0.050 143.90 29.59

J-6 114.33 0.030 143.89 29.51

J-7 114.21 0.000 143.881 29.62

J-8 114.25 0.010 143.866 29.56

J-9 115.00 0.070 143.823 28.76

J-10 115.25 0.000 143.808 28.50

J-11 116.55 0.000 143.707 27.10

J-12 118.62 0.000 143.626 24.96

J-13 122.63 0.000 143.543 20.87

J-14 124.58 0.020 143.518 18.89

J-15 127.74 0.020 143.500 15.73

J-16 115.65 0.000 144.075 28.37

J-17 113.49 0.000 143.882 30.33

J-18 113.50 0.000 143.792 30.23

J-19 113.50 0.000 143.788 30.23

J-20 115.83 0.000 143.543 27.66

J-21 126.68 0.030 143.251 16.54

J-22 118.78 0.020 143.591 24.76

J-23 118.69 0.000 143.277 24.54

J-24 118.04 0.000 142.033 23.95

J-25 126.29 0.040 142.875 16.55

J-26 124.35 0.000 142.372 17.98

J-27 120.24 0.020 142.075 21.79

J-28 126.00 0.000 143.071 17.04

J-29 119.81 0.000 141.927 22.08

J-30 115.85 0.070 141.486 25.59

J-31 114.80 0.050 141.460 26.61

J-32 116.37 0.040 143.530 27.11

J-33 126.00 0.020 143.063 17.03

J-34 116.61 0.020 142.020 25.36

J-35 115.78 0.040 143.499 27.66

J-36 115.33 0.030 144.060 28.67

J-37 115.38 0.030 143.810 28.37

J-38 112.24 0.000 143.657 31.35

J-39 112.90 0.000 143.465 30.51

J-40 121.75 0.020 143.269 21.48

J-41 117.19 0.010 143.233 26.00

J-42 124.84 0.010 143.190 18.31

J-43 117.05 0.030 143.786 26.68

J-44 118.01 0.010 143.461 25.41

J-45 116.56 0.020 143.225 26.61

J-46 114.51 0.040 143.922 29.35

J-47 127.00 0.010 143.246 16.21

J-48 120.00 0.010 143.067 23.02

J-49 119.81 0.000 143.862 24.00

J-50 122.60 0.000 143.832 21.19

J-51 124.82 0.060 143.605 18.75

J-52 113.13 0.010 143.890 30.70

J-53 113.99 0.010 143.876 29.82

J-54 113.88 0.000 143.865 29.93

J-55 110.37 0.010 143.861 33.43

J-56 112.84 0.000 143.865 30.96

J-57 116.21 0.000 143.763 27.50

J-58 116.00 0.020 143.749 27.69

J-59 120.68 0.020 143.752 23.03

J-60 118.39 0.010 143.804 25.37

J-61 120.52 0.010 143.623 23.05

J-62 123.85 0.030 143.516 19.63

J-63 124.06 0.020 143.506 19.40

J-64 116.21 0.070 143.780 27.52

J-65 117.20 0.100 143.498 26.25

J-66 117.04 0.050 143.444 26.35

J-67 117.25 0.000 143.408 26.11

J-68 117.55 0.050 142.305 24.70

J-69 117.96 0.010 142.064 24.06

J-70 117.02 0.050 141.353 24.28

J-71 116.97 0.000 141.256 24.23

J-72 118.13 0.000 140.632 22.45

J-73 118.22 0.000 140.474 22.21

J-74 119.93 0.000 139.594 19.63

J-75 120.57 0.060 139.500 18.89

J-76 120.91 0.000 139.489 18.55

J-77 120.89 0.010 139.475 18.55

J-78 121.52 0.000 139.343 17.79

J-79 121.51 0.000 139.288 17.74

J-80 121.94 0.000 139.224 17.25

J-81 122.61 0.000 139.172 16.53

J-82 122.78 0.020 139.111 16.30

J-83 122.82 0.010 139.103 16.25

J-84 124.44 0.010 139.071 14.60

J-85 123.00 0.010 139.010 15.98

J-86 123.00 0.010 139.002 15.97

J-87 114.82 0.010 143.665 28.78

J-88 114.29 0.000 143.656 29.30

J-89 113.97 0.020 143.644 29.61

J-90 114.25 0.040 143.595 29.29

J-91 115.07 0.030 143.581 28.45

J-92 116.36 0.080 143.366 26.96

J-93 117.90 0.010 142.300 24.35

J-94 118.12 0.020 142.056 23.89

J-95 116.81 0.000 141.156 24.29

J-96 119.04 0.020 141.089 22.01

J-97 116.73 0.030 141.030 24.25

J-98 121.69 0.030 141.067 19.33

J-99 117.87 0.010 140.629 22.72

J-100 119.81 0.020 140.440 20.59

J-101 121.44 0.010 139.121 17.65

J-102 121.06 0.010 138.395 17.30

J-103 121.13 0.010 138.165 17.00

J-104 121.77 0.040 137.875 16.07

J-105 121.45 0.000 137.829 16.35

J-106 123.35 0.000 137.793 14.42

J-107 124.14 0.020 137.706 13.54

J-108 125.00 0.020 137.668 12.64

J-109 120.20 0.030 138.099 17.87

J-110 121.91 0.000 137.856 15.91

J-111 122.04 0.020 137.849 15.78

J-112 122.15 0.030 137.840 15.660

J-113 122.48 0.020 137.822 15.310

J-114 122.53 0.010 137.791 15.230

J-115 121.16 0.010 139.498 18.300

J-116 120.78 0.000 139.358 18.540

J-117 123.00 0.040 139.221 16.190

J-118 122.06 0.010 139.223 17.130

J-119 123.50 0.020 139.093 15.560

J-120 124.00 0.010 139.004 14.970

J-121 125.75 0.010 143.250 17.460

Observación

 REPORTE DE NODOS DE WATER CAD CONNECT EDITION



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto C.T (m.s.n.m) Caudal (l/s)
C.G.H. 

(m.s.n.m)
Presión (mH20)

J-1 115.77 0.400 144.16 28.33

J-2 115.69 0.000 144.090 28.35

J-3 114.50 0.120 143.97 29.41

J-4 114.33 0.030 143.93 29.54

J-5 114.249 0.050 143.90 29.59

J-6 114.33 0.030 143.89 29.51

J-7 114.21 0.000 143.881 29.62

J-8 114.25 0.010 143.866 29.56

J-9 115.00 0.070 143.823 28.76

J-10 115.25 0.000 143.808 28.50

J-11 116.55 0.000 143.707 27.10

J-12 118.62 0.000 143.626 24.96

J-13 122.63 0.000 143.543 20.87

J-14 124.58 0.020 143.518 18.89

J-15 127.74 0.020 143.500 15.73

J-16 115.65 0.000 144.075 28.37

J-17 113.49 0.000 143.882 30.33

J-18 113.50 0.000 143.792 30.23

J-19 113.50 0.000 143.788 30.23

J-20 115.83 0.000 143.543 27.66

J-21 126.68 0.030 143.251 16.54

J-22 118.78 0.020 143.591 24.76

J-23 118.69 0.000 143.277 24.54

J-24 118.04 0.000 142.033 23.95

J-25 126.29 0.040 142.875 16.55

J-26 124.35 0.000 142.372 17.98

J-27 120.24 0.020 142.075 21.79

J-28 126.00 0.000 143.071 17.04

J-29 119.81 0.000 141.927 22.08

J-30 115.85 0.070 141.486 25.59

J-31 114.80 0.050 141.460 26.61

J-32 116.37 0.040 143.530 27.11

J-33 126.00 0.020 143.063 17.03

J-34 116.61 0.020 142.020 25.36

J-35 115.78 0.040 143.499 27.66

J-36 115.33 0.030 144.060 28.67

J-37 115.38 0.030 143.810 28.37

J-38 112.24 0.000 143.657 31.35

J-39 112.90 0.000 143.465 30.51

J-40 121.75 0.020 143.269 21.48

J-41 117.19 0.010 143.233 26.00

J-42 124.84 0.010 143.190 18.31

J-43 117.05 0.030 143.786 26.68

J-44 118.01 0.010 143.461 25.41

J-45 116.56 0.020 143.225 26.61

J-46 114.51 0.040 143.922 29.35

J-47 127.00 0.010 143.246 16.21

J-48 120.00 0.010 143.067 23.02

J-49 119.81 0.000 143.862 24.00

J-50 122.60 0.000 143.832 21.19

J-51 124.82 0.060 143.605 18.75

J-52 113.13 0.010 143.890 30.70

J-53 113.99 0.010 143.876 29.82

J-54 113.88 0.000 143.865 29.93

J-55 110.37 0.010 143.861 33.43

J-56 112.84 0.000 143.865 30.96

J-57 116.21 0.000 143.763 27.50

J-58 116.00 0.020 143.749 27.69

J-59 120.68 0.020 143.752 23.03

J-60 118.39 0.010 143.804 25.37

J-61 120.52 0.010 143.623 23.05

J-62 123.85 0.030 143.516 19.63

J-63 124.06 0.020 143.506 19.40

J-64 116.21 0.070 143.780 27.52

J-65 117.20 0.100 143.498 26.25

J-66 117.04 0.050 143.444 26.35

J-67 117.25 0.000 143.408 26.11

J-68 117.55 0.050 142.305 24.70

J-69 117.96 0.010 142.064 24.06

J-70 117.02 0.050 141.353 24.28

J-71 116.97 0.000 141.256 24.23

J-72 118.13 0.000 140.632 22.45

J-73 118.22 0.000 140.474 22.21

J-74 119.93 0.000 139.594 19.63

J-75 120.57 0.060 139.500 18.89

J-76 120.91 0.000 139.489 18.55

J-77 120.89 0.010 139.475 18.55

J-78 121.52 0.000 139.343 17.79

J-79 121.51 0.000 139.288 17.74

J-80 121.94 0.000 139.224 17.25

J-81 122.61 0.000 139.172 16.53

J-82 122.78 0.020 139.111 16.30

J-83 122.82 0.010 139.103 16.25

J-84 124.44 0.010 139.071 14.60

J-85 123.00 0.010 139.010 15.98

J-86 123.00 0.010 139.002 15.97

J-87 114.82 0.010 143.665 28.78

J-88 114.29 0.000 143.656 29.30

J-89 113.97 0.020 143.644 29.61

J-90 114.25 0.040 143.595 29.29

J-91 115.07 0.030 143.581 28.45

J-92 116.36 0.080 143.366 26.96

J-93 117.90 0.010 142.300 24.35

J-94 118.12 0.020 142.056 23.89

J-95 116.81 0.000 141.156 24.29

J-96 119.04 0.020 141.089 22.01

J-97 116.73 0.030 141.030 24.25

J-98 121.69 0.030 141.067 19.33

J-99 117.87 0.010 140.629 22.72

J-100 119.81 0.020 140.440 20.59

J-101 121.44 0.010 139.121 17.65

J-102 121.06 0.010 138.395 17.30

J-103 121.13 0.010 138.165 17.00

J-104 121.77 0.040 137.875 16.07

J-105 121.45 0.000 137.829 16.35

J-106 123.35 0.000 137.793 14.42

J-107 124.14 0.020 137.706 13.54

J-108 125.00 0.020 137.668 12.64

J-109 120.20 0.030 138.099 17.87

J-110 121.91 0.000 137.856 15.91

J-111 122.04 0.020 137.849 15.78

J-112 122.15 0.030 137.840 15.660

J-113 122.48 0.020 137.822 15.310

J-114 122.53 0.010 137.791 15.230

J-115 121.16 0.010 139.498 18.300

J-116 120.78 0.000 139.358 18.540

J-117 123.00 0.040 139.221 16.190

J-118 122.06 0.010 139.223 17.130

J-119 123.50 0.020 139.093 15.560

J-120 124.00 0.010 139.004 14.970

J-121 125.75 0.010 143.250 17.460
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Fuente: Elaboración propia. Las presiones mínimas y máximas cumplen con la norma 

técnica. 

 

Punto C.T (m.s.n.m) Caudal (l/s)
C.G.H. 

(m.s.n.m)
Presión (mH20)

J-1 115.77 0.400 144.16 28.33

J-2 115.69 0.000 144.090 28.35

J-3 114.50 0.120 143.97 29.41

J-4 114.33 0.030 143.93 29.54

J-5 114.249 0.050 143.90 29.59

J-6 114.33 0.030 143.89 29.51

J-7 114.21 0.000 143.881 29.62

J-8 114.25 0.010 143.866 29.56

J-9 115.00 0.070 143.823 28.76

J-10 115.25 0.000 143.808 28.50

J-11 116.55 0.000 143.707 27.10

J-12 118.62 0.000 143.626 24.96

J-13 122.63 0.000 143.543 20.87

J-14 124.58 0.020 143.518 18.89

J-15 127.74 0.020 143.500 15.73

J-16 115.65 0.000 144.075 28.37

J-17 113.49 0.000 143.882 30.33

J-18 113.50 0.000 143.792 30.23

J-19 113.50 0.000 143.788 30.23

J-20 115.83 0.000 143.543 27.66

J-21 126.68 0.030 143.251 16.54

J-22 118.78 0.020 143.591 24.76

J-23 118.69 0.000 143.277 24.54

J-24 118.04 0.000 142.033 23.95

J-25 126.29 0.040 142.875 16.55

J-26 124.35 0.000 142.372 17.98

J-27 120.24 0.020 142.075 21.79

J-28 126.00 0.000 143.071 17.04

J-29 119.81 0.000 141.927 22.08

J-30 115.85 0.070 141.486 25.59

J-31 114.80 0.050 141.460 26.61

J-32 116.37 0.040 143.530 27.11

J-33 126.00 0.020 143.063 17.03

J-34 116.61 0.020 142.020 25.36

J-35 115.78 0.040 143.499 27.66

J-36 115.33 0.030 144.060 28.67

J-37 115.38 0.030 143.810 28.37

J-38 112.24 0.000 143.657 31.35

J-39 112.90 0.000 143.465 30.51

J-40 121.75 0.020 143.269 21.48

J-41 117.19 0.010 143.233 26.00

J-42 124.84 0.010 143.190 18.31

J-43 117.05 0.030 143.786 26.68

J-44 118.01 0.010 143.461 25.41

J-45 116.56 0.020 143.225 26.61

J-46 114.51 0.040 143.922 29.35

J-47 127.00 0.010 143.246 16.21

J-48 120.00 0.010 143.067 23.02

J-49 119.81 0.000 143.862 24.00

J-50 122.60 0.000 143.832 21.19

J-51 124.82 0.060 143.605 18.75

J-52 113.13 0.010 143.890 30.70

J-53 113.99 0.010 143.876 29.82

J-54 113.88 0.000 143.865 29.93

J-55 110.37 0.010 143.861 33.43

J-56 112.84 0.000 143.865 30.96

J-57 116.21 0.000 143.763 27.50

J-58 116.00 0.020 143.749 27.69

J-59 120.68 0.020 143.752 23.03

J-60 118.39 0.010 143.804 25.37

J-61 120.52 0.010 143.623 23.05

J-62 123.85 0.030 143.516 19.63

J-63 124.06 0.020 143.506 19.40

J-64 116.21 0.070 143.780 27.52

J-65 117.20 0.100 143.498 26.25

J-66 117.04 0.050 143.444 26.35

J-67 117.25 0.000 143.408 26.11

J-68 117.55 0.050 142.305 24.70

J-69 117.96 0.010 142.064 24.06

J-70 117.02 0.050 141.353 24.28

J-71 116.97 0.000 141.256 24.23

J-72 118.13 0.000 140.632 22.45

J-73 118.22 0.000 140.474 22.21

J-74 119.93 0.000 139.594 19.63

J-75 120.57 0.060 139.500 18.89

J-76 120.91 0.000 139.489 18.55

J-77 120.89 0.010 139.475 18.55

J-78 121.52 0.000 139.343 17.79

J-79 121.51 0.000 139.288 17.74

J-80 121.94 0.000 139.224 17.25

J-81 122.61 0.000 139.172 16.53

J-82 122.78 0.020 139.111 16.30

J-83 122.82 0.010 139.103 16.25

J-84 124.44 0.010 139.071 14.60

J-85 123.00 0.010 139.010 15.98

J-86 123.00 0.010 139.002 15.97

J-87 114.82 0.010 143.665 28.78

J-88 114.29 0.000 143.656 29.30

J-89 113.97 0.020 143.644 29.61

J-90 114.25 0.040 143.595 29.29

J-91 115.07 0.030 143.581 28.45

J-92 116.36 0.080 143.366 26.96

J-93 117.90 0.010 142.300 24.35

J-94 118.12 0.020 142.056 23.89

J-95 116.81 0.000 141.156 24.29

J-96 119.04 0.020 141.089 22.01

J-97 116.73 0.030 141.030 24.25

J-98 121.69 0.030 141.067 19.33

J-99 117.87 0.010 140.629 22.72

J-100 119.81 0.020 140.440 20.59

J-101 121.44 0.010 139.121 17.65

J-102 121.06 0.010 138.395 17.30

J-103 121.13 0.010 138.165 17.00

J-104 121.77 0.040 137.875 16.07

J-105 121.45 0.000 137.829 16.35

J-106 123.35 0.000 137.793 14.42

J-107 124.14 0.020 137.706 13.54

J-108 125.00 0.020 137.668 12.64

J-109 120.20 0.030 138.099 17.87

J-110 121.91 0.000 137.856 15.91

J-111 122.04 0.020 137.849 15.78

J-112 122.15 0.030 137.840 15.660

J-113 122.48 0.020 137.822 15.310

J-114 122.53 0.010 137.791 15.230

J-115 121.16 0.010 139.498 18.300

J-116 120.78 0.000 139.358 18.540

J-117 123.00 0.040 139.221 16.190

J-118 122.06 0.010 139.223 17.130

J-119 123.50 0.020 139.093 15.560

J-120 124.00 0.010 139.004 14.970

J-121 125.75 0.010 143.250 17.460

Observación

 REPORTE DE NODOS DE WATER CAD CONNECT EDITION



117 

 

                                                            Tabla N°10: Reporte de tuberías. 

Tubería

N° Inicial Final

T-1 J-1 J-2 1.03 22.22 58.40 0.39 PVC C-7.5 150.00 28.35 C-7.5

T-2 J-2 J-3 0.56 129.57 58.40 0.31 PVC C-7.5 150.00 29.41 C-7.5

T-3 J-3 J-4 0.41 73.81 58.40 0.35 PVC C-7.5 150.00 29.54 C-7.5

T-4 J-4 J-5 0.32 84.35 58.40 0.32 PVC C-7.5 150.00 29.59 C-7.5

T-5 J-5 J-6 0.27 26.02 58.40 0.31 PVC C-7.5 150.00 29.51 C-7.5

T-6 J-6 J-7 0.23 61.02 58.40 0.30 PVC C-7.5 150.00 29.62 C-7.5

T-7 J-7 J-8 0.22 84.48 58.40 0.38 PVC C-7.5 150.00 29.56 C-7.5

T-8 J-8 J-9 0.20 293.36 58.40 0.38 PVC C-7.5 150.00 28.76 C-7.5

T-9 J-9 J-10 0.10 90.63 43.40 0.37 PVC C-10 150.00 28.50 C-10

T-10 J-10 J-11 0.09 113.43 29.40 0.33 PVC C-10 150.00 27.10 C-10

T-11 J-11 J-12 0.09 90.15 29.40 0.33 PVC C-10 150.00 24.96 C-10

T-12 J-12 J-13 0.08 113.16 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 20.87 C-10

T-13 J-13 J-14 0.05 72.71 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 18.89 C-10

T-14 J-14 J-15 0.02 114.60 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 15.73 C-10

T-15 J-2 J-16 0.48 20.19 58.40 0.38 PVC C-7.5 150.00 28.37 C-7.5

T-16 J-16 J-17 0.45 300.40 58.40 0.37 PVC C-7.5 150.00 30.33 C-7.5

T-17 J-17 J-18 0.31 65.81 43.40 0.31 PVC C-10 150.00 30.23 C-10

T-18 J-18 J-19 0.08 36.46 43.40 0.31 PVC C-10 150.00 30.23 C-10

T-19 J-19 J-20 0.08 334.40 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 27.66 C-10

T-20 J-20 J-21 0.04 350.16 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 16.54 C-10

T-21 J-18 J-22 0.23 256.33 43.40 0.36 PVC C-10 150.00 24.76 C-10

T-22 J-22 J-23 0.18 97.16 29.40 0.40 PVC C-10 150.00 24.54 C-10

T-23 J-69 J-24 0.57 7.34 43.40 0.41 PVC C-10 150.00 23.95 C-10

T-24 J-23 J-25 0.18 124.88 29.40 0.46 PVC C-10 150.00 16.55 C-10

T-25 J-25 J-26 0.14 235.57 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 17.98 C-10

T-26 J-26 J-27 0.14 138.96 29.40 0.41 PVC C-10 150.00 21.79 C-10

T-27 J-42 J-28 0.03 366.20 22.90 0.36 PVC C-10 150.00 17.04 C-10

T-28 J-27 J-29 0.12 88.76 29.40 0.42 PVC C-10 150.00 22.08 C-10

T-29 J-29 J-30 0.12 264.75 29.40 0.41 PVC C-10 150.00 25.59 C-10

T-30 J-30 J-31 0.05 76.43 29.40 0.30 PVC C-10 150.00 26.61 C-10

T-31 J-22 J-32 0.04 109.72 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 27.11 C-10

T-32 J-28 J-33 0.02 54.82 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 17.03 C-10

T-33 J-24 J-34 0.02 87.07 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 25.36 C-10

T-34 J-20 J-35 0.04 79.47 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 27.66 C-10

T-35 J-16 J-36 0.03 48.59 22.90 0.32 PVC C-10 150.00 28.67 C-10

T-36 J-17 J-37 0.14 225.19 43.40 0.30 PVC C-10 150.00 28.37 C-10

T-37 J-37 J-38 0.09 171.85 29.40 0.33 PVC C-10 150.00 31.35 C-10

T-38 J-38 J-39 0.09 214.36 29.40 0.33 PVC C-10 150.00 30.51 C-10

T-39 J-39 J-40 0.08 267.12 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 21.48 C-10

T-40 J-40 J-41 0.06 78.34 29.40 0.30 PVC C-10 150.00 26.00 C-10

T-41 J-41 J-42 0.04 264.35 29.40 0.30 PVC C-10 150.00 18.31 C-10

T-42 J-37 J-43 0.03 74.61 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 26.68 C-10

T-43 J-39 J-44 0.01 102.88 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 25.41 C-10

T-44 J-41 J-45 0.02 53.45 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 26.61 C-10

T-45 J-3 J-46 0.04 80.28 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 29.35 C-10

T-46 J-21 J-47 0.01 138.89 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 16.21 C-10

T-47 J-28 J-48 0.01 90.53 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 23.02 C-10

T-48 J-4 J-49 0.06 140.99 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 24.00 C-10

T-49 J-49 J-50 0.06 65.23 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 21.19 C-10

T-50 J-50 J-51 0.06 145.61 22.90 0.35 PVC C-10 150.00 18.75 C-10

T-51 J-6 J-52 0.01 54.49 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 30.70 C-10

T-52 J-7 J-53 0.01 100.55 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 29.82 C-10

T-53 J-8 J-54 0.01 105.49 29.40 0.30 PVC C-10 150.00 29.93 C-10

T-54 J-54 J-55 0.01 86.67 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 33.43 C-10

T-55 J-54 J-56 0.00 111.57 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 30.96 C-10

T-56 J-9 J-57 0.04 107.78 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 27.50 C-10

T-57 J-57 J-58 0.02 90.42 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 27.69 C-10

T-58 J-57 J-59 0.02 72.96 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 23.03 C-10

T-59 J-10 J-60 0.01 92.54 22.90 0.32 PVC C-10 150.00 25.37 C-10

T-60 J-12 J-61 0.01 76.07 22.90 0.32 PVC C-10 150.00 23.05 C-10

T-61 J-13 J-62 0.03 81.42 22.90 0.36 PVC C-10 150.00 19.63 C-10

T-62 J-14 J-63 0.02 74.43 22.90 0.34 PVC C-10 150.00 19.40 C-10

T-63 J-1 J-64 1.06 119.43 58.40 0.40 PVC C-7.5 150.00 27.52 C-7.5

T-64 J-64 J-65 0.89 123.70 58.40 0.33 PVC C-7.5 150.00 26.25 C-7.5

T-65 J-65 J-66 0.71 35.98 58.40 0.37 PVC C-7.5 150.00 26.35 C-7.5

T-66 J-66 J-67 0.66 27.07 58.40 0.35 PVC C-7.5 150.00 26.11 C-7.5

T-67 J-67 J-68 0.66 198.54 43.40 0.45 PVC C-10 150.00 24.70 C-10

T-68 J-68 J-69 0.60 51.91 43.40 0.40 PVC C-10 150.00 24.06 C-10

T-69 J-24 J-70 0.55 169.30 43.40 0.37 PVC C-10 150.00 24.28 C-10

T-70 J-70 J-71 0.50 29.10 43.40 0.34 PVC C-10 150.00 24.23 C-10

T-71 J-71 J-72 0.43 247.78 43.40 0.39 PVC C-10 150.00 22.45 C-10

T-72 J-72 J-73 0.42 64.97 43.40 0.39 PVC C-10 150.00 22.21 C-10

T-73 J-73 J-74 0.40 393.40 43.40 0.37 PVC C-10 150.00 19.63 C-10

T-74 J-74 J-75 0.20 153.09 43.40 0.34 PVC C-10 150.00 18.89 C-10

T-75 J-75 J-76 0.13 36.86 43.40 0.31 PVC C-10 150.00 18.55 C-10

T-76 J-76 J-77 0.13 50.76 43.40 0.31 PVC C-10 150.00 18.55 C-10

T-77 J-77 J-78 0.09 148.46 29.40 0.33 PVC C-10 150.00 17.79 C-10

T-78 J-78 J-79 0.09 62.12 29.40 0.33 PVC C-10 150.00 17.74 C-10

T-79 J-79 J-80 0.09 70.96 29.40 0.33 PVC C-10 150.00 17.25 C-10

T-80 J-80 J-81 0.08 70.80 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 16.53 C-10

T-81 J-81 J-82 0.08 83.97 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 16.30 C-10

T-82 J-82 J-83 0.04 31.37 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 16.25 C-10

T-83 J-83 J-84 0.04 197.45 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 14.60 C-10

T-84 J-84 J-85 0.03 189.97 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 15.98 C-10

T-85 J-85 J-86 0.01 191.19 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 15.97 C-10

T-86 J-64 J-87 0.10 104.11 29.40 0.35 PVC C-10 150.00 28.78 C-10

T-87 J-87 J-88 0.05 33.91 29.40 0.37 PVC C-10 150.00 29.30 C-10

T-88 J-88 J-89 0.02 80.16 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 29.61 C-10

T-89 J-87 J-90 0.04 83.57 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 29.29 C-10

T-90 J-88 J-91 0.03 202.11 22.90 0.32 PVC C-10 150.00 28.45 C-10

T-91 J-65 J-92 0.08 171.52 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 26.96 C-10

T-92 J-68 J-93 0.01 107.03 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 24.35 C-10

T-93 J-69 J-94 0.02 57.47 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 23.89 C-10

T-94 J-71 J-95 0.07 168.47 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 24.29 C-10

T-95 J-96 J-95 0.07 112.62 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 24.29 C-10

T-96 J-96 J-97 0.03 182.14 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 24.25 C-10

T-97 J-96 J-98 0.03 68.59 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 19.33 C-10

T-98 J-72 J-99 0.01 67.73 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 22.72 C-10

T-99 J-73 J-100 0.02 226.04 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 20.59 C-10

T-100 J-74 J-101 0.20 113.30 29.40 0.30 PVC C-10 150.00 17.65 C-10

T-101 J-101 J-102 0.19 188.56 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 17.30 C-10

T-102 J-102 J-103 0.19 65.16 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 17.00 C-10

T-103 J-103 J-104 0.15 121.35 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 16.07 C-10

T-104 J-104 J-105 0.06 98.86 29.40 0.30 PVC C-10 150.00 16.35 C-10

T-105 J-105 J-106 0.04 143.87 29.40 0.30 PVC C-10 150.00 14.42 C-10

T-106 J-106 J-107 0.04 157.42 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 13.54 C-10

T-107 J-107 J-108 0.02 249.96 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 12.64 C-10

T-108 J-103 J-109 0.03 201.43 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 17.87 C-10

T-109 J-104 J-110 0.04 22.58 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 15.91 C-10

T-110 J-110 J-111 0.02 47.38 22.90 30.00 PVC C-10 150.00 15.78 C-10

T-111 J-110 J-112 0.03 48.56 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 15.66 C-10

T-112 J-105 J-113 0.02 43.99 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 15.31 C-10

Material
Hazen-Williams 

C

Presión 

Dinamica 

(mH20)

Tramo

Clase de Tuberia

REPORTE DE TUBERIAS DE WATER CAD CONNECT EDITION

Caudal (l/s) Longitud (m)
Diametro 

(Milimetros) 
Velocidad (m/s)
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Tubería

N° Inicial Final

T-1 J-1 J-2 1.03 22.22 58.40 0.39 PVC C-7.5 150.00 28.35 C-7.5

T-2 J-2 J-3 0.56 129.57 58.40 0.31 PVC C-7.5 150.00 29.41 C-7.5

T-3 J-3 J-4 0.41 73.81 58.40 0.35 PVC C-7.5 150.00 29.54 C-7.5

T-4 J-4 J-5 0.32 84.35 58.40 0.32 PVC C-7.5 150.00 29.59 C-7.5

T-5 J-5 J-6 0.27 26.02 58.40 0.31 PVC C-7.5 150.00 29.51 C-7.5

T-6 J-6 J-7 0.23 61.02 58.40 0.30 PVC C-7.5 150.00 29.62 C-7.5

T-7 J-7 J-8 0.22 84.48 58.40 0.38 PVC C-7.5 150.00 29.56 C-7.5

T-8 J-8 J-9 0.20 293.36 58.40 0.38 PVC C-7.5 150.00 28.76 C-7.5

T-9 J-9 J-10 0.10 90.63 43.40 0.37 PVC C-10 150.00 28.50 C-10

T-10 J-10 J-11 0.09 113.43 29.40 0.33 PVC C-10 150.00 27.10 C-10

T-11 J-11 J-12 0.09 90.15 29.40 0.33 PVC C-10 150.00 24.96 C-10

T-12 J-12 J-13 0.08 113.16 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 20.87 C-10

T-13 J-13 J-14 0.05 72.71 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 18.89 C-10

T-14 J-14 J-15 0.02 114.60 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 15.73 C-10

T-15 J-2 J-16 0.48 20.19 58.40 0.38 PVC C-7.5 150.00 28.37 C-7.5

T-16 J-16 J-17 0.45 300.40 58.40 0.37 PVC C-7.5 150.00 30.33 C-7.5

T-17 J-17 J-18 0.31 65.81 43.40 0.31 PVC C-10 150.00 30.23 C-10

T-18 J-18 J-19 0.08 36.46 43.40 0.31 PVC C-10 150.00 30.23 C-10

T-19 J-19 J-20 0.08 334.40 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 27.66 C-10

T-20 J-20 J-21 0.04 350.16 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 16.54 C-10

T-21 J-18 J-22 0.23 256.33 43.40 0.36 PVC C-10 150.00 24.76 C-10

T-22 J-22 J-23 0.18 97.16 29.40 0.40 PVC C-10 150.00 24.54 C-10

T-23 J-69 J-24 0.57 7.34 43.40 0.41 PVC C-10 150.00 23.95 C-10

T-24 J-23 J-25 0.18 124.88 29.40 0.46 PVC C-10 150.00 16.55 C-10

T-25 J-25 J-26 0.14 235.57 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 17.98 C-10

T-26 J-26 J-27 0.14 138.96 29.40 0.41 PVC C-10 150.00 21.79 C-10

T-27 J-42 J-28 0.03 366.20 22.90 0.36 PVC C-10 150.00 17.04 C-10

T-28 J-27 J-29 0.12 88.76 29.40 0.42 PVC C-10 150.00 22.08 C-10

T-29 J-29 J-30 0.12 264.75 29.40 0.41 PVC C-10 150.00 25.59 C-10

T-30 J-30 J-31 0.05 76.43 29.40 0.30 PVC C-10 150.00 26.61 C-10

T-31 J-22 J-32 0.04 109.72 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 27.11 C-10

T-32 J-28 J-33 0.02 54.82 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 17.03 C-10

T-33 J-24 J-34 0.02 87.07 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 25.36 C-10

T-34 J-20 J-35 0.04 79.47 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 27.66 C-10

T-35 J-16 J-36 0.03 48.59 22.90 0.32 PVC C-10 150.00 28.67 C-10

T-36 J-17 J-37 0.14 225.19 43.40 0.30 PVC C-10 150.00 28.37 C-10

T-37 J-37 J-38 0.09 171.85 29.40 0.33 PVC C-10 150.00 31.35 C-10

T-38 J-38 J-39 0.09 214.36 29.40 0.33 PVC C-10 150.00 30.51 C-10

T-39 J-39 J-40 0.08 267.12 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 21.48 C-10

T-40 J-40 J-41 0.06 78.34 29.40 0.30 PVC C-10 150.00 26.00 C-10

T-41 J-41 J-42 0.04 264.35 29.40 0.30 PVC C-10 150.00 18.31 C-10

T-42 J-37 J-43 0.03 74.61 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 26.68 C-10

T-43 J-39 J-44 0.01 102.88 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 25.41 C-10

T-44 J-41 J-45 0.02 53.45 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 26.61 C-10

T-45 J-3 J-46 0.04 80.28 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 29.35 C-10

T-46 J-21 J-47 0.01 138.89 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 16.21 C-10

T-47 J-28 J-48 0.01 90.53 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 23.02 C-10

T-48 J-4 J-49 0.06 140.99 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 24.00 C-10

T-49 J-49 J-50 0.06 65.23 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 21.19 C-10

T-50 J-50 J-51 0.06 145.61 22.90 0.35 PVC C-10 150.00 18.75 C-10

T-51 J-6 J-52 0.01 54.49 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 30.70 C-10

T-52 J-7 J-53 0.01 100.55 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 29.82 C-10

T-53 J-8 J-54 0.01 105.49 29.40 0.30 PVC C-10 150.00 29.93 C-10

T-54 J-54 J-55 0.01 86.67 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 33.43 C-10

T-55 J-54 J-56 0.00 111.57 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 30.96 C-10

T-56 J-9 J-57 0.04 107.78 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 27.50 C-10

T-57 J-57 J-58 0.02 90.42 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 27.69 C-10

T-58 J-57 J-59 0.02 72.96 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 23.03 C-10

T-59 J-10 J-60 0.01 92.54 22.90 0.32 PVC C-10 150.00 25.37 C-10

T-60 J-12 J-61 0.01 76.07 22.90 0.32 PVC C-10 150.00 23.05 C-10

T-61 J-13 J-62 0.03 81.42 22.90 0.36 PVC C-10 150.00 19.63 C-10

T-62 J-14 J-63 0.02 74.43 22.90 0.34 PVC C-10 150.00 19.40 C-10

T-63 J-1 J-64 1.06 119.43 58.40 0.40 PVC C-7.5 150.00 27.52 C-7.5

T-64 J-64 J-65 0.89 123.70 58.40 0.33 PVC C-7.5 150.00 26.25 C-7.5

T-65 J-65 J-66 0.71 35.98 58.40 0.37 PVC C-7.5 150.00 26.35 C-7.5

T-66 J-66 J-67 0.66 27.07 58.40 0.35 PVC C-7.5 150.00 26.11 C-7.5

T-67 J-67 J-68 0.66 198.54 43.40 0.45 PVC C-10 150.00 24.70 C-10

T-68 J-68 J-69 0.60 51.91 43.40 0.40 PVC C-10 150.00 24.06 C-10

T-69 J-24 J-70 0.55 169.30 43.40 0.37 PVC C-10 150.00 24.28 C-10

T-70 J-70 J-71 0.50 29.10 43.40 0.34 PVC C-10 150.00 24.23 C-10

T-71 J-71 J-72 0.43 247.78 43.40 0.39 PVC C-10 150.00 22.45 C-10

T-72 J-72 J-73 0.42 64.97 43.40 0.39 PVC C-10 150.00 22.21 C-10

T-73 J-73 J-74 0.40 393.40 43.40 0.37 PVC C-10 150.00 19.63 C-10

T-74 J-74 J-75 0.20 153.09 43.40 0.34 PVC C-10 150.00 18.89 C-10

T-75 J-75 J-76 0.13 36.86 43.40 0.31 PVC C-10 150.00 18.55 C-10

T-76 J-76 J-77 0.13 50.76 43.40 0.31 PVC C-10 150.00 18.55 C-10

T-77 J-77 J-78 0.09 148.46 29.40 0.33 PVC C-10 150.00 17.79 C-10

T-78 J-78 J-79 0.09 62.12 29.40 0.33 PVC C-10 150.00 17.74 C-10

T-79 J-79 J-80 0.09 70.96 29.40 0.33 PVC C-10 150.00 17.25 C-10

T-80 J-80 J-81 0.08 70.80 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 16.53 C-10

T-81 J-81 J-82 0.08 83.97 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 16.30 C-10

T-82 J-82 J-83 0.04 31.37 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 16.25 C-10

T-83 J-83 J-84 0.04 197.45 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 14.60 C-10

T-84 J-84 J-85 0.03 189.97 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 15.98 C-10

T-85 J-85 J-86 0.01 191.19 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 15.97 C-10

T-86 J-64 J-87 0.10 104.11 29.40 0.35 PVC C-10 150.00 28.78 C-10

T-87 J-87 J-88 0.05 33.91 29.40 0.37 PVC C-10 150.00 29.30 C-10

T-88 J-88 J-89 0.02 80.16 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 29.61 C-10

T-89 J-87 J-90 0.04 83.57 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 29.29 C-10

T-90 J-88 J-91 0.03 202.11 22.90 0.32 PVC C-10 150.00 28.45 C-10

T-91 J-65 J-92 0.08 171.52 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 26.96 C-10

T-92 J-68 J-93 0.01 107.03 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 24.35 C-10

T-93 J-69 J-94 0.02 57.47 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 23.89 C-10

T-94 J-71 J-95 0.07 168.47 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 24.29 C-10

T-95 J-96 J-95 0.07 112.62 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 24.29 C-10

T-96 J-96 J-97 0.03 182.14 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 24.25 C-10

T-97 J-96 J-98 0.03 68.59 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 19.33 C-10

T-98 J-72 J-99 0.01 67.73 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 22.72 C-10

T-99 J-73 J-100 0.02 226.04 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 20.59 C-10

T-100 J-74 J-101 0.20 113.30 29.40 0.30 PVC C-10 150.00 17.65 C-10

T-101 J-101 J-102 0.19 188.56 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 17.30 C-10

T-102 J-102 J-103 0.19 65.16 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 17.00 C-10

T-103 J-103 J-104 0.15 121.35 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 16.07 C-10

T-104 J-104 J-105 0.06 98.86 29.40 0.30 PVC C-10 150.00 16.35 C-10

T-105 J-105 J-106 0.04 143.87 29.40 0.30 PVC C-10 150.00 14.42 C-10

T-106 J-106 J-107 0.04 157.42 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 13.54 C-10

T-107 J-107 J-108 0.02 249.96 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 12.64 C-10

T-108 J-103 J-109 0.03 201.43 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 17.87 C-10

T-109 J-104 J-110 0.04 22.58 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 15.91 C-10

T-110 J-110 J-111 0.02 47.38 22.90 30.00 PVC C-10 150.00 15.78 C-10

T-111 J-110 J-112 0.03 48.56 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 15.66 C-10

T-112 J-105 J-113 0.02 43.99 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 15.31 C-10

Material
Hazen-Williams 

C

Presión 

Dinamica 

(mH20)

Tramo

Clase de Tuberia

REPORTE DE TUBERIAS DE WATER CAD CONNECT EDITION

Caudal (l/s) Longitud (m)
Diametro 

(Milimetros) 
Velocidad (m/s)
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Tubería

N° Inicial Final

T-1 J-1 J-2 1.03 22.22 58.40 0.39 PVC C-7.5 150.00 28.35 C-7.5

T-2 J-2 J-3 0.56 129.57 58.40 0.31 PVC C-7.5 150.00 29.41 C-7.5

T-3 J-3 J-4 0.41 73.81 58.40 0.35 PVC C-7.5 150.00 29.54 C-7.5

T-4 J-4 J-5 0.32 84.35 58.40 0.32 PVC C-7.5 150.00 29.59 C-7.5

T-5 J-5 J-6 0.27 26.02 58.40 0.31 PVC C-7.5 150.00 29.51 C-7.5

T-6 J-6 J-7 0.23 61.02 58.40 0.30 PVC C-7.5 150.00 29.62 C-7.5

T-7 J-7 J-8 0.22 84.48 58.40 0.38 PVC C-7.5 150.00 29.56 C-7.5

T-8 J-8 J-9 0.20 293.36 58.40 0.38 PVC C-7.5 150.00 28.76 C-7.5

T-9 J-9 J-10 0.10 90.63 43.40 0.37 PVC C-10 150.00 28.50 C-10

T-10 J-10 J-11 0.09 113.43 29.40 0.33 PVC C-10 150.00 27.10 C-10

T-11 J-11 J-12 0.09 90.15 29.40 0.33 PVC C-10 150.00 24.96 C-10

T-12 J-12 J-13 0.08 113.16 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 20.87 C-10

T-13 J-13 J-14 0.05 72.71 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 18.89 C-10

T-14 J-14 J-15 0.02 114.60 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 15.73 C-10

T-15 J-2 J-16 0.48 20.19 58.40 0.38 PVC C-7.5 150.00 28.37 C-7.5

T-16 J-16 J-17 0.45 300.40 58.40 0.37 PVC C-7.5 150.00 30.33 C-7.5

T-17 J-17 J-18 0.31 65.81 43.40 0.31 PVC C-10 150.00 30.23 C-10

T-18 J-18 J-19 0.08 36.46 43.40 0.31 PVC C-10 150.00 30.23 C-10

T-19 J-19 J-20 0.08 334.40 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 27.66 C-10

T-20 J-20 J-21 0.04 350.16 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 16.54 C-10

T-21 J-18 J-22 0.23 256.33 43.40 0.36 PVC C-10 150.00 24.76 C-10

T-22 J-22 J-23 0.18 97.16 29.40 0.40 PVC C-10 150.00 24.54 C-10

T-23 J-69 J-24 0.57 7.34 43.40 0.41 PVC C-10 150.00 23.95 C-10

T-24 J-23 J-25 0.18 124.88 29.40 0.46 PVC C-10 150.00 16.55 C-10

T-25 J-25 J-26 0.14 235.57 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 17.98 C-10

T-26 J-26 J-27 0.14 138.96 29.40 0.41 PVC C-10 150.00 21.79 C-10

T-27 J-42 J-28 0.03 366.20 22.90 0.36 PVC C-10 150.00 17.04 C-10

T-28 J-27 J-29 0.12 88.76 29.40 0.42 PVC C-10 150.00 22.08 C-10

T-29 J-29 J-30 0.12 264.75 29.40 0.41 PVC C-10 150.00 25.59 C-10

T-30 J-30 J-31 0.05 76.43 29.40 0.30 PVC C-10 150.00 26.61 C-10

T-31 J-22 J-32 0.04 109.72 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 27.11 C-10

T-32 J-28 J-33 0.02 54.82 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 17.03 C-10

T-33 J-24 J-34 0.02 87.07 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 25.36 C-10

T-34 J-20 J-35 0.04 79.47 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 27.66 C-10

T-35 J-16 J-36 0.03 48.59 22.90 0.32 PVC C-10 150.00 28.67 C-10

T-36 J-17 J-37 0.14 225.19 43.40 0.30 PVC C-10 150.00 28.37 C-10

T-37 J-37 J-38 0.09 171.85 29.40 0.33 PVC C-10 150.00 31.35 C-10

T-38 J-38 J-39 0.09 214.36 29.40 0.33 PVC C-10 150.00 30.51 C-10

T-39 J-39 J-40 0.08 267.12 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 21.48 C-10

T-40 J-40 J-41 0.06 78.34 29.40 0.30 PVC C-10 150.00 26.00 C-10

T-41 J-41 J-42 0.04 264.35 29.40 0.30 PVC C-10 150.00 18.31 C-10

T-42 J-37 J-43 0.03 74.61 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 26.68 C-10

T-43 J-39 J-44 0.01 102.88 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 25.41 C-10

T-44 J-41 J-45 0.02 53.45 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 26.61 C-10

T-45 J-3 J-46 0.04 80.28 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 29.35 C-10

T-46 J-21 J-47 0.01 138.89 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 16.21 C-10

T-47 J-28 J-48 0.01 90.53 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 23.02 C-10

T-48 J-4 J-49 0.06 140.99 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 24.00 C-10

T-49 J-49 J-50 0.06 65.23 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 21.19 C-10

T-50 J-50 J-51 0.06 145.61 22.90 0.35 PVC C-10 150.00 18.75 C-10

T-51 J-6 J-52 0.01 54.49 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 30.70 C-10

T-52 J-7 J-53 0.01 100.55 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 29.82 C-10

T-53 J-8 J-54 0.01 105.49 29.40 0.30 PVC C-10 150.00 29.93 C-10

T-54 J-54 J-55 0.01 86.67 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 33.43 C-10

T-55 J-54 J-56 0.00 111.57 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 30.96 C-10

T-56 J-9 J-57 0.04 107.78 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 27.50 C-10

T-57 J-57 J-58 0.02 90.42 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 27.69 C-10

T-58 J-57 J-59 0.02 72.96 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 23.03 C-10

T-59 J-10 J-60 0.01 92.54 22.90 0.32 PVC C-10 150.00 25.37 C-10

T-60 J-12 J-61 0.01 76.07 22.90 0.32 PVC C-10 150.00 23.05 C-10

T-61 J-13 J-62 0.03 81.42 22.90 0.36 PVC C-10 150.00 19.63 C-10

T-62 J-14 J-63 0.02 74.43 22.90 0.34 PVC C-10 150.00 19.40 C-10

T-63 J-1 J-64 1.06 119.43 58.40 0.40 PVC C-7.5 150.00 27.52 C-7.5

T-64 J-64 J-65 0.89 123.70 58.40 0.33 PVC C-7.5 150.00 26.25 C-7.5

T-65 J-65 J-66 0.71 35.98 58.40 0.37 PVC C-7.5 150.00 26.35 C-7.5

T-66 J-66 J-67 0.66 27.07 58.40 0.35 PVC C-7.5 150.00 26.11 C-7.5

T-67 J-67 J-68 0.66 198.54 43.40 0.45 PVC C-10 150.00 24.70 C-10

T-68 J-68 J-69 0.60 51.91 43.40 0.40 PVC C-10 150.00 24.06 C-10

T-69 J-24 J-70 0.55 169.30 43.40 0.37 PVC C-10 150.00 24.28 C-10

T-70 J-70 J-71 0.50 29.10 43.40 0.34 PVC C-10 150.00 24.23 C-10

T-71 J-71 J-72 0.43 247.78 43.40 0.39 PVC C-10 150.00 22.45 C-10

T-72 J-72 J-73 0.42 64.97 43.40 0.39 PVC C-10 150.00 22.21 C-10

T-73 J-73 J-74 0.40 393.40 43.40 0.37 PVC C-10 150.00 19.63 C-10

T-74 J-74 J-75 0.20 153.09 43.40 0.34 PVC C-10 150.00 18.89 C-10

T-75 J-75 J-76 0.13 36.86 43.40 0.31 PVC C-10 150.00 18.55 C-10

T-76 J-76 J-77 0.13 50.76 43.40 0.31 PVC C-10 150.00 18.55 C-10

T-77 J-77 J-78 0.09 148.46 29.40 0.33 PVC C-10 150.00 17.79 C-10

T-78 J-78 J-79 0.09 62.12 29.40 0.33 PVC C-10 150.00 17.74 C-10

T-79 J-79 J-80 0.09 70.96 29.40 0.33 PVC C-10 150.00 17.25 C-10

T-80 J-80 J-81 0.08 70.80 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 16.53 C-10

T-81 J-81 J-82 0.08 83.97 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 16.30 C-10

T-82 J-82 J-83 0.04 31.37 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 16.25 C-10

T-83 J-83 J-84 0.04 197.45 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 14.60 C-10

T-84 J-84 J-85 0.03 189.97 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 15.98 C-10

T-85 J-85 J-86 0.01 191.19 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 15.97 C-10

T-86 J-64 J-87 0.10 104.11 29.40 0.35 PVC C-10 150.00 28.78 C-10

T-87 J-87 J-88 0.05 33.91 29.40 0.37 PVC C-10 150.00 29.30 C-10

T-88 J-88 J-89 0.02 80.16 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 29.61 C-10

T-89 J-87 J-90 0.04 83.57 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 29.29 C-10

T-90 J-88 J-91 0.03 202.11 22.90 0.32 PVC C-10 150.00 28.45 C-10

T-91 J-65 J-92 0.08 171.52 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 26.96 C-10

T-92 J-68 J-93 0.01 107.03 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 24.35 C-10

T-93 J-69 J-94 0.02 57.47 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 23.89 C-10

T-94 J-71 J-95 0.07 168.47 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 24.29 C-10

T-95 J-96 J-95 0.07 112.62 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 24.29 C-10

T-96 J-96 J-97 0.03 182.14 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 24.25 C-10

T-97 J-96 J-98 0.03 68.59 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 19.33 C-10

T-98 J-72 J-99 0.01 67.73 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 22.72 C-10

T-99 J-73 J-100 0.02 226.04 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 20.59 C-10

T-100 J-74 J-101 0.20 113.30 29.40 0.30 PVC C-10 150.00 17.65 C-10

T-101 J-101 J-102 0.19 188.56 29.40 0.31 PVC C-10 150.00 17.30 C-10

T-102 J-102 J-103 0.19 65.16 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 17.00 C-10

T-103 J-103 J-104 0.15 121.35 29.40 0.32 PVC C-10 150.00 16.07 C-10

T-104 J-104 J-105 0.06 98.86 29.40 0.30 PVC C-10 150.00 16.35 C-10

T-105 J-105 J-106 0.04 143.87 29.40 0.30 PVC C-10 150.00 14.42 C-10

T-106 J-106 J-107 0.04 157.42 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 13.54 C-10

T-107 J-107 J-108 0.02 249.96 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 12.64 C-10

T-108 J-103 J-109 0.03 201.43 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 17.87 C-10

T-109 J-104 J-110 0.04 22.58 22.90 0.31 PVC C-10 150.00 15.91 C-10

T-110 J-110 J-111 0.02 47.38 22.90 30.00 PVC C-10 150.00 15.78 C-10

T-111 J-110 J-112 0.03 48.56 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 15.66 C-10

T-112 J-105 J-113 0.02 43.99 22.90 0.30 PVC C-10 150.00 15.31 C-10

Material
Hazen-Williams 

C

Presión 

Dinamica 

(mH20)

Tramo

Clase de Tuberia

REPORTE DE TUBERIAS DE WATER CAD CONNECT EDITION

Caudal (l/s) Longitud (m)
Diametro 

(Milimetros) 
Velocidad (m/s)
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REPORTE DE OBRAS DE ARTE

DIAMETRO
DIAMETRO 

NOMINAL
E N DESCRIPCION

N°01 29.40 1 596555.81 9425598.25 nuevo

N°02 63.00 2 596936.76 9426330.79 nuevo

N°03 29.40 1 596565.50 9426661.88 nuevo

N°04 29.40 1 597003.68 9425726.18 nuevo

REPORTE DE PASES AEREOS

ELEMENTO

PASE EREO L=45.00M

PASE AEREO L=80.00M

PASE AEREO L=20.00M

PASE AEREO L=15.00M

N° DIAMETRO
EN TUBERÍA 

DE: 
E N DESCRIPCION

1 29.40 1 596449.91 9427006.51 Dentro Red de distr.

2 22.90 3/4 596853.10 9426957.26 Terminal Red Distr.

3 29.40 1 597577.98 9426865.70 Dentro Red de distr.

4 29.40 1 597191.75 9426698.06 Dentro Red de distr.

5 29.40 1 597353.65 9426302.79 Dentro Red de distr.

6 22.90 3/4 596714.63 9426112.85 Dentro Red de distr.

7 29.40 1 597031.13 9425952.10 Dentro Red de distr.

8 29.40 1 596721.75 9425959.70 Terminal Red Distr.

9 29.40 1 596878.90 9425645.30 Dentro Red de distr.

10 22.90 3/4 596705.57 9424886.61 Terminal Red Distr.

11 22.90 3/4 596465.44 9425222.75 Terminal Red Distr.

12 43.40 1 1/2 596269.89 9425371.17 Dentro Red de distr.

13 63.00 2 596936.76 9426330.79 En pase aereo N° 02

14 29.40 1 597003.68 9425726.18 En pase aereo N°04

V.PURGA T-01

V.PURGA T-02

V.PURGA T-01

V.PURGA T-02

V.PURGA T-01

V.PURGA T-01

V.PURGA T-02

V.PURGA T-01

REPORTE DE VALVULAS DE PURGA T-01 (Dentro de la Red) y T-02 (Terminal de Red Distr.)

V.PURGA T-01

V.PURGA T-02

V.PURGA T-01

V.PURGA T-01

V.PURGA T-01

V.PURGA T-01

ELEMENTO
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N° DIAMETRO
EN TUBERÍA 

DE: 
E N DESCRIPCION

1 22.90 3/4 596114.52 9426892.10 Red de distribución

2 22.90 3/4 596287.75 9427014.38 Red de distribución

3 22.90 3/4 596543.27 9427101.10 Red de distribución

4 22.90 3/4 596444.81 9426912.19 Red de distribución

5 58.40 2 596643.19 9426941.67 Red de distribución

6 22.90 3/4 596479.73 9426766.37 Red de distribución

7 22.90 3/4 597625.23 9427089.11 Red de distribución

8 29.40 1 597599.02 9426753.95 Red de distribución

9 29.40 1 597074.89 9426561.00 Red de distribución

10 22.90 3/4 597081.57 9426459.13 Red de distribución

11 22.90 3/4 597738.68 9426262.99 Red de distribución

12 29.40 1 597166.83 9426283.93 Red de distribución

13 29.40 1 597053.66 9425841.98 Red de distribución

14 22.90 3/4 596982.93 9424651.80 Red de distribución

15 22.90 3/4 595610.53 9425131.97 Red de distribución

16 29.40 1 595512.30 9424562.85 Red de distribución

V.AIRE

V.AIRE

V.AIRE

V.AIRE

V.AIRE

V.AIRE

ELEMENTO

V.AIRE

V.AIRE

REPORTE DE VALVULAS DE AIRE

V.AIRE

V.AIRE

V.AIRE

V.AIRE

V.AIRE

V.AIRE

V.AIRE

V.AIRE
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N° DIAMETRO
DIAMETRO 

NOMINAL
E N DESCRIPCION

1 29.40 1 596220.49 9427051.54

2 22.90 3/4 596571.34 9426968.11

3 58.40 2 596574.00 9426963.38

4 29.40 1 596764.50 9426848.37

5 58.40 2 596762.27 9426844.63

6 43.40 1 1/2 596741.48 9426602.04

7 58.40 2 596744.91 9426604.89

8 58.40 2 596687.89 9426406.04

9 58.40 2 596986.99 9426322.18

10 43.40 1 1/2 596993.03 9426324.91

11 29.40 1 597577.51 9426826.60

12 29.40 1 597404.16 9426291.11

13 43.40 1 1/2 597046.73 9426281.87

14 29.40 1 597048.40 9425855.13

15 58.40 2 596681.28 9426387.82

16 58.40 2 596679.74 9426381.44

17 29.40 1 596655.70 9426268.28

18 43.40 1 1/2 596526.61 9425915.51

19 43.40 1 1/2 596452.55 9425673.20

20 29.40 1 596454.68 9425666.16

21 43.40 1 1/2 596316.04 9425467.34

22 43.40 1 1/2 596092.44 9425079.10

23 29.40 1 596093.94 9425063.29

24 29.40 1 596425.64 9425033.47

25 29.40 1 596756.70 9424917.37

26 22.90 3/4 595937.46 9424932.36

27 29.40 1 595937.38 9424925.59

28 29.40 1 595691.52 9424623.69

1 caja - 2 valvulas

1 caja - 2 valvulas

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

ELEMENTO

REPORTE DE VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL
1 caja - 2 valvulas

1 caja - 2 valvulas

1 caja - 2 valvulas

1 caja - 2 valvulas

1 caja - 2 valvulas

VALVULAS DE CONTROL

1 caja - 2 valvulas

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL
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 N° DIAMETRO
DIAMETRO 

NOMINAL
E N DESCRIPCION

1 22.90 3/4 596140.33 9427067.96 Red de distribución

2 22.90 3/4 596212.99 9426936.22 Red de distribución

3 22.90 3/4 596651.05 9427143.35 Red de distribución

4 22.90 3/4 596910.16 9426780.82 Red de distribución

5 22.90 3/4 598032.95 9427088.39 Red de distribución

6 22.90 3/4 597977.98 9426997.96 Red de distribución

7 22.90 3/4 597540.77 9426794.25 Red de distribución

8 22.90 3/4 597414.45 9426628.63 Red de distribución

9 22.90 3/4 596873.25 9426738.83 Red de distribución

10 22.90 3/4 596829.90 9426687.01 Red de distribución

11 22.90 3/4 596801.82 9426514.00 Red de distribución

12 22.90 3/4 596723.48 9426445.77 Red de distribución

13 22.90 3/4 597410.62 9426369.24 Red de distribución

14 22.90 3/4 597839.56 9426339.35 Red de distribución

15 22.90 3/4 597753.50 9426214.63 Red de distribución

16 22.90 3/4 596794.20 9426304.30 Red de distribución

17 29.40 1 596564.75 9426282.61 Red de distribución

18 22.90 3/4 596822.42 9426250.04 Red de distribución

19 22.90 3/4 596701.59 9426031.49 Red de distribución

20 22.90 3/4 596943.23 9426083.33 Red de distribución

21 22.90 3/4 596705.17 9425686.22 Red de distribución

22 22.90 3/4 596679.11 9425458.12 Red de distribución

23 22.90 3/4 596553.65 9425808.41 Red de distribución

24 22.90 3/4 596492.14 9425822.86 Red de distribución

25 22.90 3/4 596427.27 9425955.27 Red de distribución

26 22.90 3/4 596376.68 9425440.49 Red de distribución

27 22.90 3/4 596082.54 9425502.44 Red de distribución

28 22.90 3/4 596487.60 9424947.16 Red de distribución

29 22.90 3/4 596563.91 9424924.23 Red de distribución

30 22.90 3/4 596615.48 9424901.00 Red de distribución

31 22.90 3/4 596047.70 9424912.47 Red de distribución

32 22.90 3/4 595736.81 9424723.81 Red de distribución

33 22.90 3/4 595762.73 9424533.31 Red de distribución

34 22.90 3/4 595395.67 9424924.84 Red de distribución

35 22.90 3/4 595313.84 9424811.74 Red de distribución

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

REPORTE DE TAPÓN

ELEMENTO

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN

TAPÓN
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METRADO DE TUBERIA

Clase
Diametro 

(Milimetros) 

Diametro 

(Pulgadas) 
Longitud (m) Clase Presion Minima Presion Maxima

C-10 22.90 3/4 5073.08 C-7.5 0 50

C-10 29.40 1 5044.91 C-10 50 70

C-10 38.00 1 1/4 0.00 C-15 70 100

C-10 43.40 1 1/2 1986.83

C-10 58.40 2 626.77

C-7.5 44.40 1 1/2 0.00

C-7.5 55.60 2 (63 mm) 0.00

C-7.5 67.80 2 1/2 0.00

C-7.5 82.10 3 (90 mm) 0.00

C-7.5 105.80 4 (110 mm) 0.00

TOTAL 12731.59
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

a)  Diseñado la red de agua potable de las localidades de Yecala y Cruz Blanca, tenemos 

tubería PCV de clase 10 clase 7.5 para la línea de aducción y línea de distribución, y 

tubería PVC clase 10 para la línea de impulsión. Se tiene la presión máxima de 31.35 

m H20, el nodo J38 y la presión mínima en el nodo J108 que es de 12.64 m H20.  

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados cumplen con la norma técnica donde nos indica que mayor de 60mca 

se usara tuberías PVC clase 10 y para presiones menores se ha utilizado tubería PVC 

clase 7.5, que será de ayuda a las presiones obtenidas en el diseño. 

b)  De acuerdo al diseño realizado tenemos un caudal de captación de pozo tabular de 

16.88 l/sg, realizado en un tiempo de 10 horas y el caudal de bombeo es de 4 lt/sg. 

Se cumple con la norma técnica y con el ANA del cálculo del caudal para abastecer 

a la población.  

c)  Diseñamos el volumen del reservorio para una población fututa de 20 años de 975 

habitantes con un 30% del caudal tenemos un diseño de 40m3, que proporcionara 

agua potable para los caseríos de Yecala y Cruz Blanca. El resultado obtenido fue de 

30m3, por calculo de seguridad y la norma nos indica para un mejor calculo se opta 

a un caudal de reservorio de 40 m³. 

METRADO DE TUBERIA

Clase
Diametro 

(Milimetros) 

Diametro 

(Pulgadas) 
Longitud (m) Clase Presion Minima Presion Maxima

C-10 22.90 3/4 5073.08 C-7.5 0 50

C-10 29.40 1 5044.91 C-10 50 70

C-10 38.00 1 1/4 0.00 C-15 70 100

C-10 43.40 1 1/2 1986.83

C-10 58.40 2 626.77

C-7.5 44.40 1 1/2 0.00

C-7.5 55.60 2 (63 mm) 0.00

C-7.5 67.80 2 1/2 0.00

C-7.5 82.10 3 (90 mm) 0.00

C-7.5 105.80 4 (110 mm) 0.00

TOTAL 12731.59
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Siendo la velocidad máxima de 0.46 (T24) y la velocidad mínima de 0.30 en 

diferentes tramos de la línea de distribución. 

d) Se realizó los análisis físicos químico y bacteriológico obteniendo como resultados 

un PH mayor a los parámetros indicados por ello es necesario un sistema de 

desinfección detallado en la tabla mostrada: 

Cantidad de hipoclorito de calcio al 30% requerido para la desinfección de 

instalaciones de agua 

 

Descripción 
Concentración 

(ppm) 

Tiempo 

de 

retención 

(hora) 

Peso de 

hipoclorito 

de calcio 

(kg) 

Cantidad 

de agua 

para la 

solución 

(litro) 

Cantidad de 

hipoclorito 

(N° de 

cucharas 

soperas) (*) 

RESERVORIOS 

40 m3 50 4 6.67 520.83 666.67 

 

 

Nota: Para la solución se considera 12.80 gr. por 1 litro 

 

(*) 1 cuchara sopera = 10 gr. de cloro al 30% 

 

(**) Se calcula con P = (CxV) /((% cloro) x 10) 

 

P = Peso requerido de hipoclorito de calcio en gramos 

C = Concentración aplicada (mg/L). 

% de Hipoclorito = Porcentaje de cloro libre en el producto 

V = Volumen de la instalación a desinfectar en litros. 

 

 Dosis adoptada:  4 mg/lt de hipoclorito de calcio 

Porcentaje de cloro activo 65%    

Concentración de la solución 0.25%    
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Equivalencia 1 gota 0.00005 lt   

 

 

 

Los resultados obtenidos se cumplen a la norma que para una buena desinfección se debe utilizar 

el hipo clorito de calcio y garantiza mejorar l calidad de agua disminuyendo el Ph. 

 

V 

reservo

rio 

(m3) 

Qmd 

Caud

al 

máxi

mo 

diari

o 

(lps) 

Qmd 

Caud

al 

maxi

mo 

diari

o 

(m3/h

) 

Dosis 

(gr/

m3) 

P 

pes

o de 

clor

o 

(gr/

h) 

  

Porcent

aje de 

cloro 

activo 

(%) 

Pc 

Peso 

produ

cto 

comer

cial 

(gr/h) 

Pc 

Peso 

produ

cto 

comer

cial 

(Kgr/h

) 

C 

concentra

cion de la 

solucion 

(%) 

qs 

Dema

nda de 

la 

solucio

n (l/h) 

Tiemp

o de 

uso del 

recipie

nte (h) 

Vs 

volum

en 

soluci

on (l) 

Volum

en 

bidón 

adopt

ado 

Lt. 

qs 

Dema

nda de 

la 

solucio

n 

(gotas/

s) 

40 2,02 7.28 4,00 

29.1

3 65,00 44.82 0,0448 0,25 17.93 6 

215.1

1 150 100 
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RECOMENDACIONES 

A) Diseñado el sistema de red de agua potable para el caserío de Yecala y Cruz Blanca se 

recomienda tener una supervisión constante en la ejecución del proyecto y hacer cumplir 

con la calidad y tipo de materiales a usar, verificando el proceso adecuado con personal 

calificado. 

B) Diseñado la captación se recomienda tener un seguimiento de pruebas una vez al año, 

verificando que el caudal pueda seguir rindiendo con la demanda de la población. 

C) Diseñado el reservorio se recomienda cumplir con el proceso constructivo adecuado, con 

la calidad que se requiere para un buen periodo de vida de la estructura. Se debe asignar 

un responsable o grupo de trabajo para dar mantenimiento de limpieza y cuidado para 

que no sea manipulado por personas terceras 

D) Se recomienda  hacer pruebas físicas y químicas de la fuente cada año y verificar que se 

mantenga con la calidad recomendada para el consumo humano; igual se debe 

desinfectar el reservorio antes de distribuir el agua a la población, se debe desinfectar 

las paredes y tapas con una solución de 2 kg de hipoclorito de calcio luego a proceder a 

disolver el hipoclorito de calcio y aplicarlo en 4 partes de llenado del reservorio y dejar 

reposar 4 horas antes de abrir las válvulas para el consumo de cada vivienda, esto 

hacerlo cada mes. 
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ANEXOS 

ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL PROYECTO 

 

PROYECTO: 

“DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS 

CENTROS POBLADOS DE YECALA Y CRUZ BLANCA, DEL DISTRITO DE LA 

MATANZA, PROVINCIA DE MORROPÓN –PIURA, ENERO 2021" 

 

 

 

 

ENERO-2021. 

PIURA – PERÚ 
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INFORME DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO 

 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

1.1. INTRODUCCION 

 

El estudio del proyecto con nombre: “DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE PARA LOS CENTROS POBLADOS DE YECALA Y CRUZ 

BLANCA, DEL DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPÓN –

PIURA, ENERO 2021"  se desarrolla con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

pobladores Para la elaboración del citado proyecto se hace necesario determinar las 

características topográficas del terreno donde se ubica los sistemas de saneamiento básico 

y las dimensiones de las estructuras existentes.  

En el presente documento se describirá el estudio topográfico realizado en la zona donde 

se ubicará el proyecto. 

 

1.2. OBJETIVO 

 

 Hacer el levantamiento topográfico de la franja de terreno para ubicar los sistemas 

de Agua Potable de la localidad del caserío el Yecala y Cruz Blanca, 

correspondiente al presente proyecto, de tal modo que permita desarrollar los 

estudios específicos y elaborar los diseños necesarios de los sistemas de 

Saneamiento Básico. 

1.3. ALCANCE 

 

Realizar mediciones en campo con tecnología de última generación, acorde a las 

necesidades de precisión, y el respectivo procesamiento en gabinete con software 

especializado que permita obtener información altimétrica y planimetría plasmados en 

planos topográficos en planta y con curvas de nivel. 
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1.4. UBICACION 

 

Ubicación Política 

 

Departamento PIURA 

Provincia MORROPÓN 

Localidad  LA MATANZA 

Caserío YECALA Y CRUS 
BLANCA 

 

Ubicación Geográfica 

 

Datum WGS84 

UTM 
Norte 

9452584.10 

TM Este 613942.48 

Zona 17 

Altitud 1764.30 

Ubigeo 200202 

 

1.5. ACCESOS 

El primer acceso hacia la zona del proyecto desde la ciudad de Piura, capital de la 

Región de Piura, es a través del siguiente esquema vial mostrado en el siguiente cuadro: 

 

 

CARACTERISTICAS DE LA VIA 

 

MEDIO 

DE 

TRANSPO

RTE D
IS

T
N

A
C

I

A
 (

K
M

) 
 

T
IE

M
P

O
 

(H
-M

) 

 

TRAMO 

 

DENOMINAC

ION 

 

TIPO 

 

ESTA

DO 

Piura - 
MORROPON 

 PIST
A 

bueno CAMION
ETA 

64 01:00:00 

MORROPON – 
LA MATANZA 

 PIST
A 

regular CAMION
ETA 

19 00:20:00 

MORROPON 

– YECALA Y 

CRUS 

BLANCA 

 
Troch

a 
regular CAMION

ETA 
7 00:10:00 

Fuente: Elaboración propia 
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2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

La metodología del trabajo establecido a nivel de campo y gabinete se ha adecuado a la 

visita y reconocimiento de campo. 

 Medición de coordenadas referenciales. 

 Levantamiento topográfico con poligonal abierta. 

 Procesamiento digital de información de campo con el software Civil 3D, versión 

2016. 

 Dibujo en AutoCAD. 

 En cuanto a trabajos de gabinete se contó con los equipos de: una computadora 

portátil (Laptop Toshiba) Corel i7, software AutoCad Civil 3D. 

 

3. DESCRIPCION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

 

El levantamiento topográfico se efectuó de manera directa, utilizando para ello un GPS. 

Todas las coordenadas que se muestran en los planos de planta han sido referidas al sistema 

UTM WGS 84 y amarradas a un BM auxiliar. 

3.1. EQUIPOS UTILIZADOS Y PERSONAL UTILIZADOS. 

 

Tenemos los siguientes: 

 

3.1.1 FLEXÓMETRO 

 

 

 
-Una cinta métrica o un 

Flexómetro es un instrumento de 

medida que consiste en una cinta 

flexible graduada y se puede 

enrollar, haciendo que el 

transporte sea más fácil 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medida
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medida
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3.1.2 GPS OREGON 550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 

 

3.2.1 Reconocimiento del Terreno: Para realizar un reconocimiento inicial de la zona 

se hizo la recopilación de la información existente, dicha recopilación se realizó de la 

siguiente manera: 

 Revisión de las fotografías satelitales, proporcionadas por la versión libre del 

Google Earth, fue necesario hacer uso de las fotografías satelitales pues estas, en 

algunos casos, nos llegan a dar un mejor reconocimiento de la zona en estudio. 

 Inicio de trabajos con la disposición del personal a trabajar en campo se optó 

realizar el levantamiento topográfico; y paralelo a la excavación de calicatas y el 

estudio geológico por el responsable, logrando hacer un levantamiento detallado 

de toda el área para su posterior uso. 

Garmin Oregon 550 

Especificaciones breves 

universal Navigator 

la pantalla táctil a color de 3" 

resolución de 240 x 400 píxeles. 

Software De: Garmin 

24 MB de memoria, micro SD 

estuche estanco al agua 

alimentado por baterías AA 
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3.2.1 BMs de Partida: Se vio por conveniente trabajar con puntos aproximados 

proporcionados por un GPS, la precisión de dicho equipo se encuentra en el orden de 

2m de error a la redonda, para la extensión total del proyecto este no tiene gran 

significancia en el cálculo de los metrados y el presupuesto. Los puntos iniciales, para 

iniciar el levantamiento, fueron los siguientes: 

                                    TABLA No 11: Punto de partida – BMs. 

 

SAN 

ISIDRO 

DESCRIPCIÓN ESTE NORT
E 

ELEVACI
ÓN 

LONGIT
UD 

VOLUM
EN 

CAPTACION 
DE POZO 61439

5 

945228

2 

1858 
 

0.86 Lps 

RESERVORI
O 

RENTANGU

LAR 

61400

4 

945239

5 

1790 
 

15 m3 

CAMARA 
ROMPE PRESION 
T-7 N°01 

61416
9 

945257
5 

1734 
  

CAMARA 

ROMPE PRESION 

T-7 N°02 

61395
9 

945264
7 

1736 
  

CAMARA 

ROMPE PRESION 

T-7 N°03 

61378

9 

945271

3 

1716 
  

CAMARA 
ROMPE PRESION 
T-7 N°04 

61355

8 

945281

2 

1668 
  

 

 

3.2.3. Levantamiento Topográfico: En el trabajo topográfico realizado para el 

estudio, se hizo uso del GPS para realizar la ubicación y la orientación de las 

coordenadas. En síntesis, el procedimiento de trabajo topográfico fue el siguiente. 

 Reconocimiento general de ruta 

 Ubicación de los puntos de apoyo mediante, el uso del GPS, para que sirvan de 

punto de estacionamiento de la estación total. 

 Uso de la estación total para un levantamiento topográfico detallado. 

 En gabinete, con la ayuda del Autocad Civil 3D, se generarán las curvas de nivel 

y dibujaran algunos detalles que pudieran resultar de interés. 
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4. RESULTADOS 

 

 El levantamiento topográfico nos lleva a las siguientes características del área del 

proyecto. 

CAPTACION 

AREA DE EVALUACION ARQUEOLOGICA DE ESTRUCTURAS 

HIDRAULICAS DE LA CAPTACION 

 

VERTIC

E 

 

TRAM

O 

COORDENAS 
UTM 
DATUM: 
WGS84 

 

ZONA 
ALTURA 
(msnm) 

ESTE NORT
E 

P1 P1-

P2 

62491

4 

945313

4 

17 Sur 1854 

P2 P2-
P3 

62491
6 

945313
2 

17 Sur 1858 

P3 P3-
P4 

62491
8 

945313
4 

17 Sur 1862 

P4 P4-
P1 

62491
6 

945313
6 

17 Sur 1858 

 

Área : 7.691 m2. 

Perímetro : 11.1 ml. 

 

RESERVORIO 

AREA DE EVALUACION ARQUEOLOGICA DE 

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS DEL 

RESERVORIO 

 

VERTICE 

 

TRAMO 
COORDENAS 

UTM DATUM: 

WGS84 

 

ZONA ALTURA 

(msnm) 

ESTE NORTE 

P1 P1-P2 624803 9453007 17 Sur 1789 

P2 P2-P3 624805 9453012 17 Sur 1790 

P3 P3-P4 624798 9453014 17 Sur 1790 

P4 P4-P1 624797 9453008 17 Sur 1790 

 

Área : 36.575 m2. 

Perímetro : 24.3 ml. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 

Antes del inicio de cualquier actividad se deben dar charlas de seguridad grupal 

como personal. 

En cualquier actividad se debe hacer una planificación, antes del inicio de las 

mismas. 

Organizar grupos de trabajo constituidos por personal especializados en unas 

determinadas áreas de trabajo bajo la responsabilidad de un supervisor. 

Proveer con implementos de seguridad a cada trabajador, según su actividad. 

Orientar y guiar al personal dentro de los ambientes de trabajo. 

Revisar y verificar los instrumentos topográficos, antes de salir al ambiente de 

trabajo. 

Tener cuidado con el acceso a la información clasificada que maneja la empresa 

responsable del proyecto. 

Los datos de campo deben ser entregados en las fechas y horas 

establecidas. 

Contar con seguridad en los lugares que son solicitadas, ya que así el topógrafo 

tendrá la seguridad de concentrarse solo en su trabajo. 

6. CONCLUSIONES: 

 

 En la actualidad es difícil imaginar la topografía sin la estación Total, y debemos 

acabar con el rechazo que se produce ante toda nueva tecnología o equipo. 

 El trabajo multidisciplinario es imprescindible, porque de ello depende la calidad 

de trabajo y el avance del mismo, mediante las coordinaciones de grupos se pueden 

ir superando las dificultades. 

 Las charlas de seguridad es un factor muy importante, porque previene de 

cualquier tipo de accidentes.  
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“DISEÑO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABE PARA LOS CENTROS POBLADOS DE YECALA Y CRUZ BLANCA 

DEL DISTRITO DE LA MATANZA, POVINCIA DE MORROPÓN – PIURA, 

ENERO 2021” 

 

 

MARIO EBERVELASQUEZ BENITES 
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“DISEÑO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABE PARA LOS CENTROS POBLADOS DE YECALA Y 

CRUZ BLANCA DEL DISTRITO DE LA MATANZA, POVINCIA DE 

MORROPÓN – PIURA, ENERO 2021” 
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 “DISEÑO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABE 

PARA LOS CENTROS POBLADOS DE YECALA Y CRUZ BLANCA DEL 

DISTRITO DE LA MATANZA, POVINCIA DE MORROPÓN – PIURA, ENERO 

2021” 

GENERALIDADES  

1.1 OBJETO DEL ESTUDIO. 

El objetivo del presente Informe Técnico es realizar el Estudio Geotécnico con fines  

de Cimentación del subsuelo del terreno en el cual se construirá el proyecto para el  

emplazamiento de estructuras de tanque elevado en el terreno de dirección señalada en el 

numeral  

 El objeto del presente trabajo es determinar las principales características físicas y 

mecánicas del suelo para el diseño de la cimentación y algunas recomendaciones para su 

construcción y mantenimiento. 

NORMATIVIDAD. 

  

Los estudios están en concordancia con: Norma E-050 de Suelos y Cimentaciones del 

Reglamento Nacional de Edificaciones.  
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UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Dirección: Centro Poblado de Yecala y Cruz Blanca  

-5.19115999999997°  : Longitud -80.12814° 

La Matanza  

Morropón  

Piura 

ACCESO AL ÁREA DE  

ESTUDIO. - Desde la plaza del distrito La Matanza hasta el reservorio proyectado hay  

un recorrido de 7 km aproximadamente, existiendo vía afirmada hasta el cruce de la av. 

Comercio y el jiron alberto leveau que es trocha carrozable hasta la capatación.  

  

CONDICIÓN CLIMÁTICA Y ALTITUD DE LA ZONA.  

- Esta ciudad tiene un clima caluroso. La precipitación en Morropón es significativa, con 

precipitaciones incluso durante el mes más seco. La clasificación del clima de Köppen-

Geiger es Af. La temperatura media anual en Morropón se encuentra a 30.0 °C. 

Precipitaciones aquí promedios 1188 mm. 

 

ALCANCES Y PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO  

El presente trabajo tiene por objetivo conocer el comportamiento y las características  

geotécnicas del área donde se construirá las estructuras el tanque elevado materia del 

presente, determinando la caracterización geotécnica de los suelos del área de estudio.  
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Este estudio se ha realizado mediante una investigación geotécnica que involucra trabajos 

de campo a través de calicatas o pozos de exploración “a cielo abierto”, ensayos estándar 

(análisis granulométrico, contenido de humedad, límites de  

Atterberg, clasificación SUCS), ensayos especiales (ensayo de corte directo) y labores de 

gabinete, con el objeto de determinar el tipo y profundidad de cimentación, capacidad 

admisible del terreno, asentamientos y las recomendaciones generales.  

Con este objetivo las actividades de campo se realizaron bajo el siguiente  

procedimiento general:  

- Reconocimiento del terreno  

- Ejecución de calicatas  

- Ensayos de densidad in situ  

- Toma de muestras representativas disturbadas  

- Registro del perfil del suelo  

- Adquisición de muestras alteradas (según el Art. 14.4 de la norma E. 050)  

- Ensayos de laboratorio de mecánica de suelos  

- Evaluación de los trabajos de campo y laboratorio.  

- Perfiles Estratigráficos  

- Análisis de la Cimentación  

- Agresión química del suelo al concreto de la cimentación  

- Conclusiones y Recomendaciones 
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De acuerdo a los parámetros estandarizados de las cimentaciones típicas se prevé 

esté constituida por cimentación corrida y/o zapatas aisladas.  

. 
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FIGURA N° 14: ESTUDIO MICROBIOLOGICO, QUIMICO, FISICO DEL AGUA 
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Figura N° 14: CERTIFICADO DE ZONIFICACION 
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                               Figura N° 15: CERTIFICADO DE COORDENADAS 
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            Figura N° 16: DECLARACION JURADA DE AUTENTICIDAD DE TESIS
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PROYECTADO  V=30.00 m3

 E = 0596439.766 m.
N = 9426403.669 m.
Z = 126.25 m.s.n.m.

PASE AEREO N°02
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RESERVORIO CIRCULAR
PROYECTADO  V=30.00 m3

 E = 0596439.766 m.
N = 9426403.669 m.
Z = 126.25 m.s.n.m.

CUADRO DE CONSTRUCCION
EST PV AZIMUTH DISTANCIA PV NORTE ESTE

1 9424772.763 595214.060
1 2 19º42'07.94" 2543.350 2 9427167.220 596071.503
2 3 90º39'53.00" 2004.428 3 9427143.966 598075.797
3 4 190º52'20.79" 843.461 4 9426315.646 597916.701
4 5 207º05'37.60" 1946.528 5 9424582.725 597030.158
5 6 259º31'15.43" 1490.128 6 9424311.707 595564.883
6 1 322º43'55.29" 579.353 1 9424772.763 595214.060

544-93-01.08 Has.
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