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Resumen 
 

El presente proyecto de investigación se realizó bajo la línea de investigación: 

Sistema de saneamiento básico en zonas rurales, de la escuela profesional de 

Ingeniería Civil de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Se planteó 

la siguiente problemática ¿La evaluación y el mejoramiento del sistema 

abastecimiento de agua potable del caserío Silia, distrito de Canchaque, provincia 

de Huamcabamba región Piura, mejorara la condición sanitaria de la población- 

2022?, se desarrolló con el objetivo principal Realizar la evaluación y 

mejoramiento del sistema de agua potable del caserío Silia, distrito de Canchaque, 

provincia de Huamcabamba-Piura-2022. La metodología de la investigación es de 

tipo descriptivo correlacional, con un diseño no experimental, con nivel 

exploratorio. En resultados que se obtuvieron que la evaluación se determinó las 

deficiencias y el estado de los componentes del sistema de abastecimiento de agua 

potable que se encuentran, obtuvimos como resultados que el sistema se encuentra 

en un estado bueno- regular, esta evaluación determino la ejecución de un 

mejoramiento  en  captación  y reservorio,  este  resultado mejorara la  condición 

sanitaria de la población. Conclusión se deberá realizar el mejoramiento de acuerdo 

a los resultados de nuestros estudios, buscando el poder dar una mejor calidad de 

vida de los pobladores del caserío mencionado y a la vez satisfactoria para sus 

necesidades. 

 

Palabras claves: Evaluación y mejoramiento del sistema de agua potable, 

incidencia en la condición sanitaria de la población.
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Abstract 
 

This research project was carried out under the research line: Basic sanitation system 

in rural areas, of the professional school of Civil Engineering of the Los Angeles 

Catholic University of Chimbote. The following problem was raised: Will the 

evaluation and improvement of the drinking water supply system of the Silia 

village, district of Canchaque, province of Huamcabamba, Piura region, improve 

the sanitary condition of the population-2022?, It was developed with the main 

objective evaluation and improvement of the drinking water system of the Silia 

village, district of Canchaque, province of Huamcabamba-Piura-2022. The research 

methodology is descriptive correlational, with a non-experimental design, with an 

exploratory level. In results that were obtained that the evaluation determined the 

deficiencies and the state of the components of the drinking water supply system 

that are found, we obtained as results that the system is in a good-regular state, this 

evaluation determined the execution of an improvement in catchment and reservoir, 

this result will improve the sanitary condition of the population. Conclusion, the 

improvement should be made according to the results of our studies, seeking to 

provide a better quality of life for the inhabitants of the aforementioned village and 

at the same time satisfactory for their needs. 

Keywords: Evaluation and improvement of the drinking water system, impact on 

the health condition of the population.
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I.    Introducción 
 

La presente investigación se realizó en el Distrito de Canchaque, Provincia de 

Huancabamba, Departamento Piura, se localiza el Caserío de Silia se encuentra 

ubicado a 772 m.s.n.m aproximadamente y de coordenadas UTM 649543.20E Y 

9413095.87N, con una temperatura durante el año entre los 10°C a 25°C, cuenta 

 
400 habitantes con 80 viviendas, el tipo de suelo de la zona en estudio es arcilloso 

limoso con poca presencia de arenas. El problema de investigación se presentó 

con la siguiente pregunta ¿La evaluación y el mejoramiento del sistema 

abastecimiento de agua potable del caserío Silia, distrito de Canchaque, provincia 

de Huamcabamba región Piura, mejorara la condición sanitaria de la población- 

2022?, Para resolver la pregunta de investigación se plantó como objetivo general 

Realizar la evaluación y mejoramiento del sistema de agua potable del caserío 

Silia, distrito de Canchaque, provincia de Huamcabamba-Piura-2022.Se planteó 

los siguientes objetivos específicos Evaluar el sistema abastecimiento de agua 

potable del caserío Silia, distrito de Canchaque, provincia de Huamcabamba- 

Piura-2022; Proponer el mejoramiento del sistema de agua potable del caserío 

Silia, distrito de Canchaque, provincia de Huamcabamba-Piura-2022; Determinar 

la incidencia en la condición sanitaria del caserío de Silia, distrito de Canchaque, 

provincia de Huamcabamba-Piura-2022. La justificación, evaluar el sistema 

abastecimiento de agua potable, para proponer sus mejoras a fin de prevenir o 

corregir alguna deficiencia en el sistema y así mejorar la calidad de vida de la 

población. La metodología de la investigación es de tipo descriptivo 

correlacional, con un diseño no experimental, con nivel exploratorio por que 

buscamos información en el campo mismo de manera directa a los habitantes para
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establecer la situación actual del sistema, El universo está definido por el sistema 

abastecimiento de agua potable en el caserío de Silia, distrito de Canchaque. 

provincia de Huancabamba, departamento de Piura, se tomó como muestra por 

el sistema de abastecimiento de agua potable del caserío de Silia, distrito de 

Canchaque. provincia de Huancabamba, departamento de Piura, la delimitación 

espacial  constituye el  Caserío  de Silia, distrito  de Canchaque,  provincia de 

Huamcamba, región de Piura, comprenderá con un periodo desde mayo 2022- 

agosto 2022, para la recolección de datos se utilizará la técnica de observación 

directa por medio de visitas al caserío en estudio, como instrumentos se 

utilizaron, cuestionarios(encuestas), fichas técnicas, como resultado de la 

evaluación se determinó las deficiencias y el estado de los componentes del 

sistema de abastecimiento de agua potable que se encuentran, obtuvimos como 

resultados que el sistema se encuentra en un estado bueno- regular,   esta 

evaluación determino la ejecución de un mejoramiento en captación y reservorio, 

este resultado mejorara la condición sanitaria de la población basándome en 

puntajes que se refiere al estado actual que se encuentra en dicha condición, la 

conclusión se deberá realizar el mejoramiento de acuerdo a los resultados de 

nuestros estudios  que el sistema de abastecimiento de agua potable actual del 

caserío de Silia, que se encuentran en condición bueno-.regula, según la 

evaluación del sistema requiere en captación y reservorio la construcción de un 

cerco perimetral de protección, dicho mejoramiento beneficiara al caserío de Silia 

con agua de calidad y mejorara la condición sanitaria de los pobladores.
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II.  Revisión literaria 

 
2.1. Antecedentes 

 
2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

 
En Ecuador Toscano (1). La tesis fue titulada: “Evaluación de la 

intervención realizada por la Cooperación Técnica Belga en la 

provincia de Esmeraldas, a través del Programa de Apoyo a los 

Servicios de Salud, Agua Potable y Saneamiento–Componente 

Agua Potable.”. Tesis de maestría en Ingeniera Civil, sustento en la 

Universidad Andina Simón Bolívar. El objetivo de la investigación 

realizada fue la relación de consumo del agua no potable y la 

disminución de enfermedades relacionadas al consumo del agua no 

potable, luego de la inversión de la CTB. En metodología la 

investigación  fue  de tipo visual  personalizada cualitativa  y directa 

descriptivo. El diseño de la investigación tuvo como base los principales 

métodos, los cuales fueron: Análisis, estadístico, descriptivo etc. La 

investigación se desarrolló, haciendo un planteo de un diseño para 

distribuir de una forma factible el servicio para los beneficiados. 

Teniendo la siguiente conclusión el resultado de la investigación 

tenemos un mejoramiento en los aspectos de salud, infraestructura y 

participación comunitaria en las zonas donde los proyectos 

intervinieron; a pesar de que la hipótesis planteada no se cumple en su 

totalidad.
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En México Meza (2). La tesis fue titulada: “Diseño 

microbiológica del agua de consumo humano de tres comunidades 

rurales del sur de Sonora”. Tesis de maestría en Ingeniera Civil, 

sustento en el  Instituto tecnológico de Sonora.  “El objetivo de la 

investigación realizada fue el desarrolló con el fin de determinar la 

calidad microbiana del agua potable de tres comunidades rurales del sur 

de Sonora, para conocer los riesgos para la salud del consumidor. En 

metodología fue descriptivo se realizó considerando los resultados de 

muestreos en Aduana. Los muestreos se realizaron, durante un período 

de un año, seleccionados en cada comunidad siete lugares distribuidos 

al azar. Estos análisis se realizaron de acuerdo con los métodos estándar 

de la Secretaría de Salud de México. El 99% de las muestras analizadas 

en Aduana presentaron contaminación fecal y el 86% en la Cooperativa 

Melchor Ocampo. Mientras que Etchojoa presentó una desinfección 

adecuada del agua en condiciones normales de operación, ya que solo 

se detectó el 6% de las muestras de coliformes fecales. Teniendo la 

siguiente conclusión los resultados del presente estudio dan una idea del 

alto riesgo para los consumidores del consumo de agua de pozo en las 

comunidades de la Aduana y el Ej. Melchor Ocampo debido a la 

contaminación fecal, la cual puede ser la causa de las gastroenteritis 

frecuentes en la población. Una adecuada desinfección del agua 

disminuye en gran medida los riesgos.



5  

 

En Chile Trenkle (3). La tesis fue titulada: “Mejoramiento y 

recomendaciones para el fortalecimiento de los Comités de Agua 

Potable Rural de la Región de Los Ríos”. Trabajo de titulación como 

requisito para optar título de Ingeniera en Conservación de los Recursos 

Naturales, sustento en la Universidad Astral de Chile.” El objetivo fue 

contribuir al desarrollo del municipio de San Luis del Carmen, del 

departamento de Chalatenango, efectuando los estudios necesarios para 

el diseño de la red de abastecimiento de agua potable, de la red de 

alcantarillado sanitario y aguas lluvias de la zona urbana del municipio 

de los Ríos”. En metodología la investigación fue de tipo visual 

personalizada cualitativa y directa descriptivo. El diseño de la 

investigación tuvo como base los principales métodos, los cuales fueron: 

Análisis, estadístico, descriptivo etc. La investigación se desarrolló, 

haciendo un planteo de un diseño para distribuir de una forma factible 

el servicio para los beneficiados. Teniendo la siguiente conclusión con 

el rediseño del sistema de abastecimiento de agua potable del municipio 

de San Luis Del Carmen se resuelve satisfactoriamente el 

desabastecimiento existente en la zona alta del municipio; ya que por 

medio de los resultados obtenidos en la simulación realizada en 

EPANET (programa utilizado como herramienta de diseño), podemos 

garantizar que la red podrá dar cumplimiento a la demanda proyectada, 

para un periodo de diseño de 

20 años.
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En Colombia Sosa (4). La tesis fue titulada:” Diseño de agua 

potable en el Municipio de Silvania, soluciones y alternativas en 

acueductos auto sostenibles”. Trabajo de grado para obtener el titilo 

de Ingeniero Civil, sustento en la Universidad Santo Tomas D.C.” El 

objetivo fue realizar el diagnóstico de agua potable en la vereda Subía 

Norte municipalidad de Silvania del departamento de Cundinamarca, 

que permite plantear soluciones y alternativas en acueductos auto 

sostenibles, partiendo de estudios anteriores realizados”. En 

metodología la investigación es descriptivo, método de análisis y 

síntesis. Teniendo la siguiente conclusión con el desarrollo del 

diagnóstico del estado actual del acueducto de Subía Norte, con el fin 

de establecer los problemas que presenta este acueducto, se identifican 

las principales falencias y prioridades a solucionar con el planteamiento 

de soluciones y alternativas en acueductos auto sostenibles. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 
 

En San Martin Gutiérrez (5). 2016. La tesis fue titulada: 

“Mejoramiento de los servicios de saneamiento básico y su relación 

con la satisfacción del usuario en el Distrito de Juanjuí – Provincia 

de Mariscal Cáceres”.  Tesis para obtener el  grado académico de 

magíster en gestión pública, sustento en la Escuela de posgrado 

Universidad Cesar Vallejo. “El objetivo fue conocer la calidad de los 

servicios de saneamiento básico y su relación con el nivel de satisfacción 

del usuario, en el distrito de Juanjuí –Provincia de Mariscal Cáceres en 

el  año 2016”.  En  metodología  describe  las  características  de  las
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variables en estudio tal y como se presentan en la realidad para 

determinar su comportamiento. Correlacional, analizando si un aumento 

o disminución en una variable coincide con un aumento o disminución 

en la otra variable. Teniendo la siguiente conclusión el nivel de 

satisfacción de los usuarios en el distrito de Juanjui –Provincia de 

Mariscal Cáceres 2016, fue: con un promedio de 35 encuestados que 

representan el 24% respondieron estar “Poco” satisfechos con la calidad 

de servicio de saneamiento básico en su ciudad, 83 ciudadanos que 

representan el 55% indicaron estar “Regularmente” satisfechos y sólo 

32 encuestados que representan el 21% indicaron estar satisfechos. 

 
En Junín Meza (6), La tesis fue titulada: “Diseño de un sistema 

de agua potable para la comunidad nativa de Tsoroja, analizando 

la incidencia de costos siendo una comunidad de difícil acceso”. 

Tesis para optar el título de ingeniería civil, sustento en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. “El objetivo fue presentar el diseño de 

un sistema de abastecimiento de agua para consumo humano en una 

comunidad nativa de la selva del Perú”. En metodología hace necesario 

el análisis de alternativas de solución contemplando la minimización de 

costos, considerando el factor transporte como crítico dentro del 

presupuesto. Teniendo la siguiente conclusión realizado el diseño de 

todos los muros, se pudo comprobar que en ninguno de los casos se 

sobrepasó la capacidad portante del suelo.
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En Ucayali Ramírez (7). La tesis fue titulada: “Mejoramiento 

Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En el Caserío 

Nueva Unión, Distrito De Varinacocha, Provincia De Coronel 

Portillo – Ucayali”. Tesis para optar el título profesional de ingeniero 

civil, sustento en Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. “El 

objetivo fue caracterizar el sistema de agua potable”. En metodología 

fue de tipo exploratorio y nivel cualitativo; recolectaron información 

con ayuda de encuestas para determinar la molestia de los usuarios, tasas 

de mortalidad y censos de INEI. Teniendo la siguiente conclusión se 

determinará una propuesta para mejorar los servicios de agua y 

saneamiento para garantizar el bienestar de la población y de esta 

manera contribuir con la disminución de la incidencia de enfermedades 

diarreicas, parasitosis y dérmicas. 

En Ica Doroteo (8), La tesis fue titulada:” Diseño del sistema de 

agua potable, conexiones domiciliarias y alcantarillado del 

Asentamiento Humano “Los Pollitos” – Ica haciendo empleo de los 

programas Watercad y Sewercad”. Tesis para optar el título 

profesional de ingeniería Civil, sustento en Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. El objetivo fue diseñar un sistema de agua potable, 

conexiones domiciliarias y alcantarillado con el fin de mejorar estos 

servicios en el Asentamiento Humano “Los Pollitos” de la ciudad de 

Ica”. En metodología la cual se orientó por un enfoque cualitativo; de 

tipo aplicado, analizándose la vida útil de las estructuras e instalaciones
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en comparación con las estructuras ya conocidas. Teniendo la siguiente 

conclusión la normativa OS. 070 la cual está referida a la red de aguas 

residuales, estipula las ponderaciones estimadas para el diseño de una 

red de alcantarillado la que alega que el caudal mínimo aceptable 

debería ser de 1.5 l/s, con una pendiente mínima aceptable de 5.7 m/km 

y una velocidad máxima de 5 m/s. 

En Apurímac Quesquén (9). La tesis fue titulada: 

“Mejoramiento de un sistema de abastecimiento de agua potable en 

la localidad de Piyay, Distrito de Pataypampa, Provincia de Grau – 

Región Apurímac” Tesis para optar el título profesional de ingeniería 

Agrícola, sustento en Universidad Pedro Ruiz Gallo. “El objetivo fue 

diseñar el sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de 

Piyay, distrito de Pataypampa provincia de Grau – Región Apurímac”. 

En metodología las características propias de la investigación se ha 

empleado el método científico descriptivo, que permite, por un lado, 

recopilar valiosa información y procesarla, y por otro, interpretar y 

presentar los resultados de la investigación. Teniendo la siguiente 

conclusión donde la línea de conducción ya construida será cambiada 

en su totalidad  y ampliada hasta la nueva “captación“dándole una 

longitud de 5.504 km aproximadamente, a la vez que se llevaran a cabo 

obras civiles de control hidráulico; tales como cámaras rompe presión 

tipo 6, válvulas de aire y de purga. A la vez que el reservorio antiguo se 

demolerá, posicionando en su lugar un reservorio rectangular de 17 m3.
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2.1.3. Antecedentes locales 
 

En Piura Calderón (10). La tesis fue titulada: “Ampliación y 

mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del 

saneamiento básico de la localidad de Monte Grande, Distrito de 

Sapillica – Ayabaca” Tesis para optar el título profesional de ingeniería 

Agrícola, sustento en Universidad Pedro Ruiz Gallo.” El objetivo fue la 

ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del 

saneamiento básico de la localidad de Monte Grande, Distrito de 

Sapillica – AYABACA – PIURA”. En metodología cabe señalar que 

es deductivo, se refiere cuando se utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones generales para explicaciones generales, en este proyecto 

obtenemos conclusiones siguiendo los reglamentos dados para el 

sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Analítico, este Método lo 

utilizaremos para analizar la información primaria y secundaria, y así 

arribar a los hallazgos y resultados, relacionados con los indicadores, 

dimensiones y variables que conforman la presente investigación. 

Sintético, implica la síntesis esto es, unión de elementos para formar un 

todo. Teniendo la siguiente conclusión, la condición de salud de cada 

uno de los pobladores mejorará con la ejecución de la propuesta 

presentada, contando con infraestructura adecuada para la deposición 

sanitaria de excretas y aguas residuales; lo que favorecerá la disminución   

de enfermedades diarreicas, infecciosas y parasitarias. Con el presente 

estudio se pretende beneficiar a 60 familias
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En Piura Palomino (11), La tesis fue titulada: “Diseño del sistema 

de agua potable en el Caserío Pueblo Nuevo, provincia de Buenos 

Aires, Provincia de Morropón, Región Piura”. Tesis para optar el 

título profesional de ingeniería Civil, sustento en Universidad Católica 

los Ángeles de Chimbote.” El objetivo fue diseñar los elementos de 

abastecimientos agua potable, en el centro poblado Pueblo Nuevo”. En 

metodología la investigación fue de tipo descriptivo, nivel ocular y el 

diseño se realizó el software wáter cad, Teniendo la siguiente 

conclusión: El desarrollo y ejecución de este proyecto mejorará en gran 

manera las condiciones de vida de los pobladores del centro poblado 

mencionado. 

En Piura Gonza (12). La tesis fue titulada: “Mejoramiento del 

sistema de agua potable del caserío de Monteverde, distrito de Las 

Lomas, provincia y departamento de Piura”. Tesis para optar el título 

profesional de ingeniería Civil, sustento en Universidad Cesar Vallejo. 

El objetivo fue plantear el mejoramiento al sistema de abastecimiento 

de agua existente en la localidad de Monteverde, inspeccionando todos 

los componentes que conforman el sistema, En metodología fue 

Investigación descriptiva- analítica, no experimental. Determina la 

población como todos sistemas de abastecimiento de agua potable que 

existen en el distrito Las Lomas, así la muestra está conformada por el 

sistema de abastecimiento de agua del caserío Monteverde. Teniendo la 

siguiente conclusión, el sistema de agua potable propuesto será por 

gravedad.
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2.2. Bases teóricas 

 
2.2.1.  El agua 

 
Es aquella que tiene dos estados, líquido y estado sólido que se define 

como el hielo, además podemos decir que se encuentra compuesta de 

dos átomos de hidrogeno y oxígeno. (13) 

2.2.2. Ciclo hidrológico de agua 
 

El ciclo hidrológico del agua se define como el proceso permanente 

del movimiento de transferencias de las masas de agua que existen en 

nuestro planeta, es un proceso continuo en que las moléculas del agua 

pasan por 3 tipos de estados los cuales son sólido, líquido y gaseoso. 

(13) 

 
 

Figura N° 1 Ciclo hidrológico del agua 
 

Fuente: lineaverdeceutatrace.com
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2.2.3. Tipos de fuentes 

 
a) Fuentes pluviales 

 
Se  determina  precipitación  que  cae  a  la  corteza  terrestre  y  es 

almacenada 

b) Fuentes superficiales 
 

Son fuentes que se encuentran por encima del sub suelo radicando y 

formando lagos o ríos 

c) Fuentes subterráneas 
 

Son aquellas donde las aguas se encuentran por debajo del terreno 

natural, se producen a 

través de manantiales o acuíferos 

 
2.2.3.1 Aforo 

 
Significa el cálculo de duración que se tarda en llenar el agua a un 

recipiente, el caudal es expresado en lt/sg. 

2.2.3.2 Caudal 
 

Se define como la cantidad de fluido que circula a través de una sección 

por unidad de tiempo. 

Formula: 

 

 
 

Donde: 

 
Q= Caudal en lt/seg 

𝐕  = Volumen del recipiente en litros.

 
𝐭    = Tiempo promedio en seg.”
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a) Aguas superficiales 
 

Están constituidas por los ríos, quebradas, arroyos y lagos que discurren 

naturalmente por la superficie terrestre, para su uso se deberá hacer un 

estudio para su calidad y disponibilidad. (14) 

b) Aguas subterráneas 
 

Las aguas subterráneas poseen un espacio para su obtención, se recargan 

mediante las infiltraciones o por algunas grietas en el suelo, son menores 

en su aportación diaria, pero son superiores en calidad a los 

abastecimientos superficiales. (14) 

c) Aguas de lluvia 
 

Son aguas que raramente son fuentes de abastecimiento, usualmente su 

uso es en ámbito rural y en lugares que careas de aguas. (14) 

2.2.3.2 Demanda de agua 
 

Se define como la extracción hídrica del sistema natural destinado a 

suplir los requerimientos o necesidades para el consumo de la 

población humana. (15) 

a) Demanda de dotación 
 

Entendemos por dotación la cantidad de agua que se asigna a cada 

poblador o habitante y se en lt/hab/día 

2.2.4. Sistema de agua potable 
 

Es aquel proceso de suministro de agua que abarca de forma general, la 

captación, línea de conducción y aducción, reservorio y distribución del 

recurso. (16)
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2.2.4.1 Captación 
 

Nos dice que el diseño deberá garantizar como mínimo la captación 

del caudal máximo diario necesario protegiendo a la fuente de 

contaminación. (17) 

a) Tipos de captación 
 

Captación de aguas pluviales  : Se realiza en los tejados o áreas 

especiales debidamente dispuestas. En estas condiciones el agua 

arrastra las impurezas de dichas superficies, por lo que para hacerla 

potable es preciso filtrarla  (17) 

Captación de agua superficial  :   Según Comisión Nacional del 

son aquellas que escurren en los cauces y presentan una superficie 

libre sujeta a la presión atmosférica   (17) 

Captación de aguas subterráneas  : Se encuentra por debajo de la 

superficie terrestre, su aprovechamiento consiste básicamente en 

determinar en donde se encuentra bajo las condiciones que le 

permitan llegar rápidamente a los pozos  (17) 

Captación agua de manantiales  : Se define como el lugar donde 

el acuífero se manifiesta en la superficie. No siempre es de buena 

calidad bacteriológica el agua de un manantial  (17) 

Indicadores de las dimensiones de evaluación del sistema actual 

a) Antigüedad 

Periodo o tiempo que ostenta varios años de existencia y permanece 

en un lugar
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b) Clase de tubería 
 

Tubería de PVC 

 
Los tubos de agua fría, comercialmente se fabrican de 4 clases. 

 
c) Compuerta 

 
Compuerta  deslizante  de  sección  cuadras  o  rectangulares  de 

montaje en canales metálica con las partes fijas 

d) Tipo de canal 
 

Canales serán determinados en función al caudal y la calidad del 

agua, construidos con seguridad que garanticen su funcionamiento. 

(17) 

Sección del canal 

 
Para regular el flujo de ingreso y un aliviadero para eliminación de 

residuos . 

2.2.4.2 Línea de conducción 
 

Parte del sistema que transporta el agua, es la estructura deberá tener 

capacidad de conducir como mínimo, el caudal máximo diario . (18) 

a) Antigüedad 

Periodo o tiempo que ostenta varios años de existencia y permanece 

en un lugar 

b) Tipo de línea de conducción 
 

Línea de conducción a través de tuberías por gravedad 

 
c) Clase de tubería 

 
Tuberías PVC 

 
Tubos de agua fría, comercialmente se fabrican de 4 formas
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Tabla de clases de tuberías PVC y presión de trabajo máxima 

 

 
 

Fuente: Agüero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 2 Grafica de carga estática y línea 
 

Fuente: Agüero 
 

d) Distancia de tubería 
 

Es la distancia que hay en un extremo de la tubería hacia el otro y se 

mide en pulgadas 

e) Estado de la tubería 
 

Observar la tubería de manera física y lugar donde se encuentre ubicado
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f) Válvula 

 
Válvula de aire 

 
Sirve para sacar el aire atrapado en las tuberías a fin de facilitar el paso 

del agua 

g) Cámara rompe presión 
 

Se  coloca  cuando  el  desnivel  del  terreno  entre  la  captación  y  el 

reservorio o población beneficiada es considerable  (18) 

2.2.4.3 Reservorio 
 

Es un depósito de concreto o mampostería que sirve para almacenar y 

controlar el agua que se distribuye a la población, además de garantizar 

su disponibilidad continua en el mayor tiempo posible. (19) a) 

Antigüedad 

Periodo o tiempo que ostenta varios años de existencia y permanece 

en un lugar 

La línea de conducción que debe tener como máximo el tiempo de 

servicio es 20 años 

b) Estado de la estructura 
 

Observar el reservorio la parte física y externa de la estructura 

 
c) Forma del reservorio 

 
Rectangular 

 
Menciona que los reservorios son comúnmente de forma cuadrada o 

rectangular.
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d) Volumen del reservorio 
 

La cantidad de masa, se mide a su largo, ancho, altura en metros y 

volumen se cuantifica en m3 

f) Tipo de reservorio 

 
Reservorios elevados. 

 
Los reservorios elevados, son los que pueden tomar la forma esférica, 

cilíndrica, y de paralelepípedo, son construidos sobre torres, 

columnas, pilotes, etc. (20) 

Reservorios apoyados 
 

Principalmente tienen forma rectangular y circular, son construidos 

directamente sobre la superficie del suelo. 

Reservorios enterrados 
 

Tienen la forma rectangular, cuadrada y circular, son construidos 

por debajo de la superficie del suelo (cisternas). 

2.2.4.4 Línea de aducción 
 

Se entiende por línea de aducción al tramo de tubería que transporta 

agua desde el reservorio hasta el inicio de red de distribución del 

sistema de agua potable  (20) 

a) Antigüedad 
 

La conducción que debe tener como máximo el tiempo de servicio 

es 20 años 

b) Clase de tubería 

 
Tubería de PVC 

 
Los tubos de agua fría, comercialmente se fabrican en cuatro clases
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c) Diámetro de la tubería 
 

La distancia que hay entre un extraño hacia el otro de la tubería, y 

su unidad es en pulgadas 

d) Material de tubería 
 

Tubería de PVC Según Avina expresa que lo recomendable para 

zonas rurales se debe de utilizar tuberías de PVC, debido a que este 

material, es durable, flexible   (20) 

e) Estado de la tubería 
 

Consiste en observar la tubería de manera física y lugar donde se 

encuentre ubicado 

f) Válvula 
 

Válvula de aire 

 
Sirve para sacar el aire atrapado de las tuberías a fin de facilitar el 

paso del agua 

Cámara rompe presión 
 

Se coloca cuando el desnivel del terreno entre la captación y el 

reservorio o población beneficiaria es considerable 

2.2.4.5 Red de distribución 
 

Son tuberías y accesorios que se instalan desde la red de distribución 

hacia cada vivienda, para que las familias puedan utilizarlas en la 

preparación de sus alimentos  (21) 

a) Antigüedad 
 

Periodo o tiempo que ostenta varios años de existencia y permanece 

en un lugar
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La conducción que debe tener como máximo el tiempo de servicio es 

 
20 años 

 
Tipo de red de distribución 

 
Red abierta 

 
Este tipo de red parte de una tubería principal y constituida por 

tuberías en forma de ramas en la cual distribuye el agua potable a la 

población  (21) 

b) Clase de tubería 
 

Tuberías PVC 

 
Tubos de agua fría, comercialmente se fabrican de 4 formas 

 
c) Diámetro de tubería 

 
Es la distancia que hay en un extremo de la tubería hacia el otro y se 

mide en pulgadas 

2.2.5 Topografía 
 

Según Arango (22); es el estudio que determina puntos de un 

terreno,  a través  de recolección  de datos,  estudia el  conjunto  de 

principios y procedimiento que tienen la representación gráfica de la 

tierra, por un procesamiento de partes físicas de geoide, el cual 

determina el tipo de terreno, esto nos dará a conocer que la topografía 

es el estudio que nos permite tomar mediciones en terrenos e 

identificar (plano, llamo o accidentado)
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2.2.6 Condición Sanitaria 
 

Según Álvarez (23) nos define que las condiciones sanitarias son las 

que cumplen condiciones técnicas, higiénicas, de dotación y de control de 

la calidad y buen funcionamiento del sistema, también menciona que 

depende de factores lo cuales son bienestar de salud y satisfacción, de otro 

lado la condición sanitaria del ser humano es una condición que no se puede 

observar y su bienestar (salud) tampoco. 

a) Mejorar la condición sanitaria 
 

Mediante la gestión privada o públicas las autoridades competentes tienen 

la obligación de mejorar las condiciones sanitarias para los habitantes y 

garantizar su bienestar, es fundamental como el desarrollo. (23)
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III. Hipótesis 
 

No aplica
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IV. Metodología 

 
4.1. Tipo de Investigación 

 
La investigación será de tipo descriptivo, cualitativo, no experimental de corte 

transversal, se buscó especificar rasgos y características importantes de los 

elementos a analizar mediante técnicas de observación acerca de condición 

del sistema de abastecimiento de agua potable del caserío de Silia. 

Según Behar (24). es explicar el comportamiento de una variable en 

función de otra. Su aplicación para explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se encuentra 

4.2. Nivel de la Investigación 
 

El nivel de investigación cualitativo y cuantitativo, lo más resaltante de este 

nivel es comprender completamente la población en estudio a través de una 

descripción, describir diferentes relaciones de causas y efectos. 

Según Castro (25) Se centra en descubrir y caracterizar el estado del 

sistema de saneamiento básico. 

4.3. Diseño de la Investigación 
 

El diseño de investigación fue no experimental de corte transversal, debido a 

que no se manipulo la variable de estudio. 

Se utilizará este esquema:
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Donde 
 

O: Observación, para poder tener una muestra que tendré que tener las bases 

teóricas para poder observar con detenimiento el sistema de abastecimiento de 

agua potable 

M: Muestra, después de observar se tomó una muestra aleatoria para realizar 

el diagnostico 

Análisis de evaluación (X1; X2, X3, Xn) = Son aquellos componentes 

diferentes de un sistema. 

R: Resultado, es aquella interpretación de los instrumentos para 

caracterizarlos y aplicarlos. 

Según Siampieri (26). Es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables, Se basa fundamentalmente en la observación de 

fenómenos”.
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4.4. El universo y muestra 

 
        El universo 

 
Estará definido por el sistema abastecimiento de agua potable en el caserío 

de Silia, distrito de Canchaque. provincia de Huancabamba, departamento 

de Piura 

Desde un punto de vista estadístico, se denomina población o universo al 

conjunto de elementos o sujetos que serán motivos de estudio. (27) 

        La muestra 

 
Se tomó como muestra el sistema de abastecimiento de agua potable del 

caserío de Silia, distrito de Canchaque. provincia de Huancabamba, 

departamento de Piura 

La muestra es un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos 

y debe ser representativo en dicha población (28)
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4.5. Definición y operacionalización de las variables 
 

 

VARIABLE                
DEFINICIÓN 

Tabla N° 1 Operacionalización de las variables 
 

DEFINICIÓN 

 

 
ESCALA DE

        CONCEPTUAL             OPERACIONAL     
   DIMENSIONES       INDICADORES     

       MEDICIÓN  

Variable 

independiente 

Según 

Significados.com, 
define que la evaluación 

Se evaluó los 

componentes  del 

sistema                      de 

  Evaluación    del sistema actual                  
- Caudal 
-Estado actual   de la

significa determinar el 
valor de una cosa en 
estudio, en ese sentido, 

abastecimiento de agua 
potable,   determinando 
sí  estuvieron  en  buen 

 

Captación 
estructura. 
-Identificación del 
peligro. 

 

Nominal

una evaluación es un
 estado o malo.                                                        -Antigüedad                    

 

juicio cuya finalidad es 

establecer, tomando en 

consideración un 

conjunto de criterios o 

Se efectuó la evaluación 
del       sistema de 

abastecimiento de agua 

potable,     usando     la 

técnica de observación y 

 
 

Línea de 

conducción 

-Estado actual 

-Diámetro 

- Presión 

- Velocidad 

 

 
 

Nominal

normas, el valor, la 
importancia o el 
significado de algo. 

así   mismo   se   tomó 
como   instrumento   las 
fichas     técnicas     del 
compendio del  sistema 

  -Antigüedad                  
- Tipo 

- Volumen 

- Forma

de información 

regional en agua y 

saneamiento         según 

Reservorio - Estado actual 

de la 

estructura 

Nominal

(Dirección  Regional  de                                         -Antigüedad                 
Vivienda  Construcción 
y Saneamiento, SIRAS 
Y CARE). 

 

S
e
g
ú
n 

l
o
s 
r
e

s
u
l
t
a
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dos se optó           por           
un 

 

 
 
 

Línea de aducción 

- Diámetro 

- Presión 
- Velocidad 

- Estado actual 

- Clase de tubería 

 

 
 
 

Nominal

                                    - Antigüedad                
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mejoramiento           del 

sistema de agua potable 

y  se  hizo    uso  de  las 

normas  del  reglamento 

nacional            de 

edificaciones. 

 
 

 
Red de 

distribución 

- Diámetro 
- Presión 

- Velocidad 

- Antigüedad 

-Estado actual de la 
red 
- Clases de tuberías 

 
 
 
 

Nominal

  Mejoramiento del sistema (Diseño)            

         Captación           - Estructura                          Nominal  

Línea de - Presión Nominal

        conducción          - Clase de tubería                Intervalo   

        Reservorio          - Estructura                          Nominal  

Línea de aducción    
- Presión 

 

Nominal

                                    - Clase de tubería        
 
 
 

Variable 

 
 
 

Todas las personas en toda 

 
 
 

Se verifico de acuerdo a 

Red de 

distribución 
- Velocidad 

  - Presión                    
          Nominal  

 

- Número de

dependiente situación de diferentes 
actividades que realizan 

las fichas del 
compendio del sistema 

 

Cobertura de agua 
viviendas 

-Beneficiarios del 

 

Nominal

Mejoramiento del 

servicio de agua 

día a día tienen la 
necesidad de tener una 

de información regional                                         sistema   
en agua y saneamiento

potable 
salud favorable por lo cual 
hasta el pueblo más 
alejado los pobladores 
deben tener un servicio 
sanitario que cumpla con

 

según (Dirección 
Regional de Vivienda 
Construcción y 
Saneamiento, SIRAS Y 
CARE). 

  Cantidad de agua      - Caudal                               Nominal   
 

Continuidad del 

  servicio                    
  - Horas del servicio             Nominal  

los parámetros del
 Calidad del agua       

- Parámetros de Nominal

                                      ministerio de salud.                                                         
                                    calidad   

Fuente: Elaboración Propia
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4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Se realizarán visitas a la zona de estudio, donde se obtendrá información de campo 

mediante el uso de ficha y encuestas, la cual posteriormente se procesará en 

gabinete siguiendo una secuencia metodológica convencional. 

Según López (29) es una de las técnicas de investigación social más 

extendido, uso en el campo de la Sociología que ha trascendido el ámbito estricto 

de la investigación científica 

Tabla N° 2 Equipos y materiales 
 

Descripción Cantidad Unidad 

Wincha 1 Und. 

 

Cámara 
 

1 
 

Und. 

 

Laptop 
 

2 
 

Und. 

 

Libreta de campo 
 

1 
 

Und. 

 

Lapicero 
 

1 
 

Und. 

 

Calculadora 
 

1 
 

Und. 

 

Hoja para encuesta 
 

1 
 

Und. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

4.7. Plan de análisis 
 

Es  la ruta,  mediante la  cual  se analiza  y organiza la data plasmada  en  un 

determinado instrumento, con el fin de despejar un objetivo planteado. (29) 

El plan de análisis, que se realizó en el Caserio de Silia, tiene los siguientes puntos: 

 
     Es un análisis en el cual se debe tener en cuenta la ubicación del lugar del 

estudio del (Caserío de Silia).
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     Realizar búsqueda de materiales como libros, manuales y normas. 

 
     Aplicación de encuestas y fichas bibliográficas cuya finalidad es poder conocer 

la problemática, con respecto al funcionamiento del sistema de agua potable, 

mantenimiento y gestión administrativa. 

 Procesamiento de datos, empleando los softwares correspondientes y 

presentación de tablas y cuadros, para poder visualizar y comprender los 

resultados 

     Análisis demográfico de donde recopilaremos la información, de acuerdo a 

cada familia y cantidad de habitantes que conforman el lugar de estudio (Caserio 

Silia). 

     Análisis e interpretación de resultados los cuales nos ayudaran a proponer las 

respectivas mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable del Caserio de 

Silia.



 

 
 
 

4.8. Matriz de Consistencia 
 

Tabla N° 3 Matriz de consistencia 
 

“Evaluación y mejoramiento del sistema de agua del centro poblado Silia Distrito de Canchaque, Provincia de Huamcabamba-Piura” 

Problema                                                Objetivos                                     Marco teórico                            Metodología                       Referencias bibliográficas 

Características del problema 
El problema principal en Perú en las 
zonas rurales, es que no se tiene el 
acceso al agua potable, gran número 
de poblaciones en zonas rurales 
consumen agua sin haber sido tratadas 
y el acceso de agua es de 
aproximadamente 2.6%, de acuerdo a 
datos del ministerio de vivienda 
construcción y saneamiento, por ellos 
con el proyecto se planteó satisfacer 
la necesidad  de lograr el equilibrio 

hidrológico que asegure el 

abastecimiento de agua potable 

mediante la ampliación y el 

mejoramiento  del  sistema  de  agua 
potable del centro poblado Silia, 
distrito de Canchaque, provincia de 
Huamcabamba,  departamento  de 
Piura . 

 
Enunciado del problema 
¿La evaluación  y mejoramiento del 
sistema de agua potable del caserío 

Silia, distrito de  Canchaque, 

provincia de Huamcabamba región 

Piura, mejorara la condición sanitaria 

de la población? 

Objetivo general 
 
Realizar  la  evaluación  y 

mejoramiento del sistema de agua 

potable del caserío Silia, distrito de 

Canchaque, provincia de 

Huamcabamba-Piura. 

 
Objetivo especifico 
 
Evaluar el sistema de agua potable del 

caserío Silia, distrito de Canchaque, 

provincia de Huamcabamba-Piura. 
 
 
Proponer el mejoramiento del sistema 

de agua potable del caserío Silia, 

distrito de Canchaque, provincia de 

Huamcabamba-Piura. 
 
 
Determinar la condición sanitariade la 

población del caserío Silia, distrito de 

Canchaque, provincia de 

Huamcabamba-Piura. 

. 

Antecedentes 
Se  necesitó  de  buscadores 
en    internet    los    cuales 
fueron: 
Antecedentes locales 
Antecedentes Nacionales 
Antecedentes 
Internacionales 
 
 
Bases teóricas 
Agua 

Agua potable 

Aforo 
Caudal 
Tipos de fuentes 
Demanda de agua Demanda 
de dotación Sistema  de  
abastecimiento de agua 
potable 
Captación 
Línea de conducción 
Reservorio 
Línea de aducción 

Red de distribución 

El tipo de investigación fue 

correlacional, teniendo los 

objetivos en relación a la 

variable, el nivel de 

investigación de carácter 

cualitativo y cuantitativo, 

describiendo la variable de 

inicio y fin, Llevándolos a un 

cálculo matemático, el diseño 

de la investigación no 

experimental de tipo 

transversal. Describe todos 

los fenómenos como están en 

su contexto natural y el 

universo conformado por el 

sistema  de  agua  potable en 

las zonas rurales y la muestra 

de agua potable del centro 

poblado Silia, distrito de 

Canchaque, provincia de 

Huamcabamba, región Piura. 

“Ministerio de vivienda 

construcción y saneamiento. 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones   OS.010   [Internet]. 

2006. 2006 [citado 4 de mayo de 
2022]. p. 156” 
“Ministerio          de          vivienda 
construcción y saneamiento. 
Reglamento         Nacional         de 
Edificaciones   OS.020   [Internet]. 
2006. 2006 [citado 4 de mayo de 
2022]. p. 156” 

“Ministerio de Vivienda 

construcción y S. Reglamento 

Nacional de Edificaciones OS.030 

[Internet]. 2006. [citado 4 de 

febrero de 2022]. p. 156” 
 
“Agüero Pittman Roger. Agua 

Potable para Poblaciones Rurales 

[Internet]. 1997. 1997 [citado 4 de 

mayo de 2022]. p. 1-165” 

 
“Ministerio de Vivienda 

construcción y S. Reglamento 

Nacional de Edificaciones OS.050 

[Internet]. 2006. [citado 4 de mayo 

de 2021]. p. 156”

 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.9. Principios Éticos 
 

La Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, publicación lleva como título 

código de ética para la investigación. (30) 

 Protección de la persona 
 

Seguridad y bienestar de las personas es el fin supremo de toda investigación, y 

por ellos se debe proteger su dignidad e identidad, diversidad socio cultural, 

confidencialidad, privacidad, creencia y religión, 

 Libre participación y derecho a estar informado 
 

Las personas que participan en las actividades de investigación tienen el derecho 

de estar bien informados sobre los propósitos y fines de la investigación que 

desarrollan o en la que participan; y tienen la libertad de elegir si participan en 

ella, por voluntad propia. 

 Beneficencia y no-maleficencia 
 

Toda investigación debe tener un balance riesgo-beneficio positivo y justificado, 

para asegurar el cuidado de la vida y el bienestar de las personas que participan 

en la investigación. En ese sentido, la conducta del investigador debe responder 

a las siguientes reglas generales: no causar daño, disminuir los posibles efectos 

adversos y maximizar los beneficios.
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 Cuidado del medio ambiente y respeto a la biodiversidad 
 

Toda investigación debe respetar la dignidad de los animales, el cuidado del 

medio ambiente y las plantas, por encima de los fines científicos; y se deben 

tomar medidas para evitar daños y planificar acciones para disminuir los efectos 

adversos y tomar medidas para evitar daños. 

 Justicia 
 

El investigador debe anteponer la justicia y el bien común antes que el interés 

personal. Así como, ejercer un juicio razonable y asegurarse que las 

limitaciones  de su  conocimiento  o  capacidades,  o  sesgos,  no  den  lugar a 

prácticas injustas. El investigador está obligado  a tratar equitativamente a 

quienes participan en los procesos, procedimientos y servicios asociados a la 

investigación, y pueden acceder a los resultados del proyecto de investigación. 

 Integridad científica 
 

El investigador (estudiantes, egresado, docentes, no docente) tiene que evitar el 

engaño en todos los aspectos de la investigación; evaluar y declarar los daños, 

riesgos y beneficios potenciales que puedan afectar a quienes participan en una 

investigación. Asimismo, el investigador debe proceder con rigor científico, 

asegurando la validez de sus métodos, fuentes y datos. Además, debe garantizar 

la veracidad en todo el proceso de investigación, desde la formulación, 

desarrollo, análisis, y comunicación de los resultados.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.   Resultados 
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Población actual 400 Habi 

N° de viviendas 80 

Viviendas con conexiones domiciliarias 65 

Viviendas sin conexiones domiciliarias 15 

Habitantes por vivienda 5 

 

 

5.1. Resultados 
 

Dando respuesta a mi primer objetivo de la investigación, evaluar el 

sistema de agua potable del caserío Silia, provincia de Canchaque, distrito 

de Huamcabamba-Piura.2022 

1. Ubicación del Caserío 

Departamento: Piura 

Provincia: Huancabamba 

Distrito: Canchaque 

Localidad: Silia 

Altitud: 772 m.s.n.m 

 
Coordenadas UT: UTM 649543.20E Y 9413095.87N, 

 
2. Población actual 

 
La información se basa en el cuestionario aplicado al dirigente de la JASS del 

caserío y pobladores. 

Tabla N° 4 Población del Caserio de Silia 
 

tantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración Propia
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EVALUACIÓN 

DE CÁMARA 

DE 

CAPTACIÓN 

 
Tipo de 

captación 

 

 
Ladera (manantial) 

 

Material de 

construcción 
 

Concreto 

Obtenido por 

observación directa, 
Estado regular 

 
Agua captada 

 
Ingreso a través de 3 

tuberías de PVC 

Tubería de Ø 
38.10mm hacia el 
desarenador con 

longitud de 
1.50mm y ancho 

de 1.65m 

 

 
Antigüedad 

 

 
11 años 

Resolución 
Ministerial N° 192 

indica que periodo de 
diseño es de 20 años; 

sí cumple. 

 
Tipo de tuberíade 

salida 

 
PVC 

Material adecuado 

(económico, flexible, 

durable) se encuentra 

expuesto a daños. 

 
Clase de tubería 

 
10 

Presenta esta clase de 
tubería según el 
reglamento. 

Diámetro de 
tubería 

 
2’’ 

Estado regular 

 
Cámara seca 

 
Regular 

Presenta patologías 
como eflorescencia 

en la estructura. 

 

 

3. Evaluación 

 
Tabla N° 5 Evaluación de captación 

COMPONENTE          INDICADORES                 DATOS DESCRIPCIÓN

RECOLECTADOS     

Componente de 

concreto se 

encuentra en estado 

regular
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Cámara húmeda 

 
Bueno 

Presenta 
eflorescencia 

 

Cerco perimétrico 
Cerco vivo El cerco vivo de 

captación se 
encuentran seco 

Accesorios 
Válvulas, 

Canastillas 
Se encuentran en 

estado regular 

 

 
Tapa sanitaria 

 

 
Concreto 

 
Se pudo observar que 

algunas tapas se 

encuentran en buen 

estado y otras en 

estado regular 

Fuente: elaboración propia 
 

 

Evaluación de la captación 
 

 
3 

 

 
2 

 

 

1 

0 

3 PUNTOS                                  2 PUNTOS                                1 PUNTOS 
 

BUENO                                    REGULAR                        MALO 
 

Series1 
 

Figura N° 3 Grafica del estado de la captación 

 
Fuente elaboración propia
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Interpretación: La  evaluación  de  la  captación  del  caserío  de  Silia  tuvo  una 

interpretación iniciando desde el cerco perimétrico, tapas sanitarias, válvulas, 

estructura y accesorios, obteniendo como resultado un puntaje de 1 (mal) en cerco 

perimétrico, un puntaje de 2(regular) tapas sanitarias, 2(regular) en estructura, 

2(regular) en válvulas y 2(regular) en accesorios, promediando la evaluación de sus 

componentes 1.8 puntos (regular). 

Tabla N° 6 Evaluación línea de conducción 
 

 

COMPONENTE                 INDICADORES                   
DATOS                

DESCRIPCIÓN 
RECOLECTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓNDE 

LA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN 

 
Tipo de línea de 

conducción 

 

 
 

Pase Aéreo 

Este sistema se 
aplica porque hay 
una quebrada en el 

recorrido de la línea 
de conducción. 

 

 
 

Tipo de tubería 

 

 
 

PVC 

Material adecuado 

(económico, 

flexible, durable) se 

encuentra en buen 

estado 

 
Diámetro de tubería 

 
2’’ 

Está expuesta y 

presenta daños 

parcialmente. 
 

 
 

Antigüedad 

 

 
 

11 

Si cumple con el 
periodo de diseño 
que nos indica la 

Resolución 
Ministerial N° 192 

 
Clase de tubería 

 
10 

Para trabajar en 

zonas rurales se 
recomienda una 

clase de tubería 10, 

Válvulas Si cuenta Válvulas       en 

buen estado 

Fuente: elaboración propia
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E V A LU A C I ON  DE LA LI N A  DE 
C O N D U C C I Ó N 

 
Series1       Series2 

 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

 

 
 
 
 
 
 
 

3 PUNTOS                                2 PUNTOS                               1 PUNTOS 

BUENO                                  REGULAR                       MALO
 

 

Figura N° 4 Grafica del estado de la línea de conducción 
 

Fuente elaboración propia 

 
Características de línea de conducción 

 
N° Tramo Diámetro Material Longitud 

LC-01 Desde captación hasta el 

 
reservorio de Cilia 

DN 38.10MM PVC 

 
clase 10 

300m 

Fuente. Elaboración propia 

 
Interpretación: La evaluación de la línea de conducción del caserío de Silia tuvo 

una interpretación por 5 evaluaciones iniciando con el tipo conducción, tipo de 

tuberías diámetro de las tuberías, clase de tubería, antigüedad y válvulas, obteniendo 

como resultado un puntaje de 3 (Bueno) en las 5 evaluaciones, cumple con el 

diámetro y clase de tuberías según resolución Ministerial N° 192, por lo tanto, no 

necesita mejoramiento.
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Tabla N° 7 Evaluación del reservorio de almacenamiento 

 
COMPONENTE                INDICADORE 

S 

DATOS 
RECOLECTADOS          DESCRIPCIÓN

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 

RESERVORIO DE 

ALMACENAMIEN 

TO 

 
Tipo de 

reservorio 

 
Apoyado 

Apta por el tipo de 

topografía que 
posee el caserío 

Silia 

 
Forma de 
reservorio 

 
Rectangular 

Es el más 

recomendado 
para zonas 

rurales. 

 
Material de 
construcción 

 
Concreto 

Obtenido     por 

observación 
directa, en un 

estado regular. 

 
Volumen 

 

10.00m3
 

El volumen es 
adecuado, para 
abastecer a los 

usuarios. 

 
Antigüedad 

 
11 años 

Cumple con el 

periodo indicado 
en la Resolución 

Tipo de tubería PVC El material es el 
recomendado. 

  

 
 
 

Clase de tubería 

 

 
 
 

7.5 

Según la diferencia 

de cotas del terreno 

corresponde esa 

clase de la 

tubería. 

  
Diámetro de 

tubería 

 

 
2’’ 

Se determinará en 

el cálculo del 
mejoramiento de 

reservorio de 
almacenamiento. 
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Accesorios 

 
Cuenta con 

accesorios 

Se determinará en 
el cálculo del 

mejoramiento del 
reservorio de 

almacenamiento. 

  
Caseta de 

cloración 

 

 
Operativa 

Se determinará en 
el cálculo del 

mejoramiento del 
reservorio de 

almacenamiento. 

  
Cerco 

perimétrico 

 
Cerco vivo 

Cerco vivo seco, se 
recomienda hacer 

un cerco de 
concreto con 

perímetro de 40ml 

  
Caseta de 
válvulas 

 

 
 

Cuenta con válvulas. 
(1.50x150x0.10m) 

Cuenta con 
accesorios comolo 
son la tubería de 
rebose, limpia 
y ventilación. 

 

Fuente. Elaboración propia 
 

 

Evaluación del reservorio 
 

 

3 
 

 
2 

 

 

1 

3 PUNTOS                                 2 PUNTOS                                1 PUNTOS 

BUENO                                   REGULAR                       MALO 
 

Series1 
 

Figura N° 5 Grafica del estado del reservorio 
 

Interpretación: El reservorio cuenta con una estructura de concreto, aquella estructura 

cumple con la resistencia según ensayos de esclerómetro, su estado es regular debido que 

se encuentra sin cerco (vivo) de protección debido a un deslizamiento del suelo, se 

recomienda hacer el diseño de un cerco perimétrico de 40ml para la protección adecuada 

del reservorio y sus componentes.
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Tabla N° 8 Evaluación línea de aducción 
 

 

COMPONENTE             INDICADORE 
S 

DATOS 

RECOLECTADOS 

 

DESCRIPCIÓN

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 

LÍNEA DE 

ADUCCIÓN 

 
Tipo de línea de 

aducción 

 

 
 

Por 
gravedad 

Aplica este sistema 

ya que esta se 

encuentracerca de 

la población. 

Antigüedad 11 años Cumple con el 
periodo de diseño 

 
Tipo de tubería 

 
PVC 

Es el material más 

adecuado para 

este tipo de 

trabajos. 
 

 
 

Clase de tubería 

 

 
 

10 

Cumple con 

reglamento se 

recomienda trabajar 

en zonas rurales 

con clase de 10 de 

tubería 

 
Diámetro de 

tubería 

 

 
 

2’’ 

Se determinará en 

el cálculo del 

mejoramiento dela 

línea de aducción. 
 

Fuente: elaboración propia
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Figura N° 6 Grafica de la línea de aducción 
 

E V A L U A C I Ó N  DE  LA  L I N A  DE 
A D U C C I Ó N 

 
 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

 

 
 
 
 
 
 

3 PUNTOS                                2 PUNTOS                              1 PUNTOS 

BUENO                                  REGULAR                      MALO
 

Fuente: elaboración propia 

 
Características de línea de aducción 

 
N° Tramo Diámetro Material Longitud 

01 Re-Cilia a redes C.P.Cilia 38.10mm PVC clase 10 300m 

Fuente: elaboración propia 

 
Interpretación: La línea de aducción del reservorio proyectado, tienen diámetro 160 mm, 

y ha sido seleccionado para transportar el caudal máximo horario de 17.53 lps, con la 

mínima pérdida de carga y velocidad de 0.992 m/s. Luego de realizar la evaluación, la 

línea de aducción se encuentraen un estado bueno, por lo tanto, no necesita mejoramiento.
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Tabla N° 9 Evaluación de la red de distribución 
 
 

COMPONENTE                 INDICADORES                 
DATOS 

RECOLECTADOS 

 

DESCRIPCIÓN

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVALUACIÓN DE 

LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

 
 

Tipo de red de 
distribución 

 

 
 

Ramificado 

Este sistema se 
aplica porque la 

fuente de captación 
se encuentraen un 

nivel más alto que 
el reservorio y el 

caserío. 

 

 
Antigüedad 

 

 
11 años 

Cumple con lo 
indicado en la 

Resolución 
MinisterialN°192 en 

lo que 
respecta periodo de 

diseño. 

 
Tipo de tubería 

 
PVC 

Es el material más 
recomendado para 
este tipo de trabajos. 

 
Clase de tubería 

 
10 

Cumple con 
reglamento se 

recomienda trabajar 
en zonas rurales con 

clase de 10 de 
tubería 

 
Diámetro de 

tubería 

 
2’’ a 3’’ 

Se determinará en 
el cálculo del 

mejoramiento de 
Red 

de distribución. 

Fuente. Elaboración propia
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E V A L U A C I O N  DE RED DE 

DISTRUBUCI ÓN 
 
 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

 

 
 
 
 
 
 

3 PUNTOS                                2 PUNTOS                              1 PUNTOS 

BUENO                                  REGULAR                      MALO
 

Figura N° 7 Grafica de evaluación de red de distribución 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Características de red de distribución 

 
N° Diámetro Ubicación Material Longitud Tramo 

01 38.10mm 0+300 PVC 

 
clase 10 

300m Captación hacia reservorio 

 
de Cilia 

Fuente: elaboración propia 

 
Metrados redes de distribución 

 
TOTAL, TUBERIA (KM) 

 
Diámetro Total. Diseño Distribución Total requerido 

1 ½ 
 

1 
 

¾ 
 

1/2 

0.300 
 

- 
 

. 
 

. 

0.760 
 

0.325 
 

0.654 
 

2.920 

1.060 
 

0.325 
 

0.654 
 

2.920 

TOTAL 0.300 4.659 4.959 

Fuente: elaboración propia
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Metrados válvulas de purga 
 

Válvula de purga 

 
33mm 12.7 mm 25.4mm 19.5mm     33mm 

TOTAL 0.300 4.659 4.959             0 

Fuente: elaboración propia 
 

Interpretación: Según la evaluación que se le realizó a la red de distribución este 

cuenta con una red ramificada por la ubicación de las viviendas en la zona, Tiene 

una antigüedad de 11 años y una tubería PVC, su estado tiene una calificación de 3 

(bueno) no requiere de mejoramiento.
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Dando respuesta a mi segundo objetivo específico, Proponer el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable del centro poblado Silia, distrito de Canchaque, provincia de Huamcabamba-Piura 2022. 

Tabla N° 10 Plantilla de metrados para rehabilitación de captación (muro de protección) 
 

PLANILLA DE METRADO S - CAPTACIÓ N (REHABILITACIÓ N) 

 

 
 

LO CALIDAD        SILIA O CILIA DIS 

TRITO     :     CANCHAQUE PRO 

VINCIA  :      HUANCABAM BA 

DEPART.      :       PIURA 

02.01.01                 MURO DE PRO TECCIÓ N 
 

 
ITEM 

 
PARTIDA 

 
UND. 

 
Nº VECES 

DIMENS IO NES  
PARCIAL 

 
TO TAL LARGO ANCHO ALTURA 

02.01.01.01 TRABAJO S PRELIMINARES        
02.01.01.01.01 LIM PIEZ A DE T ERRENO M ANUAL m2.      30.00 

  m2. 1.00 10.00 3.00  30.00  

         
02.01.01.02 MO VIMIENTO DE TIERRAS        
02.01.01.02.01 EXCAVACIÓN M ANUAL PARA EST RUCT URAS m3.      0.70 

 Z ap at a muro. m3. 1.00 3.50 0.40 0.50 0.70  

         

 
02.01.01.02.02 

 
NIVELACIÓN INT ERIOR Y APISONADO M ANUAL 

 
m2. 

      
1.40 

   
m2. 

 
1.00 

 
3.50 

 
0.40 

  
1.40 

 

         

 
02.01.01.02.03 

 
ACARREO DE M AT ERIAL EXCEDENT E, DIST .< = 30.00 M . 

 
m3. 

      
0.70 

  
Z anja de línea de conexión 

 
m3. 

 
1.00 

 
3.50 

 
0.40 

 
0.50 

 
0.70 

 

 

Fuente. Elaboración propia
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Tabla N° 11 Plantilla de metrados para la rehabilitación de captación (cámara húmeda y cámara de filtros) 
 

PLANILLA DE METRADOS - CAPTACIÓN (REHABILITACIÓN) 

 
 

 
LOCALIDAD      SILIA O CILIA DIS 

TRITO    :     CANCHAQUE 

PROVINCIA :    HUANCABAMBA 

DEPART.     :       PIURA 

02.01.02              CÁMARA HÚMEDA Y CÁMARA DE FILTROS 
 

 

ITEM 
 

PARTIDA 
 

UND. 
 

Nº VECES 
DIMENS IONES  

PARCIAL 

 
TOTAL LARGO ANCHO ALTURA 

02.01.02.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS        

 
02.01.02.01.01 

 

TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A  1:4, 

E=1.5 CM. 

 
m2. 

      
11.40 

  m2. 1.00 2.50 1.00  2.50  

  m2. 1.00 1.50 1.00  1.50  

  m2. 2.00 1.20 1.00  2.40  

 Pared  lateral m2. 2.00 1.00 1.00  2.00  

 Pared  lateral m2. 2.00 1.00 1.00  2.00  

 Los a fondo m2. 1.00 1.00 1.00  1.00  

         

         

02.01.02.02 MATERIAL FILTRANTE        
 

02.01.02.02.01 
 

FILTRO DE ARENA 
 

m3.      
 

1.25 

  
 

m3. 
 

1.00 
 

2.50 
 

1.00 
 

0.50 
 

1.25  



 

 
 
 

 

02.01.02.02.02 
 

FILTRO DE GRAVA 
 

m3. 
      

1.75 

   

m3. 
 

1.00 
 

2.50 
 

1.00 
 

0.70 
 

1.75 
 

         

 
02.01.02.03 

 
PINTURA 

       

 
02.01.02.03.01 

 
PINTURA  LATEX EN MUROS CON IMPRIMANTE 

 
m2. 

      
6.00 

   
m2. 

 
2.00 

 
1.50 

 
1.00 

  
3.00 

 

   
m2. 

 
2.00 

 
1.50 

 
1.00 

  
3.00 

 

         

 
02.01.02.04 

 
VALVULAS Y ACCESORIOS 

       

 
02.01.02.04.01 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN 

CAPTACIÓN 

 
Und. 

 
1.00 

    
1.00 

 
1.00 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla N° 12 plantilla para rehabilitación de captación (cámara seca) 
 

PLANILLA DE MET RADOS - CAPT ACIÓN (REHABILIT ACIÓN) 
 

 
 
 

LOCALIDAD              SILIA O CILIA 
DIST RIT O     :          CANCHAQUE 

PROVINCIA   :           HUANCABAMBA 

DEPART .      :           PIURA 

02.01.03                      CÁMARA SECA 
 

 

ITEM 
 

PARTIDA 
 

UND. 
 

Nº VECES 
DIMENSIONES 

 

 
PARCIAL 

 

 
TOTAL LARGO ANCHO ALTURA 

02.01.03.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS        

02.01.03.01.01 T ARRAJEO INT ERIOR  C:A 1:4, E=1.5 CM. m2.      2.04 

  m2. 2.00 0.60 0.60  0.72  

  m2. 2.00 0.80 0.60  0.96  

  m2. 1.00 0.60 0.60  0.36  

         

02.01.03.03 PINTURA        

02.01.03.03.01 PINT URA LAT EX EN MUROS CON IMPRIMANT E m2.      2.56 

   

m2. 
 

2.00 
 

0.80 
 

0.80 
  

1.28 
 

   

m2. 
 

2.00 
 

0.80 
 

0.80 
  

1.28 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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Interpretación: El tipo de captación que presenta el Caserío Silia, es de 

tipo ladera, Con la finalidad de captar toda el agua que sale del subsuelo 

mediante una vertiente se ha previsto la construcción de un filtro 

artesanal para darle mejores condiciones de salubridad, darle el 

manteamiento ala bocatoma de captación tipo reservorio la misma que 

cuenta con una caja controladora de caudales y válvula de purga, 

posteriormente ingresar a la zona de captación. Esta estructura se 

encuentra ubica en la cota 805msnm.Es importante mencionar que para 

el mantenimiento de este componente se ha diseñado una tubería de 

rebosa y purga de Ø38.10mm PVC, así mismo para casos donde se 

produzca un exceso de caudal se ha diseñado una tubería de rebose 

Ø38.10mm PVC por donde se desviara la corriente hacia campo libre. 
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Tabla N° 13 Resumen del mejoramiento de reservorio 
 

 
Proyecto      :                                                                               Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable Cilia 

 
 

Región   :PIURA 
Componente :   RESERVORIO APOYADO DE 20.00 M3                                                                                                                                                                  Provincia   :HUANCABAMBA 

Localidad :   CILIA O SILIA.                                                                                                                                                                                                                Distrito   :CANCHAQUE 
 
 

 

ITEM 
 

DESCRIPCION 
 

Und. 
 

TOTAL 

 

02.03 RESERVORIO DE 20 M3 (01 UND)   
02.03.01 RESERVORIO RECTANGULAR APOYADO DE 20.00 M3 (01 UND)   
02.03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES   
02.03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 31.45 

02.03.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 31.45 

02.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
02.03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 10.37 

02.03.01.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL m2 19.36 

02.03.01.02.03 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO m3 1.23 

02.03.01.02.04 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 5.64 

02.03.01.02.05 ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, Dp = 30 M. m3 6.77 

02.03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
02.03.01.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS, e=0.10m m2 19.36 

02.03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   
02.03.01.04.01 CONCRETO F'c = 210 Kg/cm2 m3 17.60 

02.03.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 85.72 

02.03.01.04.03 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Kg 908.85 

02.03.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS   
02.03.01.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C/A 1:2, E=1.5 cm. m2 56.52 

02.03.01.05.02 TARRAJEO EXTERIOR C/A 1:5, E = 1.5 cm. m2 54.76 

02.03.01.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA   
02.03.01.06.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60 x 0.60 m, e=1/8" Und 1.00 

02.03.01.06.02 ESCALERA DE F° G° DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 1" (REMOVIBLE) Und 1.00 

02.03.01.06.03 ESCALERA DE F° G° DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 1" (ESCALERA MARINERA) Und 1.00 
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02.03.02 CASETA DE VALVULAS   

02.03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES   

02.03.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1.33 

02.03.02.01.02 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE m3 1.59 

02.03.02.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 1.33 

02.03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

02.03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 0.55 

02.03.02.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL m2 0.84 

02.03.02.02.03 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO m3 0.36 

02.03.02.02.04 ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=< 30.00 m. m3  

02.03.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

02.03.02.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS, e=0.10m m2 1.09 

02.03.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

02.03.02.04.01 CONCRETO F'c = 210 Kg/cm2 m3 0.46 

02.03.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6.16 

02.03.02.04.03 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Kg 55.01 

02.03.02.05 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS   

02.03.02.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C/A 1:2, E=1.5 cm. m2 3.75 

02.03.02.05.02 TARRAJEO EXTERIOR C/A 1:5, E = 1.5 cm. m2 2.12 

02.03.02.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA   

02.03.02.06.01 TAPA SANITARIA METALICA DE INSPECCIÓN 0.60 m. x 0.60 m, e=1/8" Und 1.00 

02.03.02.07 PINTURA   

02.03.02.07.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES CON IMPRIMANTE m2 4.12 

02.03.02.07.02 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA m2 0.36 

02.03.02.08 INSTALACIONES SANITARIAS   

02.03.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA 1" EN RESERVORIO Und 1.00 

02.03.02.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA 1" EN RESERVORIO Und 1.00 

02.03.02.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE 2" EN RESERVORIO Und 1.00 

02.03.02.08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BYPASS 1" EN RESERVORIO Und 1.00 

02.03.02.08.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO A CLORACION EN RESERVORIO Und 1.00 
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Interpretación 
 

Con el mejoramiento del reservorio apoyado rectangular del caserío de Cilia 

de 10.00m3 de capacidad de almacenamiento. Este es una estructura de 

concreto armado de 3.80m de diámetro de exterior, con 0.20m de losa de 

fondo, 0.20 de espesores de muro y 0.10 de losa de techo. Cuenta con su 

respectiva caseta de válvula de 1.50x150x1.0mm, con 0.10m de losa de fondo, 

asimismo, se ha previsto el diseño de una tubería de rebose y limpieza de PVC 

Ø1 ½”. Es importante mencionar que tanto la cuba de almacenamiento, así 

como la caseta de válvulas cuenta con su correspondiente tapa de inspección 

sanitaria, cuenta también con su respectivo sistema de ventilación. 

En el cuadro que se presenta a continuación se detallan las características 

principales del reservorio 

Tabla N° 14 Características Reservorio Cilia 
 

Tipo Cota       de 

terreno 

(msnm) 

Cota       de 

fondo 

(msnm) 

Nivel      de 

agua 

(msnm) 

Capacidad      de 

almacenamiento 

Apoyado 814.00 815.38 815.9 10.00m3 

Fuente: elaboración propia
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Para el tercer objetivo específico obtener la condición sanitaria de la población 

en el caserío Silia distrito de Canchaque, provincia de Huancamba, departamento 

de Piura 2022 

Tabla N° 15 Ficha condición sanitaria 
 

 

FICHA TECNICA PARA LA CONDICION SANITARIA DE LA POBLACIÓN EN EL 
CASERÍO CILIA 

 
 
 
 
 

TITULO 

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA SU INCIDENCIA EN 

LA CONDICIÓN SANITARIA EN EL CASERÍO DE SILIA, DISTRITO 
DE CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, 
DEPARTAMENTO DE PIURA-2022.. 

AUTOR CORREA VASQUEZ BRUNO GERMAN 

ASERSOR LEON DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 
 
¿Cuántas familias son beneficiadas con este servicio? 

 
 
587 familia se benefician con el sistema de abastecimiento de agua potable. 

 
 

CANTIDAD DE AGUA 
 
 
1.- ¿Tipo de captación? 

 

Subterránea                                                 Superficial 
 

X 

 
2.- De que afluente es captada el agua? 

 
Manantial                                                                     Ladera                                                  Canal 

 
3.- ¿Cuál es el caudal de la fuente en época de estiaje? (En litros/segundo) 

El rendimiento de la fuente es de 100 litros/segundo 

 
4.- ¿Cuántas conexiones domiciliarias tiene su sistema? 

La mayoría de las viviendas tiene conexiones domiciliaria 

No tiene piletas públicas 

 

Fuente: elaboración propia
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EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE, PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA EN 

EL CASERÍO DE SILIA, DISTRITO DE CANCHAQUE, PROVINCIA DE 

HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA-2022.. 

 Asesor: MGTR. ING. GONZALO MIGUEL, LEÓN DE LOS RÍOS 

 

1)  Cobertura del servicio         =               4.0 puntos 
 

2)  Cantidad del servicio           =               4.0 puntos 
 

3)  Continuidad del servicio      =               4.0puntos 
 

4)  Calidad del servicio             =               3.5puntos 

El puntaje de la evaluación de la condición sanitaria será 

𝑽� + 𝑽�  + 𝑽� + 𝑽� 
��𝑢������j𝑒 ��. 𝑺   =                                     = 3.875 �

 

Condición Sanitaria = 3.875 puntos 

 

 

Tabla N° 16 Ficha técnica N°2 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla N° 17 ficha de puntajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fuente:elaboración propia
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Interpretación: La evaluación de la condición sanitaria, se basó en 4 componentes 

importantes que se debe tener en cuenta en un sistema de agua potable y una 

población, dichos componentescomienzan desde la cobertura del servicio, cantidad 

del servicio, continuidad del servicio y la calidad del servicio, cada componente 

obtuvo un resultado el cual se sumó y se promedió obteniendo un puntaje de 3.875, 

con un estado de evaluación “bueno-regular” de categoría “medianamente 

sostenible”, enla llamada “Estado de la condición sanitaria.”, se puede apreciar a 

detalle todo el procedimiento de la evaluación. 

Pregunta 1: ¿Usted cree que al realizar un mejoramiento de abastecimiento de 

agua potable del caserío Silia, mejorará la cobertura del agua potable? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 12: Resultado de la 

encuestapara obtener la 

condición sanitaria. 

Fuente: Elaboración propia – 2022. 
 

 

Interpretación: 
 

El 10% de las personas que fueron encuestadas respondieron que no, que al 

realizar un  mejoramiento  de abastecimiento  de  agua potable el  caserío  no 

mejorará la  cobertura  del  agua,  mientras  que  el  90%  respondieron  que  sí 

mejorará la cobertura si se le realiza un mejoramiento.



58  

 

Pregunta 2: ¿Usted cree que al realizar un mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable del caserío Silia, mejorará la cantidad del agua 

potable? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 13: Resultado de la 

encuestapara obtener la 

condición sanitaria. 

Fuente: Elaboración propia – 2022 

 
Interpretación: 

 
La cantidad del agua es esencial para la zona donde se está llevando a cabo la 

investigación ya que de este va a depender si en realidad está abasteciendo a los 

usuarios del caserío Silia, por ello se hiso una encuesta donde el 100% de las 

personas encuestadas creen que al realizar un mejoramiento del sistema de 

abastecimiento mejorará la calidad de agua. 

Pregunta 3: ¿Usted cree que al realizar un mejoramiento de abastecimiento 

deagua potable del caserío Silia, mejorará la continuidad del agua potable?
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Gráfico 14: Resultado de la 

encuestapara obtener la 

condición sanitaria. 
Fuente: Elaboración propia – 2022 

 
Interpretación: 

 
El 5% de las personas encuestadas respondiendo que al realizar un mejoramiento 

de abastecimiento de agua potable no mejorará la continuidad del agua potable, 

mientras que el otro 95% respondieron que sí mejorará la continuidad del agua 

potable si se le realiza un mejoramiento. 

Pregunta 4: ¿Usted cree que al realizar un mejoramiento de abastecimiento 

deagua potable del caserío Silia, mejorará la calidad del agua potable? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 15: Resultado de la encuestapara obtener la condición sanitaria. 

Fuente: Elaboración propia – 2022
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Interpretación: 
 

La calidad del agua es lo más esencial para el ser humano ya que de este va a 

depender la salud de los usuarios del caserío Silia, por ello se hiso una encuesta 

donde el 100% nos dio como respuesta de que sí, efectivamente mejorará la 

calidad del agua potable si se le realiza un mejoramiento.
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5.2. Análisis de resultados 
 

Dando respuesta al primer objetivo específico, se ejecutó la evaluación del 

sistema actual del caserío de Silia, que se encuentran ubicado en el Distrito 

de Canchaque, provincia de Huancabamba, Región Piura, cuenta con 80 

viviendas y tiene una población de 400 habitantes, donde se determinó que 

las  estructuras  y  componentes  fueron  evaluadas  dando  un  puntaje,  el 

promedio de los puntajes dio como resultado 2.6, esto quiere decir que el 

estado de la evaluación bueno-regular de categoría, analizado el sistema 

necesita el mejoramiento en captación y reservorio para brindar una mejor 

calidad al caserío. Se detallará el análisis de la evaluación de los resultados. 

En captación actual se obtuvo un puntaje de 2 teniendo una evaluación 

regular, debido que se pudo encontrar el cerco vivo en mal estado que pueda 

proteger la estructura, el estado de sus componentes como son las tapas 

sanitarias en estado regular, en cámara húmeda y seca se encuentran en 

condición bueno-regular, de categoría medianamente sostenible por ello se 

requiere un mejoramiento, 

En línea de conducción actual se obtuvo un puntaje de 3 teniendo una 

evaluación buena, debido que no se puedo encontrar ninguna deficiencia en 

las tuberías de clase 10 las cuales cumplen con la norma y son recomendadas 

para zonas rurales y no se encuentran expuestas, las válvulas de aire y purga 

se encuentran en estado bueno, de categoría medianamente sostenible. 

En reservorio actual se obtuvo un puntaje de 2 teniendo una evaluación 

regular, debido que se pudo encontrar el cerco vivo en mal estado que pueda 

proteger  la  estructura  que  se  encuentra  en  buen  estado,  el  estado  de
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componentes tiene un estado bueno-regular, de categoría medianamente 

sostenible los sistemas de cloración se encuentran operativo, algunas tapas 

sanitarias  no  cuentan  con  un  seguro que pueda protegerlas,  por  ello  se 

requiere un mejoramiento, 

En línea de aducción actual se obtuvo un puntaje de 3 teniendo una 

evaluación buena, debido que no se puedo encontrar ninguna deficiencia en 

las tuberías de clase 10 las cuales cumplen con la norma y son recomendadas 

para zonas rurales y no se encuentran expuestas, las válvulas de aire y purga 

se encuentran en estado bueno, de categoría medianamente sostenible. 

En red de distribución actual se obtuvo un puntaje de 3 teniendo una 

evaluación buena, debido que no se puedo encontrar deficiencia en la tubería 

principal ni secundaria, las conexiones domiciliarias no se encuentran 

expuestas se encuentran en estado bueno, en la cámara rompe presión 

encontrada en el caserío de Silia es de tipo de 6, está conectada con la línea 

de condición para facilitar y no generar presiones, es de ayuda para el sistema 

se realizó la evaluación de dicho componente y tu calificación es de 3 buena, 

de categoría medianamente sostenible. 

Dando como respuesta al segundo objetivo específico que consistió en la 

elaboración del mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable, 

se determinó las siguientes propuestas debido que el sistema tiene una 

antigüedad de 11 años, tanto en captación como en reservorio de 

almacenamiento se requiere el retiro del cerco vivo en mal estado y se propone 

la inmediata construcción de un cerco de ladrillo para la protección de la 

estructura.
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Dando respuesta al tercer objetivo específico, se basó en 4 componentes 

importantes que se debe tener en cuenta para un sistema de abastecimiento de 

agua potable, dichos componentes comienzan desde la cobertura, cantidad, 

continuidad y calidad del servicio, se obtuvo un resultado el cual se sumó y 

promedio obteniendo un puntaje de 3.875, con un estado de evaluación 

bueno-regular de categoría medianamente sostenible.
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VI. Conclusiones y recomendaciones 

 
6.1  Conclusiones 

 
 Concluimos que el caserío de Silia actualmente cuenta con un sistema de 

abastecimiento de agua potable, por lo cual se abastecen a los 400 

pobladores, teniendo la fuente de buena calidad de agua, pero la captación 

no cuenta con un cerco de protección, las válvulas tienen un estado regular 

por ello se tendrá que hacer el mantenimiento, el reservorio de 

almacenamiento de agua posee un cerco vivo en mal estado y se requiere 

la inmediata construcción de un cerco de protección ya que las estructuras 

se encuentran en buen estado. 

 Se concluye que el caserío de Silia mediante el mejoramiento se lograra 

proteger las dimensiones y componentes del sistema de abastecimiento de 

agua potable y seguir brindando un buen servicio de calidad y continuidad 

a la población. 

 La  condición  sanitaria  que  presenta  el  Caserío  de  Silia,  luego  de  la 

aplicación del mejoramiento de los componentes del sistema, obtendremos 

calidad, cantidad cobertura y continuidad, su estado general “bueno”
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6.2  Recomendaciones 

 
     Se recomienda consolidar una JASS (Junta Administradora de Servicio y 

 

Saneamiento) para garantizar la funcionalidad total de sistema. 
 

     Hacer una charla donde la población tenga conocimiento de las cantidades 

de cloro adecuadas a emplear en el sistema de agua potable es vital para 

lograr un incremento del beneficio y el bienestar comunitario. 

     Se sugiere mayores estudios y evaluaciones de sistemas de abastecimiento 

de agua potable en zonas rurales con el fin de obtener otros parámetros 

(variaciones de consumo) y particularidades técnicas. 

     Se aconseja para la evaluación del sistema de abastecimiento de agua 

potable realizar fichas técnicas que deberán estar guiadas por el reglamento 

el cual nos ayude a demostrar que nuestros resultados son confiables 

     Se orientará a la población acerca del uso y consumo adecuado del agua 

potable y su vital importancia. 

     Se recomienda la inmediata construcción de los cercos tanto en captación 

como en reservorio para la protección de la estructura el cual se encuentra 

en buen estado de momento.
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Anexos 

 
Anexo 1: Instrumentos de recolección de información 

 
EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, 

PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA EN EL CASERÍO DE SILIA, DISTRITO 

DE CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA- 

2022 

Autor: Correa Vásquez Bruno German 

RECOLECCIÓN  DE  INFORMACIÓN  DE  LA  POBLACIÓN 

1.  Miembro de  familia encuestada 

Padre                                               X                   Hijo (a)                                                     X 

 
Madre                                              X                   Otros 

2.  Edad del  encuestado 

Entre 18 años - 25 años                  X                   Entre 31 años - 40 años                  X 
 

Entre 26 años - 30 años                  X                   Entre 41 años - 60 años 

3.  Número de  integrantes  en  su  vivienda Especifique. 

Mujeres                                           1                    Niños (a).                                                 2 
 

Varones                                           1                    Total de  integrantes                    4 

RECOLECCIÓN DE  INFORMACIÓN DE  LAS CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 

DEABASTECIMIENTO DE  AGUA POTABLE 

4. ¿Cuál es  el tipo  de  fuente de  donde captan el agua? 

Fuente subterránea                         X                   Fuente pluvial 
 

Fuente Superficial                                             No existe ninguna fuente 

 

5.  ¿La  cantidad de  agua tiene suficiente volumen de  agua  para abastecer a su 

caserío? 

SI                                                              X                   NO 

6.  ¿El  afloramiento del  agua en  la fuente tiene una  pendiente adecuada? 

SI                                                              X                   NO 

7.  ¿Cada que   tiempo hacen mantenimiento a su  sistema de  agua potable? 

Una vez  al año                                       X                   Tres veces al año 

Dos veces al año                                   X                   No se hace mantenimiento             
X

 

8.  ¿  El  sistema de  abastecimiento de  agua potable actual conecta a su  vivienda? 

SI                                                              X                   NO 

9.  ¿Con que   frecuencia dispone de  agua potable? 

Permanente                                     X                   Una vez  al día 
 

Por  horas                                                           Una o dos  veces a la semana 

10.  ¿Qué tipos de  actividades emplea el suministro de  agua potable que   recibe? 

Domestica X Ganadería X Agrícola 
X 

Industrial   
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Anexo 2: Memoria de calculo 
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Anexo 3: Planos 
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Anexo 4: Panel fotográfico 

 

 

 
Figura N° 8 Localización del área de estudio sistema de agua potable 

 

Fuente: Google heart
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Figura N° 9 Encuestando a los pobladores 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura N° 10 Camino de acceso al Caserío de Silia 

Fuente. Elaboración propia
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Figura N° 11 Viviendas típicas de la zona 

 

Fuente. Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 12 Captación Natividad del caserío de Cilia, como podrán apreciar se encuentran 

en buenas condiciones estructurales, pero requiere un mejoramiento de filtro y cerco de 

protección 

Fuente: elaboración propia
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Figura N° 13 Dotación de agua 

 

Fuente: propia 

 

 

 
Figura N° 14 aforo de agua en vertiente Natividad 

 

Fuente propia
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Figura N° 15 Población del caserío de Cilia 

 

Fuente propia 
 

 
Figura N° 16 Reunión para dar información del buen uso del agua 

 

Fuente propia 


