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Resumen 

 “En esta investigación se tuvo como finalidad realizar la evaluación y mejoramiento 

del sistema de abastecimiento de agua potable” en el caserío de Chagaball, distrito de 

Santiago de chuco, provincia Santiago de Chuco, región La Libertad, “para su 

incidencia en la condición sanitaria de la población – 2022. Al analizar la problemática 

se planteó el enunciado del siguiente problema ¿La evaluación y mejoramiento del 

sistema de abastecimiento de agua potable, mejorará las condiciones sanitarias de la 

población” del caserío de Chagaball, distrito de Santiago de Chuco, provincia Santiago 

de Chuco, región La Libertad – 2022?, “por ello se planteó el objetivo general: 

Desarrollar la evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable” del caserío de Chagaball, distrito de Santiago de Chuco, provincia Santiago 

de Chuco, región La Libertad “para su incidencia en la condición sanitaria de la 

población – 2022. La metodología fue de tipo correlacional y corte transversal, el nivel 

comprendió de una forma cualitativo y cuantitativo, el diseño abarco de forma 

descriptiva no experimental puesto que no se manipulo los datos de estudio. En la 

investigación se llegó a concluir con una propuesta de mejora en el sistema de 

abastecimiento de agua potable, que consistió en mejorar una captación y diseñar una 

captación proyectada, una cámara de recolector de caudal proyectado.” 

 

Palabra clave: Evaluación del sistema de agua potable, mejoramiento del sistema de  

agua potable, captación. 
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Abstract 

 “The purpose of this research was to carry out the evaluation and improvement of the 

drinking water supply system in the village of Chagaball, Santiago de Chuco district, 

Santiago de Chuco province, La Libertad region, for its impact on the health condition 

of the population - 2022. When analyzing the problem, the following statement was 

proposed Problem Will the evaluation and improvement of the drinking water supply 

system improve the sanitary conditions of the population of the Chagaball village, 

Santiago de Chuco district, Santiago de Chuco province, La Libertad region - 2022? 

For this reason, the objective was General: Develop the evaluation and improvement 

of the drinking water supply system of the Chagaball village, Santiago de Chuco 

district, Santiago de Chuco province, La Libertad region for its impact on the health 

condition of the population - 2022. The methodology was correlational type and cross 

section, the level included a qualitative and quantitative way, the design covered a 

descriptive way not experimental since the study data was not manipulated. The 

investigation concluded with a proposal to improve the drinking water supply system, 

which consisted of improving a catchment and designing a projected catchment, a 

projected flow collector chamber.” 

 

“Keyword: Evaluation of the drinking water system, improvement of the system of 

drinking water, catchment.” 
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I. Introducción 

El caserío de Chagaball, ubicado en el distrito de Santiago de Chuco, provincia 

Santiago de Chuco, región La Libertad, “presenta índices de pobreza y desnutrición 

infantil, debido a las causas principales de escases y del pésimo servicio de agua 

potable, principalmente esto se da en zonas rurales, así mismo se prevé que este 

problema prevalece por la falta de mantenimiento y por el olvido de las autoridades 

competentes, para poder dar inicio con la siguiente investigación se planteó el 

siguiente enunciado del problema ¿La evaluación y mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable,” mejorará las condiciones sanitarias de la población 

del caserío de Chagaball, distrito de Santiago de Chuco, provincia Santiago de Chuco, 

región La Libertad – 2022?, “para dar respuesta al problema se planteó un objetivo 

general Desarrollar la evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de 

agua potable del caserío” de Chagaball, distrito de Santiago de Chuco, provincia 

Santiago de Chuco, región La Libertad para su incidencia en la condición sanitaria de 

la población – 2022. “Para dar respuesta al objetivo general, se consideró los siguientes 

objetivos específicos; Evaluar el sistema de abastecimiento de agua potable” del 

caserío de Chagaball, distrito de Santiago de Chuco, provincia Santiago de Chuco, 

región La Libertad – 2022. “Plantear el mejoramiento del sistema de abastecimiento de 

agua potable en el” caserío de Chagaball, distrito de Santiago de Chuco, provincia 

Santiago de Chuco, región La Libertad – 2022. “Obtener la incidencia de la condición 

sanitaria de la población del caserío” de Chagaball, distrito de Santiago de Chuco, 

provincia Santiago de Chuco, región La Libertad – 2022. “La investigación se justificó 

debido a la situación actual que está atravesando los pobladores del caserío de 

Chagaball donde existe escasez y consumen agua en condiciones pésimas debido a que 
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el agua no es tratada y la captación no tiene cerco perimétrico adecuado que, protegida, 

por lo tanto, el líquido está expuesta a contaminaciones. Además, en la actualidad no 

toda la población es abastecida por agua potable ya que no es suficiente para abastecer 

a la población entera motivo por el cual las viviendas que están más alejadas no logran 

tener agua y tienen que acudir a riachuelos o acequias cercanas para abastecerse del 

recurso hídrico. La metodología fue de tipo correlacional y corte transversal, el nivel 

comprendió de una forma cualitativo y cuantitativo, el diseño abarco de forma 

descriptiva no experimental puesto que no se manipuló los datos de estudio. La 

población estuvo constituida por el sistema de abastecimiento de agua potable en 

zonas rurales y la muestra fue comprendida por el sistema de abastecimiento de agua 

potable en del caserío de Chagaball, distrito de Santiago de Chuco, provincia Santiago 

de Chuco, región La Libertad - 2022. La técnica a utilizar fue a través de la observación 

y describir los hechos tal como se encuentran, utilizando las encuestas y como 

instrumento: Ficha técnica y protocolos. El límite temporal estuvo comprendido en 

el periodo” Enero del 2022 hasta Abril del 2022 y el límite espacial conformado por 

del caserío de Chagaball, distrito de Santiago de Chuco, provincia Santiago de Chuco, 

región La Libertad. 
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II. Revisión de literatura 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Antecedentes Regionales 

 “De acuerdo a Castillo1, “en su tesis titulada: Diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable para la mejora de la condición sanitaria del 

caserío Molinopampa, distrito de Malvas, provincia de Huarmey, región 

Áncash -2020; Planteó como objetivo general, Diseñar el sistema de 

abastecimiento de agua potable para la mejora de la condición sanitaria del 

caserío Molinopampa, distrito de Malvas, provincia de Huarmey, región 

Ancash – 2020; utilizo una metodología, tuvo las siguientes características: 

de Tipo correlacional y trasversal. El Nivel se estableció de carácter 

cualitativo y exploratorio; Y se llegó a las siguientes conclusiones, que la 

fuente del agua tiene un caudal de 2.25litros/seg. Dicho liquido abastecerá a 

252 personas calculadas hasta el año 2040. En lo cual cubrirá a las 68 familias 

del caserío de Molinopampa, los componentes del sistema diseñados fueron 

una cámara de captación, línea de conducción, reservorio de almacenamiento 

y red de distribución. Con la cual se prevé mejorar la condición sanitaria de 

la población de Molinopampa.” 

 

 “De acuerdo a Vizcardo2, “en su tesis titulada: Evaluación y mejoramiento 

del sistema de abastecimiento de agua potable y su incidencia en la condición 

sanitaria del centro poblado María Cristina, distrito de Huarmey, provincia 

de Huarmey, región Áncash – 2019; Planteó como objetivo general, 

Desarrollar la evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de 
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agua potable y su incidencia en la condición sanitaria del centro poblado 

María Cristina, distrito de Huarmey, provincia de Huarmey, región Áncash - 

2019; utilizo una metodología, el tipo de investigación que se desarrolló fue 

descriptivo - correlacional, el nivel de investigación que se aplicó fue de 

carácter cuantitativo y cualitativo; Y se llegó a las siguientes conclusiones, 

la evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable del centro 

poblado María Cristina, presenta problemas en sus componentes hidráulicos. 

La propuesta de mejoramiento permitió elaborar una nueva cámara de 

captación que correspondió al tipo ladera y difuso según las condiciones de 

afloramiento observadas en el manantial.” 

 

 “De acuerdo  a Quispe3, “en su tesis titulada, Evaluación y mejoramiento del 

sistema de abastecimiento de agua potable del caserío de Asay, distrito 

Huacrachuco, provincia Marañón, región Huánuco y su incidencia en la 

condición sanitaria de la población – 2019, tuvo como objetivo general 

Desarrollar la evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de 

agua potable del caserío de Asay, distrito Huacrachuco, provincia Marañón, 

región Huánuco para la mejora de la condición sanitaria de la población – 

2019, utilizo una metodología el tipo fue correlacional y trasversal. Nivel 

cualitativo y cuantitativo. Y llegó a las siguientes conclusiones, el sistema 

de abastecimiento de agua potable en el caserío de Asay se encontró en 

condiciones ineficientes. En cuanto al mejoramiento del sistema de agua 

potable consistió en mejorar: una nueva captación de ladera (Yacuñawin) 

Q=1.54lit/seg. abastecerá a 610 habitantes del caserío calculados hasta el 



5 
 

2039, línea de conducción 327m, CRP tipo 6 y 7, accesorios del reservorio y 

instalaciones de 170m de tubería y válvulas en la red de distribución para 

beneficiar al 100 % de la población y mejorar su condición sanitaria con ello 

se logró la reducción de enfermedades hídricas por ende se tuvo una 

población más saludable.” 

2.1.2.Antecedentes Nacionales 

 “De acuerdo a Soto4, en su tesis titulada: Evaluación y mejoramiento del 

sistema de saneamiento básico en las localidades de Ayahuasca, Choccllo, 

Pochaq y Pampacoris, distrito de Ayahuanco, provincia de Huanta y 

departamento de Ayacucho y su incidencia en la condición sanitaria de la 

población - 2019; Plantearon como objetivo general, el desarrollar la 

evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico en las 

localidades de Ayahuanco, Choccllo, Qochaq y Pampacoris, distrito de 

Ayahuanco, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho para la mejora 

de la condición sanitaria de la población, utilizo una metodología utilizada 

fue descriptiva y se llegó a las siguientes conclusiones; se concluye que en 

las localidades de Ayahuanco, Choccllo, Qochaq y Pampacoris, Distrito de 

Ayahuanco, Provincia de Huanta y Departamento de Ayacucho no cuentan 

con un sistema de alcantarillado básico, pero si tienen un sistema de agua 

potable y letrinas improvisadas construidas por los mismos comuneros. La 

condición sanitaria de los pobladores es óptima, ya que se ha satisfecho todas 

las necesidades de agua y saneamiento especificadas por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud).” 
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 “De acuerdo a Delgado et al.5, en su tesis titulada: Evaluación del 

abastecimiento de agua potable para gestionar adecuadamente la demanda 

poblacional utilizando la metodología sira 2010 en la ciudad de chongoyape, 

chiclayo, lambayeque, Perú; Plantearon como objetivo general, evaluar un 

sistema de gestión de abastecimiento de agua potable para cubrir la demanda 

poblacional, utilizando la metodología SIRAS 2010; La metodología de la 

investigación se enmarcó en los enfoques cuantitativo y cualitativo; Se llegó 

a las siguientes conclusiones, cuyo resultado cuenta con un índice de 

sostenibilidad total de 2.98. La evaluación admite que el sistema es 

medianamente sostenible en el tiempo y presenta una problemática variada 

en continuidad, calidad, estado de infraestructura, gestión y operación 

mantenimiento; Se estableció el índice de sostenibilidad en el estado del 

sistema, con un resultado de 3.24 puntos, este valor incidió fuertemente en el 

sistema, pues representa el 50 % de la evaluación final. El sistema califica 

como sostenible, pero no llega a su expresión máxima debido a que hay 

ausencia de elementos estructurales, tales como válvulas de aire y 

sedimentadores.” 

2.1.3.Antecedentes Internacionales. 

 “De acuerdo a  Mena7, en su trabajo titulada: Diseño de la red de distribución 

de agua potable de la parroquia el Rosario del Cantón San Pedro de Pelileo, 

provincia de Tungurahua; tuvo como objetivo general, Diseñar la Red de 

Distribución de Agua Potable para la parroquia El Rosario del Cantón San 

Pedro de Pelileo, Provincia de Tungurahua; Y se llegó a las siguientes 

conclusiones, el diseño del sistema de distribución de agua potable ha sido 
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íntegramente diseñado desde la salida del tanque repartidor una distancia de 

4.03km de manera que funcione al 100% durante toda su vida útil, se tomaron 

en cuenta las recomendaciones descritas en la norma CPE INEN 005 9.1 y 

9.2 cumpliendo así con todos los parámetros y criterios de diseño 

establecidos. Para poder comparar los costos de la red convencional con los 

costos de la red con implementación de caudalímetro se menciona 

primeramente que las fugas son pérdidas económicas y que recuperar a 

tiempo la perdida de flujo en la red haciendo una inversión al inicio tendría 

un costo inferior a recuperar la pérdida del líquido ya que la vida útil del 

caudalímetro es aproximadamente igual a la vida útil del proyecto y el 

mantenimiento no es elevado.” 

 

 “De acuerdo a Ampié et al.7, en su trabajo titulada: Propuesta de diseño 

hidráulico a nivel de pre factibilidad del sistema de abastecimiento de agua 

potable y saneamiento básico de la comunidad Pasó real, municipio de 

Jinotepe, departamento de Carazo; Plantearon como objetivo general, 

Proponer un diseño hidráulico a nivel de pre factibilidad del sistema de 

abastecimiento de agua potable y saneamiento básico en la Comunidad Paso 

real, Municipio de Jinotepe, Departamento de Carazo;  Se concluyo con un 

diseño hidráulico que constará con un sistema Fuente-Tanque-Red, este 

beneficiará una población inicial de 304 habitantes con una proyección a 20 

años este será de 630. Dicho sistema cuenta con diferentes diámetros para 

tener una mejor calidad en las presiones cumpliendo con la Norma técnica 

de agua potable para las zonas rurales, las velocidades de dicha red no 
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cumplen con el rango estipulado en la normativa por lo que se instalaran 

válvulas de aire para un mejor abastecimiento. Se estimó el costo total del 

sistema de abastecimiento de agua potable y letrina de hoyo seco ventilado, 

teniendo como base el catálogo de etapas y sub etapas del FISE, dicho costo 

será de C$ 1, 592, 161.76.” 
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2.2.Bases Teóricas de la Investigación 

2.2.1. Agua 

 “De acuerdo a Valdivielso8, menciona que el agua es una sustancia que es 

compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno (H2O) y así 

mismo se puede encontrar en estado sólido (hielo), gaseoso (vapor) y líquido 

(agua).” 

Agua es una sustancia liquida que es esencial para para el consumo humano. 

 

Imagen 01: Agua dulce 

Fuente: Propia (2022)  

2.2.2. Agua potable 

 “Según Zarza9, El agua potable es el agua apta para el consumo humano, que, 

tras un tratamiento adecuado, puede ser consumida sin que exista peligro para 

la salud. Es limpia, transparente, sin olores o sabores desagradables y está 

libre de contaminantes.” 
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 “De acuerdo a Martínez10, define al agua potable considerado de buena calidad 

ya que pude ser ingerido sin que exista peligro para la salud del ser humano.” 

De acuerdo a Ávila11, “llamamos agua potable al agua que se puede consumir 

o beber sin que exista peligro para nuestra salud. El agua potable no debe 

estar con sustancias químicas ni con bacterias que puedan causar 

enfermedades en nuestra salud.” 

Agua potable es el agua que es tratado y procesado, lo cual es apto para el 

consumo humano. 

 

Imagen 02: Agua potable. 

Fuente: Sunass.    

2.2.3. Fuentes de agua 

 “Constituyen el principal recurso en el suministro de agua para satisfacer una 

necesidad de alimentación, higiene y aseo personal en una localidad y cabe 

mencionar que es importante una fuente adecuada para dotar de agua en 

cantidad suficiente para una población(12).” 
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2.2.4. Tipos de fuentes de agua 

 “De acuerdo a López13 se clasifican en: Meteóricas (lluvia, nieve, granizo, 

rocío); Aguas superficiales (ríos, arroyos, lagos, embalses) y Aguas 

subterráneas (manantiales, pozos, galerías).” 

a. Agua Meteóricas 

“De acuerdo a López13, Pueden encontrarse en estado de vapor, como líquido 

suspendido en nubes, o cayendo en forma de lluvia, granizo, nieve.” Es 

prácticamente pura, se caracteriza por su carencia de sales minerales, es 

blanda, saturada de oxígeno con alto contenido de CO2 y por consiguiente 

corrosiva. 

 

Imagen 03: Agua meteóricas (agua de lluvia) 

Fuente: Javier Navarro  

b. Aguas superficiales 

 “Según Narváez14 Se conoce con este nombre a las aguas recolectadas por 

una cuenca hidrográfica y que corresponde a la escorrentía, es decir, el agua 
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que discurre, descontando la evaporación y las filtraciones; las cantidades 

de agua a captarse depende del tamaño de la cuenca colectora. Estas están 

disponibles en ríos, lagos y lagunas.” 

 

Imagen 04: Agua superficiales 

Fuente: Propia (2022)                                          

c. Aguas subterráneas 

 “Según Narváez14 Las aguas subterráneas constituyen parte del ciclo 

hidrológico y son aguas que por percolación se mantiene en movimiento a 

través de estratos geológicos capaces de contenerlas y de permitir su 

circulación.” 

 “Según Orellana15, Las aguas que se infiltran en el suelo provenientes de las 

precipitaciones, ríos, lagos y lagunas de fondo permeable,” descienden por 

acción de la gravedad y su velocidad de penetración es inversamente 

proporcional al grado de permeabilidad de los suelos que atraviesa 
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Imagen 05: Agua subterráneas  

Fuente: Yakhontova E. (2020)                                          

2.2.5. Demanda de agua 

➢ Factor que afectan el consumo 

 “Según Durán et al.16, La disponibilidad del agua es un problema actual 

y complejo en el que interviene una serie de factores que van más allá 

del incremento poblacional que demanda cada vez más este recurso 

para uso del consumo humano, así como para llevar a cabo actividades 

económicas.” 

➢ Demanda de dotación. 
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Tabla 01: “Dotación de agua según opción tecnológica y región (l/hab.d).” 

REGIÓN 

GEOGRÁFICA 

DOTACIÓN SEGÚN TIPO DE OPCIÓN TECNOLÓGICA 

(l/hab.d) 

SIN ARRASTRE HIDRÁULICO 

(COMPOSTERA Y HOYO SECO 

VENTILADO) 

CON ARRASTRE 

HIDRÁULICO (TANQUE 

SÉPTICO MEJORADO) 
 

COSTA 60 90  

SIERRA 50 80  

SELVA 70 100  

“Fuente: Ministerio de Vivienda construcción y saneamiento 2018.” 

Tabla 02: “Dotación de agua para centros educativa.” 

DESCRIPCIÓN 
DOTACIÓN 

(l/alumno.d) 

Educación primaria e inferior (sin residencia) 20 

Educación secundaria y superior (sin residencia) 25 

Educación en general (con residencia) 50 

“Fuente: Ministerio de Vivienda construcción y saneamiento 2018.” 

➢ Variaciones periódicas.  

Es necesario que el diseño, satisfaga las necesidades de la población. 

Caudal promedio. 

𝐐𝐩 =
𝐏𝐟 𝐱 𝐝𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝐝)

𝟖𝟔, 𝟒𝟎𝟎  𝐬/𝐝í𝐚
 

Donde:  

 Qp = Consumo promedio diario (l/s). 

 Pf = Población futura (hab.). 

 d = Dotación (l/hab./día) 

Caudal Máximo Diario (Qmd) 

𝐐𝐦𝐝 = 𝐊𝟏 𝐱 𝐐𝐩 

Donde:  

 K1 = 1.3 
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Caudal Máximo Horario (Qmh) 

𝐐𝐦𝐡 = 𝐊𝟐 𝐱 𝐐𝐩 

Donde:  

 K2 = 2.00 

2.2.6. Métodos usados para medir el agua 

Para realizar la medición de caudal existe diferentes métodos:  

➢ Método volumétrico: “De acuerdo a Basán17 Consiste en determinar el 

tiempo que tarda una corriente de agua en llenar un recipiente de volumen 

conocido.” 

Dicha medición consiste en que tiempo tarda llenar un recipiente. 

 

“Imagen 06: Medición de agua por método de volumétrico.” 

Fuente: Propia (2022) 

Fórmula de cálculo:  

𝐐 = 𝐕/𝐭 
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Donde: 

 Q= Caudal (lt/seg.) 

 V= Volumen (litros 

 t= tiempo (segundo) 

➢ Método por sección y velocidad: “De acuerdo a Alvarado18, En este 

método se determinan separadamente la sección transversal del cauce y la 

velocidad del agua; la sección se determina por medio de sondeos o algún 

otro procedimiento topográfico y la velocidad por cualquiera de los métodos 

con molinete, flotador o pendiente hidráulica.” 

Fórmula de cálculo:  

𝐐 = 𝐀 ∗ 𝐕  

Donde: 

 Q= Caudal (lt/seg.) 

 V= Área de la sección transversal, en m2. 

t= velocidad media del agua en m/s. 

2.2.7. Sistema de abastecimiento de agua potable 

 “De acuerdo a Carhuapoma et al.19  Un sistema de abastecimiento es un conjunto 

de diversas obras con la finalidad de suministrar agua a una determinada 

población con la calidad adecuada, cantidad y presión necesaria y además, de 

manera continua. Este tipo de sistema, está compuesto por las siguientes partes: 

Fuente de abastecimiento, obra de captación, línea de conducción, planta 

potabilizadora (Tratamiento), almacenamiento, línea de aducción y 

distribución.” 



17 
 

2.2.8. Tipos de sistemas de agua potable: 

Tenemos los siguientes tipos: 

a. Sistema de agua potable por gravedad.  

 “De acuerdo a Cárdenas20, Cuando se establezca un punto más alto que 

otro, se tendrá una diferencia de presión por ello, en este caso contamos 

con una captación con una cota superior a la del reservorio, donde 

influirá la velocidad, el tipo de terreno y su carga disponible que pueda 

tener la línea de conducción o aducción.” 

 

“Imagen 07: Sistema de agua potable por gravedad.” 

Fuente: Paho.org 

b. Sistema de agua potable por bombeo. 

“De acuerdo a Cárdenas20, se emplea este sistema siempre y cuando las 

altitudes no sean gran diferencia, muchas veces la cota de donde 

captamos el agua se encuentra por debajo de las cotas de las viviendas 

o también una de las viviendas necesita de una energía adicional es por 

ello que se optar por una bomba.” 
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“Imagen 08: Sistema de agua potable por bombeo.” 

Fuente: Paho.org 

2.2.9. Elementos componentes del sistema 

 

“Imagen 09:  Ubicación de Estructuras Complementarias. Agua potable 

para poblaciones rurales.” 

Fuente: Agüero (1997) 
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2.2.10.  Captación 

 “Según Agüero21, la fuente de agua e identificada como el primer punto del 

sistema de agua potable, en el lugar del afloramiento se construye una 

estructura de captación que permite recolectar el agua, para que luego pueda 

ser conducida mediante las tuberías de conducción hacia el reservorio de 

almacenamiento.” 

 “Según Jiménez22, Es la parte inicial del sistema hidráulico y consiste en las 

obras donde se capta el agua para poder abastecer a la población. Pueden ser 

una o varias, el requisito es que en conjunto se obtenga la cantidad de agua 

que la comunidad requiere. Es indispensable conocer el tipo de 

disponibilidad del agua en la tierra, basándose en el ciclo hidrológico, de 

esta forma se consideran los siguientes tipos de agua según su forma de 

encontrarse en el planeta.” 

2.2.10.1.  Tipos de captación 

 “Según Agüero21, la captación depende del tipo de fuente y de la calidad y 

cantidad de agua, el diseño de cada estructura tendrá características típicas.” 

a. Captación de manantial de fondo. 

 “De acuerdo a Ministerio de vivienda construcción y saneamiento23, es 

aquella captación del agua subterránea que emerge de un terreno llano,” 

ya que la estructura de captación es una cámara sin losa de fondo que 

rodea el punto de brote del agua. 
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“Imagen 10: Captación de manantial de fondo.” 

Fuente: Propia (2022) 

 

b. Captación de un manantial de ladera. 

De acuerdo a Antonio et al.24, “es aquella captación que permite recolectar 

el agua que fluye horizontalmente desde una ladera. podemos encontrar 

manantiales concentrados o manantiales dispersos.” 

 

“Imagen 11: Captación de manantial de ladera.” 

Fuente: Propia (2022) 
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2.2.11.  Línea de conducción 

Según Seguil25, “La línea de conducción en un sistema de abastecimiento de 

agua potable por gravedad es el conjunto de tuberías, válvulas, accesorios, 

estructuras y obras de arte encargados de la conducción del agua desde la 

captación hasta el reservorio, aprovechando la carga estática existente.” 

➢ Criterios de diseño. 

 “La carga disponible viene representada por la diferencia de elevación 

entre la obra de captación y el reservorio.” 

 

“Imagen 12: Línea de conducción.” 

Fuente: Propia 

➢ Gasto de diseño. 

“El gasto de diseño es el correspondiente al gasto máximo diario (Qmd), 

el que se estima considerando el caudal medio de la población para el 

periodo de diseño seleccionado (Qm) y el factor K1 del día de máximo 

consumo.” 
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➢ Clase de tubería  

Las clases de tubería a seleccionarse estarán definidas por las Máximas 

presiones que ocurran en la línea representada por la línea de carga 

estática. 

➢ Diámetro  

Para determinar los diámetros se consideran diferentes soluciones y se 

estudian diversas alternativas desde el punto de vista económico. 

 “Considerando el máximo desnivel en toda la longitud del tramo, el 

diámetro seleccionado deberá tener la capacidad de conducir el gasto 

de diseño con velocidades comprendidas entre 0.6 y 3.0 mls; y las 

pérdidas de carga por tramo calculado deben ser menores o iguales a la 

carga disponible.” 

➢ Línea de gradiente hidráulica 

“Según Alberca26, La línea de gradiente hidráulica (L.G.H.) indica la 

presión de agua a lo largo de la tubería bajo condiciones de operación. 

Cuando se traza la línea de gradiente hidráulica para un caudal que 

descarga libremente en la atmosfera (como dentro de un tanque). puede 

resultar que la presión residual en el punto de descarga se vuelva 

positiva o negativa.” 
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“Imagen 13: Presión residual del agua. Modificada de: Agua potable 

para poblaciones rurales (Agüero, 1997).” 

Fuente:  Agüero R. (1997). 

➢ Perdida de carga 

“Según Alberca26, La pérdida de carga es el gasto de energía necesario 

para vencer las resistencias que se oponen al movimiento del fluido de 

un punto a otro en una sección de la tubería. Las pérdidas de carga 

pueden ser lineales o de fricción y singulares o locales. Las primeras, 

son ocasionadas por la fuerza de rozamiento en la superficie de contacto 

entre el fluido y la tubería; y las segundas son producidas por las 

deformaciones de flujo, cambio en sus movimientos y velocidad 

(estrechamientos o ensanchamientos bruscos de la sección, válvulas, 

grifos, compuertas, codos, etc.).” 

La pérdida de carga por fricción (Hf): Se calcula para cualquier tramo 

aplicando la fórmula: 
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𝐇𝐟 = 𝐡𝐟 ∗ 𝐋 

Donde: 

L = la longitud del tramo de tubería en m. 

hf = Perdida de carga unitaria en m/m. 

 “Ecuaciones de Hazen y Williams para diámetros mayores a 2 pulgadas 

y Ecuaciones de Fair Whipple para diámetros menores a 2 pulgadas.” 

Para tuberías de diámetro superior a 50 mm, Ecuación de Hazen-

Williams: 

𝐇𝐟 = 𝟏𝟎, 𝟔𝟕𝟒 ∗ [
𝐐𝟏.𝟖𝟓𝟐

𝐂𝟏.𝟖𝟓𝟐 ∗ 𝐃𝟒.𝟖𝟔
] ∗ 𝐋 

Donde:  

L: “Longitud del tramo, en m.” 

Hf: “Pérdida de carga continua, en m.” 

Q: “Caudal en m3/s - D: diámetro interior, en m.” 

C: “Coeficiente de Hazen Williams (adimensional).” 

Tabla 03: “Coeficientes de fricción C en la fórmula de Hazen y 

Williams.” 

 

Fuente: “R.N.E: OS.010 Captación y Conducción de agua para 

consumo humano.” 
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Para tuberías de diámetro igual o inferior a 50 mm, Ecuación de Fair-

Whipple: 

𝐻𝑓 = [
𝑄

2.8639 ∗ 𝐷2.71
]
1.75

∗ 𝐿 

Donde:  

Hf: “Pérdida de carga continua, en m.” 

Q: “Caudal en l/s.” 

D: “Diámetro pulgadas.” 

L: “Longitud en m.” 

2.2.12.  Válvula de purga 

 “Según Diaz27, Son válvulas instaladas lateralmente, en todos los puntos bajo 

el trazado (no deben ubicarse en lugares planos), solo donde haya 

posibilidad de obstrucción de la sección del flujo por acumulación de 

sedimentos, facilitando así las labores de limpieza de la tubería.” 

 

“Imagen 14: Válvula de purga.” 

Fuente: Propia 
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2.2.13.  Válvula de aire 

 “Según Valdivia28, Son válvulas de expulsión o admisión de aire, de 

funcionamiento automático, que deben ubicarse en los puntos altos de la 

conducción, siempre que la presión en dicho punto no sea muy alta o menor 

que la presión atmosférica.” 

 

“Imagen 15: Válvula de aire automático.” 

Fuente: Propia 

2.2.14.  Cámara de reunión de caudales 

Las cámaras de reunión de caudales se instalan para reunir los caudales de 

02 captaciones. La estructura será de concreto armado f’c=210 kg/cm2.(29) 

2.2.15.  Cámara rompe presión. 

 “Según Vargas et al30, Son estructuras pequeñas, su función principal es de 

reducir la presión hidrostática a cero, generando un nuevo nivel de agua y 

creándose una zona de presión dentro de los límites de trabajo de las 

https://civilgeeks.com/2013/10/30/normas-y-especificaciones-generales-de-construccion-de-redes-y-acometidas-de-alcantarillado/
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tuberías, existen dos tipos para la línea de conducción y la Red de 

distribución.” 

a.  Cámara rompe presión tipo 6  

De acuerdo a Monteza31, “Es una estructura pequeña, su función principal es 

de reducir la Presión hidrostática a cero, generando un nuevo nivel de agua, 

con la finalidad de evitar daños a la tubería.” 

 

“Imagen 16: Cámara de rompe presión tipo 6.” 

Fuente: Cooperación Alemana (2016) 

b.  Cámara de rompe presión tipo 7.  

Según Seguil25, “Para utilizar en red de distribución, además de reducir la 

presión regula el abastecimiento mediante el accionamiento de la válvula 

flotadora.” 
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Imagen 17: Cámara de rompe presión tipo 7. 

Fuente: Propia 

2.2.16.  Reservorio  

 “Según Laura32, La importancia del reservorio radica en garantizar el 

funcionamiento hidráulico del sistema y el mantenimiento de un servicio 

eficiente, en función a las necesidades de agua proyectadas y el rendimiento 

admisible de la fuente.” 

2.2.16.1. Tipos de reservorio 

a. Reservorio Elevado 

Según Jara33, “Son estanques de almacenamiento de agua que se 

encuentran por encima del nivel del terreno natural y son soportados 

por columnas y pilotes o por paredes.” 
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“Imagen 18: Reservorio elevado.” 

Fuente: Propia 

b. Reservorio Apoyado 

Según Jara33
, “Son estanques de almacenamiento de agua que se 

encuentran a nivel del terreno naturas,” apoyados en cuna cimentación, 

dependiendo está del diseño. 

 

“Imagen 19: Reservorio apoyado. 

Fuente: Propia 
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c. Reservorio enterrado 

 “Los reservorios enterrados son aquellos que se encuentran construidas 

por debajo del nivel de terreno, estos pueden ser de forma cuadradas, 

rectangulares o circulares.” 

 

Imagen 20: Reservorio enterrado. 

Fuente: Gálvez M, Puma M, Rincón P. (2012) 

2.2.17.  Línea de aducción 

Según Carhuapoma19, “Es el conjunto de tuberías que sirven para conducir 

o transportar el agua desde la planta de tratamiento o el depósito regulador 

hasta la red de distribución, también se denomina línea de aducción a las 

tuberías que tienen la función de conducir el agua desde los reservorios hasta 

las cámaras reductoras de presión, para luego desde estas alimentar la red 

de distribución.” 
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2.2.18. Red de distribución 

Según Arocha34, Son las tuberías que conducen el agua potable en las zonas 

pobladas y abastecen directamente a la población prevista. “Su diseño debe 

ser considerado para la condición más desfavorable que se presentan en una 

red, esto es, el consumo máximo horario.” 

De acuerdo a Gur et al.35, “la red de distribución es el conjunto de tuberías, 

válvulas y otros componentes diseñados para transportar el agua potable que 

está almacenada en el tanque o que ha sido purificada en la planta de 

tratamiento hasta el punto donde se abastece una población (conexión del 

servicio), ya sea en forma de una toma comunitaria o hasta cada una de las 

viviendas a través de las conexiones domiciliarias.” Consumo Unitario (Q 

unit) y el caudal por tramo (Q tramo). 

Formulas:          

Consumo unitario 

𝐐𝐮𝐧𝐢𝐭 =
𝐐𝐦𝐡

𝐏𝐨𝐛𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐚
 

Consumo por tramo 

𝐐𝐭𝐫𝐚𝐦𝐨 =
𝐐𝐮𝐧𝐢𝐭 𝐱 𝐍° 𝐇𝐛

𝐭𝐫𝐚𝐦𝐨
 

Donde:  

Qunit: “Caudal unitario lit/seg.”  

Qmh: “Caudal máximo horario lit/seg.” 

N° HB: “Número de habitantes.” 
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a. Tipos de redes  

➢ Red ramificada o abierta 

 “Según Valverde36, se utiliza cuando la planimetría y la topografía 

son irregulares dificultando la formación de circuitos o cuando el 

poblado es pequeño o muy disperso; este tipo de red tiene 

desventajas debido a que en los extremos muertos pueden formarse 

crecimientos bacterianos y sedimentación; además, en caso de 

reparaciones se interrumpe el servicio más allá del punto de 

reparación; y en caso de ampliaciones, la presión en los extremos 

es baja.” 

 

 

“Imagen 21: Red de distribución ramificada.”  

Fuente: Garcia J. (2015) 
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➢ Sistema cerrado o mallado  

De acuerdo a Gur et al.35 “El sistema cerrado o mallado el agua circula 

por tuberías que están interconectadas en forma de malla, generando 

un sistema cerrado, eficiente en presión y caudal, en el que no hay 

puntos muertos y los tramos se abastecen por ambos extremos 

logrando menores pérdidas de carga.” 

 

“Imagen 22: Red de distribución mallada.” 

Fuente: Comisión Nacional del Agua (2007) 

2.2.19.  Condición Sanitaria   

De acuerdo a Celi et al37, Todo proyecto de saneamiento básico que se 

encuentra en la búsqueda de cambios sostenibles debería: “mejorar la 

capacidad de gestión comunal y a promover comportamientos saludables, 

involucrando a la comunidad en todo el proceso, desde la identificación de 

las necesidades, planificación de acciones, gestión y negociación de 
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proyectos, hasta la construcción, uso eficiente en operación, mantenimiento 

y administración de los sistemas.” 

Básicamente trata sobre factores como, por ejemplo: 

➢ “Cobertura de agua potable a los habitantes de una comunidad.” 

➢ “Cantidad de agua potable que se brinda a los habitantes.” 

➢ “Continuidad de servicio de agua potable.” 

➢ “Calidad de agua potable que se suministra a la población.” 

2.2.20. Requisitos de la calidad de agua:  

 “De Acuerdo a las Sunass38 Las Empresas Prestadoras de Servicios, como 

empresas encargadas de brindar agua a la población, tienen obligaciones 

específicas en cuanto a la calidad de este elemento.  Según la Ley General 

de Servicios de Saneamiento (Ley 26338), las EPS deben garantizar la 

calidad y continuidad de los servicios que prestan, teniendo como base 

las normas vigentes.” 

2.2.21. Efectos sobre la salud de los compuestos presentes en el agua potable  

De acuerdo a Sunass38 “En el agua potable existen una serie de 

compuestos que pueden ser inocuos o dañinos para el usuario. Así, es 

posible encontrar microorganismos no patógenos y sustancias químicas 

que afectan la aceptabilidad del agua por parte de la población, así como 

contaminantes microbiológicos y químicos que no sólo deterioran la 

calidad del agua sino que también causan perjuicios graves a la salud de 

los consumidores.” 
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Cuadro 01: Límites máximos permisibles referenciales de los parámetros de calidad 

del agua potable 

"PARÁMETRO" "LMP REF." "REFERENCIAS"

"Coliformes totales, UFC/100 mL" 0 (ausencia) 1

"Coliformes termotolerantes, UFC/100 mL" 0 (ausencia) 1

"Bacterias heterotróficas, UFC/ml" 500 1

"Ph" 6.5-8.5 1

"Turbiedad, UNT" 5 1

"Conductividad, 25 °C ÍS/cm" 1,500 3

"Color, UCV-Pt-Co" 20 2

"Cloruros, mg/L" 250 2

"Sulfatos, mg/L" 250 2

"Dureza, mg/L" 500 3

"Nitratos, mg NO3/L" 50 1

"Hierro, mg/L" 0.3 0.3 (Fe + Mn = 0.5) 2

"Manganeso, mg/L" 0.2 0.3 (Fe + Mn = 0.5) 2

"Aluminio, mg/L" 0.2 1

"Cobre, mg/L" 3 2

"Plomo, mg/L" 0.1 2

"Cadmio, mg/L" 0.003 1

"Arsénico, mg/L" 0.1 2

"Mercurio, mg/L" 0.001 1

"Cromo, mg/L" 0.05 1

"Flúor, mg/L" 2 2

"Selenio, mg/L" 0.05 2
 

Fuente: SUNASS 

Elaboración: SUNASS 
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2.2.22. Análisis de las características del agua 

Para conocer las características del agua se realizan una serie de análisis de 

laboratorio que se clasifican en: físicas, químicas, bacteriológicas y 

microscópicas.  

a. Análisis físico 

Según López13, “Estos análisis consisten en determinar la tubería, color, olor, 

sabor y temperatura.” 

b. Análisis químico 

Según López13, El análisis químico tiene estos dos objetivos: 

➢ “Averiguar la composición mineral del agua y su posibilidad de 

empleo para la bebida, los usos domésticos o industriales.” 

➢ “Averiguar los indicios sobre la contaminación por el contenido de 

cuerpos incompatibles con su origen geológico.” 

c. Análisis microscopios 

Según López13, “Este análisis explica la presencia de olores y sabores 

inconvenientes, la obstrucción de filtro, el progreso en la auto purificación 

de corrientes, la presencia de un exceso de desechos industriales tóxicos, la 

presencia de aguas negras y por lo tanto, contaminación;” ayuda en la 

interpretación de los análisis químicos: en el estudios de alimentos de peces, 

crustáceos y otros organismos acuáticos. 

d. Análisis bacteriológicos 

Según López13, Son seres microscópicos de vida unicelular. “Existen en 

diferentes lugares, pero por lo general cada tipo en su ámbito natural y su 

presencia en otro medio es meramente accidental. La mayoría de las 
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bacterias son inocuas y muchas de ellas son importantes en la ecológica; 

unas cuantas son peligrosas y estas son las patógenas o bacterias que causan 

enfermedad, otras no son siempre peligrosas por sí mismas, pero están 

usualmente asociadas con formas patógenas.” 

Cuadro 02: Guía para el control de calidad del agua potable 

"TIPO DE 

CONTROL"
"PARÁMETRO"

"REQUESITO DE 

CALIDAD"
"NORMA/GUÍA""TOMA DE MUESTRAS"

"Desinfección

"

"Cloro residual

 libre"

"80% de las muestras de 

la red deben contener ˃ 

0.5 mg/L"        

"20% de las muestras de 

la red pueden contener 

como minimo 0,3 mg/L"

"Directiva sobre 

desifección del agua 

R. S. N° 190-97-

SUNASS"

- "En la red de 

distribucción"

- "A la salida de los 

reservorios"

- "A la salida de las 

plantas de tratamiento"

- "A la salida de fuentes 

subterráneas"

"Bacteriológico"

"Coliformes 

  totales"                             

"Coliformes 

  termotolerantes"                         

"95% de las muestras de 

la red deben estar sin 

coliformes totales"

"100% de las muestras 

de la red deben estar sin 

coliformes 

termotolerantes"                                                                                      

"Norma nacional / 

Guía OMS"

- "En la red de 

distribucción"

- "A la salida de los 

reservorios"

- "A la salida de las 

plantas de tratamiento"

- "A la salida de fuentes 

subterráneas"

"Físico"

"Turbiedad"

"pH"

"Conductividad"

< 5 UNT

6,5 - 8.5

< 1.500 µs/cm

"Norma nacional / 

Guía OMS y 

directiva sobre 

control de calidad 

del agua R.S. N.° 

1121-99-SUNASS"

- "En la red de 

distribucción"

- "A la salida de los 

reservorios"

- "A la salida de las 

plantas de tratamiento"

- "A la salida de fuentes 

subterráneas"

"Químico"

"Afectan 

 aceptabilidad"

"Afectan la salud"

"Valores máximos 

permisibles referenciales" 
a

"Valores máximos 

permisbles referenciales" 
a

"Norma nacional / 

Guía OMS y 

directiva sobre 

control de calidad 

del agua R.S. N.° 

1121-99-SUNASS"

- "En la red de 

distribucción"

- "A la salida de los 

reservorios"

- "A la salida de las 

plantas de tratamiento"

- "A la salida de fuentes 

subterráneas"
 

Fuente: SUNASS 

Elaboración: SUNASS 

III. Hipótesis 

“No Aplica, por ser una tesis descriptiva.”  
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IV. Metodología 

4.1. Tipo de la investigación.  

“El tipo de investigación fue correlacional y corte trasversal, correlacional porque 

se empleó dos variables y corte transversal porque se estudió los datos en un 

lapso de tiempo.”  

“El nivel de la investigación comprendió de una forma cualitativo y cuantitativo; 

se refiere cualitativo dado que se recolecto la información del estado situacional 

de la variable y cuantitativo por que los datos obtenidos se tuvieron que 

cuantificar.” 

4.2.Diseño de la investigación. 

“El diseño abarcara una forma descriptiva no experimental puesto que no se 

manipulo los datos de estudio.” 

Este diseño se graficó de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Dónde:   

“Mi= “Sistema de agua potable en el caserío” de Chagaball.” 

“Xi= “Variable independiente: Evaluación y mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable.” 

“Ri= “Resultados obtenidos.”” 

“Fuente: Elaboración propia (2022)” 

Mi Xi Ri Yi 
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“Yi= “Variable dependiente: Condición sanitaria en el caserío ” de Chagaball.” 

4.3. Población y muestra.  

Población. 

 “Para la presente investigación la población estuvo dado por todo el sistema de 

abastecimiento de agua potable en zona rurales.” 

Muestra. 

La muestra estuvo comprendida por el sistema de abastecimiento de agua potable 

en el caserío Chagaball, distrito Santiago de Chuco, provincia Santiago de 

Chuco, región La Libertad – 2022. 

4.4. Definición y operacionalización de variables 
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Cuadro 03: Operacionalización de variables. 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

Evaluación y 

mejoramiento 

del Sistema de 

abastecimiento 

de agua 

potable 

 

Según Jiménez22,“un sistema de 

abastecimiento de agua potable, 

tiene como finalidad primordial, 

la de entregar a los habitantes de 

una localidad, agua en cantidad 

y calidad adecuada “para 

satisfacer sus necesidades, ya 

que como se sabe los seres 

humanos estamos compuestos 

en un 70% de agua, por lo que 

este líquido es vital para la 

supervivencia. Uno de los 

puntos principales de este 

capítulo, es entender el término 

potable.” 

 

 

 

“Se realizará la 

evaluación del 

actual sistema de 

abastecimiento de 

agua potable que 

estará comprendido 

desde la captación 

hasta la red de 

distribución. 

Teniendo en cuenta 

el compendio del 

SIRAS; “y 

posteriormente se 

realizó el 

mejoramiento en el 

sistema con las 

normas vigentes del 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones y del 

Ministerio de 

Vivienda 

Captación 

 

-“Tipo de captación” 

-“Caudal” 

-“Tipo de material” 

-“Nominal” 

-Intervalo  

-“Nominal” 

Línea de 

conducción 

 

-Tipo de tubería 

-Diámetro 

-Velocidad 

-Presión 

-Nominal 

-Nominal 

-Intervalo   

-Intervalo 

 

 

Reservorio 

 

-“Tipo de reservorio” 

-“Volumen” 

-“Tipo de material” 

-“Forma del 

reservorio” 

-“Ubicación del 

reservorio” 

-“Nominal” 

-“Nominal” 

-“Nominal” 

-“Nominal” 

-“Nominal” 

Línea de 

aducción 

 

-“Tipo de Tubería” 

-“Diámetro” 

-“Velocidad” 

-“Presión” 

-“Clase de tubería” 

-“Nominal” 

-“Nominal” 

-Intervalo 

-Intervalo 

-“Nominal” 

 

Red de 

distribución 

-“Tipo de red” 

-“Diámetro” 

-“Velocidad” 

-“Presión” 

-“Tipo de tubería” 

-“Nominal” 

-“Nominal” 

-“Intervalo” 

-“Intervalo” 

-“Nominal” 
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Construcción y 

Saneamiento.” 

-“Clase de tubería” -“Nominal” 

 

Condición 

Sanitaria 

“Todo proyecto de saneamiento 

básico que se encuentra en la 

búsqueda de cambios sostenibles 

debería: mejorar la capacidad de 

gestión comunal y a promover 

comportamientos saludables, 

involucrando a la comunidad en 

todo el proceso, desde la 

identificación de las 

necesidades, planificación de 

acciones, gestión y negociación 

de proyectos, hasta la 

construcción, uso eficiente en 

operación, mantenimiento y 

administración de los sistemas. 

(37)” 

Se empleará fichas 

técnicas y encuestas 

teniendo en cuenta 

el compendio del 

SIRAS.   

Calidad de 

suministro de 

agua potable 

-Cobertura 

 

-Calidad 

 

-Cantidad 

 

-Continuidad 

 

 

 

-Razón 

 

-“Nominal” 

-“Nominal” 

   -“Nominal” 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2022). 
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4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.5.1. Técnicas de recolección de datos 

“Se usó la técnica de la observación directa, que consta de una manera 

visual recopilar toda la información con respecto a la evaluación para así 

realizar el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable, 

así mismo se verificó la condición sanitaria en la que se encuentra la 

población en general.” 

4.5.2. Instrumento de recolección de datos 

“Para la recolección de datos se hizo uso de instrumentos como las fichas 

técnicas” y la encuesta para determinar la condición sanitaria en el caserío 

Chagaball, distrito Santiago de Chuco, provincia Santiago de Chuco, 

región La Libertad – 2022. 

4.6.Plan de análisis.  

Se visitó al caserío de Chagaball y se recopilara toda la información 

necesaria en in situ y se plasmara en los instrumentos elaborados según 

el compendio de SIRAS (fichas técnicas), “adicionalmente se empleará 

las encuestas a los pobladores para determinar en qué condiciones se 

encuentran para posterior mente dar un mejoramiento para el beneficio 

de la población del caserío de Chagaball, Los datos obtenidos se 

procesaron  haciendo uso de la computadora, mediante el software Civil 

3D, hojas de cálculo Excel, y otros que ayuden al objetivo.”
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4.7.Matriz de consistencia 

Cuadro 04. Matriz de consistencia 

“EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO 

CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD, 

PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN – 2022” 

Problema Objetivos 
Marco teórico y 

conceptual 
Metodología 

Referencias 

bibliográficas 

Caracterización del 

problema 

“Las condiciones de agua 

potable en el interior del 

país son críticas en 

muchas zonas rurales, ya 

que son olvidados por el 

gobierno local, regional, 

y nacional, en muchos 

pueblos cuentan con un 

pésimo sistema de agua 

potable, ya que se capta 

Objetivo general 

Desarrollar la evaluación y 

mejoramiento del sistema 

de abastecimiento de agua 

potable del caserío de 

Chagaball, distrito de 

Santiago de Chuco, 

provincia Santiago de 

Chuco, región La Libertad 

para su incidencia en la 

condición sanitaria de la 

población – 2022. 

Antecedentes  

-Regionales 

-Nacionales  

-Internacionales. 

Bases teóricas  

- Recursos 

hídricos. 

- Agua potable. 

- Calidad de agua 

potable. 

- Abastecimiento 

de agua potable. 

Diseño de la investigación 

• “El tipo de investigación: 

El tipo de investigación será 

correlacional y corte trasversal, 

correlacional porque se empleará 

dos variables y corte transversal 

porque se estudiará los datos en 

un lapso de tiempo.” 

• “El nivel de la investigación: 

El nivel de la investigación 

comprenderá de una forma 

cualitativo y cuantitativo; se 

1. Celi B, Pesantez I. 

cálculo y diseño del 

sistema de 

alcantarillado y agua 

potable para la 

lotización finca 

municipal, en el 

cantón el chaco, 

provincia de napo. 

[Seriado en línea]. 

2012. [ Citado 2022 

Ene. 31], Disponible 
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directamente de 

manantiales y riachuelos, 

dicho caudal es conduce 

directamente a los 

domicilios sin antes 

haber sido tratados, 

asimismo, no se realizan 

los estudios para 

identificar las sustancias 

toxicas que conducen.  

Regularmente, en estos 

manantiales y riachuelos 

llegan animales a beber 

del agua y estos defecan y 

miccionan en el caudal, 

con estos antecedentes el 

agua que llega a los 

domicilios simplemente 

Objetivos específicos 

a) “Evaluar el sistema de 

abastecimiento de agua 

potable del caserío de 

Chagaball, distrito de 

Santiago de Chuco, 

provincia Santiago de 

Chuco, región La 

Libertad – 2022.” 

b) “Plantear el 

mejoramiento del 

sistema de 

abastecimiento de agua 

potable en el caserío de 

Chagaball, distrito de 

Santiago de Chuco, 

provincia Santiago de 

Chuco, región La 

Libertad – 2022.” 

- Sistema de 

abastecimiento 

de agua potable. 

- Condición 

sanitaria 

 

refiere cualitativo dado que se 

recolectará la información del 

estado situacional de la variable 

y cuantitativo por que los datos 

obtenidos se tendrán que 

cuantificar.” 

• “El diseño de la 

investigación: 

El diseño abarcara una forma 

descriptiva no experimental 

puesto que no se manipulo los 

datos de estudio.” 

Población 

La población estará constituida 

por el sistema de abastecimiento 

de agua potable en zonas rurales. 

Muestra 

La muestra será comprendida por 

el sistema de abastecimiento de 

en: https://reposit 

orio.espe.edu.ec/bits

tream/21000/5606/1/

T-ESPE-

033683.pdf. 

2. Vierendel. 

Abastecimiento de 

agua y 

alcantarillado. 

[Seriado en línea]; 

2009 [Citado 2022 

Ene. 31]. cuarta 

edición; Pág. 

[10,11]; (147); 

Disponible en: 

https://www.academ

ia.edu/26059370/Ab

astecimiento_de_Ag

ua_y_Alcantarillado
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no es aptos para consumo 

humano.” 

 

Enunciado del 

problema 

¿La evaluación y 

mejoramiento del sistema 

de abastecimiento de 

agua potable, mejorará 

las condiciones sanitarias 

de la población del 

caserío de Chagaball, 

distrito de Santiago de 

Chuco, provincia 

Santiago de Chuco, 

región La Libertad – 

2022?” 

c) “Obtener la incidencia 

de la condición sanitaria 

de la población del 

caserío de Chagaball, 

distrito de Santiago de 

Chuco, provincia 

Santiago de Chuco, 

región La Libertad – 

2022.” 

agua potable en el caserío 

Chagaball, distrito Santiago de 

Chuco, provincia Santiago de 

Chuco, región La Libertad – 

2022. 

Definición y 

operacionalización de las 

variables e investigadores 

✓ Variable 

✓ Definición conceptual 

✓ Dimensionamiento 

✓ Definición operacional 

✓ Indicadores 

✓ Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos 

✓ Plan de análisis 

✓ Matriz de consistencia 

✓ Principios éticos 

_VIERENDEL 

 

  Fuente: Elaboración propia (2022).  



46 
 

4.8.Principios éticos. 

De acuerdo a Rectorado 24 

➢ Responsabilidad Social. – “En el ámbito de la investigación es en las 

cuales se trabaja con personas, se debe respetar la dignidad humana, la 

identidad, la diversidad, la confidencialidad y la privacidad. En la presente 

investigación, serán beneficiados directamente la comunidad del lugar 

donde se ejecutarán los posibles proyectos.” 

➢ Responsabilidad de la información. – “El investigador debe ser 

consciente de su responsabilidad científica y profesional ante la sociedad. 

En particular, es deber y responsabilidad personal del investigador 

considerar cuidadosamente las consecuencias que la realización y la 

difusión de su investigación implican para los participantes en ella y para 

la sociedad en general.” 
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V. Resultados   

5.1.  Resultados. 

  “A continuación, se presenta los resultados obtenidos en la presente investigación:” 

Evaluar el sistema de abastecimiento de agua potable del caserío de Chagaball, 

distrito de Santiago de Chuco, provincia Santiago de Chuco, región La Libertad – 

2022. 

Ficha 01: “Evaluación de la captación existente.” 

Ubicación: Coordinadas UTM

Lugar:

"(Indicar el número)"

En buen 

estado

En 

mal 

estad

o

X

Ladera Fondo

F 1 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 3 1 3

Captación 1Fondo

"Fuente: Asignación de puntajes según (DIRECCIÓN REGIONAL  DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO,  SIRAS Y CARE)"

1 Bueno

2 Regular

3 Malo

"Resultados de la evaluación"

Válvula

Malo

3

3969 msnm 802231.80 9074256.50

X

"Fuente: Asignación de puntajes según (DIRECCIÓN 

REGIONAL  DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y 

SANEAMIENTO,  SIRAS Y CARE)"

"Identificación de peligros que puede afectar a la captación"

No presenta Huayco crecidas o avenidas
asentamiento del 

terreno
Deslizamiento

Desprendimient

o de rocas

Contiminación 

de la fuente de 

agua

X X

2

Metal

Válvula
Tapa Sanitaria 1

(filtro)  
Tapa Sanitaria 3 (caja de válvulas) 

Tapa Sanitaria 2

(cámara colectora) 

CHAGABALL
3 2

SeguroCaptación Seguro

Concreto

N

o

 

t

i

e

n

e

S

i

 

t

i

e

n

e

Si tiene
N

o

 

t

i

e

n

e

3 3

Regular Regular Regular Regular Malo Malo Malo

2 2 2 2 3

Tubería de limpia y 

rebose
Dado de protección

2

"Las condiciones se expresan en el 

cuadro de la siguiente manera:"

N

o

 

t

i

e

n

e

S

i

 

t

i

e

n

e

N

o

 

t

i

e

n

e 1

S

i

 

t

i

e

n

e

Metal

1

N

o

 

t

i

e

n

e

Tapa Sanitaria 

1

Tapa Sanitaria 2

(cámara colectora) 

Tapa Sanitaria 3 (caja de 

válvulas) 
Estructura Canastilla

2 3

N

o

 

t

i

e

n

e

Seguro

N

o

 

t

i

e

n

e

S

i

 

t

i

e

n

e

Metal

1

3 3

Concreto

S

i

 

t

i

e

n

e

2. "Describa el cerco perimétrico y el material de construcción de las captaciones. Marque con una X"

"Estado del Cerco "Material de construcción de la "Identificación de peligros" "Datos Geo-referenciales"

"Si tiene"

No 

tiene
Artesanal Concreto No presenta Huayco

crecidas o 

avenidas

asentamiento 

del terreno
Deslizamiento Altitud Este Norte

desprendimie

nto de rocas

Contiminacio

n de la fuente 

de agua

CAPTACIÓN

FICHA 03

TITULO

Tesista:

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE 

CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD, PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022 "

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS Asesor: MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

CHAGABALL Altitud: 3969 msnm 802231.8Este: 9074256.5Norte:

N

o

 

t

i

e

n

e

S

i

 

t

i

e

n

e

Tubería 

de limpia 

y rebose

"ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN"

Descripción

E

s

t

r

u

c

t

u

r

a

N

o

 

t

i

e

n

e

Si tiene

3.  "Determine el tipo de captación y describa el estado de la infraestructura? Indicando el número"

Concreto

Dado de 

protección

N

o

 

t

i

e

n

e

S

i

 

t

i

e

n

e

Canastilla

Si tiene

11. "¿Cuántas captaciones tiene el sistema?"

 
“Fuente: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, SIRAS Y 

CARE (2010).” 
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Gráfico 01:  “Evaluación del estado de los componentes de la Estructura de la Captación.” 

 
Fuente:  Elaboración propia (2022) 

Interpretación: 

“Se evaluó el estado de la infraestructura de la captación donde se ha determinando que la captación se encuentra en mal estado, con 

el apoyo de la ficha técnica 03, se evaluó y se identificó el estado de la infraestructuta de la captación y obtener un resultado de 3 

punto en escala de medición, clasificando como estado “Malo”, más detalle ver los resultados calculados en la Ficha  03.”
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Ficha 02: “Evaluación de la línea de conducción existente.” 

Tesista:

1. "¿Existe  tubería de conducción? Marque con una X"

SI X NO

2. "¿Cómo está la tubería? Marque con una X"

X

3. "¿Tiene cruces / pases aéreos? Marque con una X"

X

4. "¿Qué diámetro tiene la tubería de conducción?"

5. "¿Qué clase de tubería está instalado en la línea de conducción? Marque con una X"

Clase 5 Clase 7.5 Clase 10 No sabe

6. "¿Estado de las tuberías de línea de conducción? Marque con una X"

Bueno Regular X Malo No sabe

7. "¿Qué tipo de tubería está instalado en la línea de conducción? Marque con una X"

PVC X HDPE No sabe

8. "¿Con qué frecuencia se rompe la tubería de línea de conducción? Marque con una X"

Siempre Regular X Nunca No sabe

9. "¿Cuántas camaras de rompe presión de tipo VI existen?"

0

10. "¿Cuántas camaras de rompe presión de tipo VII existen?"

8

FICHA 04

TITULO

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 

CASERÍO CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, 

REGIÓN LA LIBERTAD, PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 

2022"

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA 

MILAGROS
Asesor: MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

Línea de conducción

TUBERÍA DE φ 2"

X

"Enterrado en forma parcial""Enterrado totalmente"

"Malograda" "Colapsada"

Si No

 

“Fuente: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, SIRAS Y 

CARE (2010).” 
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Ficha 03: “Evaluación del reservorio existente.” 

Tesista:

1. "¿Tiene reservorio? Marque con una X"

SI X NO NO SABE

2. "¿Qué forma tiene el reservorio? Marque con una X"

Cuadrado X Circular NO SABE

3. "¿El almaceamiento en el reservorio es suficiente para la población? Marque con una X"

SI X NO NO SABE

1 2 3 1 2 3

Reservorio 1
3453.30 

msnm
807208.6 9072383.1

1 Bueno

2 Regular

3 Malo

Volumen Bueno No tiene

2

2

Reservorio / Tanque de Almacenamiento (a) 1

Caja de válvulas (b) 2

Canastilla ( c ) 2

Tubería de limpia y rebose (d) 3

Tubo de ventilación ( e ) 2

Hipoclorador (f) X

Válvula flotadora (g) 1

Válvula de entrada (h) 1

Válvula de salida (i) 1

Válvula de desagüe (j) 2

Nivel estático (k) 1

Dado de protección (l) 1

Cloración por goteo (m) X

Grifo de enjuague (n) X

"ESTADO ACTUAL"

No

tiene

De concreto.

Metálica.

"Las condiciones se expresan 

en el cuadro de la siguiente 

manera:"

"Fuente: Asignación de puntajes según (DIRECCIÓN REGIONAL  DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y 

SANEAMIENTO,  SIRAS Y CARE)"

Tapa sanitaria 2 

(C.V)
Madera.

Madera

De concreto.

Metálica.

"ESTADO DE LA ESTRUCTURA DEL RESERVORIO"

1

Datos Geo-referenciales

Altitud Este Norte

3

5. "Describir el estado de la estructura. Marque con una X."

"DESCRIPCIÓN"

m3

2

2

Si TieneRegular Malo

2

Si Tiene

Tapa sanitaria 1 

(T.A)

2

FICHA 05

TITULO

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO 

CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD, PARA 

SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022"

 Reservorio

Si tiene No 

tiene.

Estado del Reservorio

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

4. "Describa el estado del perimétrico y del reservorio. Escriba el numero que corresponda"

    Reservorio 

Apoyado

Estado del Cerco Perimétrico

Si tiene No 

tiene.

Asesor:BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

Seguro

 

“Fuente: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, SIRAS Y 

CARE (2010).” 
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Gráfico 02: “Evaluación del estado de los componentes de la Estructura del cerco 

perimetrico del reservorio.” 

 

Fuente:  Elaboración propia (2022) 

Interpretación: 

“Se evaluó el estado de la infraestructura del cerco perimetrico del Reservorio donde se 

ha determinando que el cerco perimetrico del reservorio, se encuentra en mal estado, 

con el apoyo de la ficha técnica 04, se evaluó y se identificó el estado de la 

infraestructuta del cerco perimetrico del reservorio y se obtuvo un resultado de 3 punto 

en escala de medición, clasificando como estado “Malo”, más detalle ver los resultados 

calculados en la Ficha  04.” 
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Gráfico 03:  “Evaluación del estado de los componentes de la estructura del reservorio.” 

 

Fuente:  Elaboración propia (2022) 

Interpretación: 

“Se evaluó el estado de la estructura de reservorio donde se ha determinando que el reservorio, se encuentra en buen estado, con el apoyo de 

la ficha técnica 05, se evaluó y se obtuvo un resultado de 1 punto en escala de medición, clasificando como estado “Bueno”, más detalle ver 

los resultados calculados en la Ficha  05.”
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Ficha 04: “Evaluación de la línea de Aducción y red de distribución existente.” 

Tesista:

Bueno Regula X

2. "¿Qué diámetro tiene la tubería de Aducción?"

3. "¿Qué diámetro tiene la tubería de Distribución?"

4. "¿Qué tipo de tubería está instalado en la línea de Aducción? Marque con una X"

PVC X HDPE

5. "¿Qué tipo de tubería está instalado en la línea de Distribución? Marque con una X"

PVC X HDPE

6. "¿Con qué frecuencia se rompe la tubería de línea Adución ? Marque con una X"

Siempre Regular X Nunca No sabe

7. "¿Con qué frecuencia se rompe la tubería de línea de Distribución? Marque con una X"

Siempre Regular X Nunca No sabe

8. "¿Existe Válvula de aíre en la línea de Aducción? Marque con una X"

Si No X No sabe

9. "¿Existe Válvula de aíre en la línea de Distribución? Marque con una X"

Si No X No sabe

10. "¿Existe Válvula de purga en la línea de Aducción? Marque con una X"

Si No X No sabe

11. "¿Existe Válvula de purga en la línea de Distribución? Marque con una X"

Si No X No sabe

12. "Describa el estado de las válvulas del sistema. Indique el número:"

Cantidad

1 3 2 3

1

2

 3

FICHA 06

TITULO

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 

CASERÍO CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN 

LA LIBERTAD, PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022"

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

1. "¿En qué estado se encuentra la tubería? Marque con una X"

 Línea de Aducción y red de distribución.

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS Asesor: MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

CantidadEstado de las Válvula de purga

"ESTADO DE LA ESTRUCTURA DE VÁLVULAS"

No tiene,  no 

saben

TUBERÍA DE φ 2"

Regular

Malo

Malo

TUBERÍA DE φ 2"

Fuente: Asignación de puntajes según (DIRECCIÓN REGIONAL  DE VIVIENDA 

CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO,  SIRAS Y CARE)

Las condiciones se expresan en el 

cuadro de la siguiente manera:

Bueno

0 0
2 1

Válvula de aire Válvula de purga

Estado de las Válvula de Aire

 

“Fuente: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, SIRAS Y 

CARE (2010).” 
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Ficha 05: “Evaluación de la línea de Aducción y red de distribución existente.” 

1. "¿Tiene cámara rompe presión CRP-7? Marque con una X"

Si tiene X

Si X

En 

buen 

estado

En 

mal 

estad

CRP 7   1 X

CRP 7   2 X

CRP 7   3 X

CRP 7   4 X

CRP 7   5 X

CRP 7   6 X

CRP 7   7 X

CRP 7   8 X

CRP 7  9 X

CRP 7  10 X

CRP 7  11 X

CRP 7  12 X

CRP 7  13 X

CRP 7  14 X

CRP 7  15 X

CRP 7  16 X

CRP 7  17 X

CRP 7  18 X

CRP 7  19 X

CRP 7  20 X

CRP 7  21 X

1 Bueno

2 Regular

3 Malo

1 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 3 1 3

CRP-7 1

CRP-7 2

CRP-7 3

CRP-7 4

CRP-7 5

CRP-7 6

CRP-7 7

CRP-7 8

CRP-7 9

CRP-7 10

CRP-7 11

CRP-7 12

CRP-7 13

CRP-7 14

CRP-7 15

CRP-7 16

CRP-7 17

CRP-7 18

CRP-7 19

CRP-7 20

CRP-7 21

Resultados:

"Válvula"

Regular

2

2 22 2 2 2 2 2

2

X 807271.53

9073002.96

Dado de 

protección

Metal

No 

tiene

2 2 2 2 2 2

CRP 7

Estado del Cerco 

Perimétrico

2 X

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

Cámara rompe presión CRP-7.

No tiene:

2. "¿Cuantas cámara rompe presión CRP-7?"

Concreto
No 

presenta
Huayco

3. "¿Si en caso existiera la cámara rompe presión CRP-7, funciona correctamente?"

No

4. "Describa el cerco perimétrico y el material de construcción de las Cámara de Rompe Presión CRP-7. Marque con una X"

Identificación de peligros Datos Geo-referenciales

21

807244.78

FICHA 07

TITULO

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO CHAGABALL, 

DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD, PARA SU INCIDENCIA EN LA 

CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022"

Tesista:

No sabe

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS Asesor: MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

No sabe

Material de 

construcción de la 

captación CRP 7

Artesanal

No 

tie

ne

Si tiene

808050.76

807518.45

2 X

2

Este Norte

2 X

crecidas o 

avenidas

asentamient

o del terreno
Deslizamiento

desprendim

iento de 

rocas

Contiminacio

n de la fuente 

de agua

Altitud

2 X

9072308.21

808707.35

9072252.78

N

o

 

t

i

e

n

e

Si tiene

N

o

 

t

i

e

n

e

Si tiene Seguro
N

o

 

t

i

e

n

e

5.  "Describa el estado de la infraestructura de la cámara de rompe presión CRP-7? Indique el número"

"ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DE LA CÁMARA DE ROMPE PRESIÓN CRP-7"

"Descripción"

"Válvula"
Tapa Sanitaria 1

(filtro)  

Tapa Sanitaria 2

(cámara colectora) 
"Tapa Sanitaria 3 (caja de válvulas)"

N

o

 

t

i

e

n

e

S

i

 

t

i

e

n

e

Concreto Metal

N

o

 

t

i

e

n

e

S

i

 

t

i

e

n

e

Concreto

Si tiene Seguro
N

o

 

t

i

e

n

e

Si tiene

Si 

tiene

1 1 1

S

i

 

t

i

e

n

e

N

o

 

t

i

e

n

e

S

i

 

t

i

e

n

e

Seguro
N

o

 

t

i

e

n

e

Metal

N

o

 

t

i

e

n

e

S

i

 

t

i

e

n

e

Concreto

"Estructura

"

Canastilla

Tubería de 

limpia y 

rebose

2 22 2

Canastilla
Tubería de limpia y 

rebose
Dado de protección

2 2 2 2

22

2 2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2

"Las condiciones se expresan en el cuadro 

de la siguiente manera:"

2

"Fuente: Asignación de puntajes según (DIRECCIÓN REGIONAL  DE VIVIENDA 

CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO,  SIRAS Y CARE)"

Regular

2 2 2

Tapa Sanitaria 1

(filtro)  

Tapa Sanitaria 2

(cámara colectora) 

"Tapa Sanitaria 3 (caja de 

válvulas)"

"Estructura

"

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

Regular Regular Regular Regular Regular Regular

9072739.31

9072079.61

2 X 807852.58 9071946.51

2 X

2 X 807554.50 9072897.51

2 X 807640.38 9073334.64

807787.21 9072362.84

2 X 807578.73 9072508.38

2 X

807883.81 9072638.312 X

807258.56 9072586.81

2 X

2 X

808379.95 9072139.90

804633.17 9072361.88

806195.73 9072510.88

2 X

2 X

CAPTACIÓN AL RESERVORIO

2 X 805435.19 9072460.29

802724.58 9073023.92

2 X

806494.08 9072345.06

DEL RESERVORIO A LOS DOMICILIOS

2 X

804161.29 9072476.66

2 X

2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

806895.66 9072340.77

2 X 807168.00 9072370.29

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 22 2 2 2 2 2

 

“Fuente: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, SIRAS Y 

CARE (2010).” 
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Gráfico 04:  “Evaluación del estado de los componentes de la estructura del reservorio.” 

 

Fuente:  Elaboración propia (2022) 

Interpretación: 

“Se evaluó el estado de la estructura de la cámara de rompre presión tipo 7,  donde se ha determinando que la cámara de rompre presión tipo 

7, se encuentra en mal estado, con el apoyo de la ficha técnica 06, se evaluó y se obtuvo un resultado de 3 punto en escala de medición, 

clasificando como estado “malo”, más detalle ver los resultados calculados en la Ficha  06.”
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Resumen:   

El sistema de abastecimiento de agua potable del caserío de Chagaball ubicado en el 

distrito de Santiago de Chuco, provincia Santiago de Chuco, región La Libertad, 

mediante la visita al lugar de estudio se pudo encontrar deficiencias en el sistema 

como se puede observar en las fichas de inspección; “La captación existente se 

encuentra en condiciones  malas de funcionamiento ya que no fue mejorada desde su 

construcción que fue en el año 2007, asimismos se requiere el mejoramiento del cerco 

perimetrico y caudal no es suficiente para abastecer al caserio; la línea de conducción 

se encuentra en optimas condiciones y en regular funcionamiento, por que se requiere 

cámara de purga y camara de aire; la cámara de rompe presión tipo 7, se encuentra 

en condiciones buenas de funcionamiento; por otro lado el reservorio existente se 

encuentra en optima condiciones debido a que se realizo el mantenimiento; la línea 

de aducción y la red de distribución se encuentra en optimas condiciones de servicio, 

ya que se realizarón mejoramiento del sistema.” 
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Plantear el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en el caserío 

de Chagaball, distrito de Santiago de Chuco, provincia Santiago de Chuco, región La 

Libertad – 2022. 

En el siguiente capítulo de muestra los resultados del mejoramiento planteado en el 

sistema de abastecimiento de agua potable del caserío de Chagaball.  

Cuadro 05: “Diseño hidráulico de la captación existente (captación 01).” 

: :

"CAUDAL MINIMO" :

H = m m

m L=

hf=

Qmax= Lt/s D1 = "

V = m/s D2= "

Cd = Recomendación : D1 ≤ 2 " D=

D de Diseño : " NA=

NA= Entonces: b= "

D = Cm b=

D = " NA:

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 

CASERÍO CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, 

REGIÓN LA LIBERTAD, PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 

2022"

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA Asesor: MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

TÍTULO

Tesista:

0.00034 m2 2 2

2.00

5/6 2.00 Consideraremos un ancho de b=0.90 

m

34

2.08 0.86 m

0.14 5/6

0.50 5/6

0.8 2

"Calculo del Diametro del 

orificio de entrada (D)"
"Calculo del Numero de Orificios (NA)"

"Calculo del ancho de la pantalla 

(b)"

ho= 0.020 m

"Calculo de la perdida de carga (Hf)"
"Calculo de la distancia entre el afloramiento y la caja 

de captacion (L)"

0.400 Hf = 0.380

ho = 0.020 1.267 m

0.380 m

2."ANCHO DE LA PANTALLA (b)"

g = 9.81 m/s2

V =2.24 m/s

(V de Diseño) V =0.50 m/s

ho = 0.40 m

DISEÑO DE CAPTACION DE MANANTIAL - 01

"DATOS INICIALES"

"CAUDAL MAXIMO" .14 Lit./Seg. "GASTO MAXIMO DIARIO" .24 Lit./Seg.

.10 Lit./Seg.

"Cuando la fuente de agua es un manantial de ladera y concentrado, la captación constará de tres 

"La primera, corresponde a la protección del afloramiento"

"la segunda, a una cámara húmeda para regular el gasto a utilizarse."

"la tercera, a una cámara seca que sirve para proteger la válvula de control." 

1."CALCULO DE LA DISTANCIA ENTRE EL PUNTO DE AFLORAMIENTO Y LA CAMARA HUMEDA (L)"

"Calculo de la perdida de carga en el orificio (ho)"

56.1

2 ohg
V =

g

V
ho

2
56.1

2

=

of hHH −=

30.0

fH
L =

VCd

Q
A MAX

·
=



A
D

4
=

1

2

2

1 +







=

D

D
NA

( ) ( ) ( )1362 −++= NADDNADb
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A =

B = Entonces:

D =

E = Ht=

H =

Qmd =

A =

g =

Recomendación: H ≥ 30 cm

Usar la Recomendación

ok ¡¡¡

Dc= 2 " Dc= 2 "

Ac=

Dcanastilla= 4 "

"Recomendación:" Nº de ranuras =

3Dc ≤ L ≤ 6Dc At= Nº de ranuras =

"Calculamos el Rango de L :" "Recomendación:"

15.00

L=

"Area de la ranura:"(Ar) Dg = 4 "

Ar= L =

Ar= Ag=

"La tuberia de rebose y limpia tienen el mismo diametro"

"TUBERIA DE LIMPIA"

D= 0.8 "

Q = Lt/s D= 1 "

hf = m/m

"CONO DE REBOSE"

D = 1 x 1 1/2

0.14

30 El valor de At no debe ser mayor al 

50% del area lateral de la granada (Ag)15.00 cm

4."DIMENSIONAMIENTO DE LA CANASTILLA"

"Calculo del diametro 

(Dcanastilla) y longitud de la 

canastilla (L)"

"Cálculo del area total de ranuras 

(At)"
"Número de Ranuras"

2.03E-03 m2

"Calculo del valor de la carga (H)"

0.000 m3/s

0.015

H= 40.00 cm

35.00 mm2 0.15 m

3.50E-05 m2 0.024 m2 (si cumple)

5."REBOSE Y LIMPIA"

115.82

4.05E-03 m2 116

≤ L ≤

0.001 m2

9.81 m/2s

H= 0.34 cm

3.00 cm

30.00 cm 86.81 cm

40.00 cm

Ht= 86.81 cm

3.81 cm

3."ALTURA DE LA CAMARA HUMEDA (Ht)"

10.00 cm EDHBAHt ++++=

2

2

2
56.1

gA

Qmd
H =

DcDCANASTILLA 2=

4

2

C
C

D
A


=

Ct AA 2=

LDA gg ··5.0=

( )
( )ArranuradeArea

AtranuradetotalArea
ranurasdeN =º

21.0

38.0·71.0

hf

Q
D =

 

Fuente: Elaboración propia - 2022 

 “En el cuadro 03 se tiene el cálculo hidráulico realizado en la captación existente, esto 

como mejoramiento que se planteó dar al sistema existente.” 
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Cuadro 06: “Diseño hidráulico de la captación proyectado (captación 02).” 

: :

"CAUDAL MINIMO" :

H = m m

m L=

hf=

Qmax= Lt/s D1 = "

V = m/s D2= "

Cd = Recomendación : D1 ≤ 2 " D=

D de Diseño : " NA=

NA= Entonces: b= "

D = Cm b=

D = " NA:

A =

B = Entonces:

D =

E = Ht=

H =

Qmd =

A =

g =

Recomendación: H ≥ 30 cm

Usar la Recomendación

ok ¡¡¡H= 40.00 cm

"Calculo del valor de la carga (H)"

0.000 m3/s

0.001 m2

9.81 m/2s

H= 0.34 cm

3.00 cm

30.00 cm 86.81 cm

40.00 cm

Ht= 86.81 cm

3.81 cm

0.00070 m2 2 2

2.00

1 1/6 2.00 Consideraremos un ancho de 

b=0.90 m

3."ALTURA DE LA CAMARA HUMEDA (Ht)"

10.00 cm

34

2.99 0.86 m

0.28 1 1/6

0.50 1 1/6

0.8 2

"Calculo del Diametro del 

orificio de entrada (D)"
"Calculo del Numero de Orificios (NA)"

"Calculo del ancho de la 

pantalla (b)"

ho= 0.020 m

"Calculo de la perdida de carga (Hf)"

"Calculo de la distancia entre el afloramiento y la 

caja de captacion (L)"

0.400 Hf = 0.380

ho = 0.020 1.267 m

0.380 m

2."ANCHO DE LA PANTALLA (b)"

g = 9.81 m/s2

V =2.24 m/s

(V de Diseño) V =0.50 m/s

ho = 0.40 m

DISEÑO DE CAPTACIÓN 02

"DATOS INICIALES"

"CAUDAL MAXIMO" .28 Lit./Seg. "GASTO MAXIMO DIARIO" .24 Lit./Seg.

.20 Lit./Seg.

"Cuando la fuente de agua es un manantial de ladera y concentrado, la captación constará de tres partes:""La primera, corresponde a la protección del afloramiento"

"la segunda, a una cámara húmeda para regular el gasto a utilizarse."

"la tercera, a una cámara seca que sirve para proteger la válvula de control."

1."CALCULO DE LA DISTANCIA ENTRE EL PUNTO DE AFLORAMIENTO Y LA CAMARA HUMEDA (L)"

"Calculo de la perdida de carga en el orificio (ho)"

TÍTULO

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 

CASERÍO CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA 

LIBERTAD, PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022"

Tesista: BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS Asesor: MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

56.1

2 ohg
V =

g

V
ho

2
56.1

2

=

of hHH −=

30.0

fH
L =

VCd

Q
A MAX

·
=



A
D

4
=

1

2

2

1 +







=

D

D
NA

( ) ( ) ( )1362 −++= NADDNADb

EDHBAHt ++++=

2

2

2
56.1

gA

Qmd
H =
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Dc= 1 " Dc= 1 "

Ac=

Dcanastilla= 2 "

"Recomendación:" Nº de ranuras =

3Dc ≤ L ≤ 6Dc At= Nº de ranuras =

"Calculamos el Rango de L :" "Recomendación:"

8.00

L=

"Area de la ranura:"(Ar) Dg = 2 "

Ar= L =

Ar= Ag=

"La tuberia de rebose y limpia tienen el mismo diametro"

"TUBERIA DE LIMPIA"

D= 1.06 "

Q = Lt/s D= 1 "

hf = m/m

"CONO DE REBOSE"

D = 1 x 1 1/2

0.28

0.015

35.00 mm2 0.15 m

3.50E-05 m2 0.012 m2 (si cumple)

5."REBOSE Y LIMPIA"

5.07E-04 m2

28.95

1.01E-03 m2 29

≤ L ≤ 15 El valor de At no debe ser mayor al 50% del 

area lateral de la granada (Ag)15.00 cm

4."DIMENSIONAMIENTO DE LA CANASTILLA"

"Calculo del diametro 

(Dcanastilla) y longitud de la 

canastilla (L)"

"Calculo del area total de ranuras (At)" "Numero de Ranuras"

DcDCANASTILLA 2=

4

2

C
C

D
A


=

Ct AA 2=

LDA gg ··5.0=

( )
( )ArranuradeArea

AtranuradetotalArea
ranurasdeN =º

21.0

38.0·71.0

hf

Q
D =

 

Fuente: Elaboración propia - 2022 

 “En el cuadro 04 se tiene el cálculo hidráulico realizado en la captación proyectado, 

esto como mejoramiento que se planteó dar al sistema existente, ya que el caudal de la 

captación existente no abastece a la población, por ello se planteó diseño de una nueva 

captación, con ello para abastecer toda la población.” 
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Cuadro 07: “Diseño hidráulico del cámara recolector de caudal nuevo.” 

Asesor:

"Se reúnen todos los caudales de las captaciones:"

"CÁMARA DE REUNIÓN"

"Datos:"

"Qf 1:" 0.12 lt/seg

"Qf 2:" 0.24 lt/seg

"Qmáxd:" 0.357344247 lt/seg

0.000357344 m3/seg

"tr:" "Tiempo de retención (3-5 minutos)"

"tr:" "3 min"

"tr:" 180 seg.

Va  = 0.064321964 m
3

Va  = 64.32196445 lt

Donde:

v : velocidad de salida (m/seg)

Asumido  v : 1 m/seg

A : (πd2)/4

D= 0.021335782 m

D= 0.839989744 "

D= 1 "

V= 0.71 m/seg

0.6  m/seg     < 0.71 5 OK!!

(para salida frontal)

(para salida lateral de flujo)

h: Carga de agua necesaria para evitar cavitación.

"SALIDA LATERAL DE FLUJO."

h= 0.081415132 m

h= 0.50 m

Comparamos con POLIKOVK

0.50 m  > 0.019385802 m OK!!

Consideramos una altura de muerta de: 0.10 m

Consideramos un borde libre : 0.30 m

A= 0.128643929 m2

0.75 0.75 0.56

B 0.80 m

L 0.80 m

h 0.90 m

(considerando altura muerta + borde libre)

(Aproximación a una medida técnica constructiva)

1.-"CÁLCULO DEL VOLUMNEN DE ALMACENAMIENTO"

2.-"CÁLCULO DE LA TUBERÍA DE SALIDA DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN"

3.-"CÁLCULO DE LA ALTURA "h" PARA ENTRADA DEL AIRE A LA TUBERÍA"

Cuadro Resumen:

"DISEÑO HIDRÁULICO DE CÁMARA RECOLECTORA DE CAUDALES"

0.60m/seg ≤  V ≤ 5.0m/seg

"h" tiene que satisfacer la ecuación de POLIKOVK, 

para evitar la formación de remolinos. Tiene que 

cumplir la siguiente condición:

Base cuadrada de: 

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO 

CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD, 

PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022"

TÍTULO

Tesista:

  = 𝑄    .  

𝑄    =  .  

D=
      
 . 

V=
      
 .  

< m/seg

 =  .  3  . 𝐷1/2

 =  . 2   . 𝐷1/2

  
 .  𝐷  .55

 𝐷

 =  . 2   . 𝐷1/2

  
 .  𝐷  .55

 𝐷

  =  .  
 =

  

 
x = m2
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Donde: Qs: Caudal de salida

Va: Volumen de almacenamiento

t: Tiempo de salida

Qs= 0.000714688 m3/seg

Donde: C: Coeficiente de gasto

C: 0.82

H: 0.90 m

A: π*D
2
/4

A= 0.000207411 m
2

D= 0.0162548 m

D= 1.63 cm

D= 0.64 "

"Se hará uso de tubería PVC de Ø 2", tipo pipa"

5.-"TUBERÍA DE VENTILACIÓN"

"Cáculo de la tubería de desague la analizamos como orificio de pared gruesa (boquilla), donde el caudal viene expresado por: "

4.-"CÁLCULO DE LA TUBERÍA DE DESAGUE O LIMPIEZA Y REBOSE"

𝑄 =
  

 
 𝑄    

𝑄 =  . . 2 𝐻 A=
  

 (2∗ ∗ ) / D=
 ∗ 

 

A=
  

 (2∗ ∗ ) / 

D=
 ∗ 

 

 

Fuente: Elaboración propia - 2022 

 “En el cuadro 05 se tiene el cálculo hidráulico realizado en la cámara de recolector de 

caudales proyectado, esto como mejoramiento que se planteó dar al sistema existente.” 
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Obtener la incidencia de la condición sanitaria de la población del caserío de 

Chagaball, distrito de Santiago de Chuco, provincia Santiago de Chuco, región La 

Libertad – 2022. 

Ficha 06: “Evaluación de la condición sanitaria.” 

Tesista:

1. "¿Cuántas familias se benefician con el agua potable? (Indicar el número)" 53

Qf= 0.12 Lt/Seg.

Dotación= 50 Lt/Seg/hab Sí A>B        = Bueno      = 4 Puntos

Promedio de integrantes= 3.94 Sí A=B        = Regular    = 3 Puntos

Familia benificiadas= 53

COSTA 60

SIERRA 50 Sí A=0        = Muy Malo = 1 Puntos

SELVA 70

207.00 = A A < V1=

207 <

208

2.  "¿De que fuente usted se abastece de agua para su consumo? (Alternativas)"

b)"Agua de Asequia"

c)"Agua filtración" X

d)"Agua de rio"

3. "¿El servicio de agua que tiene usted para su consumo es? (Alternativas)"

a)"Bueno"

b)"Regular" X

c)"Malo"

d)"Pésimo"

SI NO

"Asignación de puntaje según (DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANIAMIENTO, SIRAS)"

Tabla 01. Dotación de agua para 

sistemas sin arrastre hidráhulico

Formula:

"Puntaje de  COBERTURA = V1"

       = Puntos

REGIÓN 

GEOGRÁFICA

DOTACIÓN 

PARA UBS-HSV 

(l/hab.d)
Sí A<B Malo       = 2

CONDICIÓN SANITARIA

FICHA 02

TITULO

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO 

CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD, PARA 

SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022"

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS Asesor: MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

e)"No saben, no opinan y no se 

encontraban presentes"

6. "¿El sistema tiene piletas públicas? Marque con una X"

7. "¿Cuántas piletas públicas tiene su sistema? (Indicar el número)"

litros/ seg.
0.12

53

0

5. "¿Cuántas conexiones domiciliarias tiene su sistema? (Indicar el número)"

4. "¿Cuál es el caudal de la fuente en época de sequía? En litros / segundo"

X

2 PUNTOS

A= N° de personas atendibles Cob = (Caudal x 

86400)/Dotación

B = N° de personas atendidas = familias 

benificiadas x promedio integrantes 

e)"No saben, no opina y no se encontraba 

presente"

a)"Agua de manantial"

208

BA= 𝐂𝐨𝐛 𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 =
𝐐𝐟∗𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎

𝐃  𝐀𝐂  𝐍
=

B=             𝑓        ∗                     =

 

“Fuente: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, SIRAS Y 

CARE (2010).” 
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Según las encuestas realizadas un integrante por familia en el caserío Chagaball se 

recopilo las siguientes informaciones que a continuación se detalla: 

Cuadro 08: “Cobertura de agua potable.” 

"COBERTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" 

"DESCRIPCIÓN" 
"NÚMERO DE 

FAMILIAS" 
"PORCENTAJE" 

"Familias del caserío que tienen acceso al agua 

del sistema existente" 
53 100.00% 

"Familias del caserío que no tienen acceso al 

agua del sistema existente" 
0 0.00% 

Fuente: Elaboración propia - 2022 

 “En el cuadro 06 se muestra la información procesada de los datos obtenidos en el 

caserío de Chagaball, así mismo se representa los resultados obtenidos en el gráfico 

06, indica que el 100.00% de las familias tienen acceso al agua del sistema existente.” 

Gráfico 05: Información sobre la cobertura de agua en el caserío Chagaball. 

 

Fuente: Elaboración propia - 2022 
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Cuadro 09: Lugar de proveniencia del agua para el consumo en el caserío de 

Chagaball. 

"FUENTE DE CONSUMO DE AGUA" 

"¿De qué fuente se abastece de agua para su consumo?" 

a) "Agua de manantial" 0 0.00% 

b) "Agua de Asequia" 0 0.00% 

c) "Agua filtración" 28 52.83% 

d) "Agua de rio" 0 0.00% 

e) "No saben, no opina y no se encontraban presente" 25 47.17% 

Fuente: Elaboración propia - 2022 

 “Cuadro 07 se tiene los datos obtenidos en campo y en el gráfico 06 nos muestra que el 

52.83% de las familias consumen agua de filtración, mientras que el 47.17% de las 

familias no estuvieron presentes al momento de las encuestas.” 

Gráfico 06: Fuente de consumo de agua en el caserío de Chagaball. 

 

Fuente: Elaboración propia – 2022 

 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

a) "Agua de

manantial"

b) "Agua de

Asequia"

c) "Agua

filtración"

d) "Agua de

rio"

e) "No saben,

no opina y no

se encontraban

presente"

0.00% 0.00%

52.83%

0.00%

47.17%

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

S

FUENTE DE CONSUMO DE AGUA

"FUENTE DE CONSUMO DE AGUA"



66 
 

Cuadro 10: Servicio de agua en el caserío de Chagaball. 

"¿Cómo es el servicio de agua que tiene usted para el consumo?" 

a)"Bueno" 0 0.00% 

b)"Regular" 45 84.91% 

c)"Malo" 7 13.21% 

d)"Pésimo" 0 0.00% 

e) "No saben, no opina y no se encontraban presente" 0 0.00% 

Fuente: Elaboración propia – 2022 

 “Como se observan en el cuadro 08 los datos obtenidos en el caserío de Chagaball, 

respectivamente en el gráfico 07 se tiene el 84.91% de las familias indican que el 

servicio es regular y el 13.21% de las familias responden que es malo.” 

 

Gráfico 07: Estado de servicio de agua potable en el caserío de Chagaball. 

 

Fuente: Elaboración propia – 2022 

 

 

 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

a)"Bueno" b)"Regular" c)"Malo" d)"Pésimo" e) "No saben,

no opina y no

se encontraban

presente"

0.00%

84.91%

13.21%

0.00% 0.00%

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

S

ESTADO DE SERVICIO

"¿Cómo es el servicio de agua que tiene usted para el consumo?"



67 
 

5.2.Análisis de resultados. 

5.2.1. Evaluación del sistema del agua potable existente. 

a.  Captación 

➢ “Este componente se determinó en la evaluación con la ayuda de las 

fichas técnicas siguiendo los lineamientos del Dirección Regional de 

Vivienda Construcción y Saneamiento, SIRAS Y CARE, obteniendo 

un estado de Malo, su ubicación no es la idónea para captar y abastecer 

el agua a toda la población por el cual no funciona este sistema, y no 

cuenta con cerco perimétrico de protección.” 

b. Línea de conducción 

➢ “Se determinó la tubería en un estado “enterrado totalmente” la tubería 

tiene una longitud de 6,326.07 metro, un diámetro de 2” de PVC y de 

clase 10, el cual no cuenta con válvula de purga y válvula de aire.” 

c. Cámara de rompe presión tipo 7 

➢ “En la evaluación de esta estructura se determinó un estado “Regular”, 

la caja de válvulas se encuentra en buen estado y sus tapas sanitarias se 

encuentran deteriorada.” 

d. Reservorio 

➢ “En la evaluación de esta estructura se determinó un estado “Regular”, 

la caja de válvulas y la tapa sanitaria se encuentran en buen estado. Solo 

falta el cerco perimétrico de protección.” 

e. Línea de aducción y red de distribución  

➢ “Se determinó en estos componentes, que la línea de aducción se 

encuentra enterrada totalmente con un diámetro de 2” clase 10 y la red 
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de distribución se encuentra en un estado de enterrado totalmente y 

según los parámetros del RM-192- 2018 vivienda.” 

5.2.2. Propuesta de mejoramiento de las infraestructuras del sistema 

de abastecimiento de agua potable. 

a. Diseño hidráulico de la captación 1 existente 

➢ Para el diseño de la captación se consideró el aforado del punto 

donde se captará agua y se cuenta con un caudal mínimo de 0.094 

l/seg. y en tiempo de lluvias con un caudal máximo de 0.136 l/seg. y 

un caudal máximo diario de (Qmd=0.14 l/seg) según el RM-192-

2018 vivienda. Además, se obtiene un ancho de pantalla húmeda de 

0.90 m, longitud de 0.90 m, altura de cámara húmeda de 0.90 m, 

diámetro de tubería de rebose y limpia de 1 x 1 ½ pulg, canastilla de 

salida de 2 pulg, ya que la tubería de línea conducción existente es 

de 2 pulg., y la distancia de la cámara y el afloramiento de agua de 

1.26 m. 

b. Diseño hidráulico de la captación 2 proyectado 

➢ Para el diseño de la captación se consideró el aforado del punto 

donde se captará agua y se cuenta con un caudal mínimo de 0.201 

l/seg. y en tiempo de lluvias con un caudal máximo de 0.281 l/s y un 

caudal máximo diario de (Qmd=0.24 l/seg) según el RM-192-2018 

vivienda. Además, se obtiene un ancho de pantalla húmeda de 0.90 

m, longitud de 0.90 m, altura de cámara húmeda de 0.90 m, diámetro 

de tubería de rebose y limpia de 1 x 1 ½ pulg, canastilla de salida de 
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1 pulg, la distancia de la cámara y el afloramiento de agua de 1.26 

m. 

c. Diseño hidráulico de Cámara Recolectora de Caudales  

➢ Para el diseño de esta estructura se planteó para unir el caudal de las 

2 captaciones existente y proyectada, las dimensiones mínimas están 

de acuerdo al RM-192-2018 vivienda, el cual se tiene una dimensión 

interior de caja de 0.80 x 0.80 m, altura de agua 0.5 m, borde libre 

de 0.40 m, cámara seca para válvulas de 0.80 x 0.80 m, diámetro de 

tubería de rebose de 2 pulg, la tubería de salida existente es de 2 pulg. 
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VI. Conclusiones: 

➢ “El sistema de abastecimiento de agua potable del caserío de Chagaball presenta 

las siguientes características, la captación existente se encuentra deteriorado y 

el caudal no es suficiente para que abastezca al caserío; la línea de conducción 

se encuentra en buenas condiciones; la cámara de rompe presión se encuentra 

en buen estado, el reservorio de almacenamiento se encuentra en óptimas 

condiciones; la línea de aducción y la red de distribución se encuentra en buen 

estado, ya que se realizó mejoramiento de su red de aducción y distribución.” 

 

➢ “Se concluye con una propuesta de mejora en el sistema de abastecimiento de 

agua potable del caserío de Chagaball, que consistió en dos captaciones 

proyectado de concreto, cámara de recolector de caudal e incluir válvula de 

purga y válvula de aire en la línea de conducción para abastecer a una población 

de 297 habitantes calculados a un periodo de 20 años.” 

 

➢ “La condición sanitaria de los pobladores del caserío de Chagaball presenta un 

nivel regular a malo, esto significa que el servicio de agua potable hoy en día 

no satisface las necesidades de todas las familias, ya que el caudal no es 

suficiente para toda la población, por ello se planteó diseñar otra captación para 

abastecer a la población.” 
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Aspectos complementarios. 

Recomendaciones. 

 

➢ “Se recomienda a los usuarios del agua potable del caserío de Chagaball 

realizar un cerco perimétrico en la captación para evitar la contaminación 

con el ingreso de animales y personas no autorizadas a la zona.” 

 

➢ “Se debe implementar y ejecutar los diseños propuestos en el sistema de 

abastecimiento de agua potable para los componentes hidráulicos que 

presentan deficiencias en su funcionamiento, y así lograr que el sistema 

brinde un servicio bueno garantizando la demanda de la población de 

Chagaball.” 

 

➢ “Se recomienda unir esfuerzos de diferentes entidades, con la finalidad de 

velar por el bienestar de la población que cuenten con agua potable, ya que 

es indispensable para la supervivencia del ser humano.” 
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Cálculo del caudal 

Asesor:

"CAPTACION - 1"

"UBICACIÓN:" "COORDENADAS UTM"

CHAGABALL 802231.81

3969.01 msnm 9074256.50

"DESARROLLO PARA LA ESTIMACION DEL CAUDAL DE AFORO CAPTACION - 1"

"NÚMERO DE 

PRUEBAS"

"VOLUMEN 

(Litros)"
"TIEMPO (seg)"

"CAUDAL 

MINIMO"

"CAUDAL 

MAXIMO"

"CAUDAL 

PROMEDIO"

1 4.00 42.00 0.095 0.1333 0.114

2 4.00 39.00 0.103 0.1436 0.123

3 4.00 43.00 0.093 0.1302 0.112

4 4.00 42.00 0.095 0.1333 0.114

5 4.00 40.00 0.100 0.1400 0.120

0.097 0.136 0.12

"CAPTACION - 2"

"UBICACIÓN:" "COORDENADAS UTM"

CHAGABALL 801999.84

3899.63 msnm 9073848.08

"DESARROLLO PARA LA ESTIMACION DEL CAUDAL DE AFORO CAPTACION - 2 (PROYECTADO)"

"NÚMERO DE 

PRUEBAS"

"VOLUMEN 

(Litros)"
"TIEMPO (seg)"

"CAUDAL 

MINIMO"

"CAUDAL 

MAXIMO"

"CAUDAL 

PROMEDIO"

1 4.00 19.00 0.211 0.2947 0.253

2 4.00 20.00 0.200 0.2800 0.240

3 4.00 19.00 0.211 0.2947 0.253

4 4.00 22.00 0.182 0.2545 0.218

5 4.00 20.00 0.200 0.2800 0.240

0.201 0.281 0.24

0.12 lt/seg

0.24 lt/seg

0.36 lt/seg

0.36 lt/seg > 0.29 lt/seg OK!! PUEBLO ABASTECIDO

"LUGAR:"

"ALTITUD:"

"PROMEDIO"

AFORO DE MANANTIAL 
METODO VOLUMETRICO

TÍTULO

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO 

CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA 

LIBERTAD, PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022"

Tesista: BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO 

"ESTE:"

"NORTE:"

"LUGAR:" "ESTE:"

"ALTITUD:" "NORTE:"

"PROMEDIO"

"CAPTACIÓN 01"

"CAPTACIÓN 02"

Q:

POCO 

CAUDAL, 

BUSCAR MÁS 

FUENTE

POCO 

CAUDAL, 

BUSCAR MÁS 

FUENTE

 

Fuente: Elaboración propia - 2022Cálculo de la población futura y caudal máximo 

diario y horario 
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Pf= r=

Pa= t=

Pa= 212 Hab.

r= 20

t= 20 Años

Pf= 296.8 Hab.

"Dotación viviendas:"

297 "Habitantes"

Dotación: 50 "Lit. por habitante"

(1) Qp= 0.171875 Lit/seg.

"Dotacion Centro Educativo"

40 "Alumnos"

Dotación: 20 "Lit. por alumno"

(2) Qp= 0.0092593 Lit/seg.

(1) + (2) = Qp= 0.1811343 Lit/seg.

K1= 1.3

K2 = 2

0.181 Lit/seg.

0.235 Lit/seg.

0.362 Lit/seg.

"Metodo de calculo (crecimiento aritmético)"

"Datos:"

"Población Futura"

"Población Actual"

"CALCULO POBLACIÓN FUTURA (Pf)"

"Coificiente de crecimiento anual por 1000 hab."

"Tiempo en años."

"Datos:"

"Fuente 01. Ministerio de Salud."

"CALCULO DEL CONSUMO DE AGUA PARA POBLACIÓN DEL CASERÍO DE CHAGABALL"

Pf=

"Consumo promedio diario anual (QP)"

"Consumo máximo diario"

"Consumo máximo horario"

"DOTACIÓN"

"Caudal maximo diario (C.m.d)"

"Caudal maximo horario (C.m.h)"

"Fuente 03. Reglamento Nacional de Edificaciones . (Norma OS.100)"

"Coeficiente (K)"

"Fuente 02. Ministerio de  Vivienda  construcción  y saneamiento 2018 ""Consumo promedio diario anual"

Pf=

"CALCULO DEL CONSUMO DE AGUA"

"Consumo promedio diario anual" Fuente 03. Ministerio de  Vivienda  construcción  y saneamiento 2018

"Datos:"

 

Fuente: Elaboración propia - 2022 

 

 

Cálculo hidráulico del Cámara de Captación existente 
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: :

"CAUDAL MINIMO" :

H = m m

m L=

hf=

Qmax= Lt/s D1 = "

V = m/s D2= "

Cd = Recomendación : D1 ≤ 2 " D=

D de Diseño : " NA=

NA= Entonces: b= "

D = Cm b=

D = " NA:

A =

B = Entonces:

D =

E = Ht=

H =

Qmd =

A =

g =

Recomendación: H ≥ 30 cm

Usar la Recomendación

ok ¡¡¡

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 

CASERÍO CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, 

REGIÓN LA LIBERTAD, PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022"

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA Asesor: MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

"Calculo del valor de la carga (H)"

0.000 m3/s

H= 40.00 cm

TÍTULO

Tesista:

0.001 m2

9.81 m/2s

H= 0.34 cm

3.00 cm

30.00 cm 86.81 cm

40.00 cm

Ht= 86.81 cm

3.81 cm

0.00034 m2 2 2

2.00

5/6 2.00 Consideraremos un ancho de b=0.90 

m

3."ALTURA DE LA CAMARA HUMEDA (Ht)"

10.00 cm

34

2.08 0.86 m

0.14 5/6

0.50 5/6

0.8 2

"Calculo del Diametro del 

orificio de entrada (D)"
"Calculo del Numero de Orificios (NA)"

"Calculo del ancho de la pantalla 

(b)"

ho= 0.020 m

"Calculo de la perdida de carga (Hf)"
"Calculo de la distancia entre el afloramiento y la caja 

de captacion (L)"

0.400 Hf = 0.380

ho = 0.020 1.267 m

0.380 m

2."ANCHO DE LA PANTALLA (b)"

g = 9.81 m/s2

V =2.24 m/s

(V de Diseño) V =0.50 m/s

ho = 0.40 m

DISEÑO DE CAPTACION DE MANANTIAL - 01

"DATOS INICIALES"

"CAUDAL MAXIMO" .14 Lit./Seg. "GASTO MAXIMO DIARIO" .24 Lit./Seg.

.10 Lit./Seg.

"Cuando la fuente de agua es un manantial de ladera y concentrado, la captación constará de tres 

"La primera, corresponde a la protección del afloramiento"

"la segunda, a una cámara húmeda para regular el gasto a utilizarse."

"la tercera, a una cámara seca que sirve para proteger la válvula de control." 

1."CALCULO DE LA DISTANCIA ENTRE EL PUNTO DE AFLORAMIENTO Y LA CAMARA HUMEDA (L)"

"Calculo de la perdida de carga en el orificio (ho)"

56.1

2 ohg
V =

g

V
ho

2
56.1

2

=

of hHH −=

30.0

fH
L =

VCd

Q
A MAX

·
=



A
D

4
=

1

2

2

1 +







=

D

D
NA

( ) ( ) ( )1362 −++= NADDNADb

EDHBAHt ++++=

2

2

2
56.1

gA

Qmd
H =
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Dc= 2 " Dc= 2 "

Ac=

Dcanastilla= 4 "

"Recomendación:" Nº de ranuras =

3Dc ≤ L ≤ 6Dc At= Nº de ranuras =

"Calculamos el Rango de L :" "Recomendación:"

15.00

L=

"Area de la ranura:"(Ar) Dg = 4 "

Ar= L =

Ar= Ag=

"La tuberia de rebose y limpia tienen el mismo diametro"

"TUBERIA DE LIMPIA"

D= 0.8 "

Q = Lt/s D= 1 "

hf = m/m

"CONO DE REBOSE"

D = 1 x 1 1/2

0.14

30 El valor de At no debe ser mayor al 

50% del area lateral de la granada (Ag)15.00 cm

4."DIMENSIONAMIENTO DE LA CANASTILLA"

"Calculo del diametro 

(Dcanastilla) y longitud de la 

canastilla (L)"

"Cálculo del area total de ranuras 

(At)"
"Número de Ranuras"

2.03E-03 m2

0.015

35.00 mm2 0.15 m

3.50E-05 m2 0.024 m2 (si cumple)

5."REBOSE Y LIMPIA"

115.82

4.05E-03 m2 116

≤ L ≤

DcDCANASTILLA 2=

4

2

C
C

D
A


=

Ct AA 2=

LDA gg ··5.0=

( )
( )ArranuradeArea

AtranuradetotalArea
ranurasdeN =º

21.0

38.0·71.0

hf

Q
D =

 

Fuente: Elaboración propia – 2022 
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Cálculo hidráulico del Cámara de Captación proyectado 

: :

"CAUDAL MINIMO" :

H = m m

m L=

hf=

Qmax= Lt/s D1 = "

V = m/s D2= "

Cd = Recomendación : D1 ≤ 2 " D=

D de Diseño : " NA=

NA= Entonces: b= "

D = Cm b=

D = " NA:

A =

B = Entonces:

D =

E = Ht=

H =

Qmd =

A =

g =

Recomendación: H ≥ 30 cm

Usar la Recomendación

ok ¡¡¡H= 40.00 cm

"Calculo del valor de la carga (H)"

0.000 m3/s

0.001 m2

9.81 m/2s

H= 0.34 cm

3.00 cm

30.00 cm 86.81 cm

40.00 cm

Ht= 86.81 cm

3.81 cm

0.00070 m2 2 2

2.00

1 1/6 2.00 Consideraremos un ancho de 

b=0.90 m

3."ALTURA DE LA CAMARA HUMEDA (Ht)"

10.00 cm

34

2.99 0.86 m

0.28 1 1/6

0.50 1 1/6

0.8 2

"Calculo del Diametro del 

orificio de entrada (D)"
"Calculo del Numero de Orificios (NA)"

"Calculo del ancho de la 

pantalla (b)"

ho= 0.020 m

"Calculo de la perdida de carga (Hf)"

"Calculo de la distancia entre el afloramiento y la 

caja de captacion (L)"

0.400 Hf = 0.380

ho = 0.020 1.267 m

0.380 m

2."ANCHO DE LA PANTALLA (b)"

g = 9.81 m/s2

V =2.24 m/s

(V de Diseño) V =0.50 m/s

ho = 0.40 m

DISEÑO DE CAPTACIÓN 02

"DATOS INICIALES"

"CAUDAL MAXIMO" .28 Lit./Seg. "GASTO MAXIMO DIARIO" .24 Lit./Seg.

.20 Lit./Seg.

"Cuando la fuente de agua es un manantial de ladera y concentrado, la captación constará de tres partes:""La primera, corresponde a la protección del afloramiento"

"la segunda, a una cámara húmeda para regular el gasto a utilizarse."

"la tercera, a una cámara seca que sirve para proteger la válvula de control."

1."CALCULO DE LA DISTANCIA ENTRE EL PUNTO DE AFLORAMIENTO Y LA CAMARA HUMEDA (L)"

"Calculo de la perdida de carga en el orificio (ho)"

TÍTULO

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 

CASERÍO CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA 

LIBERTAD, PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022"

Tesista: BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS Asesor: MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

56.1

2 ohg
V =

g

V
ho

2
56.1

2

=

of hHH −=

30.0

fH
L =

VCd

Q
A MAX

·
=



A
D

4
=

1

2

2

1 +







=

D

D
NA

( ) ( ) ( )1362 −++= NADDNADb

EDHBAHt ++++=

2

2

2
56.1

gA

Qmd
H =
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Dc= 1 " Dc= 1 "

Ac=

Dcanastilla= 2 "

"Recomendación:" Nº de ranuras =

3Dc ≤ L ≤ 6Dc At= Nº de ranuras =

"Calculamos el Rango de L :" "Recomendación:"

8.00

L=

"Area de la ranura:"(Ar) Dg = 2 "

Ar= L =

Ar= Ag=

"La tuberia de rebose y limpia tienen el mismo diametro"

"TUBERIA DE LIMPIA"

D= 1.06 "

Q = Lt/s D= 1 "

hf = m/m

"CONO DE REBOSE"

D = 1 x 1 1/2

0.28

0.015

35.00 mm2 0.15 m

3.50E-05 m2 0.012 m2 (si cumple)

5."REBOSE Y LIMPIA"

5.07E-04 m2

28.95

1.01E-03 m2 29

≤ L ≤ 15 El valor de At no debe ser mayor al 50% del 

area lateral de la granada (Ag)15.00 cm

4."DIMENSIONAMIENTO DE LA CANASTILLA"

"Calculo del diametro 

(Dcanastilla) y longitud de la 

canastilla (L)"

"Calculo del area total de ranuras (At)" "Numero de Ranuras"

DcDCANASTILLA 2=

4

2

C
C

D
A


=

Ct AA 2=

LDA gg ··5.0=

( )
( )ArranuradeArea

AtranuradetotalArea
ranurasdeN =º

21.0

38.0·71.0

hf

Q
D =

 

Fuente: Elaboración propia – 2022 
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Cálculo de cámara recolector de caudal 

Asesor:

"Se reúnen todos los caudales de las captaciones:"

"CÁMARA DE REUNIÓN"

"Datos:"

"Qf 1:" 0.12 lt/seg

"Qf 2:" 0.24 lt/seg

"Qmáxd:" 0.357344247 lt/seg

0.000357344 m3/seg

"tr:" "Tiempo de retención (3-5 minutos)"

"tr:" "3 min"

"tr:" 180 seg.

Va  = 0.064321964 m
3

Va  = 64.32196445 lt

Donde:

v : velocidad de salida (m/seg)

Asumido  v : 1 m/seg

A : (πd2)/4

D= 0.021335782 m

D= 0.839989744 "

D= 1 "

V= 0.71 m/seg

0.6  m/seg     < 0.71 5 OK!!

(para salida frontal)

(para salida lateral de flujo)

h: Carga de agua necesaria para evitar cavitación.

"SALIDA LATERAL DE FLUJO."

h= 0.081415132 m

h= 0.50 m

Comparamos con POLIKOVK

0.50 m  > 0.019385802 m OK!!

Consideramos una altura de muerta de: 0.10 m

Consideramos un borde libre : 0.30 m

A= 0.128643929 m2

0.75 0.75 0.56

B 0.80 m

L 0.80 m

h 0.90 m

(considerando altura muerta + borde libre)

(Aproximación a una medida técnica constructiva)

1.-"CÁLCULO DEL VOLUMNEN DE ALMACENAMIENTO"

2.-"CÁLCULO DE LA TUBERÍA DE SALIDA DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN"

3.-"CÁLCULO DE LA ALTURA "h" PARA ENTRADA DEL AIRE A LA TUBERÍA"

Cuadro Resumen:

"DISEÑO HIDRÁULICO DE CÁMARA RECOLECTORA DE CAUDALES"

0.60m/seg ≤  V ≤ 5.0m/seg

"h" tiene que satisfacer la ecuación de POLIKOVK, 

para evitar la formación de remolinos. Tiene que 

cumplir la siguiente condición:

Base cuadrada de: 

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO 

CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD, 

PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022"

TÍTULO

Tesista:

  = 𝑄    .  

𝑄    =  .  

D=
      
 . 

V=
      
 .  

< m/seg

 =  .  3  . 𝐷1/2

 =  . 2   . 𝐷1/2

  
 .  𝐷  .55

 𝐷

 =  . 2   . 𝐷1/2

  
 .  𝐷  .55

 𝐷

  =  .  
 =

  

 
x = m2
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Donde: Qs: Caudal de salida

Va: Volumen de almacenamiento

t: Tiempo de salida

Qs= 0.000714688 m3/seg

Donde: C: Coeficiente de gasto

C: 0.82

H: 0.90 m

A: π*D
2
/4

A= 0.000207411 m
2

D= 0.0162548 m

D= 1.63 cm

D= 0.64 "

"Se hará uso de tubería PVC de Ø 2", tipo pipa"

5.-"TUBERÍA DE VENTILACIÓN"

"Cáculo de la tubería de desague la analizamos como orificio de pared gruesa (boquilla), donde el caudal viene expresado por: "

4.-"CÁLCULO DE LA TUBERÍA DE DESAGUE O LIMPIEZA Y REBOSE"

𝑄 =
  

 
 𝑄    

𝑄 =  . . 2 𝐻 A=
  

 (2∗ ∗ ) / D=
 ∗ 

 

A=
  

 (2∗ ∗ ) / 

D=
 ∗ 

 

 

Fuente: Elaboración propia – 2022 
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Cálculo de línea de conducción. 

Tesista: Asesor:

01.00 DISEÑO HIDRAULICO CON TUBERIAS PVC.

CONDICION:

- Velocidad mínima Vmín =  0.600 mt/seg

- Velocidad máxima admisible Vmáx =  3.000 mt/seg

- Caudal maximo diario 0.235 Lit/seg

CAUDAL LO NGITUD DISNIV. VELO CIDAD PERDIDA PERDIDA

TRAMO Q md LR T INICIAL FINAL H CALCUL. CO MER. V DE CARGA DE CARGA INICIAL FINAL INICIO FINAL

Lit/seg (m) (msnm) (msnm) (m) D D (m/seg) UNIT  hf EN TRAMO (msnm) (msnm) P P 

(Pulgadas) (Pulgadas) (m/m) Hf   (m/m) (m) (m)

CAPT. 01 - CAJA DE 

REUNIÓN
 0.235 0+872.42  872.420 3 968.500 3 893.580  74.920  0.675 2  0.116  0.000  0.381 3 968.500 3 968.119  0.000  74.539 10

CAPT. 02 - CAJA DE 

REUNIÓN
 0.235 0+528.97  528.970 3 914.130 3 893.580  21.000  0.791 1  0.465  0.013  6.728 3 914.130 3 907.402  0.000  13.822 10

CAJA DE REUNIÓN 

A CRP 7 (1)
 0.235 01+506.61  634.190 3 893.580 3 881.110  12.000  0.921 2  0.116  0.000  0.277 3 893.580 3 893.303  0.000  12.193 10

CPR 7 (1) - CRP 7 (2)  0.235 03+101.52 1 594.910 3 881.110 3 825.190  56.000  0.812 2  0.116  0.000  0.696 3 881.110 3 880.414  0.000  55.224 10

CRP 7 (2) - CRP 7 (3)  0.235 03+766.18  664.660 3 825.190 3 766.180  59.000  0.671 2  0.116  0.000  0.290 3 825.190 3 824.900  0.000  58.720 10

CRP 7 (3) - CRP 7 (4)  0.235 4 420.810  654.630 3 766.180 3 700.700  65.000  0.656 2  0.116  0.000  0.286 3 766.180 3 765.894  0.000  65.194 10

CRP 7 (4) - CRP 7 (5)  0.235 5 210.420  789.610 3 700.700 3 651.030  50.000  0.719 2  0.116  0.000  0.345 3 700.700 3 700.355  0.000  49.325 10

CRP 7 (5) - CRP 7 (6)  0.235 5 590.000  379.580 3 651.030 3 576.280  75.000  0.569 2  0.116  0.000  0.166 3 651.030 3 650.864  0.000  74.584 10

CRP 7 (6) - CRP 7 (7)  0.235 6 000.460  410.460 3 576.280 3 519.780  57.000  0.612 2  0.116  0.000  0.166 3 576.280 3 576.114  0.000  56.334 10

CRP 7 (7) - CRP 7 (8)  0.235 6 284.150  283.690 3 519.780 3 464.630  56.000  0.569 2  0.116  0.000  0.179 3 519.780 3 519.601  0.000  54.971 10

CRP 7 (8) - 

RESERVORIO
 0.235 6 326.070  41.920 3 464.630 3 453.000  12.000  0.527 2  0.116  0.000  0.018 3 464.630 3 464.612  0.000  11.612 10

6 529.430

TÍTULO

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE 

CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD, PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022"

TOTAL

CO TA DINAMICO Ø DE TUBO CO TA PIEZO METRICA PRESIO N

TUBERIAPRO G.

 

Fuente: Elaboración propia – 2022
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Cálculo del reservorio 

Tesista: Asesor:

UBICACIÓN:

LUGAR: CHAGABALL

ALTITUD: 698.46 msnm

COORDENADAS UTM

ESTE: 811528.138

NORTE: 8995509.346

"DATOS DE LA POBLACIÓN:"

• Nº de Familias Total 53

• N° Personas/familia 4

• Población actual Pa =  212.000 Habitantes

• Coeficiente de crecimiento Ccrec =  20.000 Por mil hab.

• Periodo de diseño Pdis =  20.000 Años

• Dotación de agua (*) Dot =  50.000 Lit/Hab/pers

• Coeficiente de consumo máximo diario K1 =  1.300

• Coeficiente de consumo máximo horario K2 =  2.000

• Coeficiente de regulación del reservorio K3 =  0.250

• Coeficiente por variación anual Gr =  1.200

• Coeficiente de variación estacional Ko =  0.100

• Caudal de captación Qcap =  0.298 Lit/seg

"RESULTADOS:"

POBLACION DE DISEÑO:

• Población futura Pf =  297.000 Habitantes

"DEMANDA DE AGUA:"

• Consumo promedio diario anual QPD =  0.181 Lit/seg

• Consumo máximo diario QMD =  0.235 Lit/seg

• Consumo máximo horario QMH =  0.362 Lit/seg

• Caudal mínimo que debe rendir la fuente Qmín =  0.295 Lit/seg

"RESERVORIO:"

• Volúmen de almacenamiento neto de agua VR =  5.086 m3.

      VR =(0.25* QMD * 24 Horas)/1000

• Volúmen Contra Incendio VCI =  0.000 m3.

      VCI=2*(2.00 l/s * 3600 s)/1000

• Volúmen Contra Percances VCP=  1.449 m3.

      VCP = 4 horas de servicio*QMH

• Volumen total de Almacenamiento  6.535 m3.

Se asume  7.000 m3.

• Tiempo de llenado del reservorio Tiempo =  5.367 Horas

"RESERVORIO"

TÍTULO

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO 

CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD, 

PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022"

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

 

Fuente: Elaboración propia – 2022 
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Ficha 01: Datos generales 

Tesista:

1.1. Lugar:

1.2. Distrito:

1.3. Provincia:

1.4. Región:

2.1. "Cuántas familias tiene el caserío / anexo o sector:" 53

3.94

Desde
Tiempo 

(horas)

Chimbote 52 Minutos

Chao 5 Horas

"Establecimiento de Salud" SI (           ) NO (    X     )

"Centro Educativo" SI (    X     ) NO (           ) INICIAL (    X      ) PRIMARIA (    X      ) SECUNDARIA (           )

"Energía Eléctrica" SI (   X      ) NO (           )

2.7. "¿Qué tipo de fuente de agua abastece al sistema? Marque con una X"

a) "Manantial" (           ) b) "Pozo" (           ) (     X    )

2.8. "¿Cómo es el sistema de abastecimiento? Marque con una X"

(    X     ) (           )

FICHA 01

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO CHAGABALL, 

DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD, PARA SU INCIDENCIA EN LA 

CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022"

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS Asesor: MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

CHAGABALL

I. DATOS GENERALES

TITULO

1.5. Universidad:

c) "Agua Superficial"

a) "Por gravedad" b) "Por bombeo"

2.4. "¿Qué servicios públicos tiene el caserío? Marque con una X"

99.00Chagaball Afirmarmado Miniban, combi, Auto

1.6. Facultad:

1.7. Escuela:

INGENIERÍA

PROFESIONAL DE INGENIERÍA 

SANTIAGO DE CHUCO

SANTIAGO DE CHUCO

LA LIBERTAD

2.5. "Fecha en que se concluyó la construcción del sistema de agua potable": 2007

2.6. "Instituciones ejecutadoras": FONCODES

Distancia (Km.)

1.8 Población y muestra de 

estudio:

II. INFORMACIÓN DEL LUGAR

2.2. "Promedio integrantes/ familia (datos del INEI )"

2.3. "¿Explique cómo se llega al caserío / anexo o sector desde la capital del distrito?"

Hasta Tipo de vía Medio de Transporte

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Chao Carretera asfaltada Miniban, combi, Auto 64.30

 

Fuente: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, SIRAS Y 

CARE (2010). 
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Ficha 02: Condiciones Sanitaria 

Tesista:

1. "¿Cuántas familias se benefician con el agua potable? (Indicar el número)" 53

Qf= 0.12 Lt/Seg.

Dotación= 50 Lt/Seg/hab Sí A>B        = Bueno      = 4 Puntos

Promedio de integrantes= 3.94 Sí A=B        = Regular    = 3 Puntos

Familia benificiadas= 53

COSTA 60

SIERRA 50 Sí A=0        = Muy Malo = 1 Puntos

SELVA 70

207.00 = A A < V1=

207 <

208

2.  "¿De que fuente usted se abastece de agua para su consumo? (Alternativas)"

b)"Agua de Asequia"

c)"Agua filtración" X

d)"Agua de rio"

3. "¿El servicio de agua que tiene usted para su consumo es? (Alternativas)"

a)"Bueno"

b)"Regular" X

c)"Malo"

d)"Pésimo"

SI NO

2 PUNTOS

A= N° de personas atendibles Cob = (Caudal x 

86400)/Dotación

B = N° de personas atendidas = familias 

benificiadas x promedio integrantes 

e)"No saben, no opina y no se encontraba 

presente"

a)"Agua de manantial"

208

B

e)"No saben, no opinan y no se 

encontraban presentes"

6. "¿El sistema tiene piletas públicas? Marque con una X"

7. "¿Cuántas piletas públicas tiene su sistema? (Indicar el número)"

litros/ seg.
0.12

53

0

5. "¿Cuántas conexiones domiciliarias tiene su sistema? (Indicar el número)"

4. "¿Cuál es el caudal de la fuente en época de sequía? En litros / segundo"

X

CONDICIÓN SANITARIA

FICHA 02

TITULO

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO 

CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD, PARA 

SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022"

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS Asesor: MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

"Asignación de puntaje según (DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANIAMIENTO, SIRAS)"

Tabla 01. Dotación de agua para 

sistemas sin arrastre hidráhulico

Formula:

"Puntaje de  COBERTURA = V1"

       = Puntos

REGIÓN 

GEOGRÁFICA

DOTACIÓN 

PARA UBS-HSV 

(l/hab.d)
Sí A<B Malo       = 2

A= 𝐂𝐨𝐛 𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 =
𝐐𝐟∗𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎

𝐃  𝐀𝐂  𝐍
=

B=             𝑓        ∗                     =

 
Fuente: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, SIRAS Y 

CARE (2010). 
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Ficha 03: Evaluación de la Cámara de Captación 

Ubicación: Coordinadas UTM

Lugar:

"(Indicar el número)"

En buen 

estado

En 

mal 

estad

o

X

Ladera Fondo

F 1 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 3 1 3

Captación 1Fondo

"Fuente: Asignación de puntajes según (DIRECCIÓN REGIONAL  DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO,  SIRAS Y CARE)"

1 Bueno

2 Regular

3 Malo

"Resultados de la evaluación"

Válvula

Malo

3

CHAGABALL Altitud: 3969 msnm 802231.8Este: 9074256.5Norte:

N

o

 

t

i

e

n

e

S

i

 

t

i

e

n

e

Tubería 

de limpia 

y rebose

"ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN"

Descripción

E

s

t

r

u

c

t

u

r

a

N

o

 

t

i

e

n

e

Si tiene

3.  "Determine el tipo de captación y describa el estado de la infraestructura? Indicando el número"

Concreto

Dado de 

protección

N

o

 

t

i

e

n

e

S

i

 

t

i

e

n

e

Canastilla

Si tiene

11. "¿Cuántas captaciones tiene el sistema?"

CAPTACIÓN

FICHA 03

TITULO

Tesista:

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE 

CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD, PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022 "

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS Asesor: MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

2. "Describa el cerco perimétrico y el material de construcción de las captaciones. Marque con una X"

"Estado del Cerco "Material de construcción de la "Identificación de peligros" "Datos Geo-referenciales"

"Si tiene"

No 

tiene
Artesanal Concreto No presenta Huayco

crecidas o 

avenidas

asentamiento 

del terreno
Deslizamiento Altitud Este Norte

desprendimie

nto de rocas

Contiminacio

n de la fuente 

de agua

2 3

N

o

 

t

i

e

n

e

Seguro

N

o

 

t

i

e

n

e

S

i

 

t

i

e

n

e

Metal

1

3 3

Concreto

S

i

 

t

i

e

n

e

Tubería de limpia y 

rebose
Dado de protección

2

"Las condiciones se expresan en el 

cuadro de la siguiente manera:"

N

o

 

t

i

e

n

e

S

i

 

t

i

e

n

e

N

o

 

t

i

e

n

e 1

S

i

 

t

i

e

n

e

Metal

1

N

o

 

t

i

e

n

e

Tapa Sanitaria 

1

Tapa Sanitaria 2

(cámara colectora) 

Tapa Sanitaria 3 (caja de 

válvulas) 
Estructura Canastilla

3 3

Regular Regular Regular Regular Malo Malo Malo

2 2 2 2 3

CHAGABALL
3 2

SeguroCaptación Seguro

Concreto

N

o

 

t

i

e

n

e

S

i

 

t

i

e

n

e

Si tiene
N

o

 

t

i

e

n

e

2

Metal

Válvula
Tapa Sanitaria 1

(filtro)  
Tapa Sanitaria 3 (caja de válvulas) 

Tapa Sanitaria 2

(cámara colectora) 

3969 msnm 802231.80 9074256.50

X

"Fuente: Asignación de puntajes según (DIRECCIÓN 

REGIONAL  DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y 

SANEAMIENTO,  SIRAS Y CARE)"

"Identificación de peligros que puede afectar a la captación"

No presenta Huayco crecidas o avenidas
asentamiento del 

terreno
Deslizamiento

Desprendimient

o de rocas

Contiminación 

de la fuente de 

agua

X X

 
Fuente: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, SIRAS Y 

CARE (2010). 
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Ficha 04: Evaluación de la línea de conducción. 

Tesista:

1. "¿Existe  tubería de conducción? Marque con una X"

SI X NO

2. "¿Cómo está la tubería? Marque con una X"

X

3. "¿Tiene cruces / pases aéreos? Marque con una X"

X

4. "¿Qué diámetro tiene la tubería de conducción?"

5. "¿Qué clase de tubería está instalado en la línea de conducción? Marque con una X"

Clase 5 Clase 7.5 Clase 10 No sabe

6. "¿Estado de las tuberías de línea de conducción? Marque con una X"

Bueno Regular X Malo No sabe

7. "¿Qué tipo de tubería está instalado en la línea de conducción? Marque con una X"

PVC X HDPE No sabe

8. "¿Con qué frecuencia se rompe la tubería de línea de conducción? Marque con una X"

Siempre Regular X Nunca No sabe

9. "¿Cuántas camaras de rompe presión de tipo VI existen?"

0

10. "¿Cuántas camaras de rompe presión de tipo VII existen?"

8

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

Línea de conducción

TUBERÍA DE φ 2"

X

"Enterrado en forma parcial""Enterrado totalmente"

"Malograda" "Colapsada"

Si No

FICHA 04

TITULO

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 

CASERÍO CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, 

REGIÓN LA LIBERTAD, PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 

2022"

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA 

MILAGROS
Asesor: MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

 
Fuente: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, SIRAS Y 

CARE (2010). 
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Ficha 05: Evaluación del reservorio 

Tesista:

1. "¿Tiene reservorio? Marque con una X"

SI X NO NO SABE

2. "¿Qué forma tiene el reservorio? Marque con una X"

Cuadrado X Circular NO SABE

3. "¿El almaceamiento en el reservorio es suficiente para la población? Marque con una X"

SI X NO NO SABE

1 2 3 1 2 3

Reservorio 1
3453.30 

msnm
807208.6 9072383.1

1 Bueno

2 Regular

3 Malo

Volumen Bueno No tiene

2

2

Reservorio / Tanque de Almacenamiento (a) 1

Caja de válvulas (b) 2

Canastilla ( c ) 2

Tubería de limpia y rebose (d) 3

Tubo de ventilación ( e ) 2

Hipoclorador (f) X

Válvula flotadora (g) 1

Válvula de entrada (h) 1

Válvula de salida (i) 1

Válvula de desagüe (j) 2

Nivel estático (k) 1

Dado de protección (l) 1

Cloración por goteo (m) X

Grifo de enjuague (n) X

Si Tiene

Tapa sanitaria 1 

(T.A)

2

FICHA 05

TITULO

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO 

CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD, PARA 

SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022"

 Reservorio

Si tiene No 

tiene.

Estado del Reservorio

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

4. "Describa el estado del perimétrico y del reservorio. Escriba el numero que corresponda"

    Reservorio 

Apoyado

Estado del Cerco Perimétrico

Si tiene No 

tiene.

Asesor:BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

Seguro

Regular Malo

2

5. "Describir el estado de la estructura. Marque con una X."

"DESCRIPCIÓN"

m3

2

2

Si Tiene

"ESTADO ACTUAL"

No

tiene

De concreto.

Metálica.

"Las condiciones se expresan 

en el cuadro de la siguiente 

manera:"

"Fuente: Asignación de puntajes según (DIRECCIÓN REGIONAL  DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y 

SANEAMIENTO,  SIRAS Y CARE)"

Tapa sanitaria 2 

(C.V)
Madera.

Madera

De concreto.

Metálica.

"ESTADO DE LA ESTRUCTURA DEL RESERVORIO"

1

Datos Geo-referenciales

Altitud Este Norte

3
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Fuente: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, SIRAS Y 

CARE (2010). 

Ficha 06: Evaluación de la línea de aducción y red de distribución. 

Tesista:

Bueno Regula X

2. "¿Qué diámetro tiene la tubería de Aducción?"

3. "¿Qué diámetro tiene la tubería de Distribución?"

4. "¿Qué tipo de tubería está instalado en la línea de Aducción? Marque con una X"

PVC X HDPE

5. "¿Qué tipo de tubería está instalado en la línea de Distribución? Marque con una X"

PVC X HDPE

6. "¿Con qué frecuencia se rompe la tubería de línea Adución ? Marque con una X"

Siempre Regular X Nunca No sabe

7. "¿Con qué frecuencia se rompe la tubería de línea de Distribución? Marque con una X"

Siempre Regular X Nunca No sabe

8. "¿Existe Válvula de aíre en la línea de Aducción? Marque con una X"

Si No X No sabe

9. "¿Existe Válvula de aíre en la línea de Distribución? Marque con una X"

Si No X No sabe

10. "¿Existe Válvula de purga en la línea de Aducción? Marque con una X"

Si No X No sabe

11. "¿Existe Válvula de purga en la línea de Distribución? Marque con una X"

Si No X No sabe

12. "Describa el estado de las válvulas del sistema. Indique el número:"

Cantidad

1 3 2 3

1

2

 3

Regular

Malo

Malo

TUBERÍA DE φ 2"

Fuente: Asignación de puntajes según (DIRECCIÓN REGIONAL  DE VIVIENDA 

CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO,  SIRAS Y CARE)

Las condiciones se expresan en el 

cuadro de la siguiente manera:

Bueno

0 0
2 1

Válvula de aire Válvula de purga

Estado de las Válvula de Aire CantidadEstado de las Válvula de purga

"ESTADO DE LA ESTRUCTURA DE VÁLVULAS"

No tiene,  no 

saben

TUBERÍA DE φ 2"

FICHA 06

TITULO

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 

CASERÍO CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN 

LA LIBERTAD, PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022"

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

1. "¿En qué estado se encuentra la tubería? Marque con una X"

 Línea de Aducción y red de distribución.

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS Asesor: MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

 
Fuente: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, SIRAS Y 

CARE (2010). 

 

 



116 
 

 

 

Ficha 07: Evaluación de la Cámara de rompe presión tipo 7 

1. "¿Tiene cámara rompe presión CRP-7? Marque con una X"

Si tiene X

Si X

En 

buen 

estado

En 

mal 

estad

CRP 7   1 X

CRP 7   2 X

CRP 7   3 X

CRP 7   4 X

CRP 7   5 X

CRP 7   6 X

CRP 7   7 X

CRP 7   8 X

CRP 7  9 X

CRP 7  10 X

CRP 7  11 X

CRP 7  12 X

CRP 7  13 X

CRP 7  14 X

CRP 7  15 X

CRP 7  16 X

CRP 7  17 X

CRP 7  18 X

CRP 7  19 X

CRP 7  20 X

CRP 7  21 X

1 Bueno

2 Regular

3 Malo

1 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 3 1 3

CRP-7 1

CRP-7 2

CRP-7 3

CRP-7 4

CRP-7 5

CRP-7 6

CRP-7 7

CRP-7 8

CRP-7 9

CRP-7 10

CRP-7 11

CRP-7 12

CRP-7 13

CRP-7 14

CRP-7 15

CRP-7 16

CRP-7 17

CRP-7 18

CRP-7 19

CRP-7 20

CRP-7 21

Resultados:

"Válvula"

Regular

2

2 22 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2

806895.66 9072340.77

2 X 807168.00 9072370.29

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

806494.08 9072345.06

DEL RESERVORIO A LOS DOMICILIOS

2 X

804161.29 9072476.66

2 X

CAPTACIÓN AL RESERVORIO

2 X 805435.19 9072460.29

802724.58 9073023.92

2 X

804633.17 9072361.88

806195.73 9072510.88

2 X

2 X

807258.56 9072586.81

2 X

2 X

808379.95 9072139.90

807578.73 9072508.38

2 X

807883.81 9072638.312 X

807787.21 9072362.84

2 X

807554.50 9072897.51

2 X 807640.38 9073334.64

2 X

2 X

9072079.61

2 X 807852.58 9071946.51

2 2 2 2 2 2 2

Regular Regular Regular Regular Regular Regular

2

"Fuente: Asignación de puntajes según (DIRECCIÓN REGIONAL  DE VIVIENDA 

CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO,  SIRAS Y CARE)"

Regular

2 2 2

Tapa Sanitaria 1

(filtro)  

Tapa Sanitaria 2

(cámara colectora) 

"Tapa Sanitaria 3 (caja de 

válvulas)"

"Estructura

"

2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2

2 2

2 2

2 2 2 2

Canastilla
Tubería de limpia y 

rebose
Dado de protección

2 2 2 2

22

2

2 2

2

2

N

o

 

t

i

e

n

e

Si tiene

N

o

 

t

i

e

n

e

Si tiene Seguro
N

o

 

t

i

e

n

e

5.  "Describa el estado de la infraestructura de la cámara de rompe presión CRP-7? Indique el número"

"ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DE LA CÁMARA DE ROMPE PRESIÓN CRP-7"

"Descripción"

"Válvula"
Tapa Sanitaria 1

(filtro)  

Tapa Sanitaria 2

(cámara colectora) 
"Tapa Sanitaria 3 (caja de válvulas)"

N

o

 

t

i

e

n

e

S

i

 

t

i

e

n

e

Concreto Metal

N

o

 

t

i

e

n

e

S

i

 

t

i

e

n

e

Concreto

Si tiene Seguro
N

o

 

t

i

e

n

e

Si tiene

Este Norte

2 X

crecidas o 

avenidas

asentamient

o del terreno
Deslizamiento

desprendim

iento de 

rocas

Contiminacio

n de la fuente 

de agua

Altitud

2 X

9072308.21

808707.35

9072252.78

No sabe

Material de 

construcción de la 

captación CRP 7

Artesanal

No 

tie

ne

Si tiene

808050.76

807518.45

2 X

2

FICHA 07

TITULO

"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO CHAGABALL, 

DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD, PARA SU INCIDENCIA EN LA 

CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022"

Tesista:

No sabe

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS Asesor: MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

CRP 7

Estado del Cerco 

Perimétrico

2 X

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

Cámara rompe presión CRP-7.

No tiene:

2. "¿Cuantas cámara rompe presión CRP-7?"

Concreto
No 

presenta
Huayco

3. "¿Si en caso existiera la cámara rompe presión CRP-7, funciona correctamente?"

No

4. "Describa el cerco perimétrico y el material de construcción de las Cámara de Rompe Presión CRP-7. Marque con una X"

Identificación de peligros Datos Geo-referenciales

21

807244.78

2 2 2 2 2 2

Si 

tiene

1 1 1

S

i

 

t

i

e

n

e

N

o

 

t

i

e

n

e

S

i

 

t

i

e

n

e

Seguro
N

o

 

t

i

e

n

e

Metal

N

o

 

t

i

e

n

e

S

i

 

t

i

e

n

e

Concreto

"Estructura

"

Canastilla

2

X 807271.53

9073002.96

Dado de 

protección

Metal

No 

tiene

Tubería de 

limpia y 

rebose

2 22 2

"Las condiciones se expresan en el cuadro 

de la siguiente manera:"

9072739.31

2 22 2 2 2 2 2

 
Fuente: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, SIRAS Y 

CARE (2010). 
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Imagen 22: Realizando la encuesta a los pobladores de Chagaball 

Fuente: Propia 

 
Imagen 23: Realizando la encuesta a los pobladores de Chagaball 

Fuente: Propia 
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Imagen 24: Realizando la medición del caudal 

Fuente: Propia 

 

 

Imagen 25: Realizando la evaluación de la captación existente. 

Fuente: Propia 
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Imagen 26: Realizando la evaluación de la captación existente, donde se 

aprecia que falta el cerco perimétrico de protección. 

Fuente: Propia 

 

 

Imagen 27: Realizando la evaluación de la captación existente. 

Fuente: Propia 
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Imagen 28: Realizando la evaluación de la Cámara de rompe presión tipo 7 

existente. 

Fuente: Propia 

 

 

Imagen 29: Realizando la evaluación del reservorio 

Fuente: Propia 
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7 - 12 (EXISTENTE)

PROG. :  0+822.63
        E. : 807852.58
        N. : 9071946.51

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 13 (EXISTENTE)
PROG. :  1+390.00
        E. :  808379.95
        N. : 9072139.90

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 14 (EXISTENTE)

PROG. : 2+090.55
        E. : 808707.35
        N. : 9072739.31

V P

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 18 (EXISTENTE)

PROG. : 0+330.00
        E. : 807578.73
        N. : 9072508.38

V P CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 20 (EXISTENTE)

PROG. :  0+920.00
        E. : 807883.81
        N. : 9072638.31

V P CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 21 (EXISTENTE)

PROG. :  1+338.70
        E. : 808050.76
        N. : 9073002.96

V P CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 16 (EXISTENTE)

PROG. :  0+653.65
        E. :  807554.50
        N. : 9 072897.51

V P CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 17 (EXISTENTE)

PROG. :  1+130.51
        E. : 807640.38
        N. : 9073334.64
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CEMENTERIO

33

VÁLVULA DE PURGA
- (PROYECTADO)

PROG. : 2+636.73
        E. : 803753.78
        N. : 9072697.87

V P

VÁLVULA DE AIRE
- (PROYETADO)

PROG. :  2+660.00
        E. : 803773.07
        N. : 9072685.09V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 02 (EXISTENTE)

PROG. : 3+101.52
        E. : 804161.29
        N. : 9072476.66

V P

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 06 (EXISTENTE)

PROG. :  5+590.00
        E. : 806494.08
        N. : 9072345.06

VÁLVULA DE PURGA -
(PROYECTADO)
PROG. :  0+360.00
        E. :  808151.89
        N. : 9071753.44

PASE AÉREO -
(EXISTENTE)

PROG. : 0+361.00
        E. : 808152.78
        N. : 9071752.97

PASE AÉREO -
(EXISTENTE)

PROG. :  0+480.00
        E. :  808242.51
        N. : 9071674.85

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 19 (EXISTENTE)

PROG. : 0+610.00
        E. : 807787.21
        N. : 9072362.84

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 15 (EXIXTENTE)

PROG. :  0+216.44
        E. :  807258.56
        N. : 9072586.81
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PLANO:

TESISTA:

ASESOR:

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS 

ESCALA:

PROYECTO:

LUGAR:

AÑO:

LCP - 
CHAGABALL

INDICADA

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO 

MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD,

 PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022

01
2022

LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN PLANTA 

DISTRITO: SANTIAGO DE CHUCO

PROVINCIA: SANTIAGO DE CHUCO

REGIÓN: LA LIBERTAD
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LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN PLANTA
ESCALA: 1/3000

LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN PLANTA
ESCALA: 1/3000

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRUBUCIÓN  EN PLANTA
SIN ESCALA
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V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 08 (EXISTENTE)

PROG. : 6+283.45
        E. : 807168.00
        N. : 9072370.29

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 09 (EXISTENTE)

PROG. : 0+083.17
        E. : 807244.78
        N. : 9072308.21

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 10 (EXISTENTE)

PROG. : 0+144.71
        E. : 807271.53
        N. : 9072252.78

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 11 (EXISTENTE)
PROG. : 0+450
        E. : 807518.45
        N. : 9072079.61

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 12 (EXISTENTE)

PROG. : 0+822.63
        E. : 807852.58
        N. : 9071946.51

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 13 (EXISTENTE)
PROG. : 1+390.00
        E. : 808379.95
        N. : 9072139.90

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 14 (EXISTENTE)

PROG. : 2+090.55
        E. : 808707.35
        N. : 9072739.31

V P

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 18 (EXISTENTE)

PROG. : 0+330.00
        E. : 807578.73
        N. : 9072508.38

V P CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 20 (EXISTENTE)

PROG. : 0+920.00
        E. : 807883.81
        N. : 9072638.31

V P CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 21 (EXISTENTE)

PROG. : 1+338.70
        E. : 808050.76
        N. : 9073002.96

V P CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 16 (EXISTENTE)

PROG. : 0+653.65
        E. : 807554.50
        N. : 9072897.51

V P CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 17 (EXISTENTE)

PROG. : 1+130.51
        E. : 807640.38
        N. : 9073334.64
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CEMENTERIO

33

VÁLVULA DE PURGA -
(PROYECTADO)
PROG. : 0+360.00
        E. : 808151.89
        N. : 9071753.44

PASE AÉREO -
(EXISTENTE)

PROG. : 0+361.00
        E. : 808152.78
        N. : 9071752.97

PASE AÉREO -
(EXISTENTE)

PROG. : 0+480.00
        E. : 808242.51
        N. : 9071674.85

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 19 (EXISTENTE)

PROG. : 0+610.00
        E. : 807787.21
        N. : 9072362.84

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 15 (EXIXTENTE)

PROG. : 0+216.44
        E. : 807258.56
        N. : 9072586.81
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L= 330.00m Ø=2"
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CAPTACIÓN 01-
(EXISTENTE)
       Q. : 0.12 L/s
PROG. :  0+000
        E. : 802231.81
        N. : 9074256.50

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 01 (EXISTENTE)

PROG. :  1+506.61
        E. : 802724.58
        N. : 9073023.92

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 03 (EXIXTENTE)

PROG. :  3+599.09
        E. : 804633.17
        N. : 9072361.88

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 04 (EXISTENTE)

PROG. : 4+420.81
        E. : 805435.19
        N. : 9072460.29

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 05 (EXISTENTE)

PROG. : 5+209.72
        E. : 806195.73
        N. : 9072510.88

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 07 (EXISTENTE)

PROG. : 6+000.46
        E. : 806895.66
        N. : 9072340.77

V P

RESERVORIO
(EXISTENTE)

PROG. :  6+326.76
        E. : 807208.60
        N. : 9072383.09

V P
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CAPTACIÓN 02-
(PROYECTADO)
       Q. : 0.24 m/s
PROG. :  0+000
        E. :  801999.84
        N. : 9073848.08

CÁMARA DE REUNIÓN DE
CAUDAL - (PROYECTADO)

PROG. : 0+872.42
        E. : 802356.49
        N. : 9073480.11

V P

V P

V P

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 08 (EXISTENTE)

PROG. : 6+283.45
        E. : 807168.00
        N. : 9072370.29

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 09 (EXISTENTE)

PROG. : 0+083.17
        E. : 807244.78
        N. : 9072308.21

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 10 (EXISTENTE)

PROG. : 0+144.71
        E. : 807271.53
        N. : 9072252.78

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 11 (EXISTENTE)
PROG. :  0+450
        E. : 807518.45
        N. : 9072079.61

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 12 (EXISTENTE)

PROG. : 0+822.63
        E. : 807852.58
        N. : 9071946.51

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 13 (EXISTENTE)
PROG. :  1+390.00
        E. : 808379.95
        N. : 9072139.90

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 14 (EXISTENTE)

PROG. : 2+090.55
        E. : 808707.35
        N. : 9072739.31

V P

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 18 (EXISTENTE)

PROG. :  0+330.00
        E. :  807578.73
        N. : 9072508.38

V P CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 20 (EXISTENTE)

PROG. : 0+920.00
        E. : 807883.81
        N. : 9072638.31

V P CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 21 (EXISTENTE)

PROG. : 1+338.70
        E. : 808050.76
        N. : 9073002.96

V P CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 16 (EXISTENTE)

PROG. :  0+653.65
        E. : 807554.50
        N. : 9072897.51

V P CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 17 (EXISTENTE)

PROG. : 1+130.51
        E. : 807640.38
        N. : 9073334.64
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CEMENTERIO

33

VÁLVULA DE PURGA
- (PROYECTADO)

PROG. : 2+636.73
        E. : 803753.78
        N. : 9072697.87

V P

VÁLVULA DE AIRE
- (PROYETADO)

PROG. :  2+660.00
        E. : 803773.07
        N. : 9072685.09V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 02 (EXISTENTE)

PROG. : 3+101.52
        E. : 804161.29
        N. : 9072476.66

V P

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 06 (EXISTENTE)

PROG. : 5+590.00
        E. : 806494.08
        N. : 9072345.06

VÁLVULA DE PURGA -
(PROYECTADO)
PROG. : 0+360.00
        E. : 808151.89
        N. : 9071753.44

PASE AÉREO -
(EXISTENTE)

PROG. : 0+361.00
        E. : 808152.78
        N. : 9071752.97

PASE AÉREO -
(EXISTENTE)

PROG. :  0+480.00
        E. : 808242.51
        N. : 9071674.85

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 19 (EXISTENTE)

PROG. : 0+610.00
        E. : 807787.21
        N. : 9072362.84

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO
7 - 15 (EXIXTENTE)

PROG. :  0+216.44
        E. : 807258.56
        N. : 9072586.81
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LÍNEA DE ADUC. Y RED
DISTRIBUCIÓN - EXISTENTE

TUBERÍA PVC C-10 Q=0.029 l/s
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PLANO:

TESISTA:

ASESOR:

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS 

ESCALA:

PROYECTO:

LUGAR:

AÑO:

LADP- 
CHAGABALL

INDICADA

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO 

MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD,

 PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022

01
2022

LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

DISTRITO: SANTIAGO DE CHUCO

PROVINCIA: SANTIAGO DE CHUCO

REGIÓN: LA LIBERTAD

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRUBUCIÓN  EN PLANTA
SIN ESCALA
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FILTRO SELECCIONADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Concreto

f'c (kg/cm2)  Elemento

LOSA DE FONDO
MUROS

210
210

PLANTA CAPTACIÓN
Escala: 1/20

MATERIAL GRANULAR
FILTRANTE

CONCRETO fc= 210 kg/cm2

VALVULA 2"

CONCRETO fc= 210 kg/cm2

Detalle 01
Detalle 02

Tapa metalica 0.60 x 0.60 m.

CORTE A-A
Escala: 1/20

TAPA METALICA
TIPO T-2

A LA RED

NIV. AGUA

A A

B

B

0.15

CORTE B-B

TERRENO
NATURAL

GRAVA

SOLADO

Tubo de fierro Galvanizado 

MALLA METALICA FºGº Nº10

Concreto simple
f'c=175 kg/cm2 Concreto simple

Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 " 

CORTE A - A
Esc. 1/50

PLANTA:
Esc. 1/25

Tubo PVC  Ø 2 "

f'c=175 kg/cm2

MALLA METALICA FºGº Nº 10

  Ø 2"

Tubo de fierro Galvanizado 
  Ø 2"   Ø 2"

AA

321

321

Angulo de fierro negro de  
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 " 
Angulo de fierro negro 

Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 " 
Empalme con angulo de COCADA 11/2" COCADA 11/2"

Solado f'c=100 kg/cm2 Solado f'c=100 kg/cm2 Solado f'c=100 kg/cm2

Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 " 
Angulo de fierro negro 

Perno de 3/8"x2"

Anclaje 1/2"x3"

Plancha Estriada de 3/16"Angulo de 1 1/2"x3/16"
Tierca de 3/8"

Tubo Negro 1 1/2"x2"

0.08

0.05

0.15

03 Pernos de 3/8" soldadas en el angulo 

Angulo de 1 1/2"x3/16"

Llave de 3/8"x4"

Nota: La tapa se abre deslizandola y

Sentido para abrir

 retirandola no es del modo bisagra

DETALLE 01
Escala: 1/5

DETALLE 02
Escala: 1/5

PLANTA

CORTE A-A

CORTE B-B

A A

B

B

Esc. 1/75
PLANTA CERCO PERIMETRICO

Concreto simple

DETALLE 

Esc. 1/50
DE POSTE DE FIERRO

Galvanizado  Ø 2"  

f'c=175 kg/cm2

DETALLE DE PUERTA
Esc. 1/50

Detalle Nº2

Tubo de fierro

Tubo de fierro

  Ø 2"

Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 " 
Angulo de fierro negro 

COCADA N° 10

Tubo de fierro 

Galvanizado 

Galvanizado 

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLANO:

TESISTA:

ASESOR:

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS 
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PROYECTO:

LUGAR:

AÑO:
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REGIÓN: LA LIBERTAD

AutoCAD SHX Text
DADO DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
f'c=140Kg/cm2

AutoCAD SHX Text
0.30x0.20x0.20m

AutoCAD SHX Text
A LA RED

AutoCAD SHX Text
TUB. PVC DE SALIDA DE REBOSE Y

AutoCAD SHX Text
VALVULA DE

AutoCAD SHX Text
TUBERIA DE PVC

AutoCAD SHX Text
COMPUERTA

AutoCAD SHX Text
CONO DE

AutoCAD SHX Text
REBOSE

AutoCAD SHX Text
LIMPIEZA SEGUN LAS CONDICIONES

AutoCAD SHX Text
DEL TERRENO, LONG. MIN. 10m

AutoCAD SHX Text
TUB. PVC REBOSE

AutoCAD SHX Text
NIVEL DE TERRENO

AutoCAD SHX Text
TUB. SALIDA DE

AutoCAD SHX Text
AGUA DE LA RED

AutoCAD SHX Text
CONO REBOSE

AutoCAD SHX Text
INGRESO TUB.DE 2"

AutoCAD SHX Text
UNION SP

AutoCAD SHX Text
L=10m MINIMO

AutoCAD SHX Text
CODO SP

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
TAPA METALICA TIPO 0.60X0.60X3/16"

AutoCAD SHX Text
TUBERIA DE VENTILACION

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ADAPTADOR  PVC DE 2"

AutoCAD SHX Text
VALVULA COMPUERTA DE 2" 

AutoCAD SHX Text
RELACION DE MATERIALES

AutoCAD SHX Text
ACCESORIOS

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
CANT.

AutoCAD SHX Text
CANASTILLA DE SALIDA DE 4"x2"

AutoCAD SHX Text
CONO DE REBOSE D= 4"

AutoCAD SHX Text
UNION UNIVERSAL DE 2"

AutoCAD SHX Text
UNION  PVC DE 2"

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CODO DE PVC DE 1 1/2"X90

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
CODO PVC DE 2"X90

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
TAPON HEMBRA PERFORADO 2"

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
UNION  PVC DE 2"

AutoCAD SHX Text
TRAMPA

AutoCAD SHX Text
0.30x0.20x0.20m

AutoCAD SHX Text
f'c=140Kg/cm2

AutoCAD SHX Text
DADO DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
TUB. 2"

AutoCAD SHX Text
%%c3/8"@.25

AutoCAD SHX Text
%%c3/8"@.25

AutoCAD SHX Text
%%c1/4"@.15

AutoCAD SHX Text
%%c3/8"@.25

AutoCAD SHX Text
%%c3/8"@.25

AutoCAD SHX Text
%%c1/4"@.15

AutoCAD SHX Text
%%c3/8"@.25

AutoCAD SHX Text
%%c3/8"@.25

AutoCAD SHX Text
%%c3/8"@.25

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
%%c1/4"@.15

AutoCAD SHX Text
Dado de Concreto

AutoCAD SHX Text
f'c:175 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Dado de Concreto

AutoCAD SHX Text
f'c:175 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Dado de Concreto

AutoCAD SHX Text
f'c:175 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Dado de Concreto

AutoCAD SHX Text
f'c:175 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Dado de Concreto

AutoCAD SHX Text
f'c:175 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Fierro Galvanizado

AutoCAD SHX Text
d=2"

AutoCAD SHX Text
Puerta 0.75x1.80

AutoCAD SHX Text
Ver Detalle

AutoCAD SHX Text
Dado de Concreto

AutoCAD SHX Text
f'c:175 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
FINO, UTILIZAR IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO

AutoCAD SHX Text
CON EL AGUA CON MEZCLA 1:3 C/A

AutoCAD SHX Text
TARRAJEAR LAS SUPERFICIES EN CONTACTO

AutoCAD SHX Text
DE 2cm DE ESPESOR. ACABADO FROTACHADO

AutoCAD SHX Text
A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.

AutoCAD SHX Text
%%C1/2"= 0.50cm

AutoCAD SHX Text
%%C3/8"= 0.40cm

AutoCAD SHX Text
%%C1/4"= 0.30cm

AutoCAD SHX Text
TRASLAPES:

AutoCAD SHX Text
MUROS=2cm

AutoCAD SHX Text
LOSA DE FONDO=4cm

AutoCAD SHX Text
MINIMOS:

AutoCAD SHX Text
CONCRETO SIMPLE:

AutoCAD SHX Text
RECUBRIMIENTOS

AutoCAD SHX Text
CONCRETO ARMADO:

AutoCAD SHX Text
REVOQUES:

AutoCAD SHX Text
CEMENTO:

AutoCAD SHX Text
ACERO:

AutoCAD SHX Text
f'y=4200Kg/cm2

AutoCAD SHX Text
PORTLAND TIPO I

AutoCAD SHX Text
TARRAJEAR CON MORTERO 1:5 C/A e=1.5cm

AutoCAD SHX Text
-INTERIOR CAMARA HUMEDA:

AutoCAD SHX Text
f'c=210 Kg/cm2 EN GENERAL

AutoCAD SHX Text
LOSA SUPERIOR=2cm

AutoCAD SHX Text
f'c=175 Kg/cm2

AutoCAD SHX Text
-INTERIOR CAMARA SECA Y EXTERIOR:

AutoCAD SHX Text
(MAXIMA RELACION a/c=0.50)

AutoCAD SHX Text
MALLA METALICA FG N° 12 COCADA 1 1/2"

AutoCAD SHX Text
MALLA Y PUERTA METALICA

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIONES TECNICAS

AutoCAD SHX Text
SOLDADURA SELLOCORD 1/32"

AutoCAD SHX Text
PINTURA ANTICORROSIVA

AutoCAD SHX Text
PINTURA ESMALTE SINTETICO



LISTADO DE ACCESORIOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

B

DETALLE PLANCHA PVC

NORMAS TÉCNICAS VIGENTES

PERFIL EN "U"

DETALLE "A"

A A

B
PLANTA

CORTE B-B

CORTE A-A

EMBOQUILLADO DE PIEDRA
CON CONCRETO F'C= 140KG/CM2
E= 0.20M

Ø3
8" @0.20m

Ø3
8" @0.020m

0.10 0.80 0.10 0.80 0.10

1.90

0.10

0.80

0.10

1.00

1.90

ESTRUCTURA
PLANTA
Escala: 1/10

Ø3
8"@0.20m

Ø3
8 @0.20m

CONCRETO
F'C= 280KG/CM2

CONCRETO
F'C= 280KG/CM2

CONCRETO
F'C= 280KG/CM2

Ø3
8"@0.20m Ø3

8 @0.20m

Ø3
8"@0.20m

Ø3
8 @0.20m

Ø3
8" @0.20m

BRIDA

ESTRUCTURA
CORTE A-A
Escala: 1/10

1.00

0.10

0.90

0.80 0.10 0.80 0.10 0.100.100.10

Ø3
8" @0.20m

Ø3
8" @0.20m

CONCRETO
F'C= 280KG/CM2

CONCRETO
F'C= 280KG/CM2

CONCRETO
F'C= 280KG/CM2

ESTRUCTURA
CORTE B-B
Escala: 1/10

PLANO:

TESISTA:

ASESOR:

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS 

ESCALA:

PROYECTO:

LUGAR:

AÑO:

CRC-
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INDICADA
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CÁMARA RECOLECTOR DE CAUDALES

DISTRITO: SANTIAGO DE CHUCO

PROVINCIA: SANTIAGO DE CHUCO

REGIÓN: LA LIBERTAD



CAPTACIÓN 01
(EXISTENTE)

Q= 0.12 Lt/s
Cota = 3968.50msnm

CÁMARA RECOLECTOR DE
CAUDALES - (PROYECTADO)

Q      : 0.00 Lt/s
Cota : 3893.58msnm

     PROG.     : 0+872.42
              E     : 802356.49
              N     : 9073480.11

CÁMARA DE ROMPE
PRESIÓN TIPO 7 (01) (EXISTENTE)

Cota : 3881.11 msnm
     PROG.     : 1+506.61
              E     : 802724.58
              N     : 9073023.92
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TUBERÍA PVC C-10 Q=0.12 l/s

L= 872.42 m Ø=2"

TUBERÍA PVC C-10 Q=0.12 l/s
L= 872.42 m Ø=2"

LÍNEA DE CONDUCCIÓN   EXISTENTE

TUBERÍA PVC C-10 Q=0.24 l/sL= 528.97m Ø=2"LÍNEA DE CONDUCCIÓN - PROYECTADO

TUBERÍA PVC C-10 Q=0.36l/s

L= 634.19m Ø=2"

LÍNEA DE CONDUCCIÓN - EXISTENTE

PERFIL LONGITUDINAL  0+000.00 - 0+528.97
ESCALA: H=1:1000 V=1:200

PROGRESIVA

COTA TERRENO

CORA RASANTE

ALTURA DE CORTE

ALTUA DE RELLENO

ALINEAMIENTO

PENDIENTE

CAPTACIÓN 02
Q= 0.12 Lt/s
Cota = 3914.13 msnm

CÁMARA RECOLECTOR DE
CAUDALES
Q      : 0.14 Lt/s
Cota : 3893.58msnm
     PROG.     : 0+528.97
              E     : 802356.49
              N     : 9073480.11

PROGRESIVA

COTA TERRENO

CORA RASANTE

ALTURA DE CORTE

ALTUA DE RELLENO

ALINEAMIENTO

PENDIENTE

PLANO:

TESISTA:

ASESOR:

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS 

ESCALA:

PROYECTO:

LUGAR:

AÑO:

PLC
CHAGABALL

INDICADA

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO 

MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD,

 PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022

01/03
2022

PERFIL LONGITUDINAL - LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

DISTRITO: SANTIAGO DE CHUCO

PROVINCIA: SANTIAGO DE CHUCO

REGIÓN: LA LIBERTAD
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CÁMARA DE ROMPE
PRESIÓN TIPO 7 (03) - (EXISTENTE)

Cota : 3766.18 msnm
     PROG.     : 3+599.09
              E     : 804633.17
              N     : 9072361.88

VÁLVULA DE PURGA -
(PROYECTADO)

Cota : 3863.71 msnm
     PROG.     : 2+636.73
              E     : 803753.78
              N     : 9072697.87

VÁLVULA DE AIRE -
(PROYECTADO)

Cota : 3864.50 msnm
     PROG.     : 2+660.00
              E     : 803773.07
              N     : 9072685.09

CÁMARA DE ROMPE
PRESIÓN TIPO 7 (02) - (EXISTENTE)

Cota : 3825.19 msnm
     PROG.     : 3+101.52
              E     : 804161.29
              N     : 9072476.66

PROGRESIVA

COTA TERRENO

CORA RASANTE

ALTURA DE CORTE

ALTUA DE RELLENO

ALINEAMIENTO

PENDIENTE
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CÁMARA DE R.P. TIPO

7 - 03 (EXIXTENTE)

PROG. : 3+599.09

        E. : 804633.17

        N. : 9072361.88

V P

VÁLVULA DE PURGA

- (PROYECTADO)

PROG. : 2+636.73

        E. : 803753.78

        N. : 9072697.87

V P

VÁLVULA DE AIRE

- (PROYETADO)

PROG. : 2+660.00

        E. : 803773.07

        N. : 9072685.09

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO

7 - 02 (EXISTENTE)

PROG. : 3+101.52

        E. : 804161.29

        N. : 9072476.66

V P

TUBERÍA PVC C-10 Q=0.36l/sL= 1,594.91m Ø=2"LÍNEA DE CONDUCCIÓN - EXISTENTE

TUBERÍA PVC C-10 Q=0.36 l/s

L= 497.57m Ø=2"

LÍNEA DE CONDUCCIÓN - EXISTENTE

TUBERÍA PVC C-10 Q=0.36 l/s

L= 821.72m Ø=2"

LÍNEA DE CONDUCCIÓN - E
XISTENTE

PLANO:

TESISTA:

ASESOR:

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS 

ESCALA:

PROYECTO:

LUGAR:

AÑO:

PLC
CHAGABALL

INDICADA

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO 
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2022

PERFIL LONGITUDINAL - LÍNEA DE CONDUCCIÓN

DISTRITO: SANTIAGO DE CHUCO

PROVINCIA: SANTIAGO DE CHUCO

REGIÓN: LA LIBERTAD
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26

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO

7 - 04 (EXISTENTE)

PROG. : 4+420.81

        E. : 805435.19

        N. : 9072460.29

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO

7 - 05 (EXISTENTE)

PROG. : 5+209.72

        E. : 806195.73

        N. : 9072510.88

CÁMARA DE R.P. TIPO

7 - 07 (EXISTENTE)

PROG. : 6+000.46

        E. : 806895.66

        N. : 9072340.77

V P

V P

0+0000+
00
0

0+
02
0

0+
04
0

0+
06
0

0+
08
0

0+
10
0

CÁMARA DE R.P. TIPO

7 - 08 (EXISTENTE)

PROG. : 6+283.45

        E. : 807168.00

        N. : 9072370.29

V P

CÁMARA DE R.P. TIPO

7 - 06 (EXISTENTE)

PROG. : 5+590.00

        E. : 806494.08

        N. : 9072345.06

TUBERÍA PVC C-10 Q=0.36 l/s

L= 788.91m Ø=2"

LÍNEA DE CONDUCCIÓN - EXISTENTE

TUBERÍA PVC C-10 Q=0.36 l/s
L= 380.28m Ø=2"

LÍNEA DE CONDUCCIÓN - EXISTENTE

TUBERÍA PVC C-10 Q=0.36 l/s

L= 410.46m Ø=2"

LÍNEA DE CONDUCCIÓN - EXISTENTE

TUBERÍA PVC C-10 Q=0.36 l/s

L= 282.99m Ø=2"

LÍNEA DE CONDUCCIÓN - E
XISTENTE

TUBERÍA PVC C-10 Q
=0.25l/s

L= 83.17m
 Ø

=2"

LÍNEA DE ADUCCIÓ
N - EXISTENTE

CÁMARA DE ROMPE
PRESIÓN TIPO 7 (04) -

(EXISTENTE)
Cota : 3700.70 msnm

     PROG.     : 4+420.81
              E     : 805435.19
              N     : 9072460.29

CÁMARA DE ROMPE
PRESIÓN TIPO 7 (05) -

(EXISTENTE)
Cota : 3651.03 msnm

     PROG.     : 5+210.42
              E     : 806195.73
              N     : 9072510.88

CÁMARA DE ROMPE
PRESIÓN TIPO 7 (06)

(EXISTENTE)
Cota : 3576.28 msnm

     PROG.     : 5+590.00
              E     : 806494.08
              N     : 9072345.06

PROGRESIVA

COTA TERRENO

CORA RASANTE

ALTURA DE CORTE

ALTUA DE RELLENO

ALINEAMIENTO

PENDIENTE

CÁMARA DE ROMPE
PRESIÓN TIPO 7 (07) (EXISTENTE)

Cota : 3519.78 msnm
     PROG.     : 6+000.46
              E     : 806895.66
              N     : 9072340.77

CÁMARA DE ROMPE
PRESIÓN TIPO 7 (08) (EXISTENTE)

Cota : 3464.63 msnm
     PROG.     : 6+284.15
              E     : 807168.00
              N     : 9072370.29

PROGRESIVA

COTA TERRENO

CORA RASANTE

ALTURA DE CORTE

ALTUA DE RELLENO

ALINEAMIENTO

PENDIENTE

PLANO:

TESISTA:

ASESOR:

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS 

ESCALA:

PROYECTO:

LUGAR:

AÑO:

PLC
CHAGABALL

INDICADA

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO 

MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD,

 PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022
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PERFIL LONGITUDINAL - LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

DISTRITO: SANTIAGO DE CHUCO

PROVINCIA: SANTIAGO DE CHUCO

REGIÓN: LA LIBERTAD
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CORTE A-A

ARGOLLA PARA LEVANTAR

TAPA DE CONCRETO ARMADO

ANGULAR  DE F°
2"x2"x1/8

LA TAPA

CORTE A-A

Ø1/4"@.10

Ø1/4"@.15Ø1/4"@.15

Ø1/4"@.15

2

3

3

1

DADO 0.30 x 0.30 x 0.40

PLANTA

A

Ø1/4"@.15 

2 1

PLANTA

A

Ø1/4"@.15 Ø1/4"@.15 

0.40 x 0.40

4

CONCRETO SIMPLE

TUBERIA DE 1 1/2" ó 1"

TUBERIA DE 1 1/2" ó 1"

5

TEE PVC 2" 

DESCRIPCION

ACCESORIOS

TAPON PVC 2"

CODO 90° SP PVC 2"

ADAPTADOR PR PVC DE 2"

2

5

1

ITEM

3

1

2

1

2

CANT.

f'c=140Kg/cm2

e=1.5cm

PORTLAND TIPO I

f'y=4200Kg/cm2

f'c=175 Kg/cm2 EN GENERAL
(MAXIMA RELACION a/c=0.50)

INTERIOR: TARRAJEAR CON MORTERO 1:5 C/AREVOQUES:

CONCRETO SIMPLE:

CONCRETO ARMADO:

CEMENTO:

ACERO:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

4 1

VALVULA DE COMPUERTA 2"

TEE PVC 2 " 

DESCRIPCION

ACCESORIOS

TAPON PVC 2 "

CODO 90° SP PVC 2 "

ADAPTADOR PR PVC DE 2 "

2

5

1

ITEM

3

1

2

1

2

CANT.

4 1

VALVULA DE COMPUERTA 2"

PLANO:

TESISTA:

ASESOR:

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS 

ESCALA:

PROYECTO:

LUGAR:

AÑO:

CVP-
CHAGABALL

INDICADA

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO 

MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD,

 PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022

  01
2022

CAJA PARA VÁLVULA DE PURGA

DISTRITO: SANTIAGO DE CHUCO

PROVINCIA: SANTIAGO DE CHUCO

REGIÓN: LA LIBERTAD



0,20,1 0,1

0,3
concreto fc = 140 Kg/cm2

Tapa Met. Sanitaria de 0.40x0.40m. e=1/8"

Llega Tub. PVC SAP Ø
Sale Tub. PVC SAP Ø

Grava Ø máx=1/2"
Preveer salida de agua
en suelos impermiables

0,1

Tee PVC SAP

Reducción
Ø 1 1/2-3/4

Adaptador
PR Ø 3/4

Valvula
de aire

CORTE A-A
ESCALA 1:50

0,20,1 0,1

0,3

0,1

Llega Tub. PVC SAP Ø
Sale Tub. PVC SAP Ø

PLANTA
ESCALA 1:50

A A

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

CONCRETO

Cº SIMPLE   fc =140 kg/cm2

TUBERÍAS  Y  ACCESORIOS

Tubería y accesorios PVC deben cumplir

Norma Técnica  Peruana  ISO 4422 para

fluidos a presión.

CARPINTERÍA METÁLICA

e min = 1/8", cubierto con pintura hepóxica.

ISOMETRICO
ESCALA 1:50

Llega Tub. PVC SAP Ø

Sale Tub. PVC SAP Ø

0,3

0,30,3

0,1

0,1

PLANO:

TESISTA:

ASESOR:

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS 

ESCALA:

PROYECTO:

LUGAR:

AÑO:

VA-
CHAGABALL

INDICADA

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO 

MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD,

 PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022

  01
2022

VÁLVULA DE AIRE

DISTRITO: SANTIAGO DE CHUCO

PROVINCIA: SANTIAGO DE CHUCO

REGIÓN: LA LIBERTAD



3.00

0.152.850.15

0.15

2.70

0.15

3.00

1.65

0.75

0.90

0.75

0.15

2.70

0.15

3.00

0.80

0.80

PLANTA
ESC. 1 /25

A

A

0.45

0.60

1.901.55

0.15

0.20

2.70 0.150.150.75

1.20

0.20

0.85

0.15

0.75

0.600.15

0.80

3.00

CORTE A-A
ESC. 1 /25

PLANO:

TESISTA:

ASESOR:

BACH. ROJAS RODRIGUEZ JULISSA MILAGROS 

ESCALA:

PROYECTO:

LUGAR:

AÑO:

PR
CHAGABALL

INDICADA

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO 

MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

CHAGABALL, DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD,

 PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN - 2022

  01
2022

RESERVORIO

DISTRITO: SANTIAGO DE CHUCO

PROVINCIA: SANTIAGO DE CHUCO

REGIÓN: LA LIBERTAD


	Sheets and Views
	ubicación - Chagaball-A2

	Sheets and Views
	CAPTACION LADERA - CHAGABALL-A2-CAPTACION

	Sheets and Views
	CAMARA DE  RECOLECTOR DE CAUDAL-Layout1

	Sheets and Views
	curvas a nivel  - Julissa - v0001-COND 1

	Sheets and Views
	curvas a nivel  - Julissa - v0001-COND 2

	Sheets and Views
	curvas a nivel  - Julissa - v0001-COND 3

	Sheets and Views
	RESERVORIO - CHAGABALL-RESERVORIO

	Sheets and Views
	ubicación - Chagaball-A2

	Sheets and Views
	PLANO CAJA PARA VALVULA DE PURGA  CHAGABALL-Layout2

	Sheets and Views
	valvula de aire-Presentación1

	Sheets and Views
	curvas a nivel  - Julissa - v0001-COND 1

	Sheets and Views
	curvas a nivel  - Julissa - v0001-COND 2

	Sheets and Views
	curvas a nivel  - Julissa - v0001-COND 3

	Sheets and Views
	curvas a nivel  - Julissa - v0001-Layout1

	Sheets and Views
	curvas a nivel  - Julissa - v0001-Layout2

	Sheets and Views
	curvas a nivel  - Julissa - v0001-COND 1

	Sheets and Views
	curvas a nivel  - Julissa - v0001-COND 2

	Sheets and Views
	curvas a nivel  - Julissa - v0001-COND 3

	Sheets and Views
	ACAD-curvas a nivel  - Julissa - v0001-Model-COND 2

	Sheets and Views
	ACAD-curvas a nivel  - Julissa - v0001-Model-COND 3


	text_3qmfc:    LEON DE LOS RIOS, GONZALO MIGUEL
	text_4qxdt:           ORCID: 0000-0002-1666-830X


