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5.- Resumen y abstract 

 
5.1. Resumen 

 
 

De acuerdo a los lineamientos de investigación la presente tesis con metodología de 

tipo descriptiva, nivel cualitativo, diseño no experimental y corte transversal, el 

objetivo general es diseñar el sistema de abastecimiento de agua potable, para la 

mejora de la condición sanitaria de la población en el Centro Poblado Señor de los 

Milagros, Distrito Tambogrande, Provincia Piura, Región Piura. La técnica fue la 

observación directa y los instrumentos de evaluación aplicados fueron las encuestas, 

protocolos y fichas técnicas. El diseño compete un sistema de abastecimiento de agua 

potable por gravedad sin tratamiento (SGST) en un periodo de 20 años según el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento alcanzando como resultado 

conducir el caudal requerido con un almacenamiento de agua de 5 m³. La fuente es 

un canal del cual el agua fluye de forma horizontal, de ladera y concentrado. Se 

consideró la tasa de crecimiento anual por departamento de 1995 al 2007, la 

población futura según el diseño de 20 años al año 2042, luego se obtiene el consumo 

promedio diario anual resultado del cálculo de la dotación y la población futura, por 

la línea de aducción el caudal promedio horario de 0.225 l/seg. La red se diseñó con 

líneas que  garantizan  el  destino  del  suministro  de  agua  en  cantidad  y  calidad 

requerida para 216 habitantes considerada la clase 5 de tubería de PVC con elC=150. 

La conclusión del diseño atribuirá la solución al problema formulado cumpliendo 

las normas y reglamentos establecidos actualmente. 

 

 
 

Palabras Claves: Diseño de sistema de agua potable, Red de captación, reservorio, 

Red de distribución.
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5.2. - Abstract 
 
 

 
According to the research guidelines, this thesis with descriptive methodology, qualitative 

level, non-experimental design and cross section, general objective to design the drinking 

water supply system, to determine the incidence of the sanitary condition of the 

population in the Señor de los Milagros Town Center, Tambogrande District, Piura 

Province, Piura Region. The technique was direct observation and the evaluation 

instruments applied were surveys, protocols and technical sheets. The design involves a 

drinking water supply system by gravity without treatment (SGST) in a period of 20 years 

according to the Ministry of Housing, Construction and Sanitation1, achieving as a result 

driving the required flow with a water storage of 5 m³. The source is a channel from which 

the water flows horizontally, sloped and concentrated. The annual growth rate by 

department from 1995 to 20072 was considered, the future population according to the 

design of 20 years to the year 2042, then the annual average daily consumption is obtained 

as a result of the calculation of the endowment and the future population, by the li ne of 

adduction the maximum hourly flow of 0.225 l/sec. The network was designed with lines 

that guarantee the destination of the water supply in quantity and quality required for 216 

inhabitants, considering class 5 of PVC pipe with C=150. The conclusion of the design 

will attribute the solution to the formulated problem complying with the norms and 

regulations currently established. 

 
 
 
 

 
Keywords: Drinking water system design, catchment network, reservoir, distribution 

network.
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I.- Introducción 
 

 

La presente investigación consistió en el “Diseño del sistema de abastecimiento de 

agua potable, en la mejora de la condición sanitaria de la población del Centro 

Poblado Señor de los Milagros, Distrito Tambogrande, Provincia y Región Piura - 

2022”. Por lo que se planteó el estudio como acción del conocimiento de la falta de 

agua potable que tiene el centro poblado mostrándose como una zona vulnerable, 

se encuentran ubicado en el Distrito Tambogrande, Provincia y Region Piura. Se 

encuentra  entre  las coordenadas:  latitud  sur  4°  54'  51.4",  longitud  oeste  de 
 

80° 25' 0.9" una altitud de 61 m.s.n.m. La fuente ubicada en el sector norte de la 

comunidad a 68 m.s.n.m. Se resolvió realizar el proyecto de investigación en este 

ámbito, cuya línea es: Saneamiento; para lo cual el problema a estudiar fue: ¿El 

diseño del sistema de abastecimiento de agua potable en el Centro Poblado Señor 

de los Milagros, Distrito Tambogrande, Provincia y Región Piura 2022; mejorará 

la condición sanitaria de la población? Se planteó un objetivo general: Diseñar el 

sistema de abastecimiento de agua potable para su mejora en la condición sanitaria 

del Centro Poblado Señor de los Milagros, Distrito Tambogrande, Provincia y 

Región Piura. Se redujo y determinó como objetivos específicos los siguientes: 

Proponer el diseño del sistema de abastecimiento de  agua potable del  centro 

Poblado Señor de los Milagros, distrito Tambogrande, provincia y región Piura - 

2022. Elaborar el diseño las redes de línea de conducción, reservorio y redes 

distribución del sistema de agua potable. Obtener la condición sanitaria de la 

población del centro poblado Señor de los Milagros, Distrito de Tambogrande, 

Provincia y región Piura - 2022 

 

La justificación de la investigación fue que; la solución a la falta de agua potable
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seharía efectiva con el diseño del sistema de agua potable en el Centro Poblado Señor 

de los Milagros, Distrito de Tambogrande, Provincia y región Piura y eviten así la 

propagación de enfermedades gastrointestinales entre otras patologías comunes de 

la zona y logren tener una buena calidad de vida. De acuerdo a la investigación la 

metodología aplicada fue de tipo descriptiva, de nivel cualitativa, el diseño no 

experimental y de corte transversal. El espacio en el cual se desarrolló el proyecto 

de investigación estuvo ubicado en el Centro Poblado Señor de los Milagros, 

Distrito Tambogrande, provincia y región Piura, cuyo límite temporal comprendió 

desde el mes de Diciembre del 2022 a Febrero del 2023. El universo fue el sistema 

de abastecimiento de agua potable del Centro Poblado Señor de los Milagros, 

Provincia  y región Piura - 2022 y la muestra fue la cámara de captación, línea de 

conducción, reservorio de almacenamiento, línea de aducción y la red de 

distribución del centro poblado. La técnica fue observación directa de talforma 

permitió recolectar datos durante las inspecciones de campo y como instrumentos 

de evaluación se consideró las encuestas, protocolos y fichas técnicas como 

resultado la fuente es un manantial del cual el agua fluye de forma horizontal,de 

ladera y concentrado, conducir por la línea de aducción el caudal máximo horario 

de 0.420 l/seg desde el reservorio de almacenamiento de agua con volumen de 10 

m3. La red se diseñó con líneas que garantizan el destino del suministro de agua en 

cantidad y calidad requerida para 216 habitantes considerada la clase 5 de tubería 

de PVC con el C=150. La conclusión del diseño atribuirá la solución al problema 

formulado cumpliendo las normas y reglamentos establecidos actualmente.
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II.- Revisión de la literatura 
 

 
2.1.- Antecedentes 

 

 

2.1.1.- Antecedentes internacionales 
 
 

a)  Diseño de sistemas de pozos para la captación de agua subterránea : 

 
caso de estudio la Mojana – Colombia. 

Ibañez, J. y Sandoval, C. (2015) (1)
 

El objetivo de este trabajo es realizar el diseño de un pozo para la 

 
extracción de agua subterránea tomando como base el acuífero Morroa 

de la eco – región de la Mojana, por tal motivo se definen los 

lineamientos y las características básicas del método de diseño. 

La metodología en este estudio fue valorar las cotas piezométricas 

aplicando un análisis estadístico de dispersión en las bases de datos de 

piezometría, posteriormente se proyectan las cotas piezométricas sobre 

una base cartográfica trazando las condiciones de contorno de cada 

acuífero. Este sistema no solo mejora el conocimiento del estado de las 

aguas subterráneas, sino también permite caracterizar el estado 

cuantitativo de las aguas subterráneas además el mapa suministra 

información útil para realizar cálculos de tasas de flujo subterráneo. 

El autor llegó a la conclusión que para hacer un diseño preliminar un 

pozo para la captación de agua subterránea teniendo como base los 

estudios y sondeos realizados en el acuífero del Morroa, de acuerdo con 

la geología y las unidades hidrogeológicas presentes en la zona se 

recomendó un pozo de 70m de profundidad, un diámetro de 10 pulgadas  

y  un  entubado  en  6  pulgadas,  el  uso  del  pozo  será
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agropecuario o para la irrigación de cultivos, todo esto en base a los 

análisis realizados en las tablas de comparación de los parámetros 

bacteriológicos contenidos en el agua subterránea del acuífero Morroa. 

b)  Diseño del sistema de agua potable para Augusto Valencia, Canton 
 

Vinces, Provincia de los Rios – Ecuador. 

Larraga B. (2016) (2)
 

El objetivo de este estudio es elaborar un estudio completo para el 

 
diseño del sistema de agua potable de la localidad de Augusto Valencia. 

La metodología en este estudio fue elegir la fuente de abastecimiento 

subterránea porque se la puede explotar en forma económica, técnica y 

eficaz, ya que según un estudio de prospección geofísica realizado por 

la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental (S.S.A.) del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda determina que existe agua en el subsuelo 

de la localidad en estudio; por esto el proyecto se vuelve económico 

debido a que no necesita una tubería de conducción larga ni tratamiento 

complejo del agua lo que se debería realizar al utilizar una fuente 

superficial. 

El sistema de agua potable para la localidad de Augusto Valencia será 

ampliado y mejorado, para lo que se aprovecharán las aguas 

subterráneas por medio de la perforación de un pozo profundo. 

El autor llegó a la conclusión que en este estudio se han aprovechado 

de la mejor manera los recursos existentes en esta zona como es el caso 

de  las aguas subterráneas que  existen bajo  este predio, lo  que  es 

apropiado por el bajo número de habitantes a servir. Con esto se ha
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evitado la construcción de una larga y costosa tubería de conducción 

para trasladar el agua desde el río Vinces, además de una completa 

planta de tratamiento. 

El sistema hidrológico presente en la zona, en especial el constituido 

por el río Vinces que es muy activo especialmente en el invierno, 

produce una recarga constante y aceptable para los acuíferos existentes, 

además se  presentan  pequeños cursos intermitentes de  agua  en  el 

invierno y muchos empozamientos, constituyendo entornos que 

garantizan que el pozo que se construirá en la localidad de Augusto 

Valencia entregará el caudal requerido para cubrir las necesidades de 

esta población. 

La limpieza y mantenimiento del pozo será recomendable efectuar cada 

dos años, pero sin la utilización de ácidos fuertes para evitar daños en 

los tamices. Este procedimiento es necesario para prolongar la vida útil 

de esta obra. 

c)  Elaboración  de  una  propuesta  de  agua  para  la  comunidad  sector 

Barillas, Aldea San Rafael y edificio del rastro municipal, para el casco 

urbano de Mazatenango, Suchitepequez – Ecuador. 

Moreno, M. (2014) (3)
 

 
El fin de este estudio es diseñar el sistema de abastecimiento de agua 

potable, para la comunidad Sector Barrillas, aldea San Rafael y edificio 

del rastro municipal para el casco urbano de Mazatenango, 

Suchitepéquez.
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El autor llegó a la conclusión que para llevar a cabo el diseño del sistema 

de abastecimiento de agua potable se tomaron en cuenta diversos factores 

para determinar la forma adecuada y que diera los resultados óptimos para 

transportar el vital líquido desde la fuente hasta la comunidad, por lo cual 

se optó por realizar un sistema mixto por bombeo y gravedad, debido a 

factores como la topografía del lugar y el tipo fuente que era necesaria 

para abastecer como también la calidad del vital líquido. La forma más 

adecuada de distribuir el vital líquido fue por medio de ramales abiertos 

para abastecer a toda la comunidad Sector Barrillas, aldea San Rafael, 

Tierras del Pueblo. 

d)  Impactacion  de  agua  congregación  “El  Palmar”  en  el  municipio  de 

 
Papantla de Olarte, Veracruz de Ignacio de la llave – México. 

Martinez C. (2017) (4)
 

Diseñar el sistema hidráulico de la comunidad rural El Palmar en el 

 
Municipio de Papantla de Olarte, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
Se llegó a la conclusión con el fin de obtener el volumen necesario para 

abastecer a la comunidad se recomendó realizar un pozo a 50 m de 

profundidad y diámetro de 12” intentando atravesar la mayor cantidad de 

estratos permeables que cedan agua. 

El modelo de bomba sumergible KSB UPD 152-6 representa la mejor 

opción para el bombeo puesto que en funcionamiento con el gasto de 3 l/s
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cuenta con una carga hidráulica de 70 m, superando así los 64 m de carga 

necesarios para el bombeo. 

Situándose el pozo profundo a la entrada de la comunidad, el agua solo 

requerirá una desinfección como tratamiento, el cual se realizaría con 

pastillas de hipoclorito de calcio. 

2.1.1    Antecedentes nacionales 
 

a)   Diseño acuífero de implementación bordada del caserío de Rancheria ex 

cooperativa  Carlos  Mariátegui,  distrito de  Lambayeque,  provincia  de 

Lambayeque – Lambayeque – Perú. 

Pasapera K. (2018) (5)
 

 
Uno de los principales objetivos de toda población es la adquisición de un 

agua de calidad para el consumo humano. En todo establecimiento de 

asentamiento humano se busca como primer establecimiento el diseño de 

un sistema de agua potable para fuente de vida de los pobladores y mejorar 

la calidad de vida de los pobladores. 

La metodología en este estudio realizado, se trata de una investigación 

aplicada para dar alternativas de solución para brindar pautas para el diseño 

de un sistema de agua potable para zonas rurales. La tesis muestra una 

investigación descriptiva, en campo se describe los parámetros y estado 

actual del sistema actual de servicio de agua, de acuerdo a los estudios 

básicos de ingeniería, y se describe procedimientos de modelamiento 

hidráulico. Según su énfasis de naturaleza se clasifica como Cuantitativa, ya 

que cuantifica las variables del análisis y diseño
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hidráulico. El diseño de investigación fue no experimental, porque se 

estudió y se analizó el problema sin recurrir a laboratorio y de corte 

transversal porque fue analizado en el periodo de dos meses, octubre - 

noviembre 2018. La metodología que se utilizó para el desarrollo adecuado 

de la investigación con fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados 

fue: Recopilación de información previa que nos inclina hacia la búsqueda 

y ordenamiento de datos existentes que ayudó a cumplir los objetivos de 

la investigación, se desarrolló en campo la recopilación de datos para el 

dimensionamiento, se realizaron los estudios técnicos necesario para poder 

lograr el diseño del sistema de agua potable para al final plasmar el diseño 

final proyectado para el sistema. 

El coautor consigna como objetivo final que para evaluar con diferentes 

métodos el área del proyecto de la presente tesis se realizó los estudios de 

topografía en todo el terreno del proyecto que nos permite ver las cotas y 

pendientes del mismo, así mismo se realizó estudio de suelos para analizar 

los diferentes estratos del terreno del proyecto de la tesis, también nos 

determinó que el nivel freático se encuentra a 2.50m de profundidad. Esto 

nos ayuda a determinar cómo se disponen las líneas de distribución y la 

pendiente la longitud total de la red de distribución que es de 960.30m. Así 

mismo, ser realizó análisis de prospección donde se obtuvo que en la 

coordenada 626,186 – 9’258,112; es el mejor lugar para realizar la 

perforación del pozo y dotar de agua potable al Caserío de Ranchería Ex 

Cooperativa Carlos Mariátegui, y de acuerdo al estudio se recomendó una
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perforación del pozo de 10 m de profundidad, su estructura debe tener un 

 
Caising de 3m de diámetro interior y 4m de diámetro exterior. 

 
b)  Diseño del sistema de agua potable para mejorar las condiciones de vida 

en la localidad de Mamonaqihua, Cuñumbuqui, San Martin – Perú. 

Casique L. y Herrera C. (2018) (6)
 

El objetivo del estudio fue diseñar el sistema de agua potable para mejorar 

las condiciones de vida del distrito de Cuñumbuqui, San Martín para así 

evitar enfermedades que afecten a la salud de los pobladores del distrito de 

Cuñumbuqui. 

La metodología en este estudio se fundamentó como su control es mínimo 

se presentó una investigación pre – experimental, ya que es un análisis de 

una sola medición. 

Finalmente se llegó a la conclusión que, en el cálculo hidráulico, se 

adquirió el sustento de redes de distribución la cual tenemos una longitud 

total de tubería de 4,265.68ml, también se obtuvo el sustento de línea de 

aducción con una longitud total de tubería de178.69ml. Consiguiente a 

estos resultados se realizó el diseño del sistema de agua potable, tomando 

como fuente el agua subterránea. 

c)   Diseño de abastecimiento de agua potable mediante el uso de aguas 

subterráneas en el asentamiento humano Villa los Andes, Campoy – Lima 

– Peru. 

 
Diaz L. (2018) (7)
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Esta tesis de investigación titulada: Diseño de abastecimiento de agua 

potable mediante el uso de aguas subterráneas en el asentamiento humano 

Villa los Andes, Campoy – 2018, tiene como objetivo, el diseño de este 

sistema para poder plantear una solución. 

La metodología en este estudio fue de tipo descriptivo pues se logró 

conseguir datos e información con el instrumento en campo, ficha técnica; 

con el uso del instrumento se logró obtener información 

para el diseño del sistema, logrando procesar los datos obtenidos mediante 

el uso de fórmulas detalladas en los reglamentos, brindando así una 

alternativa de solución al problema que tiene actualmente el asentamiento 

humano, que es la falta del servicio de agua potable. 

El autor llegó a la conclusión que el sistema inicia por la evaluación del 

pozo, luego el diseño de la línea de impulsión, el diseño de un reservorio, 

posteriormente el diseño de la línea de aducción y la red de distribución 

que plantea 120 conexiones domiciliarias. Por esta razón se evaluó y 

diseño todos los componentes que conformaba el desarrollo de esta 

investigación teniendo presente la utilización del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, la Norma Técnica de Sedapal, además se tomó información 

del pozo existente, se enfocado a una propuesta de solución al problema, 

por último, el diseño de abastecimiento de agua potable del Asentamiento 

Humano Villa los Andes tiene inconvenientes por los desniveles y genera 

dividirla en 2 zonas depresión.
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2.1.2    Antecedentes locales 
 
 

a)   Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable del centro poblado 
 

Santiago, distrito de Chalaco, Morropón – Piura. 

Machado A. (2018) (8)
 

 

Esta tesis contempla una solución técnica para la problemática que 

atraviesa el Centro Poblado de Santiago, esta consiste en el diseño de la 

red de abastecimiento de agua potable utilizando el método del sistema 

abierto de  gravedad.  Se  utilizó  este  método  por  la  razón  de que las 

viviendas se encuentran de manera dispersas unas de otras. 

El área de estudio consta de 69 lotes incluidos ambientes estatales, en la 

cual se diseñó una red de conducción de 604.60 metros lineales, una red 

de aducción de 475.4 metros lineales y una red de distribución de 732.94 

metros lineales. Además de esto se diseñó una captación para un caudal de 

0.8 lts/s, cámaras rompe presión tipo – 07 y válvulas de purga de barro y 

aire. Para verificar si el diseño es correcto se simulo en el software 

WaterCad permitiendo comparar resultados siendo estos muy semejantes. 

 

Por último, se plantea unas conclusiones que permitirán poder tener una 

concepción general de la propuesta técnica de la presente tesis. 

 

b)  Proyecto de diseño del sistema de agua potable en el caserio Vega Honda, 

Provincia de Morropón, departamento de Piura, Perú. 

Municipalidad provincial de Chulucanas (2011) (9)
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El presente estudio logrará poner en funcionamiento el servicio de 

saneamiento de agua potable. 

 

El objetivo del presente Expediente Técnico consiste en la construcción de 

un pozo tubular, construcción de caseta de bombeo, construcción de línea 

de conducción, construcción de tanque apoyado de 2.5 m3, redes de 

distribución y construcción de 4 piletas públicas. 

 

Conclusiones: 
 

 

- Se construyó para abastecer a la población un tanque elevado con fuste 

de estructura metálica con capacidad para un volumen de 2500 lts. Con su 

sistema de aducción de 1,081.00 ml, con tubería PVC Ø 1”, con una línea 

de impulsión al tanque elevado PVC C-10, que va desde la caseta de 

bombeo hasta el tanque elevado, con Redes de distribución, construcción 

de piletas, construcción de letrinas y conexiones domiciliarias de 1,081.00 

ml de tubería PVC Ø 1”,11/2”,3/4 y 1,629.00 ml de redes de distribución 

C-7.5 de Ø 1¨, ½¨ y ¾”; con principio 04 piletas distribuidas a lo largo de 

los sitios más alejados del caserío. 

 

c)   Diseño del servicio de agua potable en el caserío pueblo nuevo, Distrito 

de Buenos Aires, Provincia de Morropón, Región Piura. 

Palomino M. (2019) (10)
 

 
La meta en esta tesis es diseñar el servicio de agua potable en el Caserío 

 
Pueblo Nuevo, distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón- Piura.
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La metodología usada en esta indagación es descriptiva, analítica, no 

experimental y propone un diseño del sistema de agua potable apoyado en 

el uso del software de modelamiento Wáter Cad, considerando además la 

norma RM-192 2018 como guía para efectuar y complementar las bases 

del diseño de agua potable. 

Del diseño se desprendieron los siguientes datos importantes, la fuente del 

manantial el naranjo tiene un caudal de 2.36lt/seg, la población de diseño 

es de 946 habitantes, el consumo máximo anual es de 1.06lt/s. 

Y se llegó a las siguientes conclusiones, las tuberías del diseño son de PVC 

SAP Clase 10 y los diámetros de la línea de conducción tiene una longitud 

de 82.78m con un Ø 1 1/2” (43.4 mm), y las redes de distribución tiene 

una longitud de 1998m de Ø ¾” (22.9 mm), la velocidad máxima es de 

1.29 m/s y la velocidad mínima es de 0.34 m/s además El reservorio 

dimensionado es de material de concreto armado, rectangular con una 

capacidad de almacenamiento de 30 m3 y se encuentra en la Cota 161 

m.s.n.m y tiene las siguientes dimensiones 3m x 5m x 2m. Y la presión 

máxima calculada en el diseño es de 26.75 m.c.a y se encuentra en el nodo 

J-19 y la presión menor es de 5.31.m.c.a, ubicado en el nodo J-6.
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2.2.- Bases teóricas 
 

 

2.2.1.- Ciclo Hidrológico del agua. 
 

 

Ordoñez Gálvez, J (2011) 11, manifiesta que: 

 
El agua que transita continuamente entre los diferentes depósitos de la 

atmósfera, genera un ciclo. Este ciclo, se produce a través de los procesos 

 

de evaporación, condensación, precipitación, sedimentación, la escorrentía, 

el flujo de la infiltración, la sublimación, la transpiración, la fusión y las 

aguas subterráneas e involucra un proceso de transporte recirculatorio e 

indefinido o permanente, este movimiento permanente del ciclo se debe 

fundamentalmente a dos causas: la primera, el sol que proporciona la 

energía para elevar el agua (evaporación); la segunda, la gravedad terrestre, 

que hace que el agua condensada descienda (precipitación y escurrimiento). 

 

Imagen 1: Ciclo hidrológico del agua. 
 

 
Fuente: Ciclo del agua / Edilio Quintero, Ecología agrícola.
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2.2.2.- Aguas subterráneas. 

 

López Geta. J, Fornés Azcoiti, J. (2009) 12, deducen que: 

 
Cuando definimos el significado del agua podemos establecer una 

correlación de varios elementos conectados entre si para generar un 

producto repititivo de varias ramas. En concreto, es aquélla situada bajo el 

nivel freático y que está saturando completamente los poros y fisuras del 

terreno.  Esta  agua  fluye  a  la  superficie de  forma  natural  a  través de 

manantiales, áreas de rezume, cauces fluviales, o bien directamente al mar. 

Puede también dirigirse artificialmente a pozos, galerías y otros tipos de 

captaciones. Se renueva de modo constante por la Naturaleza, merced a la 

recarga. Esta recarga procede principalmente de las precipitaciones, pero 

también puede producirse  a  partir  de  escorrentía  superficial  y  cursos 

superficiales de agua.(sobre todo en climas áridos), de acuíferos próximos 

o de retornos de ciertos usos (destacan los retornos de los regadíos). 

Imagen 2: Nivel freático en aguas subterráneas 
 

 

Fuente: Las aguas subterráneas: Un recurso natural del subsuelo / Juan 

Antonio López, Instituto Geológico y Minero de España, 2009.
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2.2.3.- Acuífero. 
 

 
El acuífero se define como una o más capas subterráneas de roca u otros 

estratos geológicos, que tienen suficiente porosidad y permeabilidad para 

permitir  un  flujo  significativo  de agua  subterránea o  la  extracción  de 

cantidades significativas de agua subterránea. 

Imagen 3: Zonas saturadas y no saturadas en acuífero 

 

Fuente: Medio ambiente y tecnología (Guía ambiental de la UPC) (1998) 

 
2.2.4. Norma Técnica De Diseño: “Opciones Tecnológicas Para Sistemas De 

 
Saneamiento En El Ámbito Rural. 

 
− Objetivos: Este tipo norma tiene como objeto definir las opciones técnicas 

para los proyectos de sistemas de abastecimiento de agua para consumo 

humano y saneamiento en el ámbito rural del Perú. 

− Aplicación: La actual norma va a ser de aplicación obligatoria en los 

proyectos de sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, 

concretamente en lugares rurales de hasta 2,000 habitantes. 

− Definiciones básicas: En la presente norma se debe considerar algunas 

definiciones básicas: 

1.   Agente   biológico   patógeno:   Aquel   elemento   que   va   producir
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enfermedad o daño biológico de un huésped, sea humano, animal o 

vegetal. 

2. Ámbito rural del Perú: Centros poblados que se encuentren entre los 

dos mil (2000) habitantes, ubicados en territorios del país donde los 

propios habitantes han construido su sociedad en base a la oferta de 

los recursos de que disponen, bajo un sentido territorial de 

pertenencia. 

3. Caudal máximo diario: Caudal que tiene agua del día de máximo 

consumo en el año. 

4. Caudal máximo horario: Caudal que tiene agua de la hora máximo 

consumo en el día y máximo consumo en el año. 

5. Caudal promedio diario anual: Caudal de agua que se estima consume, 

en promedio, un habitante durante todo un año. 

6. Conexión domiciliaria de agua: conjunto de piezas y accesorios desde 

la red de distribución del sistema de abastecimiento de agua para 

consumo humano hasta la entrada del domicilio, cuya única finalidad 

es de abastecer de agua a cada una de las viviendas, lotes o locales 

públicos. 

7. Nivel de servicio: Es la manera de cómo se da el servicio al usuario. 

 
Sus niveles de servicio se dan en público o domiciliario. 

 
8. Período de diseño: Tiempo durante el cual la infraestructura deberá 

cumplir su tiempo de vida útil satisfactoriamente. Se realizará según 

ultima normativa vigente dada por las autoridades del Sector. 

9. Periodo óptimo de diseño: Es el tiempo en el cual la capacidad de un
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componente del sistema de agua para consumo humano o saneamiento 

cubre la demanda que se va a proyectar, reduciendo los de costos de 

inversión, operación y mantenimiento, durante el horizonte de 

evaluación y durabilidad de un proyecto. 

10. Población inicial: Número de personas al momento de la formulación 

del proyecto. 

11. Población de diseño: Número de persona con la que se va trabajara al 

final de todo el período de diseño. 

12. Vida útil: Tiempo en donde la infraestructura cumple su ciclo de vida 

útil o equipo que debe ser reemplazado. 

2.2.5. Manual para el diseño de sistemas de agua potable y alcantarillado 

sanitario. 

Entonces, la disponibilidad y el uso de sistemas de abastecimiento de agua 

potable adecuados y necesarios, así como medios higiénicos de colocación 

apropiada de residuos, son partes integrales de a atención de la salud. Debido 

a que en muchas zonas los sistemas de agua de potable y saneamiento están a 

cargo de autoridades que no están ligadas al sector salud, el diseño del 

proyecto y la construcción y mejoramiento de los sistemas hidráulicos urbanos 

requerirán una atención especial en el rubro sanitario. Por lo anterior antes 

expuesto se puede deducir que los sistemas de abastecimiento de aguas y 

disposición de aguas residuales son factores importantes y necesarios para 

prevenir y reducir las enfermedades de tipo hídrico y además deben ser 

adecuados cuantitativamente y cualitativamente, confiables y accesibles si se 

desea  que  sean  eficaces  sanitariamente  y es  requisito  indispensable  que
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realmente se utilicen. Un sistema de abastecimiento de agua potable, tiene una 

función económica muy importante, ya que, al carecer de este elemento, se 

invierte una gran cantidad de tiempo en ir a la fuente de abastecimiento para 

llevar el agua a sus hogares y así satisfacer sus necesidades, especialmente las 

mujeres y los niños son los que lo invierten y cuando el sistema existe, ese 

tiempo se puede emplear en otras labores productivas. 

 
2.2.6.- Análisis microbiológico de las aguas. 

 

Odier, J. (2011) 13, deduce que: 
 

 

Generalidades. Métodos generales de muestreo, transporte y conservación. 

Material de muestreo. Métodos generales de muestreo. Muestreo con 

concentración de la población bacteriana (método de Moore) por adsorción 

sobre gasa hidrófila. Transporte y conservación en el laboratorio. Métodos 

generales de examen bacteriológico de las aguas. Métodos generales de 

recuento después de concentración. Métodos generales de recuento directo 

por numeración de colonias después de siembra sobre (o en) una gelosa 

nutritiva. Método general de recuento en medio líquido por determinación 

del número más probable (NMP). Bacterias indicadoras de contaminación 

y eficacia de tratamiento. Recuento de los gérmenes totales por 

epifluorescencia. Recuento de las bacterias aerobias revivificables 

(gérmenes aerobios mesófilos, heterótrofos). Recuento de los coniformes. 

Recuento de los Enterococcus. Investigación y recuento de las bacterias 

sulfito-reductoras y de sus esporas. Investigación de los bacteriófagos. 

Bacterias específicas. Búsqueda de Campylobacter jejuni. Investigación y 

recuento de Legionella y de Legionella pneumophila. Investigación de las
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leptospiras. Investigación y recuento de Pseudomonas aeruginosa. 

Investigación de Salmonella. Investigación de los estafilococos patógenos. 

Investigación del vibrión colérico y de Vibrio. Investigación de Yersinia 

enterolitica. Investigación de las bacterias sulfato-reductoras (vibriones 

sulfato-reductores). Investigación y recuento de los actinomicetos. Análisis 

viral. Detección de los virus en el agua. Reconcentración de los virus (lana 

de vidrio y microfibra de vidrio). Aislamiento y numeración de los virus. 

 

Identificación de los virus. Métodos moleculares. Parasitología. 

Introducción. Descripción del patógeno. Método. Procedimiento. Las 

amebas libres. Introducción. Patología. Ámbito de aplicación. 

 

2.2.7.- Conducción. 
 

 
Se les llama asi a las estructuras fijas de ida y vuelta en las estaciones de 

conducción de agüitas para fines personales  a las estructuras y elementos 

que sirven para transportar agua desde la captación hasta el reservorio. 

 

2.2.8.- Bomba de agua para superficie (centrífuga). 
 
 

Ortega V. (2005) 14, menciona que: El tipo de bomba más común, 

especialmente en sistemas de bombeo, es la centrífuga. 

 
2.3.- Clasificación de bombas centrífugas según   succión. 

 

 
2.3. 1.- Succión positiva 

 
Su diseño de impulsor corresponde a velocidades específicas bajas, de 500 rpm 

a  1,500  rpm. Está  prevista  para trabajar  en  la  superficie  y generalmente 

acoplada directamente al motor; aunque en ocasiones la transmisión puede
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efectuarse a través de fajas o engranajes. Su aplicación se limita a fuentes de 

agua cuya profundidad respecto a la superficie del terreno es pequeña (altura 

de succión), para sistemas de bombeo se construyen en potencias que van desde 

½ HP hasta 1,000 HP o más. Las hay de un solo impulsor, de etapas múltiples 

en serie o bien doble etapa en paralelo (doble sección). 

2.3.2.- Succión negativa 
 

 

Puesto que la presión en la entrada de la bomba es menor que la atmosférica, 

existirá limitación en el funcionamiento de la bomba si se hace la instalación 

en forma que tienda a producirse en la succión de la bomba, presiones menores 

a la del vapor del agua, a la temperatura de operación. 

Teóricamente al nivel del mar, la presión atmosférica es: P= 14.7 

 
Lb/ Plg 2 = 101497 N/ m 2 

 
Si la densidad del agua, ρ = 1000 (Kg. / m 3); y la gravedad g = 9.8 m/s2. 

 
Entonces, de la ecuación: 

 
H = P/ (ρ X g) = 101947 / 1000 x 9.8 = 10.3 metros 

 
Esto es, el máximo ascenso de succión para una bomba centrífuga al 

nivel del mar, sería idealmente 10.3 metros. 

 

2.3.3.- Tipos de accionamientos para bombas centrífugas 
 

 

2.3.3.1.- Por motor de combustión 
 

 
 

Existen aplicaciones donde la fuente de energía mecánica para ser 

convertida en energía hidráulica, es un grupo motor de combustión 

interna sea por gasolina o por Diesel. Los accionamientos de este 

tipo son a gasolina para potencias bajas hasta el orden de 10 HP y
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para potencias superiores se utilizan motores Diesel. Este tipo de 

accionamientos tiene su aplicación preponderantemente en los 

sistemas de riego, donde la fuente de energía mecánica se acopla al 

equipo de bombeo por medio de una caja de transmisión especial 

denominada cardán. 

 

2.3.3.2.- Por motor eléctrico 
 

 

En lugares donde se dispone de energía eléctrica sea por una red de 

distribución local, sea monofásica o trifásica, o bien, por un 

generador de energía (planta generadora), se hace posible accionar 

los equipos de bombeo por medio de motores eléctricos. En el caso 

del sistema monofásico se tiene la limitación para el equipo 

centrífugo, que en el mercado existen motores monofásicos 

solamente hasta 10 HP. En el sistema trifásico aplicado a equipos 

centrífugos las potencias varían desde HP hasta el orden de 1000 HP 

y más. Los niveles de voltaje pueden ser monofásicos 110 voltios ó 

220 voltios y en su defecto trifásicos 230 voltios, 460 voltios ó 575 

voltios. 

 

2.3.3.3.- Otros tipos 
 

Es posible accionar equipos de bombeo por medio del viento, es 

decir, utilizando un sistema de molino de viento, que transforma la 

energía cinética del viento en energía mecánica rotatoria en el eje de 

la bomba por medio de un sistema de engranajes en ángulo. 25. 

Existen también equipos de bombeo accionados manualmente, es 

decir, haciendo un movimiento de sube y baja en una palanca, se
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crea un vacío o efecto de succión que impulsa el agua hacia la 

superficie. 

 

2.3.4.- Criterios para el diseño de abastecimiento de agua en zonas rurales 
 

 

2.3.4.1. Sistema adecuado de captación en zonas rurales 
 

El agua subterránea en condiciones naturales casi siempre contiene 

los prototipos de óptimas condiciones para ser consumida por las 

personas. Este hecho es particularmente positivo en los acuíferos 

constituidos por gravas y arenas en los que se verifica un proceso 

natural de filtración. Las aguas subterráneas conforman el tipo de 

sistemas más utilizados puesto que las aguas superficiales tienden a 

tener contaminantes y están adheridas a fluctuación de las estaciones. 

En nuestro proyecto nos vemos obligados a diseñar una captación por 

medio de un pozo tubular que se encuentra con una profundidad de 

9m. 
 

 
2.3.7.- Abastecimiento de agua para consumo humano 

De acuerdo con la Norma técnica de diseño Opciones Tecnológicas 

para sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural, (2018)16: menciona 
 

ciertos criterios para un diseño de agua potable. 
 

 
2.3.8.- Criterios de Selección de abastecimiento de agua 

 

 
Se elige la opción tecnología más conveniente para un sistema de 

abastecimiento de agua con finalidad del consumo humano, los criterios 

son los siguientes:
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2.3.8.1.- Tipo de fuente 
 
 

Existen  varios  tipos  de  fuente  de  captación  de  agua,  para  el 

suministro adecuado. 

2.3.8.2.- Sitio de Ubicación de la fuente 
 

 

Este factor determina si el funcionamiento del diseño se debe realizar 

por gravedad o bombeo. Las fuentes de agua, que se ubiquen en una 

cota superior al lugar, el abastecimiento de agua se realizará por 

gravedad y las que se encuentren en una cota inferior a la localidad, 

se realizará por bombeo.



25  

 

2.3.8.3.- Nivel freático 
 

 

La profundidad del nivel freático permite la evaluar que alternativa 

tecnológica usar para el agua de consumo humano en el caso de 

fuente subterránea. Aquella napa que se encuentre más próxima a la 

superficie, permite captar el agua por manantiales, mientras que 

aquellas con capa freática más profunda, requieren otras soluciones 

(galerías filtrantes, pozo profundo o pozo manual). 

2.3.8.4.- Disponibilidad de agua. 
 
 

Se refiere a que la fuente elegida ya sea superficial, subterránea o 

pluvial mantenga una cantidad considerable de agua suficiente para 

el consumo humano y servicios en la vivienda. 

 

2.3.8.5.- Zona de vivienda inundable 
 
 

Se refiere a si la zona donde se efectuara el proyecto es vulnerable a 

las inundaciones de manera continua o por un lapso, por lluvias 

intensas, o por el desborde natural de un cuerpo de agua. 

 

2.3.9.- Almacenamiento y regulación del agua 
 

Un sistema de almacenamiento tiene como finalidad proporcionar el 

líquido  elemento  a  los diversos ramales de  distribución,  con  las 

diversas  presiones  apropiadas  y en  cantidad  necesaria  que  logre 

equilibrar las variaciones de la demanda. Contando con volumen 

complementario en casos de emergencia como incendio.
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La norma es determinante para diseñar estructuras y los diversos 

elementos que corresponden a un adecuado diseño de agua potable en 

zonas rurales para lo cual se utilizara como primer punto el Periodo 

de diseño. 

Tabla 1: Periodo de diseño: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Norma técnica de diseño para zonas rurales RM192- 
2018-Vivienda



 

 
 
 
 
 

Cuadro 1: Algoritmo para la selección del sistema 
 

 
 
 

Fuente: Norma técnica de diseño para zonas rurales (RM192-2018-Vivienda) 
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2.3.10.- Principios de diseño 
 

Para empezar a estimar un sistema de agua potable se requiere saber la 

población futura,  utilizando  el método aritmético,  este contiene la 

siguiente formula: 

 
 

 

Donde 
 

Pd       : Población de diseño 

 
Pi        : Población inicial 

 
r         : Tasa de crecimiento anual (%) 

 
t         : Período de diseño(años) 

 
a)   Donde la tasa de crecimiento del centro poblado donde se realizará el 

estudio establezca concordancia con estudios hechos por INEI, de la 

zona debe concordar con los censos realizados por el INEI, cuando la 

población tiene un incremento negativo debe de ser igual a 0 (r=0) o 

adoptar la tasa de crecimiento para zonas rurales. 

b)  La dotación es el volumen de líquido elemento que las personas usan 

cotidianamente para sus necesidades. 

Tabla 2: Dotación de Agua 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Norma técnica de diseño para zonas rurales (RM192-2018- 

Vivienda). 
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c) En centros educativos debe aplicar la siguiente dotación. 
 

Tabla 3: Dotación en centros educativos 
 

.  
 

Fuente: Norma técnica de diseño para zonas rurales (RM192-2018- 

Vivienda). 
 

 

d) Variaciones de consumo 

 
Consumo máx. Diario (Qmd): considerar un valor de 1,3 del consumo 

 
 
 

 
Qp= (Dot*Pd) / 86400 

 
Qmd= 1.3 x Qp 

 
Donde: 

 
Pd       : Población de diseño 

 
Pi        : Población inicial 

 
r         : Tasa de crecimiento anual 

 
(%) t  : Período de diseño(años) 

 
 
 

 

e) Consumo máximo horario 

 
(Qmh): Considerar un valor de 2,0 de Qp: 

 

 

➢  Q
p = Caudal promedio diario anual en l/s
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➢  Qmd = Caudal máximo diario en l/s 

 

➢   Dot = Dotación en   

➢  Pd      = Poblacion de diseño en habitantes (hab) 
 

 
 

f)  Líneas de impulsión 
 

La línea de impulsión se utiliza para conducir agua desde una menor 

cota hasta una cota ubicada en una zona más alta. La única forma 

de elevar el agua es a través de equipos de bombeo, generalmente 

del tipo centrífugo en sistemas de abastecimiento de agua. La línea 

de impulsión es el tramo de tubería desde la captación hasta el 

reservorio o PTAP. 

 

Imagen 4: Línea de Impulsión 

 
 

Fuente: Norma técnica de diseño para zonas rurales (RM192-2018- 

Vivienda). 

 
g) Diseño del reservorio: 

 
Se recomienda que la ubicación de este sea más próxima al centro 

poblado con una cota que genere una presión mínima esta debe contar
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con una tapa sanitaria, su almacenamiento se considera el 25% del Qp 

cuando se disponga de agua de manera continua y si es discontinuo se 

diseñará como mínimo con el 30% del Qp. 

Imagen 5: Reservorio Apoyado 
 

 
 

Fuente: Norma técnica de diseño para zonas rurales (RM192-2018-Vivienda). 
 
 

h) Línea de aducción: 
 

Tendrá que ser capaz de conducir mínimo el Caudal máximo horario La 

carga dinámica mínima será de 1m y la estática máxima será 50m. Para 

evitar velocidades altas se tiene que evitar pendientes mayores al 30% 

e inferiores   al 0.50%,   así   se   facilitará    su   ejecución                y 

mantenimiento. 

Se diseñará el diámetro para una velocidad mínima de 0,6m/s y máxima 

de 3,0 m/s, teniendo como mínimo 25mm (1”). 

Para la perdida de carga se diseñará con la fórmula de Hazen -Williams 

para tuberías de diámetro superior a 50mm: 

 
 
 
 
 

Para las tuberías de diámetro ≥ 50mm con la ecuación de Fair- Whipple
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La Presión se calculará se con la ecuación de Bernoulli. 
 

 
 

La tubería no debe superar el 75% de la presión especificada por su 

fabricante 

En las piezas especiales y válvulas se hallará las pérdidas de cargas 

 
localizadas ∆Hi con siguiente ecuación: 

 

 
 

 
Imagen 6: línea de aducción 

 

Fuente: Norma técnica de diseño para zonas rurales (RM192-2018- 

Vivienda).
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Imagen 7: Coeficientes para las pérdidas de carga 

 
 
 

Fuente: Norma técnica de diseño para zonas rurales (RM192-2018-Vivienda). 
 
 

 
i) Redes de distribución: 

 
Es un componente del sistema de agua potable, el mismo que permite 

llevar el agua tratada hasta cada vivienda a través de tuberías, 

accesorios y conexiones domiciliarias. 

2.3.  Usos de software WaterCAD 
 

 
Utilizaremos este software para el modelamiento de nuestro diseño de 

abastecimiento de agua, este software genera soluciones para el diseño, y 

permite realizar una simulación hidráulica, WaterCAD permite representar 

los elementos como: Línea (tramos de tuberías), Punto (Nodos
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de Consumo, Tanques, Reservorios, Hidrantes) e Híbridos (Bombas, 

Válvulas de Control, Regulación, etc.) 

Además, determina las diferentes presiones en cada uno de los puntos de 

los ramales denotando el caudal las diversas velocidades y las pérdidas 

generadas en la línea que corresponde al diseño.
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III.- HIPÓTESIS 
 

 

La hipótesis de la investigación no aplica, por ser una tesis descriptiva 
 

 

IV.- METODOLOGÍA 
 

4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Se enfocó en la observación sin la alteración de ningún tipo de variables, 

realizando la búsqueda de información técnica y social como: fichas y 

encuestas para cumplir con los objetivos planteados; con datos reales tomados 

directamente del lugar en estudio, en este caso el Centro Poblado Señor de los 

Milagros, del Distrito de Tambogrande; también a través de calicatas y cálculos 

matemáticos para obtener un sistema básico de agua potable que cumpla con 

las normas de la RM 192 - 2018 - Vivienda. Por lo tanto, tenemos un diseño no 

experimental y de corte transversal. 

El método de investigación se realizará de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 

M                       O                    A                     E                        R 
 

 
 
 
 

❖  M= Muestra 

 
❖  O = Observación 

 
❖  A= Análisis y diseño 

 
❖  E= Evaluación 

 
❖  R= Resultados
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❖  Muestra:  está  comprendida  por  el  sistema  de  agua  potable  de  la 

comunidad Señor de los Milagros 

❖  Observación: en esta etapa se realizaron los estudios técnicos para luego 

poder establecer un plan de estudio 

❖  Diseño: así mismo se realizó el empadronamiento de la comunidad a la 

cual se beneficiará. 

❖  Análisis: para el procesamiento de datos se utilizó los softwares AutoCAD 
 

y WaterCad. 
 

❖  Evaluación:  se  realiza  el  diseño  del  sistema  en  base  la información 

recogida en campo. 

❖  Resultado: se plasma el diseño de abastecimiento de agua potable. 
 
 
 

4.2. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

La siguiente investigación tiene todos los medios metodológicos de tipo 

descriptivo, lo cual se requiere entender los fenómenos y/o aspectos de la 

realidad y estado actual. Es de tipo no experimental, por lo que su estudio se 

fundamenta en la percepción de los acontecimientos sucedidos, se observan los 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, en este caso el mejoramiento 

de distribución más beneficiosa para el Centro Poblado Señor de los Milagros. 

 

4.3. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

El nivel de investigación de esta tesis es del tipo cuantitativo, por el cual 

demuestra singularidad en el análisis, por ello la muestra, la recopilación de 

información,  diseño  correspondiente,  la  evaluación  y los  resultados,  nos 

brinda las características y/o componentes del servicio de agua potable del 

Centro Poblado Señor de los Milagros
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4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 

Universo 
 

El diseño de esta tesis lo componen los diversos diseños de agua potable en 

zonas rurales en la Región Piura. 

 

Población 
 

Está delimitada por todos diseños de agua potable en zonas rurales del Distrito 

de Tambogrande. 

 

Muestra 
 

La muestra corresponde a todas piezas del diseño correspondiente al Centro 

Poblado Señor de los Milagros, del Distrito de Tambogrande, Provincia de 

Piura, Región Piura.



 

 
 
 
 

4.5. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES. 
 

 

Cuadro 2: Definición y operación de variables e indicadores 
 

 
 

Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable, para la mejora de la condición sanitaria de los pobladores del 
Centro Poblado Señor de los Milagros, Distrito de Tambogrande, Provincia y Región Piura - Diciembre 2022. 

 
VARIABLE 

 
VARIABLE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

La  Red  de  distribución 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

Componentes 

 

 
 

del 

DIMENSIONES 

 
-Diseño de la red de agua 

INDICADORE S 

 
- Encuestas         a 

 
 
 

la 
INDEPENDIENTE debe    ser    capaz    de sistema de distribución: potable.  comunidad. 

 
Diseño de 

proporcionar   agua   en 

cantidad   adecuada,   de 

a)Tuberías 

b)Líneas                    de 

-Análisis  del 

para        el 

agua  (apta 

consumo 
 
- Uso   de   GPS   y   nivel 

abastecimiento de 
agua potable. 

gran   calidad   y   a   la 

presión suficiente dentro 

alimentación 

c)Líneas      principales 

humano). 

-Crecimiento 

 topográfico. 

 de la zona de servicio. d)Líneas     secundarias poblacional.  - Planos Topográficos. 

 
 
 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 
Lugar de estudio 

donde se ubica en el 

Centro Poblado Señor 

de los Milagros 

Fuente: Elaboración propia (2023) 

e)Conexiones 
domiciliarias 

-Cálculo de manantial 
de la ladera. 

-Ubicación adecuada del 

reservorio apoyado. 

 

- Red de 

abastecimiento 

de agua potable.
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4.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 

Para la recaudación de datos, se empleará los siguientes instrumentos: Cuaderno 

de datos para recopilación de información, utilización de GPS para la toma de 

coordenadas del diseño hidráulico, plano de ubicación como guía en mi 

desplazamiento en campo, uso de software WaterCAD, Uso de software 

AutoCAD y Uso de software Civil 3D. 

 
4.7.  PLAN DE ANÁLISIS 

 

 

La localización del caserío del que se diseñó la red de agua potable, orientación 

de la captación que se utilizó para el diseño, estudio de calidad de agua en un 

laboratorio, estudio topográfico, para elaboración de planos con software 

AutoCAD, diseño de la red de agua potable con el software Civil 3D. 

Modelamiento de la red de agua potable con el software WaterCAD 

acompañado de la norma R.M.192 – 2018 y plano de ubicación para mayor 

referencia de mí tesis. 
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4.8 Matriz de consistencia 
 

 

Cuadro 3: Matriz de consistencia 

DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA MEJORA DE LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN 

DEL CENTRO POBLADO SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y REGIÓN PIURA - 2022. 

Problema                                                     Objetivos                                                   Hipótesis                                       Metodología 
 

La población del centro poblado Señor 

de los Milagros, no cuenta con un 

sistema de agua potable, por lo que 

sistemáticamente se pretende realizar un 

diseño hidráulico de red de distribución 

que pueda beneficiar a los habitantes del 

centro poblado y puedan hacer uso de 

este recurso como lo es el agua de una 

manera más saludable y así poder evitar 

más enfermedades ocasionadas por el 

mal consumo del agua en la actualidad. 

 
Por lo que surge la siguiente incógnita 

problemática ¿El Diseño del sistema de 

agua potable ubicada en el Centro 

Poblado Señor de los Milagros, Distrito 

de Tambogrande, Provincia de Piura, 

brindará       las      condiciones óptimas 

requeridas de suministro y calidad del 

agua potable? 

El objetivo general de esta investigación es 

diseñar el servicio de agua potable en el centro 

poblado Señor de los Milagros, Distrito de 

Tambogrande, Provincia de Piura, Región Piura. 

 
Los objetivos específicos 
 

 

✓   Proponer el diseño de abastecimiento de agua 

potable, del Centro Poblado Señor de los 

Milagros, distrito de Tambogrande, Provincia 

y región Piura, 2022 

✓   Elaborar  el  diseño  las  redes  de  línea  de 

conducción, reservorio y redes distribución del 

sistema de agua potable, del centro Poblado 

Señor de los Milagros, distrito Tambogrande, 

provincia y región Piura, 2022 
✓   Obtener la condición sanitaria de la población 

del  centro  poblado  Señor  de  los  Milagros, 

Distrito de Tambogrande, Provincia y región 
Piura , 2022 

La hipótesis de la investigación 

es nulo. 

  Investigación tiene por carácter  descriptiva. 

    Teniendo por característica ser cuantitativa. 

    Este diseño fue no experimental y de corte 

transversal 

 
Universo 

El diseño de esta tesis lo componen los diversos 

diseños de agua potable en zonas rurales en la 

Región Piura. 

 
Población: 

Está delimitada por todos diseños de agua 

potable en zonas rurales del Distrito de 

Tambogrande. 
 

 

Muestra: 
La muestra corresponde a todas piezas del 

diseño correspondiente al Centro Poblado 

Señor de los Milagros, del Distrito de 

Tambogrande, Provincia de Piura, Región 

Piura.
 

 

Fuente: Elaboración propia (2023) 
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4.9. Los principios éticos 
 

 

Para el presente estudio de investigación se ha consultado y tomado artículos de 

internet, trabajos de investigación, ponencias, textos y otros documentos que 

tengan y se encuentren relacionados al tema de investigación, respetando la 

autoría de cada uno de ellos. Nuestra investigación tendrá un fundamento en los 

principios éticos que se describe a continuación como son: la responsabilidad, 

honestidad, tipo de investigación y sobre todo tener originalidad en la 

investigación Se pondrá en práctica principios éticos de forma personal al realizar 

esta investigación de manera individual. 
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V Resultados 
 

5.1. Resultado 

 
1)  Herramienta  para  responder  al  primer  objetivo  específico:  Proponer  el 

sistema de agua potable para el Centro Poblado Señor de los Milagros, del 

distrito de  Tambogrande, Provincia  y Región de Piura, para mejorar su 

condición sanitaria de la población – 2022 

 

Cuadro 4: Tipo de sistema de abastecimiento de agua potable 
 

Herramienta para establecer el tipo de sistema de abastecimiento de agua 

potable para el Centro Poblado Señor de los Milagros – 2022. 
 

1.  Tipo de fuente:                                                                  Superficial 
 

2. ¿La ubicación de la fuente es                                              Sí 
favorable?: 

3.  ¿El nivel freático es                                                            Sí 
accesible?: 

4.  ¿Existe frecuencia de lluvias?                                            Sí 
 

5. ¿Existe disponibilidad deagua?                                           Sí 
 

6. ¿La zona donde se ubican las                                             No 
viviendas en inundable? 

Solución de saneamiento:                                                     SGCT 

Ítem (Lista documento):                                                      SA – 03
 

Alternativa de sistema de agua 
potable: 

 

SA – 03(CAPT–M, L-CON, RES, 
DESF, L-ADU, RED

 

Códigos de componentes de agua potable 

CAPT–M           L-CON            RES                 DESF          L-ADU          RED 

Captación       Línea de        Reservorio      Desinfección    Línea de    Red de 
por                  conducción                                                     aducción   distribución 
manantial 

Se concluye que: El diseño del sistema de abastecimiento de agua potablepara 
el centro poblado Señor de los Milagros, será un sistema de abastecimiento 
de agua potable por gravedad con tratamiento, el cual consta de: captación 
por manantial de ladera, línea de conducción, reservorio, con desinfección, 
línea de aducción y red de distribución. 

Fuente: Elaboración propia (2023)
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2)  Herramienta  para  responder  al  segundo  objetivo  específico:  Elaborar  el 

diseño del sistema de abastecimiento de agua potable para el Centro Poblado 

Señor de los Milagros del Distrito de Tambogrande, Provincia y Región de 

Piura, para mejorar su condición sanitaria de la población – 2022. 

a) El diseño del sistema de abastecimiento de agua potable para el Centro 

Poblado Señor de los Milagros, en cuanto al diseño de la cámara de 

captación podemos observar sus características en el Cuadro  4, para 

más detalles ver Anexo Nº 11 (Cálculos). Además, se puede verificar la 

estructura en Anexo Nº 12 (planos). 

 

Cuadro 5: Características de la cámara de captación. 
 

 

Caudal Máximo de la 

Fuente:                                                                     1.50  lt/sg 
Caudal Mínimo de la 

Fuente:                                                                     1.30  t/sg 

             Caudal Máximo Diario:                                            1.00    lt/sg                   

 
1) Definición del ancho de la pantalla: 

Diámetro Tub. Ingreso (orificios):                             2.0  pulg 

Número de orificios:                                                     3  orificios 

             Ancho de la pantalla:                                                1.10    m                       

2) Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda: 

             L=                          1.238    mt                     

3) Longitud vertical de la cábina 
húmeda: 

 

 
 
 

4) Dimensionamiento de la Canastilla: 

 

 
Ht=                          1.00  m 

Tuberia de 

                 salida=      1.50    plg                    

Diámetro de la Canastilla                                              3  pulg 

Longitud de la Canastilla                                         20.0  m 

             Se tendra :                                                                 115    ranuras                           

5) Dimención del  Rebose y de Limpia: 

Tubo del Rebose                                                           2  pulg 

Tubos de  Limpia                                                          2  pulgadas 

 

Fuente: Elaboración propia (2023).
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b) El diseño del sistema de abastecimiento de agua potable para el Centro 

Poblado Señor  de los Milagros en cuanto a la línea de conducción 

podemos  observar sus características en el Cuadro N.º 5, para más 

detalles ver Anexo Nº 11 (Cálculos). Además, se puede verificar la 

estructura en Anexo Nº 12 (planos). 

 

Cuadro 6: Características de la línea de conducción 
 

LINEA DE CONDUCCIÓN
 

Descripción          Diámetro 
(pulg.) 

 

Presión 
(m.c.a.) 

 

Longitu 
d (m) 

 

Velocida 
d (m/seg.) 

 

Tipo de 
tubería

Captación hasta 

reservorio de 

almacenamiento 

 
1.5”                 11             2.36              0.86        Pvc clase 7

Fuente: Elaboración propia (2023) 

 
c) El diseño del sistema de abastecimiento de agua potable para el Centro 

Poblado Señor de los Milagros en cuanto al diseño del reservorio de 

almacenamiento podemos observar sus características en el Cuadro N.º 

6, para más detalles ver Anexo Nº 11 (Cálculos). Además, se puede 

verificar la estructura en Anexo Nº 12 (planos). 

 

Cuadro 7: Características de reservorio 
 

RESERVORIO 
 

Nº DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

1 Volumen del reservorio 5 m3
 

2 Tipo Apoyado 

3 Forma Cuadrada 

4 Largo7ancho 2.10 m 

5 Altura de agua adoptada 1.15 m 

6 Volumen de reserva 0.55 m3
 

7 Volumen de regulación 2.28 m3
 

8 Borde libre 0.30 m 

9 Altura total en el tanque 1.65 m 

10 Tiempo de llenado 1 hora 

Fuente: Elaboración propia (2023)
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3) Herramienta para responder al tercer objetivo específico: Obtener la 

condición sanitaria del Centro Poblado Señor de los Milagros del distrito de 

Tambogrande, Provincia y Región Piura -2022 

 

Cuadro 8: Instrumento de recolección de datos 
 

Encuesta para la mejora de la condición sanitaria de los habitantes 
 

del Centro Poblado Señor de los Milagros de Tambogrande, 2022. 

 
 

1.  ¿Cree Ud. que, al contar con el diseño del sistema de agua 

potable, mejorará la cantidad de agua? 

Sí No Tal vez No opina 

 
 

2.  ¿Cree Ud. que, al contar con el diseño del sistema de agua 

potable, mejorará la calidad de agua? 

Sí No Tal vez No opina 

 
 

3.  ¿Cree Ud. que, al contar con el diseño del sistema de agua 

potable, mejorará la cobertura de agua? 

Sí No Tal vez No opina 

 
 

4.  ¿Cree Ud. que, al contar con el diseño del sistema de agua 

potable, mejorará la continuidad de agua? 

Sí No Tal 

vez 

No opina 

Fuente: Elaboración propia (2022)
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Gráfico 1: Resultados en porcentaje respecto a la cantidad de agua. 
 

 
 

1. ¿Cree Ud. que, al contar con el diseño 

del sistema de agua potable, mejorará la 

cantidad de agua? 
 

 
 

Si: 77% 
 

No: 12% 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sí      No      Tal vez     No opina 
 

Fuente: Elaboración propia (2023). 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 9: Encuesta sobre cantidad de agua potable. 

 
 
 

Según se muestra en el gráfico estadístico N.º 1 los habitantes del Centro 
 

Poblado Señor de los Milagros concluyeron que: 
 

 
 

Sí                                No                         Tal vez                 No opina 
 
 

54 personas, lo que 
 

hace el 77% 

8 personas, lo 
 

que hace el 12% 

7 personas, lo 
 

que hace el 10% 

1 personas, lo 
 

que hace el 1%

 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2023).



47  

 

Gráfico 2: Resultados en porcentaje respecto a la calidad de 

agua. 
 

 
 

2. ¿Cree Ud. que, al contar con el dise ño 

del sistema de agua potable, mejorará la 

calidad de agua? 
 

Tal vez: 12% 

No: 5% 

No opina: 3%

 
 
 
 

Sí: 80% 
 

 
 
 
 

Sí       No       Talvéz       No opina 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2023). 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 10: Encuesta sobre calidad de agua potable. 

 
 
 

Según se muestra en el gráfico estadístico Nº 2 los habitantes del Centro 
 

Poblado Señor de los Milagros concluyeron que: 
 

 
 

Sí                                No                         Tal vez                 No opina 
 

 

56 personas, lo que 
 

hace el 80% 

4 personas, lo 
 

que hace el 5% 

8 personas, loque 
 

hace el 12% 

2 personas, lo 
 

que hace el 3%

 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2023).



Fuente: Elaboración propia (2023). 
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a? 
 

0% 

 

5% 
 

5% 
 

0% 

 

Gráfico 3: Resultados en porcentaje respecto a la cobertura de agua. 
 

 
 

3. ¿Cree Ud. que, al contar con el diseño 

del sistema de agua potable, mejorará la 

cobertura de agu 
 

No opina, 

 
Talvéz, 

 

No, 
 

Sí, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 11: Encuesta sobre cobertura de agua potable. 
 
 
 

Según se muestra en el gráfico estadístico N.º 3 los habitantes del Centro 
 

Poblado Señor de los Milagros concluyeron que: 
 

 
 

Sí                              No                          Tal vez                   No opina 
 
 

56 personas, lo 

que hace el 80% 

4 personas, lo 

que hace el 5% 

10 personas, lo 

que hace el 15% 

0 personas, lo que 

hace el 0%



Fuente: Elaboración propia (2023). 
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Gráfico 4: Resultados en porcentaje respecto a la continuidad de agua. 
 

 

4. ¿Cree Ud. que, al contar con el diseño 

del sistema de agua potable, mejorará la 

continuidad de agua? 
 
 

Tal vez: 8% 

No opina: 0%

 

No: 3%                                                        Sí: 89% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sí      No      Talvéz      No opina 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 12: Encuesta sobre continuidad de agua potable. 
 
 
 

Según se muestra en el gráfico estadístico Nº 4 los habitantes del Centro 
 

Poblado Señor de los Milagros concluyeron que: 
 

 
 

Sí                              No                          Tal vez                   No opina 
 

 

63 personas, lo 

que hace el 89% 

2 personas, lo que 

hace el 3% 

5 personas, lo que 

hace el 8% 

0 personas, lo 

que hace el 0%
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5.2 Análisis de resultados 
 

1. Parar responder al primer objetivo específico: Proponer el diseño del sistema 

de agua potable para el Centro Poblado Señor de los Milagros, del distrito de 

Tambogrande, provincia y región Piura, 2022. Se concluye que: El diseño del 

sistema de abastecimiento de agua potable para el Centro Poblado Señor de los 

Milagros, será un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad con 

tratamiento, el cual consta de: captación por manantial, línea de conducción, 

reservorio, con desinfección, línea de aducción y red de distribución. 

2. Parar responder al segundo objetivo específico: Elaborar el diseño del sistema 

de abastecimiento de agua potable para el Centro Poblado Señor de los Milagros 

del Distrito de Tambogrande, provincia y región Piura, para mejorar su 

condición sanitaria de la población – 2022. Contará con: una Captación por 

manantial de ladera, Línea de conducción de 78 metros pvc 48 mm, Volumen 

de Reservorio con desinfección de 5 m3, Línea de aducción de 236 metros pvc 

60 mm, Red de distribución de 1076 metros pvc 48 y 25 mm y conexiones 

domiciliarias 44 domicilios y un colegio es de 1444 metros pvc 20 mm. 

3. Parar  tercer  al  segundo  objetivo  específico:  Obtener  la  incidencia  en  la 

condición sanitaria del Centro Poblado Señor de los Milagros, del distrito de 

Tambogrande, Provincia y Región Piura, para  mejorar  su  incidencia  en  la 

condición sanitaria de la población – 2022. Sobre cantidad de agua potable: 45 

personas respondieron que sí, lo que hace el 77%; 8 personas respondieron que 

No, lo que haceel 12%; 7 personas respondieron que Tal vez, lo que hace el 

10% y 1 personas No opinan, lo que hace el 1%. Sobre calidad de agua potable: 

 
56 personas respondieron que Sí, lo que hace el 80%; 4 personas respondieron
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que No, lo que hace el 5%; 8 personas respondieron que Tal vez, lo que hace 

el 12 % y 2 personas No opina,lo que hace el 3%. Sobre cobertura de agua 

potable: 56 personas respondieron que Sí, lo que hace el 80%; 4 personas 

respondieron que No, lo que hace el 5%; 10 personas respondieron que Tal vez, 

lo que hace el 15% y 0 personas No opinan, lo que hace el 0%; Sobre 

continuidad de agua potable. 63 personas respondieron que Sí, lo que hace el 

89%;  2  personas  respondieron  que  No,  lo  que  hace  el  3%; 5  personas 

respondieron que Tal vez, lo que hace el 8% y 0 personasNo opinan, lo que hace 

el 0%.
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VI.- Conclusiones 
 
 
 

1. Se concluye que para el sistema de agua potable para el centro poblado Señor 

de los Milagros se propone realizar un sistema por gravedad y con tratamiento. 

2. Se concluye que el diseño del sistema de abastecimiento de aguapotable para 

el centro poblado Señor de los Milagros, será un sistema deabastecimiento de 

agua potable por gravedad con tratamiento, el cual consta de una captación con 

un caudal promedio de 1 lt/sg, una red de conducción de 48 m con diámetrode 48 

mm,un reservorio apoyado de 5.00 m³, una red de aducción de47ml con diámetro 

de 29.4mm, una red de distribución de 1076 condiámetros   de 48 mm y 25mm y 

, 44 conexiones domiciliarias de 20mm de diámetro todas con tuberías de pvc 

clase 7,1 colegio con 1 aula de nivel inicial 3 válvulas de control y 2 válvulas de 

purga. 

3.  Se concluye que más del 56% de los habitantes del Centro Poblado Señor de los 

Milagros respondieron que sí mejoraría la cantidad, calidad, cobertura y 

continuidad del agua con el diseño del sistema de agua potable.



 

 
RECOMENDACIONES 

 

 
1)  Planteado el sistema de agua potable por gravedad se recomienda tener una 

supervisión que se cumpla con usar el tipo de tubería que se ha diseño de 

la red de agua potable para el Centro Poblado Señor de los Milagros 

2)   Elaborado los resultados de presión y velocidad, se recomienda supervisar 

mensual mente el recorrido de la red de agua, y verificar que no esté 

obstruido por materiales como es desmontes o que se malogre por persona 

terceras o por animales. 

3)  Una vez medido y determinado el volumen del reservorio se debe realizar 

el mantenimiento de limpieza por maleza y deterioro de la estructura, 

manteniendo sellada la tapa sanitaria y aseguramiento de la tapa de válvulas 

y no ser manipuladas por personas terceras que puedan dañar los 

accesorios, así también colocar una malla en el tubo de ventilación y evitar 

que ingresen animales pequeños, se recomienda realizar una vez por mes. 

4)  Obtenido el estudio físico, químico y bacteriológico se recomienda el uso 

de hipoclorito de calcio para estabilizar el PH, los cloruros y dureza y 

garantizar una desinfección brindando una calidad de agua potable para ello 

antes desinfectar el reservorio con 4 cucharaditas de hipoclorito de cloro en 

una solución de 2 lts de agua y aplicar en paredes techos, tapa sanitaria. 

Luego proceder con  el sistema de cloración adecuadamente de igual forma 

se recomienda hacer un estudio microbiológico del agua cada 

año y tener un seguimiento de la calidad para el consumo de la población. 
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Anexo 1: Normas legales 
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Anexo 2: Documentos de zonificación 
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 
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Anexo 4: Consentimiento informado 
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Anexo 5: Informe Técnico de Estudio suelos 
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Anexo 6: Panel fotográfico 
 

 
 

Imagen 8: Toma de prueba del agua. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2023) 
 

 
 

Imagen 9: Coordinaciones con las autoridades de la comunidad. 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2023)
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Imagen 10: Levantamiento topográfico 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2023) 
 

 
 

Imagen 11: Levantamiento topográfico 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2023)
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Imagen 12: Gestión con las autoridades de la comunidad de Señor de los Milagros 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2023)
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Anexo 7: Resultado de análisis Físico- químico y microbiológico del 

agua 
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DESCRIPCION 

 

CANTIDAD DE 

CONEXIONES 

 

TIPO DE 

CC.DD. 

DENSIDAD DE 

POBLACIÓN 

(NV/Km2) 

 
POBLACIÓN 

VIVIENDAS DOMESTICAS     
VIVIENDA DOMESTICA NO CONCENTRADA 44 UBS TIPO 1 4 173 

  REDES 1  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS   

1421 Institución Inicial Escolarizado  
1 

 
REDES 1 14142 Institución Educativa Primaria Escolarizado 

Wawa huasi 

INSTITUCIONES SOCIALES   
LOCAL COMUNAL 1 REDES 1 

TOTAL DE VIVIENDAS 42  
TOTAL DE INSTITUCIONES SOCIALES 0  
TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1  

TOTAL DE CC.DD. DE AGUA POTABLE 43  
   

TOTAL DE UBS 43  
 

 

Anexo 8: Cálculos 
 

1)Calculo del caudal de la ladera y  Población, datos obtenidos del INEI y 

encueta realizado en campo, donde se obtiene la densidad de población de 4 

hab/viv. 
                                                DATOS DE CAMPO PARA EL CALCULO DEL CAUDAL DEL MANANTIAL   

 

 
0.2 

 

0.25 

 
 

0.17                         V=  0.006734591 m3 

V=  6.734590625 lts 

 

SEGÚN AFORO 

N° Tiempo sg volumen lts Q lts/sg 

1 7.5 7 0.9333 

2 7.6 7 0.9211 

3 7.5 7 0.9333 

4 7.4 7 0.9459 

5 7.3 7 0.9589 

Promedio 7.46 7 0.9383 

 

CAUDAL DE LA CAPATCIÓN Q=        1.00 Lt/sg 

 
 
 
 
 

 
0
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2) Periodo de diseño se calcula para un tiempo de 20 años, se utilizará el método 

aritmético para calcular el consumo promedio. 
NUMERO DE VIVIENDAS 

 
viviendas dentro del proyecto                                                                                                44 viv. 

 
 

DENSID. De POBLACION 
 

4.12 hab/viv. 
 

POBLACIÓN ACTUAL (Pa) 

 
 
 

Pact. =       173 hab                  173 
 

 
                                                                   Pa =         0 hab 

 
COEFICIENTE DE CRECIMIENTO ( r ) 

 

El coeficiente de crecimiento se ha calculado por el método geométrico, tomando 

Datos del INEI - Censo 2007 y 2017 

DISTRITO TAMBOGRANDE                              ZONA URBANA 
 

Po = 96,451 hab 2007  35,145 hab 2007 

Pf = 107,495 hab 2017  43,979 hab 2017 
 

r = 1.09%         Distrito de Tambogrande Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática - INEI (2007 y 2017) r 

= 2.27%         Distrito de Tambogrande Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática - INEI (2007 y 2017) r 

= 0.35%         Distrito de Tambogrande Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática - INEI (2007 y 2017) 

                  r = 1.09%         RM. 192 - 2018 - VIVIENDA   

POBLACIÓN FUTURA (Pf) 

 
El calculo de la poblacion futura se ha hecho por el método aritmético, con la siguiente fórmula 

 

Pf = 
 

211 hab             UBS C/AH 
211

 

 
 

DOTACIÓN (d) 

 

 
Pf = 

 

 
0 hab            REDES/ SIST. ALCANT.

 

Según RM. 192 - 2018 - VIVIENDA_NTD(Guía de opciones tecnológicas para sistemas de abastecimiento de agua para 

consumohumano y saneamiento en el ambito rural) 

 
Tabla 1. Dotación de agua según opciones de saneamiento 

 

REGIÓN 
SIN ARRASTRE 

HIDRAÚLICO 
CON ARRASTRE HIDRAÚLICO CON REDES 

Costa 60 l/h/d 90 l/h/d 110 l/h/d 

Sierra 50 l/h/d 80 l/h/d 100 l/h/d 

Selva 70 l/h/d 100 l/h/d 120 l/h/d 

 

CONSUMO PROMEDIO DIARIO ANUAL (Qp) 
 

 
 

 
Qprom.=   0.220 l/s
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La cantidad de alumnos por institución se obtendrá según datos del ESCALE - MINEDU 

 
 

N° 
Código 

modular 

 
Nombre 

Nivel/ 

Modalidad 

Gestión/ 

Dependencia 

 
Dirección 

Dep./ 

Provincia/ 

Distrito 

Asistentes 

(2020) 

Alumnos 

(2020) 

Profesores 

(2020) 

 
Total (2020) 

Proy. (20 

años) 

 
1 

 
1715564 

 
1421 

 

Incial 

escolarizado 

 

Pública - Sector 

Educación 

 

Santa Rosa de 

Curvan 

Piura 

/Piura/Tambogr 

ande 

  
16 

 
1 

 
17 

 
21 

TOTAL 0 16 1 17 21 

 

Fórmula para calcular el consumo estudiantil 
 

 
 

 
 

GASTO PROMEDIO DEL DIA POR UN AÑO 

 
GASTO PROMED. (Qp) (Qproducción lts/sg) 

 
Consumo 

D 1=                                          0.005 l/s estudiantil nivel 

inicial 

 
 
 
 
 

Q mtotal=        0.225 l/s

 
 

 
Qp =             0.225 l/s 

 

 
GASTO MÁX. POR DIA (Qmd) 

 

 
 
 

Qmd=            0.293 l/s 
 

 
GASTO MÁX. POR HORAS (Qmh) 

 

 
 
 

Qmh=            0.450 l/s
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0.450 l/s  
 V. Reservorio Adoptado 

5.00 m3  
 

 
 

VOLUMEN DEL RESERVORIO 

 

El volumen de almacenamiento será del 25% de la demanda promedio anual (Qp), 

siempre que el suministro de agua sea continuo. Si el suministro es discontinuo, la 

capacidad será como mínimo del 30% de Qp. 

 

Suministro de Agua Continuo                                                      25% 

Suministro de Agua Discontinuo                                                  30% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.Res.=           4.86 m3                            V.Res.=         5.00 m3 
 
 

 
RESUMEN DE DATOS PARA EL DISEÑO 

 
A.1. POBLACION ACTUAL TOTAL CON UBS-AH                                                            173 hab 

A.2. POBLACION ACTUAL TOTAL CON REDES DE ALC._S1                                        0 hab B. 

TASA DE CRECIMIENTO (%)                                                                                       1.09% C. 

PERIODO DE DISEÑO (AÑOS)                                                                                    20 años 

D.1. POBLACION FUTURA - UBS C/AH                                                                              211 hab 

D.2. POBLACION FUTURA - REDES DE ALC._S1                                                             0 hab 

E.1. DOTACION CON UBS-AH (LT/HAB/DIA)                                                                   90 l/h/d 

E.2. DOTACION CON REDES DE ALC. (LT/HAB/DIA)                                                     110 l/h/d 

F. DEMANDA DE CONSUMO (LT/SEG) 

Gasto Promed. (Qm)                                                       0.220 l/s 

Gasto de Estudiantes (D1 + D2+D3)                              0.005 l/s 

Consumo de Ins. Soc. (D4)                                             0.000 l/s 

Consumo Total (Qmt)                                                     0.225 l/s 

G. CAUDAL PROMEDIO (Qp)                                                                                            0.225 l/s 

H. GASTOMAX. POR DÍA (Qmd)                                                                                      0.293 l/s 

I. CAUDAL DE LAS FUENTES 

 
 
 

CAP: MANANTIAL 

GUINEAL 

 
 
Según aforo                                                                        14.930 l/s             La fuente abastece

J. CONSUMO  MÁXIMO HORARIO (Qmh) 

K. VOLUMEN  DEL RESERVORIO 

VOL. ALMACENAMIENTO = VOL. REGULACION = 0.25 * Qp * 86400/1000 

Volumen de reservorio existente en buen estado                                                                   0.00 m3 

Volumen a complementar  con nuevo reservorio                                                                    5.00 m3 

 
 
5.00 m3

Volumen requerido para abastecer                                                                                          5.00 m3                                     5.00 m3
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3)Calculo de la velocidad y presión en el sistema de agua potable C.P. Señor de los 

Milagros. Se ingresa los datos obtenidos como es el caudal del reservorio, ubicación 

y distribución del sistema de agua, cotas y volumen del reservorio. Todos estos datos 

se ingresan al programa WATERCAD. 
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Velocity Headloss 
(m/s) Gradient 

 

 

 

FlexTable: Junction Table 
 
 

ID   Label  Elevation Zone Demand Demand Hydraulic Grade Pressure  
     (m)  Collection (L/s) (m) (m H2O) 

  

33 
 

J-1 
   

73.00 
 

<None> 
<Collection: 1 
items> 

 

0.029 
 

84.37 
  

11 

  

34 
 

J-2 
   

73.00 
 

<None> 
<Collection: 1 
items> 

 

0.01 
 

84.36 
  

11 

  

35 
 

J-3 
   

70.00 
 

<None> 
<Collection: 1 

items> 

 

0.059 
 

84.21 
  

14 

  

36 
 

J-4 
   

67.00 
 

<None> 
<Collection: 1 
items> 

 

0.118 
 

83.45 
  

16 

 
 

37 
 

J-5   
 

73.00 
 

<None> 
<Collection: 1 
items> 

 

0.01 
 

84.34  
 

11 

  

38 
 

J-6 
   

70.00 
 

<None> 
<Collection: 1 

items> 

 

0.029 
 

84.32 
  

14 

  

39 
 

J-7 
   

70.00 
 

<None> 
<Collection: 1 
items> 

 

0.039 
 

84.30 
  

14 

  

40 
 

J-8 
   

65.00 
 

<None> 
<Collection: 1 
items> 

 

0.078 
 

84.07 
  

19 

  

41 
 

J-9 
   

63.00 
 

<None> 
<Collection: 1 
items> 

 

0.069 
 

84.06 
  

21 

FlexTable: Pipe Table 
 

ID Label     Length (Scaled) 

(m) 

Start Node        Stop Node        Diameter 
(mm) 

Material      Hazen-Williams 
C

 (m/m) 

42 P-1 78 R-1 T-1 48.0 PVC 150.0 1.22 0.032 

43 P-2 236 T-1 J-1 60.0 PVC 150.0 0.86 0.001 

44 P-3 37 J-1 J-2 48.0 PVC 150.0 0.80 0.000 

45 P-4 161 J-2 J-3 25.0 PVC 150.0 0.62 0.001 

46 P-5 271 J-2 J-4 25.0 PVC 150.0 0.64 0.003 

47 P-6 65 J-1 J-5 48.0 PVC 150.0 0.62 0.000 

48 P-7 79 J-5 J-6 25.0 PVC 150.0 0.66 0.000 

49 P-8 129 J-5 J-7 48.0 PVC 150.0 0.60 0.000 

50 P-9 145 J-7 J-8 25.0 PVC 150.0 0.66 0.002 

51 P-10 189 J-7 J-9 25.0 PVC 150.0 0.64 0.001 

 
 

 

4) MEMORIA CÁLCULO ESTRUCTURAL 
 

1.          OBJETIVO 
 

La presente Memoria de Cálculo corresponde al análisis, cálculo y diseño estructural del 

reservorio cuadrangular apoyado de 5m3 de concreto armado, conforme con los planos del 

proyecto arquitectónico. 

 
2.          ALCANCE 

 
El proyecto estructural a desarrollar se basará en proponer medidas óptimas para el buen 
desempeño estructural de los reservorios a diseñar; sometidas a cargas de gravedad, cargas 
impulsivas, convectivas y solicitaciones sísmicas. Estos reservorios serán modelados según
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los parámetros de la actual la Norma ACI 350.3-06 teniendo en consideración las hipótesis 
de análisis asumidas indicadas en el Capítulo 1.6.5 correspondiente a los Criterios de Diseño. 

 

 

3.          DESCRIPCIÓN DEL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL 
 

La estructura proyectada consta de una configuración cuadrada con dimensiones internas de 
2.10m x 2.10m con una altura de útil de agua de 1.1m. Los muros de concreto armado son de 
15cm de espesor y el techo es una losa maciza de 0.15m. de espesor, se proyecta con un 
borde libre de 0.55m 

 
La cimentación será a base de cimiento armado debajo de los muros y una losa de fondo de 
0.20m de espesor, cimentadas a una profundidad determinada, según los resultados de 
estudio de suelos. La profundidad de cimentación dependerá del proyecto en particular y sus 

consideraciones de cálculo están detalladas en la respectiva memoria. 
 

Ilustración 1: Planta de techo del Reservorio Apoyado de 5m3
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural
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Ilustración 2: Corte Típico del reservorio apoyado de 5m3
 

 
 

Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 
 
 

 

4. 
 
 
 

 

NORMATIVA APLICABLE 
 

Norma Técnica de Edificación E.030: Diseño Sismo Resistente. Reglamento Nacional 
  de Edificaciones (RNE) 

  Norma Técnica de Edificación E.060: Concreto Armado. Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE) 

  Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures and Commentary (ACI 

  350.3-06) 

  Guide for the analysis, Design and Construction of Elevated Concrete and Composite 
Steel-Concrete Water Storage Tanks (ACI 371) 

 

5. 
  

CRITERIOS DE DISEÑO 
 

El análisis estructural del reservorio apoyado se realizó con un software de ingeniera 

estructural (SAP2000 – Versión 14.2.0). La estructura fue analizada mediante un modelo 

tridimensional. En el análisis se supuso comportamiento lineal y elástico. 

 
Los elementos de concreto armado (losa, muros y cimentación) se modelaron con elementos 

tipo Shell. En el presente modelo se analizó considerando sólo los elementos estructurales, 

sin embargo, los elementos no estructurales han sido ingresados en el modelo como 

solicitaciones de carga debido a que no son importantes en la contribución de la rigidez y 

resistencia del reservorio. 

 
Este es un reservorio cuadrado, con una capacidad útil de almacenamiento de agua de 5m³, 
con cota de fondo de 0.00 msnm, con caja de válvulas, descarga de limpia y rebose. Cuenta
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con una vereda perimetral para su circulación, protección de la infraestructura y sus 
instalaciones. 

6.          ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
 

Para la identificación del tipo de suelo en el análisis sísmico y diseño de la cimentación, se 

debe considerar los resultados obtenidos del Estudio de Mecánica de Suelos. 
Para el desarrollo de la presente estructura se consideró los siguientes valores: 

 
      Capacidad portante del terreno: 1.0 kg/cm2

 

      Angulo de fricción interna: 30° 

      Cohesión del terreno: 0.0 kg/cm2
 

      Peso específico del terreno: 2.0 ton/m3
 

      Profundidad de cimentación: 0.00 m 

      Presencia de nivel freático: Ninguna 

      Agresividad del suelo: Alto (Usar Cemento Tipo V) 
 

 

7.          PARÁMETROS EMPLEADOS EN EL DISEÑO 
 

      Categoría de Uso: Categoría “A” Edificaciones Esenciales: 

o Factor U = 1.5 (Tabla N°5 - E.030-2016). 

    Se consideró un suelo de perfil S3. De acuerdo al RNE y la Norma de Diseño 
Sismoresistente, clasifica como suelo con perfil S3, con un factor S=1.10, Tp=1.0 seg. y 
TL=1.60 seg. (Tabla N°3 y 4 - E.030-2016) 

      Se asume la zona con mayor sismicidad del territorio peruano, el cual corresponde a la 
Zona 4, por ende, el facto será: Z=0.45 (Tabla N°1 - E.030-2016). 

      Factor de reducción de la respuesta sísmica, se describirá enseguida: 
o Factor de reducción para la componente Convectiva:       R=1. (ACI 350) 
o Factor de reducción para la componente Impulsiva:         R=2. (ACI 350) 

 
8.          CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

 
Para efectos del análisis realizado a los reservorios, se han adoptado para los elementos 
estructurales los valores indicados a continuación: 

 
      Concreto Armado: f’c = 280 kg/cm2                        (Ec = 250998 kg/cm2). 

      Acero de refuerzo: fy = 4,200 kg/cm2                     (Es = 2000000 kg/cm2). 
 

 

9.          CARGAS 
 

El código del ACI 350-06 Code Requirements for Environmental Engineering Concrete 
Structures considera para el análisis de estructuras que almacenan líquidos las cargas de: 

 
      Carga muerta (D) 

      Carga Viva (L) 

      Carga de sismo (E) 

      Carga por presión lateral del fluido (F) 

      Carga de techo (Lr) 

      Carga por presión lateral del suelo (H) 

      Carga de lluvia (R) 

      Carga de nieve (S)
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      Carga de viento (W) 

      Fuerza debido a la retracción, contracción de fragua y/o temperatura (T) 
Para el análisis del reservorio apoyado se consideró el efecto de las cargas de gravedad, 
cargas sísmicas y cargas debido a la presión hidrostática del agua. 

 
CARGAS DE GRAVEDAD 
Las cargas permanentes y sobrecargas son aquellas que indican el RNE, Norma de Cargas E- 
020. 

 
CARGA MUERTA 

Considerado como el peso propio de cada elemento de la edificación. 
 

Peso del Concreto                                                 = 2,400 kg/m3
 

Peso Albañilería Maciza                          = 2,000 kg/m3
 

Peso de Acabados                                                 = 50 kg/m2
 

Peso de Losa Maciza e=0.15 m               = 360 kg/m2
 

Peso del Clorador                                                  = 145 kg/m2
 

 
CARGA VIVA 
Las cargas vivas utilizadas según norma tuvieron que ser afectadas por el factor de reducción 
de 0.50 para el análisis sísmico: 

 
Sobrecarga de 100 Kg/m2 (techos) 

 
CARGAS DINÁMICAS LATERALES 

 
SISMO 
Se ha elaborado de acuerdo a la norma de Diseño Sismo-Resistentes E-030 y a la Norma de 
Diseño Sísmico de Estructuras Contenedoras de Líquidos ACI 350.3-06 

 
COMBINACIONES DE CARGAS DE DISEÑO EN CONCRETO ARMADO 

 
Para determinar la resistencia nominal requerida, se emplearon las siguientes combinaciones 
de cargas: 

 
Combinación 1:             1.40 D + 1.70 L +1.70 F 
Combinación 2:             1.25 D + 1.25 L + 1.25 F + E 
Combinación 4:             0.90 D +  E 

 
Además, el Reglamento establece factores de reducción de resistencia en los siguientes 
casos: 

Tabla 1 Factores de Reducción de Resistencia 
 

 

Solicitación 
Factor f de 

Reducción 

- Flexión 0.9 

- Tracción y Tracción + Flexión 0.9 

- Cortante 0.85 

- Torsión 0.85 

- Cortante y Torsión 0.85 

- Compresión y Flexo compresión 0.7 
Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural
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10.       CRITERIOS DE ESTRUCTURACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO 
 

Calidad del Concreto: 
La Norma E.060 de Concreto Armado en la tabla 4.2, recomienda una máxima relación agua 
cemento y una resistencia a la compresión mínima según la condición de exposición a la que 
estará sometida la estructura. 

 
Tabla 3 Requisitos para Condiciones Especiales de Exposición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 

 
La resistencia del concreto a la compresión f’c para reservorios será de 280 kg/cm2 y una 
relación máxima de agua cemento igual a 0.50. 

 
Determinación de límites de exposición: 
En el ACI 350-06, para estructuras de retención de líquidos, la exposición ambiental normal 
se define como la exposición a líquidos con un pH superior a 5, o la exposición a soluciones 
de sulfato menor a 1,000ppm. Una exposición ambiental severa excede estos límites. 

 
Esta determinación es importante para poder definir el tipo de cemento a utilizar en el 

concreto. Para el presente diseño se está considerando condiciones severas por lo que se 

emplea cemento tipo V. 
 

Espesores Mínimos: 

Para un adecuado comportamiento el ACI 350-06 recomienda: 

 Espesor mínimo de muros de 15cm o 20cm (para conseguir por lo menos 5cm de 
recubrimiento) 

         Muros con altura mayor a 3.00m utilizar un espesor de pared de 30cm como mínimo. 

         Separación máxima del refuerzo: 30cm. 
 

Recubrimientos Mínimos: 
Se define como recubrimiento mínimo, al espesor de concreto de protección para el acero de 
refuerzo, el ACI 350-06 (tabla 7.7.1) recomienda para concreto no presforzado los 
recubrimientos mínimos descritos:
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Tabla 4: ACI 350-06 (tabla 7.7.1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 

 
         Recubrimiento en losa de techo  = 2.00 cm 

         Recubrimiento en muros                         = 5.00 cm 

         Recubrimiento en losa de fondo = 5.00 cm 
 

 
 

11.       CÁLCULO DE FUERZAS DINÁMICAS LATERALES 
 

Se presenta el análisis y cálculo de fuerzas laterales del reservorio rectangular descrito, según 

las recomendaciones del comité 350 de ACI. En el ejemplo se han simplificado algunas 

características de la estructura, las cuales son las siguientes: 

 
         Se supone que no contiene cubierta. 

 No se incluye en el análisis la existencia de las canaletas de alimentación y de desfogue 

del líquido. 

 Tampoco se ha considerado un empuje exterior de tierras, como normalmente ocurre 
con los depósitos enterrados o semienterrados. 

 
Geometría del Reservorio: 

 
         Tirante del Líquido (HL)                                      = 1.23 m 

         Longitud del Depósito Interior (B)                       = 2.10 m 

         Espesor de la Pared de Reservorio (tw)   = 0.15 m 

         Altura de la Pared de Depósito (Hw)                    = 1.68 m 

         Peso de la Cubierta del Reservorio (Wr) = 2,433 kg 

         Ubicación del C.G. de la cubierta, respecto a la base del mismo (hr) = 0.00m 

 
Datos Sísmicos del sitio: 

 
         Factor de Zona Sísmica                           = 0.45 

         Coeficiente de Perfil de Suelo (S)                        = 1.10 

         Factor de Importancia (I)                                      = 1.50



113  

 

 

Factores de Modificación de la Respuesta (ACI 350.3): 

 
Son coeficientes que representan el efecto combinado de la ductilidad, la capacidad para 
disipar energía y su redundancia estructural. 

 
Rwi= 2.00 

 
El valor anterior corresponde a la componente impulsiva en los tanques articulados o 
empotrados en su base, apoyados en el terreno (tabla 4(d)) 

 
Rwc= 2.00 

 
de la misma tabla 4(d), corresponde a la componente convectiva del líquido acelerado. 

 
Cálculo de los Componentes del Peso (Sección 9.2 para Tanques Rectangulares (ACI 
350.3): 

 
         Peso del Líquido (WL)                                         = 5,424 kg 

         Peso de la Pared del Reservorio (Ww1)               = 5,443 kg 

         Peso de la Cubierta del Reservorio (Wr)              = 2,434 kg 

         Peso de la Componente Impulsiva (Wi)               = 3,306 kg 

         Peso de la componente Convectiva (Wc)             = 2,327 kg 

         Coeficiente de Masa Efectiva (ε)                                       = 0.74 

         Peso Efectivo del Depósito inc. la cubierta (We) = ε Ww1+Wr = 6,462 kg 

 
Puntos de Aplicación de los Componentes del Peso, excluyendo la Presión en la base, 
EBP (EBP: excluye la presión en la Base (9.2.2)): 

 
         Hi = 0.46 m 

         Hc = 0.75 m 

 
Puntos de Aplicación si se considera la Presión en la Base (IBP) (IBP: incluye la Presión 
en la Base): 

 
         H’i = 0.86 m 

         H’c = 0.96 m 

 
Dónde: Hi, H’i, Hc y H’c son las alturas desde la base del reservorio, al centro de gravedad 
de la fuerza impulsiva y convectiva respectivamente. 

 
Propiedades Dinámicas (9.2.4): 

 
 Masa por unidad de ancho del Muro (mw)                                                  =            62 

kg.s2/m 

         Masa impulsiva del Líquido por unidad de ancho (mi)                  = 80 kg.s2/m 

         Masa Total por unidad de Ancho (m)                                             = 142 kg.s2/m 

         Rigidez de la Estructura (K)                                                           = 34,104,220 kg/m 

         Altura sobre la Base del muro al C.G. del muro (hw)                    = 0.84 m 

         Altura Resultante (h)                                                                                    = 0.63 m 

         Frecuencia de Vibración Natural componente Impulsiva (ωi)       = 651.93 rad/s
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         Frecuencia de Vibración Natural componente convectiva (ωc)     = 3.75 rad/s 

         Periodo Natural de Vibración correspondiente a (Ti)                     = 0.01 s 

         Periodo Natural de Vibración correspondiente a (Tc)                    = 1.68 s 

 
Factores de Amplificación Espectral: 

 
 Factor de amplificación espectral dependiente del periodo en el movimiento horizontal 

de la componente impulsiva (para 5% del amortiguamiento crítico) 
 

Ci = 2.62 

 
 Factor  de  amplificación  espectral  dependiente  del  periodo,  en  el  movimiento 

horizontal de la componente convectiva (para 5% del amortiguamiento crítico) 
 

Cc = 1.33 

 
Presiones Sísmicas sobre la Base: 

 
Las paredes de la estructura contenedora del líquido, en adición a las presiones estáticas se 

diseñarán para las siguientes fuerzas dinámicas: 

 
a)   Las Fuerzas de Inercia de la Masa de la Pared y de la Cubierta Pw y Pr 
b)   La Presión Hidrodinámica Impulsiva del Líquido contenido Pi 

c)   La Presión Hidrodinámica Convectiva del Líquido contenido Pc 
d)   La Presión Dinámica de los Suelos  Saturados y No Saturados sobre la porción 

enterrada de la Pared 
e)   Los Efectos de la Aceleración Vertical. 

 

 Fuerza de Inercia de la Pared (Pw) = 5,052 kg 

= 2,259 kg  Fuerza de Inercia de la Cubierta (Pr) 
 Fuerza Lateral de la Masa Impulsiva (Pi) = 3,069 kg 
 Fuerza Lateral de la Masa Convectiva (Pc) = 2,192 kg 

 

Cortante Total en la Base, Ecuación General: 
 

V = 10,609 kg 

 
Aceleración Vertical (4.1.4): 

 
Carga hidrostática qhy a una altura y: 

�ℎ𝑦  = ��𝐿 (�𝐿  − �)
 

La presión hidrodinámica por efecto de la aceleración vertical se calcula mediante: 
� �ℎ𝑦  = ����� 

�𝑖 
. �ℎ𝑦

 

Donde, Cv=1.0 (para depósitos rectangulares) y b=2/3. 

 
Ajuste a la Presión Hidrostática debido a la Aceleración Vertical:
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         Presión Hidrostática Superior: 0.0 kg/m2
 

         Presión Hidrostática en el Fondo: 1,230 kg/m2
 

         Presión Hidrostática Superior por efecto de Aceleración Vertical: 0.0 kg/m2
 

         Presión Hidrostática en el fondo por efecto de Aceleración Vertical: 290.6 kg/m2
 

 
Combinación de las fuerzas dinámicas para tanques rectangulares (5.3.2): 

Distribución de la fuerza dinámica sobre la base: 

Las paredes perpendiculares a la fuerza sísmica y la porción delantera del depósito recibirán 
una carga perpendicular a su plano (dimensión B), a causa de: 

 
a)   La Fuerza de Inercia propia de la Pared Pw. 
b)   La Mitad de la Fuerza Impulsiva Pi. 
c)   La Mitad de la Fuerza Convectiva Pc. 

 
Los muros paralelos a la fuerza sísmica se cargan en su plano (dimensión L), por: 

 
a)   la fuerza de inercia propia de la pared en su plano. 
b)   las  fuerzas  laterales  correspondientes  a  las  reacciones  de  borde  de  los  muros 

colindantes. 
 

Superpuestos a estas fuerzas laterales no balanceadas, debe estar la fuerza hidrodinámica 

lateral, que resulta de la presión hidrodinámica debido al efecto de la aceleración vertical p vy 

que actúa en cada pared. 

 
Las fuerzas hidrodinámicas a una altura y dada desde la base, se determinada mediante la 

ecuación: 

 

 
 

La distribución vertical, por unidad de alto de muro, de las fuerzas dinámicas que actúan 
perpendicular al plano del muro, pueden asumirse como muestra la siguiente figura: 

 
Ilustración 3 Fuerzas Dinámicas Actuantes en el Muro
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Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 

De las expresiones anteriores se obtienen las siguientes expresiones para la distribución de la 
presión de las cargas sobre el muro: 

 
         La Presión Lateral por Aceleración Vertical: Phy= 390.6 - 236.25y (kg/m2) 

         La Presión Lateral de Carga de Inercia: Pwy       = 247.3 (kg/m2) 

         La Presión Lateral de carga impulsiva: Piy                       = 1,043.1 - 730.27y (kg/m2) 

         La Presión Lateral de Carga Convectiva: Pcy      = 144.9 + 454.27y (kg/m2) 

 
Factor de Seguridad ante Volteo: 

 
         Factor de Seguridad Mínimo                                : 1.50 

         Momento de Volteo en la Base del Reservorio: 11,034 kg-m 

         Factor de Seguridad                                              : 1.50 
 

 
 

12.       MODELACIÓN DEL RESERVORIO EN EL PROGRAMA DE ANÁLISIS 
 

Se asignó las cargas de gravedad tanto como carga muerta y viva, así como las presiones 

hidrodinámicas e hidrostáticas para el cálculo de los momentos y cortantes últimos actuantes 

en los muros y losas del reservorio para el diseño estructural. 
 

Cagas de gravedad asignadas a losa de techo: 

 
         Acabados                       = 50 kg/m2

 

         Carga Viva                     = 100 kg/m2
 

         Carga de Cabina de Clorador: Se asigna como una carga distribuida en losa. 
 

Ilustración 4 Modelo Estructural con Software de Reservorio de 5m3
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Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 

 
 
 
 
 

Ilustración 5 Diagrama de Momento de Flexión en Muros y Losas de Reservorio de 
5m3

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural
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Ilustración 6 Diagrama de Cortante en Muros y Losas de Reservorio de 5m3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 
 

 
 
 

13.       DISEÑO EN CONCRETO ARMADO DE RESERVORIO 
 

14.         Diseño de los Muros del Reservorio 
 

El diseño de los muros de concreto armado para el reservorio, verificará el momento último 
de flexión a partir del modelo tridimensional. 

 
Así mismo, el cálculo de la armadura del muro verificará las condiciones mínimas de 

servicio, es decir, evitar el agrietamiento y fisuración en los muros y losas por solicitaciones 

de flexión y tracción. 

 
         Momento Último Máximo M11    = 250 kg-m 

→ ø3/8’’@ 1.07m (2 malla) 

 
         Momento Último Máximo M22    = 330 kg-m 

→ ø3/8’’@ 0.81m (2 malla) 

 
         Cortante Último Máximo V23                            = 1,050 kg 

→ Esfuerzo de Corte Último < Resistencia del Concreto a 
Cortante 

 
         Cortante Último Máximo V13        = 1,400 kg 

→ Esfuerzo de Corte Último < Resistencia del Concreto a 
Cortante
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         Tensión Última Máxima F11                                = 2,000 kg 
→ ø3/8’’@ 1.34m (2 malla) 

 
•           Área de Acero Mínimo por Contracción y Temperatura: 

En función a la longitud del muro entre juntas se determina la cuantía de acero por 
temperatura. 

Cuantía de temperatura               = 0.003 
→ ø3/8’’@ 0.32m (2 malla) 

 
Ilustración 7: Área de Acero Mínimo por Contracción y Temperatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 

 
 Espaciamiento máximo para evitar el agrietamiento: Para un ancho máximo de grieta 

de 0.33mm, empleando las siguientes expresiones: 

 

 
 

 
 

 
 

Se empleará un espaciamiento máximo de: Smáx    = 26 cm. 
 

 
 

15.         Diseño de Losa de Techo del Reservorio 
 

El diseño de la losa de techo de concreto armado para el reservorio verificará el momento 
último de flexión a partir de las cargas de gravedad y el control del agrietamiento y 
fisuración. 

 
Ilustración 8 Diagrama de Momentos en la Losa de Techo para Reservorio de 5m3
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Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 

 
         Momento Último Máximo                       = 150 kg-m 

→ ø3/8’’@ 2.23m (1 malla inferior) 

 
         Cuantía por Temperatura                         = 0.003 

→ ø3/8’’@ .16m (1 malla inferior) 
 

 
 

16.         Diseño de Losa de Fondo de Reservorio 
 

El diseño de la losa de techo de concreto armado para el reservorio verificará el momento 

último de flexión a partir de las cargas de gravedad y el control del agrietamiento y 

fisuración. 

 
         Momento Último Máximo Positivo                      = 323 kg-m 

→ ø3/8’’@ .82m (malla superior) 

 
         Momento Último Máximo Negativo                    = 676 kg-m 

→ ø1/2’’@ .70m (malla inferior) 

 
         Cuantía por Temperatura                                      = 0.003 

→ ø3/8’’@ .32m (2 malla) 

 
         Espaciamiento Máximo por Agrietamiento          = 0.25m 

 
17.         Resumen del Acero de Refuerzo: 

 
         Muros                            : ø3/8’’@0.25m (Doble malla)

mailto:@0.25m
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         Losa de Techo  : ø3/8’’@0.15m (Malla inferior) 

         Losa de Fondo  : ø3/8’’@0.25m (Doble malla) 

         Zapata de Muros            : ø1/2’’@0.20m (Malla inferior) 
 

 
 

18.       CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL 
 

La presente memoria de cálculo es un ejemplo del diseño de la estructura de un reservorio 
apoyado, por lo tanto, el ingeniero estructural es responsable del uso de la presente 
información tomando en cuenta todos los supuestos asumidos en el presente diseño. 

 
A continuación, se describe consideraciones generales que el ingeniero responsable debe 
tener en cuenta para el diseño y ejecución en relación al aspecto estructural: 

 
    La capacidad portante del presente diseño es de 1.0 kg/cm2. Es un valor bajo y desfavorable. 

Para capacidades portantes menores es preferible ubicar en otra zona, mejorar el suelo o 
cimentar sobre suelo de mayor capacidad (mayor profundidad). 

 
       El ángulo de fricción interna, la cohesión y el peso específico de terreno son propiedades 

asociadas a la granulometría y/o tipo de suelo, e influyen solo en el peso sobre la 
cimentación y la capacidad de carga del suelo. 

 
       El presente diseño considera el factor de Zona 4 y el perfil de tipo S3. Valores asumidos 

por ser condiciones sísmicas desfavorables en nuestro país. 

 
       Los reservorios deben procurar tener dimensiones cuasi-cuadradas ya que proporcionan 

mayor regularidad en planta en el aspecto estructural, permite el reuso de encofrado y es 

posible un incremento de la productividad en el pre-armado del refuerzo. 

 
       Ningún reservorio podrá usar un concreto de resistencia de diseño menor a 280 kg/cm2. 

       Las cargas asumidas en el presente diseño son las más incisivas para nuestro medio, por lo 

tanto, son las mínimas que a considerar. Sin embargo, debido a los acontecimientos 

climáticos suscitados en nuestro país y al tipo de proyecto en particular, el ingeniero 

estructural debe tener en cuenta otros tipos de carga de ser necesario. 

 
       Para reservorios apoyados mayores a 40m3 de capacidad, es recomendable que los techos 

tengan forma de cúpula, ya que las luces libres de la estructura pueden demandar espesores 

mayores, incrementando riesgos por deflexión. Si por algún motivo, la losa de techo no 

puede ser en forma de cúpula, deberá incluirse las columnas interiores necesarias para 

reducir las luces libres efectivas. 

 
       La ubicación del waterstop puede variar dependiendo del criterio del ingeniero estructural 

y del proceso constructivo adoptado por el constructor. 

 
       El Factor de Uso asumido corresponde a la Categoría “A” Edificaciones Esenciales. Este 

factor siempre se mantendrá en esta categoría, en caso de modificación de la norma de 
diseño Sismoresistente, los reservorios siempre tendrán la clasificación de edificaciones 
esenciales por la importancia del agua para el ser humano. 

 
       Los elementos no estructurales, como la caja de válvulas y/o la cubierta del clorador, puede 

ser de otro material que no sea de concreto armado. De ser de concreto armado, considerar

mailto:@0.15m
mailto:@0.25m
mailto:@0.20m
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solo refuerzo por agrietamiento (tal como se especifica en los planos); de ser de otro 
material, no olvidar considerar su peso como una carga en el modelo y diseño. 

 

 
 

19.       ANÁLISIS Y DISENO DE RESERVORIO RECTANGULAR 
 

20.         Datos de Diseño 
 

 

Capacidad Requerida                                          5.00 m3
 

Longitud                                                               2.10 m 

Ancho                                                                   2.10 m 

Altura del Líquido (HL)                                       1.23 m 

Borde Libre (BL)                                                  0.45 m 

Altura Total del Reservorio (HW)                        1.68 m 

Volumen de Líquido Total                                  5.42 m3
 

Espesor de Muro (tw)                                           0.15 m 

Espesor de Losa Techo (Hr)                                0.15 m 

Alero de la Losa de Techo (e)                              0.10 m 

Sobrecarga en la Tapa                                    100 kg/m2
 

 
Espesor de la Losa de Fondo (Hs)                       0.15 m 

Espesor de la Zapata                                            0.35 m 

Alero de la Cimentación (VF)                              0.20 m 

Tipo de Conexión Pared-Base                           Flexible 

 
Largo del Clorador                                               1.05 m 

Ancho del Clorador                                              0.80 m 

Espesor de Losa de Clorador                               0.10 m 

Altura de Muro de Clorador                                 1.22 m 

Espesor de Muro de Clorador                              0.10 m 

Peso de Bidón de agua                                      60.00 kg 

Peso de Clorador                                                  979 kg 

Peso de Clorador por m2 de Techo            144.82 kg/m2
 

 

 

Peso Propio del Suelo (gm):                         2.00 ton/m3
 

Profundidad de Cimentación (HE):                     0.00 m 

Angulo de Fricción Interna (Ø):                          30.00 ° 

Presión Admisible de Terreno (st):              1.00 kg/cm2
 

 
Resistencia del Concreto (f'c)                       280 kg/cm2

 

Ec del concreto                                         252,671 kg/cm2
 

Fy del Acero                                                 4,200 kg/cm2
 

Peso Específico del Concreto                       2,400 kg/m3
 

Peso Específico del Líquido                         1,000 kg/m3
 

Aceleración de la Gravedad (g)                        9.81 m/s2
 

Peso del Muro                                               5,443.20 kg
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Peso de la Losa de Techo                             2,433.60 kg 

Recubrimiento Muro                                            0.05 m 

Recubrimiento Losa de Techo                             0.03 m 

Recubrimiento Losa de Fondo                             0.05 m 

Recubrimiento en Zapata de Muro                       0.10 m 

 
21.         Parámetros Sísmicos (Reglamento Peruano E.030): 

 

Z = 0.45 

U = 1.50 

S = 1.05 

 

22.         Análisis Sísmico Estático (ACI 350.3-06): 
 

 
Coeficiente de Masa Efectiva (ε): 

𝜀    = [0.0151 ( 
�    

2
 

) �𝐿 
− 0.1908 ( 

�
 

�𝐿 

) + 1.021] ≤ 1.0 

 
 
Ecua. 9.34 (ACI 350.3-06)

 

ε =  0.74 

Masa Equivalente de la Aceleración del Líquido: 
 
 

Peso equivalente total del líquido almacenado (WL)=                                   5,424 kg 

  �𝑖   
= ��

 

 ��  
 

 � �  � [ 0 .866 (�   

⁄    )]  
�  

 
0.866 (�⁄    ) 

�

 

�                                 ��
 

 

 
Ecua. 9.1 (ACI 350.3-06)

= 0.264 ( ⁄�� 
) ��� 

[3.16 ( 
� 

⁄�)]
 Ecua. 9.2 (ACI 350.3-06)

 

Peso del Líquido (WL) =                                                                                5,424 kg 

Peso de la Pared del Reservorio (Ww1) =                                                     5,443 kg 
 

 
Peso de la Losa de Techo (Wr) =                                                                   2,434 kg 

Peso Equivalente de la Componente Impulsiva (Wi) =                                 3,306 kg 

Peso Equivalente de la Componente Convectiva (Wc) =                              2,327 kg 

Peso Efectivo del Depósito (We = ε * Ww + Wr) =                                      6,462 kg 

Propiedades Dinámicas: 

Frecuencia de vibración natural componente Impulsiva (ωi):                  651.93 rad/s 

Masa del Muro (mw):                                                                                62 kg.s2/m2
 

Masa Impulsiva del Líquido (mi):                                                             80 kg.s2/m2
 

Masa Total por unidad de ancho (m):                                                     142 kg.s2/m2
 

Rigidez de la Estructura (k):                                                               34,104,220 kg/m2
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Altura sobre la Base del muro al C.G. del muro (hw):                                     0.84 m 

Altura al C.G. de la Componente Impulsiva (hi):                                             0.46 m 

Altura al C.G. de la Componente Impulsiva IBP (h'i):                                     0.86 m
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𝑖 

 

Altura Resultante (h):                                                                                        0.63 m 

Altura al C.G. de la Componente Compulsiva (hc):                                         0.75 m 

Altura al C.G. de la Componente Compulsiva IBP (h'c):                                 0.96 m 

Frecuencia de Vibración Natural componente convectiva (ωc):                  3.75 rad/s 

Periodo Natural de Vibración correspondiente a Ti:                                      0.01 seg 

Periodo Natural de Vibración correspondiente a Tc:                                      1.68 seg 

 
Ilustración 9 Formulario 

𝑖         =
 

=    �  +     𝑖 

�
 

�𝐿 
1.333        

      𝑖              
= 0.5 − 0.093 

5 
�𝐿 

�
 

�𝐿 

�𝐿
 

= 1 −

 

                   3. 16   �𝐿     �      −  1 

 
 

3.16 �𝐿    �                3.16 �𝐿    �

�   = �� 

�� 

𝛾   
⁄                                    

�
 

�𝐿 
1 .333        

     𝑖              
= 0.3 

5 
�𝐿 

  
 

�𝐿
 

= 1 −
 

                3. 16  �𝐿     �       − 2. 

01  
 

3.16 �𝐿    �                3.16 �𝐿    �

𝑖       = 

  �𝑖  
 

�𝐿 

� �𝐿 2 

��𝐿

   �                         
0.  5            = 0.45 

=    3.16             3.16 �𝐿    �

= 
        �        �   +    𝑖       

𝑖   

�𝐿
 

� 

�𝐿
 

= 
0 .866   

�                                                                                              �

�  +    𝑖 0.  5         
𝑖         
= 

                     �𝐿                  − 1  8  2  

�   = 0 
.5��

 
= 

 4         
��  

 4 

�𝐿

 

�𝐿

 

2           0.866  
  �  

 

�𝐿

 

𝑖         =

 
𝑖         =

 

𝑖

  2  

 

= 2

   2   =              �

 

Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 
 

 

Factor de amplificación espectral componente impulsiva Ci:                                              2.62 

Factor de amplificación espectral componente convectiva Cc:                                            1.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 10: Esquema Componente Impulsivo 
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Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 

 

 

Altura del Centro de Gravedad del Muro de Reservorio   hw =                                       0.84 m 

Altura del Centro de Gravedad de la Losa de Cobertura  hr =                                         1.76 m 

Altura del Centro de Gravedad Componente Impulsiva    hi  =                                       0.46 m
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Altura del Centro de Gravedad Componente Impulsiva IBP  h'i  =                                 0.86 m 

Altura del Centro de Gravedad Componente Convectiva  hc =                                       0.75 m 

Altura del Centro de Gravedad Componente Convectiva IBP h'c =                                0.96 m 

 
Fuerzas Laterales Dinámicas: 

 

I = 1.50 

Ri = 2.00 

Rc = 1.00 

Z = 0.45 

S = 1.05 
 

Ilustración 11: Valores Factor R 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 
 

 

Pw =   5,051.97 kg         Fuerza Inercial Lateral por Aceleración del Muro 

 

𝑃�   =  

����𝑖
 

 𝜀 

��   

��𝑖
 

��

��
 

 

𝑃  �   =  

����𝑖
 

��� 

� 

��𝑖

Pr =    2,258.69 kg         Fuerza Inercial Lateral por Aceleración de la Losa 

���𝑖
 

𝑃�   =  

����𝑖

 

��𝑖

Pi =    3,068.57 kg         Fuerza Lateral Impulsiva 
 

 

Pc =    2,191.59 kg         Fuerza Lateral Convectiva 

𝑃𝑖  =  

����𝑖

 

𝑃�  =  

�����
 

��𝑖
 

����

 ���

V =    10,608.08 kg       Corte Basal Total � = √(𝑃𝑖  + 𝑃�  + 𝑃𝑟 )
2 + 𝑃  2
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Aceleración Vertical: 

 
La carga hidrostática qhy a una altura y: 

La presión hidrodinámica resultante Phy: 

�ℎ𝑦  = ��𝐿 (�𝐿  − �)
 

�ℎ𝑦  = �� . �ℎ𝑦                
� 

 

 
 

= 

����
 

 

 

   �   

. �

Cv=1.0 (para depósitos rectangulares) 

b=2/3 

Ajuste a la presión hidrostática debido a la aceleración vertical 

 
Ilustración 12 Diagrama de Presiones 

ℎ𝑦 

� ��𝑖

 ℎ𝑦
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� 

Presion hidroestatica Presion por ef ecto de sismo vertical

 
 

qh(s uperior)= 0.0 kg/m 2                                      Ph(s uperior)= 0.0 kg/m 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

qh(fondo)= 1,230.0 kg/m 2                                   Ph(fondo)= 290.6 kg/m 2 
 

 

Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 

Distribución Horizontal de Cargas: 
 

Presión Lateral por Sismo Vertical 

� 
�ℎ𝑦  = ����� 

�𝑖 
. �ℎ𝑦

�ℎ𝑦  = 

 

290.6 kg/m2            -236.25 y 

   �𝑖  

Distribución de Carga Inercial por Ww 

𝑃���  = 519.23 kg/m 

𝑃���  = ��� 
�𝑖

 

(��𝛾 ��� )

   𝑃𝑖  
    𝑃𝑖  

Distribución de Carga Impulsiva 𝑃𝑖𝑦     = 
2�2 

(4�𝐿  − 6�𝑖 ) − 
2�

 (6�𝐿  − 12�𝑖 )�

𝑃𝑖𝑦     = 

𝐿                                                  𝐿
 

2190.5 kg/m              -1533.57 y 
𝑃                                    𝑃

Distribución de Carga Convectiva 𝑃 𝑦    = 
2�2 

(4�𝐿  − 6�  ) − 

2�
 

(6�𝐿  − 12�  )�

𝑃 𝑦    = 

𝐿                                                                                                                           𝐿

 
304.2 kg/m                953.96 y

Presión Horizontal de Cargas: 

ymáx=           1.23 m 

ymín=           0.00 m 

 
Presión Lateral por Sismo Vertical 

 

 

� 
�ℎ𝑦  = ����� 

�𝑖 

 
 

 

. �ℎ𝑦

�ℎ𝑦  =
 

 

290.6 kg/m2            -236.25 y 

𝑃�𝑦
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Presión de Carga Inercial por Ww ����  =   
�

����  =
 

247.3 kg/m2 

𝑃𝑖𝑦

Presión de Carga Impulsiva �𝑖𝑦  =  
�

�𝑖𝑦  =
 

1043.1 kg/m2          -730.27 y 

𝑃 𝑦

Presión de Carga Convectiva � 𝑦    =  
�

� 𝑦    =

 

 

144.9 kg/m2             454.27 y
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2 

 

 

Momento Flexionante en la Base del Muro (Muro en Voladizo): 

Mw =       4,244 kg-m 

Mr =       3,964 kg-m 

Mi =       1,412 kg-m 

Mc =       1,644 kg-m 

�� = 𝑃� �   �
 

�𝑟  = 𝑃𝑟 �   𝑟
 �𝑖  = 𝑃𝑖 �   𝑖

 
�  = 𝑃  �

Mb =       9,759 kg-m  Momento de flexión en la base de toda la sección: 

 

 
 

Momento en la Base del Muro: 

Mw =       4,244 kg-m 

Mr =       3,964 kg-m 

M'i =       2,624 kg-m 

M'c =       2,104 kg-m 

�� = 𝑃� �   �
 

�𝑟  = 𝑃𝑟 �   𝑟
 � 𝑖        = 𝑃𝑖 �    𝑖

 
�   = 𝑃  �

Mo =     11,034 kg-m  Momento de volteo en la base del reservorio 
 

 

��   = √(� 𝑖        + �� + �� )2 + � � 

 
Factor de Seguridad al Volteo (FSv): 

 

Mo = 11,034 kg-m    

MB = 16,930 kg-m 1.50 Cumple 

ML = 16,930 kg-m 1.50 Cumple FS volteo mínimo = 1.5 
 

Combinaciones Últimas para Diseño 

 
El Modelamiento se efectuó en el programa de análisis de estructuras SAP2000 (*), para lo 

cual se consideró las siguientes combinaciones de carga: 

U = 1.4D+1.7L+1.7F 2           2   + �2

U = 1.25D+1.25L+1.25F+1.0E 

U = 0.9D+1.0E 

= √(�𝑖𝑦  + ���� 

)
 

+ �  𝑦
 

ℎ𝑦

 

Dónde: D (Carga Muerta), L (Carga Viva), F (Empuje de Líquido) y E (Carga por Sismo). 

 
(*) Para el modelamiento de la estructura puede utilizarse el software que el ingeniero 
estructural considere pertinente. 

23.         Modelamiento y Resultados mediante Software Estructural 
 

Resultante del Diagrama de Momentos M22 – Max. (Envolvente) en la dirección X
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Ilustración 13 Resultados del Modelamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 

 
Fuerzas Laterales actuantes por Presión del Agua. 

 
Ilustración 14 Fuerzas Laterales por Presión de Agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 

 
 

24.         Diseño de la Estructura 
 

El refuerzo de los elementos del reservorio en contacto con el agua se colocará en doble 
malla. 

 

 

Verificación y Cálculo de Refuerzo del Muro 

 
a. Acero de Refuerzo Vertical por Flexión: 

Momento máximo ultimo M22 (SAP)              330.00 kg-m 
 

As = 0.88 cm2 Usando s= 0.81 m 

Asmin = 2.00 cm2 Usando s= 0.71 m 

b. Control de Agrietamiento 
�   ��   =  

( 

10  046 � 
− 2��)

w =  0.033 cm  (Rajadura Máxima para𝑓c�ontrol de ag0ri.e0t4a1miento)
 

S máx =      26 cm



133 
 

27 cm 
�   ��    = 30.5 

(

 

281
 

��
�

 

� 
) 0.041
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Lo 

jun 

Lo 

jun 

Cu 

tem 

Cu 

tem 

Áre 

tem 

2 

2 

2 

2 

 L B  

ng. de muro entre   
tas (m) 2.40 m 2.40 m 
ng. de muro entre   (ver 

tas (pies) 7.87 pies 7.87 pies figura) 

antía de acero de   (ver 
peratura 0.003 0.003 figura) 

antía mínima de    
peratura 0.003 0.003  
a de acero por 
peratura 

 

4.50 cm2
 

 

4.50 cm2
 

 

 

⁄ 

 

 
 

S máx = 
 

 

c. Verificación del Cortante Vertical 

Fuerza Cortante Máxima (SAP) V23                  1,050.00 kg 

Resistencia del concreto a cortante             8.87 kg/cm2
 � = 0.53√𝑓  �

Esfuerzo cortante último = V/(0.85bd)       1.24 kg/cm2           Cumple 
 

 
 

d. Verificación por Contracción y Temperatura
 

 

 
 

 

e. Acero de Refuerzo Horizontal por Flexión: 

Momento máximo ultimo M11 (SAP)    250.00 kg.m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usando     s= 0.32 m

 

As = 0.67 cm2 Usando s= 1.07 m 

Asmín = 1.50 cm2 Usando s= 0.95 m 

f. Acero de Refuerzo Horizontal por Tensión: 

Tensión máximo ultimo F11 (SAP)          2,000.00 kg 
��  

= 

�� 
0.9��

�

 

As =        0.53 cm2                Usando                                   s= 1.34 m 
 

 

g. Verificación del Cortante Horizontal 

Fuerza Cortante Máxima (SAP) V13            1,400.00 kg 

Resistencia del concreto a cortante         8.87 kg/cm2 

Esfuerzo cortante último = V/(0.85bd)   1.65 kg/cm2      Cumple 
 

 
 

 

Cálculo de Acero de Refuerzo 

en Losa de 
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� = 0.53√𝑓  �
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ada al muro en todo su 

2        s 

2       s 

 

Techo. 
 

La losa de cobertura será una losa maciza armada en dos direcciones, 
para su diseño se utilizará el Método de Coeficientes. 

Momento de flexión en la dirección
Mx = Cx Wu Lx2

 

 

My = Cy Wu Ly2
 

x 
Momento de flexión en la dirección 
y

 

 
Para el caso del Reservorio, se considerara que la losa se encuentra apoy 

perímetro, por lo cual se considera una condición de CASO 1 
 
 

Carga Viva Uniformemente 
Repartida                                                                     WL =   100 kg/m2 
Carga Muerta 
Uniformemente Repartida                                          WD =   555 kg/m2 

Luz Libre del tramo en la dirección corta                    Lx =      2.10 m 

Luz Libre del tramo en la dirección larga                    Ly =      2.10 m 
 

 

Relación 

 
 
 
 
 
 
 

 
Muerta          Viva

m=Lx/Ly                    1.00                                     Factor Amplificación        
1.4               1.7

 

 

Momento + por Carga Muerta  

Amplificada Cx = 0.036 Mx = 123.3 kg.m 

 Cy = 0.036 My = 123.3 kg.m 

 

Momento + por Carga Viva Amplificada Cx = 0.036 Mx = 27.0 kg.m 

 Cy = 0.036 My = 27.0 kg.m 

 

a. Cálculo del Acero de Refuerzo 
 

 

Momento máximo positivo 

 
 
 
 
 
 
 

(+)                                                   150 kg.m 

Área de acero positivo 

(inferior)                                          0.32 cm2 Usando = 2.23 m 

 

Área de acero por 
 
 

 
 

temperatura                                     4.50 cm2 Usando = 0.16 m 

 

b. Verificación del Cortante  
  

Fuerza Cortante Máxima                    994 kg � = 

0.53√ 

𝑓   � 
Resistencia del concreto a 
cortante                                            8.87 kg/cm2 

  

Esfuerzo cortante último = 
V/(0.85bd)                                       1.17 kg/cm2 

 

Cumple 
 

 

Cálculo de Acero de Refuerzo en Losa de Fondo 

a. Cálculo de la Reacción Amplificada del 
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Suelo 
 

Las Cargas que se trasmitirán al suelo son: 
 

 
 

 Carga 
Líquido 

 Carga Muerta (Pd) Carga Viva (PL) (PH) 

Peso Muro de Reservorio 5,443  Kg ---- ---- 

Peso de Losa de Techo + Piso 5,256  Kg ---- ---- 

Peso del Clorador 979  Kg ----  

Peso del líquido ----                              ----                       5,424.30 kg 

Sobrecarga de Techo                                            ----                              676  Kg                     ---- 

11,678.16 kg                          676.00 kg          5,424.30 kg 

 
Capacidad Portante Neta del 
Suelo                                           qsn = qs - gs ht - gc eL - S/C                0.96 kg/cm2 

Presión de la estructura sobre 
terreno                                              qT = (Pd+PL)/(L*B)                           0.23 kg/cm2   Correcto

Reacción Amplificada del 

Suelo 

qsnu = 
(1.4*Pd+1.7*PL+1.7*Ph)/(L*B)                  0.34 kg/cm2

Área en contacto con terreno           7.84 m2 

 
b. Cálculo del Acero de  

Refuerzo 

 
El análisis se efectuará considerando la losa de fondo armada en 

dos sentidos, siguiendo el criterio que la losa mantiene una 

continuidad con los muros, se tienen momentos finales siguientes 

por el Método de los Coeficientes: 

 

Luz Libre del tramo en la dirección corta 

Luz Libre del tramo en la dirección larga 

Lx = 

Ly = 

2.10 m 

2.10 m 

 
 
 
 

 

Momento + por Carga Muerta Amplificada 
 

Cx = 
 

0.018 
 

Mx = 
 

165.5 kg.m 

 Cy = 0.018 My = 165.5 kg.m 

 

Momento + por Carga Viva Amplificada 
 

Cx = 
 

0.027 
 

Mx = 
 

157.5 kg.m 

 Cy = 0.027 My = 157.5 kg.m 

 

Momento - por Carga Total Amplificada 
 

Cx = 
 

0.045 
 

Mx = 
 

676.3 kg.m 

 Cy = 0.045 My = 676.3 kg.m 

 

Momento máximo positivo 

(+)                                                       323 kg.m 

  

 
Cantidad: 

  

Área de acero positivo 
(Superior)                                            0.86 cm2 

 
Usando 

 
1 

 
 
 

 
s= 0.82 m 
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3 

 

2 

 

Momento máximo negativo 

(-)                                                        676 kg.m 

Área de acero negativo (Inf. 

zapata)                                                 1.82 cm2   Usando              1    s= 0.70 m 
 

 

Área de acero por 
temperatura                                         4.50 cm2   Usando              1                   s= 0.32 m 

 

c. Verificación del Cortante 

Fuerza Cortante Máxima                            3,579 kg 
Resistencia del concreto a 
cortante                                                8.87 kg/cm2 
Esfuerzo cortante último = 
V/(0.85bd)                                            1.68 kg/cm2  Cumple 

� = 0.53√𝑓  �

 

 

RESUMEN 
  Teórico Asumido 

Acero de Refuerzo en Pantalla Vertical. Ø 3/8'' @ 0.26 m @ 0.25 m 

Acero de Refuerzo en Pantalla Horizontal Ø 3/8'' @ 0.26 m @ 0.25 m 

Acero en Losa de Techo (inferior) Ø 3/8'' @ 0.16 m @ 0.15 m 

Acero en Losa de Techo (superior) Ø 3/8'' Ninguna  

Acero en Losa de Piso (superior) Ø 3/8'' @ 0.26 m @ 0.25 m 

Acero en Losa de Piso (inferior) Ø 3/8'' @ 0.26 m @ 0.25 m 

Acero en Zapata (inferior) Ø 1/2'' @ 0.26 m @ 0.20 m 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 9: Planos 
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