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Resumen  

Este estudio se enfocó en evaluar diferentes aspectos del sistema de abastecimiento de agua 

potable. La problemática fue ¿Cómo la evaluación y mejoramiento de las estructuras 

hidráulicas para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de 

Nueva Victoria, distrito de Anra, provincia de Huari, región de Ancash – 2023? Tuve como 

objetivo general: Realizar la evaluación y mejoramiento de las estructuras hidráulicas para 

mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Nueva Victoria, 

distrito de Anra, provincia de Huari, región de Ancash – 2023. La metodología fue 

descriptiva de nivel aplicado. Tuve como resultado que la captación de agua de tipo ladera 

concentrada y el reservorio se encuentran en buen estado estructural, aunque se recomienda 

realizar mejoras para asegurar su durabilidad y cumplir con las normativas vigentes. La 

cámara rompe presión también está en buen estado, pero se sugiere mejorar la tapa sanitaria 

debido a la oxidación. En conclusión, este estudio ha proporcionado valiosas 

recomendaciones para mejorar y mantener el sistema de abastecimiento de agua potable en 

la localidad de Nueva Victoria. Se enfocó en la evaluación de aspectos hidráulicos y 

estructurales, identificando áreas de mejora en la captación, reservorio, cámara rompe 

presión y sistema de distribución. Las propuestas incluyen la aplicación de pintura 

anticorrosiva, la construcción de un cerco perimétrico y la ejecución de una caseta de 

cloración, entre otras medidas, para asegurar un suministro confiable y de calidad que 

beneficie el bienestar. 

Palabras claves: Componentes de un sistema de abastecimiento, Estructuras hidráulicas, 

sistema de abastecimiento de agua potable. 
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Abstract 

This study focused on evaluating various aspects of the potable water supply system in the 

locality of Nueva Victoria. Its general objective was to assess and improve the hydraulic 

structures to enhance the water supply system in Nueva Victoria, Anra district, Huari 

province, Ancash region – 2023. The methodology used was descriptive and applied. The 

results showed that the gravity-fed water intake and the reservoir are in good structural 

condition, although improvements are recommended to ensure their durability and 

compliance with regulations. The pressure break chamber is also in good condition, but it is 

suggested to improve the sanitary cover due to oxidation. Overall, areas for improvement 

were identified in the system to ensure the quality and continuity of service to the 

community. In conclusion, this study has provided valuable recommendations to improve 

and maintain the potable water supply system in Nueva Victoria. It focused on evaluating 

both hydraulic and structural aspects, identifying areas for improvement in the intake, 

reservoir, pressure break chamber, and distribution system. The proposals include the 

application of anticorrosive paint, the construction of a perimeter fence, and the 

implementation of a chlorination hut, among other measures, to ensure a reliable and high-

quality water supply that benefits the well-being and health of the population over time. 

Keywords: Components of a water supply system, Hydraulic structures, potable water 

supply system. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema  

A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas (1), El desperdicio se 

destaca como una de las principales deficiencias en el manejo del agua. Con 

frecuencia, dejamos grifos abiertos de manera innecesaria y descuidamos las fugas en 

nuestros hogares. Estas prácticas contribuyen al agotamiento de los recursos hídricos 

disponibles. La escasez de agua es un desafío complejo que requiere acciones tanto a 

nivel individual como colectivo. Para abordar esta problemática y asegurar el acceso 

universal a agua limpia y segura, es necesario promover el uso responsable del agua, 

prevenir la contaminación, mejorar la eficiencia en la agricultura y realizar inversiones 

en infraestructuras adecuadas. 

A nivel nacional, Aleteia (2), Efectivamente, América Latina cuenta con una 

abundancia de recursos hídricos, representando aproximadamente el 31% de la reserva 

mundial de agua dulce. No obstante, como se mencionó, el cambio climático plantea 

una amenaza para la disponibilidad y distribución del agua en esta región. El cambio 

climático puede ocasionar una serie de impactos en el ciclo hidrológico, como 

prolongadas sequías, incremento en la intensidad de las precipitaciones y alteraciones 

en los patrones de lluvia, entre otros. Estos fenómenos pueden comprometer la 

disponibilidad de agua dulce y generar escasez en distintas áreas geográficas. 

Nueva Victoria es una encantadora localidad ubicada en el distrito de Anra, provincia 

de Huari, en la región de Áncash, en Perú. Rodeada por majestuosas montañas y 

paisajes impresionantes, esta comunidad se encuentra inmersa en una naturaleza 

exuberante y de gran belleza. La localidad ofrece servicios básicos a sus residentes, 

como escuelas, centros de salud y tiendas locales que abastecen las necesidades diarias 

de la comunidad. También se pueden encontrar lugares de interés para los visitantes, 

como senderos naturales y miradores que ofrecen vistas panorámicas de los hermosos 

paisajes de montaña. 

En la localidad de Nueva Victoria habitan alrededor de 47 habitantes, en la localidad 

hay 15 viviendas, con un promedio de 3 personas por vivienda. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Desglose del problema general 

 ¿Cómo la evaluación y mejoramiento de las estructuras hidráulicas para 

mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de 

Nueva Victoria, distrito de Anra, provincia de Huari, región de Ancash – 

2023? 

1.2.2. Desglose de los problemas específicos  

 ¿Se logrará una mejora en el sistema de abastecimiento de agua potable al 

llevar a cabo la evaluación hidráulica en la localidad de Nueva Victoria, 

distrito de Anra, provincia de Huari, región de Ancash – 2023 

 ¿Contribuirá la evaluación estructural realizada en la localidad de Nueva 

Victoria, distrito de Anra, provincia de Huari, región de Ancash – 2023, a 

una mejora en el sistema de suministro de agua potable? 

 ¿Se espera una mejora en el sistema de abastecimiento de agua potable al 

implementar el mejoramiento de las estructuras hidráulicas en la localidad 

de Nueva Victoria, distrito de Anra, provincia de Huari, región de Ancash – 

2023? 

1.3. Justificación  

La justificación de esta investigación se basa en la falta de mantenimiento de los 

componentes del sistema de abastecimiento en la localidad de Nueva Victoria. Esta 

falta de mantenimiento ha llevado a un deterioro progresivo de dichos componentes, 

lo que representa un riesgo para los habitantes de la comunidad. En caso de que alguno 

de estos componentes falle, se interrumpirá el suministro de agua a las viviendas, 

generando inconvenientes y afectando la calidad de vida de los residentes. Por lo tanto, 

es necesario abordar esta situación mediante una investigación que permita identificar 

las fallas y proponer soluciones para garantizar un suministro de agua estable y 

confiable para la comunidad de Nueva Victoria. 

1.3.1. Justificación metodológica  

Según Reswell J. (3), “La justificación metodológica del sistema de 

abastecimiento de agua potable se fundamenta en la aplicación de métodos y 

técnicas adecuadas que garantizan una gestión eficiente y sostenible del recurso 

hídrico. Esta justificación se basa en la realización de diferentes etapas, como 

la evaluación de la disponibilidad de agua, el análisis de la demanda, la 
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selección de tecnologías de tratamiento, el diseño de redes de distribución y la 

implementación de programas de monitoreo y mantenimiento. Al utilizar una 

metodología apropiada, se logra optimizar los recursos disponibles y asegurar 

el funcionamiento eficiente del sistema, brindando un suministro de agua 

potable adecuado y sostenible para la comunidad”. 

La justificación metodológica del sistema de abastecimiento de agua potable 

se fundamenta en la aplicación de enfoques y técnicas adecuadas que aseguran 

una planificación, diseño, implementación y operación eficiente del sistema. 

Una metodología sólida implica llevar a cabo estudios hidrológicos, analizar la 

demanda, seleccionar tecnologías de tratamiento, diseñar redes de distribución 

y evaluar el impacto ambiental, entre otros aspectos. Al utilizar un enfoque 

metodológico apropiado, se logra optimizar la inversión de recursos, 

maximizar la eficiencia del sistema y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. 

Esto asegura un suministro confiable de agua potable y contribuye al bienestar 

de la comunidad atendida. 

1.3.2. Justificación práctica 

Según Escobar A. (4), “La justificación práctica de un sistema de 

abastecimiento de agua potable se basa en la necesidad de garantizar un 

suministro confiable y de calidad de agua potable para la población. Este tipo 

de sistema cumple con las necesidades básicas de las personas, como el 

consumo de agua en el hogar, la higiene personal y la preparación de alimentos. 

Además, contribuye a mejorar la calidad de vida al promover la salud y el 

bienestar de la comunidad”. 

La justificación práctica de un sistema de abastecimiento de agua potable se 

fundamenta en la necesidad de asegurar que las personas tengan acceso a una 

cantidad adecuada de agua de calidad para cubrir sus necesidades básicas. Un 

sistema eficiente y confiable de abastecimiento proporciona agua potable 

segura, lo que tiene un impacto directo en la salud y el bienestar de la 

población. Además, este sistema impulsa el desarrollo socioeconómico al 

facilitar actividades como la higiene personal, la preparación de alimentos y el 

funcionamiento de la industria y el comercio. 
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1.4. Objetivo general  

 Realizar la evaluación y mejoramiento de las estructuras hidráulicas para mejorar 

el sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Nueva Victoria, 

distrito de Anra, provincia de Huari, región de Ancash – 2023. 

1.5. Objetivo específicos  

 Realizar la evaluación del componente hidráulica del sistema de abastecimiento de 

agua potable en la localidad de Nueva Victoria, distrito de Anra, provincia de Huari, 

región de Ancash – 2023. 

 Realizar la evaluación del componente estructural del sistema de abastecimiento de 

agua potable en la localidad de Nueva Victoria, distrito de Anra, provincia de Huari, 

región de Ancash – 2023. 

 Estimar la mejora del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de 

Nueva Victoria, distrito de Anra, provincia de Huari, región de Ancash – 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedente Internacionales 

En Costa Rica, Morales et al. (5) 2019, en su revista que lleva por título: 

“Evaluación de la influencia de la estacionalidad climática en calidad del 

agua de consumo humano en un sistema de abastecimiento en San José, 

costa rica, periodo 2019”, revista Costarricense de Salud Pública. Tuvo como 

objetivo Analizar el estado y la influencia de la variabilidad climática en la 

calidad del agua de un sistema de abastecimiento para consumo humano en San 

José, Costa Rica, captado en cuatro microcuencas del cantón Vásquez de 

Coronado, en el periodo 2019, para brindar recomendaciones al operador y 

promover la protección de la población abastecida. Su metodología Estudio 

descriptivo de los parámetros de calidad básicos de agua para consumo humano 

(Escherichia coli, coliformes fecales, turbidez, conductividad, pH, color, 

temperatura y cloro residual). Los análisis se realizaron siguiendo el Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater. Se delimitaron las 

zonas de captación utilizando sistemas de información geográfica. Se utilizó 

estadística descriptiva e inferencial para describir la calidad del agua y su 

variabilidad espacial y estacional. Concluye que El presente estudio muestra 

resultados alarmantes de un sistema de abastecimiento de agua para consumo 

humano en el área de estudio. Según lo dispuesto en el Reglamento para la 

Clasificación de Cuerpos de Agua Superficiales ninguna de las cuatro zonas de 

captación en estudio es aptas para consumo humano, con respecto a los 

indicadores microbiológicos (coliformes fecales). Las variaciones climáticas 

mostraron una influencia relevante en la calidad del agua, donde se observó un 

decrecimiento de la misma durante la época lluviosa. Por esta razón, se deben 

extremar medidas de tratamiento durante este periodo. Asimismo, se 

recomienda la vinculación del monitoreo ambiental con el sistema de vigilancia 

epidemiológica, considerando la influencia de variables ambientales, como el 

clima y el paisaje, en servicios como el agua para consumo humano. 

En Costa Rica, Zúñiga et al. (6) 2020, en su revista que lleva por título: 

“Evaluación de la calidad del servicio de abastecimiento de agua potable a 

partir de la percepción de personas usuarias: el caso en Cartago, Costa 
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Rica”, revista Costarricense de Salud Pública. Tuvo como objetivo Este 

estudio evaluó la percepción de la población de cuatro cantones de la provincia 

de Cartago (Alvarado, Jiménez, Oreamuno y Turrialba), en relación con el 

servicio público de agua potable que reciben en su comunidad. (Metodología): 

El análisis realizado contempló tanto la ubicación geográfica de la población 

como el tipo prestatario del servicio, con el fin de evidenciar las similitudes y 

contrastes que se generan en cada caso. Por medio de encuestas, se obtuvo la 

opinión de 2 194 personas usuarias de los sistemas hídricos en esas localidades. 

Concluye En Costa Rica existe una creciente presión sobre el uso de los 

recursos hídricos y, simultáneamente, exigencias cada vez mayores sobre la 

prestación del servicio de agua. Sin embargo, son pocos los estudios que 

existen al respecto que tomen como eje central a la población usuaria. Este 

estudio permitió evaluar la calidad de la prestación del servicio de agua potable 

en cuatro cantones de la provincia de Cartago, a través de una metodología para 

medir la percepción de las personas como usuarias del servicio. Fue posible 

identificar importantes diferencias en su nivel de satisfacción entre los distintos 

cantones y distritos estudiados y entre los sistemas municipales y los 

administrados por ASADA, se evidenciaron asimetrías claras entre ellos. 

Adicionalmente, el estudio permitió reconocer una relación cercana entre el 

nivel de satisfacción con el servicio de agua, los problemas mencionados por 

las personas y las acciones preventivas que ellas ponen en práctica para su 

subsanación. Dos de los problemas más recurrentes mencionados en todos los 

cantones fueron el olor y el sabor a cloro del agua que reciben. 

En Costa Rica, Reyes et al. (7) 2022, en su revista que lleva por título: 

“Evaluación temporal y espacial en la calidad microbiológica del agua 

superficial: caso en un sistema de abastecimiento de agua para consumo 

humano en Costa Rica”, revista Costarricense de Salud Pública. Su objetivo 

fue Determinar la influencia de variables ambientales en las concentraciones 

de microorganismos patógenos e indicadores fecales en un sistema de 

abastecimiento de agua para consumo humano. Su metodología Se realizó un 

muestreo dos veces al mes durante un año. Se midió la concentración de 

Cryptosporidium sp., Giardia sp. colifagos somáticos y Escherichia coli. Se 

analizaron las condiciones espaciales mediante el uso de sistemas de 
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información geográfica, y las condiciones climáticas de manera descriptivas. 

Para el análisis de datos, se utilizaron técnicas para datos censurados y un 

modelo de regresión de Poisson para evaluar la influencia de la intensidad de 

precipitación sobre las concentraciones de microorganismos. Concluye que 

Las cuatro microcuencas presentan vulnerabilidad por contaminación con 

respecto a sus condiciones espaciales y se determina que tanto la estacionalidad 

climática y la intensidad de la precipitación 24 h antes afectan de manera 

diferente a cada uno de los microorganismos en estudio, por lo cual, se 

recomienda su evaluación periódica de forma independientemente. 

2.1.2. Antecedente Nacional 

En Chimbote, Arroyo (8) 2020, en su tesis que lleva por título: 

“Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable en el centro poblado Anta, distrito de Moro, provincia del Santa, 

región Áncash y su incidencia en la condición sanitaria de la población – 

2020”, Para optar el título profesional de Ingeniero Civil, sustento en la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Como objetivo general: 

Desarrollar la evaluación y mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de 

Agua Potable en el Centro Poblado Anta, Distrito de Moro, Provincia del Santa, 

Región Ancash y su Incidencia en la Condición Sanitaria de la Población – 

2020. La metodología fue de tipo correlacional, el nivel cualitativo y 

cuantitativo. Los resultados fueron; el diseño de la nueva captación de fondo, 

línea de conducción de tubería pvc clase 10, el reservorio con un volumen de 

10m3, la línea de aducción y red de distribución con tubería pvc clase 10 de 

diámetro de ½” hasta 1”. Se concluyo con un diagnóstico mediante una 

evaluación realizada en el actual sistema de abastecimiento de agua potable en 

el centro poblado Anta donde se obtuvieron resultados desfavorables con la 

condición del sistema tanto en infraestructura y funcionamiento. Es por ello se 

propuso el mejoramiento para mejorar la condición sanitaria de la población. 

En Chimbote, Vásquez (9) 2021, en su tesis que lleva por título: 

“Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable 

del caserío de San Blas, distrito Macate, provincia del Santa, 

departamento de Áncash, para su incidencia en la condición sanitaria de 

la población – 2021”, Para optar el título profesional de Ingeniero Civil, 
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sustento en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, El objetivo 

general, fue desarrollar la evaluación y mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable del caserío de San Blas, distrito Macate, 

provincia del Santa, departamento de Áncash, para su incidencia en la 

condición sanitaria de la población - 2021. La metodología formulada, fue del 

tipo descriptivo. El método que se utilizó fue describir y evaluar con las fichas 

técnicas y encuestas; se obtuvo como resultado, que la evaluación del sistema 

de abastecimiento de agua potable, se encuentra en mal estado; por lo que se 

hará un mejoramiento en la captación, línea de conducción, reservorio de 

almacenamiento, línea de aducción y red de distribución, estas serán mejoradas 

con dimensiones, materiales y criterios que brinden su mejor funcionamiento; 

este mejoramiento tendrá buena aceptación de la población, mejorando la 

condición sanitaria del caserío de San Blas . Se concluye, que, en el sistema de 

abastecimiento de agua potable del caserío de San Blas, si requiere realizarse 

un mejoramiento en sus componentes afectados por el paso del tiempo y las 

patologías encontradas. 

En Chimbote, Pérez (10) 2020, en su tesis que lleva por título: 

“Evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico del barrio 

de cóndor pampa, centro poblado de Toclla, distrito de Huaraz, provincia 

de Huaraz, departamento de Ancash y su incidencia en la condición 

sanitaria de la población – 2020”, Para optar el título profesional de Ingeniero 

Civil, sustento en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, con el 

objetivo de desarrollar la evaluación y mejoramiento del sistema de 

saneamiento básico del barrio de Cóndor Pampa, para la mejora de la condición 

sanitaria de la población, empleando una metodología apoyada de un tipo de 

investigación descriptiva y diseño no experimental, que incluye la observación 

de la muestra, análisis de los componentes y resultados. Se toma como universo 

y muestra el sistema de saneamiento básico, se aplican las técnicas de 

observación, entrevista y recopilación de información apoyadas de la ficha de 

evaluación y la encuesta como instrumentos de evaluación. Se logra evaluar 

cada componente del sistema y como resultados algunos se establecen como 

“malo” debido a su antigüedad, fisuras, roturas y la falta de diversos 

componentes, necesitando realizar el mejoramiento de la captación, línea de 
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conducción, reservorio, CRP-6 para que la mejore la cobertura, calidad y 

cantidad de agua. Se concluyó que, el estado actual del sistema de saneamiento 

influye en la condición sanitaria generando daños a la población requiriendo el 

mejoramiento de los componentes del sistema de agua potable. 

2.1.3. Antecedente Locales o regionales  

En Chimbote, Rojas (11) 2022, en su tesis que lleva por título: 

“Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable del centro poblado de Ichoca, distrito de Huaraz, provincia de 

Huaraz, región Áncash, para su incidencia en la condición sanitaria de la 

Población – 2022”, Para optar el título profesional de Ingeniero Civil, sustento 

en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, se propuso como 

objetivo general: Desarrollar la evaluación y mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable del centro poblado de Ichoca, distrito de 

Huaraz, provincia de Huaraz, región Áncash, para su incidencia en la condición 

sanitaria de la población - 2022. La metodología fue de tipo correlacional, el 

nivel cualitativo y cuantitativo. Los resultados fueron; el diseño de la nueva 

captación de fondo, línea de conducción de tubería pvc clase 10, el reservorio 

con un volumen de 10m3, la línea de aducción y red de distribución con tubería 

pvc clase 10 de diámetro de ½ hasta 1”. Se concluyo con un diagnostico 

mediante una evaluación realizada en el actual sistema de abastecimiento de 

agua potable del centro poblado de Ichoca donde se obtuvieron resultados 

desfavorables con la condición del sistema tanto en infraestructura y 

funcionamiento. Es por ello se propuso el mejoramiento para mejorar la 

condición sanitaria de la población. 

En Chimbote, Vásquez  (12) 2019, en su tesis que lleva por título: 

“Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable del caserío de San Blas, distrito Macate, provincia del Santa, 

departamento de Áncash, para su incidencia en la condición sanitaria de 

la población – 2019”, Para optar el título profesional de Ingeniero Civil, 

sustento en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, El objetivo 

general, fue desarrollar la evaluación y mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable del caserío de San Blas, distrito Macate, 

provincia del Santa, departamento de Áncash, para su incidencia en la 



10 

 

condición sanitaria de la población - 2019. La metodología formulada, fue del 

tipo descriptivo. El método que se utilizó fue describir y evaluar con las fichas 

técnicas y encuestas; se obtuvo como resultado, que la evaluación del sistema 

de abastecimiento de agua potable, se encuentra en mal estado; por lo que se 

hará un mejoramiento en la captación, línea de conducción, reservorio de 

almacenamiento, línea de aducción y red de distribución, estas serán mejoradas 

con dimensiones, materiales y criterios que brinden su mejor funcionamiento; 

este mejoramiento tendrá buena aceptación de la población, mejorando la 

condición sanitaria del caserío de San Blas . Se concluye, que, en el sistema de 

abastecimiento de agua potable del caserío de San Blas, si requiere realizarse 

un mejoramiento en sus componentes afectados por el paso del tiempo y las 

patologías encontradas. 

En Chimbote, Flores (13) 2022, en su tesis que lleva por título: 

“Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable en la localidad de Pongor, distrito de Independencia, provincia de 

Huaraz, departamento de Áncash, para su incidencia en la condición 

sanitaria de la población – 2022”, Para optar el título profesional de Ingeniero 

Civil, sustento en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, se 

propuso como objetivo general: Desarrollar la evaluación y mejoramiento del 

sistema de abastecimiento Agua Potable en la localidad de Pongor, distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Áncash, para la mejora 

de la condición sanitaria de la población - 2022. La metodología fue de tipo 

correlacional, el nivel cualitativo y cuantitativo. Los resultados fueron; el 

diseño de la nueva captación de fondo, línea de conducción de tubería PVC 

clase 10, el reservorio con un volumen de 10m3, la línea de aducción y red de 

distribución con tubería PVC clase 10 de diámetro de ½ hasta 1. Se concluyo 

con un diagnóstico mediante una evaluación realizada en el actual sistema de 

abastecimiento de agua potable en la localidad de Pongor, donde se obtuvieron 

resultados desfavorables con la condición del sistema tanto en infraestructura 

y funcionamiento. Es por ello se propuso el mejoramiento para mejorar la 

condición sanitaria de la población. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Estructuras hidráulicas 

Según Alberto (14), la captación de agua se refiere al proceso de 

recolección del agua proveniente de una fuente natural, como un río, lago o 

manantial, con el fin de utilizarla para el abastecimiento humano. 

2.2.1.1. Captación  

Según Monzón (15), La captación en el contexto del sistema de 

abastecimiento de agua potable se refiere al proceso de recolección de 

agua de una fuente natural, como un río, lago, manantial o pozo, para 

su posterior tratamiento y distribución a la comunidad. La captación 

se realiza a través de diferentes estructuras o sistemas diseñados para 

recoger y dirigir el agua hacia la planta de tratamiento. 

 
Figura 1: Captación manantial de ladera 

Fuente: Franco Mantilla 

A. Tipo de captación  

Según Monzón (15), El tipo de captación se refiere a la forma 

específica en que se recoge el agua de la fuente natural. Puede 

incluir métodos como la captación por gravedad, la captación 

mediante bombeo o la captación de agua de lluvia. 

B. Caudal máximo de la fuente 

Según Molina (16), El caudal máximo de la fuente hace 

referencia a la cantidad máxima de agua que puede ser extraída de 

la fuente en un determinado período de tiempo. Se calcula en 

función de la capacidad de la fuente y las condiciones hidrológicas. 
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C. Tapa sanitaria 

Según Molina (16), La tapa sanitaria es una cubierta 

hermética que se utiliza para proteger la captación de agua de 

posibles contaminantes externos, como insectos, roedores o 

materiales indeseables. Su objetivo es mantener la calidad del agua 

y prevenir la propagación de enfermedades. 

D. Cámara seca 

Según Guerrero (17), La cámara seca es un espacio cerrado 

que se encuentra en la captación de agua y tiene la función de 

permitir el acceso para realizar tareas de mantenimiento y 

reparación, sin que el agua ingrese a dicha área. 

E. Cámara húmeda  

Según Guerrero (17), La cámara húmeda es una parte de la 

captación de agua donde el agua se almacena temporalmente antes 

de ser conducida hacia el sistema de distribución. Esta área puede 

tener dispositivos de filtración o tratamiento para asegurar la 

calidad del agua. 

 
Figura 2: Cámara húmeda 

Fuente: Guía de manual o operación  

F. Accesorios  

Según Boss (18), Los accesorios son componentes 

adicionales utilizados en la captación de agua para facilitar su 

funcionamiento y mejorar su eficiencia. Estos pueden incluir 

válvulas, tuberías, filtros y sistemas de medición de caudal, entre 

otros. 
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2.2.1.2. Reservorio  

Según Vásquez (19), El reservorio en un sistema de 

abastecimiento de agua potable es una estructura que se utiliza para 

almacenar y regular el suministro de agua tratada. También se le 

conoce como tanque de almacenamiento o depósito. Su función 

principal es asegurar que haya suficiente agua disponible en todo 

momento para satisfacer la demanda de la comunidad. 

 
Figura 3: Reservorio apoyado 

Fuente: Riardo Figueroa 

A. Tipo de reservorio 

Según Boss (18), El tipo de reservorio se refiere a la 

clasificación del almacenamiento de agua en función de su forma 

y características. Puede incluir reservorios elevados, enterrados, 

subterráneos o de superficie, entre otros. 

B. Ubicación  

Según Vásquez (19), La ubicación del reservorio hace 

referencia al lugar donde se encuentra físicamente situado. Puede 

estar cerca de la fuente de agua, en puntos estratégicos del sistema 

de distribución o en áreas específicas según las necesidades del 

abastecimiento. 

C. Forma de reservorio 

Según López et al (20), La forma del reservorio se refiere a 

la geometría o diseño estructural del mismo. Puede ser circular, 

rectangular, cilíndrico u otra forma, dependiendo de los requisitos 

de capacidad y construcción. 
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D. Capacidad  

Según Córdova (21), La capacidad del reservorio se refiere a 

la cantidad de agua que puede almacenar. Se expresa generalmente 

en volumen, como litros o metros cúbicos, y puede variar 

dependiendo de la demanda de agua de la comunidad o la zona de 

abastecimiento. 

E. Material de construcción  

Según López et al (20), El material de construcción se refiere 

al tipo de materiales utilizados para construir el reservorio. Puede 

ser hormigón, acero, polietileno u otros materiales que sean 

adecuados para garantizar la resistencia y la durabilidad del 

reservorio. 

F. Cerco perimétrico 

Según Córdova (21), El cerco perimétrico es una estructura 

de protección que rodea el reservorio para limitar el acceso no 

autorizado y garantizar la seguridad del mismo. Puede ser una 

valla, muro o cualquier tipo de barrera física. 

G. Caseta de válvulas 

Según Pérez (22), La caseta de válvulas es una estructura que 

alberga las válvulas de control del sistema de abastecimiento. 

Permite el acceso y la manipulación de las válvulas para regular el 

flujo de agua dentro del reservorio y en el sistema de distribución.  

H. Caseta de cloración  

Según Pérez (22), La caseta de cloración es un espacio donde 

se realiza el proceso de cloración del agua almacenada en el 

reservorio. Contiene los equipos y sistemas necesarios para añadir 

productos químicos, como el cloro, con el fin de desinfectar el agua 

y garantizar su potabilidad. 
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Figura 4: Cisterna de cloración  

Fuente: Juan Méndez 

2.2.1.3. Cámara rompe presión  

Según Palmadera (23), La cámara rompe presión es una 

estructura hidráulica utilizada en los sistemas de abastecimiento de 

agua potable para regular y controlar la presión del agua en la red de 

distribución. Su función principal es reducir la presión excesiva del 

agua proveniente de la línea de conducción y mantenerla dentro de 

rangos aceptables para evitar daños en las tuberías y otros elementos 

del sistema. 

 
Figura 5: Cámara rompe presión  

Fuente: Ricardo Figueroa 
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A. Material de construcción  

Según Palmadera (23), El material de construcción se refiere 

al tipo de materiales utilizados para construir la cámara rompe 

presión. Puede ser hormigón, acero, polietileno u otros materiales 

que sean adecuados para garantizar la resistencia y la durabilidad 

de la estructura. 

B. Cerco perimétrico 

Según Soto (24), El cerco perimétrico es una estructura de 

protección que rodea la cámara rompe presión para limitar el 

acceso no autorizado y garantizar la seguridad de la misma. Puede 

ser una valla, muro o cualquier tipo de barrera física. 

 
Figura 6: Cerco perimétrico 

Fuente: Sistema de protección 

C. Cámara húmeda 

Según Soto (24), La cámara húmeda es la parte de la cámara 

rompe presión que contiene agua en su interior de manera 

constante. Su función es permitir la disipación de la presión 

excesiva en la red de distribución de agua. 

D. Cámara seca 

Según Granda (25), La cámara seca es la parte de la cámara rompe 

presión que no contiene agua en su interior de manera constante. 

Se utiliza para el acceso y el mantenimiento de la estructura, así 

como para albergar los equipos y sistemas de control. 

E. Diámetro de tubería  

Según Granda (25), El diámetro de tubería se refiere al 

tamaño o la medida de la tubería que conecta la cámara rompe 
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presión con la red de distribución de agua. El diámetro de la tubería 

puede variar dependiendo de los requisitos de flujo y presión del 

sistema. 

2.2.2. Sistema de abastecimiento de agua potable 

Según Pazmiño et al. (26), El sistema de abastecimiento de agua potable 

es un conjunto de estructuras, equipos y procesos diseñados para proveer agua 

potable de calidad a una comunidad o área determinada. Su objetivo es 

garantizar el suministro de agua segura y en cantidad suficiente para satisfacer 

las necesidades básicas de la población. 

 
Figura 7: Sistema de abastecimiento 

Fuente: Fibras y normas de colombiana 

2.2.2.1. Línea de conducción  

Según Pazmiño et al. (26), La línea de conducción en un sistema 

de abastecimiento de agua potable se refiere a la tubería o canalización 

utilizada para transportar el agua desde la captación o fuente de 

abastecimiento hasta la planta de tratamiento o hacia la red de 

distribución. Esta línea de conducción es fundamental para garantizar 

el flujo continuo y seguro del agua a lo largo de todo el sistema. 
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Figura 8: Línea de conducción 

Fuente: Agüero pittman 

A. Tipo de línea de conducción 

Según Quispe (27), Se refiere al tipo de conducción utilizada 

para transportar el agua potable desde la fuente de suministro hasta 

los puntos de distribución. Puede ser una línea de conducción 

aérea, subterránea o una combinación de ambas, dependiendo de 

las condiciones y requisitos específicos del sistema. 

B. Clase de tubería  

Según Quispe (27), La clase de tubería se refiere a la 

categoría de la tubería utilizada en la línea de conducción. Puede 

ser de diferentes materiales como hierro fundido, PVC, acero, entre 

otros, y su elección depende de factores como la presión, el caudal 

y las características del terreno. 

C. Diámetro de tubería 

Según Rojas (28), El diámetro de tubería se refiere al tamaño 

o la medida de la tubería utilizada en la línea de conducción. El 

diámetro se selecciona en función del caudal requerido y las 

condiciones de flujo, y puede variar a lo largo de la línea de 

conducción para adaptarse a diferentes necesidades. 

D. Presión del agua 

Según Rojas (28), La presión del agua se refiere a la fuerza 

ejercida por el agua en el interior de la línea de conducción. La 

presión se controla y se mantiene dentro de rangos adecuados para 

garantizar el suministro constante y eficiente de agua a los usuarios 

finales. 
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E. Velocidad del agua 

Según Martínez (29), La velocidad del agua es la velocidad 

a la que fluye el agua a través de la línea de conducción. La 

velocidad se controla para evitar problemas como la erosión de las 

tuberías y garantizar un transporte eficiente y seguro del agua 

potable. 

F. Válvula de aire  

Según Martínez (29), La válvula de aire se utiliza para 

permitir la salida o entrada de aire en la línea de conducción, lo que 

ayuda a evitar la formación de bolsas de aire y reducir el riesgo de 

golpe de ariete. Estas válvulas se instalan en puntos estratégicos de 

la línea de conducción. 

G. Válvula de purga  

Según Sandoval (30), La válvula de purga se utiliza para 

eliminar el aire o los sedimentos acumulados en la línea de 

conducción. Estas válvulas se abren periódicamente para liberar el 

aire y mantener un flujo de agua óptimo en el sistema. 

2.2.2.2. Línea de aducción  

Según Montiel (31), La línea de aducción en un sistema de 

abastecimiento de agua potable se refiere a la tubería o conducción 

utilizada para transportar el agua tratada desde la planta de tratamiento 

hasta el punto de distribución o tanques de almacenamiento. Esta línea 

de aducción es crucial para llevar el agua potable de manera segura y 

eficiente desde la planta de tratamiento hasta los puntos de consumo. 
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Figura 9: Línea de aducción 

Fuente: Obras de saneamiento en zona rural 

A. Tipo de tubería 

Según Montiel (31), Se refiere al tipo de tubería utilizada en 

la línea de aducción, que es la parte del sistema que transporta el 

agua desde la planta de tratamiento hasta los puntos de distribución. 

Puede ser de diferentes materiales como hierro fundido, PVC, 

acero, entre otros, y su elección depende de factores como la 

presión, el caudal y las características del terreno. 

B. Presión de agua 

Según Cayetano (32), La presión de agua en la línea de 

aducción se refiere a la fuerza ejercida por el agua en su transporte 

desde la planta de tratamiento hasta los puntos de distribución. La 

presión se controla y se mantiene dentro de rangos adecuados para 

garantizar un flujo constante y eficiente de agua a lo largo de la 

línea. 

C. Antigüedad 

Según Cayetano (32), La antigüedad se refiere al tiempo que 

ha transcurrido desde que se instaló la línea de aducción. Este 

factor es relevante para evaluar el estado y la posible necesidad de 

mantenimiento o renovación de la tubería. 

2.2.2.3. Red de distribución  

Según Velásquez (33), La red de distribución en un sistema de 

abastecimiento de agua potable es una red de tuberías y conexiones 

diseñada para distribuir el agua tratada desde la línea de aducción o 

tanques de almacenamiento hacia los usuarios finales, como 

viviendas, comercios e instituciones. La red de distribución es 

responsable de llevar el agua potable de manera eficiente y equitativa 

a los diferentes puntos de consumo dentro de la comunidad. 
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Figura 10: Red de distribución de agua 

Fuente: Saneamiento básico en zona rural 

A. Tipo de red de distribución  

Según Velásquez (33), Se refiere al diseño y la configuración 

de la red utilizada para distribuir el agua potable desde los puntos 

de aducción hasta los usuarios finales. Puede ser una red de 

distribución en anillo, en bucle, en malla u otros tipos, dependiendo 

de la topografía, el tamaño de la población y los requerimientos del 

sistema. 

B. Válvulas  

Según Vásquez (19), Las válvulas en la red de distribución 

se utilizan para controlar el flujo de agua y regular la presión en 

diferentes secciones de la red. Permiten el cierre o apertura de 

determinadas secciones para realizar reparaciones, mantenimiento 

o ajustar el suministro en caso de necesidad. 

C. Conexiones domiciliarias   

Según Velásquez F. (34), Las conexiones domiciliarias son 

las conexiones individuales que conectan la red de distribución a 

las viviendas y otros edificios. Estas conexiones permiten que el 

agua potable llegue a cada usuario final y suelen estar compuestas 

por tuberías y accesorios que garantizan el suministro adecuado a 

cada punto de consumo. 

D. Tipo de tubería 

Según Velásquez F. (34), El tipo de tubería utilizado en la red 

de distribución se refiere al material de construcción de las tuberías 
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que transportan el agua potable hacia los usuarios finales. Puede 

variar según las necesidades locales y los estándares de calidad, y 

comúnmente se utilizan materiales como PVC, polietileno, hierro 

fundido, entre otros. 

2.3. Hipótesis  

Esta tesis no presenta hipótesis por ser una investigación descriptiva 

Según Ruiz M. (34), En una tesis de estructuras hidráulicas, la hipótesis podría 

estar centrada en aspectos como el rendimiento hidráulico de una determinada 

infraestructura (por ejemplo, una presa o un sistema de distribución de agua), la 

resistencia de un material utilizado en la construcción de estructuras hidráulicas o la 

relación entre variables como caudal, velocidad del flujo y presión en un conducto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Nivel, Tipo y Diseño de Investigación  

3.1.1. Nivel de investigación 

Según Arias (35), “El nivel de investigación se relaciona con el grado de 

profundidad y complejidad que se emplea en un estudio. Los niveles de 

investigación abarcan desde enfoques exploratorios, que buscan descubrir 

nuevas ideas y fenómenos, hasta enfoques descriptivos que se centran en la 

descripción detallada de una situación o fenómeno. Asimismo, se encuentran 

los enfoques explicativos que se enfocan en comprender las relaciones causales 

y los factores que influyen en un fenómeno. Estos niveles de investigación 

permiten adecuar la metodología y los objetivos del estudio según la naturaleza 

del tema investigado”. 

La investigación se clasifica como descriptiva, lo que implica que se busca 

brindar una descripción detallada y visual del sistema de suministro sin realizar 

cambios en su funcionamiento actual. Durante el estudio, se identificarán 

posibles errores o fallas presentes en el sistema de manera minuciosa y 

perceptible. 

3.1.2. Tipo de investigación 

 “El tipo de investigación se refiere al enfoque o propósito que se busca 

en el estudio. Existen diferentes tipos de investigación que se utilizan según los 

objetivos y las características del tema a investigar. Algunos tipos comunes 

incluyen la investigación exploratoria, que busca descubrir nuevas ideas y 

generar hipótesis”. (35) 

La investigación se llevará a cabo utilizando un enfoque mixto, que combina 

elementos cualitativos y cuantitativos. Durante el estudio, se analizarán los 

hechos existentes y se desarrollarán teorías conceptuales. Es importante 

destacar que no se realizarán modificaciones en las variables durante la 

recolección de datos, con el objetivo de mantener la integridad y la objetividad 

del estudio. 

3.1.3. Diseño de investigación  

 “El diseño de investigación se refiere al plan o estrategia general que se 

emplea para llevar a cabo el estudio. Es el marco estructurado que guía la 
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recolección y análisis de datos, así como la interpretación de los resultados. El 

diseño de investigación puede variar según la naturaleza del estudio y los 

objetivos planteados”. (35) 

El diseño de la investigación para la evaluación y mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable es de tipo descriptivo no experimental. En este 

enfoque, se recopilarán y analizarán datos para describir y comprender el 

funcionamiento actual del sistema, así como identificar áreas de mejora. Es 

importante destacar que no se realizarán manipulaciones en los datos obtenidos 

durante la evaluación, con el objetivo de mantener la objetividad y la integridad 

del estudio. 

 

 

 

Leyenda de diseño: 

Mi: Estructuras Hidráulicas 

Xi: Sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Nueva Victoria 

Oi: Resultados 

Yi: Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población  

La población estará conformada por el sistema de abastecimiento de agua 

potable la localidad de Nueva Victoria, distrito de Anra, provincia de Huari, 

región de Ancash – 2023. 

3.2.2. Muestra  

La muestra estará conformada por el sistema de abastecimiento de agua potable 

la localidad de Nueva Victoria, distrito de Anra, provincia de Huari, región de 

Ancash – 2023. 

 

 

 

 

 

 

Mi Xi Oi Yi 



25 

 

3.3. Variables. Definición y Operacionalización 

Tabla 1: Variables, Definición y Operacionalización 

VARIABLE DEFINICION OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICION 

CATEGORIAS O 

VALORACION 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 1 

ESTRUCTURA 

HIDRAULICA 

 

Como afirma Pérez (10), Una estructura 

hidráulica es un elemento físico diseñado y 

construido para gestionar y controlar el flujo 

y la distribución del agua. Estas estructuras 

son utilizadas en diferentes sistemas 

hidráulicos, como el abastecimiento de agua 

potable, el riego agrícola, el drenaje urbano 

y la generación de energía hidroeléctrica. 

Las estructuras hidráulicas pueden incluir 

presas, canales, tuberías, compuertas, 

válvulas, estaciones de bombeo y tanques de 

almacenamiento, entre otros componentes.  

Captación 

- Tipo de captación 

- Caudal máximo de la fuente 

- Tapa sanitaria 

- Cámara seca 

- Cámara húmeda 

- accesorios 

- Nominal 

- Intervalo 

 

- Nominal 

- Nominal 

- Nominal 

Categorías de 

análisis: 

Las categorías de 

análisis son 

utilizadas para 

estructurar y 

clasificar la 

información 

recopilada en una 

investigación.  

 

 

 

Reservorio 

- Tipo de reservorio 

- Ubicación  

- Forma de reservorio 

- Capacidad 

- Material de construcción 

- Cerco perimétrico 

- Caseta de válvulas 

- Caseta de cloración  

- Nominal 

- Nominal 

- Nominal  

- Nominal  

- Nominal 

- Nominal 

- Nominal 

- Nominal  

 

Cámara rompe 

presión 

- Material de construcción 

- Cerco perimétrico 

- Cámara húmeda 

- Cámara seca 

- Diámetro de tubería 

- Nominal 

- Nominal 

- Nominal 

- Nominal 

- Nominal 
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VARIABLE 2 

SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO 

Como afirma Rojas (11), Un sistema de 

abastecimiento de agua potable se refiere a 

la infraestructura y conjunto de procesos 

diseñados para proveer agua apta para el 

consumo humano a una comunidad o 

población. Este sistema incluye la captación 

del agua de fuentes naturales, como ríos o 

pozos, su tratamiento para eliminar 

impurezas y garantizar su potabilidad, el 

almacenamiento en tanques o reservorios, la 

distribución a través de redes de tuberías y 

la provisión de conexiones domiciliarias 

para que los usuarios puedan acceder al 

agua en sus hogares. El objetivo principal de 

un sistema de abastecimiento de agua 

potable es asegurar el suministro continuo 

de agua limpia y segura para satisfacer las 

necesidades básicas de la población, como 

el consumo humano, la higiene y la 

preparación de alimentos. 

 

Línea de 

conducción 

 

- Tipo de línea de conducción  

- Diámetro de tubería  

- Tipo de tubería  

-  Válvulas  

- Longitud de la línea de 

conducción  

- Cámara rompe presión  

- Nominal 

- Nominal 

- Nominal  

- Nominal 

- Nominal  

 

- Nominal 

 
 

 

Línea de aducción 

- Tipo de línea de conducción  
- Clase de tubería 

- Diámetro de tubería  

- Presión del agua 

- Velocidad del agua 

- Válvula de aire 

- Válvula de purga 

- Cámara rompe presión  

- Nominal 
- Nominal 

- Nominal 

- Nominal 

- Nominal 

- Nominal  

- Nominal  

- Nominal 

 

Red de 

distribución 

 

- Tipo de tubería 

- Presión de agua  

- Antigüedad  

 

-  

- Nominal 

- Nominal 

- Nominal 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

Según Corpas (36), se refieren a los métodos y herramientas utilizados para obtener 

datos y datos relevantes en un proceso de investigación o estudio. 

Las técnicas de recolección de información pueden incluir métodos como encuestas, 

entrevistas, observaciones, cuestionarios, análisis de documentos y registros, pruebas 

o experimentos, entre otros. 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos 

En un enfoque de investigación observacional, se realiza una observación sin 

intervenir ni controlar las variables en estudio. El investigador se limita a 

observar los fenómenos o eventos tal como ocurren en su entorno natural. (36) 

El objetivo principal es recopilar datos y describir los hechos observados con 

el fin de comprender mejor los procesos o comportamientos estudiados. Se 

busca obtener una visión detallada y precisa de los eventos en su contexto real, 

sin influir en ellos de ninguna manera. 

3.4.2. Instrumento de recolección de datos 

a. Cuestionario: 

Además de recolectar información sobre la cantidad de jefes de hogar y la 

población en general, que serán útiles para el diseño del sistema de agua 

potable en el centro poblado. (36) 

 se llevó a cabo una encuesta con el objetivo de evaluar su impacto en las 

condiciones sanitarias de la comunidad. 

b. Ficha técnicas: 

Los datos específicos sobre el estado de la línea de transmisión, la cámara 

de captura y embalse, así como la evaluación de la continuidad, cobertura y 

calidad del agua en la zona más densamente poblada. (36) 

Se recopilaron mediante un formato diseñado y utilizado en la investigación. 

Este formato permitió obtener información detallada sobre la infraestructura 

y los estándares de agua en dicha área. 

c. Protocolo  

 Para determinar la ubicación de los reservorios y cámaras de ruptura de 

presión, así como trazar las líneas de conducción, aducción y 

distribución, se llevó a cabo un estudio topográfico. Este estudio 
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proporcionó información precisa sobre las características del terreno y 

permitió una planificación eficiente del sistema de agua potable. 

 Con el fin de establecer los estándares de calidad para las fuentes de 

nuestro sistema de agua potable, se realizó un análisis exhaustivo que 

abarcó aspectos físicos, químicos y bacteriológicos del agua. Este 

análisis nos permitió evaluar la composición del agua, identificar 

posibles contaminantes y garantizar que cumpla con los requisitos de 

calidad y seguridad establecidos. 

 Se llevó a cabo un estudio de demanda de agua potable para determinar 

las necesidades actuales y futuras de la comunidad. Esto incluyó el 

análisis de patrones de consumo, proyecciones demográficas y 

estimaciones de crecimiento poblacional. Con base en estos resultados, 

se diseñó un sistema de abastecimiento que pueda satisfacer la demanda 

de manera eficiente y sostenible. 

3.5. Método de análisis de datos 

Este estudio se caracteriza como descriptivo debido al uso de protocolos de estudio y 

métodos de recolección de datos en el campo. Se emplearon métodos estadísticos 

descriptivos para recopilar los datos, lo que permitió utilizar indicadores numéricos 

para evaluar la incidencia de malas condiciones sanitarias. El objetivo principal de este 

estudio es realizar la planificación del sistema de abastecimiento de agua potable para 

la comunidad. 

3.6. Aspectos Éticos    

Según el Codigo de ética para la investigación (37), se refieren a los principios y 

normas que guían el comportamiento humano en relación con lo que se considera 

correcto, justo y moralmente aceptable en una determinada situación o contexto.  

Estos aspectos involucran consideraciones sobre el respeto a los derechos y dignidad 

de las personas, la equidad, la honestidad, la responsabilidad, la integridad y la 

transparencia en la toma de decisiones y acciones. 

3.6.1. Protección de la persona 

La protección de las personas es un principio ético esencial en el ámbito 

de la ingeniería civil, ya que la construcción de infraestructuras puede tener un 

impacto significativo en la seguridad y el bienestar de la sociedad. (37) 
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Los ingenieros civiles asumen la responsabilidad de diseñar, construir y 

mantener estructuras que cumplan con estándares de seguridad rigurosos, 

asegurando la protección de las personas que las utilizan o se ven afectadas por 

ellas. Este compromiso ético implica considerar cuidadosamente los aspectos 

de seguridad en todas las etapas del proyecto, desde la planificación y el diseño 

hasta la construcción y la operación, con el fin de salvaguardar la vida y la 

integridad física de las personas. 

3.6.2. Libre participación y derecho a estar informado 

El derecho a la libre participación y a estar informado es un elemento 

fundamental en la toma de decisiones en proyectos de ingeniería civil que 

impactan a la comunidad. Este derecho se sustenta en el principio de que las 

personas afectadas por un proyecto de ingeniería tienen el derecho de estar 

plenamente informadas sobre el mismo y de participar activamente en el 

proceso de toma de decisiones. (37) 

Esto implica proporcionar a la comunidad la información necesaria de manera 

clara y accesible, fomentando la transparencia y la apertura en la comunicación. 

Además, se busca crear espacios de diálogo y consulta donde los ciudadanos 

puedan expresar sus opiniones, plantear inquietudes y contribuir con su 

conocimiento y experiencia. 

3.6.3. Beneficencia y no-maleficencia 

El principio de beneficencia y no maleficencia constituye un pilar 

esencial en la ética de la ingeniería civil. Este principio enfatiza la 

responsabilidad de los ingenieros civiles de promover el bienestar y reducir al 

mínimo los posibles daños a la sociedad y al medio ambiente durante el 

desarrollo y la ejecución de proyectos. (37) 

Implica que los ingenieros deben tomar decisiones y acciones que generen 

beneficios significativos para la sociedad, asegurando que sus proyectos 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y al 

desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, implica la obligación de evitar 

cualquier daño innecesario o excesivo a las personas, comunidades y el entorno 

natural. 
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3.6.4. Cuidado del medio ambiente y respeto a la biodiversidad 

El cuidado del medio ambiente y el respeto a la biodiversidad son 

principios fundamentales en la práctica de la ingeniería civil. Dado que esta 

disciplina tiene un impacto significativo en el entorno natural, es de vital 

importancia considerar y mitigar los posibles efectos negativos que puedan 

surgir. (37) 

Los ingenieros civiles deben adoptar un enfoque ambientalmente responsable 

en todas las etapas de un proyecto, desde la planificación y el diseño hasta la 

construcción y la operación. Esto implica la evaluación de los impactos 

ambientales potenciales, la identificación de medidas de mitigación y la 

implementación de prácticas sostenibles. Se busca minimizar la degradación 

del medio ambiente, conservar los recursos naturales y proteger la 

biodiversidad. Al hacerlo, los ingenieros civiles contribuyen a la preservación 

y el equilibrio del ecosistema, promoviendo un desarrollo sustentable y 

asegurando un legado ambientalmente responsable para las generaciones 

futuras. 

3.6.5. Justicia 

La justicia es, indudablemente, un principio ético primordial en la 

ingeniería civil. La construcción de infraestructuras impacta directamente a las 

comunidades y a la sociedad en general, por lo tanto, es esencial tener en cuenta 

la equidad y la justicia en todas las fases de un proyecto. (37) 

Los ingenieros civiles tienen la responsabilidad de garantizar que las decisiones 

y acciones relacionadas con las obras de ingeniería sean equitativas y justas, 

considerando los intereses y necesidades de todas las partes involucradas.  

3.6.6. Integridad científica  

La integridad científica es un principio esencial en la investigación 

científica dentro del ámbito de la ingeniería civil. Los investigadores tienen la 

responsabilidad de mantener altos estándares éticos, actuando con honestidad, 

transparencia y rigurosidad en todas las fases de su trabajo. (37) 

Al adherirse a este principio, se promueve la credibilidad y la confianza en la 

investigación científica, lo que a su vez contribuye al avance del conocimiento 

en el campo de la ingeniería civil. 
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IV. RESULTADOS 

1. Para dar respuesta a mi primer objetivo específico: Realizar la evaluación del 

componente hidráulica del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de 

Nueva Victoria, distrito de Anra, provincia de Huari, región de Ancash – 2023. 

Tabla 2: Evaluación de la Captación 

COMPONENTE INDICADORES 
DATOS 

RECOLECTADOS 
DESPCRIPCIÓN 

 

CAPTACIÓN 

Tipo de captación 
Es de tipo ladera 

concentrada 

La captación se apreció en 

buenas condiciones 

estructurales 

Material de construcción 
Concreto armado de 

210 kg/cm2 

Se aprecio un material de 

concreto armado de 210 

kg/cm2 de resistencia 

Antigüedad de la captación 
11 años desde que fue 

construido 

Según la norma N° 192 

Resolución ministerial, 

indica que el periodo de las 

estructuras debe de cumplir 

una vida útil de 20 años. 

Tipo de tubería salida 

El tipo de tubería es de 

PVC de 1 pulgada de 

diámetro 

La tubería que se dirige hacia 

la línea de conducción se 

encontró totalmente 

enterrada 

Clase de tubería 

De clase 10 por su 

resistencia y 

durabilidad 

Esta información fue 

obtenida por el encargado 

del Jass 

Cámara húmeda 

Se aprecio que la 

estructura se encontraba 

en buenas condiciones 

Se propondrá un 

mejoramiento  

Cámara seca 
También se encontró en 

buenas condiciones 

También se propondrá un 

mejoramiento 

Fuente: Elaboración propia (2023). 

Interpretación: El texto describe la evaluación hidráulica de una captación de agua, la cual 

es de tipo ladera concentrada. La captación está construida con concreto armado de alta 

resistencia (210 kg/cm2) y tiene una antigüedad de 11 años. Aunque cumple con la 

normativa que establece una vida útil de 20 años para estructuras similares, se observan 

signos de deterioro en la tubería de salida, que es de PVC y tiene un diámetro de 1 pulgada. 

La tubería que se dirige hacia la línea de conducción está enterrada y se clasifica como clase 

10 en términos de resistencia y durabilidad. Las cámaras húmeda y seca de la captación están 

en buenas condiciones, pero se propone un plan de mejora para asegurar su óptimo 

funcionamiento en el futuro. 
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Tabla 3: Evaluación de la línea de conducción 

COMPONENTE INDICADORES 
DATOS 

RECOLECTADOS 
DESPCRIPCIÓN 

 

LINEA DE 

CONDUCCIÓN 

Tipo de línea de 

conducción  
Es de tipo gravedad 

La función es gravedad es 

que el agua transcurra por la 

tubería sin necesidad de un 

motor 

Antigüedad 
11 años desde que fue 

construido 

Según la norma N° 192 

Resolución ministerial, 

indica que el periodo de las 

estructuras debe de cumplir 

una vida útil de 20 años. 

Diámetro de tubería  
La tubería de entrada y 

salida es de 2 pulgadas 

La tubería se encontró en 

buen estado y totalmente 

enterrada 

Tipo de tubería 
Es de tipo PVC de clase 

10 

Se empleo una tubería de pvc 

de clase 10 por su resistencia 

y durabilidad 

Válvula de aire y purga 
Se encontró en buen 

estado  

No presentan rajaduras, pero 

la tapa sanitaria presenta 

oxidación  

Fuente: Elaboración propia (2023). 

Interpretación: El texto describe la evaluación hidráulica de una línea de conducción de agua 

de tipo gravedad, en la que el agua fluye por la tubería debido a la fuerza de la gravedad sin 

requerir un motor. La línea de conducción tiene una antigüedad de 11 años, y aunque cumple 

con la normativa de una vida útil de 20 años, se observa que la tubería de entrada y salida, 

con un diámetro de 2 pulgadas, se encuentra en buen estado y está completamente enterrada. 

La tubería utilizada es de PVC de clase 10, lo que garantiza su resistencia y durabilidad. Se 

observa que la válvula de aire y purga está en buen estado, aunque se detecta oxidación en 

la tapa sanitaria. Se recomienda abordar la oxidación para asegurar el funcionamiento 

adecuado del sistema en el futuro. 

Tabla 4: Evaluación del Reservorio 

COMPONENTE INDICADORES 
DATOS 

RECOLECTADOS 
DESPCRIPCIÓN 

 

RESERVORIO 

Tipo de reservorio 
Se aprecio un tipo 

cuadrado 

La estructura se encontró en 

buen estado, pero se 

propondrá un mejoramiento 

Forma del reservorio La forma es cuadrada 

Se tomo sus medidas del 

reservorio que fue 2.5 x 2.5 x 

1.6 mt2 

Antigüedad del reservorio 
11 años desde que fue 

construido 

Según la norma N° 192 

Resolución ministerial, 

indica que el periodo de las 
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estructuras debe de cumplir 

una vida útil de 20 años. 

Capacidad del reservorio 

La capacidad existente 

del reservorio es de 10 

m3 

La capacidad es más que 

suficiente para satisfacer a la 

población de la nueva 

victoria. 

Tipo de tubería 
Es de tipo PVC de clase 

10 

Se empleo una tubería de pvc 

de clase 10 por su resistencia 

y durabilidad 

Diámetro de tubería 

El diámetro de tubería 

de entrada y salida es 

de 2 pulgada 

La tubería se encontró en 

buen estado y totalmente 

enterrada 

Caseta de cloración 
No cuenta con caseta de 

cloración 

Se propondrá uno en el 

mejoramiento 

Fuente: Elaboración propia (2023). 

Interpretación: El texto describe la evaluación hidráulica de un reservorio de forma cuadrada 

con medidas de 2.5 x 2.5 x 1.6 metros y una antigüedad de 11 años. Aunque cumple con la 

normativa de una vida útil de 20 años, se propone un plan de mejora para la estructura, que 

se encuentra en buen estado. El reservorio tiene una capacidad existente de 10 metros 

cúbicos, suficiente para satisfacer las necesidades de la población de Nueva Victoria. La 

tubería de entrada y salida, de PVC clase 10 y con un diámetro de 2 pulgadas, está en buen 

estado y completamente enterrada. Sin embargo, no cuenta con una caseta de cloración, por 

lo que se sugiere su inclusión en el proyecto de mejora para garantizar un tratamiento 

adecuado del agua. 

Tabla 5: Evaluación de la cámara rompe presión  

COMPONENTE INDICADORES 
DATOS 

RECOLECTADOS 
DESPCRIPCIÓN 

 

CAMARA 

ROMPE 

PRESIÓN 

Forma 
La forma es cuadrada 

de 1 x 1 metro 

La estructura se encontró en 

buen estado, no presenta 

grietas ni fisuras 

Antigüedad 
11 años desde que fue 

construido 

Según la norma N° 192 

Resolución ministerial, 

indica que el periodo de las 

estructuras debe de cumplir 

una vida útil de 20 años. 

Tapa sanitaria 
Es de material hierro 

fundido 

Ya presenta oxidación, se 

propondrá un mejoramiento 

Material de construcción 
De concreto armado de 

210 kg/cm2 

La estructura se apreció en 

buen estado, no presenta 

grieta ni fisura 

Accesorios 
Cuenta con todos sus 

accesorios 

Actualmente funciona 

correctamente todos los 

accesorios 
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Diámetro de tubería 
La tubería de entrada y 

salida es de 2 pulgadas 

La tubería se encontró en 

buen estado y totalmente 

enterrada 

Fuente: Elaboración propia (2023). 

Interpretación: El texto describe la evaluación de una cámara rompe presión de forma 

cuadrada con dimensiones de 1 x 1 metro y una antigüedad de 11 años. Aunque cumple con 

la normativa de una vida útil de 20 años, se observa oxidación en la tapa sanitaria de material 

de hierro fundido, por lo que se propone un plan de mejora. La cámara está construida con 

concreto armado de alta resistencia (210 kg/cm2) y se encuentra en buen estado, sin grietas 

ni fisuras. Todos sus accesorios están funcionando correctamente. La tubería de entrada y 

salida, con un diámetro de 2 pulgadas, está en buen estado y se encuentra completamente 

enterrada. 

Tabla 6: Evaluación de la línea de aducción 

COMPONENTE INDICADORES 
DATOS 

RECOLECTADOS 
DESPCRIPCIÓN 

 

LINEA DE 

ADUCCIÓN 

Antigüedad Antigüedad 
11 años desde que fue 

construido 

Diámetro 
La tubería de entrada y 

salida es de 2 pulgadas 

La tubería se encontró en 

buen estado y totalmente 

enterrada 

Válvula de purga 
Se encontró en buen 

estado  

No presenta rajadura, pero la 

tapa sanitaria presenta 

oxidación  

Fuente: Elaboración propia (2023). 

Interpretación: La línea de aducción tiene una antigüedad de 11 años y está compuesta por 

una tubería de entrada y salida con un diámetro de 2 pulgadas, que se encuentra en buen 

estado y completamente enterrada. Se observa que la válvula de purga está en buen estado y 

no presenta rajaduras, aunque se detecta oxidación en la tapa sanitaria. Se recomienda 

abordar la oxidación para asegurar el funcionamiento adecuado de la válvula en el futuro. 

Tabla 7: Evaluación de la red de distribución  

COMPONENTE INDICADORES 
DATOS 

RECOLECTADOS 
DESPCRIPCIÓN 

 

RED DE 

DISTRIBUCIÓN 

Tipo de sistema de red Es de tipo ramificado 
Este sistema conecta a todas 

las viviendas 

Conexión domiciliaria 
Todas las viviendas 

cuentan con agua 

En la actualidad existen 35 

viviendas y todas cuentan 

con agua  

Tipo de tubería 
Es de tipo PVC de clase 

10 

Se empleo una tubería de pvc 

de clase 10 por su resistencia 

y durabilidad 
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Diámetro de tubería 
La tubería de entrada y 

salida es de ¾ pulgadas 

La tubería se encontró en 

buen estado y totalmente 

enterrada 

Fuente: Elaboración propia (2023). 

Interpretación: La red de distribución de agua es de tipo ramificado, lo que permite conectar 

todas las viviendas del sistema. Cada vivienda cuenta con su conexión domiciliaria de agua, 

y en la actualidad, las 35 viviendas están abastecidas de agua. La red utiliza tuberías de PVC 

de clase 10, elegidas por su resistencia y durabilidad. El diámetro de las tuberías de entrada 

y salida es de ¾ pulgadas, y estas se encuentran en buen estado y están completamente 

enterradas, asegurando un funcionamiento eficiente del sistema de distribución. 

2. Para dar respuesta a mi segundo objetivo específico: Realizar la evaluación del 

componente estructural del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad 

de Nueva Victoria, distrito de Anra, provincia de Huari, región de Ancash – 2023. 

Tabla 8: Evaluación de la estructura de la Captación 

COMPONENTE INDICADORES 
DATOS 

RECOLECTADOS 
DESPCRIPCIÓN 

 

CAPTACIÓN 

Estado de la tubería No se halló falla 
No se evidencio rajaduras en 

la estructura 

Estado de la captación No se halló falla 
La captación se encuentra en 

buen estado 

Tapa sanitaria Se evidencio pintada 
La tapa sanitaria se halló 

pintada bien cuidada 

Fuente: Elaboración propia (2023). 

Interpretación: La evaluación del sistema de abastecimiento revela un estado óptimo en la 

captación, ya que no se encontraron fallas en la tubería ni en la propia estructura, y la tapa 

sanitaria muestra señales de cuidado al estar pintada. Estos hallazgos sugieren que el sistema 

de captación está en buen estado y no requiere mejoras inmediatas para su funcionamiento 

adecuado. 

Tabla 9: Evaluación de la estructura del Reservorio 

COMPONENTE INDICADORES 
DATOS 

RECOLECTADOS 
DESPCRIPCIÓN 

 

RESERVORIO 

Tapa sanitaria Pintado 

La tapa de protección del 

reservorio se hallo pintada, 

no presenta oxidación 

Cerco perimétrico Pintado 

Todo el cerco se encuentra 

pintado con pintura anti 

corrosiva 

Estructura del reservorio Pintado 
No se evidencio rajaduras, ni 

filtración 
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Fuente: Elaboración propia (2023). 

Interpretación: La inspección del reservorio revela un mantenimiento adecuado, ya que la 

tapa de protección, el cerco perimétrico y la propia estructura del reservorio se encontraron 

pintados, lo que sugiere una protección contra la oxidación y corrosión. Además, la ausencia 

de rajaduras y filtraciones en la estructura indica un buen estado de conservación en general. 

Estos aspectos positivos indican que el reservorio está en condiciones favorables y no 

requiere mejoras sustanciales en el momento. 

Tabla 10: Evaluación de la estructura de la cámara rompe presión 

COMPONENTE INDICADORES 
DATOS 

RECOLECTADOS 
DESPCRIPCIÓN 

 

CAMARA 

ROMPE 

PRESIÓN 

Estructura de la cámara 

rompe presión 
Pintado 

La estructura se evidencio 

pintado recientemente 

Tapa sanitaria Pintado No se evidencio oxidación 

Fuente: Elaboración propia (2023). 

Interpretación: La evaluación de la cámara rompe presión muestra un mantenimiento 

reciente, ya que se observa que la estructura de la cámara está pintada, lo que indica un 

esfuerzo por preservar su integridad. Además, la tapa sanitaria también está pintada y no 

muestra signos de oxidación. Estos indicios de cuidado y conservación sugieren que la 

cámara rompe presión está en buenas condiciones y ha sido objeto de mejoras para mantener 

su funcionamiento adecuado. 

3. Para dar respuesta a mi tercer objetivo específico: Estimar la mejora del sistema de 

abastecimiento de agua potable en la localidad de Nueva Victoria, distrito de Anra, 

provincia de Huari, región de Ancash – 2023. 

Tabla 11: Mejora de la Captación  

COMPONENTE INDICADORES ACCIÓN DESPCRIPCIÓN 

 

CAPTACIÓN 

Cerco perimétrico Ejecución  

Se recomienda la creación de un 

cerco perimétrico de malla 

galvanizada sostenidas por tubos de 

acero, luego pintar toda el cerco 

perimétrico con pintura 

anticorrosiva  

Cámara húmeda Mantenimiento 

Se aconseja aplicar pintura 

resistente a la corrosión en el 

exterior de la cámara húmeda y en la 

tapa sanitaria. 

Cámara seca Mantenimiento 
Es aconsejable aplicar pintura 

anticorrosiva para metal en la parte 
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exterior de la cámara húmeda, así 

como en la tapa sanitaria. 

Fuente: Elaboración propia (2023). 

Interpretación: Se sugiere la construcción de un cerco perimétrico utilizando malla 

galvanizada sostenida por tubos de acero, y luego aplicar pintura anticorrosiva en todo el 

cerco para protegerlo adecuadamente. Para la cámara húmeda y la cámara seca, se aconseja 

aplicar pintura resistente a la corrosión tanto en el exterior de las estructuras como en las 

tapas sanitarias, asegurando así su durabilidad y protección contra el deterioro. Estas 

recomendaciones son fundamentales para mi tesis, ya que garantizarán la integridad y 

funcionalidad de la captación a lo largo del tiempo, evitando posibles daños por corrosión y 

asegurando un adecuado suministro de agua potable para la comunidad de Nueva Victoria. 

Es esencial considerar estas medidas de mantenimiento y mejoramiento para asegurar un 

sistema de captación de agua confiable y sostenible en el futuro. 

Tabla 12: Mejora del Reservorio 

COMPONENTE INDICADORES ACCIÓN DESPCRIPCIÓN 

 

Reservorio 

Cerco perimétrico Ejecución  

Se sugiere construir un cerco 

perimetral utilizando malla 

galvanizada, la cual estará sostenida 

por tubos de acero. Posteriormente, 

se recomienda aplicar una capa de 

pintura anticorrosiva en todo el 

cerco perimetral. 

Caseta de cloración  Ejecución  

Se recomienda la ejecución de una 

caseta de cloración que sirva de 

purificar el agua, protegida por un 

techo metálico  

Caseta de válvulas Mantenimiento 

Es aconsejable llevar a cabo la 

limpieza periódica del interior de la 

caseta de válvulas, con el fin de 

prevenir la acumulación de barro o 

maleza en su interior. 

Fuente: Elaboración propia (2023). 

Interpretación: Se sugiere la construcción de un cerco perimétrico utilizando malla 

galvanizada sostenida por tubos de acero, y aplicar pintura anticorrosiva en todo el cerco 

para protegerlo contra el deterioro. Asimismo, se propone la ejecución de una caseta de 

cloración con techo metálico para purificar el agua, lo que contribuirá a la calidad del 

suministro. Para la caseta de válvulas, se aconseja llevar a cabo limpiezas periódicas para 

evitar la acumulación de suciedad. Estas recomendaciones son esenciales para mi tesis, ya 

que asegurarán la integridad y funcionamiento óptimo del reservorio a lo largo del tiempo, 
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garantizando un suministro seguro y limpio de agua potable para la comunidad de Nueva 

Victoria. Es imprescindible seguir estas medidas de construcción y mantenimiento para 

asegurar la eficiencia y durabilidad del reservorio y sus estructuras auxiliares, mejorando así 

la calidad y disponibilidad de agua para la población. 

Tabla 13: Mejora  de la Cámara rompe presión  

COMPONENTE INDICADORES ACCIÓN DESPCRIPCIÓN 

 

Cámara rompe 

presión  

Tapa sanitaria Mantenimiento 

Se recomienda pintar la tapa 

metálica con pintura para metal 

anticorrosiva 

Accesorios Mantenimiento 

Se recomienda limpiar 

periódicamente el interior para 

evitar obstrucción de la salida del 

agua 

Caseta de válvulas Mantenimiento 

Se recomienda limpiar el interior de 

la caseta de válvulas, para evitar 

acumulación de barro o maleza en su 

interior. 

Fuente: Elaboración propia (2023). 

Interpretación: Se sugiere pintar la tapa metálica con pintura anticorrosiva, lo que protegerá 

el material y prolongará su vida útil. Además, se aconseja realizar limpiezas periódicas del 

interior de los accesorios para evitar obstrucciones en la salida del agua y asegurar un flujo 

eficiente. Asimismo, para la caseta de válvulas, se recomienda limpiar regularmente su 

interior para prevenir la acumulación de barro o maleza, lo que garantizará el correcto 

funcionamiento de las válvulas y evitará posibles problemas en el sistema. Estas 

recomendaciones son de vital importancia para mi tesis, ya que asegurarán el adecuado 

mantenimiento de la cámara rompe presión y sus componentes, asegurando así un sistema 

de abastecimiento de agua potable confiable y eficiente para la comunidad de Nueva 

Victoria. Es imprescindible seguir estas medidas para garantizar la operatividad y 

durabilidad de la infraestructura y así mantener un suministro de agua óptimo para el 

bienestar de la población. 

4.1. Discusión  

1. Resolviendo mi primer objetivo específico de: Realizar la evaluación del 

componente hidráulica del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad 

de Nueva Victoria, distrito de Anra, provincia de Huari, región de Ancash – 2023. 

La serie de evaluaciones hidráulicas presentadas ofrece un panorama exhaustivo de 

la infraestructura de abastecimiento de agua en una comunidad. A pesar de que la 
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mayoría de las estructuras cumplen con las normativas de vida útil, se han detectado 

áreas de preocupación y oportunidades de mejora. En particular, se ha observado un 

desgaste en las tuberías de salida de la captación y en la tapa sanitaria de la cámara 

rompe presión, lo que destaca la importancia de mantener y reforzar constantemente 

los componentes del sistema para garantizar su funcionamiento a largo plazo. En el 

caso del reservorio, aunque se encuentra en buen estado, la falta de una caseta de 

cloración subraya la necesidad de considerar aspectos de tratamiento del agua para 

asegurar su calidad. Por otro lado, la red de distribución de agua demuestra una 

planificación eficiente al conectar todas las viviendas y utilizar tuberías de PVC de 

clase 10, lo que garantiza durabilidad y resistencia. Sin embargo, la oxidación en las 

tapas sanitarias y válvulas plantea la importancia de abordar este problema para 

mantener la eficiencia y confiabilidad del sistema. En conjunto, estas evaluaciones 

subrayan la importancia de un enfoque holístico en el mantenimiento y mejora de la 

infraestructura de abastecimiento de agua para satisfacer las necesidades de la 

comunidad de manera eficiente y sostenible.  

 En comparación con la tesis de Morales et a. (5), Se concluye que los resultados 

de este estudio presentan hallazgos alarmantes sobre el sistema de 

abastecimiento de agua para consumo humano en el área de investigación. De 

acuerdo con las regulaciones del Reglamento para la Clasificación de Cuerpos 

de Agua Superficiales, ninguna de las cuatro zonas de captación estudiadas es 

apta para consumo humano en términos de indicadores microbiológicos 

(coliformes fecales). Se observó que las variaciones climáticas ejercen una 

influencia significativa en la calidad del agua, con una disminución durante la 

época lluviosa. Por lo tanto, se requiere tomar medidas de tratamiento 

adicionales durante este período. Además, se sugiere la integración del 

monitoreo ambiental con el sistema de vigilancia epidemiológica, teniendo en 

cuenta la influencia de variables ambientales como el clima y el paisaje en 

servicios esenciales como el suministro de agua potable para consumo humano.  

 En comparación con la tesis de Zuñiga et al. (6), La conclusión es que en Costa 

Rica, hay una creciente presión en el uso de los recursos hídricos y mayores 

exigencias sobre la prestación del servicio de agua, pero pocos estudios se 

centran en la perspectiva de la población usuaria. Este estudio evaluó la calidad 

del servicio de agua potable en cuatro cantones de la provincia de Cartago, 
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utilizando una metodología basada en la percepción de las personas como 

usuarias. Se encontraron diferencias significativas en el nivel de satisfacción 

entre los distintos cantones y distritos estudiados, así como entre los sistemas 

municipales y los administrados por ASADA, mostrando claras asimetrías entre 

ellos. Además, se observó una estrecha relación entre el nivel de satisfacción con 

el servicio de agua, los problemas mencionados por los usuarios y las acciones 

preventivas que implementan para resolverlos. Dos de los problemas más 

recurrentes reportados en todos los cantones fueron el olor y sabor a cloro del 

agua recibida.  

 En comparación con la tesis de Reyes et al. (7), La conclusión señala que las 

cuatro microcuencas muestran vulnerabilidad a la contaminación en función de 

sus características espaciales. Además, se determina que tanto la estacionalidad 

climática como la intensidad de la precipitación 24 horas antes afectan de manera 

distinta a cada uno de los microorganismos estudiados. Por lo tanto, se sugiere 

realizar evaluaciones periódicas de forma independiente para cada 

microorganismo, considerando las variaciones climáticas y la influencia de la 

precipitación en cada caso. 

2. Resolviendo mi segundo objetivo específico de: Realizar la evaluación del 

componente estructural del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad 

de Nueva Victoria, distrito de Anra, provincia de Huari, región de Ancash – 2023. 

Las evaluaciones estructurales destacan un estado favorable en el sistema de 

abastecimiento de agua, evidenciando un enfoque proactivo en el mantenimiento. La 

captación se encuentra en buen estado y bien cuidada, mientras que el reservorio 

muestra atención en la protección contra corrosión y ausencia de daños. La cámara 

rompe presión también refleja un mantenimiento reciente y esmerado. Estos 

resultados resaltan la importancia de un enfoque preventivo y la inversión en 

conservación, lo que asegura un funcionamiento óptimo y sostenible del sistema en 

beneficio de la comunidad.  

 En comparación con la tesis de Arroyo (8), Los resultados obtenidos incluyeron 

el diseño de una nueva captación de fondo, una línea de conducción con tubería 

de PVC clase 10, un reservorio con una capacidad de 10m3, una línea de 

aducción y una red de distribución con tubería de PVC clase 10 con diámetros 

que varían desde ½" hasta 1". Tras realizar una evaluación del sistema actual de 
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abastecimiento de agua potable en el centro poblado Anta, se llegó a la 

conclusión de que presenta condiciones desfavorables tanto en infraestructura 

como en funcionamiento. Por esta razón, se propone un proceso de mejoramiento 

con el objetivo de mejorar la condición sanitaria de la población.  

 En comparación con la tesis de Vásquez (9), El resultado de la evaluación del 

sistema de abastecimiento de agua potable indica que se encuentra en mal estado. 

Por lo tanto, se llevará a cabo un proceso de mejoramiento que abarcará la 

captación, línea de conducción, reservorio de almacenamiento, línea de aducción 

y red de distribución. Estas mejoras se realizarán teniendo en cuenta 

dimensiones, materiales y criterios que garanticen un óptimo funcionamiento. 

Se espera que este proceso de mejora sea bien recibido por la población y que 

contribuya a mejorar la condición sanitaria del caserío de San Blas. En 

conclusión, es evidente que el sistema de abastecimiento de agua potable en el 

caserío de San Blas requiere un mejoramiento en sus componentes afectados por 

el deterioro con el tiempo y las patologías encontradas durante la evaluación.  

 En comparación con la tesis de Pérez (10), Se llevó a cabo una evaluación 

exhaustiva de cada componente del sistema, y como resultado, se identificó que 

algunos se encuentran en un estado "malo" debido a su antigüedad, fisuras, 

roturas y la falta de diversos elementos necesarios. Por lo tanto, se hace necesario 

realizar mejoras en la captación, línea de conducción, reservorio y CRP-6 para 

mejorar la cobertura, calidad y cantidad de agua suministrada. Se concluye que 

el estado actual del sistema de saneamiento tiene un impacto directo en la 

condición sanitaria, causando daños a la población, por lo que se hace 

imprescindible mejorar los componentes del sistema de agua potable. 

3. Resolviendo mi tercer objetivo específico de: Estimar la mejora del sistema de 

abastecimiento de agua potable en la localidad de Nueva Victoria, distrito de Anra, 

provincia de Huari, región de Ancash – 2023. Este estudio ha proporcionado valiosas 

recomendaciones para mejorar y mantener la integridad y funcionamiento del 

sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Nueva Victoria. Se 

propone la construcción de un cerco perimétrico de malla galvanizada y tubos de 

acero, así como la aplicación de pintura anticorrosiva para protegerlo 

adecuadamente. Además, se aconseja la aplicación de pintura resistente a la corrosión 

en las cámaras húmeda y seca, incluyendo las tapas sanitarias, asegurando su 
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durabilidad y protección contra el deterioro. También se recomienda la ejecución de 

una caseta de cloración con techo metálico para mejorar la calidad del suministro de 

agua. Asimismo, se enfatiza la importancia de realizar limpiezas periódicas en los 

accesorios y el interior de las casetas de válvulas para mantener un flujo eficiente y 

prevenir obstrucciones. Estas recomendaciones son esenciales para garantizar un 

suministro de agua potable confiable, limpio y sostenible para la comunidad de 

Nueva Victoria. Es fundamental seguir estas medidas de construcción, 

mantenimiento y mejora para asegurar la eficiencia y durabilidad del sistema de 

abastecimiento, beneficiando así el bienestar y la salud de toda la población.  

 En comparación con la tesis de Rojas (11), Los hallazgos incluyeron el diseño 

de una nueva captación de fondo, una línea de conducción con tubería de PVC 

clase 10, un reservorio con capacidad de 10m3, una línea de aducción y una red 

de distribución con tubería de PVC clase 10 con diámetros que varían desde ½ 

hasta 1 pulgada. Luego de realizar una evaluación en el actual sistema de 

abastecimiento de agua potable del centro poblado de Ichoca, se llegó a la 

conclusión de que la condición del sistema, tanto en infraestructura como en 

funcionamiento, arrojó resultados desfavorables. Por esta razón, se propuso un 

proceso de mejoramiento con el objetivo de mejorar la condición sanitaria de la 

población.  

 En comparación con la tesis de Vásquez (12), Como resultado de la evaluación 

del sistema de abastecimiento de agua potable, se determinó que se encuentra en 

mal estado. Por lo tanto, se llevará a cabo un proceso de mejoramiento que 

abarcará la captación, línea de conducción, reservorio de almacenamiento, línea 

de aducción y red de distribución. Estas mejoras se realizarán teniendo en cuenta 

dimensiones, materiales y criterios que aseguren su óptimo funcionamiento. Se 

espera que este proceso de mejora sea bien aceptado por la población y que 

contribuya a mejorar la condición sanitaria del caserío de San Blas. En 

conclusión, se evidencia la necesidad de realizar un mejoramiento en los 

componentes afectados del sistema de abastecimiento de agua potable del 

caserío de San Blas debido al desgaste del tiempo y a las patologías encontradas 

durante la evaluación.   

 En comparación con la tesis de Flores (13), Los resultados obtenidos incluyeron 

el diseño de una nueva captación de fondo, una línea de conducción con tubería 
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de PVC clase 10, un reservorio con una capacidad de 10m3, una línea de 

aducción y una red de distribución con tubería de PVC clase 10 con diámetros 

que varían desde ½ hasta 1 pulgada. Tras realizar una evaluación en el actual 

sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Pongor, se llegó a 

la conclusión de que la condición del sistema, tanto en infraestructura como en 

funcionamiento, arrojó resultados desfavorables. Por esta razón, se propuso un 

proceso de mejoramiento con el objetivo de mejorar la condición sanitaria de la 

población. 
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V. CONCLUSIONES 

En conclusión, a mi objetivo general, este estudio ha evaluado y propuesto mejoras en el 

componente hidráulico del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de 

Nueva Victoria. Se han identificado aspectos positivos en la captación de agua y el 

reservorio, destacando su buen estado estructural. Sin embargo, se ha recomendado realizar 

mejoras para asegurar su durabilidad y cumplir con las normativas vigentes. Asimismo, se 

han señalado áreas de mejora en la cámara rompe presión, enfocándose especialmente en el 

mantenimiento de la tapa sanitaria para evitar problemas futuros. La implementación de 

estas mejoras contribuirá a garantizar un suministro confiable y de calidad para la población, 

asegurando así el acceso continuo a agua potable en Nueva Victoria. 

1. En conclusión, las detalladas evaluaciones hidráulicas presentadas brindan una visión 

completa de la infraestructura de abastecimiento de agua en la comunidad. A pesar de 

que la mayoría de las estructuras cumplen con las normativas de vida útil, las áreas de 

preocupación identificadas y las oportunidades de mejora destacan la importancia de 

una gestión constante y reforzada de los componentes del sistema para garantizar su 

funcionamiento a largo plazo. El desgaste observado en las tuberías de salida y en la 

tapa sanitaria de la cámara rompe presión subraya la necesidad de una atención continua. 

Además, la ausencia de una caseta de cloración en el reservorio resalta la importancia 

del tratamiento del agua para asegurar su calidad. Aunque la red de distribución 

demuestra una planificación eficiente, la oxidación en las tapas sanitarias y válvulas 

señala la relevancia de abordar este desafío para mantener la integridad y eficiencia del 

sistema.  

2. En conclusión, las evaluaciones estructurales realizadas en el sistema de abastecimiento 

de agua han arrojado resultados positivos y alentadores. La condición favorable de la 

captación, la atención en la protección y conservación del reservorio, así como el 

mantenimiento cuidadoso de la cámara rompe presión, reflejan un enfoque proactivo en 

la gestión y mantenimiento de la infraestructura. Estos hallazgos subrayan la 

importancia de la planificación y ejecución de medidas preventivas, lo cual es esencial 

para garantizar un funcionamiento eficiente y sostenible del sistema a lo largo del 

tiempo. Esta dedicación al mantenimiento no solo asegura la disponibilidad de agua de 

calidad para la comunidad, sino que también demuestra un compromiso con la 

durabilidad y confiabilidad del sistema en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras. 
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3. En conclusión, a mi tercer objetivo específico, el estudio del componente estructural del 

sistema de abastecimiento de agua en Nueva Victoria ha resaltado la importancia de 

realizar mejoras en la línea de conducción y la línea de aducción, así como en la tapa 

sanitaria. El cumplimiento de las normativas y el mantenimiento adecuado son 

fundamentales para asegurar un funcionamiento óptimo y duradero del sistema. Por otro 

lado, se ha reconocido la eficiencia del sistema de red de distribución ramificada, que 

ha demostrado ser efectivo en proporcionar acceso a agua potable a todas las viviendas. 

Estas conclusiones respaldan la propuesta de mejoras específicas para asegurar un 

suministro confiable de agua potable a la comunidad de Nueva Victoria, priorizando su 

bienestar y salud a lo largo del tiempo. 
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VI. RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda realizar mejoras específicas en la captación, reservorio y cámara rompe 

presión para garantizar su durabilidad y cumplir con las normativas vigentes. Esto 

incluye llevar a cabo inspecciones periódicas, aplicar pintura anticorrosiva en 

estructuras metálicas y mantener una adecuada limpieza en los componentes del sistema 

hidráulico. 

2. Basándonos en los resultados alentadores de las evaluaciones estructurales, se sugiere 

implementar un programa continuo de mantenimiento preventivo en todas las 

estructuras del sistema de abastecimiento de agua. Esto incluye inspecciones regulares, 

reparaciones oportunas y medidas de conservación proactivas para asegurar su 

funcionamiento óptimo a lo largo del tiempo y cumplir con los estándares de vida útil 

establecidos. 

3. Dada la importancia del tratamiento del agua en la calidad y confiabilidad del sistema, 

se recomienda incorporar una caseta de cloración en el reservorio para garantizar un 

tratamiento adecuado. Asimismo, se sugiere implementar un plan de control y 

mitigación de la oxidación en las tapas sanitarias y válvulas, para mantener la eficiencia 

y prolongar la vida útil de los componentes. Estas medidas complementarán el enfoque 

integral y sostenible en el mantenimiento y mejora de la infraestructura de 

abastecimiento de agua, asegurando un suministro confiable y de alta calidad para la 

comunidad. 

4. Es importante implementar una caseta de cloración con techo metálico, ya que esto 

contribuirá a mejorar la calidad del suministro de agua y asegurará que el agua sea apta 

para el consumo humano. 
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Anexo 01. Matriz de Consistencia 

Tabla 14: Matriz de consistencia 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general 

 ¿Cómo la evaluación y mejoramiento de las 

estructuras hidráulicas para mejorar el sistema de 

abastecimiento de agua potable en la localidad de 

Nueva Victoria, distrito de Anra, provincia de 

Huari, región de Ancash – 2023? 

Problemas específicos 

 ¿Se logrará una mejora en el sistema de 

abastecimiento de agua potable al llevar a cabo la 

evaluación hidráulica en la localidad de Nueva 

Victoria, distrito de Anra, provincia de Huari, 

región de Ancash – 2023 

 ¿Contribuirá la evaluación estructural realizada en 

la localidad de Nueva Victoria, distrito de Anra, 

provincia de Huari, región de Ancash – 2023, a una 

mejora en el sistema de suministro de agua 

potable? 

 ¿Se espera una mejora en el sistema de 

abastecimiento de agua potable al implementar el 

mejoramiento de las estructuras hidráulicas en la 

localidad de Nueva Victoria, distrito de Anra, 

provincia de Huari, región de Ancash – 2023? 

 

 

Objetivo general 

 Realizar la evaluación y mejoramiento de las 

estructuras hidráulicas para mejorar el sistema 

de abastecimiento de agua potable en la 

localidad de Nueva Victoria, distrito de Anra, 

provincia de Huari, región de Ancash – 2023. 

Objetivos específicos 

 Realizar la evaluación hidráulica del sistema de 

abastecimiento de agua potable en la localidad 

de Nueva Victoria, distrito de Anra, provincia 

de Huari, región de Ancash – 2023. 

 Realizar la evaluación estructural del sistema de 

abastecimiento de agua potable en la localidad 

de Nueva Victoria, distrito de Anra, provincia 

de Huari, región de Ancash – 2023. 

 Estimar la mejora del sistema de abastecimiento 

de agua potable en la localidad de Nueva 

Victoria, distrito de Anra, provincia de Huari, 

región de Ancash – 2023. 

 

 

 

 

 

Esta tesis no 

presenta hipótesis 

por ser una 

investigación 

descriptiva 

Variable 1: Estructura 

Hidráulica 

Dimensiones 

 

Captación 

Reservorio 

Cámara rompe presión 

 

  

Variable 2: Sistema de 

Abastecimiento  

 

Línea de conducción  

Línea de aducción 

Red de distribución  

Tipo de Investigación: 

Descriptivo. 

Nivel de Investigación: 

aplicada 

Diseño de Investigación: 

No experimental de corte 

transversal. 

Población y muestra: 

Sistema de abastecimiento de 

agua potable en la localidad 

de Nueva Victoria. 

Técnica Instrumento 

Técnica de recopilación de 

datos: 

La observación 

Instrumento de recolección 

de datos: 

Ficha de observación   

 Fuente: Elaboración propia 2023.
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Anexo 02. Instrumento de recolección de información  
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Anexo 03. Validez de instrumento 
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Anexo 04. Confiabilidad del instrumento 
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Anexo 05. Formato de Consentimiento informado 
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Anexo 06. Documento de aprobación de institución para la recolección de información  
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Anexo 07. Evidencias de ejecución (declaración jurada, base de datos) 
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Figura 11: Cámara de captación en la Localidad de Nueva Victoria 

 

Figura 12: Interior de la cámara húmeda  
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Figura 13: Interior de la cámara seca  

 

Figura 14: Cámara rompe presión  
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Figura 15: Reservorio actual de la Localidad de Nueva Victoria 
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