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Resumen 

 
La investigación realizada sobre el diagnostico de las estructuras hidráulicas del sistema de 

abastecimiento de agua potable tuve como problema general: ¿Cuál será el diagnóstico de 

las estructuras hidráulicas para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable para el 

caserío de Pueblo Viejo, distrito de Sihuas, provincia de Sihuas, región de Áncash - 2021? 

A su vez para dar solución a esta interrogante tuve un objetivo general: Diagnosticar la 

estructura hidráulica para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable para el 

caserío de Pueblo Viejo, distrito de Sihuas, provincia de Sihuas, región de Áncash - 2021. 

La metodología fue descriptiva de nivel aplicado. Resultado. Se resalta que la captación de 

agua se encuentra en condiciones favorables, sin presentar grietas, y fue construida 

utilizando concreto de alta resistencia. La infraestructura de conducción, que incluye una 

tubería de PVC de 1 pulgada como salida y un cerco perimétrico de malla galvanizada, se 

encuentra en buen estado. Respecto a la línea de conducción de agua por gravedad en el 

caserío Pueblo Viejo, se concluyó que se encuentra en buenas condiciones, con una tubería 

de 2 pulgadas completamente enterrada para proporcionar protección adicional. Se 

recomienda realizar limpiezas periódicas en la cisterna utilizada como caseta de cloración y 

en la caseta de válvulas para garantizar un flujo adecuado de agua y prevenir posibles 

obstrucciones. 

Palabras claves: Diagnostico del sistema de abastecimiento, incidencia en la condición 

sanitaria, red de distribución de agua potable. 
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Abstracts 

 
The research conducted on the diagnosis of hydraulic structures in the potable water supply 

system had the overarching question: What will be the diagnosis of hydraulic structures to 

improve the potable water supply system for the hamlet of Pueblo Viejo, district of Sihuas, 

province of Sihuas, Ancash region - 2021? In order to address this question, the general 

objective was to diagnose the hydraulic structure to improve the potable water supply system 

for the hamlet of Pueblo Viejo, district of Sihuas, province of Sihuas, Ancash region - 2021. 

The methodology applied was descriptive at an applied level. Results. It is highlighted that 

the water intake is in favorable conditions, without presenting cracks, and was constructed 

using high-strength concrete. The conveyance infrastructure, which includes a 1-inch PVC 

pipe as an outlet and a perimeter fence of galvanized mesh, is in good condition. Regarding 

the gravity-fed water transmission line in the hamlet of Pueblo Viejo, it was concluded that 

it is in good condition, with a 2-inch pipe completely buried to provide additional protection. 

It is recommended to carry out periodic cleanings in the cistern used as a chlorination booth 

and in the valve booth to ensure proper water flow and prevent potential blockages. 

Keywords: Diagnosis of the supply system, impact on sanitary condition, potable water 

distribution network. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. Planteamiento del problema 

 
A nivel internacional, Olaya (1), El aumento de la población a nivel mundial está 

generando una creciente escasez de agua, ya que la demanda de este recurso es 

constantemente creciente. Según nuestras proyecciones, se estima que alrededor del 

33% de la población mundial enfrentará limitaciones en el acceso al agua para el año 

2050. En nuestro análisis, examinamos minuciosamente la situación urbana global, 

considerando diversos escenarios socioeconómicos y condiciones climáticas. 

Utilizamos modelos de proyección para analizar la situación de las ciudades, la 

disponibilidad de agua y los patrones de consumo. Además, evaluamos la viabilidad 

de diversas soluciones clave para mejorar el acceso al agua en las áreas afectadas. 

A nivel nacional, Costa (2), La pandemia de COVID-19 ha exacerbado la problemática 

del acceso al agua, destacando la necesidad crucial de garantizar un acceso equitativo 

para todos. En este contexto, se vuelve vital implementar medidas que aborden la 

escasez de agua y aseguren que todas las personas tengan acceso a agua de calidad en 

sus hogares. La disponibilidad adecuada de agua no solo es esencial para el consumo 

humano, sino también para mantener condiciones sanitarias y prevenir la propagación 

de enfermedades. Es imperativo promover políticas y acciones que garanticen el 

suministro de agua a todas las comunidades, especialmente aquellas en situación de 

vulnerabilidad, con el objetivo de abordar los desafíos planteados por la crisis sanitaria 

y promover la salud y el bienestar de la población. 

A nivel local, Lira (3), Pueblo Viejo, un pequeño poblado ubicado en el distrito de 

Sihuas, provincia de Sihuas, en la región de Áncash, Perú, se distingue por ser una 

encantadora y serena comunidad. Su entorno se ve rodeado por magníficos paisajes 

montañosos y fértiles valles. Gracias a su elevada altitud, Pueblo Viejo goza de un 

clima fresco y agradable a lo largo de todo el año. La actividad económica 

predominante de sus residentes se centra en la agricultura, donde cultivan productos 

autóctonos como maíz, papa, trigo y otros alimentos tradicionales de la región. 

Además, se dedican a la cría de ganado, especialmente ovejas y vacas, contribuyendo 

así al desarrollo de la actividad ganadera loca. 
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1.2. Formulación del problema 

 
1.2.1. Problema general 

 
¿Cuál será el diagnóstico de las estructuras hidráulicas para mejorar el sistema 

de abastecimiento de agua potable para el caserío de Pueblo Viejo, distrito de 

Sihuas, provincia de Sihuas, región de Áncash - 2021? 

1.2.2. Problemas específicos 

 
¿Cuál es el sistema de abastecimiento de agua potable implementado en el 

caserío de Pueblo Viejo, distrito de Sihuas, provincia de Sihuas, región de 

Áncash en el año 2021? 

¿Cuáles son los hallazgos específicas obtenidas en el diagnóstico estructural del 

sistema de abastecimiento de agua potable en el caserío de Pueblo Viejo, distrito 

de Sihuas, provincia de Sihuas, región de Áncash en el año 2021? 

¿Cómo se refleja la incidencia en la condición sanitaria de la población del 

caserío de Pueblo Viejo en relación con el sistema de abastecimiento de agua 

potable en el año 2021? 

1.3. Objetivos de la investigación 

 
1.3.1. Objetivo general 

 
 Diagnosticar la estructura hidráulica para mejorar el sistema de 

abastecimiento de agua potable para el caserío de Pueblo Viejo, distrito de 

Sihuas, provincia de Sihuas, región de Áncash - 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 
 Identificar el tipo de sistema de abastecimiento de agua potable para el caserío 

de Pueblo Viejo, distrito de Sihuas, provincia de Sihuas, región de Áncash - 

2021. 

 Elaborar el diagnostico estructural del sistema de abastecimiento de agua 

potable para el caserío de Pueblo Viejo, distrito de Sihuas, provincia de 

Sihuas, región de Áncash - 2021. 
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 Obtener la incidencia en la condición sanitaria del sistema de abastecimiento 

de agua potable para el caserío de Pueblo Viejo, distrito de Sihuas, provincia 

de Sihuas, región de Áncash - 2021. 

1.4. Justificación de la investigación 

 
La ejecución de este proyecto se basa en la urgencia de garantizar el acceso a agua 

potable segura, mejorar la salud y el bienestar de la comunidad, promover el desarrollo 

socioeconómico local y contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. El 

diagnóstico de la estructura hidráulica, junto con los resultados que emerjan de la 

investigación en curso, proporcionará información valiosa para orientar las decisiones, 

asignar recursos e implementar soluciones efectivas que impactarán positivamente a 

largo plazo en la comunidad de Pueblo Viejo. 

1.4.1. Teórica 

 
Según Aldrete et al. (4), La justificación teórica se centra en la necesidad de 

fundamentar el estudio en conceptos, teorías y marcos referenciales relacionados 

con el sistema de abastecimiento de agua potable. En este contexto, es esencial 

revisar la literatura existente, investigaciones previas y normativas relevantes 

que aborden los aspectos teóricos del diagnóstico de sistemas de agua potable. 

1.4.2. Practica 

 
Según Bedoya (5), La justificación práctica se enfoca en la aplicación real y los 

beneficios tangibles que se derivarán del diagnóstico del sistema de 

abastecimiento de agua potable. Aquí, se argumenta la importancia de llevar a 

cabo el estudio para abordar problemas específicos, mejorar la eficiencia 

operativa, y optimizar la calidad y disponibilidad del agua para la población. 

1.4.3. Metodológica 

 
Según Brown et al (4), La justificación metodológica se refiere a la elección y 

aplicación de métodos específicos para realizar el diagnóstico del sistema de 

abastecimiento de agua potable. Aquí, se explicará por qué se seleccionaron 

ciertas herramientas, técnicas o enfoques de investigación para obtener datos 

relevantes. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes 

 
2.1.1. Antecedente Internacionales 

 
En Ecuador, Alcoser (2019) (6), en su tesis que lleva por título: 

“Optimización del sistema de tratamiento de agua potable en la planta de 

Juan Alto de la parroquia matriz del Cantón Guamote”, Para optar el título 

profesional de Ingeniero Civil, sustento en la Universidad Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo. El objetivo es optimizar el sistema de saneamiento 

de agua potable en la planta de San Juan Alto de la parroquia Matriz del Cantón 

Guamote. Metodología análisis físico-químicos y microbiológicos se 

realizaron en el laboratorio de Servicios Ambientales de la UNACH. Y se llegó 

a la siguiente conclusión: se realizó la caracterización física-química y 

microbiológica tanto del agua que llega a la planta y de la que es distribuida a 

la población, se analizaron los parámetros más importantes, resultados que se 

muestran, para posteriormente compararlos con la norma técnica ecuatoriana, 

luego de comparar los parámetros analizados en la caracterización físico- 

química y microbiológica del agua con los límites máximos permisibles de la 

norma técnica. 

En Chile, Valenzuela (2021) (7), en su tesis que lleva por título: “Diagnóstico 

y Mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico de la comuna de 

Castro”, Para optar el título profesional de Ingeniero Civil, sustento en la 

Universidad de Chile, tiene como objetivo, recopilar información en campo 

para realizar un diagnóstico del saneamiento de la comuna de Castro, donde se 

propondrá las soluciones más adecuadas a los problemas principales que se 

identificaron. La metodología es del tipo descriptivo. Teniendo como 

conclusión que el análisis que se realizó al agua del manantial cumple 4 con la 

normativa chilena, pero a excepción del PH en dos sectores, no se detectaron 

parámetros que sobre pasan los limites exigidos para el agua potable, los 

resultados confirman los análisis efectuados por la propia empresa sanitaria 

ESSAL S.A y que el sistema de abastecimiento de la comuna de castro necesita 

un mejoramiento de diseño de agua potable. 
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En Ecuador, Soria (2019) (8), en su tesis que lleva por título: “Diseño de un 

sistema de agua potable para el comité de desarrollo comunitario Los 

Pinos, provincia de Pichincha, Cantón Mejía – 2022”, Para optar el título 

profesional de Ingeniero Civil, sustento en la Universidad Politécnica 

Salesiana, se tuvo como objetivo general brindar una solución a este problema, 

mediante la implementación de un sistema de distribución de agua potable. El 

diseño se lo realizará para una vida útil de 30 años. El método utilizado fue el 

tipo descriptivo de diseño no experimental. Los resultados fueron favorables, 

tanto en los diseños hidráulicos, así como en los parámetros económicos 

analizados (VAN, TIR; B/C); lo que indica que el proyecto es viable para su 

ejecución. La conclusión constató que el barrio San José Los Pinos segunda 

etapa, perteneciente a la parroquia Cutuglahua, Cantón Mejía, no posee de un 

servicio de agua potable, por lo que actualmente se abastece de este servicio 

comprando agua a los barrios aledaños, lo que ha ocasionado malestar en la 

calidad de vida de los habitantes. El agua se captó directamente de la planta de 

tratamiento El Troje, debido a que en la zona las fuentes de agua natural se 

encuentran contaminadas, razón por la cual no fue necesario realizar el diseño 

de una estructura de captación. 

2.1.2. Antecedente nacionales 

 
En Piura, Vite (2019) (9). En su tesis que lleva por título “Diagnóstico del 

sistema de agua potable del asentamiento humano Nuevo Chalaco y su 

incidencia en la condición sanitaria de la población, distrito de Vice, 

provincia de Sechura, departamento Piura 2019”. Para optar el grado 

académico de bachiller en Ingeniería Civil, sustentado en la Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote. Tiene como objetivo general la 

elaboración y el diagnóstico de la condición de saneamiento básico del 

Asentamiento poblado nuevo Chalaco y su incidencia en la condición sanitaria. 

La metodología utilizada es de tipo explicativo y descriptivo, diseño no 

experimental y de transversal, la población y muestra es todo el sistema de 

saneamiento básico del Asentamiento poblado nuevo Chalaco y su incidencia 

en la condición, también se utilizó diversas técnicas e instrumentos como, GPS, 

libreta, encuesta, ficha de recolección de datos. Y en su conclusión el autor 



16  

indica, que mediante el estudio realizado al diseño del caudal y los resultados 

de la encuesta muestran que la mayoría de la población no cuentan con un 

excelente abastecimiento del servicio de agua potable. También nos indica el 

deterioro de los componentes del sistema de abastecimiento y todo ha 

ocasionado la contaminación del agua. Estos resultados ayudarán a realizar el 

proyecto y así concluir con un excelente abastecimiento para todos los 

pobladores. 

En Ayacucho, Rojas (2019) (10). En su tesis que lleva por título “Situación 

actual del sistema de saneamiento básico y su incidencia en la condición 

sanitaria de la comunidad de Huayllabamba, distrito de María Parado de 

Bellido, provincia de Cangallo, región Ayacucho – 2019”. Para optar el 

grado académico de bachiller en Ingeniería Civil, sustentado en la Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote. Tiene como objetivo general es la 

descripción de la situación actual del sistema de saneamiento básico y su 

incidencia en la condición sanitaria de la comunidad de Huayllabamba. La 

metodología que empleo el autor en su investigación es de tipo descriptivo no 

experimental de corte trasversal – correlacional y d nivel cualitativo – 

cuantitativo y su variable es el estudio del sistema de abastecimiento básico. 

En su conclusión nos indica que el sistema de abastecimiento básico de la 

comunidad se encuentra en un estado regular, en la recopilación de los datos 

no se encontró sistema de alcantarillado, en su operación y mantenimiento se 

encuentran en riesgo la cual se debe potenciar, se tendrá que implementar 

políticas de una correcta operación y en la condición sanitaria se encuentra en 

un estado regular de acuerdo a la encuesta realizado por la que es importante 

intensificar un plan de gestión que se encuentre supervisada y monitoreada por 

la autoridades competentes. 

En Satipo, Llanco (2019) (11). En su tesis que lleva por título “Diagnostico 

del sistema de abastecimiento de agua del Sector San Isidro, Mazamari, 

Satipo, 2019”. Para optar el grado académico de bachiller en ingeniería civil, 

sustento en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. El autor tiene 

como objetivo general determinar el estado de cada uno de los componentes 

del sistema de abastecimiento de agua del Sector San Isidro. En su 

metodología se utilizó es de descriptivo con enfoque cuantitativo, su diseño es 
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de carácter no experimental. La muestra y la población está conformado por 

todo el sistema de abastecimiento básico de la población. El investigador 

concluye con respecto la fuente no cuenta con el aforo adecuado, por lo cual 

se recomienda realizar la acción de aforo con el método del seccionamiento, 

también el uso de dique. La línea de conducción se hallan fisuras la cual han 

sido restauradas empíricamente mediante jebes se recomienda un análisis 

hidráulico para que se determine el diámetro y la presión para que llegue de 

manera adecuada al reservorio. El reservorio tiene un volumen demasiado 

grande la cual produce sedimentación a largo plazo. Se recomienda su debido 

diseño de acuerdo a la norma OS.010 donde especifica el diseño de volumen. 

La red de distribución solo cuenta con una válvula al final de la línea de 

aducción en caso de rotura. En este caso se recomienda que las válvulas deben 

ir en zonas estratégicas en caso de roturas. 

2.1.3. Antecedentes Locales o regionales 

 
En Pomabamba, López (2019) (12), En su tesis que lleva por título “Análisis 

de riesgo del sistema de abastecimiento de agua potable desde la captación 

hasta línea de aducción, del distrito de Pomabamba-Ancash, 2019.”. Para 

optar el grado de ingeniero Agrícola, sustento en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. El autor tiene como objetivo general estimar los 

niveles de riesgo del sistema de abastecimiento del agua potable desde su 

captación hasta la línea de conducción de la población. El método utilizado fue 

el diseño y análisis de riesgos y su vulnerabilidad para todo el sistema de 

abastecimiento de agua y alcantarillado, llegando a la propuesta de mejora. En 

su conclusión nos indica que el estudio ha constatado del suministro de agua y 

el saneamiento en los asentamientos de Sandia están expuestos a riesgos altos 

y medios debido a los fenómenos naturales, también los riesgos medios debido 

a factores físicos, políticos y sociales. También tiene en cuenta el entorno 

sanitario de la zona de Sandia y tiene una resistencia media a todos los eventos, 

es decir, puede hacer frente a todos los acontecimientos y el riesgo al que se 

expone el agua potable y el saneamiento es moderado. Se propuso un plan de 

respuesta, un plan de zonificación de riesgos y actividades de sensibilización, 

actividades de formación y educación ambiental para garantizar una 

conservación adecuada y prevenir y mitigar los impactos. 
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En Santa, Oyola (2019) (13). En su tesis que lleva por título “Diagnóstico del 

sistema de abastecimiento de agua potable en el caserío de Lampanin, 

distrito de Cáceres del Perú, provincia del Santa, departamento de Áncash 

y su incidencia en la condición sanitaria de la población – 2019.”. Para optar 

el grado académico de bachiller en ingeniería civil, sustento en la Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote. El autor tiene como objetivo general 

realizará el diagnosticar el sistema de abastecimiento de agua potable en el 

caserío de Lampanin, distrito de Cáceres del Perú, provincia del Santa. En su 

metodología aplico el estudio cualitativo y exploratorio, en su plan de análisis 

utilizo técnicas descriptivas para la caracterización del sistema de 

abastecimiento del agua potable. En su población la conforma todo el sistema 

de abastecimiento básico de agua potable del caserío de Lampanin, distrito de 

Cáceres del Perú, y su muestra se consigue mediante el Diagnostico del sistema 

de abastecimiento de agua potable del caserío de Lampanin, distrito de Cáceres 

del Perú. En su conclusión nos indica que al realizar los estudios en su 

caracterización el sistema del agua potable del caserío Lampanin se en proceso 

de deterioro y presenta deficiencia en algunas de sus estructuras. Mediante el 

diagnostico se obtuvo la proporción del caudal la cual servirá para el diseño de 

cada uno de sus componentes, también se consideró una población de 560 

habitantes es una población futura. También en el diagnostico se del sistema 

de abastecimiento básico incide en la condición sanitaria que son la cantidad, 

calidad, cobertura y continuidad, la clasificación dada a su estudio es de 

regular, por la que se recomienda la protección de la captación para evitar 

posibles contaminaciones, también se recomienda diseñar la velocidad no 

menor a 0.60 m/s ni mayor a 5m/s, las válvulas de limpieza deben de ser 

colocados en superficie plano. El reservorio se implementará equipos midan el 

caudal al momento de ingreso y salida. Para que se llegue a una buena 

condición sanitaria se necesita cumplir con los parámetros de calidad en su 

servicio. 

En Huaraz, Mendoza (2019) (14). En su tesis que lleva por título “Diagnóstico 

del sistema de saneamiento básico del caserío de Tara, centro poblado de 

Huanja, distrito de Jangas, provincia de Huaraz, departamento de Ancash 

- 2019”. Para optar el grado académico de bachiller en ingeniería civil, sustento 
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en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. El autor tiene como 

objetivo general realizará diagnosticar el sistema de saneamiento y su 

incidencia en la condición sanitaria de la población del caserío de Tara. En su 

metodología fue de tipo descriptivo, observacional y de corte transversal, el 

nivel fue descriptivo y su diseño fue no experimental, en su técnica se aplicó la 

encuesta y la revisión, y en la recolección de datos utilizó la ficha técnica la 

encuesta reporte y la ficha técnica, documentaria. En su población la conforma 

todo el sistema de saneamiento básico del caserío de Tara, centro poblado de 

Huanja. En su conclusión nos indica que el sistema de agua potable en su 

estructura hay muchas deficiencias (deterioro en sus componentes), se propone 

un mejoramiento en todo su sistema de abastecimiento básico. En cuanto a la 

operación y mantenimiento existe deficiencia por la falta de interés de los 

encargados (JASS), se recomienda que el JASS puedan tomar medidas y 

coordine con el área técnica de la municipalidad y de salud para supervisar la 

cloración del agua. En la condición del sistema de eliminación de excreta se 

encuentra en mal estado a causa de fallas en su sistema y tampoco cuenta con 

la administración del JASS. Se recomienda un muevo proyecto con la 

intervención con la intervención del gobierno en tuno que ayude la cobertura a 

toda la población. También una de las recomendaciones es que el concejo 

directivo del JASS para las capacitaciones y sensibilización dirigida a la 

población. 
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2.2. Bases teóricas 

 
2.2.1. Diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua potable 

 
Según Novak et al (15), se refiere a un proceso integral de evaluación y análisis 

destinado a comprender y evaluar el funcionamiento, rendimiento y estado 

general de un sistema que proporciona agua potable a una determinada 

comunidad o área geográfica. Este diagnóstico implica la aplicación de 

metodologías y técnicas específicas para identificar fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas en el sistema, con el objetivo de formular 

recomendaciones para su mejora 

2.2.2. Estructuras Hidráulicas 

 
Según Novak et al (15), Las estructuras hidráulicas son construcciones 

ingenieriles diseñadas para gestionar y regular el agua, considerando aspectos 

físicos, ambientales y socioeconómicos. Su función es crucial en la gestión 

sostenible del agua, abarcando sectores como agricultura, generación de energía, 

suministro de agua potable y prevención de inundaciones. Su objetivo principal 

es garantizar el uso eficiente y responsable del recurso hídrico para un 

aprovechamiento óptimo y equitativo, siendo esenciales para la infraestructura 

que asegura el suministro y la gestión adecuada del agua en diversos contextos, 

contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades y su entorno. 

2.2.3. Sistema de abastecimiento de agua potable 

 
Según Walski et al. (16), Un sistema de suministro de agua potable engloba una 

serie de elementos y procesos diseñados para proporcionar agua segura para el 

consumo humano. Este sistema abarca desde la captación hasta la distribución, 

incluyendo fases como el tratamiento, almacenamiento y gestión integral del 

servicio. Estas etapas aseguran la disponibilidad, pureza y eficiente distribución 

del agua, siendo esencial para proteger la salud y bienestar de la comunidad al 

garantizar el acceso a este recurso vital. 
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Figura 1: Sistema de abastecimiento de agua potable 

Fuente: Sergio Hiuguay - Scribd 

2.2.4. Componentes de un sistema de abastecimiento de agua potable 

 
Según Tchobanoglous et al (17), Los elementos esenciales de un sistema de 

abastecimiento de agua potable son las piezas clave de la infraestructura 

necesaria para proporcionar agua limpia a la comunidad. Estos incluyen la 

captación, tratamiento, almacenamiento, distribución, y sistemas de monitoreo y 

control. Cada uno desempeña un papel crucial para garantizar que el suministro 

de agua potable sea seguro y confiable, protegiendo la salud y bienestar de los 

consumidores mediante una captación adecuada, un tratamiento efectivo, un 

almacenamiento apropiado, una distribución eficiente y una supervisión 

constante. 

2.2.4.1. Captación 

 
Según Metcalf et al (18), La captación en un sistema de suministro de 

agua potable implica recolectar agua de fuentes naturales como ríos o 

lagos para su tratamiento y distribución. Utiliza estructuras como presas 

y pozos para garantizar un suministro continuo y seguro. Este proceso es 

esencial en el ciclo de abastecimiento, asegurando la disponibilidad del 
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recurso para su tratamiento y distribución. Su ejecución debe ser 

responsable y sostenible, considerando la calidad y cantidad de agua 

disponible y los posibles impactos ambientales. 

 

Figura 2: Captación de ladera concentrada 

Fuente: Info Civil 

A. Tipo de captación 

 
Según Herrera et al. (19), El tipo de captación en un sistema de 

suministro de agua potable se refiere a cómo se obtiene el agua de una 

fuente. Los métodos comunes incluyen la captación superficial (de 

ríos o lagos), la captación subterránea (de acuíferos) y la captación 

pluvial (recolectando agua de lluvia). Cada método tiene 

características específicas y su elección depende de las condiciones 

locales y las necesidades del sistema de abastecimiento. 

B. Método volumétrico 

 
Según Tchobanoglous et al. (17), El método volumétrico en la 

captación de agua en un sistema de suministro de agua potable se 

centra en medir y controlar el flujo de agua extraído de una fuente 

natural. Utilizando dispositivos como medidores de flujo y 

reguladores de caudal, este método permite una captación precisa y 

controlada según las necesidades de consumo y los recursos hídricos 
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disponibles. Garantiza una gestión eficiente de los volúmenes de agua 

extraídos, asegurando un uso responsable de los recursos y una 

distribución equitativa y sostenible para el abastecimiento de agua 

potable a la comunidad. 

C. Tapa sanitaria 

 
Según Walski et al. (16), Una cubierta sanitaria es un dispositivo 

hermético diseñado para cerrar y proteger una estructura de captación 

de agua, como una boca de pozo o una toma de agua. Su función 

principal es resguardar la fuente de contaminaciones externas, 

garantizando la calidad del agua captada. Al proteger la estructura de 

captación, la cubierta sanitaria asegura la conservación del recurso 

hídrico, facilitando el tratamiento necesario para cumplir con los 

estándares de calidad para consumo humano. Esta medida de 

seguridad contribuye a preservar la pureza del agua en los sistemas de 

suministro de agua potable, promoviendo la salud comunitaria y 

evitando daños físicos y riesgos asociados con el acceso no 

autorizado. 

D. Cámara seca 

 
Según Metcalf et al (18), Una cámara seca es una estructura construida 

sobre el nivel del agua en fuentes naturales, como ríos o embalses, 

destinada a albergar equipos de bombeo y válvulas para la extracción 

controlada del agua. Su función principal es prevenir la entrada directa 

de agua al equipo, evitando daños y asegurando un suministro 

continuo. Al separar el equipo del agua, facilita el mantenimiento sin 

interrumpir el flujo, asegurando eficiencia y durabilidad. La cámara 

seca contribuye a minimizar riesgos de contaminación, impidiendo el 

ingreso de elementos externos y preservando la calidad del agua. 

E. Cámara húmeda 

 
Según Tchobanoglous et al. (18), Una cámara húmeda, situada bajo el 

nivel del agua en una fuente natural, juega un papel vital en la 

captación de agua en sistemas de abastecimiento de agua potable. 
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Funciona como una barrera protectora entre la fuente y los 

dispositivos de captación, permitiendo el acceso controlado al agua 

mientras mantiene sumergidos y protegidos los equipos. Esta preserva 

los componentes mecánicos y eléctricos del sistema, evitando daños y 

asegurando un funcionamiento adecuado. Al proteger los equipos, se 

reducen los riesgos de fallos, garantizando un suministro de agua 

potable confiable y continuo. Además, contribuye a preservar la 

calidad del agua captada al evitar el ingreso directo de impurezas o 

contaminantes en el sistema. 

F. Accesorios 

 
Según Walski et al. (16), Los elementos complementarios en un 

sistema de abastecimiento de agua potable son componentes 

adicionales que se utilizan junto con los elementos principales para 

facilitar el funcionamiento óptimo y seguro del sistema. Incluyen una 

variedad de componentes, como válvulas para regular el flujo y la 

presión del agua, conexiones para unir partes del sistema, bridas para 

asegurar la conexión hermética de las tuberías, filtros para eliminar 

impurezas, mangueras para el transporte de agua, tuberías para el flujo 

adecuado del agua y dispositivos de control para supervisar y regular 

el desempeño del sistema. 

2.2.4.2. Línea de conducción 

 
Según Chow et al. (20), La tubería principal en un sistema de 

abastecimiento de agua potable se refiere al conducto principal que 

transporta el agua desde la fuente hasta los puntos de distribución. Esta 

tubería puede ubicarse en el subsuelo o en estructuras elevadas, 

garantizando un flujo eficiente de agua hacia las áreas de consumo. Su 

función es asegurar que el agua cumpla con estándares de calidad, 

proporcionando un suministro confiable y llegando de manera efectiva a 

los usuarios finales. La línea de conducción actúa como una arteria vital, 

facilitando la distribución eficiente del agua potable de manera oportuna 

y segura. 
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Figura 3: Línea de conducción 

Fuente: Sergio Hiuguay – Scribd 

A. Tipo de línea de conducción 

 
Según Gupta et al. (21), El tipo de tubería en la línea de conducción 

de un sistema de suministro de agua potable se refiere a la 

categorización de esa tubería específica. Esto implica identificar 

materiales como hierro fundido, acero, PVC (policloruro de vinilo) 

u otros, cada uno con propiedades particulares para el transporte 

seguro y eficiente del agua. La elección se basa en consideraciones 

técnicas, ambientales y económicas, buscando garantizar una 

conducción confiable y de alta calidad hacia los puntos de 

distribución. La selección adecuada es esencial para asegurar 

durabilidad, resistencia a la corrosión, facilidad de instalación y 

mantenimiento, así como eficiencia en la conducción del agua 

potable a lo largo de la línea. 

B. Diámetro de tubería 

 
Según Viessman et al. (22), El diámetro de la tubería en la línea de 

conducción de un sistema de abastecimiento de agua potable se 

refiere al tamaño interno de la tubería, una medida crucial que 

impacta directamente en la capacidad de flujo y presión del agua. La 

selección del diámetro considera la demanda de agua, la distancia de 

transporte y aspectos hidráulicos, con el propósito de asegurar un 
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flujo eficiente y adecuado a lo largo de la línea. La meta es elegir un 

diámetro óptimo que cumpla con los requisitos de suministro y se 

ajuste a las condiciones específicas del sistema, permitiendo una 

distribución confiable del agua potable. 

C. Tipo de tubería 

 
Según Davis et al. (23), El tipo de tubería utilizada en una línea de 

conducción en un sistema de abastecimiento de agua potable se 

refiere al material de la tubería. Hay varios tipos, como PVC, 

polietileno, hierro fundido, acero, cada uno con propiedades 

específicas en resistencia, durabilidad, corrosión y capacidad de 

transporte de agua potable. La elección se realiza considerando 

factores técnicos, económicos y ambientales para asegurar un 

rendimiento eficiente y confiable del sistema, seleccionando el tipo 

de tubería más apropiado para cumplir con los requisitos de calidad 

del agua y las condiciones del entorno, garantizando una distribución 

segura y efectiva del agua potable a los usuarios finales. 

D. Válvulas 

 
Según Hammer (24), Las válvulas en una línea de conducción de un 

sistema de suministro de agua potable tienen la función de regular y 

controlar varios aspectos del flujo de agua. Estratégicamente 

ubicadas, permiten ajustar la apertura y cierre de secciones, controlar 

la presión y dirigir el flujo. Además de su papel en el control, las 

válvulas son esenciales para tareas de mantenimiento y reparación, 

proporcionando puntos de acceso para limpieza, inspección o 

reemplazo de componentes. 

2.2.4.3. Cámara rompe presión 

 
Según Vargas (25), Una cámara rompe presión en una red de distribución 

de agua potable regula y controla la presión del agua para evitar 

acumulaciones excesivas en puntos específicos y proteger el sistema 

contra daños potenciales. Su función principal es mantener la presión del 

agua en niveles seguros y prevenir cambios bruscos que puedan afectar 
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las tuberías y otros componentes. En casos de aumento repentino de 

presión, actúa como válvula de liberación, desviando el exceso hacia 

áreas de menor presión o un depósito de almacenamiento para garantizar 

la estabilidad y la integridad del sistema. 

A. Material de construcción 

 
Según Romero (26), El material de construcción de una cámara rompe 

presión incluye elementos como el concreto, el acero y el polietileno 

de alta densidad (HDPE). El concreto se utiliza para las paredes y las 

losas, proporcionando resistencia y durabilidad. El acero aporta 

fortaleza y estabilidad, mientras que el polietileno de alta densidad se 

emplea en tuberías y conexiones debido a su resistencia a la corrosión 

y flexibilidad. 

B. Cerco perimétrico 

 
Según Gutiérrez et al. (27), El cerco perimétrico rodea y protege la 

cámara rompe presión, utilizando materiales como alambrado, rejas 

metálicas o muros. El alambrado, comúnmente empleado por su 

instalación sencilla y costo accesible, consiste en alambres 

entrelazados que ofrecen una barrera resistente y visible. Otros 

materiales, como rejas metálicas o muros, pueden seleccionarse según 

necesidades específicas de seguridad y estética. 

C. Diámetro de tubería 

 
Según Rodríguez (28), El diámetro de una tubería en un sistema de 

abastecimiento de agua es el espacio interno de la misma y tiene un 

impacto directo en la capacidad de flujo y presión del agua. Este 

tamaño puede variar según las necesidades del sistema, considerando 

factores como la demanda de agua, la topografía y las pérdidas de 

carga permitidas. La elección del diámetro adecuado implica 

encontrar un equilibrio entre el rendimiento hidráulico y los costos 

asociados, ya que un diámetro más grande aumenta el flujo pero 

también los costos, mientras que un diámetro más pequeño puede 

ahorrar dinero pero limita el caudal y la presión. 
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2.2.4.4. Reservorio 

 
Según Novak et al. (15), Un depósito en un sistema de suministro de agua 

potable es una estructura diseñada para almacenar grandes cantidades de 

agua y asegurar un suministro constante y adecuado. Funciona como 

reserva durante períodos de baja demanda para distribuir el agua de 

manera controlada durante situaciones de alta demanda. Además de su 

función de almacenamiento, contribuye a la estabilización del sistema, 

manteniendo la presión y el flujo adecuados en la red de distribución, 

siendo esencial para garantizar la disponibilidad y confiabilidad del 

suministro de agua potable. 

 

Imagen 4: Guía para el diseño y construcción de reservorios apoyados 

Fuente: Auder Ruiz 
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A. Tipo de reservorio 

 
Según Chow et al. (20), Los depósitos se clasifican según su estructura 

y función en sistemas de suministro de agua potable. Entre ellos, se 

encuentran embalses que represan ríos, presas que retienen agua en 

cuencas, y tanques elevados que almacenan agua en altura para 

facilitar su distribución por gravedad. Estas categorías desempeñan un 

papel esencial en la gestión y suministro de agua, asegurando reservas 

estratégicas y garantizando un suministro confiable y continuo. 

B. Forma de reservorio 

 
Según Viessman et al. (22), La forma de un depósito se refiere a su 

configuración geométrica, que puede ser rectangular, circular, 

elipsoidal o irregular. La elección de la forma depende de factores 

como el espacio disponible, la topografía y la eficiencia en el 

almacenamiento y distribución de agua. Por ejemplo, los depósitos 

rectangulares son ideales para áreas amplias y regulares, mientras que 

los circulares se utilizan en terrenos inclinados para distribuir la 

presión del agua uniformemente. 

C. Capacidad 

 
Según Davis et al. (23), La capacidad de un depósito se refiere al 

volumen máximo de agua que puede almacenar y se expresa en 

unidades como metros cúbicos o litros. Determinar la capacidad 

implica considerar la demanda de agua, la disponibilidad del 

suministro y la frecuencia de recarga necesaria para asegurar un 

abastecimiento constante y adecuado. Es esencial equilibrar la 

capacidad con la demanda, evitando problemas de sobrecarga o 

desperdicio de recursos hídricos. 

D. Material de construcción 

 
Según Chow et al. (20), El material de construcción de un depósito se 

refiere al tipo de material utilizado para su estructura, como hormigón, 

acero, mampostería o plástico reforzado. El hormigón destaca por su 
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durabilidad y resistencia, siendo preferido por su capacidad para 

mantener el agua almacenada de manera segura y sin filtraciones. En 

algunos casos, se pueden emplear otros materiales como acero o 

mampostería según los requisitos del proyecto y las condiciones del 

entorno. La elección del material es esencial para asegurar la calidad 

y eficiencia en la gestión del agua potable. 

E. Cerco perimétrico 

 
Según Novak et al. (15), Un cerco perimétrico en un depósito de agua 

potable es una barrera física que rodea el área del depósito para regular 

y delimitar el acceso. Puede estar hecho de valla metálica, muro de 

hormigón u otros materiales seguros. Su función principal es prevenir 

intrusiones no autorizadas, asegurando la calidad y seguridad del agua 

almacenada. Además de la seguridad, contribuye a mantener la 

privacidad del área del depósito y prevenir interferencias externas. 

2.2.4.5. Línea de aducción 

 
Según Walski et al. (16), La línea de aducción en un sistema de 

abastecimiento de agua potable es el conducto principal que transporta el 

agua desde el reservorio o estación de bombeo hasta la red de 

distribución. Su función principal es asegurar un flujo constante y 

adecuado de agua hacia la red, garantizando así un suministro 

ininterrumpido a los usuarios. La línea de aducción se diseña para 

mantener una presión adecuada y evitar pérdidas significativas de agua 

durante su trayecto hacia la red de distribución, mediante la selección 

cuidadosa de materiales, diámetros y la implementación de medidas para 

preservar su integridad estructural y funcionamiento eficiente. 

A. Tipo de tubería 

 
Según Metcalf et al. (18), El tipo de tubería en la línea de aducción 

de un sistema de abastecimiento de agua potable se refiere al material 

o composición utilizado. Entre los disponibles, como PVC, hierro 

fundido, acero, polietileno, cada tipo tiene características específicas 

en resistencia, durabilidad y capacidad de transporte del agua. La 
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elección depende de factores como la presión del agua, condiciones 

del terreno, presupuesto y vida útil esperada, siendo crucial 

seleccionar la tubería más adecuada para garantizar la eficiencia y 

confiabilidad del sistema. 

B. Diámetro de tubería 

 
Según Tchobanoglous et al. (17), El diámetro de la tubería en la línea 

de aducción de un sistema de agua potable se refiere al tamaño 

interno que impacta directamente en el flujo y la presión del agua. 

La elección del diámetro adecuado considera aspectos como la 

demanda de agua, la distancia de transporte y factores hidráulicos. 

Se busca asegurar un flujo eficiente y distribución adecuada, 

teniendo en cuenta las necesidades presentes y futuras del sistema, 

para mantener una presión adecuada en todo el recorrido. 

C. Presión de agua 

 
Según Viessman et al. (22), La presión del agua en la línea de 

aducción de un sistema de agua potable se refiere a la fuerza por 

unidad de área que impulsa el agua. Es fundamental para el 

transporte eficiente a lo largo de la red de distribución. Controlar y 

regular la presión en rangos específicos es esencial para un 

suministro constante y evitar problemas como fugas o daños en los 

equipos, asegurando un suministro seguro y eficiente a los usuarios. 

2.2.4.6. Red de distribución 

 
Según Davis et al. (23), Una red de distribución en un sistema de agua 

potable es una red interconectada de tuberías que lleva agua desde la línea 

de aducción hasta los puntos de consumo. Su propósito principal es 

garantizar un suministro eficiente y confiable de agua potable a los 

usuarios finales, manteniendo una presión y flujo adecuados en todo su 

recorrido. La planificación y construcción de la red consideran factores 

como la demanda, la topografía y las necesidades de los consumidores 

para ofrecer un servicio óptimo a la comunidad. 
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Figura 5: Red de distribución 

Fuente: Sergio Hiuguay - Scribd 

A. Tipo de tubería 

 
Según Mays (29), El tipo de tubería en una red de distribución de 

agua potable se refiere a la categoría asignada a una tubería 

específica utilizada para el transporte del agua a los consumidores. 

Se emplean varios tipos comunes, como PVC, hierro dúctil, 

polietileno de alta densidad (HDPE), acero, y otros, cada uno con 

propiedades únicas. La elección se basa en factores como 

condiciones ambientales, presión del agua, durabilidad y costos, 

asegurando un transporte eficiente y confiable del agua a los 

consumidores. 

B. Clase de tubería 

 
Según Hammer (24), La clasificación de tubería se refiere a la 

categorización técnica que define las propiedades de una tubería en 

una red de distribución de agua potable, incluyendo material, 

diámetro, resistencia a la presión y corrosión. Esta información es 

crucial para elegir la tubería que cumpla con los requisitos de la red, 

garantizando un transporte eficiente y confiable del agua a los 

consumidores. 

2.2.5. Incidencia en la condición sanitaria 
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Como afirma Sotelo (30), implica el impacto directo o la contribución de 

diversos factores en el estado general de salud de una población o comunidad. 

Estos factores pueden abordar aspectos relacionados con el suministro, la calidad 

y la cantidad de agua, entre otros elementos clave que influyen en la salud 

pública. 

2.2.5.1. Cobertura de agua 

 
Como afirma Sotelo (30), se refiere a la proporción de la población que 

tiene acceso al servicio de agua potable. Evaluar la cobertura de agua 

implica analizar qué parte de la comunidad cuenta con infraestructuras 

adecuadas para acceder a agua limpia y segura en sus hogares. 

2.2.5.2. Calidad de agua 

 
Como afirma Sotelo (30), examina las características del agua 

suministrada, asegurando que cumpla con los estándares de calidad 

necesarios para ser considerada apta para el consumo humano. Esto 

implica la evaluación de parámetros como la ausencia de contaminantes 

y la presencia de elementos esenciales para la salud. 

2.2.5.3. Cantidad de agua 

 
Como afirma Sotelo (30), podría referirse a la suficiencia del suministro 

de agua para satisfacer las necesidades de la población. Esto incluye la 

evaluación de la disponibilidad y capacidad del sistema para 

proporcionar la cantidad necesaria de agua para usos diversos, como 

consumo humano, higiene y actividades diarias. También podría abordar 

la gestión sostenible de los recursos hídricos. 

2.2.5.4. Continuidad de agua 

 
Como afirma Sotelo (30), Podría referirse a la disponibilidad constante 

de agua en un sistema de suministro de agua potable. Esto implica 

asegurar que el suministro de agua esté disponible de manera continua 

sin interrupciones, lo cual es esencial para satisfacer las necesidades de 

la población y garantizar la funcionalidad de servicios como el 

abastecimiento doméstico, industrial y agrícola. 
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2.3. Hipótesis 

No aplica por ser una investigación descriptiva 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 
3.1. Tipo de investigación 

 
Según Alvarado (31), El tipo de investigación se clasifica según su propósito. La 

investigación básica o teórica se concentra en generar nuevos conocimientos y teorías 

sin aplicaciones prácticas inmediatas, contribuyendo al avance del conocimiento en 

un campo específico. 

Me parece que hay un malentendido. La descripción anterior se refiere a la 

investigación básica o teórica, no a la investigación descriptiva. La investigación 

descriptiva se centra en describir las características de un fenómeno o situación sin 

modificar variables ni intervenir en el entorno. Por favor, házmelo saber si necesitas 

más aclaraciones o información. 

3.2. Nivel de investigación 

 
Según Alvarado (31), El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad y 

complejidad al abordar un problema. Puede ser exploratorio para obtener 

información preliminar, descriptivo para caracterizar fenómenos, o explicativo para 

comprender relaciones de causa y efecto. La elección depende de la pregunta de 

investigación, los objetivos y la información previa disponible. 

La investigación puede combinar enfoques cualitativos y cuantitativos para recopilar 

datos, observando fenómenos sin manipular variables. La cualitativa se centra en 

percepciones y significados subjetivos, mientras que la cuantitativa utiliza datos 

numéricos para analizar patrones y relaciones estadísticas. 

3.3. Diseño de investigación 

 
Según Alvarado (31), La investigación no experimental de diseño transversal implica 

el uso de herramientas y técnicas para recopilar y analizar datos sin modificar las 

variables de estudio. Se busca obtener resultados basados en el estado y las 

características actuales, sin intervenir directamente en las variables de interés. 

La investigación no experimental de diseño transversal implica el uso de 

herramientas y técnicas para recopilar y analizar datos sin modificar las variables de 
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Mi Xi Oi Yi 

estudio. Se recogen datos y se analizan según el estado y las características actuales, 

permitiendo obtener resultados sin intervenir directamente en las variables de interés. 

 
 

 

 
Leyenda de diseño: 

 
Mi: Estructuras Hidráulicas 

 
Xi: Sistema de abastecimiento de agua potable para el caserío de Pueblo Viejo 

Oi: Resultados 

Yi: Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable 

 
3.4. Población y Muestra 

 
3.4.1. Población: 

 
La población estará conformada por el sistema de abastecimiento de agua 

potable para el caserío de Pueblo Viejo, distrito de Sihuas, provincia de Sihuas, 

región de Áncash - 2021. 

3.4.2. Muestra: 

 
La muestra en esta investigación estará constituida por el sistema de 

abastecimiento de agua potable para el caserío de Pueblo Viejo, distrito de 

Sihuas, provincia de Sihuas, región de Áncash - 2021. 
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3.5. Variables. Definición y Operacionalización 

 
Tabla 1: Variables. Definición y Operacionalización 

 

VARIABLE DEFINICION OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICION 

CATEGORIAS O 

VALORACION 

 

 

 

 

 

 
 

VARIABLE 1 

DIAGNÓSTICO DE 

LA ESTRUCTURA 

HIDRAULICA 

Este proceso implica examinar la 

infraestructura relacionada con la 

gestión del agua, como tuberías, 

válvulas, bombas, tanques y otros 

elementos, con el objetivo de 

identificar posibles problemas, 

deficiencias o áreas de mejora. El 

diagnóstico hidráulico busca entender 

el rendimiento actual del sistema, 

evaluar su eficiencia y determinar si 

cumple con los estándares de diseño y 

las necesidades de suministro de agua. 

Esta evaluación es crucial para 

planificar intervenciones, realizar 

ajustes o implementar mejoras que 

optimicen el rendimiento y la 

 

 

 

 
Captación 

- Tipo de captación 

- Método 

volumétrico 

- Tapa sanitaria 

- Cámara seca 

- Cámara húmeda 

- Accesorios 

- Nominal 

- Intervalo 

 

- Nominal 

- Nominal 

- Nominal 

- Nominal 

Las categorías o 

clasificaciones en 

una tesis pueden 

variar según el 

enfoque de 

investigación y los 

objetivos específicos 

del estudio. Algunas 

categorías comunes 

son: 

 
Categorías 

temáticas:  Estas 

divisiones 

principales   se 

relacionan con el 

tema o problema de 

 

 
Línea de 

conducción 

- Tipo de línea de 

conducción 

- Diámetro de tubería 

- Tipo de tubería 

- Válvulas 

- Nominal 

- Nominal 

- Nominal 

- Nominal 

 
Cámara rompe 

presión 

- Material de 

construcción 

- Cerco perimétrico 

- Diámetro de 

tubería 

- Nominal 

 

- Nominal 

- Nominal 
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 confiabilidad de la infraestructura 

hidráulica. 

 

 

Reservorio 

- Tipo de reservorio 

- Forma de reservorio 

- Capacidad 

- Material de 

construcción 

- Cerco perimétrico 

- Nominal 

- Nominal 

- Nominal 

- Nominal 

 

- Nominal 

investigación. Estas 

categorías agrupan 

los datos en función 

de los aspectos 

principales que se 

investigan. 

 
VARIABLE 2 

INCIDENCIA EN 

LA CONDICIÓN 

SANITARIA 

Evaluar esta incidencia es esencial 

para comprender cómo estos 

elementos influyen en el estado de 

salud general, permitiendo así la 

implementación de políticas de salud 

pública y programas de intervención 

adecuados para mejorar y preservar la 

salud de la comunidad. 

 
Condición 

sanitaria 

- Cobertura de agua 

- Calidad de agua 

- Continuidad de agua 

- Cantidad de agua 

- Nominal 

- Nominal 

- Nominal 

- Nominal 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6. Técnica e instrumentos de recolección de información 

 
En esta investigación se emplearán diversas técnicas para la obtención de datos, como 

la observación no experimental y la realización de encuestas y reportes de salud. Estas 

técnicas se utilizarán para recopilar información sobre las condiciones del sistema de 

saneamiento básico. 

Para la recolección de datos, se utilizarán diferentes instrumentos y métodos, 

incluyendo fichas técnicas de recolección de datos, encuestas, entrevistas y reportes 

de salud. Estos recursos serán utilizados en conjunto con equipos y herramientas 

específicas. 

Se ha elaborado una ficha técnica de campo con el fin de obtener información detallada 

sobre la ubicación y el estado actual del saneamiento básico. 

3.6.1. Descripción de técnicas 

 
Se refiere a la explicación detallada y sistemática de los métodos y 

procedimientos utilizados en una investigación. Incluye la presentación clara de 

las técnicas aplicadas para la recopilación, análisis y presentación de datos. 

3.6.2. Descripción de instrumentos 

 
Implica la presentación detallada de las herramientas específicas utilizadas para 

recopilar datos en una investigación. Pueden ser cuestionarios, escalas de 

medición, dispositivos de recolección de datos, entre otros. 

3.6.3. Validación 

 
En el contexto de la investigación, la validación se refiere al proceso de 

determinar si un instrumento o método mide lo que pretende medir de manera 

precisa y confiable. Implica evaluar la exactitud y la relevancia de las 

mediciones. 

3.6.4. Confiabilidad 

 
La confiabilidad se refiere a la consistencia y estabilidad de un instrumento o 

técnica a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. Un instrumento o 
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método confiable produce resultados consistentes y replicables bajo condiciones 

similares. 

3.7. Plan de análisis y procesamiento de información 

 
De acuerdo con la línea de investigación de la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote, se llevará a cabo el análisis de los datos recolectados en el campo, utilizando 

técnicas estadísticas descriptivas para caracterizar la variable de estudio. 

Para la recolección de datos en el campo, se utilizarán fichas de recolección y se 

realizarán observaciones. Estos datos serán comparados con las normas de 

saneamiento básico establecidas por el Ministerio de Vivienda y las recomendaciones 

del SUNASS. Esto permitirá continuar con el proceso de evaluación y mejora del 

sistema de saneamiento básico y la condición sanitaria del centro poblado. 

3.8. Aspectos éticos 

 
3.8.1. Protección de la persona 

Implica asegurar que los participantes en una investigación estén protegidos de 

posibles riesgos o daños. Esto incluye salvaguardar su privacidad, 

confidencialidad y bienestar general. 

3.8.2. Libre participación y derecho a estar informado 

Asegura que los participantes tengan la capacidad de participar voluntariamente 

en la investigación y que estén plenamente informados sobre los objetivos, 

procedimientos y posibles riesgos antes de decidir participar. 

3.8.3. Beneficencia y no-maleficencia 

La beneficencia implica buscar el bienestar de los participantes y la sociedad en 

general, mientras que la no-maleficencia se refiere a la obligación de no causar 

daño innecesario a los participantes. Estos principios buscan equilibrar los 

beneficios de la investigación con la minimización de riesgos. 

3.8.4. Cuidado del medio ambiente y respeto a la biodiversidad 

Extiende los principios éticos más allá de los participantes humanos, incluyendo 

la consideración de los impactos ambientales y la biodiversidad. Esto implica 

realizar investigaciones de manera sostenible y respetuosa con el entorno. 
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3.8.5. Justicia 

Busca garantizar la equidad en la distribución de beneficios y cargas de la 

investigación. Esto incluye la selección justa de participantes y la consideración 

de posibles desigualdades en la distribución de resultados. 

3.8.6. Integridad científica 

Se refiere a la honestidad y veracidad en la conducción de la investigación. 

Incluye la presentación precisa de datos, resultados y métodos, así como la 

honestidad en la comunicación científica. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. Resultados 

 
4.1.1. Presentación descriptiva de resultados 

 
 Dando respuesta a mi primer objetivo específico de Identificar el tipo de sistema 

de abastecimiento de agua potable para el caserío de Pueblo Viejo, distrito de Sihuas, 

provincia de Sihuas, región de Áncash – 2021. 

En el análisis del sistema de suministro de agua potable en el caserío de Pueblo Viejo, 

ubicado en el distrito de Sihuas, provincia de Sihuas, región de Áncash, durante el año 2021, 

se pudo caracterizar dicho sistema como un modelo basado en gravedad sin ningún proceso 

de tratamiento del agua. Este sistema se compone de diversas etapas que incluyen la 

captación del recurso hídrico, una línea de conducción para el transporte del agua, un 

reservorio para almacenamiento, una línea de aducción, una red de distribución, y las 

conexiones domiciliarias correspondientes. Cada uno de estos componentes desempeña un 

papel crucial en la provisión de agua potable a la comunidad, destacando la importancia de 

comprender la funcionalidad y el estado de cada elemento para garantizar un suministro 

seguro y eficiente de agua a los habitantes de Pueblo Viejo. 

 

Figura 6: Sistema de abastecimiento por gravedad 

Fuente: Saneamiento básico 
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 Dando respuesta a mi segundo objetivo específico de Elaborar el diagnostico 

estructural del sistema de abastecimiento de agua potable para el caserío de Pueblo 

Viejo, distrito de Sihuas, provincia de Sihuas, región de Áncash – 2021. 

Tabla 2: Diagnostico de la Captación 

 
DIAGNÓSTICO DE LA CAPTACIÓN 

Indicadores Bueno Regular Malo Descripción 

Material de 

construcción 

 
x 

 Esta información se recopilo 
por información del 

encargado del Jass 

Estado de los 

accesorios 
x 

  Los accesorios se encuentran 

en buenas condiciones 

Antigüedad 
 

x 
 Esta información se recopilo 

por información del 

encargado del Jass 

Tipo de tubería 

de salida 
x 

  Se observo una tubería de 

PVC de 1 pulgada 

Clase de tubería x 
  Se empleo una clase 10 por 

su buena resistencia y 

durabilidad 

 
Cámara húmeda 

 
x 

  Se encontró en buen estado, 

pero con maleza a su 

alrededor, también desgaste 
de pintura 

 
Cámara seca 

 
x 

  Se encontró en buen estado, 

pero con maleza a su 

alrededor, también desgaste 
de pintura 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación: La evaluación hidráulica revela que la captación en el caserío de Pueblo 

Viejo está construida con concreto de alta resistencia (210 kg/cm2), garantizando una 

infraestructura sólida y duradera. Los accesorios están en buen estado, asegurando un 

funcionamiento adecuado. Con 11 años de antigüedad, la captación ha demostrado 

durabilidad. La tubería de salida de PVC de 1 pulgada y la elección de una tubería Clase 10 

reflejan decisiones acertadas en términos de resistencia y durabilidad. Aunque las cámaras 

húmeda y seca están en buen estado general, se observa maleza alrededor y desgaste en la 

pintura, indicando la necesidad de labores de mantenimiento. 

Tabla 3: Diagnostico de la Línea de Conducción 

 
DIAGNÓSTICO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN 

Indicadores Bueno Regular Malo Descripción 

Antigüedad 
 

x 
 Esta información se recopilo 

por información del 
encargado del Jass 
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Estado de la 

tubería 
x 

  La tubería se encuentra 
totalmente enterrada 

Diámetro de 

tubería 
x 

  La tubería se encuentra 

totalmente enterrada 

Tipo de tubería x 
  La tubería de entrada, como 

de salida del agua se 
encuentran en buen estado 

Válvula de aire x 
  La condición del objeto es 

excelente y su desempeño es 
apropiado. 

Válvula de purga x 
  Se encuentra en buen estado 

y funciona correctamente. 

 
Cámara seca 

 
x 

  Se encontró en buen estado, 

pero con maleza a su 

alrededor, también desgaste 
de pintura 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación: La línea de conducción, con una antigüedad de 11 años desde su 

construcción según la información proporcionada por el encargado del JASS, muestra un 

buen estado general. La tubería, enterrada completamente y con un diámetro de 2 pulgadas, 

se encuentra en condiciones favorables. Tanto la tubería de entrada como la de salida del 

agua, ambas de PVC clase 10, están en un estado satisfactorio. Se ha confirmado la presencia 

y el buen estado de la válvula de aire, la cual muestra un rendimiento adecuado. Además, se 

han identificado válvulas de purga en buen estado y operando correctamente. 

Tabla 4: Diagnostico de la Cámara Rompe Presión 

 
DIAGNÓSTICO DE LA CÁMARA ROMPE PRESIÓN 

Indicadores Bueno Regular Malo Descripción 

 
Forma 

  
x 

 La estructura se encuentra en 

perfecto estado, pero 

presenta desgaste de pintura 
en todo el exterior 

 

Antigüedad 
 

x 
 Esta información se recopilo 

por información del 

encargado del Jass 

 

Tapa sanitaria x 
  Se observo en buen estado, 

se propondrá un 

mejoramiento 

Accesorios x 
  Todos sus accesorios se 

encontraron en buen estado 

Tipo de tubería x 
  Se empleo una tubería de 

PVC 

Diámetro de 

tubería 
x 

  La tubería de salida se 

evidencio en buen estado. 

Fuente: Elaboración propia. 



45  

Interpretación: La cámara de rompe presión, que tiene una forma cuadrada con 

dimensiones de 0.80 x 0.80 metros, presenta un estado estructural impecable, aunque exhibe 

desgaste de pintura en su exterior. Su antigüedad es de 11 años desde su construcción, según 

la información proporcionada por el encargado del Jass. La tapa sanitaria, fabricada con 

hierro fundido, se encuentra en buen estado, aunque se sugiere considerar posibles mejoras. 

Todos los accesorios de la cámara están operativos y en buen estado. La tubería utilizada es 

de PVC con un diámetro de 2 pulgadas, y la tubería de salida se observa en buen estado. 

Estos pormenores indican que la cámara de rompe presión está en condiciones operativas 

aceptables, con áreas específicas que podrían beneficiarse de mantenimiento o mejoras 

adicionales. 

Tabla 5: Diagnostico del Reservorio 

 
DIAGNÓSTICO DEL RESERVORIO 

Indicadores Bueno Regular Malo Descripción 

 
Tipo de reservorio 

 
x 

  El reservorio presenta 

desgaste de pintura por la 

humedad, se propondrá un 
mejoramiento 

Forma del 

reservorio 
x 

  Se aprecio de forma 
rectangular, no presenta 

rajaduras ni agrietamiento 

Antigüedad de 

funcionamiento 

 
x 

 Esta información se recopilo 
por información del 

encargado del Jass 

Capacidad del 

tanque 

 
x 

  El reservorio tiene una 

capacidad de 20 m3, se tomo 

sus medidas que son 3.5 x 
3.00 x 2.1 mt. 

 

Tipo de tubería x 
  La tubería de entrada, como 

de salida del agua se 
encuentran en buen estado 

Diámetro de 

tubería 
x 

  Se aprecio una tubería de 2 

pulgadas, en buen estado 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación: El depósito, de tipo apoyado, exhibe desgaste de pintura causado por la 

humedad, indicando la necesidad de considerar mejoras en su condición. Tiene una forma 

rectangular sin evidencia de rajaduras o agrietamientos. Ha estado operativo durante 11 años 

desde su construcción, según la información proporcionada por el encargado del Jass. El 

depósito, con una capacidad de 20 metros cúbicos y dimensiones de 3.5 x 3.00 x 2.1 metros, 

utiliza tuberías de PVC clase 10 tanto en la entrada como en la salida del agua, con un 

diámetro de 2 pulgadas. En términos generales, aunque presenta ciertos signos de desgaste 
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que requerirán atención, tanto su estructura como su capacidad parecen estar en condiciones 

aceptables, al igual que las tuberías asociadas. 

Tabla 6: Diagnostico de la Línea de Aducción 

 
DIAGNÓSTICO DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN 

Indicadores Bueno Regular Malo Descripción 

Antigüedad de 

funcionamiento 

 
x 

 Esta información se recopilo 

por información del 
encargado del Jass 

Tipo de tubería x   La tubería es pvc y no se 

encontró filtración 

Diámetro de 

tubería 
x 

  La tubería se encuentra 

totalmente enterrada 

 

Válvula de purga x 
  La válvula de purga se 

encuentra en buen estado y 
en perfecto funcionamiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación: La línea de aducción ha estado operativa durante un período de 11 años 

desde su construcción, según la información suministrada por el encargado del Jass. Está 

conformada por una tubería de PVC que no presenta indicios de filtración, con un diámetro 

de 2 pulgadas y clasificada como PVC clase 10, siendo además completamente enterrada. 

Se identificó la presencia de una válvula de purga con dimensiones de 0.60 x 0.60 

centímetros, la cual se encuentra en buen estado y opera de manera óptima. Estos pormenores 

sugieren que la línea de aducción mantiene condiciones adecuadas y operativas, con 

elementos clave como la tubería y la válvula de purga en buen estado de funcionamiento. 

Tabla 7: Diagnostico de la Red de Distribución 

 
DIAGNÓSTICO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

Indicadores Bueno Regular Malo Descripción 

 

Tipo de sistema de 

red 

  
x 

 Proporciona conexión a 

todas las casas de los 

pobladores de PUEBLO 

VIEJO 

 
Conexión 

domiciliaria 

 

x 

  Se verificó que la válvula de 

salida de la conexión 

residencial se encuentra en 

excelente estado y opera de 

manera adecuada 

 
Presión del agua 

 
x 

  La presión del agua cumple 

con los estándares 

adecuados para el tipo de 
tubería utilizado. 

 

Tipo de tubería x 
  Se optó por utilizar una 

tubería de PVC de clase 10 
debido a su alta resistencia, 
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¿ O P I N A QU E L A M E J O R A D E L S I S T E M A 

D E S U M I N I S T R O D E A GU A P O TA BL E 

I N C R E M E N TA R Á L A C O B E RT U R A D E 

A GU A ? 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

no; 4 

si no 

si; 46 

 

    y se encuentra 

completamente enterrada en 
el suelo 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación: La red de distribución de agua en PUEBLO VIEJO se presenta como un 

sistema ramificado que conecta todas las viviendas de la localidad. Cada hogar dispone de 

su propia conexión domiciliaria, y se ha verificado que la válvula de salida de estas 

conexiones residenciales está en óptimas condiciones y funciona de manera adecuada. La 

presión del agua es satisfactoria, sin evidencia de fugas. Se ha optado por utilizar tubería de 

PVC de clase 10 con un diámetro de 2 pulgadas, la cual se encuentra completamente 

enterrada en el suelo, decisión fundamentada en su destacada resistencia. En conjunto, la red 

de distribución está diseñada y opera de manera eficiente, garantizando un suministro de 

agua apropiado para todas las viviendas de PUEBLO VIEJO. 

 Dando respuesta a mi tercer objetivo específico de Obtener la incidencia en la 

condición sanitaria del sistema de abastecimiento de agua potable para el caserío de 

Pueblo Viejo, distrito de Sihuas, provincia de Sihuas, región de Áncash – 2021. 

Gráfico 1: ¿Opina que la mejora del sistema de suministro de agua potable incrementará la 

cobertura de agua? 

 

 

Interpretación: Se realizo una encuesta a los 50 pobladores del caserío de Pueblo Viejo, y 

esta fueron sus respuestas, 46 pobladores respondieron que SI mejorará la cobertura de agua 

potable, mientras que 4 pobladores respondieron que NO mejorará la cobertura de agua 

potable, obteniendo el 96% de aprobación. 
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¿ C O N S I D E R A QU E L A M E J O R A D E L 

S I S T E M A D E S U M I N I S T R O D E A GU A 

P O TA B LE A U M E N TA R Á L A C A N T I D A D 

D E A GU A D I S P O N I B L E ? 

50 

40 

30 si; 48 

20 

10 

0 

si no 

no; 2 

¿ E S T Á C O N V E N C I D O D E QU E L A 

M E J O R A D E L S I S T E M A D E 

S U M I N I S T R O D E A GU A P O TA BL E 

T E N D R Á U N  I M PA C TO P O S I T I VO E N  L A 

C A L I D A D D E L A GU A ? 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

si no 

no; 4 

si; 46 

Gráfico 2: ¿Considera que la mejora del sistema de suministro de agua potable aumentará 

la cantidad de agua disponible? 

 

 

Interpretación: Se realizo una encuesta a los 50 pobladores del caserío de Pueblo Viejo, y 

esta fueron sus respuestas, 48 pobladores respondieron que, SI mejorará la cobertura de agua 

potable, mientras que 2 pobladores respondieron que NO mejorará la cobertura de agua 

potable, obteniendo el 98% de aprobación. 

Gráfico 3: ¿Está convencido de que la mejora del sistema de suministro de agua potable 

tendrá un impacto positivo en la calidad del agua? 

 

 

Interpretación: Se realizo una encuesta a los 50 pobladores del caserío de Pueblo Viejo, y 

esta fueron sus respuestas, 46 pobladores respondieron que, SI mejorará la cobertura de agua 
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¿ E S D E L A O P I N I Ó N QU E L A M E J O R A 

D E L S I S T E M A D E S U M I N I S T R O D E 

A GU A P O TA B LE C O N T R I B U I R Á A U N A 

M AY O R C O N T I N U I D A D E N E L 

S U M I N I S T R O D E A GU A ? 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

si no 

no; 3 

si; 47 

potable, mientras que 4 pobladores respondieron que NO mejorará la cobertura de agua 

potable, obteniendo el 96% de aprobación. 

Gráfico 4: ¿Es de la opinión que la mejora del sistema de suministro de agua potable 

contribuirá a una mayor continuidad en el suministro de agua? 

 

 

Interpretación: Se realizo una encuesta a los 50 pobladores del caserío de Pueblo Viejo, y 

esta fueron sus respuestas, 47 pobladores respondieron que, SI mejorará la cobertura de agua 

potable, mientras que 3 pobladores respondieron que NO mejorará la cobertura de agua 

potable, obteniendo el 97% de aprobación. 

4.1.2. Aplicación de prueba de hipótesis 

 
No aplica por ser un investigación descriptiva 

 
4.2. Discusión 

 
1. La caracterización del sistema de suministro de agua potable en el caserío de Pueblo 

Viejo revela la existencia de un modelo basado en gravedad sin ningún proceso de 

tratamiento del agua. Este análisis detallado destaca la presencia de componentes 

esenciales, desde la captación del recurso hídrico hasta las conexiones domiciliarias, 

que colaboran en la entrega eficaz de agua potable a la comunidad. La gravedad, 

como principio operativo, sugiere una dependencia en la topografía local para la 

distribución del agua, lo cual puede tener implicaciones en la consistencia del 

suministro en diferentes áreas del caserío. La ausencia de tratamiento del agua 



50  

también plantea interrogantes sobre la calidad del agua que se proporciona y podría 

impactar la salud de la población. Además, se observa la importancia de evaluar 

regularmente el estado de cada componente para garantizar la funcionalidad continua 

del sistema y abordar cualquier necesidad de mantenimiento. 

2. El diagnóstico estructural del sistema de abastecimiento de agua potable en Pueblo 

Viejo revela una infraestructura robusta y duradera. La captación, construida con 

concreto de alta resistencia, muestra una notable solidez con accesorios en buen 

estado tras 11 años de servicio. La elección acertada de PVC Clase 10 para la tubería 

de salida refleja decisiones que priorizan resistencia y durabilidad. Aunque la cámara 

de rompe presión presenta un estado estructural impecable, se evidencia desgaste de 

pintura exterior, sugiriendo la necesidad de mejoras estéticas. Similarmente, el 

depósito, a pesar del desgaste de pintura debido a la humedad, mantiene una 

estructura y capacidad aceptables. La línea de aducción, operativa durante 11 años, 

exhibe condiciones adecuadas con una tubería de PVC sin filtraciones y válvulas en 

buen estado. 

3. La obtención de la incidencia en la condición sanitaria del sistema de abastecimiento 

de agua potable en Pueblo Viejo a través de encuestas revela una alta aprobación por 

parte de la comunidad. En los cuatro casos presentados, la mayoría de los pobladores 

expresan la creencia de que la mejora en el sistema contribuirá positivamente a la 

cobertura de agua potable, con porcentajes de aprobación que oscilan entre el 96% y 

el 98%. Esta fuerte tendencia positiva sugiere un respaldo significativo de la 

comunidad hacia las mejoras propuestas en el sistema. Sin embargo, es crucial 

analizar las razones detrás de las respuestas negativas, expresadas por un pequeño 

porcentaje en cada encuesta, para abordar posibles preocupaciones o desafíos que 

podrían afectar la percepción general de la población. La alta aprobación general 

refleja un optimismo sustancial hacia la iniciativa de mejora del sistema de 

abastecimiento de agua potable en Pueblo Viejo, lo cual es un aspecto fundamental 

para el éxito y la sostenibilidad de cualquier intervención en este ámbito. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. Conclusiones 

 
1. En conclusión, la caracterización del sistema de suministro de agua potable en Pueblo 

Viejo destaca la presencia de un modelo basado en gravedad, con componentes 

esenciales que van desde la captación hasta las conexiones domiciliarias. Aunque 

este enfoque facilita la distribución del agua, la dependencia de la topografía local 

plantea desafíos potenciales en la consistencia del suministro en diversas áreas del 

caserío. La ausencia de procesos de tratamiento del agua también genera 

preocupaciones sobre la calidad del recurso, lo que puede impactar la salud de la 

población. La necesidad de evaluar regularmente el estado de cada componente 

subraya la importancia de un mantenimiento continuo para garantizar la 

funcionalidad del sistema. Enfrentar estos desafíos no solo mejora la eficiencia del 

sistema, sino que también contribuye significativamente a la salud y bienestar de la 

comunidad de Pueblo Viejo. 

2. En conclusión, el diagnóstico estructural del sistema de abastecimiento de agua 

potable en Pueblo Viejo ofrece una perspectiva positiva sobre la robustez y 

durabilidad de la infraestructura. La captación, construida con concreto de alta 

resistencia, demuestra solidez y confiabilidad a lo largo de sus 11 años de servicio, 

con accesorios en buen estado. La elección acertada de PVC Clase 10 para la tubería 

de salida refleja una consideración cuidadosa de la resistencia y durabilidad del 

material. Aunque la cámara de rompe presión muestra un estado estructural 

impecable, se identifica desgaste de pintura exterior, indicando la necesidad de 

mejoras estéticas. De manera similar, el depósito, a pesar del desgaste de pintura por 

humedad, mantiene una estructura y capacidad aceptables. La línea de aducción, 

operativa durante 11 años, exhibe condiciones adecuadas con una tubería de PVC sin 

filtraciones y válvulas en buen estado. 

3. En conclusión, la obtención de la incidencia en la condición sanitaria del sistema de 

abastecimiento de agua potable en Pueblo Viejo a través de encuestas revela un 

respaldo significativo de la comunidad hacia las mejoras propuestas. La alta 

aprobación, que varía entre el 96% y el 98%, indica un optimismo sustancial respecto 

a la iniciativa de mejora del sistema. Este respaldo positivo es esencial para el éxito 

y la sostenibilidad de cualquier intervención en este ámbito. Sin embargo, es crucial 
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profundizar en las razones detrás de las respuestas negativas de un pequeño 

porcentaje de la población, ya que estas pueden ofrecer información valiosa sobre 

posibles preocupaciones o desafíos que podrían afectar la percepción general. 

Abordar estas inquietudes de manera efectiva garantizará una implementación más 

efectiva y una aceptación generalizada de las mejoras propuestas en el sistema de 

abastecimiento de agua potable en Pueblo Viejo. 

5.2. Recomendaciones 

 
1. Considerando la dependencia en la topografía local y la ausencia de procesos de 

tratamiento del agua en el sistema de abastecimiento de Pueblo Viejo, se recomienda 

implementar medidas de tratamiento para garantizar la calidad del agua potable. 

Además, se sugiere llevar a cabo evaluaciones periódicas del estado de los 

componentes y establecer un plan de mantenimiento preventivo para abordar de 

manera proactiva posibles desafíos y asegurar la continuidad del suministro. 

2. Dada la necesidad de mejoras estéticas en la cámara de rompe presión y considerando 

el desgaste de pintura en otros componentes, se recomienda realizar trabajos de 

mantenimiento enfocados en la estética, lo que no solo mejorará la apariencia visual, 

sino que también puede prolongar la vida útil de las estructuras. Asimismo, se 

aconseja monitorear de cerca el desgaste por humedad en el depósito y considerar 

intervenciones para prevenir deterioros futuros. 

3. Ante la variabilidad en las respuestas de un pequeño porcentaje de la población en 

las encuestas, se sugiere llevar a cabo sesiones de retroalimentación y diálogo con 

los residentes para comprender mejor sus preocupaciones. Esta información puede 

ser crucial para adaptar estrategias y abordar específicamente las inquietudes de la 

comunidad, fortaleciendo así el respaldo general y asegurando una implementación 

exitosa de las mejoras propuestas en el sistema de abastecimiento de agua potable en 

Pueblo Viejo. 
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Anexo 01 Matriz de consistencia 
 

Tabla 8: Matriz de consistencia 

 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Cómo la evaluación y 

mejoramiento de las 

estructuras hidráulicas para 

mejorar el sistema de 

abastecimiento de agua 

potable para el caserío de 

Pueblo Viejo, distrito de 

Sihuas, provincia de Sihuas, 

región de Áncash - 2021? 

Problemas específicos 

¿La evaluación de las 

estructuras hidráulicas 

mejorara el sistema de 

abastecimiento de agua? 

¿El mejoramiento de las 

estructuras hidráulicas 

Objetivo general    

Tipo de Investigación: 

Descriptivo. 

Nivel de Investigación: 

aplicada 

Diseño de Investigación: 

No experimental de corte 

transversal. 

Población y muestra: 

Sistema de abastecimiento 

de agua potable para el 

caserío de Pueblo Viejo. 

Técnica Instrumento 

Técnica de recopilación 

de datos: 

La observación 

Instrumento de 

recolección de datos: 

Ficha de observación 

 Realizar la evaluación y 
 

Variable 1: Estructura 

mejoramiento de las estructuras  Hidráulica 

hidráulicas para mejorar el sistema de  Dimensiones: 

abastecimiento de agua potable para  Captación 

el caserío de Pueblo Viejo, distrito de  Línea de conducción 

Sihuas, provincia de Sihuas, región de  Cámara rompe presión 

Áncash - 2021. No aplica Reservorio 

Objetivos específicos 
 Línea de aducción 

 Realizar la evaluación hidráulica del 
 Red de distribución 

sistema de abastecimiento de agua 

potable para el caserío de Pueblo Viejo, 

distrito de Sihuas, provincia de Sihuas, 

  

Variable 2:   Sistema de 

Abastecimiento 

región de Áncash - 2021. 

 Realizar la evaluación estructural del 

  

Dimensiones 

sistema de abastecimiento de agua   

potable para el caserío de Pueblo Viejo,   
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mejorara el sistema de 

abastecimiento de agua? 

distrito de Sihuas, provincia de Sihuas, 

región de Áncash - 2021. 

 Estimar la mejora del sistema de 

abastecimiento de agua potable para el 

caserío de Pueblo Viejo, distrito de 

Sihuas, provincia de Sihuas, región de 

Áncash - 2021. 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 02 Instrumento de recolección de información 
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Anexo 03. Validez del instrumento 
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Anexo 04. Confiabilidad del instrumento 
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Anexo 05. Formato de Consentimiento Informado 
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Anexo 06. Documento de aprobación de institución para la recolección de información 
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Anexo 07. Evidencias de ejecución 
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Figura 7: Cámara de captación del caserío PUEBLO VIEJO 
 

 

Figura 8: Cámara húmeda 
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Figura 9: Tapa metálica cámara húmeda 
 

 

Figura 10: Interior de la cámara húmeda 
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Figura 11: Cerco perimétrico de la captación 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Cámara rompe presión 
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Figura 13: Reservorio del caserío de Pueblo Viejo 
 

 

 
 

 

Figura 14: Conexiones domiciliarias del caserío de Pueblo Viejo 
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Figura 15: Caja de registro de conexiones domiciliarias 
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